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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	1. Наименование 
Программы 
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа – города Барнаула Алтайского края до 2015 года 

	2. Основание для      разработки Программы 
	Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Федеральный закон от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».
Приказ Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 №99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Постановление администрации города Барнаула от 05.03.2007 №503 «Об утверждении Временного порядка подготовки технического задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса города Барнаула».

Решение Барнаульской городской Думы от 10.04.2007 №543 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

Генеральный план городского округа – города Барнаула Алтайского края, утвержденный решением Барнаульской городской Думы от 26.02.2010 №245.

Устав городского округа – города Барнаула Алтайского края.

	3. Заказчик 
Программы 
	Администрация города Барнаула

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города

	4. Разработчик 
Программы 
	ФГУП РосНИПИУрбанистики с участием организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры города Барнаула.

	5. Цель Программы 
	Обеспечение развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования.

	6. Задачи Программы 
	1.Определение системы индикаторов качества функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

2.Разработка единого комплекса мероприятий по обеспечению качественного функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города.

3.Определение сроков реконструкции и строительства, а также стоимости реализации мероприятий по оптимизации и развитию систем коммунальной инфраструктуры в соответствии со сроками освоения перспективных районов города.
4.Определение экономической эффективности реализации мероприятий.

	7. Сроки реализации Программы 
	2011 - 2015 годы

	8. Исполнители 
Программы 
	Администрация города Барнаула, организации коммунального комплекса 

	9. Объемы 
финансирования 
	Общий объем финансирования – 8807,9 млн. руб.

	10. Перечень основных программных 
мероприятий
	1.Реконструкция, модернизация и развитие сетей и сооружений систем водоснабжения, систем централизованного водоотведения, в том числе поверхностных и дренажных вод.

2.Строительство группового артезианского водозабора.
3.Реконструкция, модернизация и строительство систем электроснабжения.

4.Реконструкция и строительство магистральных тепловых сетей, модернизация системы теплоснабжения.

5.Строительство газовых систем.

6.Строительство систем комплексной санитарной очистки, в том числе полигона по утилизации (захоронению) ТБО, рекультивация действующего полигона ТБО, строительство комплекса по сортировке и переработке ТБО. 

	11. Ожидаемые 
конечные результаты реализации 
Программы 
	1. Снижение износа в среднем с 70 до 60%, аварийности в 2 раза от аварийности 2010 года систем коммунальной инфраструктуры.
2.Увеличение процента охвата населения газоснабжением до 40%.
3.Ввод намеченного объема жилых, общественных, промышленных объектов и объектов коммунальной инфраструктуры.


2. ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа – города Барнаула Алтайского края до 2015 года (далее - Программа) разработана на основании:

1. Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2. Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

3. Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

4. Устава городского округа – города Барнаула Алтайского края;

5. Программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования городского округа – города Барнаула Алтайского края на 2008-2017 гг.;
6. Генерального плана городского округа – города Барнаула Алтайского края до 2025 года и Плана реализации Генерального плана городского округа – города Барнаула Алтайского края; 
7. Решения Барнаульской городской Думы от 10.04.2007 №543 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

На основании Программы формируются технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (ОКК), которые служат основанием для разработки инвестиционных программ ОКК.

Программа определяет основные направления оптимизации и развития коммунальных систем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, а также захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов для обеспечения намеченных Генеральным планом объемов нового жилищного, общественного, коммунального и промышленного строительства, а также для обеспечения объектами инженерной инфраструктуры существующей застройки с целью улучшения качества жизни.
По каждой инженерной системе отдельно выполнены:

анализ существующего технического состояния основных сетей и сооружений;

прогноз оптимизации и развития;

оценка стоимости реализации мероприятий.
Программа разработана на основании исходных данных на 01.01.2010, предоставленных администрацией города Барнаула, Администрацией Алтайского края, комитетом по строительству, архитектуре и развитию города, организациями коммунального комплекса, Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю.

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы состоит в обеспечении развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышении качества оказываемых услуг, улучшении экологической ситуации на территории муниципального образования.

Главным требованием для объектов коммунальной инфраструктуры является их устойчивая и надежная работа. Затраты, которые в настоящее время покрываются платежами потребителей и бюджетными средствами, на обеспечение удовлетворительного функционирования жилищно-коммунального хозяйства ежегодно возрастают.

Финансовый кризис и недостаток свободных ресурсов порождают новые проблемы для проникновения частного капитала в сферу ЖКХ. Являясь по своей природе очень затратной и долгоокупаемой, эта отрасль обладает очень низкой инвестиционной привлекательностью.

Задачи Программы сводятся к следующему:

определение системы индикаторов качества функционирования систем коммунальной инфраструктуры, которые должны быть достигнуты к определенному времени;
разработка единого комплекса мероприятий по обеспечению качественного функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города;
определение сроков реконструкции и строительства, а также стоимости реализации мероприятий по оптимизации, модернизации и развитию систем коммунальной инфраструктуры в соответствии со сроками освоения перспективных районов города;
определение экономической эффективности реализации мероприятий.

4. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ городского округа

4.1. Административно-территориальное устройство

Территория городского округа включает собственно г.Барнаул, а также сельские населенные пункты:

рабочий поселок Южный;

села Власиха, Гоньба, Лебяжье;

станции: Власиха, Железнодорожная Казарма 242 км, Железнодорожная Казарма 250 км, Железнодорожная Казарма 253 км, Ползуново;

поселки Бельмесево, Березовка, Борзовая Заимка, Землянуха, Казенная Заимка, Конюхи, Лесной, Мохнатушка, Научный Городок, Новомихайловка, Плодопитомник, Пригородный, Садоводов, Центральный, Черницк, Ягодное.
Территория городского округа – города Барнаула Алтайского края делится на 5 административных районов: Железнодорожный, Индустриальный, Ленинский, Октябрьский, Центральный.
Таблица №1

Состав административных районов 
городского округа – города Барнаула Алтайского края 
	№№ п/п
	Административные

районы
	Населенные пункты, входящие в подчинение

	1
	2
	3

	1. 
	Индустриальный
	с.Власиха

ст.Власиха

п.Лесной
п.Новомихайловка

п.Пригородный

	2. 
	Центральный
	р.п.Южный
ст.Железнодорожная Казарма 242 км

ст.Железнодорожная Казарма 250 км

ст.Железнодорожная Казарма 253 км
ст.Ползуново
с.Лебяжье

п.Бельмесево

п.Борзовая Заимка

п.Конюхи
п.Мохнатушка

п.Плодопитомник

п.Садоводов

п.Центральный

п.Черницк

п.Ягодное

	3. 
	Ленинский
	с.Гоньба

п.Березовка

п.Землянуха
п.Казенная Заимка
п.Научный Городок


4.2. Население

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю на 1 января 2010 года численность населения городского округа – города Барнаула Алтайского края составила 652,7 тыс.чел. Показатель численности населения до 2008 года характеризовался убылью, начавшейся в 1992 году. Темп снижения численности составлял 1,8-2,2 тыс.чел. в год. Однако с 2009 года отмечается рост численности населения.

Распределение населения по территории городского округа выглядит следующим образом:

Таблица №2

Численность населения

(на начало года, тыс. человек)

	Наименование показателя
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Все население, в том числе:
	653,4
	649,7
	647,7
	650,7
	652,7

	городское
	626,1
	622,0
	619,1
	618,9
	617,3

	сельское
	27,3
	27,7
	28,6
	31,8
	35,3

	Из общей численности население по районам:
	
	
	
	
	

	Индустриальный
	163,2
	163,8
	165,8
	168,8
	158,4

	Центральный
	119,8
	119,7
	119,5
	120,4
	105,4

	Ленинский
	150,2
	149,1
	148,4
	149,4
	141,7

	Октябрьский
	101,5
	100,2
	98,8
	98,3
	98,8

	Железнодорожный
	118,7
	116,9
	115,2
	113,8
	112,8


Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю

Более 95% населения городского округа проживает в г.Барнауле, остальная часть – в сельских населенных пунктах округа. Расселение по административным районам практически равномерное. Наиболее населены Индустриальный и Октябрьский районы.

В течение последнего десятилетия на фоне сокращения численности населения Барнаула наблюдался незначительный рост численности населения в его пригородной зоне, связанный с развитием индивидуального строительства на его территории.

В Генеральном плане городского округа – города Барнаула Алтайского края принят стабилизационно-оптимистический вариант проектной численности населения, предполагающий постепенное увеличение возрастных коэффициентов рождаемости в 1,8 раз, снижение уровня смертности населения в трудоспособном возрасте примерно в 2 раза, ликвидацию механического оттока населения к 2010 году и дальнейшее его увеличение до 3 тыс.чел. в год.

При таких параметрах численность населения Барнаула к 2015 году достигнет 665 тыс.чел.
Прогнозное расселение по территории городского округа характеризуется дальнейшим увеличением численности населения в пригородной части (территории вдоль Змеиногорского тракта, Власиха, Научный Городок), а также в районах перспективного жилищного строительства в городской черте (Северо-Западный жилой район, новые жилые массивы в Индустриальном районе).

4.3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
4.3.1. система Водоснабжения

На 2010 год сложилась комбинированная централизованная система водоснабжения с использованием двух источников – поверхностных вод реки Обь и подземных вод Барнаульского месторождения подземных вод.

Основным источником водоснабжения является река Обь (2 водозаборных узла) общей проектной производительностью 500 тыс.куб.м в сутки. Водозаборы на реке Обь располагаются в неустойчивом русле верхнего течения реки Обь, где река протекает в легко размываемых отложениях.

По водозаборам №1 и №2 необходимы мероприятия по укреплению берега, строительство запруды на озере рядом, ремонт откоса у насосной станции I подъема и модернизация оборудования.

Речной водозабор №1 проектной производительностью 200 тыс.куб.м/сут. эксплуатируется с 1965 года, № 2 (300 тыс.куб.м/сут.) – с 1983 года. В настоящее время эксплуатация речных водозаборов сопряжена с рядом проблем. Особенно неблагоприятной с точки зрения условий поступления воды к водоприемным устройствам является ситуация в районе первого речного водозабора. Большая часть акватории водозабора является мелководной. Нормальное функционирование водозабора поддерживается ежегодным выполнением крупномасштабных инженерных мероприятий (руслоочистительных работ). Для обеспечения нормального функционирования речного водозабора №1, а также в связи с длительным сроком его эксплуатации в 2006 году ОАО «СИБГИПРОКОММУН-ВОДОКАНАЛ» разработало рабочий проект «Водоснабжение г.Барнаула (расширение и реконструкция) Речной водозабор №1. Реконструкция насосной станции 1-го подъема». Однако впоследствии было принято решение о строительстве нового речного водозабора в районе речного водозабора №1.

 Подземные воды содержатся на всей территории, приуроченной к обширному Кулундинско-Барнаульскому артезианскому бассейну, с запасами, оцененными Алтайской гидрогеологической экспедицией в 313,4 тыс.куб.м.

Использование подземных вод производится примерно 200 ведомственными водозаборами различной производительности.

Общий объем забираемой подземной воды городским округом составляет 13,5-16,5 тыс.куб.м в сутки. Из множества водозаборов только 18-20 работают на утвержденных запасах с лицензией. Очистка не производится. Только часть скважин включена в общую систему водоснабжения.

Гарантированного резервного источника водоснабжения из подземных вод для обеспечения городского округа на особые периоды ГО и ЧС, производительность которого должна быть не менее 50-60 тыс.куб.м в сутки, нет. На новый групповой водозабор подземной воды выполнен проект, который на текущий момент устарел. По нему выполнено строительство водовода, и выполнены нулевые циклы насосной станции и станции обезжелезивания. Строительство законсервировано. Ведется подготовка исходно-разрешительных документов на проектирование водозабора и водоводов.

Строительство группового водозабора Власихинский производительностью 50 тыс.куб.м в сутки и станции обезжелезивания производительностью 50 тыс.куб.м в сутки является обязательным условием гарантированного водоснабжения из подземных вод для обеспечения планируемой застройки городского округа на особые периоды ГО и ЧС до 2015 года и должно быть включено в объем строительства первоочередных объектов инженерного обеспечения.   
Водоснабжение рабочего поселка Южный осуществляется от двух артезианских водозаборов общей производительностью 7600 куб.м в сутки. 
 Для улучшения качества артезианской воды, подаваемой потребителям  рабочего поселка Южный, в 2008 году разработан проект «Водоснабжение пос. Южный (2 очередь) г.Барнаул». В связи с тем, что в артезианской воде Барнаульского месторождения подземных вод наблюдается повышенное содержание железа и марганца, которое имеет природное происхождение, кроме того, в воде присутствует запах сероводорода, в 2010 году на существующей площадке артезианского водозабора по проспекту Дзержинского начато строительство комплекса водопроводных очистных сооружений. 

 На 2010 год в сельских населенных пунктах городского округа действует 31 артезианский водозабор общей производительностью 75 тыс.куб.м/сут. Система очистки на всех водозаборах отсутствует. Требуется реконструкция с увеличением производительности водозаборов поселков Ягодное, Бельмесево, Черницк, микрорайона «Авиатор». На всех водозаборах требуются мероприятия по повышению качества воды по бактериологическим и химическим показателям.
Очистка вод речных водозаборов осуществляется на очистных сооружениях водопроводной воды ВОС-1, введенных в эксплуатацию в 1965-1968 гг., и ВОС-2, введенных в эксплуатацию в 1986 ггоду, общей проектной производительностью 300 тыс.куб.м/сут. Средний процент износа  ВОС-1,2 составляет 85%.

Отпускается воды всем потребителям 64994 тыс.куб.м в сутки, из них населению – 49711,0 тыс.куб.м в сутки (76,5% общего отпуска воды), организациям – 5329,0 тыс.куб.м в сутки (8,2%).

В связи с длительным сроком эксплуатации (45 лет) в агрессивной среде (хлорная вода, коагулянты) в крайне неудовлетворительном состоянии находятся сооружения блока входных устройств старой площадки водопроводных очистных сооружений (смеситель, камеры хлопьеобразования, отстойники). Разрушена кирпичная кладка стен, оголена и коррозируется арматура стеновых панелей и перекрытий, в камерах хлопьеобразования разрушены перегородки, технологические трубопроводы и запорная арматура отработали свой ресурс и требуют замены. Автоматизация технологического процесса очистки воды находится на низком уровне. Для решения проблемы в 2008 году разработаны проекты «Модернизация блоков входных устройств ВОС-1, ВОС-2», «Модернизация фильтров № 4-9 ВОС-1 г.Барнаула», «Модернизация фильтров №№2,4,6,8 ВОС-2».

Работы по модернизации ведутся. Так, на 15 из 21 скорых фильтров внедрена водовоздушная промывка (взамен водяной), выполнена замена дренажно-распределительной системы и фильтрующей загрузки. Модернизация скорых фильтров позволила сократить расход воды на промывку фильтров, улучшить качество воды. Начаты работы по модернизации блока входных устройств новой площадки водопроводных очистных сооружений. В отстойнике №3 смонтированы тонкослойные модули, выполнена замена распределительной и сборной систем из стальных трубопроводов на полиэтиленовые.

Морально устарела и требует модернизации система энергоснабжения очистных сооружений ВОС-1 и ВОС-2, отсутствует инструментальный контроль за скоростями фильтрации, дозами полиакриламида сернокислого алюминия, распределением воды по камерам хлопьеобразования.

Существующая технология очистки нуждается в реконструкции. Необходимо внедрить системы гидравлического смыва осадка, автоматизированного контроля процесса очистки. Необходима реконструкция блока входных устройств и фильтров 4-9 ВОС-1 с автоматизацией всего процесса.

Насосные станции 2-го и 3-го подъемов, подающие очищенную воду в разводящие сети, находятся в удовлетворительном состоянии.

На 2010 год на балансе стоят 20 организаций, производящих отпуск воды питьевого качества населению и организациям, числится 47 водопроводных сооружений. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 1114 км, в том числе городские сети составляют 993,2 км.

Средний процент износа составляет 62,6%. Нуждающиеся в замене - 915,6 км.
Мощность водопроводов – 332,4 тыс.куб.м в сутки, что составляет 91% от требуемой (365 тыс.куб.м.сутки) мощности на период до 2015 года.

На 2010 год увеличилось число аварий и повреждений на 1 км сети до 1,33 (при нормативном 0,1-0,3). В отдельных районах города наблюдается дефицит воды в часы массового водозабора.

За последние 10 лет резко снижены темпы строительства, реконструкции и модернизации сетей и сооружений системы водоснабжения, в том числе очистных сооружений, что явилось причиной старения основных производственных фондов:

средний износ водопроводных сетей – 66,6%;

средний износ канализационных сетей – 73,1%;

средний износ сооружений – 56,0%.
Водопроводные насосные станции и очистные сооружения, имеющие средний износ капитальных сооружений более 56%, необходимо реконструировать.

Данные по техническому состоянию основных сооружений системы водоснабжения представлены в таблице №3.
Таблица №3
Анализ существующего технического состояния сооружений и сетей системы водоснабжения

	№ п/п


	Виды сооружений и сетей


	Адрес


	Год ввода в эксплуатацию


	Срок эксплуатации, лет
	Производительность, пропускная способность (в соответствующих ед.изм.)
	Протяженность, м
	Уровень износа, %
	Величина потерь ресурса (в соответствующих ед. изм.)
	Количество аварий (аварий в год)**
	Продолжительность аварий (часов)
	Энергоемкость производства(кВтч/куб.м)
	Трудоемкость производства (чел/Га)
	Обеспеченность потребителей коммунальными услугами (численность потребителей,   обеспеченных  услугами)
	Прочие показатели технического состояния
	Необходимость выполнения мероприятий по модернизации (реконструкции, развитию) объекта

	
	
	
	
	Фактическое значение
	Нормативное(оптимальное) значение
	Фактическое значение
	Нормативное(оптимальное) значение
	
	Фактическое значение
	Нормативное(оптимальное) значение
	Фактическое значение
	Нормативное(оптимальное) значение
	Фактическое значение
	Нормативное(оптимальное) значение
	Фактическое значение
	Нормативное(оптимальное) значение
	Фактическое значение
	Нормативное(оптимальное) значение
	Фактическое значение
	Нормативное(оптимальное) значение
	Фактическое значение
	Нормативное(оптимальное) значение
	Фактическое значение
	Нормативное(оптимальное) значение
	

	1
	ВОС-1
	 
	 
	 
	 
	 
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Фильтры ВОС-1
	ул. 6-я Нагорная, 15
	1965
	44
	 
	 
	200000 куб.м/сут
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Блок входных устройств ВОС-1(смеситель, отстойники, трубопроводы, запорная арматура, автоматизация технологического процесса производства питьевой воды, контрольно-измерительные и дозирующие приборы)
	ул. 6-я Нагорная, 15
	1965
	44
	44
	215000куб.м/сут
	200000 куб.м/сут
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ВОС-2
	 
	 
	 
	 
	
	х
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2.1.
	Блок входных устройств ВОС-2(смеситель, отстойники, трубопроводы, запорная арматура, автоматизация технологического процесса производства питьевой воды, контрольно-измерительные и дозирующие приборы) Фильтры ВОС-2
	6-я Нагорная, 15
	1986
	23
	 
	
	100000 куб.м/сут
	 
	92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Развитие водоснабжения пос. Южный (вторая очередь)
	ул. Дзержинского, 12
	2000
	9
	 
	 
	7500 куб.м/сут
	 
	23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Речной водозабор № 1. Насосная станция 1 подъема на площадке речного водозабора №1
	Змеиногорский тракт, 49д
	1982
	46
	 
	133000 куб.м/сут
	200000 куб.м/сут
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Речной водозабор № 2
	 
	1983
	28
	 
	82000 куб.м/сут
	300000 куб.м/сут
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сети водопровода

	1
	Участок водопровода по ул. Антона Петрова от ул. Малахова до ул. Ленинградской
	 
	1969
	41
	 
	 
	 
	1205
	100
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	Водопровод по ул.Попова от ул.Антона Петрова до ул.Энтузиастов
	 
	1982
	27
	 
	 
	 
	665
	100
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	3
	Водопровод от Котельной Лесной тракт,75 до ул.Байкальской в п.Борзовая Заимка
	 
	1970
	40
	 
	 
	 
	980
	100
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4
	Водопровод по ул.Олимпийской от ж/д №1 до ул.Первомайской в с.Власиха
	 
	1979
	31
	 
	 
	 
	630
	100
	 
	 
	 
	19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	5
	Водопровод в п.Плодопитомник
	 
	1982
	28
	 
	 
	 
	1300
	100
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6
	Водопровод по ул.Сибирской в с.Власиха
	 
	1979
	31
	 
	 
	 
	1040
	100
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	7
	Водопровод по ул.Чеглецова,Чудненко
	 
	1976
	34
	 
	 
	 
	1625
	100
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	8
	Участок водопровода от насосной станции 2-го подъема до пр.Социалистического по ул.Молодежной
	 
	1974
	36
	 
	 
	 
	4451
	100
	 
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Артезианские водозаборы
	
	

	1
	Водозабор подземных вод
	п.Бельмесево, ул.Обская,4
	1975
	34
	 
	600 куб.м/сут
	 
	 
	52
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Водозабор подземных вод.скв1(2)
	п.Черницк ул.Школьная,18а,
	1968(1987)
	43(24)
	15
	25(6) куб.м/час
	25(6,3) куб.м/час
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	Водозабор подземных вод
	п.Бельмесево, ул.Молодежная,13а
	1955
	54
	 
	144 куб.м/сут
	 
	 
	46
	 
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	3
	Водозабор подземных вод
	п.Мохнатушка, ул.Нагорная,26
	1988
	23
	15
	600 куб.м/сут(25 куб.м/час)
	600 куб.м/сут(25 куб.м/час)
	 
	87
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4
	Водозабор подземных вод
	п.Черницк ул.Пионерская,19а
	1991
	18
	 
	144 куб.м/сут
	 
	 
	42
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Водозабор подземных вод скв.№2
	п.Ягодный,пер.Школьный,5а
	2006
	5
	15
	15 куб.м/час
	40 куб.м/час
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	5
	Водозабор подземных вод скв.№1
	п.Ягодное,пер.Школьный,5а
	1989
	22
	15
	960 куб.м/сут
	 
	 
	60
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6
	Водозабор подземных вод
	п.Бельмесево, ул.Кленовая,7б
	1969
	41
	 
	600 куб.м/сут
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	7
	Водозабор подземных вод
	п.Черницк ул.Школьная,18а
	1978
	33
	20
	744 куб.м/сут; 50(40)куб.м/час
	 
	 
	38
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Водозабор подземных вод.скв2
	п.Центральный,ул.Промышленная,14г
	1975
	36
	15
	58куб.м/час
	63куб.м/час
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	8
	Водозабор подземных вод.скв1(4)
	п.Центральный,ул.Промышленная,14г
	1989(2001)
	15(50)
	 
	4320 куб.м/сут
	63(63)куб.м/час
	 
	78
	 
	 
	 
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	9
	Водозабор подземных вод
	м-н "Авиатор"
	2003
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	10
	Водозабор подземных вод №1(насосная станция)
	ул.Промышленная,13
	1929
	81
	 
	4900 куб.м/сут
	11300 куб.м/сут
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	11
	Водозабор подземных вод №6
	ул.Новосибирская,1г
	1968
	42
	 
	3450 куб.м/сут
	2800 куб.м/сут
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	12
	Водозабор подземных вод №7
	ул.Нахимова,27
	1981
	29
	 
	620 куб.м/сут
	2600 куб.м/сут
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	13
	Водозабор подземных вод №8
	ул.Планерная,1а
	1986
	24
	 
	590 куб.м/сут
	1800 куб.м/сут
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	14
	Водозабор подземных вод "Шеховской"
	ул.Домная,6
	нет информации
	 
	 
	140 куб.м/сут
	600 куб.м/сут
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	15
	Водозабор подземных вод "Школьный"
	ул.Жданова,81
	1981
	29
	 
	656 куб.м/сут
	1800 куб.м/сут
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	16
	Водозабор подземных вод "Звероферма"
	ул.Лесная Поляна,1
	1981
	29
	 
	30 куб.м/сут
	600 куб.м/сут
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Водозабор подземных вод "Мелиоратор"
	 
	 
	 
	 
	217 куб.м/сут
	1000 куб.м/сут
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Водозабор подземных вод с.Затон
	ул.Озерная,17а
	 
	 
	 
	450 куб.м/сут
	2000 куб.м/сут
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Водозабор подземных вод с.Затон
	ул.Лоцманская,9з
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Водозабор подземных вод с.Затон
	ул.Лермонтова,2е
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Водозабор подземных вод с.Лебяжье
	ул.Придорожная,40а
	 
	 
	 
	724 куб.м/сут
	2000 куб.м/сут
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Водозабор подземных вод с.Лебяжье
	ул.Панова,26а
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Водозабор подземных вод с.Лебяжье
	ул.Школьная,6в
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Водозабор подземных вод П.Южный
	ул.Герцена,9
	 
	 
	 
	2900 куб.м/сут
	7600 куб.м/сут
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Водозабор подземных вод П.Южный
	ул.Дзержинского,12
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Водозабор подземных вод П.Южный
	ул.Зоотехническая,95
	 
	 
	 
	350 куб.м/сут
	690 куб.м/сут
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Водозабор подземных вод П.Плодопитомник
	ул.Павлюкова,1а
	 
	 
	 
	80 куб.м/сут
	110 куб.м/сут
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Водозабор подземных вод п.Борзова Заимка
	ул.Майская,5а
	 
	 
	 
	36 куб.м/сут
	109 куб.м/сут
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Водозабор подземных вод с.Новомихайловка
	ул.Бирюзовая,11
	 
	 
	 
	280 куб.м/сут
	400 куб.м/сут
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Водозабор подземных вод ст.Ползунова
	ул.Жигалина,1а,ул.Ивкина,36а
	1970
	40
	 
	21 куб.м/сут
	21 куб.м/сут
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Водозабор подземных вод ст.Ползунова
	Станция Власиха
	1972
	38
	 
	17 куб.м/сут
	22 куб.м/сут
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Водозабор подземных вод ст.Ползунова
	Казарма,242 км 8а
	 
	 
	 
	9 куб.м/сут
	20 куб.м/сут
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Водонапорные башни водозаборов подземных вод
	
	

	 
	Водонапорная башня
	п.Центральный,ул.Промышленная,14а
	1975
	36
	20
	40куб.м/час
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Водонапорная башня
	п.Центральный,ул.Промышленная,14б
	1978
	33
	20
	60куб.м/час
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Водонапорная башня
	п.Мохнатушка, ул.Нагорная,24
	1988
	23
	20
	15куб.м/час
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Водонапорная башня
	п.Ягодный,пер.Школьный,5а
	1968
	43
	20
	25куб.м/час
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Водонапорная башня
	п.Бельмесево, ул.Обская,4
	1975
	36
	20
	25куб.м/час
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Водонапорная башня
	п.Бельмесево, ул.Кленовая,7а
	1968
	43
	20
	17куб.м/час
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Водонапорная башня
	п.Бельмесево, ул.Молодежная,13а
	2002
	9
	20
	30куб.м/час
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Водонапорная башня
	п.Черницк ул.Школьная,18а,
	2002
	9
	20
	96куб.м/час
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Водонапорная башня
	п.Черницк ул.Пионерская,19а
	1988
	23
	20
	25куб.м/час
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Водопроводные сети
	
	

	1
	Хозяйственно-питьевой водопровод
	п.Центральный,ул.Промышленная,14а(вс)
	1967
	43
	 
	27890 куб.м/год
	 
	7718
	97
	 
	 
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	Хозяйственно-питьевой водопровод
	п.Ягодный,пер.Школьный,5а(вс)
	1989
	21
	 
	36493 куб.м/год
	 
	6200
	89
	 
	 
	 
	27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	3
	Хозяйственно-питьевой водопровод
	п.Бельмесево,ул.Молодежная,13а(вс),ул.Обская,4(вс), ул.Кленовая,7б(вс)
	1967
	43
	 
	19718 куб.м/год
	 
	5383
	93
	 
	 
	 
	39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4
	Хозяйственно-питьевой водопровод
	п.Черницк,ул.Школьная,18а(вс),ул.Пионерская,19а(вс)
	1978
	32
	 
	24687 куб.м/год
	 
	2894
	83
	 
	 
	 
	24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	5
	Хозяйственно-питьевой водопровод
	п.Мохнатушка,ул.Нагорная,26(вс)
	1981
	29
	 
	11623 куб.м/год
	 
	2725
	96
	 
	 
	 
	19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	23586
	
	11896
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.3.2. система водоотведения. хозяйственно-бытовая канализация

В городском округе существует централизованная раздельная система канализации с развитой сетью самотечных и напорных коллекторов, общей протяженностью 819 км, 20 канализационных насосных станций, 2 площадки очистных сооружений общей производительностью 390 тыс.куб.м/сут с выпусками очищенных стоков в реку Обь.

Сточные воды от жилых кварталов и производственные стоки после локальной очистки направляются в напорно-самотечном режиме на общегородские сооружения.

Канализационные очистные сооружения №1 расположены в северо-восточной части города по адресу: улица Степанова,15. Первая очередь производительностью 100 тыс.куб.м/сут запущена в эксплуатацию в декабре 1972 года, вторая очередь производительностью 100 тыс.куб.м/сут введена в эксплуатацию в 1983 году. В настоящее время в работе находятся сооружения производительностью 200 тыс.куб.м/сут. На КОС-1 поступают сточные воды от Центрального, Октябрьского, Железнодорожного и частично от Ленинского и Индустриального районов.

На существующий момент на КОС-1 в неудовлетворительном состоянии находятся здание решеток, физически изношены насосные агрегаты (включая электрическую часть) главной насосной станции, в аварийном состоянии находятся песколовки, два из четырех первичных отстойника, два вторичных отстойника, здание воздуходувной станции и здание насосной станции сырого осадка. Средний процент износа сооружения составляет 89%.

Эксплуатирующее оборудование теряет способность качественной очистки сточных вод до нормативных требований. Наблюдается превышение по следующим показателям сточных вод: хлориды, фосфаты, нитриты. Кроме того, в неудовлетворительном состоянии находятся контактные резервуары. Из-за многочисленных несоответствий требованиям «Правил эксплуатации хлорного хозяйства» необходимо закрытие хлораторной КОС-1 с внедрением оборудования для ультрафиолетового обеззараживания сточных вод.

Канализационные очистные сооружения №2 расположены в районе Туриной Горы по адресу: проспект Космонавтов,72. Первая очередь очистных сооружений производительностью 100,0 тыс.куб.м/сут введена в эксплуатацию в 1988 году, в январе 1995 года запущена в эксплуатацию вторая очередь производительностью 90,0 тыс.куб.м/сут. Общая производительность КОС-2 составляет 190 тыс.куб.м/сут. На КОС-2 поступают сточные воды от Ленинского и Индустриального районов.

На настоящий момент существующее оборудование не способно осуществить доведение качества очистки сточных вод до нормативных требований, содержание фосфатов в очищенной воде 7,0-9,0 мг/л (норма 5,25 мг/л), БПК5 - 7,0-8,0 мг/л (норма 6,0 мг/л), аммоний ион - 4,0-6,0 мг/л (норма 3,171 мг/л). 

На КОС-2 в неудовлетворительном состоянии находятся: приемная камера, здание решеток, песколовки. Требуется модернизация блока технологических емкостей №1 (первичный отстойник, вторичный отстойник, аэротенк). Физически изношены насосы иловой насосной станции, необходима перекладка дренажных трубопроводов иловых площадок. В результате длительного срока эксплуатации основных сооружений в агрессивных сточных водах произошло разрушение железобетонных конструкций. Средний процент износа сооружений на текущий момент составляет 84% износа.

Кроме того, в неудовлетворительном состоянии находятся иловые карты КОС-2, расположенные в водоохраной зоне реки Обь.

Все стоки на канализационных очистных сооружениях проходят полную биологическую очистку. Далее очищенные стоки сбрасываются в реку Обь через рассеивающий выпуск.

Осадок на КОС-1 обезвоживается в цехе механического обезвоживания, на КОС-2 сразу направляется на иловые площадки. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности необходимо строительство цеха механического обезвоживания осадка на КОС-2.

Развитие сетей и сооружений канализации осуществляется по проекту «Канализация города Барнаула (расширение и реконструкция, II очередь)», выполненному Новосибирским отделением Сибгипрокоммунводоканал в 1982 году, и технико-экономическому расчету «Расширение канализации города Барнаула», выполненному тем же институтом в 1989 году.

Предприятия города обслуживаются системой водоотведения и очистки стоков по комбинированной схеме. Основная часть промышленно-коммунальных объектов сбрасывает стоки в систему общегородской канализации. Ряд предприятий имеют локальные очистные сооружения и самостоятельные выпуски в водоемы, общим расходом около 40 тыс.куб.м в сутки, в том числе около 9 тыс.куб.м в сутки без очистки в реку Обь.

По оперативной информации Федеральной службы Государственной статистики (Алтайкрайстат) отведение хозяйственно-бытовых стоков производится шестью основными системами водоотведения, организованными в пределах водосборных бассейнов стока. Кроме основных систем, водоотведение осуществляется многочисленными локальными системами, с присоединением к основным коллекторам в напорном или самотечном режиме, с последующей транспортировкой на две площадки очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков.

Существующие локальные очистные сооружения №1, расположенные по адресу: улица Власихинская,3, были рассчитаны на прием и очистку хозяйственно-бытовых сточных вод, принимаемых от населения. Однако за период проектирования и строительства ЛОС-1 произошли значительные изменения количественного и качественного состава стоков абонентов данного района. В стоках присутствуют ингредиенты промышленного происхождения (нефтепродукты, металлы и т.д.) с концентрациями, значительно превышающими проектные. Объем стоков увеличился в 2 раза за счет развития и перепрофилирования предприятий и нового строительства. В связи с этим обеспечить очистку стоков существующей технологией до нормативных требований не представляется возможным. 

При рассмотрении вариантов канализования данного района наиболее экономичным является перевод очистных сооружений в насосную станцию с целью транспортировки стоков на городские канализационные сооружения. Осуществление данного проекта не требует дополнительных площадей для размещения оборудования, сноса жилья, строительства новых зданий.
В настоящее время существующие канализационные сети, достигшие в среднем более 50% износа, требуют реконструкции. 

Например, приток коллектора №9а по Змеиногорскому тракту от камеры гашения напора в районе краевой клинической больницы построен из железобетонных труб Ø700-900 мм в 1975-1978 гг. и в настоящее время находится в аварийном состоянии. В последние несколько лет были неоднократные случаи провалов данного коллектора под проезжей частью Змеиногорского тракта и улицы Аванесова. 

КНС-7 построена в 1982 году и перекачивает стоки от жилых домов квартала 1098 в камеру гашения напора на улице Юрина и далее в коллектор №12. Материал напорных трубопроводов – чугун Ø150 мм (перекладка второй нитки коллектора от КНС-7 до камеры гашения). 

Существующая канализационная сеть в кварталах 400, 403, 404 (улицы Профинтерна, Цеховая, проспекты Калинина, Комсомольский) проложена в  50-х годах. Часть канализации проходит под жилыми зданиями. Из-за длительного срока эксплуатации и значительного количества стоков от жилых массивов и больничных комплексов происходит большое количество засоров. 

Ведется строительство системы коллекторов КНС-20, КНС-21 с целью перераспределения стоков, принимаемых коллектором №15, который находится в аварийном состоянии, с последующей подачей на КОС-2.

Схемы хозяйственно-бытовой канализации сельских поселений городского округа сформированы в основном локально, частично стоки поступают в общегородскую сеть.

В поселке Центральный водоотведение осуществляется через канализационную насосную станцию на очистные сооружения (поля фильтрации), которые находятся в аварийном состоянии и на данное время не работают. Сброс осуществляется в существующий водоем.

В поселках Бельмесево, Ягодное, Черницк, Мохнатушка, Конюхи, в микрорайоне Радужный, система канализации отсутствует. Канализование производится в местные выгребы с дальнейшим вывозом ассенизационным транспортом на КНС поселка Центральный, в которой необходимо произвести реконструкцию.

В настоящий момент ведется подготовка исходно-разрешительной документации для проектирования и строительства системы канализования ДНТ«Сибирская Долина» с подключением к системе водоотведения г.Барнаула (через КНС-14).

Запроектированы локальные очистные сооружения для канализования ДНТ «Благодатное».

Канализование рабочего поселка Южный осуществляется через КНС-14, 17, 18 в городские канализационные сети. Территориально к рабочему поселку Южный относятся поселки Борзовая Заимка, Плодопитомник, Садоводов, станция Ползуново, в которых система канализования отсутствует. В селе Лебяжье канализование частично осуществляется, как и в рабочем поселке Южный, через КНС-14. 
Поселок Научный Городок имеет механические канализационные сооружения и поля фильтрации, расположенные в 300 м от селитебной застройки и в 680 м от водозабора. Необходимо изменение метода очистки на полноценную биологическую очистку. Система коллекторов и 2 насосные станции перекачки обеспечивают отведение стоков на очистные сооружения (ЖКУ «Научный городок»).

В селе Гоньба, поселках Землянуха, Казенная Заимка, Березовка состояние системы водоотведения признается неудовлетворительным по показаниям биологической безопасности (вывоз на поля фильтрации ЖКУ «Научный городок»). Необходима организация централизованной транспортировки стоков на эффективные очистные сооружения биологической очистки.

В поселке Новомихайловка централизованной системы канализации нет.

Канализование села Власиха, поселка Пригородный осуществляется через КНС-12,13 в городские сети и далее в напорно-самотечном режиме на общегородские канализационные очистные сооружения №1 и №2.

Территориально к селу Власиха тяготеет поселок Лесной, строящийся вдоль Кулундинского тракта. Канализование осуществляется в индивидуальные выгребы, центрального канализования нет. Аналогичная ситуация и в поселке Лесная Поляна, микрорайоне Октябрьский.

Запроектированы локальные очистные сооружения для канализования поселка Затон.

В микрорайоне Авиатор и частично в микрорайоне Спутник система канализования отсутствует. Необходимо строительство разводящих напорно-самотечных сетей канализации и канализационной насосной станции.

Установленная мощность канализационных насосных станций составляет 634,4 тыс.куб.м в сутки.

Пропускная способность очистных сооружений – 390 тыс.куб.м в сутки используется на 62-64%. 

Всего очищено в 2009 году на КОС-1, КОС-2 90,98 млн. куб.м сточных вод; в 2010 году – 87,9 млн. куб.м.
Общая протяженность канализационных сетей составляет 819 км, в том числе 760,4 км городских сетей. Из них требуется замена 553,5 км сетей.

Анализ существующего технического состояния сооружений и сетей системы водоотведения (хозяйственно-бытовой канализации) представлен в таблице №4.

Существующее состояние систем водоснабжения и водоотведения городского округа – города Барнаула Алтайского края признается неудовлетворительным и нуждается в инвестициях для реконструкции и модернизации существующих сетей и сооружений и дополнительного строительства для обеспечения инженерной инфраструктурой существующей и новой застройки.

Таблица №4

Анализ существующего технического состояния сооружений и сетей системы водоотведения

(хозяйственно-бытовой канализации)

	№ п/п
	Виды сооружений
	Адрес
	Год ввода в эксплуатацию


	Срок эксплуатации, лет
	Производительность, пропускная способность (тыс.куб.м/сутки)
	Протяженность, м
	Уровень износа, %
	Величина потерь ресурса , куб.м
	Количество аварий (аварий в год)
	Продолжительность аварий (час.)
	Энергоемкость производства (кВтч/куб.м)
	Трудоемкость производства (чел./куб.м)
	Обеспеченность потребителей коммунальными услугами (численность потребителей, обеспеченных услугами)
	Прочие показатели технического состояния (указать какие)
	Показатели качества предоставляемых услуг (указать какие)
	Необходимость выполнения мероприятий по модернизации (реконструкции, развитию) объектов

	
	
	
	
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков

	1
	Канализационные очистные сооружения № 1
	Степанова, 15
	1 очередь 1972
	38
	
	124
	200
	-
	89
	
	
	
	
	
	
	
	0,186
	
	61
	86,4
	496 097 чел.
	
	
	
	Проект нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в водный объект, разрешение на сброс
	

	
	
	
	2 очередь 1983
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Канализационные очистные сооружения № 2
	Космонавтов, 78
	1 очередь 1988
	22
	
	115
	190
	
	84
	
	
	
	
	
	
	
	0,185
	
	51
	67,3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2 очередь 1995
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Локальные очистные сооружения (ЛОС-1) под КНС-1
	ул.Власихинская, 3
	2005
	5
	
	0,22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Канализационные насосные станции

	1
	Районная насосная станция (РНС-1)
	Красный текстильщик, 30
	1978
	32
	
	85,3
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,196
	
	11,6
	14,8
	496 097 чел.
	
	
	
	
	
	

	2
	Районная насосная станция (РНС-2)
	Малахова, 51г
	1988
	22
	
	115
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,292
	
	11,6
	17,1
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Канализационная насосная станция № 2
	Некрасова, 35
	1976
	34
	
	68,23
	100
	
	87
	
	
	
	
	
	
	
	0,169
	
	11,6
	14
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Канализационная насосная станция (КНС-3)
	Ташкентский, 19б
	1986
	24
	
	0,224
	10,4
	
	87
	
	
	
	
	
	
	
	0,912
	
	2,3
	4,6
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Канализационная насосная станция (КНС-4)
	Змеиногорский тракт, 77г
	1988
	22
	
	0,6
	5,2
	
	87
	
	
	
	
	
	
	
	0,107
	
	1,2
	2,3
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Канализационная насосная станция (КНС-5)
	Змеиногорский тракт 75м
	1975
	35
	
	1,8
	3
	
	87
	
	
	
	
	
	
	
	0,026
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Канализационная насосная станция (КНС-6)
	Ул. Силикатная, 16а
	1976
	34
	
	0,373
	3
	
	87
	
	
	
	
	
	
	
	0,340
	
	2,3
	4,6
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Канализационная насосная станция (КНС-7)
	Ул. Веры Кащеевой, 3а
	1982
	28
	
	1,84
	7
	
	87
	
	
	
	
	
	
	
	0,252
	
	4,6
	4,6
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Канализационная насосная станция (КНС-8)
	Луговая, 21
	1978
	32
	
	43,35
	100
	
	87
	
	
	
	
	
	
	
	0,215
	
	11,6
	14
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Канализационная насосная станция (КНС-9)
	Пр. Деловой, 21
	1978
	32
	
	10,014
	40
	
	87
	
	
	
	
	
	
	
	0,108
	
	9,2
	11,5
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Канализационная насосная станция (КНС-10)
	Ул. Сельскохозяйственная, 4г
	1955
	55
	
	0,076
	0,75
	
	87
	
	
	
	
	
	
	
	0,086
	
	2,3
	4,6
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Канализационная насосная станция (КНС-11)
	Пос. Куета, Деловой 22
	1976
	34
	
	7,24
	15
	
	87
	
	
	
	
	
	
	
	0,058
	
	4,6
	6,9
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Канализационная насосная станция (КНС-12)
	П.Пригородный, ул.Боровая, 16в
	1985
	25
	
	0,897
	6
	
	87
	
	
	
	
	
	
	
	0,119
	
	4,6
	4,6
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Канализационная насосная станция (КНС-13)
	С. Власиха, ул. Строительная, 23
	1976
	34
	
	0,432
	0,8
	
	87
	
	
	
	
	
	
	
	0,162
	
	1,2
	2,3
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Канализационная насосная станция (КНС-14)
	П. Южный, ул. Дзержинского, 16
	1976
	34
	
	5,28
	15
	
	87
	
	
	
	
	
	
	
	0,722
	
	4,6
	6,9
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Канализационная насосная станция (КНС-16)
	Ул. Парижской коммуны 50б
	1982
	28
	
	0,432
	0,1
	
	87
	
	
	
	
	
	
	
	0,075
	
	1,2
	2,3
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Канализационная насосная станция (КНС-17)
	Зоотехническая 59а
	1982
	28
	
	0,108
	0,1
	
	87
	
	
	
	
	
	
	
	0,401
	
	2,3
	2,3
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Канализационная насосная станция (КНС-18)
	Ул. Археологическая, 3а
	1982
	28
	
	0,1
	0,1
	
	87
	
	
	
	
	
	
	
	0,300
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Канализационная насосная станция (КНС-19)
	Пер. Футбольный, 12а
	1982
	28
	
	0,06
	0,09
	
	87
	
	
	
	
	
	
	
	0,227
	
	0,2
	2,3
	
	
	
	
	
	
	

	Сети канализации

	1
	Самотечный канализационный коллектор, приток коллектора по Змеиногорскому тракту от камеры гашения напора до ул.6 Нагорная
	
	1975
	35
	
	290 л/с
	
	1800
	100
	
	
	
	3
	
	72
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Канализация в кварталах 400, 403, 404 (ул.Сизова, пр-кт Комсомольский, ул.Профинтерна)
	
	1969
	41
	
	230 л/с
	
	695
	100
	
	
	
	5
	
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Коллектор «Главный» от пр-кта Калинина до КГН
	
	1945

1968
	65-42
	
	296,7 л/с
	
	2607
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Канализационная сеть по ул.Короленко от пр-кта Социалистического до пр-кта Ленина
	
	1955
	55
	
	230 л/с
	
	140
	100
	
	
	
	5
	
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Канализационная сеть по ул.Гущина, переход через ул.Попова
	
	1984
	26
	
	230 л/с
	
	92
	100
	
	
	
	4
	
	96
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Участок коллектора №6 от пр-кта Строителей, 54 по пер.Революционному, ул.Димитрова, Папанинцев, пр-кту Красноармейскому, ул.Песчаной до пр-кта Социалистического
	
	1958
	52
	
	230 л/с
	
	115
	100
	
	
	
	5
	
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Канализационный коллектор №7а
	
	1968
	42
	
	230 л/с
	
	1200
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Вторая нитка коллектора от КНС-7 до камеры гашения
	
	1982
	28
	
	
	
	1500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Канализационный коллектор №8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Канализационный коллектор №15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Сети водоотведения
	п.Центральный
	1984
	27
	40
	-
	-
	6100
	70
	
	
	
	64
	
	4
	
	-
	
	
	
	1792
	1401
	
	
	
	
	Кап.ремонт

	12
	Сети канализации
	г.Барнаул
	1913-2010
	1-98
	20-50
	
	
	760
	73
	-
	
	
	37
	-
	19
	24
	
	
	62
	129
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Железнодорожный район
	
	
	
	
	
	129,8
	88
	
	
	
	8
	
	
	
	
	
	11
	22
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индустриальный район
	
	
	
	
	
	147,5
	45
	
	
	
	7
	
	
	
	
	
	10
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ленинский район
	
	
	
	
	
	121,8
	74
	
	
	
	6
	
	
	
	
	
	12
	25
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Октябрьский район
	
	
	
	
	
	174,8
	78
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	14
	30
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	Центральный район
	
	
	
	
	
	186,5
	79
	
	
	
	14
	
	
	
	
	
	15
	32
	
	
	
	
	
	
	


4.3.3. Инженерная подготовка территории

«Схема ливневой канализации г.Барнаула» разработана Институтом «Гипрокоммундортранс» г.Москва в 1987 году и утверждена распоряжением Крайисполкома №501/2 от 28.11.1989.

Реализация проекта по строительству магистральных коллекторов и в целом системы ливневой канализации производится недостаточными темпами, практическое отсутствие эффективного удаления поверхностных стоков создает дискомфорт для проживания и транспортные проблемы, что негативно отражается на санитарном состоянии территории после выпадения большого количества осадков. 

Существующая сеть ливневой канализации в связи с отсутствием работ по ее реконструкции и надлежащей эксплуатации (своевременному ремонту и очистке) не обеспечивает 100% водосбор дождевых и талых вод с проезжей части дорог города. Более половины смотровых и ливнеприемных колодцев требуют замены, так как имеют значительный износ, разрушение и находятся ниже или выше уровня дорожного покрытия. Низинные участки дорог подтапливает постоянно, что влечет разрушение асфальтобетонного покрытия раньше нормативного срока. 

Общая протяженность улиц и проездов в городе, замощенных и с усовершенствованным покрытием составляет 636 км, из них обеспечено подземными водостоками 185,8 км, что составляет примерно 29% общей протяженности, из них около 30 км сетей являются бесхозными. 

Ввиду отсутствия ливневой канализации и большого скопления ливневых и паводковых вод происходит подтопление территории:

улица Попова;

улица Северо-Западная;

улица Георгия Исакова;

улица Антона Петрова на участке от улицы Телефонной до улицы Малахова;

улица Ползунова;

улица Молодежная на пересечении с переулком Ядринцева;

проспект Строителей в районе стадиона «Локомотив»;

улица Советской Армии от улицы Телефонной до улицы Малахова;

рабочий поселок Южный;

улица Кутузова;

проспект Красноармейский на пересечении с улицей Ползунова;

улица 8 Марта от бульвара 9 Января до улицы Карла Маркса;

проспект Космонавтов в районе завода РТИ.

Необходимо решить проблему отведения поверхностных вод с прилегающих микрорайонов по улицам Антона Петрова, Енисейской, Власихинской, 8 Марта, переулку Ядринцева, улице Георгия Исакова, проспекту Строителей, проспекту Ленина (в районе улицы Матросова).

В пределах указанных водосборов находятся и промышленные территории. Прием поверхностных вод с этих территорий возможен только   после локальной очистки, через контрольные колодцы, оборудованные отключающими устройствами.

На существующих сетях города необходимо провести обследование, и обветшавшие сети и коллектора привести в нормативное состояние. Ежегодно содержание ливневой канализации включает в себя целый комплекс мероприятий: осмотр, обследование сетей и колодцев, устранение засоренности труб; очистка, ремонт колодцев требуют замены, так как имеют значительный износ, разрушения и находятся ниже или выше уровня дорожного покрытия.

В незавершенном строительстве находится ливневая канализация по  улице Власихинской (1,4 км), ливневой коллектор №4 (3,2 км) в две нитки, расчетным 2Д=2000мм. Строительство тормозится по территориальным и экономическим причинам.

Одной из причин неудовлетворительной экологической обстановки города является также отсутствие очистных сооружений ливневых стоков, что влечет за собой загрязнение рек. Отсутствие очистных сооружений сдерживает строительство магистральных коллекторов и в целом системы ливневой канализации.

Анализ технического состояния систем инженерной подготовки территории представлен в таблице №5.

Таблица №5

Анализ существующего технического состояния сооружений и сетей системы инженерной подготовки территории

	№ п/п
	Виды сооружений 
	Адрес
	Год ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации, лет
	Производительность, пропускная способность (в соответствующих ед.изм.)
	Протяженность, м
	Уровень износа, %
	Количество аварий (аварий в год)
	Продолжительность аварий (час.)
	Энергоемкость производства (кВтч/куб.м)
	Трудоемкость производства (чел./Га)
	Обеспеченность потребителей коммунальными услугами (численность потребителей, обеспеченных услугами)
	Прочие показатели технического состояния (указать какие)
	Показатели качества предоставляемых услуг (указать какие)
	Необходимость выполнения мероприятий по модернизации (реконструкции, развитию) объектов

	 
	 
	 
	 
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

	1
	 Сети ливневой канализации Железнодорожного района
	ул.Матросова от ул.Меланжевой до моста через Пивовару
	1965
	45
	 
	 
	 
	197,1
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Замена смотровых колодцев

	2
	
	пр-кт Ленина от ул.Червонной до ул.Матросова
	1960
	51
	 
	 
	 
	1346,5
	 
	100
	 
	2
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Замена смотровых и ливнеприемных колодцев

	3
	
	ул. Телефонная - ул. Советской Армии, выпуск в р. Пивовара
	1960
	51
	 
	 
	 
	885
	 
	100
	 
	2
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Замена смотровых и ливнеприемных колодцев, строительство очистных

	4
	
	ул.Телефонная от ул.А.Петрова до ул.Советской Армии
	2007
	4
	 
	 
	 
	561,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	
	ул. Червонная от пр-кта Ленина до выпуска в р.Пивоварка (выпуск)
	1963
	48
	 
	 
	 
	954,6 (227,4)
	 
	100
	 
	3
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Замена смотровых и ливнеприемных колодцев, строительство очистных

	6
	
	ул. Северо-Западная от ул. 80 Гвардейской Дивизии до р.Пивоварка; от пр-кта Ленина до пр-кта Калинина
	1968
	43
	 
	 
	 
	1247,0
	 
	100
	 
	4
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Замена смотровых и ливнеприемных колодцев

	7
	
	пр-кт Строителей от ул.Ядринцева до р.Пивоварка
	1964
	47
	 
	 
	 
	3034,0
	 
	100
	 
	3
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Замена смотровых и ливнеприемных колодцев

	8
	
	Павловский тракт (мост)
	1963
	48
	 
	 
	 
	529,0
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Недействует, требует замены

	9
	
	ул. Советская Армия от ул. Телефонной до Павловского тракта
	2007
	4
	 
	 
	 
	673,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	
	ул. Профинтерна от пр-кта Ленина до пр-кта Строителей
	1965
	46
	 
	 
	 
	1710,2
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Недействует, требует полной замены

	11
	
	пл. Победы - ул. Привокзальная
	1960
	51
	 
	 
	 
	2361,0
	 
	100
	 
	4
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Реконструкция, требует ремонта смотровых и ливнеприемных колодцев

	12
	
	ул. Молодежная от пр-кта Красноармейского до пр-кта Ленина
	1969
	42
	 
	 
	 
	610,0
	 
	100
	 
	3
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Реконструкция, требует ремонта смотровых и ливнеприемных колодцев

	13
	
	ул. Ядринцева от ул. Молодежной до пр-кта Строителей
	1982
	29
	 
	 
	 
	362,0
	 
	100
	 
	2
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Недействует, требует полной замены

	14
	
	пр-кт Социалистический от пр-кта Строителей до ул. Молодежной
	1970
	41
	 
	 
	 
	690,0
	 
	100
	 
	3
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Замена смотровых и ливнеприемных колодцев

	15
	
	Павловский тракт, Советская Армия
	 
	 
	 
	 
	 
	600,0
	 
	100
	 
	3
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Недействует, требует полной замены

	16
	
	ул. Путейская (водопропускная труба)
	1885
	26
	 
	 
	 
	12,0
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Недействует, требует полной замены

	17
	
	ул. Парашютная (водопропускная труба)
	1985
	26
	 
	 
	 
	14,0
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Недействует, требует полной замены

	18
	
	ул. Власихинская (водопропускная труба)
	1985
	26
	 
	 
	 
	16,0
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	необходимо достроить

	19
	
	по р. Пивоварке (лоток)
	1985
	26
	 
	 
	 
	300,0
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Требует реконструкции

	20
	
	ул. Смирнова от пер Гетмановский до ул. 4-я Западная
	1985
	26
	 
	 
	 
	595,0
	 
	95
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Требует реконструкции

	21
	
	ул. Юрина от ул. Телефонной до выпуска в р. Пивоварка (выпуск)
	 
	 
	 
	 
	 
	748 (172)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Замена смотровых и ливнеприемных колодцев, строительство очистных

	22
	
	ул. Антона Петрова (открытый лоток)
	1968
	43
	 
	 
	 
	430,0
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Требует реконструкции

	23
	 
	ул. Южные Мастерские - ул. Молодежная
	 
	 
	 
	 
	 
	668,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	 
	пр-кт Социалистический - ул. Молодежная, выпуск в р.Обь
	 
	 
	 
	 
	 
	2897,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	 
	пр-кт Строителей - проезд Полюсный
	 
	 
	 
	 
	 
	1559,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	23399,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН

	1
	Сети ливневой канализации Индустриального района
	ул. Шумакова от Павловского тракта до проезда Северный Власихинский
	1993
	18
	 
	 
	 
	1320,0
	 
	51
	 
	2
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	2
	
	ул. Антона Петрова от ул. Ленинградской до ул. Малахова
	1981
	29
	 
	 
	 
	600,0
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев, увеличение диаметра коллектора

	3
	
	ул. Антона Петрова от ул. Солнечная Поляна до ул. Шукшина
	1981
	30
	 
	 
	 
	1000,0
	 
	40
	 
	2
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	4
	
	ул. Энтузиастов от ул. Панфиловцев до ул. Георгиева
	1982
	29
	 
	 
	 
	371,0
	 
	40
	 
	2
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	5
	
	ул. Энтузиастов от ул. Попова до ул. Солнечная Поляна
	-
	-
	 
	 
	 
	1030,0
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	6
	
	ул. Энтузиастов от ул. Георгиева до милиции
	1982
	29
	 
	 
	 
	362,0
	 
	42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	7
	
	ул. Балтийская от ул. Сиреневая до ул. Попова
	1993
	18
	 
	 
	 
	534,0
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	
	ул. Балтийская от ул. Попова до ул. Шумакова
	1993
	18
	 
	 
	 
	465,0
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	
	ул. Балтийская от ул. Шумакова до ул. Малахова
	2000
	11
	 
	 
	 
	1124,0
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	10
	
	ул. Взлётная от ул. Сиреневая до ул. Попова
	1994
	17
	 
	 
	 
	530,0
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	
	ул. Взлётная от ул. Попова до ул. Шумакова
	1994
	17
	 
	 
	 
	542,0
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	
	ул. Взлётная от ул. Шумакова до ул. Малахова
	1994
	17
	 
	 
	 
	1120,0
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	
	ул. 50 лет СССР от ул. Георгиева до ул. Островского
	1981
	30
	 
	 
	 
	252,0
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	14
	
	ул. 50 лет СССР (межквартальный проезд) 
	1985
	26
	 
	 
	 
	188,0
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	
	ул. Сиреневая
	-
	-
	 
	 
	 
	215,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	
	Межквартальный проезд по ул. Попова - ул. Георгиева
	1985
	26
	 
	 
	 
	857,0
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев, увеличение диаметра коллектора

	17
	
	ул. Георгиева от ул. Антона Петрова до ул. Энтузиастов
	1981
	30
	 
	 
	 
	672,0
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	
	ул. Георгиева от ул. Энтузиастов до Павловского тракта 
	1981
	30
	 
	 
	 
	1215,0
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	
	ул. Малахова от ул. Власихинской до ул. Антона Петрова 
	1976
	35
	 
	 
	 
	5987,0
	 
	67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	
	ул.Попова от Павловского тракта до моста ЗСВ 
	1995
	16
	 
	 
	 
	3971,0
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	
	ул. Попова от ул. Власихинская до моста ЗСВ (выпуск)
	1995
	16
	 
	 
	 
	816 (721)
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	
	ул. Попова от ул. Антона Петрова до Павловского тракта 
	1985
	26
	 
	 
	 
	1919,0
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	
	ул. Попова от Павловского тракта до ул. Власихинская 
	1995
	16
	 
	 
	 
	3971,0
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	
	ул. Сиреневая от Павловского тракта до ул. Взлётная
	 
	 
	 
	 
	 
	215,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	
	Межквартальный проезд по    ул. Георгиева - ул. Малахова
	1981
	30
	 
	 
	 
	772,0
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев, ремонт ливневого коллектора

	26
	
	ул. Сельскохозяйственная  (выпуск в овраг)
	1981
	30
	 
	 
	 
	588,0
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	27
	
	ул. Бабуркина без выпуска на Енисейскую (выпуск) 
	1981
	30
	 
	 
	 
	580 (330)
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	28
	
	пр-кт Энергетиков
	1992
	19
	 
	 
	 
	660,0
	 
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	
	ул. Малахова (межквартальный проезд)
	1990
	21
	 
	 
	 
	850,0
	 
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	
	ул. Попова (от ЗСВ до ул. Трактовая)
	1988
	23
	 
	 
	 
	1800,0
	 
	65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	
	ул. Балтийская (от ул. Попова до ул. Сиреневая)
	2000
	11
	 
	 
	 
	666,0
	 
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	
	ул. Лазурная (от ул. Балтийская до проезда Северный Власихинский)
	2009
	3
	 
	 
	 
	680,0
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	
	проезд Северный Власихинский от ул. Шумакова до ул. Попова
	1992
	19
	 
	 
	 
	1600,0
	 
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	
	Власихинская промплощадка (проезд Южный)
	1975
	36
	 
	 
	 
	1350,0
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	
	ул. Гридасова (у кладбища)
	1980
	31
	 
	 
	 
	300,0
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	
	Поселок "Энергетик" (вдоль Павловского тракта от  ул. Малахова до ул. Сельскохозяйственной)
	2006
	5
	 
	 
	 
	800,0
	 
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	
	Дамба в районе ЗСВ на выпуске 2 трубы
	1988
	23
	 
	 
	 
	1000,0
	 
	70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	
	Вдоль ул. Панфиловцев (из жилмассива)
	1975
	36
	 
	 
	 
	400,0
	 
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	
	ул. Сельскохозяйственная
	1978
	33
	 
	 
	 
	400,0
	 
	80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	
	Ливневой коллектор №4 (недострой)
	1998
	13
	 
	 
	 
	1400,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	
	ул. Малахова (ул. Гридасова,  ул. Власихинская от завода "Кристалл" до границы с Железнодорожным районом)
	1984
	27
	 
	 
	 
	1900,0
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	42
	
	Выпуск на Енисеевскую
	 
	 
	 
	 
	 
	227,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	
	ул. Гридасова - трамвайное депо, выпуск на Енесеевскую
	 
	 
	 
	 
	 
	452,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	
	ул. Малахова - Павловский тракт, выпуск на Енисеевскую
	 
	 
	 
	 
	 
	1412,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	
	ул. Малахова, 107
	 
	 
	 
	 
	 
	707,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	
	ул. Малахова от ул. Антона Петрова, выпуск на ул. Малахова, 107
	 
	 
	 
	 
	 
	1937,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	50808,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

	1
	Сети ливневой канализации Ленинского района
	ул. Шукшина
	1978
	33
	 
	 
	 
	560,0
	 
	80
	 
	1
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	2
	
	ул. Попова 
	1979
	32
	 
	 
	 
	2143,0
	 
	80
	 
	5
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	3
	
	ул. Георгия Исакова
	1961
	50
	 
	 
	 
	1600,0
	 
	100
	 
	4
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	4
	
	ул. Солнечная Поляна 
	1982
	29
	 
	 
	 
	800,0
	 
	68
	 
	3
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	5
	
	ул. Юрина
	1971
	40
	 
	 
	 
	2500,0
	 
	100
	 
	4
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	 
	
	ул. Юрина (выпуск на ул. Гущина)
	 
	 
	 
	 
	 
	832,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	ул. Юрина (выпуск на ул. Малахова, 107)
	 
	 
	 
	 
	 
	1312,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	
	ул. Антона Петрова
	1998
	13
	 
	 
	 
	1510,0
	 
	90
	 
	6
	 
	18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев, увеличение диаметра коллектора

	7
	
	ул. 42-й Краснознамённой бригады
	1976
	35
	 
	 
	 
	330,0
	 
	53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев, увеличение диаметра коллектора

	8
	
	ул. Островского, М.Островского
	1998
	13
	 
	 
	 
	1130,0
	 
	100
	 
	3
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев, увеличение диаметра коллектора

	9
	
	ул. Малахова 
	1980
	31
	 
	 
	 
	1149,0
	 
	80
	 
	3
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев, увеличение диаметра коллектора

	10
	
	ул. Малахова (дамба)
	 
	 
	 
	 
	 
	340,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	
	ул. Малахова - ул. Юрина
	 
	 
	 
	 
	 
	80,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	
	ул. Кавалерийская - ул. Юрина
	1986
	25
	 
	 
	 
	445,0
	 
	55
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев, увеличение диаметра коллектора

	13
	
	ул. Гущина
	1963
	48
	 
	 
	 
	290,0
	 
	100
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	14
	
	ул. В.Кащеевой 
	1986
	25
	 
	 
	 
	700,0
	 
	56
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	15
	
	ул. Германа Титова
	 
	 
	 
	 
	 
	1581,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	16
	
	пр-кт Космонавтов 
	1976
	35
	 
	 
	 
	4105,0
	 
	86
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев, увеличение диаметра коллектора

	17
	
	пр-кт Космонавтов - ул. Попова
	 
	 
	 
	 
	 
	4626,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	26033,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

	1
	Сети ливневой канализации Октябрьского района
	ул. 1905 года
	 
	 
	 
	 
	 
	270,0
	 
	 
	 
	1
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	2
	
	ул. Глушкова от пр-кта Космонавтов до ул. Чудненко
	1960
	51
	 
	 
	 
	2485,0
	 
	100
	 
	4
	 
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Капитальный ремонт

	3
	
	ул. Германа Титова от ул. 40 лет Октября до ул. Глушкова
	1975
	36
	 
	 
	 
	370,0
	 
	64
	 
	2
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	4
	
	пр-кт Космонавтов 
	1957
	54
	 
	 
	 
	150,0
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Перекладка ливневого коллектора

	5
	
	ул. Малахова от пр-кта Космонавтов до кафе "Бия"
	1964
	47
	 
	 
	 
	1448,0
	 
	84
	 
	2
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	6
	
	ул. Смирнова от ул. Чеглецова до ул. Северо-Западной 
	1965
	46
	 
	 
	 
	229,0
	 
	90
	 
	2
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	7
	
	пр-кт Калинина от пл. Октября до ТЭЦ-2
	1976
	35
	 
	 
	 
	3318,0
	 
	68
	 
	5
	 
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	8
	
	с территории ТЭЦ-2
	 
	 
	 
	 
	 
	1720,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	
	пр-кт Калинина - ул. Северо-Западная - пр-кт Ленина - ул. Чеглецова - ул. Кулагина - ул. Ткацкая - ул. Пантонный мост (выпуск в р.Обь)
	 
	 
	 
	 
	 
	15817,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	
	ул. Кулагина от пр-кта Калинина до АТП-1
	1962
	49
	 
	 
	 
	1845,0
	 
	80
	 
	3
	 
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	11
	
	ул. Цеховая от пл. Текстильщиков до пр-кта Комсомольский 
	1946
	47
	 
	 
	 
	524,0
	 
	92
	 
	2
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	12
	
	ул. Путиловская 
	 
	 
	 
	 
	 
	271,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	13
	
	пр-кт Ленина от ул. Димитрова до ул. Пионеров
	 
	 
	 
	 
	 
	2190,0
	 
	 
	 
	4
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	14
	
	ул. Димитрова от пр-кта Ленина до пр-кта Комсомольский 
	 
	 
	 
	 
	 
	360,0
	 
	98
	 
	1
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	15
	
	ул. Союза Республик от пр-кта Ленина до пр-кта Сибирского 
	1961
	49
	 
	 
	 
	105,0
	 
	98
	 
	1
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	16
	
	ул. Советская от пр-кта Ленина до пр-кта Комсомольского 
	 
	 
	 
	 
	 
	253,0
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	17
	
	ОМФ (от пр-кта Сибирский до б-ра 9 Января, ул. К.Маркса от  ул. Фабричной до выпуска)
	 
	 
	 
	 
	 
	1500,0
	 
	 
	 
	5
	 
	16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	18
	
	пр-кт Сибирский от ул. Путиловская до ул. Молодёжная 
	1974
	37
	 
	 
	 
	475,0
	 
	72
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	19
	
	Б-р 9 Января от ул. Шевченко
	1968
	43
	 
	 
	 
	181,0
	 
	84
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	20
	
	проезд Рыночный 
	 
	 
	 
	 
	 
	87,0
	 
	 
	 
	1
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	21
	
	ул. Молодёжная от пр-кта Ленина до пр-кта Сибирский 
	 
	 
	 
	 
	 
	621,0
	 
	 
	 
	2
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	22
	
	пр-кт Комсомольский от ул. Димитрова до ул. Сизова 
	1970
	41
	 
	 
	 
	1392,0
	 
	67
	 
	4
	 
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	23
	
	ул. Германа Титова от ул. 40 Лет Октября до ул. Глушкова
	 
	 
	 
	 
	 
	225,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	
	ул. Карла Маркса от ул. Бульвар 9го января (выпуск в р.Объ) 
	 
	 
	 
	 
	 
	620,0
	 
	80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев, строительство очистных сооружений

	25
	
	ул. Профинтерна от пр-кта Ленина до пр-кта Комсомольский 
	1970
	41
	 
	 
	 
	1081,0
	 
	100
	 
	2
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	26
	 
	ул. Северо-Западная (выпуск в р.Пивоварка)
	 
	 
	 
	 
	 
	344,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	 
	ул. Водопроводная - ул. Парфенова (выпуск на ул. Парфенова, 26)
	 
	 
	 
	 
	 
	1911,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	 
	ул. Западная 4-я
	 
	 
	 
	 
	 
	188,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	 
	ул. Эмилии Алексеевой - ул. Западная 5-я
	 
	 
	 
	 
	 
	633,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	 
	ул Германа Титова - ул Западная 1-я
	 
	 
	 
	 
	 
	219,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	 
	пр-кт Калинина (выпуск на пр-кт Калинина, 20б)
	 
	 
	 
	 
	 
	237 (130)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	41199,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

	1
	Сети ливневой канализации Центрального района
	пр-кт Красноармейский от ул Папанинцев до ул Ползунова 
	1987
	24
	 
	 
	 
	1241,0
	 
	85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	пр-кт Социалистический от ул Димитрова до ул Ползунова 
	1983
	28
	 
	 
	 
	1243,5
	 
	95
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	
	пр-кт Комсомольский от ул Анатолия до ул Л.Толстого
	2007
	4
	 
	 
	 
	730,0
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	
	ул Гоголя
	1970
	41
	 
	 
	 
	810,0
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	
	ул Пролетарская
	1965
	46
	 
	 
	 
	260,0
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	
	ул Партизанская от  пр-кта Красноармейского до  пр-кта Социалистического
	1959
	52
	 
	 
	 
	132,0
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	
	ул Партизанская от пр-кта Леннина до пр-кта Комсомольский
	1987
	24
	 
	 
	 
	461,0
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	
	ул Фомина
	1962
	49
	 
	 
	 
	180,0
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Требует увеличения диаметра на ливневом коллекторе

	9
	
	ул Аванесова
	1966
	45
	 
	 
	 
	732,0
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	
	ул Короленко
	1987
	24
	 
	 
	 
	900,0
	 
	86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев

	11
	
	ул Мало-Олонская
	1971
	30
	 
	 
	 
	73,0
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев, увеличение диаметра коллектора

	12
	
	ул Гвардейская
	1950
	61
	 
	 
	 
	353,0
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев, увеличение диаметра коллектора

	13
	
	ул ЛьваТолстого от  пр-кта Комсомольского до ул Максима Горького
	2007
	4
	 
	 
	 
	150,0
	 
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	
	ул Максима Горького от  ул Партизанской до выпуска в р. Барнаулку
	1970
	31
	 
	 
	 
	1560,0
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев, требует строительства очистных

	15
	
	ул Челюскинцев от ул Партизанской до выпуска в р. Барнаулку
	2010
	1
	 
	 
	 
	950,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев, требует строительства очистных

	16
	
	ул. Загородная
	1970
	31
	 
	 
	 
	100,0
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	
	ул. Луговая
	1965
	36
	 
	 
	 
	300,0
	 
	95
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев, строительтво очистных сооружений

	18
	
	пер Малый Прудской (выпуск на ул Никитина)
	1970
	31
	 
	 
	 
	2250,0
	 
	90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев, строительтво очистных сооружений

	19
	
	пр-кт Ленина от ул Пионеров до выпуска в р. Барнаулку
	 
	 
	 
	 
	 
	4200,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт смотровых и ливнеприемных колодцев, строительтво очистных сооружений

	20
	 
	п.Южный. ул Чайковского, Куйбышева, Дзержинского, Белинского и др
	 
	 
	 
	 
	 
	4329,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	 
	ул Мамонтова - площадь Баварина (выпуск в р. Барнаулку)
	 
	 
	 
	 
	 
	1752,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	 
	ул Аванесова -  пр-кт Красноармейский (выпуск в р. Барнаулку)
	 
	 
	 
	 
	 
	2374,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	 
	пр-кт Красноармейский - ул Мамонтова, выпуск в р.Барнаулку
	 
	 
	 
	 
	 
	1215,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	 
	ул Мамонтова - ул Большая Олонская, выпуск в р.Барнаулку
	 
	 
	 
	 
	 
	1147,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	 
	пр-кт Ленина - ул Димитрова - ул Интернациональная, выпуск в р. Барнаулку
	 
	 
	 
	 
	 
	3129,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	 
	пр-кт Красноармейский - ул Пушкина - пл.Демидовская - ул Гоголя - ул Ползунова (выпуск в р.Барнаулку)
	 
	 
	 
	 
	 
	3594,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	 
	ул Гоголя - ул Пушкина - пр-кт Социалистический (выпуск в р.Барнаулку)
	 
	 
	 
	 
	 
	2384,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	 
	пр-кт Социалистический - пл.Свободы (выпуск в р.Барнаулку)
	 
	 
	 
	 
	 
	1076,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	 
	ул Ползунова - пл.Свободы - ул Мало-Тобольская - пр-кт Ленина (выпуск в р.Барнаулку)
	 
	 
	 
	 
	 
	1527,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	 
	ул Димитрова - пр-кт Социалистический - ул Пролетарская - пр-кт Комсомольский - ул М.Горького - ул Луговая
	 
	 
	 
	 
	 
	5180,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	 
	 
	44332,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	ВСЕГО
	 
	 
	 
	 
	 
	185772,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


* заполняется отдельно по каждому виду системы коммунальной инфраструктуры
4.3.4. система ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИя
Электроснабжение потребителей городского округа – города Барнаула Алтайского края осуществляется от системы «МРСК Сибири» через подстанцию 220/110/35/6 кВ «Власиха». Подстанция расположена в юго-западной окраине г.Барнаула и находится в эксплуатации с 1966 года. Первоначально подстанция была построена на напряжении 110/35/6 кВ с двумя трансформаторами по 31,5 МВА, которые были заменены на два по 40 МВА. На подстанции в 1972-1976 гг. было построено ОРУ 220 кВ и установлены два автотрансформатора напряжением 220/110/10 кВ мощностью 120 и 125 МВА. В настоящее время на ПС «Власиха» установлены два трехфазных автотрансформатора мощностью по 200 МВА напряжением 220/110/10 кВ и два трехфазных трансформатора мощностью по 80 МВА, напряжением 110/35/6 кВ.

Реконструкция и техническое перевооружение подстанции выполнено в 2010 году с целью замены существующих автотрансформаторов и трансформаторов, мощности которых не соответствуют возросшим нагрузкам, а также физически и морально устаревшего оборудования всех классов напряжений, исчерпавшего свой ресурс. При нормативном сроке службы основного оборудования 25-30 лет (ГОСТ 11677-85), фактически отработано 30-35 лет. По двухцепной ВЛ-220 кВ «Барнаульская-Власиха», одна цепь которой заходит на ПС 220/110/35кВ «Чесноковская», подстанция «Власиха» запитана от опорной подстанции всего энергорайона – ПС 500/220 кВ «Барнаульская». 

Собственными источниками электроснабжения города являются ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, с которыми ПС 220кВ «Власиха» и ПС 110кВ «Опорная» связаны по двухцепным ВЛ-110кВ. ТЭЦ-1 расположена в восточном промузле, ТЭЦ-2 - в северном промузле, ТЭЦ-3 – в западной части города. Установленные электрические мощности ТЭЦ-1, -2, -3 соответственно составляют 15,2 МВт, 339,0 МВт, 430,0 МВт.

Электроснабжение потребителей сельских населенных пунктов городского округа осуществляется от подстанции «Власиха» по следующим ВЛ-110 и 35 кВ:

двухцепная ВЛ-110 кВ на п/ст «Гоньба»;

двухцепная ВЛ-35 кВ на п/ст «Юбилейная» и п/ст завода «Ротор»;

две двухцепных ВЛ-110 кВ на п/ст «Шахи», п/ст «Топчиха»;

от ВЛ-110 кВ Власиха-Топчиха в пределах округа запитана п/ст Лебяжье.

Из-за высокого уровня загрузки силовых трансформаторов, а также в связи с отсутствием резерва мощности нет возможности подключения новых потребителей к электрическим сетям, относящихся к зоне действия следующих подстанций: 110/10кВ «Сиреневая», 110/10кВ «Западная», 110/10кВ «Юго-Западная», 110/10 кВ «Кристалл». По данным ООО «БСК» ПС-61 «Затон» имеет фактический уровень износа 100% при неполной выработке нормативного значения срока эксплуатации. 

Информация о техническом состоянии и степени загруженности трансформаторов подстанций других организаций в количестве 16 штук не предоставлена. Основные характеристики подстанций прочих организаций приведены в таблице №6.
Из-за износа оборудования подстанций надежность электроснабжения потребителей городского округа снижается. К 2010 году средний износ оборудования подстанций города по данным, предоставленным ОАО «МРСК Сибири», составил около 40% (см. таблицу №7). По данным, предоставленным ООО «Барнаульская сетевая компания», процент износа оборудования подстанций составил около 48% (см. таблицу №8).

Износ оборудования на подстанциях Пригородного РЭС также крайне высок и составляет в среднем около 90%.

Таким образом, на части подстанций городского округа сложилась критическая ситуация из-за морального и физического износа оборудования и перегрузки силовых трансформаторов. Из-за отсутствия резервной трансформаторной мощности нет возможности подключения новых потребителей, а также проведения текущих ремонтов трансформаторов, что может привести к аварийной ситуации и отключению коммунально-бытовых потребителей и социально-значимых объектов.

По данным, предоставленным ООО «БСК» (см. таблицу №8), ТП в количестве 941 шт. имеют средний уровень износа в 68 %, но при этом их состояние оценивается как удовлетворительное. Информация о техническом состоянии и прочих характеристиках ТП в количестве 8 шт., принадлежащих другим организациям, отсутствует.

По данным, предоставленным ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» (см. таблицу №7), трассы высоковольтных линий напряжением 110 кВ общей протяженностью 131,793 км и со средним уровнем износа 55%, в основном, находятся в удовлетворительном состоянии. Трассы высоковольтных линий напряжением 35кВ общей протяженностью 91,64 км и со средним уровнем износа 54%, в основном, находятся в удовлетворительном состоянии. ВЛ напряжением 110 кВ «ТЭЦ-3 – БШЗ», «Опорная – Чесноковская», «ТЭЦ-2 – Опорная», «ТЭЦ-2 – ТЭЦ-3» имеют наибольший процент износа 55 - 60%. ВЛ напряжением 35 кВ «Власиха - Комунальная» и «Власиха – Юбилейная» имеют наибольший процент износа 80% и 60% соответственно.

По данным, предоставленным ООО «БСК» (см. таблицу №7), трассы высоковольтных линий напряжением 110 кВ общей протяженностью 1,12 км и со средним уровнем износа 60%, находятся в удовлетворительном состоянии. Трассы высоковольтных линий напряжением 35кВ общей протяженностью 8,7 км и со средним уровнем износа 61% находятся в удовлетворительном состоянии. Трассы высоковольтных линий напряжением 6-10кВ общей протяженностью 159,5 км и со средним уровнем износа 68% находятся в удовлетворительном состоянии (см. таблицу №8). 

Распределение электроэнергии по городскому округу осуществляется на напряжении 10 и 6 кВ. Трассы кабельных линий напряжением 6-10кВ общей протяженностью 876,3 км и со средним уровнем износа 63% находятся в удовлетворительном состоянии. Кабельные линии 6-10 кВ «РП20-ТП951», «ТП18 – ТП22», «РП5-РП6», «ТП638-ТП890», «ТП324-ТП712», «ТП925-ТП929», «ТП501-ТП686», «РП17-ТП1226», «ПС15-РП17 Л-15-10«Б», «ТП787-ТП788», «ПС15-РП14 Л-15-315«А», «РП2-ТП124», «ТП656-ТП905», в основном, все отработали нормативный срок эксплуатации, и их средний уровень износа находится в диапазоне от 61% до 95%. Высоковольтные и кабельные линии 0,4 кВ с протяженностью 710,91 км и 673,25 км, со средним уровнем износа 66% и 71% (соответственно) находятся в удовлетворительном состоянии.

На основании представленных материалов, вследствие длительного срока службы оборудования подстанций и электрических сетей, средний фактический процент износа в целом достиг: ПС – 39%, РП – 45%, ТП – 68%, электрических сетей – 51%. 

Анализ технического состояния сооружений (сетей) электроснабжения приведен в таблицах №7 и №8.

Таблица №6

Основная характеристика
подстанций, принадлежащих прочим организациям

	№ п/п
	Подстанции
	Количество и мощность трансформаторов, МВА

	1
	2
	3

	1
	110/10 Синтетика (ЗСВ)
	2х63

	2
	110/6 Трактовая
	2х40


	3
	110/6 ГПП-2 РТИ
	2х40

	4
	110/6 ГПП-1 Шинный (АТИ)
	2х31,5

	5
	110/6 ГПП-3 Шинный
	2х40

	6
	110/6 Моторный (АМЗ)
	2х40

	7
	110/6 ХБК
	2х31,5

	8
	110/6 Трансмаш
	2х31,5

	9
	110/6 Пресс
	2х63

	10
	110/6 Котельный (БКЗ)
	2х25

	11
	35/6 Водозабор №10 (2-ой подъем)
	2х10

	12
	35/10/6 Ранжирная
	2х6,3

	13
	35/6 БАМЗ
	2х6,3

	14
	110/6 АЗА
	2х32

	15
	35/10 ГМК (гормолкомбинат)
	1х10

	16
	35/6 Ротор
	2х6,3


Таблица №7

Анализ состояния сооружений и сетей электроснабжения напряжением 110-35 кВ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	№ п/п
	Виды сооружений и сетей
	Адрес
	Год ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Производительность, подключенная нагрузка (мощность в МВт)
	Протяженность, км
	Уровень износа, %
	Величина потерь ресурса (в соответствующих ед. изм.)
	Количество технологических отказов (технологич. отказов в год)
	Продолжительность технологич. отказов (час, мин)
	Кличество муфт (шт)
	Необходимость выполнения мероприятий по модернизации (реконструкции) СКИ

	
	
	
	
	Фактическое значение
	Нормативное (оптимальное) значение
	Фактическое значение
	Нормативное (оптимальное) значение
	Фактическое значение
	Нормативное (оптимальное) значение
	Фактическое значение
	Нормативное (оптимальное) значение
	Фактическое значение
	Нормативное (оптимальное) значение
	Фактическое значение
	Нормативное (оптимальное) значение
	Фактическое значение
	Нормативное (оптимальное) значение
	Фактическое значение
	Нормативное (оптимальное) значение
	

	1
	ТЭЦ-1
	ул.Кулагина, 16а
	1937
	63
	-
	34,726
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	ТЭЦ-2
	ул.Бриллиантовая, 2
	-
	-
	-
	1208,172
	-
	-
	-
	52,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	ТЭЦ-3
	Ул.Трактовая, 7
	-
	-
	-
	1767,285
	-
	-
	-
	74,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	ГТ-ТЭЦ-1
	ул.Ткацкая, 77 г
	2007
	3
	-
	36
	-
	-
	-
	6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	ГТ-ТЭЦ-2
	Ул.Бриллиантовая, 34/1
	-
	-
	-
	36
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	В эксплуатацию не введена

	6
	ПС Строительная
	ул.Трактовая, 7 а/1
	-
	-
	25
	2х16
	-
	-
	-
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	норм

	7
	ПС Кристалльная

















































































































	Ул.Малахова, 175б
	-
	-
	25
	25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Реконстр.

	8
	ПС 10
	Павловский тракт, 83а
	1965
	45
	25
	13,5
	14
	-
	-
	61
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	норм

	9
	ПС 61
	пос.Затон
	1987
	23
	25
	2
	3
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	рекон

	10
	ПС-1 Городская
	ул.Льва Толстого, 1а, ГРЭС г.Барнаула
	1951
	59
	-
	2х20
	-
	-
	-
	70
	-
	-
	-
	1
	-
	2
	-
	-
	-
	Замена масленых выключателей 6 кВ на более современные и надежные вакуумные. Замена отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели 110 кВ

	11
	ПС-2 Прудская
	ул.Гоголя, 187, ГРЭС г.Барнаула
	1961
	49
	-
	2х10
	-
	-
	-
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Замена масленых выключателей 6 кВ на более современные и надежные вакуумные.

	12
	ПС-3 Центральная
	ул.Шевченко, 139, ГРЭС г.Барнаула
	1984
	26
	-
	2х40
	-
	-
	-
	40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Замена масленых выключателей 10 кВ на более современные и надежные вакуумные. Замена отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели 110 кВ

	13
	ПС-4 Зяб
	ул.Попова, 256а, ГРЭС г.Барнаула
	1964
	46
	-
	2х10
	-
	-
	-
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Замена масленых выключателей 6 кВ на более современные и надежные вакуумные.

	14
	ПС-6 Восточная
	пр-кт Сибирский, 43в, ГРЭС г.Барнаула
	1968
	42
	-
	2х25



























































































































	-
	-
	-
	50
	-
	-
	-
	1
	-
	2
	-
	-
	-
	Замена масленых выключателей 6 кВ на более современные и надежные вакуумные. Замена отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели 110 кВ

	15
	ПС-8 Западная
	ул.Юрина, 168, ГРЭС г.Барнаула
	1966
	44
	-
	2х25
	-
	-
	-
	50
	-
	-
	-
	2
	-
	4
	-
	-
	-
	Замена масленых выключателей 10 кВ на более современные и надежные вакуумные. Замена отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели 110 кВ

	16
	ПС-9 Обь
	Змеиногорский тракт, 91а, ГРЭС г.Барнаула
	1982
	28
	-
	2х10
	-
	-
	-
	40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Замена масленых выключателей 6 кВ на более современные и надежные вакуумные.

	17
	ПС-12 Юбилейная
	ул.Белинского, 24, ГРЭС, г.Барнаула
	1970
	40
	-
	2х10
	-
	-
	-
	50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Замена масленых выключателей 6 кВ на более современные и надежные вакуумные.

	18
	ПС-13 Подгорная
	ул.Мамонтова, 222а, ГРЭС г.Барнаула
	1974
	36
	-
	2х25
	-
	-
	-
	50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Замена масленых выключателей 6 кВ на более современные и надежные вакуумные. Замена масленых выключателей 110 кВ на элегазовые.

	19
	ПС-14 Краевая больница
	Змеиногорский тракт, 110, ГРЭС г.Барнаула
	2010
	
	-
	2х6,3
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	20
	ПС-15 Юго-Западная 
	ул.Энтузиастов, 35а ГРЭС г.Барнаула
	1976
	34
	-
	25+40
	-
	-
	-
	45
	-
	-
	-
	3
	-
	5
	-
	-
	-
	Замена масленых выключателей 6 кВ на более современные и надежные вакуумные. Замена отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели 110 кВ

	21
	ПС-16 Коммунальная
	пр-кт Космонавтов, 66а ГРЭС г.Барнаула
	1988
	22
	-
	10+6,3
	-
	-
	-
	40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	22
	ПС-19 Береговая
	пер.Тальменский, 7 ГРЭС г.Барнаула
	1976
	34
	-
	15+16
	-
	-
	-
	45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Замена масленых выключателей 6 кВ на более современные и надежные вакуумные. Замена отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели 110 кВ

	23
	ПС-21 Первый подъем
	Змеиногорский тракт, 33 ГРЭС г.Барнаула
	1976
	34
	-
	2х10
	-
	-
	-
	45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Замена масленых выключателей 6 кВ на более современные и надежные вакуумные. 

	24
	ПС-22 Сиреневая
	ул.Сухой Лог, 3 ГРЭС г.Барнаула
	1992
	18
	-
	2х25
	-
	-
	-
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Замена масленых выключателей 10 кВ на более современные и надежные вакуумные. Замена отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели 110 кВ

	25
	ПС-24 Ползунова
	ул.Мало-Тобольская, 9 ГРЭС г.Барнаула
	1989
	21
	-
	2х40
	-
	-
	-
	30
	-
	-
	-
	1
	-
	2
	-
	-
	-
	Замена масленых выключателей 6,10 кВ на более современные и надежные вакуумные. 

	26
	ПС-25 Опорная
	ул.Кулагина, 34 ГРЭС г.Барнаула
	1989
	21
	-
	2х40
	-
	-
	-
	30
	-
	-
	-
	2
	-
	4
	-
	-
	-
	Замена масленых выключателей 10 кВ на более современные и надежные вакуумные. Замена масленых выключателей 110 кВ на элегазовые. 

	27
	ПС-26 БМК
	ул.Кулагина, 10в ГРЭС г.Барнаула
	1998
	12
	-
	2х25
	-
	-
	-
	25
	-
	-
	-
	1
	-
	2
	-
	-
	-
	Замена масленых выключателей 6 кВ на более современные и надежные вакуумные. Замена отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели 110 кВ

	28
	ПС-27 Короленко
	ул.Короленко, 85в ГРЭС г.Барнаула
	1994
	16
	-
	2х0,0063
	-
	-
	-
	25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Замена масленых выключателей 10 кВ на более современные и надежные вакуумные. 

	29
	РП-28 Интернациональная
	пр-кт Социалистический, 50а ГРЭС г.Барнаула
	1999
	11
	-
	2х0,0063
	-
	-
	-
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	Замена масленых выключателей 10 кВ на более современные и надежные вакуумные.

	30
	РП-29 ДОЗ
	ул.Маяковского, 18 ГРЭС г.Барнаула
	2002
	8
	-
	2х0,0063
	-
	-
	-
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Замена масленых выключателей 6 кВ на более современные и надежные вакуумные.

	31
	ВЛ 110 ТП-45 ТП-46
	ТЭЦ-3 Подгорная
	1973
	37
	-
	-
	-
	26,4
	-
	50
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	32
	ВЛ 110 ОП-93 ОП-94
	Опорная-Подгорная
	1964
	46
	-
	-
	-
	17,46
	-
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	33
	ВЛ 110 ПА-171
	Подгорная-АЗА
	1998
	12
	-
	-
	-
	0,333
	-
	25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	34
	ВЛ 110 ПЦ-39 ПЦ-40
	Подгорная-Центральная
	1984
	26
	-
	-
	-
	9,6
	-
	40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	35
	ВЛ 110 ТШ-103 ТШ-104
	ТЭЦ-2-БШЗ
	1964
	46
	-
	-
	-
	15,0
	-
	55
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	36
	ВЛ 110 ОЧ-91 ОЧ-92
	Опорная-Чесноковская
	1960
	50
	-
	-
	-
	29,6
	-
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	37
	ВЛ 110 ТО-101 ТС-100 СО-102
	ТЭЦ-2-Опорная
	1960
	50
	-
	-
	-
	5,8
	-
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	38
	ВЛ 110 ТТ-121 ТТ-122
	ТЭЦ-2-ТЭЦ-3
	1965
	45
	-
	-
	-
	27,6
	-
	55
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	39
	ВЛ 35 ПП-308
	Подгорная-1-й Подъем
	1976
	34
	-
	-
	-
	3,2
	-
	45
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	40
	ВЛ 35 ПБ-339 ПБ-340
	Подгорная-БАМЗ
	1978
	32
	-
	-
	-
	9,0
	-
	40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	41
	ВЛ 35 ПП-300 ПП-307
	Подгорная-ПС 2
	1995
	15
	-
	-
	-
	1,4
	-
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	42
	ВЛ 35 ЮО-317 ЮО-318
	Юбилейная-Обь
	1981
	29
	-
	-
	-
	10,4
	-
	40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	43
	ВЛ 35 ПО-319 ПО-320
	1-й Подъем-Обь
	1980
	30
	-
	-
	-
	23,6
	-
	40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	44
	ВЛ 35 ВК-305 ВК-306
	Власиха-Комунальная
	1956
	54
	-
	-
	-
	24,2
	-
	80
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	45
	ВЛ 35 ВЮ-309 ВЮ-310
	Власиха-Юбилейная
	1962
	48
	-
	-
	-
	18,4
	-
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	46
	ВЛ 35 ПО-319
	1-й Подъем-Обь
	1993
	17
	-
	-
	-
	1,44
	-
	30
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	47
	ВЛ-110 кВ
	
	-
	-
	25
	-
	-
	1,12
	-
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	норм

	48
	ВЛ-35 кВ
	
	-
	-
	25
	-
	-
	8,7
	-
	61
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	норм


Таблица №8
Анализ состояния РП, ТП и сетей электроснабжения напряжением 10-6-0,4 кВ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	№ п/п
	Виды сооружений и сетей
	Адрес
	Год ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации
	Производительность, подключенная нагрузка (мощность в МВт)
	Протяженность, км
	Уровень износа, %
	Величина потерь ресурса (в соответствующих ед. изм.)
	Количество авари (аварий в год)
	Продолжительность аварий (часов)
	Обеспеченность потребителей коммунальными услугами (численность)
	Необходимость выполнения мероприятий по модернизации (реконструкции) СКИ

	
	
	
	
	Фактическое значение
	Нормативное (оптимальное) значение
	Фактическое значение
	Нормативное (оптимальное) значение
	Фактическое значение
	Нормативное (оптимальное) значение
	Фактическое значение
	Нормативное (оптимальное) значение
	Фактическое значение
	Нормативное (оптимальное) значение
	Фактическое значение
	Нормативное (оптимальное) значение
	Фактическое значение
	Нормативное (оптимальное) значение
	Фактическое значение
	Нормативное (оптимальное) значение
	

	
	Вид сооружений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	РП:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	РП 1
	ул.Червонная, 2
	1953
	57
	25
	4,8
	5,1
	-
	-
	68
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	замена ВМ 3 шт.

	2
	РП 2
	ул. Деповская, 19
	1954
	39
	25
	5,2
	5,4
	-
	-
	61
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	замена ВМ 7 шт.

	3
	РП 3
	ул. Э.Алексеевой, 10
	1970
	40
	25
	4,4
	4,6
	-
	-
	67
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	замена ВМ 2 шт.

	4
	РП 4
	ул. 5-я Западная, 73
	1954
	56
	25
	3,9
	4,1
	-
	-
	68
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	замена ВМ 3 шт.

	5
	РП 4А
	ул. 40 лет Октября, 2
	1989
	21
	25
	3,8
	4,2
	-
	-
	40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	норм

	6
	РП 5
	ул.Кулагина, 16
	1964
	46
	25
	4,3
	4,7
	-
	-
	68
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	замена ВМ 3 шт.

	7
	РП 6
	Пр-кт Комсомольский, 130 в
	1968
	42
	25
	6
	6,3
	-
	-
	61
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	замена ВМ 4 шт.

	8
	РП 7
	Пр-кт Комсомольский, 102
	1964
	46
	25
	3,6
	3,8
	-
	-
	63
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	норм

	9
	РП 9
	ул.Молодежная, 35
	1968
	42
	25
	6,3
	6,5
	-
	-
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	норм

	10
	РП 10
	ул.С.-Западная, 161
	1965
	45
	25
	6,9
	7,2
	-
	-
	63
	-
	-
	-
	1
	-
	1,5
	-
	-
	-
	норм

	11
	РП 11
	ул.А.Петрова, 218
	1970
	40
	25
	9,4
	9,8
	-
	-
	61
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	норм

	12
	РП 12
	ул.Молодежная, 70
	1973
	37
	25
	4,6
	4,8
	-
	-
	60
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	замена МВ 2 шт.

	13
	РП 13
	ул.Юрина, 216
	1976
	34
	25
	10,3
	10,7
	-
	-
	40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	норм

	14
	РП 14
	Павловский тракт, 118
	1975
	35
	25
	7,4
	7,7
	-
	-
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	норм

	15
	РП 15
	ул.С.-Западная, 35
	1978
	32
	25
	4,6
	4,8
	-
	-
	40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	норм

	16
	РП 16
	пер.Трудовой, 33
	1984
	26
	25
	5,6
	5,9
	-
	-
	40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	норм

	17
	РП 17
	ул.Шукшина, 19а
	1978
	32
	25
	11,1
	11,4
	-
	-
	48
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	норм

	18
	РП 18
	Павловский тракт, 82в
	1990
	20
	25
	8,4
	8,6
	-
	-
	40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	норм

	19
	РП 19
	ул.Попова, 5
	1984
	26
	25
	3,5
	3,7
	-
	-
	44
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	норм

	20
	РП 20
	Пр-кт Красноармейский, 69б
	1987
	23
	25
	11,5
	11,8
	-
	-
	48
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	норм

	21
	РП 21
	ул.Взлетная, 49а
	1992
	18
	25
	10,3
	10,5
	-
	-
	32
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	норм

	22
	РП 23
	ул.Энтузиастов, 29а
	1988
	22
	25
	9
	9,4
	-
	-
	40
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	норм

	23
	РП 24
	ул.А.Петрова, 219б
	2007
	3
	25
	0,8
	2,2
	-
	-
	8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	норм

	24
	РП 25
	ул.Шумакова, 37а
	1994
	16
	25
	4,8
	5,1
	-
	-
	20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	норм

	25
	РП 26
	ул.Ляпидевского, 1а
	1998
	12
	25
	4,8
	5,1
	-
	-
	8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	норм

	26
	РП 28 
	Змеиногорский тракт, 49
	1991
	19
	25
	0,7
	0,7
	-
	-
	22
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	норм

	27
	РП 36
	ул.Балтийская, 4а
	2007
	3
	25
	2
	3
	-
	-
	8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	норм

	
	ТП – 941 шт.
	
	
	
	25
	
	
	
	
	68
	
	
	
	4
	
	7,42
	
	
	
	норм

	
	Сети:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ВЛ-6-10 кВ
	
	
	
	25
	
	
	159,5
	
	68
	
	
	
	12
	
	12,4
	
	
	
	норм

	2
	КЛ- 6-10 кВ
	
	
	
	25
	
	
	876,3
	
	63
	
	
	
	210
	
	288,4
	
	
	
	норм

	
	В т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	РП20-ТП951
	пр-кт Красноармейский, 71
	1989
	21
	25
	-
	-
	0,485
	-
	68
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	13
	2
	рекон

	2.2
	ТП18-ТП22
	ул.Пролетарская, 55
	1965
	45
	25
	-
	-
	0,450
	-
	95
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	8
	2
	рекон

	2.3
	РП5-РП6
	пр-кт Комсомольский, 132
	1997
	13
	25
	-
	-
	1,315
	-
	70
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	14
	5
	рекон

	2.4
	ТП638-ТП890
	пр-кт Красноармейский, 64
	1983
	27
	25
	-
	-
	0,560
	-
	68
	-
	-
	-
	4
	-
	-
	-
	27
	2
	рекон

	2.5
	ТП324-ТП712
	
	1990
	20
	25
	-
	-
	0,452
	-
	67
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	9
	2
	рекон

	2.6
	ТП925-ТП929
	ул.Попова,91
	1985
	25
	25
	-
	-
	0,730
	-
	80
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	15
	3
	рекон

	2.7
	ТП501-ТП686
	ул.Э.Алексеевой, 78
	1976
	34
	25
	-
	-
	1,160
	-
	78
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	24
	4
	рекон

	2.8
	РП17-ТП1226
	ул.Гущина, 154
	1996
	14
	25
	-
	-
	2,711
	-
	61
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	20
	9
	рекон

	2.9
	ПС15-РП17 

Л-15-10 «Б»
	ул.Попова, 102
	1976
	34
	25
	-
	-
	1,800
	-
	68
	-
	-
	-
	3
	-
	-
	-
	13
	7
	рекон

	2.10
	ТП787-ТП788
	ул.Юрина, 299
	1979
	31
	25
	-
	-
	0,272
	-
	71
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	4
	-
	рекон

	2.11
	ПС15-РП14 

Л-15-315 «А»
	Павловский тракт, 128
	1978
	32
	25
	-
	-
	2,310
	-
	68
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	21
	9
	рекон

	2.12
	РП2-ТП124
	пр-кт Ленина, 80
	1956
	54
	25
	-
	-
	0,660
	-
	80
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	11
	2
	рекон

	2.13
	ТП656-ТП905
	
	1985
	25
	25
	-
	-
	0,285
	-
	67
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	7
	2
	рекон

	3
	ВЛ-0,4 кВ
	
	
	
	
	
	
	710,91
	
	66
	
	
	
	344
	
	
	
	
	
	норм

	4
	КЛ-0,4 кВ
	
	
	
	
	
	
	673,25
	
	71
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	норм


Таблица №9

Основная характеристика 
подстанций, принадлежащих прочим организациям

	№№ п/п
	Подстанции
	Количество и мощность трансформаторов, МВА

	1
	2
	3

	1
	110/10 Синтетика (ЗСВ)
	2х63

	2
	110/6 Трактовая
	2х40

	3
	110/6 Строительная (ТЭЦ-3)
	2х16

	4
	110/6 ГПП-2 РТИ
	2х40

	5
	110/6 ГПП-1 Шинный (АТИ)
	2х31,5

	6
	110/6 ГПП-3 Шинный
	2х40

	7
	110/6 Моторный (АМЗ)
	2х40

	8
	110/6 ХБК
	2х31,5

	9
	110/6 Трансмаш
	2х31,5

	10
	110/10 Пресс
	2х63

	11
	110/6 Котельный (БКЗ)
	2х25

	12
	35/6 Водозабор №10 (2-ой подъем)
	2х10

	14
	35/10/6 Ранжирная
	2х6,3

	15
	35/6 БАМЗ
	2х6,3

	16
	110/6 АЗА
	2х32

	17
	35/10 ГМК (гормолкомбинат)
	1х10

	18
	35/6 Ротор
	2х6,3


4.3.5. система ТЕПЛОСНАБЖЕНИя
В настоящее время источниками централизованного теплоснабжения потребителей города являются Барнаульские: ТЭЦ-1 с установленной мощностью 170 Гкал/час, ТЭЦ-2 с установленной мощностью 1273,5 Гкал/час, ТЭЦ-3 с установленной мощностью 1462 Гкал/час, районная водогрейная котельная (РВК) с установленной мощностью 500 Гкал/час, ГТ ТЭЦ (улица Ткацкая,77г) с установленной мощностью 80,0 Гкал/час. Теплоснабжение прочих населенных пунктов осуществляется от отопительных котельных различной ведомственной принадлежности. ТЭЦ-1, ГТ ТЭЦ, в основном покрывает потребность в паре потребителей северо-восточного промрайона: Станкостроительный завод, Сибэнергомаш, вагоноремонтный и деревообрабатывающий заводы. От ТЭЦ-2 также получают тепло промышленные потребители города: комбинат химических волокон, моторный завод, шинный комбинат, завод резиновых изделий, и прочие; от ТЭЦ-3 - предприятия Власихинского промузла. Покрытие нагрузки жилищно-коммунального сектора осуществляется от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и районной водогрейной котельной (РВК), работающей в пиковом режиме.

Таким образом, располагаемая мощность централизованных источников теплоснабжения города составляет около 3405,5 Гкал/час. В отопительный период на РВК работают только 2-3 котла, и резервная мощность составляет до 150 Гкал/час. 

Централизованным теплоснабжением охвачено около 90% жилого фонда города. От ТЭЦ-3 подача тепла потребителям осуществляется по 4 тепломагистралям d=800-1020мм, от ТЭЦ-2 - по 4 тепломагистралям d=500-800мм, от РВК - по 2 тепломагистралям d=700-1000мм, от ТЭЦ-1 по 1 тепломагистрали, общей протяженностью магистральных тепловых сетей около 174,85 км.

Наряду с основными теплоисточниками (ТЭЦ и РВК) в городе действуют ряд промышленных и коммунальных отопительных котельных (70 шт.), в том числе 40 котельных, обслуживаемых МУП «Энергетик» г.Барнаула, производительность которых составляет около 245,1 Гкал/час, ЦТП (472 шт.), в том числе 412 ЦТП, обслуживаемых ОАО «Алтайские коммунальные системы», производительность которых составляет 1068,58 Гкал/час (подключенная нагрузка составляет 985,012 Гкал/час). Срок эксплуатации оборудования котельных, обслуживаемых МУП «Энергетик» г.Барнаула, более 25 лет, фактический его износ составляет 65%. Срок эксплуатации оборудования ЦТП, обслуживаемых ОАО «Алтайские коммунальные системы», более 25-30 лет, фактический его износ составляет 61%.

 В таблице №10 приведены наиболее крупные котельные промпредприятий.

Таблица №10
	№№ п/п
	Наименование предприятия
	Мощность котельной, Гкал/час
	Вид топлива

	1
	2
	3
	4

	1
	КГУП «Индустриальный» Власихинский промузел
	150,0
	газ

	2
	ОАО «АЗА» ул.Гоголя, 187
	110,4
	газ

	3
	Завод технического углерода пр-кт Космонавтов,48
	79,6
	газ

	4
	Совхоз «Спутник» пр-кт Космонавтов, 57
	60,0
	газ

	5
	Конд.фабрика «Алтай» 
Павловский тракт, 54
	38,4
	мазут

газ

	6
	ЗАО «Меланжист Алтая»

ул.Кулагина, 8
	27,5
	газ

	7
	ХК «Барнаул Трансмаш»

пр-кт Калинина, 28
	27,0
	газ

	8
	ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» ул.Трактовая,35
	27,5
	уголь

газ

	9
	ОАО «Барнаульский гормолкомбинат»

пр-кт Космонавтов, 63
	18,0
	газ

	10
	ОАО «АТИ» пр-кт Космонавтов, 14
	12,0
	газ

	11
	ГУП Барнаульский завод «Кристалл» ул.Малахова, 177
	39,0
	уголь

	12
	БАМЗ пр-кт Строителей, 177
	22,0
	уголь

	13
	ОАО ПКФ «Силикатчик» 

ул.Силикатная, 16
	14,3
	мазут

	14
	ОАО «КТЗ» ул.Пушкина, 30
	10
	газ

	15
	Строительные материалы

проезд Южный, 51
	13,8
	газ

	16
	Учхоз «Пригородное»

ул.Новосибиркая, 34
	8,0
	газ

уголь

	17
	Авиа предприятие «Алтай»
	7,14
	газ

	18
	Племсельхозпредприятие «Барнаульское» р.п.Южный
	12,6
	уголь

	19
	Санаторий «Барнаульский»

ул.Парковая, 21а
	15,0
	газ


Общая протяженность тепловых сетей по городскому округу составляет порядка 904,11км, в том числе на обслуживании: Барнаульского филиала  ОАО «Кузбассэнерго» - 255,31 км; ОАО «Алтайские коммунальные системы» - 419,80 км; МУП «Энергетик» г.Барнаула - 229,00 км. Износ сетей, обслуживаемых городскими эксплуатирующими организациями, составляет 65%. Срок службы магистральных тепловых сетей, протяженностью около 60 км Барнаульского филиала ОАО «Кузбассэнерго» составляет более 25 лет. Срок эксплуатации тепловых сетей МУП «Энергетик» г.Барнаула - более 30 лет, фактический их износ составляет 60%. Кроме того, в городском округе имеются бесхозные тепловые сети с уровнем износа до 90%. 

Одной из проблем сложившейся системы теплоснабжения являются имеющиеся подключения к системе централизованного теплоснабжения жилых домов частного сектора. Вследствие малых нагрузок и значительной протяженности сетей, тепловые потери на таких сетях сравнимы с полезным отпуском тепла.

Суммарная тепловая нагрузка потребителей промышленных предприятий и жилищно-коммунального сектора г.Барнаула (без учета индивидуальной застройки) в настоящее время составляет около 3500 Гкал/час.

Выводы: 

уровень износа генерирующего оборудования головных теплоисточников высок, резерв тепловой мощности недостаточен для подключения крупных потребителей;

требуется замена оборудования в котельных, ЦТП с высоким уровнем износа;

необходимо продолжать процесс перевода котельных на газовое топливо;

в городе имеется большое количество бесхозных тепловых сетей с крайне высоким уровнем износа;

значительная часть тепловых сетей отработала нормативный срок службы – 16-25 лет.

Анализ состояния сооружений (сетей) теплоснабжения и качества предоставления услуг приведен в таблицах №11,12,13,14.

Таблица №11

Анализ состояния сооружений (сетей) теплоснабжения и качества предоставляемых услуг
	№ п/п


	Виды сооружений и сетей


	Адрес

 
	Год ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации, лет
	Производительность, пропускная способность (в соответствующих ед.изм.)
	Протяженность , м
	Уровень износа, %
	Величина потерь ресурса (в соответствующих ед. изм.)
	Количество аварий (аварий в год)
	Продолжительность аварий (часов)
	Обеспеченность потребителей коммунальными услугами (численность потребителей, обеспеченных услугами)
	Удельный расход топлива (электроэнергии, воды) на отпущенную тепловую энергию
	Прочие показатели технического состояния СКИ (указать какие)
	Необходимость выполнения мероприятий по модернизации (реконструкции) СКИ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	топливо кГ ут/Гкал
	вода, куб.м/Гкал
	эл.энергия кВтч/Гкал
	
	

	
	
	
	
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	

	1
	М-12 (11)
	Барнаульская ТЭЦ-1
	1977-2005
	6-34
	25
	920
	660
	5328
	х
	75,9
	
	нет данных
	723911
	0
	
	0
	
	нет данных
	
	211,07
	211,65
	0,93
	1,031
	49,3
	49,29
	
	
	

	2
	М-24
	Барнаульская ТЭЦ-2
	1963-1992
	19-48
	25
	640
	1200
	5710
	х
	68,6
	
	
	
	0
	
	0
	
	нет данных
	
	166,03
	166,03
	3,05
	2,92
	49,38
	49,38
	
	
	

	3
	М-23
	Барнаульская ТЭЦ-2
	1963-2009
	2-48
	25
	2380
	3800
	11329
	х
	62,5
	
	
	
	0
	
	0
	
	нет данных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	М-21
	Барнаульская ТЭЦ-2
	1974-2006
	5-37
	25
	5140
	3800
	19172
	х
	49,4
	
	
	
	0
	
	0
	
	нет данных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	М-22
	Барнаульская ТЭЦ-2
	1977-2008
	3-34
	25
	2480
	1880
	14623
	
	58,7
	
	
	
	0
	
	0
	
	нет данных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	М-31
	Барнаульская ТЭЦ-3
	1965-2007
	4-46
	25
	3150
	6750
	31776
	
	68,2
	
	
	
	0
	
	0
	
	нет данных
	
	141,57
	141,84
	1,02
	1,283
	51,2
	51,87
	
	
	

	7
	М-34
	Барнаульская ТЭЦ-3
	1970-2004
	7-41
	25
	3800
	6750
	28453
	
	68,8
	
	
	
	0
	
	0
	
	нет данных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	М-33
	Барнаульская ТЭЦ-3
	1970-2006
	5-41
	25
	4390
	6750
	31551
	
	70,9
	
	
	
	0
	
	0
	
	нет данных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	М-32
	Барнаульская ТЭЦ-3
	1978-1996
	15-33
	25
	3380
	6750
	6403
	
	52,8
	
	
	
	0
	
	0
	
	нет данных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	М-41
	РВК Барнаульской теплоцентрали
	1973-2000
	11-38
	25
	2200
	2700
	16117
	
	61,7
	
	
	
	0
	
	0
	
	нет данных
	
	159,19
	159,37
	0,62
	0,62
	57,91
	нет
	
	
	

	11
	М-42
	РВК Барнаульской теплоцентрали
	1973-2007
	4-38
	25
	4900
	2700
	4388
	
	78,3
	
	
	
	0
	
	0
	
	нет данных
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	174850
	
	715,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	65,07% среднегодовая
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица №12
	№п/п
	Виды сооружений и сетей
	Наименование и адрес сооружения
	Показатели технического состояния
	Необходимость выполнения мероприятий по модернизации и реконструкции СКИ

	
	
	
	Год ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации лет
	Производительность Гкал/ч
	Подключённая нагрузка Гкал/ч
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Индустриальный район
	 

	1
	ЦТП
	101 Панфиловцев,3а
	1978
	32
	 
	 
	 

	2
	ЦТП
	102 Георгиева,10а
	1972
	38
	4,042
	4,042
	 

	3
	ЦТП
	103 Георгиева,32а
	1972
	38
	5,408
	2,904
	 

	4
	ЦТП
	104Панфиловцев27а
	1974
	36
	4,616
	4,616
	 

	5
	ЦТП
	105Панфиловцев16а
	1985
	25
	13,098
	13,098
	заменить бойлера отопления

	6
	ЦТП
	106Энтузиастов 5б
	1972
	38
	3,386
	3,386
	 

	7
	ЦТП
	107 С-Батора 23
	1972
	38
	4,516
	4,516
	 

	8
	ЦТП
	108 50летСССР14а
	1977
	33
	0,88
	0,88
	заменить бойлера отопления

	9
	ЦТП
	109Малахова118в
	1975
	35
	5,504
	5,504
	заменить бойлера отопления, насос на ГВ 1 шт

	10
	ЦТП
	110Георгиева 53а
	1975
	35
	11,437
	11,437
	заменить бойлера отопления

	11
	ЦТП
	111Малахова109а
	1979
	31
	9,595
	9,595
	заменить бойлера отопления, насос на отоплении 2 шт, насос ЦГВ 2 шт

	12
	ЦТП
	112Павловск тр-т76а
	1979
	31
	11,477
	11,477
	заменить бойлера отопления, насос на отоплении 1 шт, насос ЦГВ 2 шт

	13
	ЦТП
	113Георгиева44а
	1980
	30
	11,283
	11,283
	заменить бойлера отопления

	14
	ЦТП
	114 50лет СССР 59
	1980
	30
	6,229
	6,229
	заменить бойлера отопления

	15
	ЦТП
	115 С-Батора 5а
	1982
	28
	7,482
	7,482
	 

	16
	ЦТП
	116Павловск тр-т108а
	1984
	26
	6,872
	6,872
	заменить бойлера отопления

	17
	ЦТП
	117Панфиловцев14а
	1976
	34
	13,763
	13,763
	заменить бойлера отопления

	18
	ЦТП
	118Бабуркина 8а
	1986
	24
	5,164
	5,164
	заменить бойлера отопления, насос на ЦГВ 2 шт

	19
	ЦТП
	119Суворова13
	1986
	24
	5,163
	2,275
	заменить бойлер отопления, насос на отоплении 2 шт

	20
	ЦТП
	120Суворова 11
	1986
	24
	6,461
	4,607
	заменить бойлера отопления

	21
	ЦТП
	121Гаражная22
	1987
	23
	2,211
	2,211
	заменить бойлер отопления, насос на ЦГВ 2 шт

	22
	ЦТП
	122Попова79
	1989
	21
	11,702
	11,702
	заменить бойлера ГВС, насос ГВС 1 шт, насос ЦГВ 2 шт, насос на отоплении 1 шт, насос на подпитке 1 шт.

	23
	ЦТП
	123Попова61а
	1989
	21
	9,112
	9,112
	заменить насос на ЦГВ 1 шт

	24
	ЦТП
	124Попова190 
	1990
	20
	16,533
	16,533
	заменить бойлера отопления, насос на отоплении 3 шт,  насос ЦГВ 2 шт.

	25
	ЦТП
	125Сиреневая11
	1991
	19
	16,8
	16,8
	заменить бойлера отопления, насос ГВС 3 шт, насос ЦГВ 1 шт.

	26
	ЦТП
	126Павловск тр-т 263а
	1992
	18
	21,733
	17,954
	заменить бойлера ГВС, насос ГВС 2 шт, насос ЦГВ 1 шт.

	27
	ЦТП
	127Взлетная18
	1992
	18
	13,676
	13,676
	 

	28
	ЦТП
	128 Волгоградская 61а
	1992
	18
	5,5
	5,5
	заменить  насос ЦГВ 2 шт, насос ГВС 1 шт.

	29
	ЦТП
	129Новосибирская1б
	1980
	30
	4,62
	3
	 

	30
	ЦТП
	130 Новосибирская, 14а
	1959
	51
	 
	 
	 

	31
	ЦТП
	131Балтийская40
	1993
	17
	13,156
	13,156
	 

	32
	ЦТП
	132Шумакова54
	1996
	14
	16,93
	16,93
	 

	33
	ЦТП
	133Балтийская 52
	1994
	16
	13,479
	13,479
	 

	34
	ЦТП
	134Попова151
	1995
	15
	15,01
	9,5
	заменить  насос ЦГВ 1 шт.

	35
	ЦТП
	135Шумакова 45
	1999
	11
	16
	7,844
	заменить  насос ЦГВ 2 шт.

	36
	ЦТП
	136Энтузиастов19а
	не изв.
	 
	6,95
	1,741
	 

	37
	ЦТП
	138,138а Попова104
	1987
	23
	17,66
	14,17
	заменить насос на отоплении 1 шт, насос ХГВС 2 шт, насос на подпитке 1 шт.

	38
	ЦТП
	139Попова116
	1987
	23
	12,494
	12,494
	заменить насос на отоплении 1 шт, насос ХГВС 1 шт.

	39
	ЦТП
	140Сол.Поляна49а
	1988
	22
	14,319
	8,899
	заменить насос на ЦГВ 1 шт, насос ГВС 1 шт.

	40
	ЦТП
	141Энтузиастов34а
	1996
	14
	15,569
	9,95
	заменить насос на ЦГВ 1 шт, насос ХГВС 1 шт.

	41
	ЦТП
	142 5-йКоопер пр-д10а
	1981
	29
	4,144
	2,343
	заменить  насос ЦГВ 1 шт, насос ГВС 1 шт.

	42
	ЦТП
	143 2-йКоопер пр-д10
	1990
	20
	8,4
	8,4
	заменить  насос на отоплении 1 шт, добавить 2 секции на бойлере отопления 

	43
	ЦТП
	144 42Кр.бригад.31
	1995
	15
	0,291
	0,337
	 

	44
	ЦТП
	145А.Петрова187а
	1998
	12
	1,1
	0,962
	 

	45
	ЦТП
	146Сов.Армии163а
	1999
	11
	2,544
	2,544
	 

	46
	ЦТП
	147Малахова 91
	1999
	11
	10,023
	7,679
	 

	47
	ЦТП
	152Лазурная,28
	2005
	5
	17,3
	13,372
	 

	
	
	 
	 
	 
	423,632
	369,418
	 

	Центральный район
	 

	1
	ЦТП
	201Интернациональная 72а (Ленина27)
	1974
	36
	0,41
	0,41
	состояние оборудования удовлетворительное

	2
	ЦТП
	202Ленина35
	1968
	42
	0,269
	0,269
	требуется замена ВВП ГВС

	3
	ЦТП
	203Ленина53
	1976
	34
	0,197
	0,197
	требуется замена ВВП ГВС

	4
	ЦТП
	204Горького68
	1970
	40
	0,075
	0,075
	требуется замена ВВП ГВС

	5
	ЦТП
	205Горького62
	1975
	35
	0,233
	0,233
	требуется замена ВВП ГВС

	6
	ЦТП
	206Горького67
	1969
	41
	0,265
	0,265
	требуется замена ВВП ГВС

	7
	ЦТП
	207Горького55а
	1973
	37
	0,162
	0,162
	здание попадает под снос

	8
	ЦТП
	208Анатолия68
	1972
	38
	0,638
	0,638
	заменен в 2010 году

	9
	ЦТП
	209Анотолия87
	1976
	34
	1,392
	1,392
	требуется замена ВВП ГВС

	10
	ЦТП
	213Чкалова60
	1976
	34
	0,05
	0,05
	требуется замена пластинчатого теплообменника ГВС

	11
	ЦТП
	215Чкалова36
	1974
	36
	1,984
	1,984
	требуется замена ВВП ГВС и насоса хв

	12
	ЦТП
	217Песчанная74
	1963
	47
	0,584
	0,584
	требуется замена ВВП ГВС

	13
	ЦТП
	218Песчанная76
	1977
	33
	0,291
	0,291
	заменен в 2008 году

	14
	ЦТП
	220Димитрова79
	1963
	47
	0,53
	0,53
	требуется замена ВВП ГВС

	15
	ЦТП
	221Папанинцев109
	1963
	47
	0,435
	0,435
	требуется замена ВВП ГВС

	16
	ЦТП
	223Комсомольский61
	не изв.
	 
	0,384
	0,384
	состояние удовлетворительное

	17
	ЦТП
	224Чернышевского62а
	1979
	31
	2,152
	2,152
	состояние удовлетворительное

	18
	ЦТП
	225Социалистич.78
	1979
	31
	0,18
	0,18
	требуется замена ВВП ГВС

	19
	ЦТП
	226Социалистич.68
	1996
	14
	2,04
	2,04
	состояние удовлетворительное

	20
	ЦТП
	227Интернацион.48а
	1981
	29
	2,96
	2,96
	требуется замена отопительных насосов

	21
	ЦТП
	228Комсомольский104а
	1974
	36
	0,937
	0,937
	требуется замена ВВП ГВС и насосов хв

	22
	ЦТП
	229Песчанная87а
	1983
	27
	3,99
	3,99
	требуется замена ВВП ГВС и насосов отопления и цгв

	23
	ЦТП
	231Песчанная 93
	1976
	34
	5,554
	5,554
	требуется замена ВВП ГВС и насосов отопления и цгв

	24
	ЦТП
	232Красноармейский 54а
	1983
	27
	4,458
	4,458
	требуется замена ВВП отопления и насоса цгв

	25
	ЦТП
	235Анатолия99
	1976
	34
	5,239
	5,239
	требуется замена насоса отопления и дренажного

	26
	ЦТП
	237Короленко72
	1984
	26
	4,1
	4,1
	требуется замена ВВП отопления и насоса перекачки ОСВ

	27
	ЦТП
	238Кирова38а
	1985
	25
	0,144
	0,144
	требуется замена ВВП ГВС

	28
	ЦТП
	240 Чкалова87а
	1974
	36
	6,456
	6,456
	требуется замена ВВП ГВС и отопления и насосов цгв и подпитки

	29
	ЦТП
	242Красноармейск.61а
	1987
	23
	11,336
	11,336
	требуется замена ВВП гвс и увеличение поверхности нагрева на отопительном ВВП

	30
	ЦТП
	243Партизанская138а
	1998
	12
	12,26
	12,26
	требует. замена ВВП гвс и увелич. площ. нагрева на отопит. ВВП и насос.хв и отоп-я

	31
	ЦТП
	247Пролитарская65
	1990
	20
	1,853
	1,853
	замена ВВП гвс и насосов отопления

	32
	ЦТП
	249Папанинцев126
	1991
	19
	2,9
	2,9
	замена насосов отопления 

	33
	ЦТП
	250Никитина74
	1992
	18
	2,884
	2,884
	требуется замена пластнчатых теплообменников ГВС и насосов отопления

	34
	ЦТП
	251Ядринцевского84а
	1993
	17
	7,606
	7,606
	требуется прочистка ВВП ГВС и замена насосов хв

	35
	ЦТП
	253Интернационал.25
	1996
	14
	7
	3,22
	требуется замена ВВП ГВС

	36
	ЦТП
	254Комсомольский 45а
	1996
	14
	0,05
	0,05
	требуется замена ВВП ГВС

	37
	ЦТП
	265Ленина42
	1998
	12
	0,0466
	0,28
	состояние хорошое

	38
	ЦТП
	267Анатолия 8
	1998
	12
	3,6
	2,427
	требуется замена ВВП ГВС насосов отопления и цгв

	39
	ЦТП
	268Челюскинцев76
	1999
	11
	0,8
	0,45
	требуется замена ВВП ГВС

	40
	ЦТП
	271Папанинцев194
	2002
	8
	3,81
	1,556
	требуется замена насосов отопления

	41
	ЦТП
	274 Папанинцев 129
	не изв.
	 
	9,8
	6,5
	замена насосов подпитки и цгв,замена запорной арматуры ВВП ГВС

	42
	ЦТП
	275Комсомольский86
	2002
	8
	0,612
	0,612
	требуется замена ВВП ГВС

	43
	ЦТП
	276 Пролетарский 91
	2002
	8
	0,4
	0,4
	состояние хорошее

	44
	Насосная станция
	Нас. Кутузова,2а
	1999
	11
	3,5
	3,5
	требуется реконструкция узла, клапанов РК-500, регулирования ПСВ и ОСВ 

	
	
	 
	 
	 
	114,5666
	103,943
	 

	Железнодорожный район
	 

	1
	ЦТП
	301Ленина110
	1962
	48
	0,675
	0,675
	 

	2
	ЦТП
	302Ленина120
	2003
	7
	0,148
	0,148
	 

	3
	ЦТП
	303Ленина128
	1966
	44
	0,617
	0,617
	 

	4
	ЦТП
	304Ленина132
	1978
	32
	0,217
	0,217
	 

	5
	ЦТП
	305Ленина134
	1963
	47
	0,175
	0,175
	 

	6
	ЦТП
	306Ленина136
	1976
	34
	0,337
	0,337
	 

	7
	ЦТП
	307Ленина139
	2001
	9
	0,345
	0,345
	 

	8
	ЦТП
	308Ленина144
	1963
	47
	0,65
	0,65
	 

	9
	ЦТП
	310 80й ГвДивизии12б
	1967
	43
	4,205
	4,205
	 

	10
	ЦТП
	311С.Западная33а
	1975
	35
	6,157
	6,157
	 

	11
	ЦТП
	312Полярная30б
	1997
	13
	2,546
	2,546
	 

	12
	ЦТП
	313Матросова12а
	1981
	29
	9,88
	9,88
	 

	13
	ЦТП
	314Исакова128
	1970
	40
	1,96
	1,96
	 

	14
	ЦТП
	315Исакова129а
	1969
	41
	2,544
	2,544
	 

	15
	ЦТП
	316Исакова131б
	1975
	35
	2,336
	2,336
	 

	16
	ЦТП
	317Телефонная48а
	1970
	40
	1,972
	1,972
	 

	17
	ЦТП
	318 Витебская,6
	2002
	8
	1,855
	1,855
	насос К 90/30-1шт; К 8/18-1шт 

	18
	ЦТП
	319.Ан.Петрова108а
	1970
	40
	1,131
	1,131
	 

	19
	ЦТП
	320Ан..Петрова118а
	1970
	40
	1,908
	1,908
	 

	20
	ЦТП
	321Ан.Петрова138а
	1969
	41
	3,615
	3,615
	 

	21
	ЦТП
	322С.Западная163а
	1972
	38
	2,018
	2,018
	 

	22
	ЦТП
	323 Солнцева 7
	1969
	41
	1,343
	1,343
	 

	23
	ЦТП
	324Ленина67
	1965
	45
	0,685
	0,685
	бойлер ду 159 - 6сек. Ду 325 - 2 сек.

	24
	ЦТП
	325Ленина111
	1969
	41
	1,15
	1,15
	 

	25
	ЦТП
	326Социалистич.114
	1964
	46
	0,229
	0,229
	 

	26
	ЦТП
	327Социалистич.119
	1975
	35
	2,497
	2,497
	бойлер ду 219 - 7 сек.; насосы К 8/18 - шт. К 45/30 - 2 шт. К 90/35 - 4 шт.

	27
	ЦТП
	328СоюзаРеспублик 33
	1976
	34
	0,338
	0,338
	бойлер ду 159 - 5 сек. Ду 325 - 2 сек.

	28
	ЦТП
	329Деповская3
	1964
	46
	0,212
	0,212
	 

	29
	ЦТП
	330Деповская11
	1970
	40
	0,152
	0,152
	 

	30
	ЦТП
	331Деповская10
	1965
	45
	0,232
	0,232
	 

	31
	ЦТП
	334Деповская28
	1963
	47
	0,423
	0,423
	 

	32
	ЦТП
	335Строителей12
	1976
	34
	0,143
	0,143
	бойлер ду 114 - 6 сек.

	33
	ЦТП
	336Строителей23а
	1979
	31
	0,262
	0,262
	 

	34
	ЦТП
	337Строителей 29в
	1969
	41
	3,75
	3,75
	насосы КМ 90/35 - 2шт.

	35
	ЦТП
	338Молодежная21
	1965
	45
	0,31
	0,31
	 

	36
	ЦТП
	340Молодежная30
	1963
	47
	0,117
	0,117
	 

	37
	ЦТП
	341Молодежная35
	1976
	34
	0,62
	0,62
	 

	38
	ЦТП
	342Шевченко 84
	1997
	13
	2,299
	2,299
	 

	39
	ЦТП
	343Крупской 93а
	1976
	34
	12,41
	12,41
	 

	40
	ЦТП
	345Деповская29
	1983
	27
	1,916
	1,916
	 

	41
	ЦТП
	347Деповская12
	1976
	34
	0,088
	0,088
	 

	42
	ЦТП
	349Крупской109
	1977
	33
	2,152
	2,152
	насосы КМ 45/30 - 2шт. КМ 8/18 - 2шт.

	43
	ЦТП
	350Социаличстич.126а
	1976
	34
	1,123
	1,123
	 

	44
	ЦТП
	 351Юрина,118а
	2000
	10
	0,039
	0,039
	 

	45
	ЦТП
	352Гущина77а
	1986
	24
	6,303
	6,303
	бойлер ду 273 - 18сек., ду 325 - 16сек., насосы К 90/35 - 3шт., К 20/30 - 2шт.

	46
	ЦТП
	354Крупской169
	1987
	23
	1,2
	1,201
	 

	47
	ЦТП
	355Катунская39а
	1986
	24
	1,95
	1,95
	 

	48
	ЦТП
	356Деповская17а
	1987
	23
	2,446
	2,446
	 

	49
	ЦТП
	358Молодежная32
	1998
	12
	0,582
	0,582
	 

	50
	ЦТП
	359Ракетный20
	1988
	22
	4,146
	3,2
	 

	51
	ЦТП
	360А.Петрова140а
	1989
	21
	1,55
	1,55
	насосы К 45/30 - 2шт.; К 20/30 - 1шт.; К 8/18 - 2щт.

	52
	ЦТП
	361Силикатна15
	1991
	19
	2,63
	2,63
	насосы КМ 50-32-125 - 2шт. КМ 45/30 - 2шт.

	53
	ЦТП
	362С.Западная25а
	1981
	29
	5,703
	4,95
	бойлер ду 273 - 8сек.

	54
	ЦТП
	363Строителей26а
	1976
	34
	0,7
	0,7
	 

	55
	ЦТП
	365Молодежная57
	1992
	18
	9,75
	9,75
	 

	56
	ЦТП
	366 1йВагонный пр.8
	1992
	18
	2,928
	2,928
	 

	57
	ЦТП
	367Сов.Армии121б
	1993
	17
	3,76
	3,76
	 

	58
	ЦТП
	368Сов.Армии133г
	1991
	19
	3,666
	3,666
	 

	59
	ЦТП
	369 Паровозная 46
	1995
	15
	0,999
	0,999
	 

	60
	ЦТП
	370С.Западная234
	1995
	15
	0,32
	0,32
	бойлер ду159-9сек.

	61
	ЦТП
	371Профинтерна31
	1998
	12
	0,197
	0,0396
	 

	62
	ЦТП
	372Деповская9
	1998
	12
	0,205
	0,0492
	 

	63
	ЦТП
	373 Солнцева 15а
	1998
	12
	0,4235
	0,4235
	 

	64
	ЦТП
	374Папанинцев116а
	1998
	12
	1,9
	1,9
	 

	65
	ЦТП
	375 Строителей 18
	1998
	12
	0,078
	0,078
	 

	66
	ЦТП
	376Строителей32
	1998
	12
	1,963
	0,112
	 

	67
	ЦТП
	377Строителей41а
	1998
	12
	1,429
	0,97
	 

	68
	ЦТП
	378 Колёсная 14
	1998
	12
	0,794
	0,794
	 

	69
	ЦТП
	379Привокзальная75а
	1998
	12
	4,8
	4,8
	насосы КМ 90/35 - 2шт. бойлер ду 325 - 9 сек.

	70
	ЦТП
	382Привокзальная19
	1998
	12
	0,302
	0,045
	 

	71
	ЦТП
	383Привокзальная49
	1998
	12
	0,311
	0,229
	 

	72
	ЦТП
	384Социалистич.112
	1998
	12
	0,22
	0,087
	 

	73
	ЦТП
	385Социалистич.124
	1998
	12
	0,177
	0,16
	 

	74
	ЦТП
	386Социалистич.128
	1998
	12
	0,19
	0,122
	 

	75
	ЦТП
	387Пл.Победы5а
	1998
	12
	0,083
	0,05
	 

	76
	ЦТП
	388Красноармейск.80
	1998
	12
	0,445
	0,198
	 

	77
	ЦТП
	389Красноармейск.114
	1998
	12
	0,218
	0,122
	 

	78
	ЦТП
	390Красноармейск.116
	1998
	12
	0,34
	0,122
	 

	79
	ЦТП
	391Н.Угольная24
	1998
	12
	0,65
	0,174
	 

	80
	ЦТП
	392 Н.Угольная 30
	1998
	12
	0,04
	0,04
	бойлер ду 114 - 4сек.

	81
	ЦТП
	393 Н.Угольная 34
	1998
	12
	0,064
	0,064
	 

	82
	ЦТП
	394 Главная 2г
	1998
	12
	0,019
	0,019
	 

	83
	ЦТП
	395 Главная 4а
	1998
	12
	0,0842
	0,0842
	бойлер ду 159 - 4сек.

	84
	ЦТП
	396 Футбольный 16а
	1998
	12
	0,068
	0,068
	 

	85
	ЦТП
	397Матросова5
	1998
	12
	0,636
	0,325
	 

	86
	ЦТП
	398Профинтерна11
	1998
	12
	0,274
	0,17
	 

	87
	ЦТП
	399Социалистич.118
	1998
	12
	0,204
	0,095
	 

	88
	ЦТП
	3001Г.Исакова 140а
	2000
	10
	0,817
	0,817
	 

	89
	ЦТП
	3002С,Республик 46
	2000
	10
	0,0794
	0,0794
	 

	90
	ЦТП
	3004 Ленина,101
	не изв.
	 
	0,957
	0,957
	 

	91
	ЦТП
	3005 С.Республик,44
	не изв.
	 
	0,145
	0,145
	бойлер ду 159 - 7 сек.

	92
	ЦТП
	3006 Брестская,11
	не изв.
	 
	0,385
	0,385
	 

	93
	ЦТП
	3007 Ленина,107
	не изв.
	 
	0,565
	0,565
	 

	94
	ЦТП
	3008 пр.Строителей,4
	не изв.
	 
	 
	 
	 

	95
	ЦТП
	3009пр.Красноарм.96а
	не изв.
	 
	0,088
	0,088
	 

	96
	ЦТП
	3010ул.Молодежная.62
	не изв.
	 
	0,4
	0,4
	 

	97
	ЦТП
	3011 пр. Ленина,.147а
	не изв.
	 
	0,15
	0,15
	 

	98
	ЦТП
	3012Папанинцев,128
	не изв.
	 
	2,7
	1,981
	 

	99
	ЦТП
	3013пр.Ленина,69
	не изв.
	 
	0,156
	0,156
	 

	100
	ЦТП
	3014ул.Деповская,18
	не изв.
	 
	0,605
	0,605
	 

	101
	ЦТП
	3015 пр. Ленина,.81
	не изв.
	 
	1,5
	1,5
	 

	102
	ЦТП
	3016улПапанинц.174а
	2005
	 
	0,088
	0,088
	 

	103
	ЦТП
	3017пр.Строителей,11а
	не изв.
	 
	0,185
	0,185
	 

	104
	ЦТП
	3018 прКраснор.112а
	не изв.
	 
	0,2
	0,2
	 

	105
	ЦТП
	3019ул.Матросова,7
	не изв.
	 
	0,46
	0,46
	 

	106
	ЦТП
	3020ул.Воронежск.,6
	не изв.
	 
	0,115
	0,115
	 

	107
	ЦТП
	3021пр.Строителей,21
	не изв.
	 
	0,535
	0,535
	 

	108
	ЦТП
	3022 пр. Ленина,150
	не изв.
	 
	0,48
	0,48
	 

	109
	ЦТП
	3023лл. Воронежск.2
	не изв.
	 
	0,168
	0,168
	 

	110
	ЦТП
	3024 Караганд.,13
	не изв.
	 
	0,284
	0,28
	 

	111
	ЦТП
	3025ул.А.Петрова,130
	не изв.
	 
	0,06
	0,06
	 

	112
	ЦТП
	3026ул.Деповская,32
	не изв.
	 
	0,229
	0,229
	 

	113
	ЦТП
	3027 пр.Соцалист.124
	не изв.
	 
	0,15
	0,15
	 

	114
	ЦТП
	3028пр.Красноар.,94
	не изв.
	 
	0,088
	0,088
	 

	115
	ЦТП
	3029 С. Армии 73
	не изв.
	 
	0,07
	0,07
	 

	116
	ЦТП
	3030 прКраснор.110
	не изв.
	 
	0,15
	0,15
	 

	117
	ЦТП
	3031 С.Западная,232
	не изв.
	 
	0,22
	0,22
	 

	118
	ЦТП
	3032ул.Новорос.25а
	не изв.
	 
	1,66
	1,66
	 

	119
	ЦТП
	3033ул.С.Армии,85
	не изв.
	 
	0,1
	0,1
	 

	120
	ЦТП
	3034 пр.Строителей,25
	не изв.
	 
	0,3
	0,3
	 

	121
	ЦТП
	3035 ул.Карагандинская,6а
	не изв.
	 
	0,284
	0,284
	 

	
	
	 
	 
	 
	156,9021
	149,7069
	 

	Октябрьский район
	 

	1
	ЦТП
	401Г.Титова50
	1963
	47
	0,903
	0,903
	 

	2
	ЦТП
	402Малахова 5
	1969
	41
	0,886
	0,886
	 

	3
	ЦТП
	403Глушкова35
	1963
	47
	0,896
	0,896
	 

	4
	ЦТП
	404Э.Алексеевой58
	1973
	37
	1,114
	1,114
	 

	5
	ЦТП
	405Глушкова11
	1963
	47
	0,069
	0,069
	 

	6
	ЦТП
	406Беляева37
	1962
	48
	0,806
	0,806
	 

	7
	ЦТП
	407Глушкова5
	1962
	48
	0,667
	0,667
	 

	8
	ЦТП
	408Глушкова40
	1963
	47
	0,815
	0,815
	 

	9
	ЦТП
	409Глушкова34
	1963
	47
	0,922
	0,922
	 

	10
	ЦТП
	410Глушкова28б
	1976
	34
	1,01
	1,01
	 

	11
	ЦТП
	411П.Сухова58
	1962
	48
	0,441
	0,441
	необходима замена Р02-10,2-2К -1 ая ступень,ВВП Д159,Lc-2,0м -10шт.-2 ая ступень,

	12
	ЦТП
	412 40летОктября12
	1964
	46
	0,316
	0,316
	 

	13
	ЦТП
	413П.Сухова52
	1964
	46
	0,441
	0,441
	 

	14
	ЦТП
	415Г.Титова17
	1961
	49
	0,217
	0,217
	 

	15
	ЦТП
	416Г.Титова21
	1961
	49
	0,272
	0,272
	 

	16
	ЦТП
	417Тимуровская29
	1999
	11
	1,176
	1,176
	необходима замена ВВП Д219,Lc-4,0м -3шт-1ая ступень.Д219,Lc-4,0м -6шт-2ая ступень.

	17
	ЦТП
	418Тимуровская64
	1959
	51
	0,906
	0,906
	 

	18
	ЦТП
	419Тимуровская66
	1960
	50
	0,375
	0,375
	 

	19
	ЦТП
	420Тимуровская68
	1960
	50
	0,555
	0,555
	 

	20
	ЦТП
	421Космонавтов25
	1960
	50
	0,368
	0,368
	 

	21
	ЦТП
	422 4яЗападная83
	1960
	50
	0,467
	0,467
	 

	22
	ЦТП
	423Г.Титова10
	1961
	49
	0,402
	0,402
	 

	23
	ЦТП
	424Э.Алексеевой8
	1995
	15
	0,837
	0,837
	необходима замена ВВП Д159,Lc-4,0м -3шт.-1 ая ступень,ВВП Д159,Lc-4,0м -7шт.-2 ая ступень,

	24
	ЦТП
	425Ленина54
	1960
	50
	1,03
	1,03
	Необходима замена насоса ХВС К20/30 -1ш

	25
	ЦТП
	426Ленина58
	1952
	58
	0,585
	0,585
	 

	26
	ЦТП
	427Ленина98
	1969
	41
	0,542
	0,542
	необходима замена насоса ХВС К45/30 -1шт

	27
	ЦТП
	428 80 Гв,дивизии 63
	2005
	5
	0,5
	0,5
	 

	28
	ЦТП
	429Молодежная4а
	1966
	44
	0,775
	0,775
	 

	29
	ЦТП
	430Сизова45
	1965
	45
	0,143
	0,143
	 

	30
	ЦТП
	431Г.Алтайская,14б
	не изв.
	 
	1,42
	1,42
	 

	31
	ЦТП
	432 1-го Мая10
	1991
	19
	0,255
	0,255
	 

	32
	ЦТП
	433Смирнова,79а
	1989
	21
	0,00972
	0,0972
	 

	33
	ЦТП
	434Советская14
	1960
	50
	0,228
	0,228
	 

	34
	ЦТП
	435Советская28
	1962
	48
	0,208
	0,208
	 

	35
	ЦТП
	436С.Республик1/1
	1970
	40
	0,481
	0,481
	 

	36
	ЦТП
	437С.Республик30
	1959
	51
	0,384
	0,384
	 

	37
	ЦТП
	438С.Республик21
	1957
	53
	0,463
	0,463
	 

	38
	ЦТП
	439Брестская4
	1964
	46
	0,114
	0,114
	 

	39
	ЦТП
	440Брестская5
	1965
	45
	0,18
	0,18
	 

	40
	ЦТП
	441Брестская6
	1963
	47
	0,157
	0,157
	 

	41
	ЦТП
	442Профинтерна42а
	1976
	34
	0,179
	0,179
	 

	42
	ЦТП
	443Чудненко18а
	1970
	40
	3,907
	3,907
	Необходима замена насоса ХВС К45/55 -1ш

	43
	ЦТП
	444Чеглецова7
	1966
	44
	0,552
	0,552
	 

	44
	ЦТП
	445Чеглецова17
	1978
	32
	0,324
	0,324
	необходима замена ВВП Д159,Lc-4,0м -3шт.-1 ая ступень,ВВП Д159,Lc-4,0м -5шт.-2 ая ступень,

	45
	ЦТП
	446Горно-Алтайская4
	1965
	45
	0,639
	0,639
	 

	46
	ЦТП
	44740летОктяб.36
	1958
	52
	0,31
	0,31
	 

	47
	ЦТП
	448Г-Алтайская15а
	1980
	30
	4,086
	4,086
	 

	48
	ЦТП
	449 40летОктября3а
	1983
	27
	0,568
	0,568
	необходима замена ВВП Д219Lc-4,0м- 3шт-1ая ступень.Д159,Lc-4,0м- 2шт. Д219Lc-4,0м- 3шт.-2ая ступень ( на уменьшение площади нагрева )

	49
	ЦТП
	450 4-яЗападная75
	1980
	30
	0,098
	0,098
	 

	50
	ЦТП
	451Комсомольский75
	1967
	43
	0,127
	0,127
	 

	51
	ЦТП
	452Комсомольский87
	1964
	46
	0,113
	0,113
	 

	52
	ЦТП
	453Советская20
	1992
	18
	0,022
	0,022
	 

	53
	ЦТП
	455С-Западная62
	1981
	29
	10,665
	10,665
	необходима замена ВВП Д325,Lc-4,0м 4шт.-1 ая ступень. ВВП Д325,Lc-4,0м 3шт.-2 ая ступень. Горячее водоснабжение.Необходима замена насоса отопл. К90/55 -1шт,насоса ХВС К90/35 -1шт,

	54
	ЦТП
	456Молодежная9
	1985
	25
	0,276
	0,276
	 


	55
	ЦТП
	457 40летОктября37
	1985
	25
	0,23
	0,23
	 

	56
	ЦТП
	458Тимуровская21
	1986
	24
	0,124
	0,124
	 

	57
	ЦТП
	459Путиловская26
	1986
	24
	0,283
	0,283
	 

	58
	ЦТП
	460Тимуровская,3//Беляева,7
	1987
	23
	6,68
	6,68
	необходима замена насоса ЦГВ К20/30 -2шт.насоса ХВС К45/55 -1шт

	59
	ЦТП
	461Профинтерна,30
	2002
	8
	0,032
	0,032
	 

	60
	ЦТП
	462Профинтерна,44а
	2002
	8
	0,018
	0,018
	 

	61
	ЦТП
	463 Рубцовская,12
	1970
	40
	0,169
	0,169
	 

	62
	ЦТП
	464Чудненко81а
	1988
	22
	7,331
	7,331
	необходима замена ВВП Д273,Lc-4,0м 3шт.1 ая ступень. ВВП Д273,Lc-4,0м 6шт.2 ая ступень. Горячее водоснабжение-2 пакета .Необходима замена насоса ХВС К45/55 -1шт

	63
	ЦТП
	465Маяковского4а
	1989
	21
	1,878
	1,878
	необходима замена насоса ХВС К45/30 -1шт

	64
	ЦТП
	466Малахова29а
	1974
	36
	7,332
	7,332
	 

	65
	ЦТП
	467Путиловская16а
	1990
	20
	2
	2
	 

	66
	ЦТП
	468Димитрова63 //    пер.Некрасова,53
	1995
	15
	2,32
	2,32
	 

	67
	ЦТП
	469Чеглецова 70
	1993
	17
	2,9
	2,9
	 

	68
	ЦТП
	470Г.Алтайская,16
	1966
	44
	0,226
	0,226
	 

	69
	ЦТП
	471 Ленина,169
	2003
	7
	0,24
	0,24
	 

	70
	ЦТП
	472С-Западная46а
	1995
	15
	0,81
	0,81
	 

	71
	ЦТП
	473 1-я Речная9
	1997
	13
	5,24
	3,95
	 

	72
	ЦТП
	475Тимуровская42
	1998
	12
	0,735
	0,1739
	 

	73
	ЦТП
	476Э.Алексеевой51
	1998
	12
	0,127
	0,0995
	 

	74
	ЦТП
	477Э.Алексеевой55
	1998
	12
	0,497
	0,085
	необходима замена ВВП Д114,Lc-2,0м -2шт.-1ая ступень,Д114,Lc-2,0м -3шт.-2ая ступень,

	75
	ЦТП
	478 80-Гвардейск.,20
	1969
	41
	0,21
	0,21
	 

	76
	ЦТП
	479Воровского140
	1998
	12
	0,187
	0,0265
	необходима замена ВВП Д159,Lc-4,0м -2шт.-1ая ступеньнеобходима замена ВВП Д159,Lc-4,0м -2шт.-2ая ступень

	77
	ЦТП
	480Калинина18
	1998
	12
	0,464
	0,3
	 

	78
	ЦТП
	481Пионеров38
	1998
	12
	0,05
	0,0037
	необходима замена ВВП Д114,Lc-2,0м -4шт.

	79
	ЦТП
	482Пионеров6
	1998
	12
	0,1
	0,0431
	 

	80
	ЦТП
	483Пионеров7
	1998
	12
	0,334
	0,0436
	 

	81
	ЦТП
	484 Глушкова,44
	2003
	7
	0,32
	0,32
	 

	82
	ЦТП
	485Ленина80
	2000
	10
	0,551
	0,521
	 

	83
	ЦТП
	486Брестская14
	2000
	10
	0,729
	0,449
	 

	84
	ЦТП
	487 1-яЗападная42а
	2000
	10
	0,37
	0,04
	 

	85
	ЦТП
	488 40летОктября20
	2000
	10
	0,219
	0,9
	необходима замена ВВП Д219,Lc-4,0м -2шт.-1ая ступень,ВВП Д159,Lc-4,0м -2шт.-2ая ступень,

	86
	ЦТП
	489Э.Алексеевой9
	2003
	7
	0,759
	0,42
	 

	87
	ЦТП
	490Пр.9-гоМая6
	2003
	7
	0,935
	0,935
	 

	88
	ЦТП
	491Комсомольский112
	2003
	7
	0,45
	0,45
	 

	89
	ЦТП
	492Ленина92
	2003
	7
	0,216
	0,216
	 

	90
	ЦТП
	493Калинина6
	2003
	7
	0,629
	0,63
	 

	91
	ЦТП
	494Цеховая62
	2003
	7
	0,61
	0,395
	 

	92
	ЦТП
	495Цеховая28
	2003
	7
	0,436
	0,037
	 

	93
	ЦТП
	496Брестская8
	2003
	7
	1,15
	0,65
	 

	94
	ЦТП
	497Советская6 к-2
	2003
	7
	1,09
	1,1
	 

	95
	ЦТП
	498Профинтерна47
	2003
	7
	0,21
	0,1
	 

	96
	ЦТП
	499Калинина8а
	2003
	7
	0,295
	0,295
	 

	97
	ЦТП
	4000 П.Сухова,77
	2001
	9
	0,31
	0,31
	 

	98
	ЦТП
	4001С.Западная,56
	1976
	34
	0,29
	0,29
	 

	99
	ЦТП
	4002 1ая Западная,
	2003
	7
	0,131
	0,131
	 

	100
	ЦТП
	4003 Ленина,163а
	1959
	51
	0,291
	0,291
	 

	101
	ЦТП
	4004 1ая Западная,4
	1960
	50
	0,21
	0,21
	 

	102
	ЦТП
	4005Космонавтов,29
	1964
	46
	0,15
	0,15
	необходима замена ВВП Д159,Lc-4,0м -3шт.-1ая ступень,ВВП Д159,Lc-4,0м -2шт.Д219,Lc-4,0м -1шт-2ая ступень,

	103
	ЦТП
	4006 Тимуровская,58
	2005
	5
	0,135
	0,135
	 

	104
	ЦТП
	4007П.Сухова,62а
	2001
	9
	0,074
	0,074
	 

	105
	ЦТП
	4008 80 Гвардейская 66а
	1960
	50
	0,462
	0,462
	необходима замена ВВП Д159,Lc-4,0м -3шт.-1ая ступень,ВВП Д159,Lc-4,0м -2шт-2 ая ступень

	106
	ЦТП
	4009 Ленина 185а
	2005
	5
	0,28
	0,28
	 

	107
	ЦТП
	4010 Смирнова 69а
	2005
	5
	0,1296
	0,1296
	 

	108
	ЦТП
	4011 Э.Алексеевой 15а
	1960
	50
	0,317
	0,317
	необходима замена ВВП Д108,Lc-4,0м -3шт.-(врезать по 2-х ступ. Схеме с увеличением )

	109
	ЦТП
	4012 П. Сухова 51
	2005
	5
	0,036
	0,036
	 

	110
	ЦТП
	4013 Глушкова 50
	1957
	53
	0,425
	0,425
	 

	111
	ЦТП
	4014 Серево-западная 50
	1971
	39
	0,4
	0,4
	необходима замена ВВП Д159,Lc-4,0м -3шт.-1ая ступень,ВВП Д159,Lc-4,0м -3шт-2 ая ступень

	112
	ЦТП
	4015 Северо-западная 54
	1968
	42
	0,084
	0,084
	 

	113
	ЦТП
	4016 40 лет Октября 30
	1958
	52
	0,48
	0,48
	необходима замена ВВП Д325,Lc-4,0м -2шт.-1 ая ступень. Д325,Lc-4,0м -2шт.-2 ая ступень

	114
	ЦТП
	4017 Э. Алексеевой 52
	1964
	46
	0,73
	0,73
	 

	115
	ЦТП
	4018 П. Сухова 83б
	2002
	8
	0,1752
	0,1752
	 

	116
	ЦТП
	4019 С.Республик 23а
	2005
	5
	0,157
	0,157
	 

	117
	ЦТП
	4020 С. Республик 14
	1972
	38
	1,211
	1,211
	необходима замена ВВП Д159,Lc-4,0м -3шт.-1ая ступень,ВВП Д159,Lc-4,0м -6шт-2 ая ступень

	118
	ЦТП
	4021 Шевченко 82
	1958
	52
	0,55
	0,55
	 

	119
	ЦТП
	4022 Ленина 64
	2005
	5
	0,12
	0,12
	 

	120
	ЦТП
	4023 Ленина 70
	1985
	25
	0,43
	0,43
	 

	121
	ЦТП
	4024 Комсомольский 83
	2005
	5
	0,095
	0,095
	 

	122
	ЦТП
	4025 Комсомольский 107
	1965
	45
	0,4
	0,4
	 

	123
	ЦТП
	4026 Комсомольский 126
	1967
	43
	0,31
	0,31
	 

	124
	ЦТП
	4027 Советская 10
	1958
	52
	0,605
	0,605
	 

	125
	ЦТП
	4028 Гулькина 37
	2005
	5
	1,328
	1,328
	 

	126
	ЦТП
	4029 Калинина 5
	2002
	8
	0,53
	0,53
	 

	127
	ЦТП
	4030 Калинина 5б
	1952
	58
	0,2
	0,2
	необходима замена ВВП Д159,Lc-4,0м -3шт.-1ая ступень,ВВП Д159,Lc-4,0м -3шт-2 ая ступень

	128
	ЦТП
	4031 Калинина 10
	2002
	8
	0,675
	0,675
	необходима замена ВВП Д159,Lc-4,0м -4шт.-1ая ступень,ВВП Д159,Lc-4,0м -5шт-2 ая ступень

	129
	ЦТП
	4032 Профинтерна 44б
	2001
	9
	0,525
	0,525
	 

	130
	ЦТП
	4033 Профинтерна 59а
	2002
	8
	0,41
	0,41
	 

	131
	ЦТП
	4034 Сизова 18
	1942
	68
	0,427
	0,427
	 

	132
	ЦТП
	4035 Сизова 51
	2002
	8
	0,185
	0,185
	 

	133
	ЦТП
	4036 Рыночная 9
	2002
	8
	0,216
	0,216
	 

	134
	ЦТП
	4037 Кулагина 26
	2005
	5
	0,11
	0,11
	 

	135
	ЦТП
	4038 9 Мая 7а
	1961
	49
	0,895
	0,895
	 

	136
	ЦТП
	4039 Декабристов 6а
	не изв.
	 
	0,2112
	0,2112
	 

	137
	ЦТП
	4040 П.Сухова 63
	1958
	52
	0,132
	0,132
	 

	138
	ЦТП
	4041 5-ая Западная,56
	2005
	5
	2,4
	2,4
	 

	139
	ЦТП
	4042 Сизова,28/1
	2006
	4
	0,046
	0,046
	 

	140
	ЦТП
	4043 40 лет.Октября,4
	не изв.
	 
	0,02
	0,02
	 

	141
	ЦТП
	4044 Сизова,22
	не изв.
	 
	0,06
	0,06
	 

	142
	ЦТП
	4045 С.Республик,36а
	не изв.
	 
	0,095
	0,095
	 

	143
	ЦТП
	4046 пр.Калинина,1
	не изв.
	 
	0,037
	0,037
	 

	144
	ЦТП
	4047 Профинтерна,32А
	не изв.
	 
	0,0153
	0,0153
	 

	145
	ЦТП
	4048 Цеховая,31
	не изв.
	 
	0,106
	0,106
	 

	146
	ЦТП
	4049Э.Алексеевой,56
	не изв.
	 
	0,019
	0,019
	 

	147
	ЦТП
	4050 Г.Алтайская,7
	не изв.
	 
	0,098
	0,098
	 

	148
	ЦТП
	4051 80-ой Гв.дивизии,64а
	не изв.
	 
	0,0078
	0,0078
	 

	149
	ЦТП
	4052 ул. Маяковсеого,25
	не изв.
	 
	0,006
	0,006
	 

	150
	ЦТП
	4053 у. Маяковского,3
	не изв.
	 
	0,0071
	0,0071
	 

	151
	ЦТП
	4054 Эм.Алексеевой,39
	не изв.
	 
	0,0099
	0,0099
	 

	152
	ЦТП
	4055 П.Сухова,9
	не изв.
	 
	0,13
	0,13
	 

	153
	ЦТП
	4056 П.Сухова,13
	2003
	7
	0,407
	0,407
	 

	
	
	 
	 
	 
	111,98382
	107,5516
	 

	Ленинский район
	 

	1
	ЦТП
	501Г.Исакова165
	1995
	15
	2,395
	2,395
	заменить насосы ГВ 2шт.

	2
	ЦТП
	502Г.Исакова169
	1967
	43
	1,41
	1,41
	заменить ВВП ГВС

	3
	ЦТП
	504Г.Малахова,74а
	1981
	29
	3,084
	1,449
	заменть ВВП ГВ, насосы Х и ГВ -3шт.,  подпитки 2шт., циркуляции-2шт.

	4
	ЦТП
	505Г.Исакова181а
	1967
	43
	0,469
	0,469
	 

	5
	ЦТП
	506Г.Исакова191
	1967
	43
	0,771
	0,771
	 

	6
	ЦТП
	508Г.Исакова,209а
	1978
	32
	6,808
	1,749
	заменть ВВП ГВ 1-я ступень два пакета, насосы подпитки 2шт., откачка ОСВ-1шт.

	7
	ЦТП
	511Г.Исакова234а
	1971
	39
	3,817
	3,817
	 

	8
	ЦТП
	512Г.Исакова246а
	1970
	40
	3,245
	3,245
	 

	9
	ЦТП
	513Г.Исакова223а
	1969
	41
	3,898
	3,898
	заменть ВВП ГВ, насосы ГВ -2шт.,  дренаж- 1шт.

	10
	ЦТП
	514Г.Исакова235а
	1969
	41
	4,421
	4,421
	заменть ВВП ГВ, насосы ГВ -2шт.,  дренаж- 1шт.

	11
	ЦТП
	516А.Петрова216а
	1964
	46
	3,251
	3,251
	заменить насосы отопления-2шт.,    ХВ-2шт., ГВ-1шт., дренаж-1шт.

	12
	ЦТП
	518Юрина265а
	1979
	31
	1,804
	1,804
	заменить насосы отопления-2шт.,    подпитки-2шт., циркуляции-1шт.

	13
	ЦТП
	521Юрина232а
	1973
	37
	4,282
	4,282
	замена ВВП ГВС, насосов ГВ-2шт.

	14
	ЦТП
	522Юрина246а
	1974
	36
	4,539
	4,539
	замена ВВП ГВС, насосов Х и ГВ-2шт. Отопления -3шт.

	15
	ЦТП
	523Шукшина6
	1994
	16
	17,38
	17,38
	заменить насосы отопления -2шт.   ВВП ГВС один пакет 1-я ступень,    увеличить поверхность нагрева ВВП отопления.

	16
	ЦТП
	524Шукшина20
	1994
	16
	18,8
	18,8
	заменить насосы отопления -2шт.   ВВП ГВС один пакет 1-я и 2-я ступень,    увеличить поверхность нагрева ВВП отопления.

	17
	ЦТП
	525Попова 60а
	1977
	33
	7,172
	7,172
	заменить ВВП отопления, ВВП ГВС, насосы Х и ГВ -2шт.,  подпитки -2шт. 

	18
	ЦТП
	526Шукшина7
	1978
	32
	12,034
	12,034
	заменить насосы Х и ГВ-2шт, ВВП ГВС, насосы отопления заменить с увеличением производительности, увеличить поверхность нагрева ВВП отопления, установить резервный насос на циркуляции      

	19
	ЦТП
	527Юрина208в
	1978
	32
	10,456
	10,456
	заменить ВВП отопления,насосы Х и ГВ-2шт.,      отопления -2шт.   Дренаж -1шт.

	20
	ЦТП
	528 С.Поляна 25а
	1982
	28
	16,304
	16,304
	заменить насосы ХиГВ -3шт.     Дренажный -1шт,   увеличить поверхность нагрева ВВП отопления.

	21
	ЦТП
	529Попова20а
	1980
	30
	2,674
	2,674
	заменить ВВП ГВС, насосы отопления-2шт. Х и ГВ -2шт., циркуляции -1шт

	22
	ЦТП
	530Шукшина32б
	1982
	28
	12,052
	12,052
	заменить ВВП ГВС, увеличить поверхность нагрева ВВП отопления.

	23
	ЦТП
	531Кощеевой17а
	1983
	27
	9,626
	9,626
	заменить ВВП ГВС,  насосы отопления-3шт., Х и ГВ-3шт..

	24
	ЦТП
	532Кощеевой18
	1983
	27
	13,436
	13,436
	заменить ВВП отопления, ВВП ГВС,    насосы отопления-2шт. Циркуляции-2шт.

	25
	ЦТП
	533Г.Исакова158а
	1983
	27
	0,419
	0,419
	заменить ВВП ГВС, насосы Х и ГВ -2шт.

	26
	ЦТП
	534А.Петрова256а
	1979
	31
	6,465
	6,465
	заменить насосы отопления -2шт., циркуляции-1шт., и установить резервный насос на циркуляции

	27
	ЦТП
	535Шукшина17а
	1982
	28
	11,61
	11,61
	заменить насосы отопления -2шт., циркуляции-2шт., ВВП ГВС 2-й пакет заменить,ВВП отопления установить.

	28
	ЦТП
	536Попова54
	1981
	29
	5,894
	5,894
	заменить ВВП отопления, насосы Х и ГВ -3шт.

	29
	ЦТП
	537Островского14в
	1984
	26
	15,283
	13,823
	заменить ВВП ГВС,  насосы Х и ГВ-2шт., отопления-3шт.,   подпитки -2шт.

	30
	ЦТП
	538Попова8
	1985
	25
	16,762
	18,638
	заменить насосы отопления-3шт.,   циркуляции-2шт     Х и ГВ -3шт.

	31
	ЦТП
	539Юрина206в
	1986
	24
	6,061
	9,061
	заменить ВВП ГВС, насосы отопления-2шт.

	32
	ЦТП
	544Малахова46
	1988
	22
	1,93
	1,93
	 

	33
	ЦТП
	545Юрина188а
	1989
	21
	1,612
	1,612
	заменить ВВП ГВС, насосы Х и ГВ-1шт. Циркуляции-1шт.

	34
	ЦТП
	546Юрина182з
	1992
	18
	2,62
	2,62
	заменить ВВП ГВС, насосы Х и ГВ-2шт. Циркуляции-1шт.  Подпитки-2шт.

	35
	ЦТП
	547 10-яЗападная3
	2000
	10
	0,72
	0,72
	 

	36
	ЦТП
	549Островского26а
	1991
	19
	9,901
	9,901
	заменить насосы отпления-2шт.,   циркуляции-2шт.,    Х и ГВ -1шт.

	37
	ЦТП
	550А.Петрова194
	1993
	17
	0,576
	0,576
	 

	38
	ЦТП
	552Г.Исакова163а
	1997
	13
	3,253
	1,478
	 

	39
	ЦТП
	554А.Петрова215
	1998
	12
	0,242
	0,932
	заменить ВВП ГВС

	40
	ЦТП
	555Юрина,243в
	2005
	5
	1,5
	1,2855
	заменить ВВП отопления,ВВП ГВС, насосы Х и ГВ -1шт., циркуляции-2шт.   Подпитки -2шт.   Отопления -2шт.

	41
	ЦТП
	Малахова,61
	не изв.
	 
	2,481
	2,481
	заменить ВВП ГВС, насосы Х и ГВ -2шт. Смонтировать ВВП отопления,насосы отопления ,подпитки

	
	
	 
	 
	 
	251,457
	246,8795
	 

	Бесхозные ЦТП
	 

	1
	ЦТП
	А Петрова,199а
	не изв.
	 
	2
	1,962
	 

	2
	ЦТП
	Г.Исакова,172а
	не изв.
	 
	1,41
	1,41
	заменить насосы отопления -2шт.

	4
	ЦТП
	Эм.Алексеевой,74
	не изв.
	 
	0,222
	0,222
	заменить ВВП ГВС с увеличением поврхности нагрева

	5
	ЦТП
	Эм.Алексеевой,72
	не изв.
	 
	0,244
	0,244
	заменить ВВП ГВС с увеличением поврхности нагрева

	6
	ЦТП
	Эм.Алексеевой,70
	не изв.
	 
	0,334
	0,334
	заменить ВВП ГВС с увеличением поврхности нагрева

	7
	ЦТП
	Кутузова,16г
	2001
	9
	5,83
	3,34
	 

	
	
	 
	 
	 
	10,04
	7,512
	 

	Примечание: Фактическое состояние определить нет возможности. Остаточная стоимость нам не известна, так как оборудование находится в аренде.

	Собственник нам такую информацию не предоставляет. По результатам технического обследования и по расчетам

	(по сроку службы оборудования ) средний износ арендуемого имущества составляет 58% -61%. Износ бесхозного имущества,

	по результатам технологических отказов, составляет более 90%.
	
	


Таблица №13
	№п/п

 
	Виды сооружений и сетей

 
	Адрес

 
	Год ввода в эксплуатацию

 
	Срок эксплуатации,лет
	Протяженность,м в 2-х трубном исчислении
	Прочие показатели технического состояния СКИ
	Необходимость выполнения мероприятий по модернизации и реконструкции СКИ

	
	
	
	
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное)  значение
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	Тепловые сети, находящиеся в аренде ОАО "Алтайские коммунальные системы"
	 

	 
	 Центральный сетевой район
	 

	1
	тепловые сети
	Ленина 35 "Т/С"
	01.01.1976
	35
	16
	60,0
	перекладка в 2008 год
	 
	 
	 

	 
	тепловые сети
	Ленина 53 "Т/С"            
	01.01.1978
	33
	16
	71,0
	перекладка в 1989 году
	 
	 
	замена 2Д89 L=6м

	1
	тепловые сети
	Горького 68 "Т/С"
	01.01.1971
	40
	16
	10,0
	состояние теплосети удовлетворительное
	 
	 
	замена 2Д114L =10м

	 
	тепловые сети
	Горького 55а "Т/С"
	01.01.1971
	40
	16
	33,0
	попадает под пятно застройки в 2011 году
	 
	 
	 

	 
	тепловые сети
	Песчаная 76 "Т/С"            
	01.01.1971
	40
	16
	498,0
	перекладка участка теплосети от Песчаная 76 до Ленина 47а L=41м 2008 году
	 
	 
	замена 2Д219 L=185м,Д57L=65м

	 
	тепловые сети
	Песчаная 108 "Т/С"        
	01.01.1976
	35
	16
	25,0
	участок переложен в 2005 году
	 
	 
	 

	1
	тепловые сети
	Димитрова 79 "Т/С"            
	01.01.1978
	33
	16
	332,0
	участок переложен в 2007 году от тк59 до тк 59\2 2Д325-42м
	 
	 
	2Д219L=155м

	5
	тепловые сети
	Папанинцев 109 "Т/С"          
	01.01.1978
	33
	16
	718,0
	участок теплосети в сторону ж.д.Геблера27а,29а переложен в 2005 году ,постройка тк из блоков ФБС24-3-6-4шт. в2008году д159-12м,д108-12м переложено
	 
	 
	замена 2Д325L=140м,2Д114Д=30м,2Д159L=30м.

	7
	тепловые сети
	Социалистический 78 "Т/С"       
	01.01.1978
	33
	16
	580,0
	в 2006г переложен участок от тк 44/18 3 до тк44/18 4 2Д219-25м,в 2008 от тк44/18 1 до тк44/18 А 2Д325-24м
	 
	 
	замена 2Д219 L=250м,3Д57L=20м,2Д76L=30м

	8
	тепловые сети
	Социалистический 68 "Т/С"    
	01.01.1971
	40
	16
	1608,0
	в 2004 тс пр.Ленина,45б замен участок L= 80м  2005 г.Ленина 43а L=45м  2006г. Ленина 43а L=12м  2008г. Социалистический 66 транзит ПСВ 30м  
	 
	 
	замена 2Д219L=23м,3Д219L=10м,2Д219Д159L=30м

	9
	тепловые сети
	Комсомольский 104а "Т/С"
	01.01.1971
	40
	16
	1101,0
	2004г. Перекладка участка L=180м 2005г. Переложен участок L=75м 2008г. Переложен участок L=36м   2009г. Участок L=12м
	 
	 
	 

	10
	тепловые сети
	Анатолия 8 "Т/С"
	01.12.1998
	13
	16
	716,0
	2003г. Заменен участок L=25м
	 
	 
	 

	11
	тепловые сети
	Пролетарская 78 "Т/С"          
	01.05.1989
	22
	16
	60,0
	капитальный ремонт 2005 год
	 
	 
	 

	12
	тепловые сети
	Папанинцев 203 "Т/С"
	01.05.1990
	21
	16
	192,0
	теплосеть в неудовлетворительном состоянии, требуется капитальный ремонт
	 
	 
	кап.ремонт.

	15
	тепловые сети
	Чкалова 60 "Т/С"
	01.06.1991
	20
	16
	192,0
	2005г. Заменен участок L=60м
	 
	 
	 

	16
	тепловые сети
	Папанинцев 126 "Т/С"
	01.06.1991
	20
	16
	143,0
	перекладка 2006 год
	 
	 
	 

	17
	тепловые сети
	Красноармейский, 58 "Т/С"
	06.06.1905
	27
	16
	60,0
	Попала в пятно застройки. Снесена
	 
	 
	 

	18
	тепловые сети
	Ленина 42 "Т/С"             
	01.05.1998
	13
	16
	205,0
	2009г. Перекладка участка L=100м
	 
	 
	 

	19
	тепловые сети
	Пролетарская 91 "Т/С к Б-276"     
	29.03.2002
	9
	16
	238,0
	тепловая сеть в удовлетворительном состоянии
	 
	 
	 

	20
	тепловые сети
	Анатолия 87 "Т/С"
	1978\.1989
	33\22
	16
	848,0
	 Перекладка2006г. Анатолия 89 L=57м   2007г. Никитина 78 L=70м 2009г. ТК44\33 до ЦТП 209L=12,5м         2010 через ул.Анатолия L=16м   2010 от ЦТП до Анатолия 91L=89м
	 
	 
	 

	23
	тепловые сети
	Интернациональная 72а "Т/С"
	01.04.1987
	24
	16
	589,0
	2010г. Через ул.Пролетарская L=18м
	 
	 
	замена 2Д325L=210м,2Д133Д89L=20м

	25
	тепловые сети
	Интернациональная 48а "Т/С"
	01.06.1988
	24
	16
	1776,0
	2004г. Перекладка участка L=300м   2006г. Перекладка участка L= 50м
	 
	 
	 

	29
	тепловые сети
	Чернышевского 62а "Т/С"
	01.02.1987
	24
	16
	1198,0
	2008г. Перекладка участка L=120м
	 
	 
	

	79
	тепловые сети
	Песчаная 80 "Т/С" Социалистический 85 Геблера 28,30
	01.10.1992
	19
	16
	370,0
	2003г. Перекладка L=120м
	 
	 
	замена 3Д159L=45м

	80
	тепловые сети
	Песчаная 87а "Т/С"
	1983\1990
	28\21
	16
	218,0
	перекладка участка от ТК до ЦТП L=53м 2004г.
	 
	 
	замена 2Д159,Д125,Д100 L=90м

	81
	тепловые сети
	Пролетарская 65 "Т/С"
	01.09.1990
	21
	16
	938,0
	2007г. Перекладка L=100м         2008г. Перекладка L= 105м
	 
	 
	 

	82
	тепловые сети
	Горького 67 "Т/С"
	01.10.19717
	40
	16
	492,0
	2006г.перекладка участка L=20м
	 
	 
	 

	83
	тепловые сети
	Комсомольский 61 "Т/С"
	01.10.1987
	24
	16
	183,0
	2003г. Перекладка участка L=60м
	 
	 
	 

	84
	тепловые сети
	Красноармейский 54а "Т/С"
	01.03.1983
	28
	16
	656,0
	2010г. Перекладка участка L=15м
	 
	 
	

	85
	тепловые сети
	Песчаная 93 "Т/С"
	1983\.1989
	28\22
	16
	925,0
	2008г. Перекладка участка L=55м
	 
	 
	замена 2Д273L=10м,2Д219,Д159,Д100 L=145м

	87
	тепловые сети
	Кирова 32 "Т/С"
	01.01.2000
	11
	16
	254
	на лотках нет плит перекрытия теплосеть засыпана древесными опилками
	 
	 
	 

	88
	тепловые сети
	Папанинцев 131(Папанинцев125) магистр.
	01.01.1999
	12
	16
	100
	тепловая сеть в удовлетворительном состоянии
	 
	 
	 

	89
	тепловые сети
	Внутриквартальные тепловые сети
	01.01.1999
	12
	16
	293
	тепловая сеть в удовлетворительном состоянии
	 
	 
	 

	90
	тепловые сети
	Папанинцев 96 спорткомп.ОБЬ "Т/С" 
	01.12.1986
	25
	16
	102
	тепловая сеть в удовлетворительном состоянии
	 
	 
	замена Д325,2Д273 L=68м

	91
	тепловые сети
	Партизанская, 81 "Т/С"
	36465
	12
	16
	10
	тепловая сеть в удовлетворительном состоянии
	 
	 
	 

	93
	тепловые сети
	 Песчаная 74
	1976
	35
	16
	633
	2003г. Перекладка участка L=85м
	 
	 
	замена 2Д133Д57L=15м, 2Д114Д57L=167м

	94
	тепловые сети
	Анатолия 99
	1984 \1998
	27\13
	16
	1679
	2003г. Перекладка участка L=98м 2004г.участок L=45м   2008г. L=52м
	 
	 
	замена 2Д219L=446м и 2Д159Д100L=105м и 2Д100Д76=150

	95
	тепловые сети
	Короленко 72
	1971\1987
	40\24
	16
	1996
	2002г. Перекладка участка L=120м  2006г. Участок L=50м 2007г. Участок L=25м   2008г. Участок L=330м   2010г. Участок L=17м
	 
	 
	 

	96
	тепловые сети
	Чкалова 68а-пр.Ленина43
	1982
	29
	16
	183
	тепловая сеть в удовлетворительном состоянии
	 
	 
	 

	97
	тепловые сети
	пр.Социалистический 37до Интернациональная 83
	1996
	15
	16
	87
	тепловая сеть в удовлетворительном состоянии
	 
	 
	 

	98
	тепловые сети
	Интернациональная 74
	1987
	24
	16
	69
	тепловая сеть в удовлетворительном состоянии
	 
	 
	

	99
	тепловые сети
	Папанинцев 115(ул.Радищева -ТК44\15)
	1991
	20
	16
	406
	2009г. Замена П-образного компенсатора 30м
	 
	 
	замена 2Д300L=555м

	100
	тепловые сети
	Красноармейский 61а
	1987
	24
	16
	2481
	2010г.перекладка участка L=318м
	 
	 
	замена 2Д273L=128м и замена 2Д159Д133Д100L=95м

	101
	тепловые сети
	Ядринцева 84а
	1992
	19
	16
	2382
	тепловая сеть в условно удовлетворительном состоянии
	 
	 
	замена 2Д219Д159Д100L=75м и 2Д100Д89Д65L=83м

	102
	тепловые сети
	Челюскинцев76
	1987
	24
	16
	250
	тепловая сеть в удовлетворительном состоянии
	 
	 
	замена 2Д133L=252м

	103
	тепловые сети
	Чкалова 87
	1984
	27
	16
	831
	2006г. Переложен участок L=145м
	 
	 
	замена 2Д219Д159Д125L=60м и 4Д100L=60м 

	104
	тепловые сети
	Партизанская 134
	1988
	23
	16
	2646
	тепловая сеть в условно удовлетворительном состоянии
	 
	 
	замена 3Д159Д133L=154 и 2Д133Д159Д114L=80м

	105
	тепловые сети
	Анатолия 68
	1971
	40
	16
	195
	тепловая сеть в условно удовлетворительном состоянии
	 
	 
	

	106
	тепловые сети
	Чкалова 36
	1987
	24
	16
	1276
	2007г. Перкладка участка L=30м 2009г. Капитальный ремонт участка теплосети L=107м    2010г. Заменен участок L=12м
	 
	 
	замена 3Д100L=125м и 2Д159Д100L=50м

	107
	Тепловая сеть
	Интернационаьная 25
	1986
	25
	16
	1125
	2010г. Перекладка участка L=15м
	 
	 
	замена 2Д273 2Д159Д114L=32м и 2Д325L=100м

	108
	Тепловая сеть
	Комсомольский 45а
	1990
	21
	16
	119
	тепловая сеть в удовлетворительном состоянии
	 
	 
	

	109
	Тепловая сеть
	Комсомольский 86
	1978
	33
	16
	478
	тепловая сеть в удовлетворительном состоянии
	 
	 
	

	110
	Тепловая сеть
	Никитина 74
	1980
	31
	16
	1155
	2004г.прекладка участка L=35м     2007г. Участок L=70м             2008г. Участок L=60v
	 
	 
	замена 2Д57Д40L=86м и 2Д159L=28м

	111
	Тепловая сеть
	Горького 62
	1971
	40
	16
	257
	тепловая сеть в удовлетворительном состоянии
	 
	 
	 

	112
	Тепловая сеть
	Ленина 24(гостиница Алтай)
	1995
	16
	16
	80
	тепловая сеть в удовлетворительном состоянии
	 
	 
	 

	113
	Тепловая сеть
	Партизанская 71
	1996
	15
	16
	100
	2009г. Перекладка участка теплосети L =20м
	 
	 
	замена 2Д100Д57L=40м и 2Д89Д57L=7м

	114
	Тепловая сеть
	Ленина 26 пристройка к поликлинике УВД
	1996
	15
	16
	48
	2006г. Заменен участок теплосети L=48м
	 
	 
	 

	115
	Тепловая сеть
	от ТК-1 до здания химического корпуса по пер.Некрасова 64
	 
	 
	16
	79
	тепловая сеть в удовлетворительном состоянии
	 
	 
	 

	116
	Тепловая сеть
	от бойлерной №277 дк жилому дому по пер.Трудовой 37
	 
	 
	16
	434
	2008г. Перекладка участка L=125м 
	 
	 
	 

	117
	Тепловая сеть
	ул.Папанинцев 117
	2005
	6
	16
	139
	тепловая сеть в удовлетворительном состоянии
	 
	 
	 

	118
	Тепловая сеть
	пр.Ленина25
	1991
	20
	16
	243
	тепловая сеть в удовлетворительном состоянии
	 
	 
	 

	119
	Тепловая сеть
	Димитрова 63
	1992
	19
	16
	325
	2006г. Перекладка участка L=143м
	 
	 
	 

	 
	итого по Центральному сетевому району
	 
	 
	 
	35490,0
	 
	 
	 
	 

	 Октябрьский сетевой район
	 

	1
	тепловые сети
	Титова,50
	1963
	48
	16
	578,5
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное. Капитальный ремонт участков т/с: От ж/д Титова,50 до Титова,48, Д133L-20,0м , Д114L-10,0м-2006г          , От ж/д Титова ,44 до Титова,46, Д 114L-77,0м, Д 89 L-38,5м-2008г.
	 
	 
	 

	2
	тепловые сети
	Малахова, 5
	1963
	48
	16
	226,5
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное. Капитальный ремонт участка т/с: От ж/д Малахова,5 до ТК 126/1г. Д 159 L-70,0м, L114L-35,0м- 2007г. 
	 
	 
	Необходим капитальный ремонт участка тепловой сети Малахова,7 в От ТК до дома д89-25м, Д76-12,5м

	3
	тепловые сети
	Глушкова 35а
	1981
	30
	16
	610
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное. Капитальный ремонт участков т/с: От ТК402/1 до ТК 403/1 Д 159 -80м-2006г От ТК 403/1 до ж/д Глушкова,31, Д 133-L-145,Д108 L-72,5м -2006г 
	 
	 
	 

	4
	тепловые сети
	.Э.Алексеевой 58
	1973
	38
	16
	569
	состояние т\сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	5
	тепловые сети
	Глушкова 11
	1962
	49
	16
	34
	состояние т\сети удовлетворительное; К.Р.2002 Д57-22,0м
	 
	 
	 

	6
	тепловые сети
	.Беляева 37
	1962
	49
	16
	728
	состояние т\сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	7
	тепловые сети
	Глушкова 5
	1962
	49
	16
	480
	состояние т\сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	8
	тепловые сети
	Глушкова 40
	1983
	28
	16
	681
	состояние т\сети удовлетворительное; Кап. Рем Глушкова,36-40лет Октября,23 Д89 L-97,5м-2008г
	 
	 
	необходим капитальный ремонт от ТК 100/1 до космонавтов,23 Д89-L-40,0м, Д 57-L-20м

	9
	тепловые сети
	Глушкова 34
	1962
	49
	16
	425
	состояние т\сети удовлетворительное; Кап. Рем ТК4 -40лет Октября,21, 3 Д76 L-24,0м,-2006г От ТК1 ч/з ТК2,ТК3 до ТК4 ,Д108L-219м.-2007г
	 
	 
	 

	10
	тепловые сети
	Глушкова 28б
	1976
	35
	16
	979,25
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное.Кап. Рем Участков т/с от ТК4 ч/з ТК5 до ТК6, Д 114L-165м. -2006г. От ТК 2/1 ч/з ТК2до ТК 1 Д159-L-64,0м, Д89L-32,0м-2009г
	 
	 
	 

	11
	тепловые сети
	П.Сухова 58
	1964
	47
	16
	537,5
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное.Кап. Рем От ТК 88 ч/з ТК 1 до Сухова,58 Д 114--32м, Д57-8м -2005г, От ТК 83 до ж/д 40 Лет Октября,13 Д57-60,0м-2009г.
	 
	 
	 

	12
	тепловые сети
	40 лет. Октября 12
	1964
	47
	16
	190
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное. Кап рем От ТК 82 до 40 Лет Окт.14-Д108-78м-2004г
	 
	 
	 

	13
	тепловые сети
	П.Сухова 52
	1981
	30
	16
	110,5
	состояние т\сети удовлетворительное; 
	 
	 
	 

	14
	тепловые сети
	Титова 17
	1961
	50
	16
	87
	состояние т\сети удовлетворительное; Кап. Рем От ТК103 до ТК103/1 Д159-33,0м
	 
	 
	 

	15
	тепловые сети
	 Титова 21
	1961
	50
	16
	236
	состояние т\сети удовлетворительное; кап рем От ТК 103/3 до ТК 103/4 Д89-63,0м, Д57-31,5м-2007г
	 
	 
	 

	16
	тепловые сети
	 Тимуровская 29
	1959
	52
	16
	638
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное. Кап. Рем от ТК 4 до 40 лет Октября,30 Д108-85,0м-2005г, От ТК 102/1 до Титова,26 -36м-2008г
	 
	 
	 

	17
	тепловые сети
	 Тимуровская 64
	1960
	51
	16
	586
	состояние т\сети удовлетворительное; кап. Рем. От ТК 104 ч/з ТК до Тимуровская,64 Д159-37м, д57-18,5м-2006г
	 
	 
	 

	18
	тепловые сети
	Тимуровская 66
	1960
	51
	16
	448,5
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное.кап. Рем Титова20- Тимуровская,66 Д108-20,0м, Д76-10м-2004г, От ТК 102 до Тимуровская,66 Д159-30,0м-2008г
	 
	 
	 

	19
	тепловые сети
	 Тимуровская 68
	1960
	51
	16
	277,5
	состояние т\сети удовлетворительное; кап. Рем. От Тимуровская,68 до Тимуровская,70 Д114-25,0м, Д89-12,5м-2008г
	 
	 
	 

	20
	тепловые сети
	 Космонавтов 25
	1959
	52
	16
	448,5
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное.кап. Рем От ТК 70 ч/з дорогу Д159-18,0м-2004г
	 
	 
	 

	21
	тепловые сети
	 4-ая Западная 83
	1960
	52
	16
	704,5
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное.Кап. Рем т/с От 4 запад,83 до 4 ая Запад.85,Д108-21м- Д89-10,5м -2004г
	 
	 
	 

	22
	тепловые сети
	40 лет Октября 3-а
	1983
	28
	16
	490
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное. Кап рем. От ТК 83 под дорогу Д219-15,0м -2006г
	 
	 
	 

	13
	тепловые сети
	 4-ая западная 75
	1983
	28
	16
	8
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное. 
	 
	 
	 

	24
	тепловые сети
	 40 лет Октября 37
	1976
	35
	16
	167,5
	состояние т\сети удовлетворительное; 
	 
	 
	необходим капитальный ремонт т/ сети от ж/ж 40 лет Октября,35 до 40 лет Октября37 Д89-20м

	25
	тепловые сети
	40 Лет Октября,20
	1970
	41
	16
	217,5
	состояние т\сети удовлетворительное; Кап. Рем От ТК 1 до 40 лет Октября,20 Д114-120,0м-2006г
	 
	 
	 


	26
	тепловые сети
	Чудненко 81-а
	1987
	24
	16
	1900
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное. Кап. Рем От ТК 2 ч/з ТК 3,4 до 40 Лет Октября 1 Д89-140м, Д57-70м-2005г. ТК Чудненко,81 до ТК Чудненко,83Д133-57,0м, Д89-19м-2009г,
	 
	 
	 

	27
	тепловые сети
	Беляева,7
	1987
	24
	16
	849,5
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное. Кап .ремОт Компенсатора до ТК 140а/1 Д325-200м, От ТК 140а/6 до ЦТП Д273- 100м,От ТК 140а до ТК 140а/1а- замена компенсатора.. От ТК 1 до ТК2Д273-58м, Д159- 29м, От ТК2 до ТК3 Д219-36м, Д159-18м, Д114-18м-2006г. От Угла до компенсатора Д325-22м-2007гОт ТК 140а/5 до Тк 140а/6 Д273-52м,-2008г, От ТК 460/3 до ТК 460/4Д114-62,0м, Д57-31м, От ТК 4 до 40 Лет Октября 2/1 Д89-52,5. Д 63 -17,5м-2010г.
	 
	 
	необходим капитальный ремонт от ЦТП №460 до ТК1 Д159 ГВС L-Д100п/пL-110м. От ТК 4 до 40 лет Октября,2 (2 ввод)Д89 L-81м,Д57п/п L-27м

	28
	тепловые сети
	 Малахова 29а
	1990
	21
	16
	1275
	Состояние тепловых сетей удовлетворительноекап. Рем.От ТК 3 до Сухова,70 Д89-127,5м, Д57-42,5м-2005г, От ТК1 до Малахова,31 Д89-36м, Д57-12,0м-2007г, от ЦТП до ТК1 Д159-90м, Д108-30м.
	 
	 
	Необходим капитальный ремонт от ТК2 до ТК3-Д89L-106,5м Д76L-35,5м. От ТК2 до Сухова,68, Д89L-34м,Д57п/пL-34м.П. Сухова,70 от ТК2 до ТК 3 Д89L-112м, Д57п/п-37,5м

	29
	тепловые сети
	Чеглецова,70
	1993
	18
	16
	1212
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное От ТК2 до ТК3 Д133-187,5м , Д89-62,5-2005г, От ЦТП ч/з ТК 1 до ТК2 Д159-27,5м, Д89-27,5м-2010г Чеглецова,66 от ТК3 до дома Д89-30,0м,Д57-10м-2010г. От ТК 2 до Чеглецова,66 Д89-52,5м Д57-17,5м.
	 
	 
	необходим капитальный ремонт от ТК5 до Чихачева,17Д108L-52,5м,Д63п/пL-35,0м Чеглецова,70 от ТК4 до ТК5 Д133L-75,0м, Д 63п/п L-35м

	30
	тепловые сети
	Тимуровская,42-а
	1960
	51
	16
	2092
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное.Кап. Рем Д114--15,0м, Д57-7,5м-2010г
	 
	 
	 

	31
	тепловые сети
	Э. Алексеевой,51
	1970
	41
	16
	217,5
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное.
	 
	 
	 

	31
	тепловые сети
	Э. Алексеевой,55
	1970
	41
	16
	23
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное.
	 
	 
	 

	33
	тепловые сети
	Беляева,26
	1970
	41
	16
	431,5
	кап.рем. От Сухова 77а до Сухова,79а Д57-90,0м-2006г, от ТК 89 до Сухова,77 Д 114-22,0м
	 
	 
	 

	34
	тепловые сети
	Сухова,81
	1970
	41
	16
	58,4
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	 

	35
	тепловые сети
	5 ая западная,56
	2005
	6
	16
	202
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	 

	36
	тепловые сети
	Чудненко,62
	2005
	6
	16
	264
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	 

	37
	тепловые сети
	Т/С Тимуровская, 58
	1965
	46
	16
	25,5
	Состояние тепловых сетей удовлетворительноеЗамена участка трубопроводаГВС Д 57*3,5-10м, Капитальный ремонт ПСВ,ОСВ Д 133-26,5м-2010г
	 
	 
	 

	38
	тепловые сети
	Т/С Э.Алексеевой,56
	1965
	46
	16
	43
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	 

	39
	тепловые сети
	Т/С Титуровская,37. Космонавтов 31,35.
	1976
	35
	16
	396,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное .Кап ремонт ,От Космонавтов 29 до ТК 100/1 Д89-24,0м2006г
	 
	 
	Необходим капитальный от 40лет Октября,36 до 40 лет Октября,34 Д89-L-13,0м, Д76-6,5м. От ТК 100/1 до космонавтов,31 Д76-L9-35м, Д57-L-17,5м

	40
	тепловые сети
	Т/С 40 лет Октября 30-32
	без даты
	 
	16
	126
	состояние тепловой сети удовлетворительное .Кап ремонт ,От 40 лет Октября,30 до 40 Лет Октября32 Д89-20,0м. Д76-1,0м-2009г
	 
	 
	 

	41
	тепловые сети
	Т/С Тимуровская 17
	1967
	44
	16
	86,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное .Кап ремонт ,От ТК БТЦ до Стены Тимуровская ,17 Д89-35,0м -2008г
	 
	 
	 

	42
	тепловые сети
	Т/С ул.Глушкова 52
	1960
	51
	16
	25,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное .
	 
	 
	 

	43
	тепловые сети
	Т/С Беляева,34
	1955
	56
	16
	76,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное .
	 
	 
	 

	44
	тепловые сети
	Т/С Э.Алексеевой 29 (дет.приют)
	1990
	21
	16
	133
	состояние тепловой сети удовлетворительное .
	 
	 
	 

	45
	тепловые сети
	Т/С П.Сухова 34 (школа 46)
	1960
	51
	16
	158
	состояние тепловой сети удовлетворительное Кап. Ремонт Д57-85м-2005г.
	 
	 
	 

	46
	тепловые сети
	Т/С Тимуровская 16,18,20,22
 5- ая Западная69а,73а,71,73
	1955
	56
	16
	338
	состояние тепловой сети удовлетворительное Кап. Ремонт Дот ТК 140а/8 до Тимур.16,20,22 Д57-180м, От ТК 140а/6 до ТК 140а/8 Д89-12м -2005г
	 
	 
	 

	47
	тепловые сети
	Т/С Беляева12,14,16,18,20,22,
40 лет Октября 9,11. Глушкова ,20.
	1955
	56
	16
	556
	состояние тепловой сети удовлетворительное 
	 
	 
	 

	48
	Тепловая сеть
	Т/С Калинина, 77
	1960
	51
	16
	944
	состояние тепловой сети удовлетворительное Кап ремонт Д273-32м-2007г
	 
	 
	 

	49
	Тепловая сеть
	Т/С от ТК по ул. Сухова,62 до Сухова,62 
	без даты
	 
	16
	7
	Состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	50
	Тепловая сеть
	Малахова,39
	1970
	41
	16
	270
	Состояние тепловой сети удовлетворительное Капитальный ремонт т/с От ТК Сухова 83а до П Сухова,83 б Д89-52м, Д57-26м-2008г
	 
	 
	 

	51
	Тепловая сеть
	Глушкова,26
	1970
	41
	16
	133
	Состояние тепловой сети удовлетворительное 
	 
	 
	 

	52
	Тепловая сеть
	От ТК 88 до Сухова,62а
	1975
	36
	16
	20,5
	Состояние тепловой сети удовлетворительное 
	 
	 
	 

	53
	Тепловая сеть
	От ТК 140/2 до Чудненко,95
	1987
	24
	16
	247,16
	Состояние тепловой сети удовлетворительное 
	 
	 
	 

	54
	Тепловая сеть, горячее водоснабжение
	Транзит по дому Э. Алексеевой,52 и до дома Э.Алексеевой,50
	1970
	41
	16
	170,75
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное Капитальный ремонт от Ж/д Э. Алексеевой 52 эд Э. Алексеевой,50 Д76-20м, Д57-10м-2006г, Э Алексеевой,52 ( транзит) Д89-26м, Д 76-46,5м-2007г
	 
	 
	 

	55
	Тепловая сеть
	Э. Алексеевой,25
	1960
	51
	16
	283,5
	Состояние тепловой сети удовлетворительное Кап .рем. Смирнова 79 от ТК до ТК Д114-44м -2010г
	 
	 
	 

	56
	Тепловая сеть
	40 Лет Октября,31
	1965
	46
	16
	736,7
	Состояние тепловой сети удовлетворительное 
	 
	 
	 

	57
	Тепловая сеть
	40 Лет Октября,4
	1985
	26
	16
	736,7
	Состояние тепловой сети удовлетворительное Кап. Рем От ТК до здания д/ сада Д89-116м-2008г
	 
	 
	 

	58
	Тепловая сеть
	Чудненко,18а
	1972
	39
	16
	2617
	Состояние тепловой сети удовлетворительное; кап. Рем. От ж/д 80 Гв дивиз,42 до ж/д 80 гв дивизии,40 Д76-79,5м,2006г . От ЦТП №443 до ТК у ж/д Чудненко,9 Д133-50,0м, Д 108-25,0м-2007г,От ТК до ж/д Чудненко,13.Д108-18,0м-.От 80 Гв. Дивизии 38 до 80 Гв 42 Д89-35,0м, Д76-17,5м . От ж/д Чудненко,13 до 80 Гв. Дивизии,38 Д 159-78м-,От ж/д Чеглецова,18 до Чеглецова,20 Д114-35,0м, Д89-17,5м-,.От 80 Гв. Дивизии 36 до 80 Гв дивиз.38 Д133-72,0м,От задвижек в б/у до ж/д Чудненко,18 Д 89-25,5м,-2008г. От ТК 74/4 до Чеглецова18 Д114-97,5-2010г
	 
	 
	 

	59
	Тепловая сеть
	Титова,10
	1961
	50
	16
	150
	Состояние т/с удовлетворительное
	 
	 
	 

	60
	Тепловая сеть
	80 Гвардейской дивизии,62
	1962
	49
	16
	875,5
	Состояние тепловой сети удовлетворительное . Кап. Рем. От ТК 76 ч/з ТК 76/1 до ТК 76/2 Д219 -236м-2006г,от Ж/Д 80 Гв. Дивиз,66 до 80 Гв. Дивиз,66бД76-60м,Д57-30,0м, Ж/Д 80 Гв. Дивиз,66 до 80 Гв. Дивиз,68 Д159-25м,Д76-12,5м, -2008г. Необходим капитальный ремонт от ТК 76/2 ч/зТК 76/3 до Э. Алексеевой,8 в2011г
	 
	 
	Необходим капитальный ремонт от ТК 76/3 до Э. Алексеевой,8 Д159L-90м 

	61
	Тепловая сеть
	Чеглецова,7.
	1966
	45
	16
	165,5
	Состояние тепловой сети удовлетворительное . Кап. Рем. Г. Алт. 4- Чеглецова,7Д108-50м -2004г
	 
	 
	 

	62
	Тепловая сеть
	 Чеглецова 17
	1974
	37
	16
	327,5
	Состояние тепловой сети удовлетворительное . Кап. Рем От Чеглецова,17 до ТК 2 Д 108-71м, Д 89-35,5м-2004г. От Тк до ТК 1 Д159-66,0м-2005г
	 
	 
	 

	63
	Тепловая сеть
	 Г.Алтайская 4
	1965
	46
	16
	249,5
	Состояние тепловой сети удовлетворительное . Кап. Рем. По дому Г. Алт 4 ( транзит) Д159-142,0м-2007г
	 
	 
	 

	64
	Тепловая сеть
	 Г.Алтайская 15а.
	1979
	32
	16
	918
	Состояние тепловой сети удовлетворительное . Кап. Рем. По ул. В. Смирнова до 1 го компенсатора ч/з ТК 11с/1 Д273-176м-2004г. По ул. Г. Алт от дороги В. Смирнова до дворовой дороги Г Алт.21 Д273-60,5м-2005г, От ТК 11с (БТЦ) до компенсатора Д273-45м-2010г
	 
	 
	 

	65
	Тепловая сеть
	 С.Западная, 62а
	1979
	32
	16
	1703
	Состояние тепловой сети удовлетворительное . Кап. Рем. От ТК 1 до ТК2- Д159-52м, Д114-26м-2004г. От ТК5 до С. Запад,62 Д 89-25м, Д 76-12,5м, Д 57- 125м, От ТК 8 до С. Запад.62 Д76-30м, Д57-10м-2005г . От ТК до ж/д Г. Алтайская,21 Д 108-50,0м, Д89-25,0м, Д 76-2,5м -2009г От ТК4 80 Гв. дивиз,29 до ТК 5 СЗап.62- Д219-65м, Д133-32,5м Д89-32,5м. Г.Алт,19-Г. Алт,21 Д 89-46,0м,Д76-23м, Д57-23м-2010г
	 
	 
	 

	66
	Тепловая сеть
	 С-Западная 46 а
	1995
	16
	16
	99
	Состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	67
	Тепловая сеть
	 1- ая Речная, 9
	1997
	14
	16
	235
	Состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	68
	Тепловая сеть
	1 ая Западная,42а
	1965
	46
	16
	12
	Состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	69
	Тепловая сеть
	Э. Алексеевой,9в
	1965
	46
	16
	2255
	Состояние тепловой сети удовлетворительноеОт ТК15 чс/з ТК 16 до ТК19 Д89--113м,Д57-56,5м, От ТК 22 до ТК 24 Д 108-66м, Д89-33м , От ТК 13 до ТК 22 Д 114-120м, Д76-60м, ТК 25- ТК28- Д 76-47м, Д 57-23,5м, -2005г, От ТК7 до ТК 8 Д159-31м, От ТК4 до ТК6 Д-159-45м-2006г , От ТК 19 до ТК20 Д57-57м, От ТКт23 до дома 80 Гв. дивиз 58 Д57-13,5м -2007г От ТК 76/16 до 1 ая Западн.49 Д 57-120м-2008г  От ТК28 до 80 Гв. дивиз.54 Д57-37,5м, От ТК 74/14 до Э Алекс.11 Д57-37,5м-2009г  От ТК 28 До 80 Гв. дивиз,50 Д 40-3,5-35м, Д32*3,2 -19,5м-2010г
	 
	 
	 

	70
	 
	С Западная,58
	без даты
	 
	16
	64,5
	 
	 
	 
	 

	71
	Тепловая сеть
	Т/с Г.Алтайская 16а, 80 Гвардейской 
24,26,26а
	1976
	35
	16
	301,5
	Состояние тепловой сети удовлетворительное требуется капитальный ремонт от Г. Алтайска,16а до 80Гв дивизии 26а
	 
	 
	необходим капитальный ремонт От ТК 3 по ул. Г. Алтайская,16а до 80 Гв. Дивизии,26а Д 57L-115,5м

	72
	Тепловая сеть
	Т/с 80 Гвардейской дивизии, 41
 (педучилище №1)
	без даты
	 
	16
	809
	Состояние тепловой сети удовлетворительное Капрем . От ТК 76/2 до ТК 76/3 Д108-50м, Д76-25м-2004г. От ТК 76/3 до муз корпуса и столовой Д 76-50м, Д 57 25м-2008г
	 
	 
	 

	73
	Тепловая сеть
	Т/С Г.Алтайская 14а
	без даты
	 
	16
	39
	Состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	74
	Тепловая сеть
	от тк 78 до тк78/2
	без даты
	 
	16
	120
	Состояние тепловой сети удовлетворительное Капрем . От ТК 78 до Тк 78/2 Д219-125м-2006г
	 
	 
	 

	75
	Тепловая сеть
	Т/сеть по адресу:С.Западная 26,28,32,34,36,38,44,46
	без даты
	 
	16
	694,5
	Состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	76
	Тепловая сеть
	Т/С по ул.1-ая Западная от ТК 5 через
 ТК 5/1 до ТК 5/2
	без даты
	 
	16
	389
	Состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	77
	Тепловая сеть
	Т/С по Эм. Алексеевой 15а
	без даты
	 
	16
	137,5
	Состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	78
	Тепловая сеть
	Т/с Ленина,195
	без даты
	 
	16
	85
	Состояние тепловой сети удовлетворительноеКап рем. От ТК 13/1 до ТК 13/2 Д159-46,8м-2010г
	 
	 
	 

	79
	Тепловая сеть
	от ТК-1 до здания Ленина,152
	без даты
	 
	16
	179,22
	Состояние тепловой сети удовлетворительное 
	 
	 
	необходим капитальный ремонт тепловой сети от ТК15/1 до Ленина,152 Д76L-180м

	80
	Тепловая сеть
	 пр.Ленина,54
	1960
	51
	16
	566
	Состояние тепловой сети удовлетворительное ,Кап рем. От ТК 62/4 до ТК Д133-30,0м ,Д89-15м-2004г 
	 
	 
	 

	81
	Тепловая сеть
	 пр.Ленина,98а
	1972
	39
	16
	930
	Состояние тепловой сети удовлетворительное ,Кап рем.От ТК 38/8 до 38/7 Д108-104м, Ленина,102 угол поворота от ТК 38/2 до ТК 38/3 Д159-75м-2005г, От створа Ленина,102 до ТК 38/3 Д159-72м, Д 57-36м-2007г. От ТК у ж/д Ленина,98 до ввода в ж/д Ленина,96 Д76-60м, Д57-30м-2008г От ТК 38/2 ч/з ТК1 до ввода в ЦТПД159-37м, Д108-17,5м-2009гОт ТК 38/2 до 38/3 Д108-77м, Д108-37,5м-2009г
	 
	 
	 

	82
	Тепловая сеть
	ул.Молодежная, 4а.
	1966
	45
	16
	441,5
	Состояние тепловой сети удовлетворительное ,Кап рем. От ТК 1 до ТК5 Д89-48м, От ТК 5 до ж/д Молод 4,6, Д57-25,5м-2006г.
	 
	 
	необходим капитальный ремонт тепловой сети от ТК2 до Молодежная,2 Д89L-24мД57-12м

	83
	Тепловая сеть
	.Сизова,45
	1965
	46
	16
	288,5
	Состояние тепловой сети удовлетворительное ,Кап рем. От угла поворота Сизова,45 Д89-30,0м-2005г
	 
	 
	 

	84
	Тепловая сеть
	Советская,14
	1960
	51
	16
	225,5
	Состояние тепловой сети удовлетворительное ,Кап рем. Советска,14 - ТК1 Д89-35м, Д 76-17,5м-2007г Советская10-14 Д 89-24м-2010г необходим капитальный ремонт от ТК 1 до Советская,12
	 
	 
	 

	85
	Тепловая сеть
	л.Советская,28
	1962
	49
	16
	112,5
	Состояние тепловой сети удовлетворительное ,
	 
	 
	 

	86
	Тепловая сеть
	 пр.Сибирский,31
	1962
	49
	16
	184,5
	Состояние тепловой сети удовлетворительное ,
	 
	 
	 

	87
	Тепловая сеть
	С.Республик,30
	1960
	52
	16
	724,5
	Состояние тепловой сети удовлетворительное ,С Респуб.30 От ТК 49б/8 до Тк 49б/7 Д108-27м-2005г, От ТК 49б/2 до ТК 49б/5 Д114-30м-2007г
	 
	 
	 

	88
	Тепловая сеть
	С.Республик,21
	1957
	54
	16
	536
	Состояние тепловой сети удовлетворительное ,С. Респ.17 от угла поворота- С Республик,19 Д89-34,5м-2010г
	 
	 
	необходим капитальный ремонт от ж/д С. Республик,21 до ТК Д89-31м, Д76-15,5м

	89
	Тепловая сеть
	Брестская,4
	1960
	52
	16
	19
	Состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	90
	Тепловая сеть
	Брестская,5
	1965
	46
	16
	99,5
	Состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	91
	Тепловая сеть
	Брестская,6
	1963
	48
	16
	167,5
	Состояние тепловой сети удовлетворительное ,Кап рем. Брестская6- Советская,3- Д 57-97,5м-2004г
	 
	 
	 

	92
	Тепловая сеть
	Профинтерна,42а
	1968
	43
	16
	111
	Состояние тепловой сети удовлетворительное ,Кап рем. Брестская6- Советская,3- Д 57-97,5м-2004г
	 
	 
	 

	93
	Тепловая сеть
	 пр.Комсомольский,75
	 
	 
	16
	35
	Состояние тепловой сети удовлетворительное 
	 
	 
	 

	94
	Тепловая сеть
	1 мая,10
	1972
	39
	16
	377
	Состояние тепловой сети удовлетворительное 
	 
	 
	 

	95
	Тепловая сеть
	Ленина,58
	1952
	59
	16
	331,5
	Состояние тепловой сети удовлетворительное ,Кап рем. До Ленина,58 Д-114-50,0м-2004г, От ТК Ленина,58, до ж/ Ленина,60 Д76-22,0м, Д57-11,0м-2008г,от ТК 1 до ТК2 Д108--45,0м, Д76-22,5м-2010г
	 
	 
	 

	96
	Тепловая сеть
	 пр.Комсомольский,87
	без даты
	 
	16
	35
	Состояние тепловой сети удовлетворительное Кап. Ремонт от ТК 49б/2 ч/з ТК46б/3до ТК 49б/4 Д114-25,0м-2007г.  
	 
	 
	необходим капитальный ремонт От ТК 49б/4 до Комсомольский,87Д 89L-47м

	97
	Тепловая сеть
	Путиловская,26
	1986
	25
	16
	144,5
	Состояние тепловой сети удовлетворительное 
	 
	 
	 

	98
	Тепловая сеть
	Маяковского,4а.
	1989
	22
	16
	295
	Состояние тепловой сети удовлетворительное От ТК 15Б ДО тк 15Б/1 д159-45М, от ЦТП №465 ч/з ТК 1 до ввода в дом Маяковского4 а,2 ввод Д89-115,5м, Д 57-38,5м-2008г. 
	 
	 
	необходим капитальный ремонт От ТК до ЦТП №465 Д159L101м

	99
	Тепловая сеть
	Путиловская,16
	1990
	21
	16
	277
	Состояние тепловой сети удовлетворительное ; капрем. От угла поворота ч/з дорогу Д133-110м-2005г, Замена из шурфа под дорогу Д 133-18,0м-2010 
	 
	 
	 

	100
	Тепловая сеть
	Воровского,140
	без даты
	 
	16
	90
	Состояние тепловой сети удовлетворительное 
	 
	 
	 

	101
	Тепловая сеть
	Калинина,18
	без даты
	 
	16
	224
	Состояние тепловой сети удовлетворительное От ТК до гаража Калинина,18 Д89-55м-2006г
	 
	 
	 

	102
	Тепловая сеть
	Пионеров,6
	без даты
	 
	16
	560,75
	Состояние тепловой сети удовлетворительное,кап. рем. от ТК 38/а3 до ТК 38/9 Д 159-52м,-2008г
	 
	 
	 

	103
	Тепловая сеть
	Пионеров,7
	без даты
	 
	16
	167,5
	Состояние тепловой сети удовлетворительное,
	 
	 
	 

	104
	Тепловая сеть
	.Брестская,14
	без даты
	 
	16
	462
	Состояние тепловой сети удовлетворительное,кап.рем. От стены ж/д Брестская,14 до Советская,11Д133 L15м,Д114 L-7,5м
	 
	 
	 

	105
	Тепловая сеть
	 пр.Ленина 80
	без даты
	 
	16
	201
	Состояние тепловой сети удовлетворительное,кап.рем. От ТК 49/3а до ввода в Ленина,78 Д 133 L-28м-2007г
	 
	 
	 

	106
	Тепловая сеть
	пр.Комсомольский, 120 т/с
	без даты
	 
	16
	182
	Состояние тепловой сети удовлетворительное,кап.рем. От ТК 1 до Советская,3 Д89-L109м. -2010г
	 
	 
	необходим капитальный ремонт От Советская,3 ч/з ТК до пр. Комсомольский120 Д89L-65м 

	107
	Тепловая сеть
	От врезки в училище до ж/д 
Сибирский 35а
	без даты
	 
	16
	76,5
	Состояние тепловой сети удовлетворительное,кап.рем. Транзит по училищу до ж/д Сибирский 35а Д57-130м-2006г
	 
	 
	 

	108
	Тепловая сеть
	ул.Советская,8 т/с
	1985
	26
	16
	60
	Состояние тепловой сети удовлетворительное,Замена Д108-19м-2010г.
	 
	 
	необходим капитальный ремонт от ТК до Советская,8 Д108L-53м

	108
	Тепловая сеть
	пр.Комсомольский,124,126 т/с
	без даты
	 
	16
	224,5
	Состояние тепловой сети удовлетворительное 
	 
	 
	необходим капитальный ремонт от ТК до пр. комсомольский ,126Д89L-65м, Д57L-32,5м

	108
	Тепловая сеть
	пр.Комсомольский 130, т/с
	без даты
	 
	16
	480
	Состояние тепловой сети удовлетворительное Кап.рем. Д159-156м,-2004г Д159-50,0м-2008м. 
	 
	 
	необходим капитальный ремонт от Тк1 до ТК 2Д219L-155,5м, 

	109
	Тепловая сеть
	от ул.Полевая46 до
ул.Полевая 17
	без даты
	 
	16
	124
	Состояние тепловой сети удовлетворительное 
	 
	 
	 

	110
	Тепловая сеть
	проезд 9 Мая,4 (педучилище)
	без даты
	 
	16
	85
	Состояние тепловой сети удовлетворительное 
	 
	 
	 

	111
	Тепловая сеть
	Тальменский,8а
	1984
	24
	 
	79,5
	Состояние тепловой сети удовлетворительное 
	 
	 
	 

	112
	Тепловая сеть
	ул.С.Республик,5 т/с
	без даты
	 
	16
	304,5
	Состояние тепловой сети удовлетворительное 
	 
	 
	 

	113
	Тепловая сеть
	ул.Бресткая 8-10-12
	без даты
	 
	16
	136,5
	Состояние тепловой сети удовлетворительное. 
	 
	 
	необходим капитальный ремонт от Брестская8 до брестская,10 Д114L-45м, Д89L22,5м

	114
	Тепловая сеть
	ул.Гулькина,38 Цеховая 23,23а,29.
	без даты
	 
	16
	189
	Состояние тепловой сети удовлетворительное. 
	 
	 
	необходим капитальный ремонт от От ТК1  до эл. узла Д76L-50м, Д57L-25,0м

	115
	Тепловая сеть
	ул.Полевая,14 т/с
	без даты
	 
	16
	60
	Состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	116
	Тепловая сеть
	ул.Молодежная,3
	1986
	25
	16
	21
	Состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	117
	Тепловая сеть
	ул.Советская,3а т/с
	без даты
	 
	16
	22,5
	Состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	118
	Тепловая сеть
	ул.С.Республик,23 а т/с
	без даты
	 
	16
	30
	Состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	119
	Тепловая сеть
	Тепловые сети к новому корпусу больницы скорой помощи.улДимитрова,62.
	1995
	16
	16
	542,5
	Состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	120
	Тепловая сеть
	ул.Профинтерна-32а школа№25
	без даты
	 
	16
	61
	Состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	121
	Тепловая сеть
	пр.Комсомольский 99а, 101,103. ул.9-я мая 7а. Пр.Комсомольский 99а. Ул.Профинтерна 50,52.
	без даты
	 
	16
	583,5
	Состояние тепловой сети удовлетворительное замена Комсомольский,101 из подвала в ТК Д76-13м, от ТК 2 до ТК4 Д89-15м,Д76-7,5м-2010г.
	 
	 
	От ТК 2 через ТК 4 до ТК5 Д89 L-85м, Д76-42,5м

	122
	Тепловая сеть
	ТК 68 П.Рыночный,9 т/сеть
	1988
	23
	16
	335
	Состояние тепловой сети удовлетворительноекап рем. От ТК 68 до68/3Д219-170м,от ТК 68/3 до Тк68/7Д150-380м, От ТК 68/7 до ТК68а Д108-340м-2004г
	 
	 
	 

	123
	Тепловая сеть
	ул.Маяковского,10 т/сеть
	без даты
	 
	16
	131
	Состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	124
	Тепловая сеть
	ул.К.Маркса,1 т/с
	1988
	23
	16
	423
	Состояние тепловой сети удовлетворительное, кап. Рем. От Молодежная,2а до ТК3 Д159-248м-2009г
	 
	 
	 

	125
	Тепловая сеть
	Краевая библиотека им.Шишкова, ул.Молодежная,5
	без даты
	 
	16
	151
	Состояние тепловой сети удовлетворительное.замена от ТК до поворота Д108-27м-2010г
	 
	 
	 

	126
	 
	ул.Пионеров,30 т/сеть
	без даты
	 
	16
	51
	Состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	127
	Тепловая сеть
	пр.Комсомольский,112 т/сеть
	без даты
	 
	16
	165
	Состояние тепловой счети удовлетворительное Кап.рем. От ТК до Тк 6 Д325-85м-2010г
	 
	 
	 

	128
	Тепловая сеть
	Т/сеть ул.Димитрова,52(ГТС)
	без даты
	 
	16
	139
	Состояние тепловой счети удовлетворительное 
	 
	 
	 

	129
	Тепловая сеть
	от стены тк до пр.Ленина,72
	без даты
	 
	16
	58
	Состояние тепловой сети удовлетворительное 
	 
	 
	необходим капитальный ремонт от ТК 1 до  Ленина,72 Д76,L-39м

	130
	Тепловая сеть
	ул.Профинтерна,59б.
	без даты
	 
	16
	18
	Состояние тепловой сети удовлетворительное 
	 
	 
	 

	131
	Тепловая сеть
	пр.Комсомольский,75 а КДЦ
	1994
	17
	16
	298
	Состояние тепловой сети удовлетворительное ; кап. Рем. От ТК1 до ТК3 Д 159-107м-2010г
	 
	 
	 

	132
	Тепловая сеть
	Т/С к ж/д Кулагина,36
	без даты
	 
	16
	38
	Состояние тепловой сети удовлетворительное . 
	 
	 
	необходим капитальный ремонт от ТК 1 до  Кулагина,36 Д76,L-38м

	133
	Тепловая сеть
	Т/С к ж/д Ленина,64
	без даты
	 
	16
	171,7
	Состояние тепловой сети удовлетворительное Замена от ТК до Ленина,64 Д57-13,0м
	 
	 
	 

	134
	Тепловая сеть
	Т/С Маяковского,14,16
	без даты
	 
	16
	174,4
	Состояние тепловой сети удовлетворительное . 
	 
	 
	необходим капитальный ремонт от ТК 1 до  ТК3 Д76,L-174,4м


	135
	Тепловая сеть
	Т/Теть Сизова,24а
	без даты
	 
	16
	30
	Состояние тепловой сети удовлетворительное 
	 
	 
	необходим капитальный ремонт от ТК 1 до Сизова,24а Д57,L-30,0м

	136
	Тепловая сеть
	Т.Сеть Профинтерна,38
	без даты
	 
	16
	90
	Состояние тепловой сети удовлетворительное 
	 
	 
	 

	137
	Тепловая сеть
	Т/с Воровского 144 От ТК-сущ, до ТК-1
	без даты
	 
	16
	72
	Состояние тепловой сети удовлетворительное 
	 
	 
	 

	138
	Тепловая сеть
	Т/с к ж/д Декабристов 6а 
	без даты
	 
	16
	175
	Состояние тепловой сети удовлетворительное .Необходим капитальный ремонт от ТК до Декабристов,6а
	 
	 
	 

	 
	Итого по Октябрьскому сетевому району
	 
	 
	 
	50311,53
	 
	 
	 
	 

	 Индустриальный сетевой район
	 

	1
	тепловые сети
	Георгиева 10а "Т/С" ЦТП 102
	1974
	37
	16
	3534,5
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	 

	2
	тепловые сети
	Георгиева,32б(тс) ЦТП 103, 104
	1972/1974/1989
	39
	16
	3779
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	заменить тр-д в ж/д Панфиловцев 25 транзит по дому  Lкан = 130 мп 2 Д 159, Д 133, Д 89 заменить на 3 Д 108, Д 76

	3
	тепловые сети
	Панфиловцев 16а "Т/С" ЦТП 105
	1986
	25
	16
	1555
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	 

	4
	тепловые сети
	Энтузиастов 5 б "Т/С" ЦТП 106     
	1986
	25
	16
	1822
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	 

	5
	тепловые сети
	С.Батора 23 "Т/С" ЦТП 107
	1990
	21
	16
	4499
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	заменить тр-д от ж/д Георгиева 15 до Георгиева 13 детская поликлиника № 9 Lкан = 42,5 мп 2 Д 89, Д 76, Д 57. 

	6
	тепловые сети
	50летСССР14в "Т/С" ЦТП 108
	1974
	37
	16
	47,5
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	 

	7
	тепловые сети
	Георгиева 44а "Т/С" ЦТП 113 
	1980
	31
	16
	1660
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	 

	8
	тепловые сети
	50 лет СССР, 59 "Т/С" ЦТП 114
	1980
	31
	16
	1036,5
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	заменить тр-д от ТК 114/4 до 50 лет СССР 53 школа № 101  Lкан = 100мп 2 Д 133, Д 76, Д 45

	9
	тепловые сети
	С.Батора 5а "Т/С"  ЦТП 115 
	1981
	30
	16
	1371
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	 

	10
	тепловые сети
	Панфиловцев 14а "Т\С" ЦТП 117
	1986
	25
	16
	2100
	Состояние т\сети удовлетворительное; требуется кап.ремонт участка сети: замена т\сети от ТК 117/2 до д/сада № 221 Панфиловцев 12 Lкан-49 м  2 Д 108, Д 89, Д 40. 
	 
	 
	заменить тр-д: от ТК 117/2 до Панфиловцев 12 д/сад № 221  Lкан = 45 мп 2 Д 76, Д 57, Д 40; от ТК 117/4 до Панфиловцев 10 д/сад № 218  Lкан = 50 мп 2 Д 108, Д 76, Д 57; от ТК 117/5 до Панфиловцев 8 школа № 114  Lкан = 49 мп 2 Д 133, Д 89, Д 57.

	11
	тепловые сети
	Энтузиастов 19а "Т/С" ЦТП 136
	1987/1999
	24
	16
	693,5
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	заменить тр-д в ж/д Панфиловцев 3 транзит по дому  Lкан = 130 мп 3 Д 108, Д 76.

	12
	тепловые сети
	Малахова118 в "Т/С" ЦТП 109
	1979
	32
	16
	2932,5
	Состояние т\сети удовлетворительное; требуется кап.ремонт участка сети: замена т\сети от ТК 109/2 до ТК 109/3 Lкан-80 м  2 Д 219, Д 159, Д 108 с заменой на 2 Д 159, Д 108, Д 89. 
	 
	 
	заменить тр-д: от ТК 109/8 до ТК 109/9  Lкан = 60мп 2Д 273, Д 133, Д 76; от ТК 109/4 до ТК 109/5  Lкан = 31,5мп 3Д 89, Д 57

	13
	тепловые сети
	Георгиева 53 а "Т/С"  ЦТП 110      
	1981
	30
	16
	3582
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	заменить тр-д от ТК 110/1 до ж/д Георгиева 53  Lкан = 46мп 3 Д 108, Д 40

	14
	тепловые сети
	Малахова 109 "Т/С" ЦТП 111
	1979
	32
	16
	1615
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	 

	15
	тепловые сети
	Павловский тракт,76 б(тс) ЦТП 112
	1978/1989
	33
	16
	2375,5
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	 

	16
	тепловые сети
	Павловский тракт,108а(тс) ЦТП 116
	1984/1988/1992
	27
	16
	1862
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	заменить тр-д от ТК 116/6 до ж/д Малахова 128  Lкан = 80мп 2Д 159, Д 108, Д 89

	17
	тепловые сети
	Бабуркина 8а "Т/С" ЦТП 118
	1986
	25
	16
	504,5
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	 

	18
	тепловые сети
	Заринская 22 "Т/С" ЦТП 121
	1992
	19
	16
	386
	Состояние т\сети удовлетворительное; требуется изоляция надземного трубопровода Lкан-48 м  2 Д 159, Д 76, Д 57. 
	 
	 
	 

	19
	тепловые сети
	Павловский тракт,58а(тс) ЦТП 153
	2006
	5
	16
	117,5
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	 

	20
	тепловые сети
	Попова 190 "Т/С" ЦТП 124
	1992
	19
	16
	3198,5
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	заменить тр-д: от ТК 124/6 до Попова 182 д/сад № 237  Lкан = 26 мп 3 Д 89, Д 57; от ТК 124/8 до ж/д Павловский тракт 269  Lкан = 57 мп 3 Д 89, Д 57. 

	21
	тепловые сети
	Сиреневая,11тс ЦТП 125
	1992
	19
	16
	2222
	Состояние т\сети удовлетворительное; требуется кап.ремонт участка сети: замена т\сети от ТК 125/4 до ТК 125/5 ул. Сиреневая 1 Lкан-60 м  3 Д 108, Д 76. 
	 
	 
	заменить тр-д: от ЦТП 125 до ТК 125/1  Lкан = 50мп 2Д 219, Д 159, Д 108; от ТК 125/4 до ТК 125/5  Lкан = 56 мп 3Д 108, Д 76.

	22
	тепловые сети
	Павловский тракт,263а(тс) ЦТП 126
	1991
	20
	16
	2774
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	заменить тр-д: от ЦТП 126 до ТК 126/5  Lкан = 31 мп 2Д 219, Д 159, Д 108; от ТК 126/5 до ТК 126/7  Lкан = 66 мп  2Д 219, Д 159, Д 108; от ТК 126/7 до ТК 126/8  Lкан = 82 мп 2Д 159, Д 133, Д 89; от ТК 126/8 до ТК 126/9  Lкан = 83 мп 2Д 159, Д 108, Д 89.

	23
	тепловые сети
	Взлетная,18 тс ЦТП 127
	1991/1993/1994
	20
	16
	2170
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	заменить тр-д: от ТК 127/6 до Попова 119 д/сад № 245  Lкан = 65 мп 2 Д 89, Д 65, Д 40.

	24
	тепловые сети
	Балтийская,40 тс ЦТП 131
	1992
	19
	16
	1378
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	 

	25
	тепловые сети
	Шумакова,54тс ЦТП 132
	1992/1993
	19
	16
	1700
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	 

	26
	тепловые сети
	Балтийская,52 тс ЦТП 133
	1991/1992/1993
	20
	16
	2103
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	 

	27
	тепловые сети
	Попова,151тс ЦТП 134
	1993
	18
	16
	2209
	Состояние т\сети удовлетворительное; требуется изоляция т\сети в коллекторе от ТК 134/8  до ТК 134/9 Lкан-35 м  2 Д 273, от ТК 134/9  до ТК 134/11 Lкан-35 м  2 Д 273, 3 Д 133, Д 76, от ТК 134/11  до ТК 134/12 Lкан-35 м  2 Д 273, 2 Д 159, Д 133, Д 89, от ТК 134/12  до ТК 134/13 Lкан-40 м  2 Д 159, Д 133, Д 89, от ТК 134/13  до ТК 134/14 Lкан-55 м  3 Д 133, Д 89, от ТК 134/14  до ТК 134/15 Lкан-50 м  2 Д 114, Д 108, Д 89.
	 
	 
	 

	28
	тепловые сети
	Суворова 1 3 "Т/С"   ЦТП 119    
	1987
	24
	16
	514
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	 

	29
	тепловые сети
	Суворова 11 "Т/С"  ЦТП 120    
	1986
	25
	16
	2839,5
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	заменить тр-д: от ЦТП 120 до ТК 14м  Lкан = 120 мп 2Д 219, 3 Д 159, Д 89; от ТК 14м до ТК 120/28  Lкан = 58 мп 2Д 159, Д 108, Д 89.

	30
	тепловые сети
	Новосибирская,1б(тс) ЦТП 129
	1992
	19
	16
	3134,5
	Состояние т\сети удовлетворительное; требуется кап.ремонт участка сети: замена т\сети от ТК 129/20  ул Новосибирская 38 Lкан-155 м  2 Д 108, Д 76, Д 57. 
	 
	 
	 


	31
	тепловые сети
	Новосибирская 14а "Т/С" ЦТП 130
	1993
	18
	16
	3113,5
	Состояние т\сети удовлетворительное; требуется изоляция надземного трубопровода от ТК 8м до ТК 9м ул. Новосибирская 14а Lкан-268 м  2 Д 530. 
	 
	 
	заменить тр-д: от ТК 130/18 до ж/д Новосибирская 32  Lкан = 38,5 мп 2 Д 89; от ТК 130/18 до ж/д Новосибирская 36  Lкан = 60 мп 2 Д 89

	32
	тепловые сети
	проезд Южный "Т/С"
	1986
	25
	16
	2161
	Состояние т\сети удовлетворительное; требуется кап.ремонт участка сети: замена т\сети от ТК 7 до ТК 8 пр.Южный 14 Lкан-102 м  2 Д 325 с заменой на 2 Д 219. 
	 
	 
	 

	33
	тепловые сети
	Попова 79а "Т/С"  ЦТП 122
	1989
	22
	16
	2256
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	заменить тр-д: от ТК 122/8 до ж/д Попова 67  Lкан = 86 мп 3 Д 89, Д 57; от ТК 122/9 до Попова 65 д/сад № 234  Lкан = 48 мп 2 Д 76, Д 57, Д 45.

	34
	тепловые сети
	А.Петрова,231а(тс) ЦТП 123
	1989/1991
	22
	16
	1528
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	заменить тр-д: от ТК 123/5 до ж/д а. Петрова 225 Lкан = 66 мп 3 Д 89, Д 57; от ТК 123/6 до ТК 123/7  Lкан = 43 мп 2 Д 133, Д 108, Д 89; от ТК 123/7 до ж/д А. Петрова 227 Lкан = 35 мп 3 Д 57, Д 40; от ТК 123/7 до ж/д А. Петрова 223 Lкан = 32 мп 3 Д 108, Д 65.

	35
	тепловые сети
	Попова 104 "Т\С" ЦТП 138
	1987
	24
	16
	3698
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	заменить тр-д: от ж/д Попова 108 до Попова 110 д/сад № 224  Lкан = 52 мп 2 Д 108, Д 89, Д 57; от ТК 138/19 до ж/дома А Петрова 239 1 ввод -Lкан = 25 мп 3 Д 108, Д 89, 2 ввод - Lкан = 50 мп 3 Д 108, Д 89; от ТК 138/20 до ж/дома А.Петрова 241  Lкан = 77,5 мп 2 Д 108, Д 89, Д 57.

	36
	тепловые сети
	Попова 116 "Т\С" ЦТП 139
	1989
	22
	16
	2033,5
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	заменить тр-д:  от ТК 139/8 до ж/дома Энтузиастов 28 Lкан = 8 мп 3 Д 65, Д 40. 

	37
	тепловые сети
	Солнечная поляна,49а(тс)  ЦТП 140
	1987/1988/1989
	24
	16
	2715,5
	Состояние т\сети удовлетворительное; требуется кап.ремонт участков сети: замена т\сети от ЦТП 140 ул. С.Поляна 49а до ТК 140/12  Lкан-10 м  3 Д 133, Д 110, замена т\сети от ТК 140/12 до ТК 140/19  Lкан-122 м  3 Д 133, Д 110, замена т\сети от ТК 140/19 до ТК 140/20  Lкан-42 м 3 Д 133, Д 110, замена т\сети от ТК 140/20 до ж/д ул. Энтузиастов 42  Lкан-120 м  3 Д 89, Д 63 . 
	 
	 
	заменить тр-д:  от ТК11 до ж/дома Энтузиастов 40 Lкан=36мп 3Д89, Д60; от ТК140/13 до С.Поляна 39 д/сад №231 Lкан=42мп 3Д76, Д45; от ТК 140/16 до ж/д С.Поляна 43 Lкан=17мп 3Д89,Д60;от ЦТП 140 до ТК 140/12 Lкан=10 мп 3Д133, Д108;от ТК140/12 до ТК140/19 Lкан=122 мп 3Д133, Д108; от ТК 140/19 до ТК 140/20 Lкан=41 мп 3Д133, Д89;от ТК140/20 до ж/д Энтуз 42 Lкан=118 мп 3Д89, Д60. 

	38
	тепловые сети
	Энтузиастов,34а(тс) ЦТП 141
	1989/1991/1993
	22
	16
	2717
	Состояние т\сети удовлетворительное; требуется кап.ремонт участков сети: замена т\сети от ТК 141/3 до ж/д ул. Энтузиастов 32  Lкан-25 м  Д 89, Д 57, замена т\сети от ТК 141/5 до ж/д ул. Энтузиастов 32  Lкан-30 м  Д 89, Д 57, замена т\сети от ТК 141/10 до ТК 141/11 ул. Энтузиастов 36  Lкан-63 м 3 Д 133, Д 89, замена т\сети от ТК 141/4 до ж/д ул. Энтузиастов 30  Lкан-92 м  2 Д 108, Д 76, Д 57 . 
	 
	 
	 заменить тр - д: от ТК 141/7 до С.Поляна 51 шк № 120 Lкан-44,5 пм 2Д133,Д114,Д76; отТК 141/3 до ж/д Энтуз 32  Lкан-17,5 мп 3Д89, Д57; от ТК 141/5 до ж/д ул. Энтуз 32 Lкан-23,5 мп 3Д89, Д57; от ТК 141/10 до ТК 141/11  Lкан-58 мп 3Д 133, Д89; от ТК 141/4 до ж/д ул. Энтуз 30 Lкан-92 мп 2Д108, Д76, Д57 . 

	39
	тепловые сети
	5-й Кооперативный,10в(тс) ЦТП 142
	1971/1991/1992
	40
	16
	714,5
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	 

	40
	тепловые сети
	Волгоградская 61а "Т/С"  ЦТП 128 
	1992
	19
	16
	195
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	 

	41
	тепловые сети
	2-й Кооперативный 10а "Т/С" ЦТП 143
	1990
	21
	16
	2317,5
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	заменить тр-д: от ТК 143/11 до ТК 143/12  Lкан = 65,5 мп 2Д 159, 2 Д 133; от ТК 143/7 до ТК 143/8  Lкан = 79 мп 2Д 133, 2 Д 108.

	42
	тепловые сети
	42-ая Краснозн-ная бриг.31 "Т/С к Б-144
	1995
	16
	16
	401
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	заменить тр-д: от ТК 144/3 до ТК 144/4  Lкан = 88 мп 2Д 325. 

	43
	тепловые сети
	А.Петрова 187а "Т/С" ЦТП 145
	1987
	24
	16
	1018,5
	Состояние т\сети удовлетворительное; требуется кап.ремонт участка сети: замена т\сети от ТК 145/4 до ТК 145/5 Lкан-85 м  2 Д 108. 
	 
	 
	заменить тр-д: от ТК 158/4 до ТК 145/1  Lкан = 120 мп 2Д 273; от ТК 145/4 до ТК 145/5  Lкан = 85 мп 2Д 108.  

	44
	тепловые сети
	42 Краснознаменной бригады,6а Т/С  ЦТП 146
	1999
	12
	16
	187
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	 

	45
	тепловые сети
	Малахова 91 "Т/С" ЦТП 147
	1999
	12
	16
	748,5
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	 

	 
	Итого по Индустриальному сетевому району
	 
	 
	 
	85520
	 
	 
	 
	 

	 Железнодорожный сетевой район
	 

	1
	тепловые сети
	1 -ый Вагонный 8 "Т/С"
	1992
	19
	16
	146
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	2
	тепловые сети
	42-ой Краснозн. бригады "Т/С к Б-368"
	1988
	23
	16
	650
	капитальный ремонт от ТК 1 до Волгоградской 4 в 2009 году
	 
	 
	 

	3
	тепловые сети
	80 Гвард.дивизии 12б "Т/С"
	1971
	40
	16
	955,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	4
	тепловые сети
	80 Гвардейской дивизии 8а "Т/С"
	1987
	24
	16
	239
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	5
	тепловые сети
	А. Петрова 108 б "Т/С"
	1971
	40
	16
	685
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	6
	тепловые сети
	А. Петрова 118 б "Т/С"
	1971
	40
	16
	732,25
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	от ЦТП № 320 до ТК 320/2 3ду 159, ду 114 L - 28м

	7
	тепловые сети
	А. Петрова 138а кв. 1035 "Т/С"
	1971
	40
	16
	1560,75
	капитальный ремонт от ТК А.Петрова 138 до ТК А.Петрова 134 в 2008 году
	 
	 
	 

	8
	тепловые сети
	А.Петрова 1 30 (к школе №68) "Т/С"
	1991
	20
	16
	36
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	9
	тепловые сети
	А.Петрова 128 "Т/С"
	1988
	23
	16
	211,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	10
	тепловые сети
	А.Петрова 134 "Т/С"
	1988
	23
	16
	28,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	11
	тепловые сети
	А.Петрова 140а "Т/С"
	2000
	11
	16
	498,5
	капитальный ремонт от ТК 22с/1 до ЦТП № 360 в 2009 году
	 
	 
	 

	12
	тепловые сети
	Аносова 9 "Т/С"
	1971
	40
	16
	25
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	13
	тепловые сети
	Бехтерева 10 "Т/С"
	1998
	13
	16
	84
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное.
	 
	 
	 

	14
	тепловые сети
	Бехтерева 8 "Т/С"
	1990
	21
	16
	80
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	15
	тепловые сети
	Брестская 30 "Т/С"
	1990
	21
	16
	252
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	16
	тепловые сети
	Витебская 6
	год неизвестен
	 
	16
	132
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	от ЦТП № 318 до Витебской 6а 2ду 159 L- 110м ; от Витебской 3 до Витебской 5 2ду57 L-12, 2ду 76 L-65м

	17
	тепловые сети
	Витебская ул.,2 "Т/С"
	год неизвестен
	 
	16
	68
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	18
	тепловые сети
	Власихинская 45 "Т/С"
	1996
	15
	16
	667
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное.
	 
	 
	от врези до Власихинской 45 2ду 273 L-105,5; 2ду 159 L-550

	19
	тепловые сети
	Власихинская ул.,49 "Т/С"
	год неизвестен
	 
	16
	690
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное.
	 
	 
	 

	20
	тепловые сети
	Воронежская 2 "Т/С"
	1971
	40
	16
	12
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	21
	тепловые сети
	Г. Исакова 1 1 4 (к д/с №40) "Т/С"
	2001
	10
	16
	102
	капитальный ремонт от ТК Г.Исакова 112а до ТК Г.Исакова 114 в 2008 году
	 
	 
	 

	22
	тепловые сети
	Г. Исакова 133
	1987
	24
	16
	97
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	23
	тепловые сети
	Г.Исакова 115 "Т/С"
	1988
	23
	16
	120
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	24
	тепловые сети
	Г.Исакова 128 "Т/С"
	2001
	10
	16
	1299,5
	капитальный ремонт от Г.Исакова 128 до Г.Исакова 126 в 2008 году
	 
	 
	 

	25
	тепловые сети
	Г.Исакова 129а "Т/С"
	1971
	40
	16
	808,5
	капитальный ремонт от ТК Г.Исакова 129 до ТК Г.Исакова 131а в 2008 году
	 
	 
	 

	26
	тепловые сети
	Г.Исакова 131б "Т/С"
	1987
	24
	16
	1052,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	27
	тепловые сети
	Г.Исакова 140 б "Т/С"
	2000
	11
	16
	220
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное.
	 
	 
	 

	28
	тепловые сети
	Главная 4а "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	467,75
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	29
	тепловые сети
	Гущина 75а.73а "Т/С"
	1971
	40
	16
	75
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	30
	тепловые сети
	Гущина 77.77а "Т/С"
	1971
	40
	16
	845,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	31
	Тепловая сеть
	Гущина 98 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	106,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	от Гущина 98 до ТК1 2ду 76, ду 57 L - 80м

	32
	Тепловая сеть
	Гущина-Новороссийская 5 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	30
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	33
	Тепловая сеть
	Деповская 10 "Т/С"
	1971
	40
	16
	88
	капитальный ремонт от ТК 52 до ТК 52/3 в 2006 году
	 
	 
	 

	34
	Тепловая сеть
	Деповская 11 "Т/С"
	1971
	40
	16
	92
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	35
	Тепловая сеть
	Деповская 12 "Т/С"
	1971
	40
	16
	113,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	36
	Тепловая сеть
	Деповская 13 б "T/C"
	1971
	40
	16
	1413,5
	капитальный ремонт от ТК 51/7 до Социалистического 128б в 2009 году
	 
	 
	 

	37
	Тепловая сеть
	Деповская 17а "Т/С"
	1988
	23
	16
	940,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	38
	Тепловая сеть
	Деповская 28.26 Строителей 6 "Т/С"
	1971
	40
	16
	452
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	39
	Тепловая сеть
	Деповская 3 "Т/С"
	1971
	40
	16
	22
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	40
	Тепловая сеть
	Деповская 32 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	223,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	41
	Тепловая сеть
	Деповская 9 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	56
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	42
	Тепловая сеть
	Димитрова 66 "Т/С"
	1971
	40
	16
	21
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	43
	Тепловая сеть
	Калинина 47 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	31
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	44
	Тепловая сеть
	Калинина 49 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	55
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	45
	Тепловая сеть
	Карагандинская 5 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	46
	Тепловая сеть
	Карагандинская 6 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	40
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	47
	Тепловая сеть
	Катунская 39а "Т/С"
	1987
	24
	16
	700
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	48
	Тепловая сеть
	Колесная 14 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	555,5
	капитальный ремонт ЦТП № 378 через ТК П2/4/3 до ТК П2/4/4 в 2007 году
	 
	 
	 

	49
	Тепловая сеть
	Красноармейский 116 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	288,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	50
	Тепловая сеть
	Красноармейский 103\2 ввода\ "Т/С"
	1995
	16
	16
	110
	капитальный ремонт ТК 343/1 - ТК 343/3 в 2009 году
	 
	 
	 

	51
	Тепловая сеть
	Красноармейский 111 "Т/С к Б-343"
	1995
	16
	16
	97,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	52
	Тепловая сеть
	Красноармейский 112,1 14 "Т/С"
	1994
	17
	16
	200
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное.
	 
	 
	от ТК 44/7/2 до Красноармейского 114 2ду 114 L-32м; от ТК 44/7/2 до Красноармейского 116 2ду L-36м

	53
	Тепловая сеть
	Красноармейский 79 -транзит "Т/С к Б-374
	неизвестен
	 
	16
	550
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	54
	Тепловая сеть
	Красноармейский 79-81 "Т/С к Б-374"
	неизвестен
	 
	16
	26
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	55
	Тепловая сеть
	Красноармейский 80 "Т/С к Б-388"
	неизвестен
	 
	16
	159,5
	капитальный ремонт Красноармейский 80-82 в 2008 году
	 
	 
	 

	56
	Тепловая сеть
	Красноармейский 95 "Т/С к Б-343"
	неизвестен
	 
	16
	60
	капитальный ремонт ТК 343/1 до Красноармейского 95а в 2009 году
	 
	 
	 

	57
	Тепловая сеть
	Красноармейский 96а "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	35
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	от ТК 53/5/3 до Красноармейского 96а 2ду 76 L-71м

	58
	Тепловая сеть
	Красноармейский 97 "Т/С"
	1971
	40
	16
	15
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	59
	Тепловая сеть
	Ленина 104 г "Т/С"
	1992
	19
	16
	672
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	60
	Тепловая сеть
	Ленина 109 "Т/С"
	1985
	26
	16
	27
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	61
	Тепловая сеть
	Ленина 110 "Т/С"
	1971
	40
	16
	946,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	62
	Тепловая сеть
	Ленина 111 "Т/С"
	1971
	40
	16
	286,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	63
	Тепловая сеть
	Ленина 120 "Т/С"
	1971
	40
	16
	71
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	64
	Тепловая сеть
	Ленина 125 "Т/С"
	1971
	40
	16
	157,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	65
	Тепловая сеть
	Ленина 128 "Т/С"
	1971
	40
	16
	252
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	66
	Тепловая сеть
	Ленина 132 "Т/С"
	1971
	40
	16
	215
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	67
	Тепловая сеть
	Ленина 133, 135 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	28,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	68
	Тепловая сеть
	Ленина 139 "Т/С"
	1971
	40
	16
	141,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	69
	Тепловая сеть
	Ленина 144 "Т/С"
	1971
	40
	16
	149
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	70
	Тепловая сеть
	Ленина 150 "Т/С"
	1990
	21
	16
	233,8
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	71
	Тепловая сеть
	Ленина 136 "Т/С"
	1971
	40
	16
	331,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	72
	Тепловая сеть
	Ленина 59 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	90
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	73
	Тепловая сеть
	Ленина 67 "Т/С"
	1965
	46
	16
	321,5
	капитальный ремонт от компенсатора до Ленина 65 в 2006 году
	 
	 
	 

	74
	Тепловая сеть
	Ленина 69 "Т/С"
	1965
	46
	16
	57
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	75
	Тепловая сеть
	Ленина 79 - 81 "Т/С"
	1965
	46
	16
	100
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	76
	Тепловая сеть
	Матросова 115 \онкодиспансер\ "Т/С"
	1994
	17
	16
	1185
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	77
	Тепловая сеть
	Матросова 115/бнкодиспансер "Т/С"
	1994
	17
	16
	239,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	78
	Тепловая сеть
	Матросова 12а кв.837 "Т/С"
	1971
	40
	16
	2400,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	79
	Тепловая сеть
	Матросова 3а "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	190
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	80
	Тепловая сеть
	Минская, С.Армии, Витебская "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	623,5
	капитальный ремонт от ТК С.Армии 79 до ТК С.Армии 85 в 2008 году
	 
	 
	от Витебской 3 до Витебской 5 2ду57 L-12, 2ду 76 L-65м

	81
	Тепловая сеть
	Молодежная 32 "Т/С"
	1971
	40
	16
	230
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	82
	Тепловая сеть
	Молодежная 21 "Т/С"
	1971
	40
	16
	342,5
	капитальный ремонт от ТК 53/5/1 до Молодежной 21 в 2008 году
	 
	 
	 

	83
	Тепловая сеть
	Молодежная 30 "Т/С"
	1971
	40
	16
	45
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	84
	Тепловая сеть
	Молодежная 35 "Т/С к Б-343"
	1976
	35
	16
	40
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	85
	Тепловая сеть
	Молодежная 35 "Т/С"
	1976
	35
	16
	585,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	86
	Тепловая сеть
	Молодежная 55,57 "Т/С к Б-365"
	1992
	19
	16
	159
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	87
	Тепловая сеть
	Молодежная 62а "Т/С"
	1990
	21
	16
	374,25
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	88
	Тепловая сеть
	Молодежная 66 "Т/С"
	1998
	13
	16
	52
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	89
	Тепловая сеть
	Молодежная 68а "Т/С"
	1992
	19
	16
	39
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	90
	Тепловая сеть
	Н.Крупской 109 "Т/С"
	1971
	40
	16
	1952
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	от ТК 44/45/9 до ТК 44/15/8 2ду 325 L -110м

	91
	Тепловая сеть
	Н.Крупской 169 "Т/С"
	1990
	21
	16
	513
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	92
	Тепловая сеть
	Н.Крупской 171 "Т/С"
	1986
	25
	16
	612,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	93
	Тепловая сеть
	Н.Крупской 76 "Т/С к Б-343"
	1988
	23
	16
	40
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	94
	Тепловая сеть
	Н.Крупской 95а "Т/С к Б-343"
	1971
	40
	16
	1572
	капитальный ремонт от ЦТП № 343 до ТК 343/1 в 2006 году
	 
	 
	 

	95
	Тепловая сеть
	Новоросс 9, 11, 13, 1 3а, Телеф.50 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	406,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	от ЦТП № 354 через ТК до Революционный 13 2ду 57 L - 40м, 2ду 32 L - 30м

	96
	Тепловая сеть
	Новороссийская 13в "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	22,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	97
	Тепловая сеть
	Новоугольная 24 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	482,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	от ТК 41/5 до Новоугольной 28 3ду 76 L-76м

	98
	Тепловая сеть
	Новоугольная 34 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	616
	капитальный ремонт от ТК до Новоугольной 34 и до Профинтерна 18 в 2009 году
	 
	 
	 

	99
	Тепловая сеть
	Папанинцев 1 16а до Красноар.79 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	576
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	100
	Тепловая сеть
	Папанинцев 114 "Т/С к Б-374"
	1971
	40
	16
	137
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	101
	Тепловая сеть
	Папанинцев 116а "Т/С"
	1996
	15
	16
	85
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное.
	 
	 
	 

	102
	Тепловая сеть
	Папанинцев, д.128 а(тс) Тепловая сеть
	неизвестен
	 
	16
	156
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	103
	Тепловая сеть
	пл.Победы 12 "Т/С"
	1990
	21
	16
	154
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	104
	Тепловая сеть
	Победы мк\р А гос.Барнаул "Т/С"
	1971
	40
	16
	55
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	105
	Тепловая сеть
	Победы пл.,10 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	77
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	106
	Тепловая сеть
	Полярная 30б кв.904 "Т/С"
	1971
	40
	16
	1921,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	107
	Тепловая сеть
	Полярная 48 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	14
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	108
	Тепловая сеть
	Полярная, 30б "Т/С"
	1971
	40
	16
	84
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	109
	Тепловая сеть
	Привокзальная 19 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	300,75
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	110
	Тепловая сеть
	Привокзальная 6,5а,5б "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	160,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	111
	Тепловая сеть
	Привокзальная 75 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	1717,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	112
	Тепловая сеть
	Привокзальная, 5а"Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	95
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	113
	Тепловая сеть
	Профинтерна 11 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	526,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	от ТК 44/2 до ТК 44/2/3 L-65м увеличить диаметр с 2ду 159 на 2 ду 219 

	114
	Тепловая сеть
	Профинтерна 10, 10а, 12 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	359,25
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	115
	Тепловая сеть
	Профинтерна 4,6, 8, 8а "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	578,25
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	116
	Тепловая сеть
	Профинтерна, 31 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	150
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	117
	Тепловая сеть
	С. Западная 234 и А Петрова 120 "Т/С"
	1995
	16
	16
	171
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное.
	 
	 
	 

	118
	Тепловая сеть
	С. Западная 5 "Т/С"
	1990
	21
	16
	20
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	119
	Тепловая сеть
	С.Армии 1 33а "Т/С к Б-368"
	1993
	18
	16
	1245
	капитальный ремонт от ЦТП № 368 до С.Армии 161а в 2009 году
	 
	 
	 

	120
	Тепловая сеть
	С.Армии 121 "Т/С"
	1993
	18
	16
	679,5
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное.
	 
	 
	 

	121
	Тепловая сеть
	С.Армии 83-85 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	32
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	122
	Тепловая сеть
	С.Западная 163а "Т/С"
	1971
	40
	16
	382,5
	капитальный ремонт от ТК 19/1 до С.Западной 163а  в 2009 году
	 
	 
	 

	123
	Тепловая сеть
	С.Западная 33а "Т/С"
	1971
	40
	16
	2045,5
	капитальный ремонт от ТК 21а до ТК 311/4 и ЦТП № 362  в 2007 году
	 
	 
	 

	124
	Тепловая сеть
	С.Западная АТС-7 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	55
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	125
	Тепловая сеть
	С.Западная167"Т/С"
	1988
	23
	16
	11,25
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	126
	Тепловая сеть
	С.Республик 46 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	34,3
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	127
	Тепловая сеть
	Северо-Западная ул.,230а "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	220
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное.
	 
	 
	 

	128
	Тепловая сеть
	Северо-Западная, д.230а/1 Тепловая сеть
	 
	 
	16
	 
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное.
	 
	 
	 

	129
	Тепловая сеть
	Северо-Западная, д.230а/2 Тепловая сеть
	 
	 
	16
	174
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное.
	 
	 
	 

	130
	Тепловая сеть
	Северо-Западняа, 230а "Т/С"
	 
	 
	16
	 
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное.
	 
	 
	 

	131
	Тепловая сеть
	Селекционная 14а "Т/С"
	1971
	40
	16
	216
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	132
	Тепловая сеть
	Силикатная 1,3,6,6а "Т/С"
	1971
	40
	16
	231,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	133
	Тепловая сеть
	Силикатная 15 "Т/С"
	 
	40
	16
	596,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	134
	Тепловая сеть
	Силикатная 5.7 "Т/С"
	1971
	40
	16
	43
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	135
	Тепловая сеть
	Силикатная 6 "Т/С"
	1971
	40
	16
	5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	136
	Тепловая сеть
	Силикатная 7а "Т/С"
	1971
	40
	16
	206,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	137
	Тепловая сеть
	Силикатная 9 "Т/С"
	1971
	40
	16
	50,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	138
	Тепловая сеть
	Силикатная 9 "Т/С"
	1971
	40
	16
	60
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	139
	Тепловая сеть
	Солнцева 15а "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	1032
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	140
	Тепловая сеть
	Солнцева 7 "Т/С"
	1971
	40
	16
	831,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	от Солнцева 7 до Г.Исакова 138 -2ду89, Ду 57 L-52м ; от ТК 5 через ТК 1 до ЦТП № 323 2ду 159 L-100м

	141
	Тепловая сеть
	Сооружение тепловая сеть по ул.Деповская,31тс
	неизвестен
	 
	16
	5
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное.
	 
	 
	 

	142
	Тепловая сеть
	Социалистическ. 124 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	187
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	143
	Тепловая сеть
	Социалистический 112 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	112,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	144
	Тепловая сеть
	Социалистический 114 "Т/С"
	1971
	40
	16
	222
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	145
	Тепловая сеть
	Социалистический 116 "Т/С"
	1971
	40
	16
	44
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	146
	Тепловая сеть
	Социалистический 126а "Т/С"
	1988
	23
	16
	25
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	от ТК 51/1через ТК 51/2 до ЦТП № 350 2ду 219 L - 159м

	147
	Тепловая сеть
	Социалистический 93 "Т/С"
	1971
	40
	16
	207
	капитальный ремонт от поворота до здания  в 2006 году
	 
	 
	 

	148
	Тепловая сеть
	Строителей 12 "Т/С"
	1971
	40
	16
	67,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	149
	Тепловая сеть
	Строителей 17 "Т/С"
	1990
	21
	16
	156,75
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	150
	Тепловая сеть
	Строителей 19 "Т/С"
	1990
	21
	16
	35,25
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	151
	Тепловая сеть
	Строителей 21 "Т/С"
	1990
	21
	16
	284
	капитальный ремонт от ТК до Строителей 23а в 2006 году
	 
	 
	 

	152
	Тепловая сеть
	Строителей 23а "Т/С"
	1971
	40
	16
	84
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	153
	Тепловая сеть
	Строителей 25 "Т/С"
	1990
	21
	16
	244
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	154
	Тепловая сеть
	Строителей 26а "Т/С"
	1976
	35
	16
	311,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	155
	Тепловая сеть
	Строителей 29а "Т/С"
	1969
	42
	16
	2987
	капитальный ремонт от ТК 44/7/1 до ТК 44/7/1а а в 2008 году
	 
	 
	от ТК 44/7/1б до Красноармецского 131(2 ввод) 2ду 108, ду 89, ду 57 L - 35м; от ТК 44/7/1а до Красноармейского 131( 1 ввод) 2ду 76, 2ду 57 L - 30м

	156
	Тепловая сеть
	Строителей 3 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	158
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	157
	Тепловая сеть
	Строителей 31 а кв.338 "Т/С"
	1971
	40
	16
	50
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	158
	Тепловая сеть
	Строителей 32 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	182,25
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	159
	Тепловая сеть
	Строителей 41а "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	226,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	160
	Тепловая сеть
	Строителей 8а
	1977
	34
	16
	463,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	161
	Тепловая сеть
	Строителей пр.,34 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	88
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	162
	Тепловая сеть
	Телефонная 48а "Т/С"
	1971
	40
	16
	966,25
	капитальный ремонт от ТК Г.исакова 109 до ТК Телефонная 48а в 2009 году
	 
	 
	 

	163
	Тепловая сеть
	Телефонная, 48 "Т/С"
	1971
	40
	16
	114,75
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	164
	Тепловая сеть
	Тепловая сеть по просп. Строителей, 6тс
	неизвестен
	 
	16
	54
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	165
	Тепловая сеть
	Тепловые сети по ул. Г.Исакова, 116а
	неизвестен
	 
	16
	106,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	167
	Тепловая сеть
	Тепловые сети ул.Матросова,7тс от ТК к жилым домам
	неизвестен
	 
	16
	153,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	168
	Тепловая сеть
	Тепловые сети ул.Привокзальная,7
	неизвестен
	 
	16
	332
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	169
	Тепловая сеть
	ТК\Депов.28/-пр. Строителей 4В "Т/С"
	1995
	16
	16
	60
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	170
	Тепловая сеть
	ТК44\2-ТК44\3 кв.368 "Т/С"
	1985
	26
	16
	155
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	171
	Тепловая сеть
	ул.Витебская,10 т/с
	неизвестен
	 
	16
	112
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	172
	Тепловая сеть
	ул.Папанинцев,132 т/с
	неизвестен
	 
	16
	231
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	173
	Тепловая сеть
	Футбольный 16а "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	1646,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	174
	Тепловая сеть
	Харьковская от ТК до Б/ "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	921
	капитальный ремонт от Харьковской 1 до Витебской 3 в 2009 году
	 
	 
	 

	175
	Тепловая сеть
	Циолковского 142а "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	37,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	176
	Тепловая сеть
	Червонная 2 "Т/С"
	1988
	23
	16
	9
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	177
	Тепловая сеть
	Червонная 9 "Т/С"
	1988
	23
	16
	163,5
	капитальный ремонт от ТК 3 через ТК 2 до т.А в 2010 году
	 
	 
	 

	178
	Тепловая сеть
	Шевченко 155.155а.153 "Т/С"
	1990
	21
	16
	52
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	179
	Тепловая сеть
	Шевченко 84 "Т/С"
	1971
	40
	16
	267,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	180
	Тепловая сеть
	Юрина 144 "Т/С"
	1971
	40
	16
	918
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	181
	Тепловая сеть
	Ядринцева 130 "Т/С к Б-365"
	1993
	18
	16
	416
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	182
	Тепловая сеть
	Ярных 23 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	17
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	183
	Тепловая сеть
	Ярных 34 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	195
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	184
	Тепловая сеть
	Ярных 43 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	19
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	185
	Тепловая сеть
	С.Республик 33 "Т/С"
	1971
	40
	16
	156
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	от ТК 51/1 до Союза Республик 33 2ду 125, ду114 L-24м, 2ду 159 L-16 м

	186
	Тепловая сеть
	Главная 2г "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	154,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	187
	Тепловая сеть
	Новоугольная 30 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	77
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	188
	Тепловая сеть
	Привокзальная 49 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	189
	Тепловая сеть
	пл.Победы 5 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	15
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	190
	Тепловая сеть
	Социалистический 119 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	416
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	191
	Тепловая сеть
	Деповская 29 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	326
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	192
	Тепловая сеть
	Ленина 101 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	794,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	193
	Тепловая сеть
	Красноармейский 110 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	812
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	194
	Тепловая сеть
	Строителей 4 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	60
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	195
	Тепловая сеть
	Матросова 5 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	464,75
	капитальный ремонт от ТК Матросова 5 до ТК Матросова 11 в 2019 году
	 
	 
	 

	196
	Тепловая сеть
	Социалистический 105 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	24
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	197
	бесхозная сеть
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	198
	Тепловая сеть
	Социалистический 111 "Т/С"
	неизвестен
	 
	16
	77
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	199
	Тепловая сеть
	Ленина 73 - Брестская 11
	неизвестен
	 
	16
	97,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	200
	Тепловая сеть
	Ленина 75 - Ленина 77
	неизвестен
	 
	16
	21
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	201
	Тепловая сеть
	Ленина 77 
	неизвестен
	 
	16
	79,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	202
	Тепловая сеть
	Деповская 18 - Ленина 79
	неизвестен
	 
	16
	145,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	203
	Тепловая сеть
	Ленина 81 - Ленина 83
	неизвестен
	 
	16
	100
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	204
	Тепловая сеть
	Ленина 85 - Ленина 81
	неизвестен
	 
	16
	21
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	205
	Тепловая сеть
	Ленина 87 - Строителей 4
	неизвестен
	 
	16
	18
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	206
	Тепловая сеть
	ТК 42 - ТК 42/1
	неизвестен
	 
	16
	12,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	207
	Тепловая сеть
	ТК 42/1 - Ленина 105
	неизвестен
	 
	16
	217,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	208
	Тепловая сеть
	Ленина 105 - Свердлова 78
	неизвестен
	 
	16
	129,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	209
	Тепловая сеть
	ТК 42/1 - Ленина 107
	неизвестен
	 
	16
	60
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	210
	Тепловая сеть
	Ленина 107 - Свердлова 84
	неизвестен
	 
	16
	52,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	211
	Тепловая сеть
	ТК - Ленина 137
	неизвестен
	 
	16
	85,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	212
	Тепловая сеть
	ДК "Сибэнергомаш" - ТК
	неизвестен
	 
	16
	96
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	213
	Тепловая сеть
	Свердлова 78 - Свердлова 80
	неизвестен
	 
	16
	66
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	214
	Тепловая сеть
	Свердлова 82 - Свердлова 84
	неизвестен
	 
	16
	82,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	215
	Тепловая сеть
	ТК - Брестская 11
	неизвестен
	 
	16
	5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	216
	Тепловая сеть
	ТК - Строителей 9
	неизвестен
	 
	16
	8
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	от ТК 48/4 до ТК 48/5 2ду 219, ду 89 L-88м

	217
	Тепловая сеть
	Социалистический 117
	неизвестен
	 
	16
	68
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	218
	Тепловая сеть
	ТК - Социалистический 124а
	неизвестен
	 
	16
	81
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	219
	Тепловая сеть
	ТК - Мерзликина 7
	неизвестен
	 
	16
	20
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	220
	Тепловая сеть
	ТК- Молодежная 51а
	неизвестен
	 
	16
	82,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	221
	Тепловая сеть
	Молодежная 54 - Молодежная 58
	неизвестен
	 
	16
	164
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	222
	Тепловая сеть
	Полярная 46 - Смирнова
	неизвестен
	 
	16
	418
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	223
	Тепловая сеть
	ТК - Аносова 11 (УМ - 8)
	неизвестен
	 
	16
	151
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	224
	Тепловая сеть
	ТК 9 - Аносова 8а
	неизвестен
	 
	16
	83
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	225
	Тепловая сеть
	ТК - Красноармейский 94
	неизвестен
	 
	16
	342
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	226
	Тепловая сеть
	ТК - Красноармейский 104а
	неизвестен
	 
	16
	63,6
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	227
	Тепловая сеть
	ТК - Красноармейский 133
	неизвестен
	 
	16
	60
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	от ТК до Красноармейского 133 2ду76, ду 57, ду 40 L - 60м

	228
	Тепловая сеть
	ТК - Карагандинская 9
	неизвестен
	 
	16
	63,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	229
	Тепловая сеть
	ТК - Карагандинская 11
	неизвестен
	 
	16
	63,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	230
	Тепловая сеть
	ТК - Карагандинская 13
	неизвестен
	 
	16
	127
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	231
	Тепловая сеть
	ТК - Карагандинская 15
	неизвестен
	 
	16
	63,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	232
	Тепловая сеть
	ТК - Ярных 8
	неизвестен
	 
	16
	77,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	233
	Тепловая сеть
	ТК - Ярных 10
	неизвестен
	 
	16
	10
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	234
	Тепловая сеть
	ТК - Ярных 25
	неизвестен
	 
	16
	30,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	235
	Тепловая сеть
	ТК - Ярных 29
	неизвестен
	 
	16
	12,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	236
	Тепловая сеть
	ТК - Ярных 31
	неизвестен
	 
	16
	82,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	237
	Тепловая сеть
	ТК - Ярных 35
	неизвестен
	 
	16
	27,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	238
	Тепловая сеть
	ТК - Ярных 37
	неизвестен
	 
	16
	78
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	239
	Тепловая сеть
	ТК - Ярных 38
	неизвестен
	 
	16
	63,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	240
	Тепловая сеть
	ТК - Ярных 49
	неизвестен
	 
	16
	97,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	241
	Тепловая сеть
	ТК - Ярных 50
	неизвестен
	 
	16
	10,7
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	242
	Тепловая сеть
	ТК 9 - Ярных 51
	неизвестен
	 
	16
	117
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	243
	Тепловая сеть
	ТК - Ярных 52
	неизвестен
	 
	16
	100,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	244
	Тепловая сеть
	ТК - Ярных 53
	неизвестен
	 
	16
	17,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	245
	Тепловая сеть
	ТК 10 - Ярных 55
	неизвестен
	 
	16
	107,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	246
	Тепловая сеть
	ТК - Ярных 57
	неизвестен
	 
	16
	17,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	247
	Тепловая сеть
	ТК - Ярных 59
	неизвестен
	 
	16
	70
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	248
	Тепловая сеть
	ТК - Ярных 79
	неизвестен
	 
	16
	240
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	249
	Тепловая сеть
	ТК - Ярных 91
	неизвестен
	 
	16
	21
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 


	250
	Тепловая сеть
	ТК - Ткацкая 80
	неизвестен
	 
	16
	63,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	251
	Тепловая сеть
	ТК - Ткацкая 82
	неизвестен
	 
	16
	63,6
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	252
	Тепловая сеть
	ТК - Ткацкая 86
	неизвестен
	 
	16
	49
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	253
	Тепловая сеть
	ТК - Калинина 41
	неизвестен
	 
	16
	63,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	254
	Тепловая сеть
	Червонная 2 - Матросова 5
	неизвестен
	 
	16
	600
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	255
	Тепловая сеть
	ТК - 80-ой Гв.дивизии 2/2
	неизвестен
	 
	16
	25
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	256
	Тепловая сеть
	ТК - Деповская 17
	неизвестен
	 
	16
	150
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	257
	Тепловая сеть
	ТК 49 - Деповская 18
	неизвестен
	 
	16
	20
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	258
	Тепловая сеть
	ТК - Димитрова 94
	неизвестен
	 
	16
	66
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	259
	Тепловая сеть
	ТК - Папанинцев 106
	неизвестен
	 
	16
	26
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	260
	Тепловая сеть
	Новоросийская 29
	неизвестен
	 
	16
	125
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	261
	Тепловая сеть
	Новоросиийская 25 - Восточ. 127
	неизвестен
	 
	16
	146
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	262
	Тепловая сеть
	ТК 4 - Новоросийская 25а
	неизвестен
	 
	16
	270
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	263
	Тепловая сеть
	врезка - Восточная 125
	неизвестен
	 
	16
	12
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	264
	Тепловая сеть
	Восточная 102 
	неизвестен
	 
	16
	250
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	265
	Тепловая сеть
	 Восточная 104
	неизвестен
	 
	16
	4
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	266
	Тепловая сеть
	 Восточная 106
	неизвестен
	 
	16
	92,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	267
	Тепловая сеть
	Восточная 102а 
	неизвестен
	 
	16
	72
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	268
	Тепловая сеть
	 Восточная 102б 
	неизвестен
	 
	16
	60
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	269
	Тепловая сеть
	Юрина 135,137,139
	неизвестен
	 
	16
	177
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	270
	Тепловая сеть
	ТК 18 - Восточная 100б (1 подъезд)
	неизвестен
	 
	16
	20
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	271
	Тепловая сеть
	ТК 19 - Восточная 100б (2 подъезд)
	неизвестен
	 
	16
	20
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	272
	Тепловая сеть
	ТК 20 - Восточная 100а
	неизвестен
	 
	16
	143,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	273
	Тепловая сеть
	ТК 22 - Восточная 98а
	неизвестен
	 
	16
	50,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	274
	Тепловая сеть
	Юрина 131,133
	неизвестен
	 
	16
	96
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	275
	Тепловая сеть
	Телефонная 36 
	неизвестен
	 
	16
	68
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	276
	Тепловая сеть
	 Телефонная 38
	неизвестен
	 
	16
	28
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	277
	Тепловая сеть
	 Телефонная 34,32,30
	неизвестен
	 
	16
	100
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	278
	Тепловая сеть
	 Г.Исакова 116б
	неизвестен
	 
	16
	50
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	279
	Тепловая сеть
	Телефонная 40а,40,42
	неизвестен
	 
	16
	174
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	280
	Тепловая сеть
	 Телефонная 44
	неизвестен
	 
	16
	12
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	281
	Тепловая сеть
	Г.Исакова 112а
	неизвестен
	 
	16
	195
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	282
	Тепловая сеть
	ТК - Г.Исакова 120а
	неизвестен
	 
	16
	55
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	283
	Тепловая сеть
	ТК - Г.Исакова 113а
	неизвестен
	 
	16
	43,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	284
	Тепловая сеть
	Г.Исакова 103,105
	неизвестен
	 
	16
	56
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	285
	Тепловая сеть
	ТК 4 - Г.Исакова 111
	неизвестен
	 
	16
	3
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	286
	Тепловая сеть
	Г.Исакова 113
	неизвестен
	 
	16
	80
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	287
	Тепловая сеть
	Телефонная 50
	неизвестен
	 
	16
	50
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	от Телефонной 50 до ТК 1 2ду 159, ду 76 L - 32м

	288
	Тепловая сеть
	ТК - А.Петрова 112
	неизвестен
	 
	16
	30
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	

	289
	Тепловая сеть
	Северо Западная 169а,169б,173а,
	неизвестен
	 
	16
	293,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	

	290
	Тепловая сеть
	 Деповская 18
	неизвестен
	 
	16
	40
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	от Деповской 18 до Деповской 20 3ду L 59м

	291
	Тепловая сеть
	Деповская 18 - Брестская 20
	неизвестен
	 
	16
	217,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	292
	Тепловая сеть
	Деповская 18 - Ленина 79
	неизвестен
	 
	16
	37,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	293
	Тепловая сеть
	Ленина 79 - Ленина 83
	неизвестен
	 
	16
	120
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	294
	Тепловая сеть
	ТК - Молодежная 54
	неизвестен
	 
	16
	30
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	295
	Тепловая сеть
	ТК - Союза Республик 44
	неизвестен
	 
	16
	20
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	296
	Тепловая сеть
	Строителей 11а 
	неизвестен
	 
	16
	55
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	297
	Тепловая сеть
	ТК - Строителей 12
	неизвестен
	 
	16
	24
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	298
	Тепловая сеть
	ТК - Полярная 34/2
	неизвестен
	 
	16
	12,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	299
	Тепловая сеть
	ТК - Привокзальная 17
	неизвестен
	 
	16
	300
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	300
	Тепловая сеть
	ТК - Социалистический 113
	неизвестен
	 
	16
	78
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	301
	Тепловая сеть
	ТК - Восточная 121
	неизвестен
	 
	16
	16,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	302
	Тепловая сеть
	ТК - А.Петрова 118
	неизвестен
	 
	16
	37,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	303
	Тепловая сеть
	ТК 1 - Свевдлова 67
	неизвестен
	 
	16
	194
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	304
	Тепловая сеть
	Ленина 123 - Ленина 127
	неизвестен
	 
	16
	247,5
	тепловая сеть требуе капитального ремонта
	 
	 
	 

	305
	Тепловая сеть
	80-ой Гв.дивизии 2/2 - Полярная 46
	неизвестен
	 
	16
	260
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	306
	Тепловая сеть
	ТК - Строителей 37
	неизвестен
	 
	16
	50
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	307
	Тепловая сеть
	80-ой Гв.дивизии 8 - врезка
	неизвестен
	 
	16
	80
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	308
	Тепловая сеть
	Молодежная 28 
	неизвестен
	 
	16
	41
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	309
	Тепловая сеть
	ТК 51 - ТК 51/2 (Деповская 7)
	неизвестен
	 
	16
	75
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	310
	Тепловая сеть
	ТК - Витебская 16
	неизвестен
	 
	16
	13,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	311
	Тепловая сеть
	ТК - Витебская 22
	неизвестен
	 
	16
	37,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	312
	Тепловая сеть
	забор - Автотранспортная 35
	неизвестен
	 
	16
	35
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	313
	Тепловая сеть
	ТК - Советской Армии 73
	неизвестен
	 
	16
	32,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	314
	Тепловая сеть
	ТК - Молодежная 47
	неизвестен
	 
	16
	75
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	315
	Тепловая сеть
	ТК - Г.Исакова 142
	неизвестен
	 
	16
	37,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	316
	Тепловая сеть
	ТК 21с - А.Петрова 132
	неизвестен
	 
	16
	60
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	317
	Тепловая сеть
	Фурманова 26а
	неизвестен
	 
	16
	350
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	от врезки до ТК 2ду 159 - 30м

	318
	Тепловая сеть
	Витебская 6
	неизвестен
	 
	16
	465
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	 
	Итого по Железнодорожному сетевому району
	 
	 
	 
	79364
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Ленинский сетевой район
	 

	1
	тепловые сети
	Малахова 72 "Т/С"       
	1974
	37
	16
	770
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ТК-14 до Г.Исакова 169 через ТК-15,Тк-6 L-31м 2Д2734 L-90м 2Д219, L-40м 2Д159, от Г.Исакова 169 до ТК-1 L-45м 3Д159, по ж/д Г.Исакова 177 L-27м 2Д89Д76. 


	2
	тепловые сети
	Малахова 72 "Т/С"       
	1974
	37
	16
	180
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	требуется капитальный ремонт от ТК-31с/5 до ТК-31с/6 L-43м 2Д114

	3
	тепловые сети
	Г.Исакова 191 "Т/С"         
	1974
	37
	16
	224,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ТК-31с/1 до ТК-31с/2 L-49м 2Д114 

	4
	тепловые сети
	А.Петрова 216а "Т/С" 
	1974
	37
	16
	551,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	требуется капитальный ремонт от Тк-10 до А.Петрова 214 L-40м 2Д1334Д108Д57

	5
	тепловые сети
	Юрина 265а "Т/С"      
	1974
	37
	16
	612
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	требуется капитальный ремонт от ж/д Юрина 273 до Юрина 281 L-78м 3Д89Д57, L-47м 4Д76

	6
	тепловые сети
	Юрина 232а "Т/С"        
	1974
	37
	16
	4002
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	требуется капитальный ремонт от ТК-9/7 до ЦТП№521L-52м 2Д273,от ЦТП №521до Юрина 216 L-43м 2Д1022Д89, L-140м 3Д89,L-21м 2Д89Д76, от Кавалерийская 15 до Гущина203 L-97м 3Д159Д102, L-12м 2Д159Д102Д89, L-19м 2Д159Д102Д89, L-169м 2Д133Д114,от Гущина199 до Гущина189 L-68м 2Д108Д89Д57, L-40м 2Д452Д32,от ЦТП№521 Юрина 228 L-68м 2Д159Д102Д76,L-18м 2Д159Д89Д76, L-95м 2Д114Д89Д57

	7
	тепловые сети
	Шукшина 7 "Т/С"
	1974
	37
	16
	2603,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ЦТП №526 до ТК-5 через ТК-1,ТК-2,ТК-3,ТК-4 L-48м Д2734Д219Д133Д108,L-68м 2Д1333Д219Д108, L-65м 2Д219Д159Д1082Д133, L-140м 2Д1332Д219Д159Д108, от ТК-5 Попова 66 L-114м 2Д108Д76Д57, от ТК-5 через ТК-6 до Попова 72 L-63м 2Д219Д159Д108,L-52м 2Д159Д108Д76, от ТК-6 черезТК-7 до Попова 76 L-105м 3Д159Д76, L-80 2Д159Д89Д57,L-60м 2Д159Д89Д57.

	8
	тепловые сети
	Попова 20а "T/C" 
	1974
	37
	16
	502
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ЦТП№529 до ТК-1 L-25м 3Д159Д89, от ТК-1 до Гущина 181 L-55м 3Д89Д76,транзит по Гущина 181 L-35м 2Д76Д89Д57 

	9
	тепловые сети
	Попова 54 "Т/С"    
	1974
	37
	16
	3676
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ТК-9/4 до ЦТП №536 L-140м 2Д273, от Попова 50 до Юрина 218 L-17м 3Д57Д45, от Попова 34 до Юрина 220 L-70м 2Д89Д76, от Попова 28 до Попова 32,34 L-61м 2Д159Д114Д89,L-58м 3Д133, L-127м 2Д102Д89Д76, L-19м 2Д89Д76Д57, L-136м 2Д133Д114, L-19м 2Д1332Д89 

	10
	тепловые сети
	Малахова 58 "Т/С" 
	1989
	22
	16
	832,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ТК-3 до Малахова 58 L-39м 3Д133, от ТК-4 до Малахова 60 L-22м 2Д76Д57, от ТК-5 до Юрина 237 L-37м 3Д114, L-100м 3Д89, L-14м 2Д76Д57

	11
	тепловые сети
	Попова 1 1 "Т/С"
	1989
	22
	16
	 
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	тепловая сеть демонтирована

	12
	тепловые сети
	1 0-ая Западная 3 "Т/С" 
	1990
	21
	16
	199
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт отТК-132 через ТК-1,ТК-2,ТК-3 до ж/дома 10-я Западная 3 L-136,5м 2Д159, L-52,5м 2Д108, L-18м 2Д57 

	13
	тепловые сети
	Гущина 1 77а "Т/С"         
	1992
	19
	16
	5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ТК до Гущина 177а L-10м 2Д159

	14
	тепловые сети
	Г.Исакова 185 "Т/С"            
	1997
	14
	16
	5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	15
	тепловые сети
	Юрина 241 "Т/С"   
	1999
	12
	16
	301,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ТК до ж/д Юрина 245,247 L-52м 2Д76Д57, от Юрина 243 до Юрина 241 L-31м 2Д76Д57,

	16
	тепловые сети
	Малахова 51 "Т/С"
	1999
	12
	16
	983
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ТК-143/2 до Главного корпуса L-50м 2Д108Д76, от ТК-143/2 до Палатного корпуса L-26м 2Д108Д76, от Палатного корпуса до кислородной L-36м 2Д32, от врезки в воздушку до морга и гаража L-67м 3Д32. 

	17
	тепловые сети
	С.Армии,142а "Т/С"
	2000
	11
	16
	706,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ТК-1 до с.Армии142а L-53м 2Д89Д76,от ТК-11 до А.Петрова 199 L-12м 2Д108Д57, 

	18
	тепловые сети
	Г.Исакова 167в "Т/С"Б-501
	1974
	37
	16
	2046,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ТК-25с до ТК-14 L-110м 2Д325, от ТК-2 до ТК-1 L-31м 3Д219, от ТК-6 до ТК-7 L-32м 2Д159Д133, от ТК-7 до Г.Исакова 151а L-30м 3Д57, от ТК-8 до Г.Исакова 148 L-33м 3Д89, от ТК-10 черезТК-11 до ТК-12 L-89м 3Д114. 

	19
	тепловые сети
	Г.Исакова 223а "Т/С"  
	1974
	37
	16
	1863
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	требуется капитальный ремонт от ТК-40с до ТК-1 через ТК-3,ТК-2, L-140м 2Д273, L67м 2Д273Д57,от ТК-4 до ТК-5 L-72м 3Д159, от Островского 58 до Островского 60 L-21м 3Д76, от Островского 60 до ТК-7 L-38м 3Д159,от ТК-9 до Островского 64 L-22м 3Д76, ОТ ТК-2 до Г.Исакова 227 L-122м 2Д114Д57. 

	20
	тепловые сети
	Малахова 59 "Т/С"
	1999
	12
	16
	2814,25
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	требуется капитальный ремонт от от ТК-1 до Малахова 69 L-162м 3Д76, от ТК-1 до ТК-5 L80м 2Д159Д108, от ТК-5 до Малахова 55L-40м 3Д89,от ТК-5 до Юрина 219 L-140м 2Д108Д89, от Малахова 59 до Малахова 57 L-73м 3Д89 

	21
	тепловые сети
	Г.Исакова 235а "Т/С"
	1974
	37
	16
	2859
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ТК-2 до ТК-6 через ТК-3,ТК-4,ТК-5 L-361м 3Д159, от Попова 59 до А.Петрова 238 L77м 2Д133Д89, от ТК-9 доТК-11 через ТК-10 L-136м 3Д133, от ТК-11 до А.Петрова 224 L-87м 3Д114 

	22
	тепловые сети
	Г.Исакова 209а "Т/С" 
	1971
	40
	16
	2245,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ТК-9 до ТК-10 L-94м 2Д219Д108Д57, Оот ТК-9 до Островского 25 L-60м 2Д133Д108Д57,от ТК-5через ТК-6 ло Островского 33 L-151м 3Д108. 

	23
	тепловые сети
	Попова 29 "Т/С"
	1986
	25
	16
	1198,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	требуется капитальный ремонт от ТК-8/3 до Попова 31 L-31,5м 2Д159, L-87,5м 2Д1592Д45, L-70м2Д133Д89Д57, L-46м 3Д89Д45.

	24
	тепловые сети
	Г.Исакова 246а "Т/С"
	1974
	37
	16
	3827
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	требуется капитальный ремонт от ТК-43с до ЦТП №512 L-161м 2Д273, от Г.Исакова254 до Г.Исакова 256 L-36м 3Д89Д57,от ТК-1 до Г.Исакова 250 L-51м 2Д57Д32, от ТК-1 до Юрина 287 L-75м 2Д89Д57, L-51м 2Д57Д45, от Юрина 291 до Юрина 289 L-27м 2Д76Д32.

	25
	тепловые сети
	Юрина 246а "Т/С"
	1988
	23
	16
	2324,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ТК-9/11 до ЦТП№522L-92м 2Д219,от ЦТП №522до ТК-1L-34м 2Д102Д114Д76,от ЦТП№522 до ТК-2 L-37м 3Д1022Д57,от ТК-2 доГущина 213 L-117м 2Д133Д159Д114, от Гущина213 до Гущина215 L-76м 3Д114Д76,от Гущина 213 до ТК-3 L-89м 3Д114Д57,от Тк-3 до Гущина 211 L-37м 2Д892Д57,от ТК-3 до Кавалерийская20 L-42м 3Д76Д102Д57,от Кавалерийская 20 до Кавалерийская18 L-39м 3Д76Д45,от ТК-4 черезТК-5 до Кавалерийская13 L-130 2Д114Д102Д57

	26
	тепловые сети
	Попова 60"Т/С"
	1974
	37
	16
	1686
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ТК-9/4 до ЦТП №525 L-390м 2Д273, от ТК-1 до Шукшина 3 L-90м 2Д89Д57Д40, от ТК-5 до Шукшина 1 L-60м 2Д133Д114Д76, от ТК-3 черезТК-6,7 до Попова68 L-169,5м 2Д219и L-82м 2Д108 

	27
	тепловые сети
	Юрина 208в "Т/С"
	1976
	35
	16
	2145
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ТК-9 до ЦТП №527 L-150м 2Д219, от ТК-1 через ТК-4 до Юрина 206а L-64м 3Д159Д89, L-38м 3Д108Д76, L-18м 3Д108Д76, L-81м 3Д89Д57, от ТК-4 через ТК-5 до ТК-6 L-52м 2Д159Д133Д89, L-84м 2Д159Д133Д89, от ТК-3 до Юрина 208а L-71м 2Д89Д76Д57.

	28
	тепловые сети
	С.Поляна 25а "Т/С"
	1974
	37
	16
	3451
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ТК-15 до С.Поляна 29 L-87м 3Д133Д108, L-63м 2Д108Д89Д57, от ТК-3 до ТК-8 L-118,5м 2Д108Д89Д57, от ТК-6 до Г.Исакова 255 L-24м 3Д89Д57

	29
	тепловые сети
	Кащеевой 17а "Т/С"
	1989
	22
	16
	1446
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт отЦТП №531до ТК-14 L-42м 2Д159Д133Д89,от ТК-14 до ТК-15 Д-47м 2Д133Д108Д57, от ТК-18 дл Гущина158 L-18м 2Д108Д76Д45, от ТК-21 до Монтажников 14 L-53м 2Д1089Д89Д45. 

	30
	тепловые сети
	Шукшина 32 б "Т/С"
	1986
	25
	16
	2007
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт отТК-7 Шукшина 32 L-19,5м 3Д108Д76, от ТК-2 до Шукшина 30 L-53м 2Д108Д57Д45 

	31
	тепловые сети
	А.Петрова 256а "Т/С"
	1988
	23
	16
	1918
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ТК-12а/3 до ТК-7 L-146м 2Д325, от ТК-7 доШукшина 27 L-70м 2Д133Д108Д76, от ЦТП №534 до ТК-2 L-96м 2Д2733Д159Д1082Д89, от ТК-2 ТК-6 L-104м 2Д1593Д89Д57,от ТК-3 до ТК-4 L-43м 2Д219Д108Д89, от ТК-4 до А.Петрова252 L-57м 2Д108Д76Д57,от ТК-4 черезТК-5 до Попова 96 L-79м 2Д159Д108Д89, L-18м 2Д108Д89Д57 

	32
	тепловые сети
	Шукшина 17а "Т/С"
	1988
	23
	16
	2534
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	требуется капитальный ремонт от ЦТП №535 до Шукшина 17 через ТК-1 L-35м 2Д219Д108Д89, L-67м 2Д108Д57Д32, от ТК-4 черезТК-5 до Шукшина 15 L-68м 2Д133Д108Д76, L-26м 2Д108Д76Д57, от ТК-6 до Попова 88 l-12м 3Д89Д57,L-53м 2Д219Д133Д89, L-33м 2Д133Д89Д57, L-55м 2Д159Д133Д76 , L-90,5м 2Д159Д114Д76, от ТК-7 до Попова 92 L-54м 2Д108Д89Д57

	33
	тепловые сети
	Островского 14в "Т\С"
	1986
	25
	16
	3187
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ТК-2 через ТК-3,ТК-4,ТК-5,ТК6,ТК-7 до Гущина 1273 L-141м 2Д219Д159Д133, L87м 3Д159Д108, L-57м 2Д159Д133Д108, L-76м2Д133Д108Д76, L-30м 3Д108Д76, от ТК-2 до Тк9 через ТК-8 L-57м 3Д159Д76, L-35м 3Д159Д89, от ТК-8и от ТК-10 до Юрина 202 L-10м 2Д892Д76, L-21м 3Д89Д60, от ЦТП №537 через ТК-14а до ТК-14 L-200м 3Д133Д76.

	34
	тепловые сети
	Островского 26а "Т/С"
	1992
	19
	16
	1542
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ТК-537/2 до ЦТП №549 через ТК-6 L-263м 2Д219, от ТК-3 до Островского 4 L-15м 3Д114Д57.

	35
	тепловые сети
	А.Петрова 215 "Т/С"
	1974
	37
	16
	339,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ТК-1 до Малахова 77 L-35м 2Д89Д108, от А.Петрова 215 до А.Петрова 217 L-50м 2Д89Д108Д76 

	36
	тепловые сети
	Юрина 206 в "Т/С"
	1986
	25
	16
	1386
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	требуется капитальный ремонт от ЦТП №539 через ТК-1а до ТК-1 L-331м 2Д219Д159Д108, от ТК-3 до Гущина 167 L-30м 2Д219Д159Д108, от ТК-4 до Гущина 165 L-48м 2Д159Д133Д108.

	37
	тепловые сети
	от ТК-2 к зданию ДК Шинников А.Петрова 146а
	1977
	34
	16
	549
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	38
	тепловые сети
	Юрина184
	2001
	10
	16
	177
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	требуется капитальный ремонт от ТК-1 до Юрина 184 L-185м 2Д89 

	39
	тепловые сети
	А. Петрова 174 "Т/С    
	1968
	43
	16
	90
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	40
	тепловые сети
	Алексеевой, 76, 78 "Т/С"
	2001
	10
	16
	366
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от Э.Алексеевой 80 через Э.Алексеевой78,ТК-1 до Э.Алексеевой 76 L-183м 2Д108 Д89Д76.

	41
	тепловые сети
	Юрина, 239
	2000
	11
	16
	282,75
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	42
	тепловые сети
	Юрина, 182з "Т/С"
	1989
	22
	16
	626
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ТК-8/15 до Юрина 182 L-35м 2Д159,по Юрина 182 транзит L-108м 4Д108. 

	43
	тепловые сети
	Попова,8тс
	1986
	25
	16
	3180
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	требуется капитальный ремонт от ТК-1 до ТК-2 L-52м 3Д108Д89, от ТК-1 черезТК-3 до ТК-4 L-51м 2Д273Д219Д159, L-46м 3Д108Д76, от ТК-6 до Монтажников 7 L-33м 2Д892Д57,от ТК-10 до Кащееувой 2 L-68м 3Д114Д65,от ТК-11через ТК-12 до Кащеевой 11 L-75м 2Д1332Д114, L-40 3Д114Д57,от Тк-11 до Кащеевой 4 L-91м 3Д76Д57

	44
	тепловые сети
	Шукшина,20тс
	1974
	37
	16
	3737
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от Тк-1 до Шукшина 12 L-43м 2Д144Д114Д76, от ТК-1 до Шукшина 16 L-34м 2Д108Д76Д45, от ТК-8 через ТК-10,ТК-11,ТК-12 до ТК13 L-46м 2Д273Д159Д108, L-114м 2Д219Д159Д108, L-48м 2Д219Д159Д108, L-70м 2Д159Д108Д76, от ТК-12 до ТК-15 L-57м 2Д219Д159Д108, от ЦТП №524 через ТК-4 до ТК-5 L-56м 3Д159Д76, L41м 2Д159Д114Д76, от ТК-4 до Шукшина 24 L-26м 3Д114Д60.

	45
	тепловые сети
	Г.Исакова,197тс
	1993
	18
	16
	139
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	46
	тепловые сети
	Островского,17а(тс)
	1993
	18
	16
	130
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ЦТП №555 до Островского 17а L-50м 3Д89Д76 

	47
	тепловые сети
	Юрина,188а(тс)
	1974
	37
	16
	754
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	требуется капитальный ремонт от ТК-1 через ТК-2 до Юрина 190 L-116м 3Д108Д57, L-9м 3Д89Д57

	48
	тепловые сети
	Кащеевой,18тс
	1986
	25
	16
	3420
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ТК-10 черезТК-11,12 до Кавалерийская 5 L-18м 3Д159Д89,L-57м 3Д108Д57,L-10куб.мД102Д57,от ТК-9 до Кащеевой,21 L-103,5м 2Д762Д57, от ТК-7б/6 до Кащеевой 19 L-80м 3Д108, от ТК-1 до Кащеевой14 L-36м 2Д762Д57, от ТК-1 до ТК-13 через ТК-4,ТК-5 L-122,5м 2Д159Д133Д89,L-107м 3Д133Д76, L-32м 2Д114Д89Д57, L-71м 3Д89Д57 

	49
	тепловые сети
	Шукшина,6тс
	1974
	37
	16
	3146
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	требуется капитальный ремонт от ТК-1 через ТК-2,ТК-3 до ТК-4 L-54м 2Д219Д133Д76, L-47м 2Д219Д159Д76, L74м2Д159Д108Д57, от ТК-1 и ТК-2 до Шукшина 2 L-19м 2Д108Д76Д57, L25 м 2Д133Д89Д57, от ТК-8 через ТК-9,ТК-10, ТК-12 до ТК-13 L-106м 2Д219Д159Д108, L-60м 2Д219Д159Д108, L-41м 2Д219Д133Д108, L-93м 2Д219Д108Д89, от ТК-11 до С.Поляна 9 L-9м 2Д89Д76Д57.

	50
	тепловые сети
	Малахова,74а(тс)
	1974
	37
	16
	1172,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ТК-31с/5 через ТК-31с/7 до ТК-9 L-141м 2Д219, от Тк-9 до Г.Исакова 183 L-51м 2Д1592Д89,от ТК-3 до А.Петрова 180 L-61м 3Д89, от ТК-4 дор ТК-5 L-46м 2Д159Д89, от ТК-6 через ТК-7,ТК-8 до А.Петрова 186 L-104м 2Д159, L-87м 2Д133Д57, L-15м 2Д102Д89. 

	51
	тепловые сети
	Г.Исакова,234а(тс)
	1974
	37
	16
	4271
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ТК-39с до ЦТП №511 L-124м 2Д273, от ЦТП №511 до Г.Исакова 232 L-26м 3Д89Д57, от Г.Исакова 236 до Островского 48 L-36м 2Д219, L-189м Д219Д133 

	52
	тепловые сети
	Г.Исакова,163б(тс)
	1971
	40
	16
	1099
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ТК-6 до ТК-5 L-74м 2Д159, от ТК-2 до А.Петрова 164 L-40м 3Д89, от Тк-3 до А.Петрова 176 L-46м 3Д76. 

	53
	тепловые сети
	14-я Западная 1 "Т/С"     
	1992
	23
	16
	236,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ТК-2 до ТК-3 L-61,5м 2Д219

	54
	тепловые сети
	Г.Исакова 158а "Т/С"
	1983
	28
	16
	567,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	требуется капитальный ремонт от ТК-24с/1 до ЦТП №533 L-95,5м 2Д219, от ЦТП №533 через Г.Исакова 156 до Островского 17а L-42м 2Д159Д108Д57, L-89м 2Д108Д76Д45.

	55
	тепловые сети
	Ул.Юрина,243в
	1997
	14
	16
	118
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ЦТП №555 до Юрина243а через ТК-35с/6 L-59м 2Д159Д108Д57

	56
	тепловые сети
	Ул.2-я С.Западная,53
	 
	 
	16
	367,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ТК-2 через ТК-3доТК-4L-367,5м 2Д133

	57
	тепловые сети
	Ул.Э.Алексеевой,82
	 
	 
	16
	18,75
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от Тк-1 до Э.Алексеевой 82 L-12,5м 3Д76 

	58
	тепловые сети
	Ул.Г.Исакова,214б от ТК до д\с №18
	 
	 
	16
	13,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ТК до Д/сада L-9м 2Д89Д57

	59
	тепловые сети
	Ул.Юрина,249 от ТК до д\с №145
	 
	 
	16
	46,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ТК до Д/сада L-31м 2Д76Д57

	60
	тепловые сети
	Ул.А.Петрова,160 от ТК-1 ч-зТК-2 до д\с№149, ул.А.Петрова, 162 от ТК-2 до д/с №149
	 
	 
	16
	159
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ТК-12 через ТК-13 до Д/сада L-41м 2Д76Д57, L-60м 3Д89, L-5 2Д76Д57

	61
	тепловые сети
	Ул.Г.Исакова,207 транзит по мастерским, от мастерских до д\с 153
	 
	 
	16
	81
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	требуется капитальный ремонт от мастерских до Д/сада L-54м 2Д76Д57

	62
	тепловые сети
	Ул.Г.Исакова,225 от ТК до д\с №154
	 
	 
	16
	90
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	требуется капитальный ремонт от ТК-7 до Г.Исакова 225 L-60м 3Д57

	63
	тепловые сети
	Ул.Г.Исакова,189 от ТК до д\с №157
	 
	 
	16
	17,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ТК-31с/7 до Г.Исакова 189 L-17,5м 2Д89

	64
	тепловые сети
	Ул.А.Петрова,232 от ТК до д\с №160
	 
	 
	16
	13,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ТК-12 до Д/сада L-9м 3Д57 

	65
	тепловые сети
	Ул.Попова,74 от ТК до д\с №182
	 
	 
	16
	59
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	66
	тепловые сети
	Ул.Гущина,161 от ТК до д\с №244
	 
	 
	16
	202
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	требуется капитальный ремонт от ТК-5 до Гущина 161 L-101м 2Д108Д89Д45 

	67
	тепловые сети
	Ул.Юрина,196 от ТК-1 ч\з ТК-2 до школы №126
	 
	 
	16
	220
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	68
	тепловые сети
	Ул.С.Армии,146а от ТК до СДЮШОР-3
	 
	 
	16
	84
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ТК-2 до С.Армии146а L-56м 3Д76 

	69
	тепловые сети
	Ул.Г.Исакова,206
	 
	 
	16
	206,25
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	требуется капитальный ремонт от ТК-7 до Г.Исакова 206 L-137,5м 2Д108Д40.

	70
	тепловые сети
	Ул.Шукшина,2а
	 
	 
	16
	7,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	71
	тепловые сети
	Попова 68 "Т/С"
	1991
	20
	16
	251,5
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 требуется капитальный ремонт от ТК-3 черезТК-6 до Попова 68 L-169,5м 2Д219, L-82м 2Д108 

	72
	тепловые сети
	Попова,64 "Т/С"
	1988
	23
	16
	150
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	73
	тепловые сети
	10-я Западная ,9 "Т/С"
	2009
	 
	16
	568
	состояние тепловой сети удовлетворительное
	 
	 
	 

	 
	Итого по Ленинскому сетевому району
	 
	 
	 
	83590,5
	 
	 
	 
	


Таблица №14
	№п/п

	Виды сооружений и сетей
	Адрес
	Год ввода (в эксплуатацию) или на баланс
	Срок эксплуатации,лет
	Производительность,пропускная способность (в соответствующих ед.изм)
	Протяженность,мп
	Уровень износа,%
	Величина потерь ресурса (в соответствующих ед.изм),Гкал/год
	Количество аварий (аварий в год)
	Продолжительность аварий (суток)
	Обеспечинность потребителей коммунальными услугами (численность потребителей,обеспеченных услугами),
	Удельный расход топлива (электроэнергии,воды) на отпущенную тепловую энергию
	Прочие показатели технического состояния СКИ(указать какие)
	Необходимость выполнения мероприятий по модернизации (реконструкции) СКИ

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	топливо,тнт/Гкал
	вода,м3/Гкал
	эл.энергия,кВт/Гкал
	оборудование
	КПД котлов,%
	
	

	
	
	
	
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное)              значение
	фактическое значение,Гкал/час
	нормативное (оптимальное)              значение
	фактическое значение                    (в хозведении МУП "Энергнтик"г.Барнаула),мп
	нормативное (оптимальное)              значение  (все тепловые сети от котельной),мп
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное)              значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное)              значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное)              значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное)              значение
	фактическое значение (количество договоров с потребителями тепловой энергии)
	нормативное (оптимальное)              значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное)              значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное)              значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное)              значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное)              значение
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	 
	марки котлов
	Угольные котельные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	топливо
	вода
	эл.энергия
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	факт
	норма
	факт
	норма
	факт
	норма
	 
	КПД котлов,%
	 
	 

	1
	КВШ -2шт.
	пр.Красноармейский , 19
	1992
	19
	7.-10
	0,33
	0,3227
	нет сетей
	0
	
	
	
	
	1
	
	3
	
	1
	
	0,528
	0,421
	0,388
	0,370
	40,408
	48,782
	зашлакованы трубки,капитальный ремонт в 2011 коду
	КПД котлов,% 47,8
	 
	Ремонт котлов- уменьшение аварийности,повышение КПД котлов.Перевод котельной на природный газ в 2013 году -уменьшение выбросов золы в атмосферу,повышение КПД  котлов и уменьшение аварийных ситуаций и уменьшение затрат на эксплуатацию и ремонт оборудования.

	2
	Вт-100(у)
	ул.Пушкина,47
	2003
	7
	7.-10
	0,0461
	0,13
	нет сетей
	
	
	
	
	0
	1
	
	2
	
	1
	
	0,418
	___
	0,135
	___
	44,430
	__
	трещина в  передней паннели котла,необходима замена котла
	 
	 
	Ремонт котлов- уменьшение аварийности,повышение КПД котлов.Закрытие котельной,перевод потребителей от вновь строящайся котельной по ул.Пушкина,55 .Строительство тепловой сети в 2012 году. Уменьшение выбросов золы в атмосферу,уменьшение затрат на эксплуатацию и ремонт оборудования.

	
	
	Помещение котельной по ул.Пушкина,47
	1913
	98
	30
	
	
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	необходим ремонт внутреннего помещения
	 
	 
	ремонт помещения - улучшения условий труда работников котельной

	3
	КВ - 1,25 ,КВ - 1,6
	ул.Тяптина , 40
	2005 ,2002
	6; 9
	10. -15.
	0,8752
	2,017
	924,0
	2467
	
	
	709,88
	473,4
	11
	
	19
	
	33
	
	0,354
	0,329
	2,063
	0,290
	68,433
	81,692
	 1.на первом котле заглушено 2 трубки из 15,заменили  заднюю панель и боковую отремонтировали,необходим капитальный ремонт                                       2.заглушено 4 трубки из 15,              отремонтирована боковая  панель,необходим капитальный ремонт
	КПД котлов,% -67,6 ;55,4
	 
	Ремонт котлов- уменьшение аварийности,повышение КПД котлов.Перевод котельной на природный газ в 2012году -уменьшение выбросов золы в атмосферу,повышение КПД  котлов и уменьшение аварийных ситуаций,предоставление качественных услуг потребителям тепловой энергии и уменьшение затрат на ремонт и эксплуатацию котлов

	
	
	Здание котельной ул.Тяптина,40. Литер А, А¹, А².
	1982.
	39
	100
	356
	
	
	
	49
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 состояние не удовлетворительное, требуется ремонт здания; крыши;  нет второго ввода подключения электроэнергии; нет 2-го водопроводного ввода; 
	 
	 
	Ремонт здания - выполнение правил и санитарных норм,правил безопасности труда ,обеспечение длительного и надлежащего использования по назначению.Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии.

	
	
	Котельная ул. Тяптина, 40. Склад угольный (навес).
	1997.
	14
	100
	—
	
	
	
	
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Состояние не удовлетворительное, требуется ремонт здания.
	 
	 
	Ремонт здания - выполнение правил безопасности труда ,обеспечение длительного и надлежащего использования по назначению

	4
	Братск = 3шт.
	ул.Интернациональная , 121
	1991 ;2004; 1983
	20 ;7; 28
	10.-15
	1,1211
	1,537
	1621,0
	2811
	
	
	725,71
	448
	17
	
	25
	
	59
	
	0,375
	0,324
	0,364
	0,340
	57,951
	67,966
	1.замена 2 секций из 24,заменили 2 потолочных панелей из 8,необходима замена котла                                                  2.отремонтирована стальная панель,состояние удовлетворительное                                       3.заменены 3-и  трубки в топке, всего 9,необходим капитальный ремонт
	КПД котлов,%-66,4;             62,4;                   57,7
	 
	Ремонт котлов- уменьшение аварийности,повышение КПД котлов.Перевод котельной на природный газ в 2012 -уменьшение выбросов золы в атмосферу,повышение КПД  котлов и уменьшение аварийных ситуаций,предоставление качественных услуг потребителям тепловой энергии.

	
	
	Здание котельной ул.Интернациональная,121. Литер В.
	1971.
	40
	100
	346
	
	
	
	80
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ремонт здания, нет второго ввода подключения электроэнергии; нет 2-го водопроводного ввода.
	 
	 
	Ремонт здания - выполнение правил и санитарных норм,правил безопасности труда ,обеспечение длительного и надлежащего использования по назначению.Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии.

	5
	Братск =1шт.;КВ-1,25=2шт.
	ул.К.Маркса , 124
	2004,2007,2008
	7
	10.-15
	1,5552
	3,207
	5231,0
	7913
	
	
	2905,94
	1000
	36
	
	48
	
	98
	
	0,343
	0,287
	0,232
	0,310
	53,922
	78,345
	2.заглушено 4трубки,необходим капитальный ремонт
	КПД котлов,%-64;                68,2                 78,5;           
	 
	Замена котла - снижение аварийных ситуаций и предоставление качественных услуг потребителям тепловой энергии

	
	
	Здание котельной по ул.Карла Маркса,124.  Литер 61, 61А.
	2004.
	7
	100
	179
	
	
	
	80
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 нет 2-го водопроводного ввода. 
	 
	 
	Ремонт здания - выполнение правил и санитарных норм,правил безопасности труда ,обеспечение длительного и надлежащего использования по назначению.Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии.

	
	
	Здание котельной ул. К. Маркса, 124 ''К-55". Литер Ф, Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5.
	не установлен
	
	100
	513
	
	
	
	100
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Состояние не удовлетворительное;треснула стена, требуется ремонт здания;  нет 2-го водопроводного ввода. 
	 
	 
	Ремонт здания - выполнение правил и санитарных норм,правил безопасности труда ,обеспечение длительного и надлежащего использования по назначению.Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии.

	6
	КВШ=1шт.;               КВ-0,35=2шт.
	ул.Аванесова , 132
	1993,             2006,               2006
	18,               5,                    5
	7-10;               10-15;                  10-15
	0,5728
	0,829
	424,0
	424
	
	
	194,18
	148,2
	2
	
	2
	
	3
	
	0,391
	0,396
	0,060
	0,380
	33,345
	37,901
	1.в удовлетворительном состоянии        2.заменен конвективный  пучок,необходим капитальный ремонт                                      3.заменен конвективный  пучок,необходим капитальный ремонт
	КПД котлов,%-47,4;                           53,2;                           51,6
	 
	Ремонт котлов- уменьшение аварийности,повышение КПД котлов.

	7
	КВШ=3шт.                    КВ-0,3=1шт.
	ул.Партизанская , 195
	2001                                      2001                      2001                     2010
	10                  10                   10                   1
	7-10                      7-10                       7-10                       10-15
	0,6857
	0,932
	724,0
	762
	
	
	234,77
	182,3
	9
	
	8
	
	3
	
	0,522
	0,420
	0,514
	0,390
	60,472
	32,538
	1.заглушено 3 трубки,необходим капитальный ремонт                                                  2.заглушено 5 трубок,необходим капитальный ремонт                                                                                                                                      3.в удовлетворительном состоянии           4.новый котел
	КПД котлов,%-47,6;             49,3                       47,3                64,1                     
	 
	Ремонт котлов- уменьшение аварийности,повышение КПД котлов.Перевод котельной на природный газ в 2013году -уменьшение выбросов золы в атмосферу,повышение КПД  котлов и уменьшение аварийных ситуаций,предоставление качественных услуг потребителям тепловой энергии.

	
	
	Здание пристроев котельной и склада ул.Партизанская,195. Литер А¹ и А².
	1982.
	29
	100
	198
	
	
	
	57
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 ремонт здания,нет второго ввода подключения электроэнергии; нет 2-го водопроводного ввода.
	 
	 
	Ремонт здания - выполнение правил и санитарных норм,правил безопасности труда ,обеспечение длительного и надлежащего использования по назначению.Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии.

	8
	КВШ=2шт.                    КВ-0,3=1шт.
	ул.Первомайская , 50а (пос.Власиха)
	1992,                1992,                 2010
	9;                   9;                     1
	7.-10                          7-10                                        10-15
	0,4166
	0,783
	1432,0
	1622
	
	
	451,07
	331,7
	2
	
	20 - кап.рем.
	
	22
	
	0,460
	0,425
	0,323
	0,480
	55,368
	88,571
	перевод котельной на газ в 2011 году
	КПД котлов,%-46,7                      45,5                          66,4
	 
	Перевод котельной на природный газ в 2011году -уменьшение выбросов золы в атмосферу,повышение КПД  котлов и уменьшение аварийных ситуаций,предоставление качественных услуг потребителям тепловой энергии.

	
	
	Здание котельной с. Власиха ул.Первомайская,50. Литер Б.
	не установлен
	
	100
	182
	
	
	
	80
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Состояние  не удовлетворительное:требуется кап ремонт кирпичной стены и кровли; нет второго ввода подключения электроэнергии; нет 2-го водопроводного ввода. 
	 
	 
	Ремонт здания - выполнение правил и санитарных норм,правил безопасности труда ,обеспечение длительного и надлежащего использования по назначению.Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии.

	9
	КВ - 1,6=3шт
	ул.Строительная , 16а (пос.Власиха)
	1999                  1999                       2008
	12                   12                   3
	10.-15
	2,081
	3,125
	4243,0
	4436,5
	
	
	1555,60
	991,1
	2
	
	2
	
	9
	
	0,372
	0,318
	0,620
	0,230
	61,118
	61,332
	1.заглушено 6 трубок,необходим капитальный ремонт                                             2.заглушено 15 трубок,замена котла в 2011 году
	КПД котлов,%-             57,5                             62,6                                70,3
	 
	Ремонт котлов- уменьшение аварийности,повышение КПД котлов.

	
	
	Здание котельной  с. Власиха ул.Строительная, 16а. Литер А.
	1992.
	19
	100
	406
	
	
	
	57
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Состояние удовлетворительное; нет 2-го водопроводного ввода.
	 
	 
	Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии.

	10
	КВ - 1,6 =2шт.                                              КВ - 2,33 - 95
	Павловский тр. , 49/1
	2001                           2001                                             2009
	10                     10                    2
	10.-15
	2,0223
	4,106
	2358,0
	3790
	
	
	938,83
	576
	14
	
	41
	
	17
	
	0,387
	0,302
	0,545
	0,310
	60,380
	62,305
	1.заглушено 16 трубок,необходим капитальный ремонт                                                           2.заглушено 18 трубок,необходим капитальный ремонт
	КПД котлов,%-61,1                                        63,1                            77,1
	 
	Ремонт котлов- уменьшение аварийности,повышение КПД котлов и предоставления качественных услуг потребителям тепловой энергии.

	
	
	Здание котельной Павловский, 49/1. Литер А.
	1973.
	38
	100
	537
	
	
	
	70
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Состояние не удовлетворительное;разрушены стены, течет кровля- требуется ремонт здания;  нет 2-го водопроводного ввода. 
	 
	 
	Ремонт здания - выполнение правил и санитарных норм,правил безопасности труда ,обеспечение длительного и надлежащего использования по назначению.Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии.

	11
	КЕ 6,5/14=3шт.
	ул.Промышленная , 3 (пос.Центральный)
	1986                                           1986                   1987
	25                25                   24
	20.-25
	4,6201
	8,2
	13724,0
	17159
	
	
	6300,47
	4328
	9
	
	23
	
	131
	
	0,420
	0,306
	2,398
	4,090
	52,238
	62,164
	1.заглушено 6 трубок,необходим капитальный ремонт                                               2.состояние удовлетворительное                                                   3.заменили 2 трубы перепускные с ниж.барабана в коллектор
	КПД котлов,%-65,7                           64,7                                     66,1
	 
	Ремонт котлов- уменьшение аварийности,повышение КПД котлов .Перевод котельной на природный газ в 2014 году -уменьшение выбросов золы в атмосферу,повышение КПД  котлов и уменьшение аварийных ситуаций,предоставление качественных услуг потребителям тепловой энергии.

	
	
	Здание котельной п. Центральный ул. Промышленная, 3. Литер А, А1,А2, А3, А4.
	1975.
	36
	100
	1206
	
	
	
	70
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 состояние не удовлетворительное, требуется ремонт здания,идет расслоения кирпича,течет кровля;нет второго ввода подключения электроэнергии;    нет 2-го водопроводного ввода. 
	 
	 
	Ремонт здания - выполнение правил и санитарных норм,правил безопасности труда ,обеспечение длительного и надлежащего использования по назначению.Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии.

	
	
	Здание склада п. Центральный ул. Промышленная, 3. Литер Б.
	1996.
	15
	100
	61
	
	
	
	20
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Состояние не удовлетворительное,трещины в стенах; требуется ремонт здания, кровли. 
	 
	 
	Ремонт здания - выполнение правил и санитарных норм,правил безопасности труда ,обеспечение длительного и надлежащего использования по назначению

	12
	КВ - 0,3=2шт.
	ул.Партизанская , 187
	2008                     2008
	3                        3
	10.-15
	0,3559
	0,609
	270,0
	376
	
	
	54,99
	32,9
	1
	
	6
	
	2
	
	0,492
	0,327
	0,122
	0,610
	64,638
	39,517
	1.заменили конвективный пучок,необходим капитальный ремонт                                          2.состояние удовлетворительное
	КПД котлов,%-61,6                  60,8
	 
	Ремонт котлов- уменьшение аварийности,повышение КПД котлов .Закрытие котельной ,перевод потребителей от котельной по ул.Партизанская,195 .Строительство тепловой сети в 2013годуУменьшение выбросов золы в атмосферу,уменьшение затрат на эксплуатацию и ремонт оборудования.

	13
	Алтай 7
	ул.Пушкина , 55 а
	1993
	8
	10.-15
	0,2161
	0,235
	324,0
	324
	
	
	95,39
	69,1
	1
	
	19
	
	2
	
	0,489
	0,396
	0,247
	1,270
	35,124
	48,940
	заменили конвективный пучок,необходим капитальный ремонт
	КПД котлов,%-50,6
	 
	Перевод котельной на природный газ в 2012 году.Уменьшение выбросов золы в атмосферу,уменьшение затрат на эксплуатацию и ремонт оборудования.

	
	
	Здание котельной ул. Пушкина 55 "К-54".                           Литер Б.
	1961.
	50
	100
	44
	
	
	
	60
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 нет второго ввода подключения электроэнергии; нет 2-го водопроводного ввода. 
	 
	 
	Ремонт здания - выполнение правил и санитарных норм,правил безопасности труда ,обеспечение длительного и надлежащего использования по назначению.Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии.

	14
	Универсал 3                          Универсал 5
	Змеиногорский тракт , 25
	1985                        1985
	26                 26
	10.-15
	0,137
	0,1552
	
	194,0
	
	
	42,10
	29,9
	
	
	
	
	59
	
	0,429
	0,363
	0,176
	1,040
	27,444
	35,419
	 
	КПД котлов,%-54,8                                 55,7
	 
	Закрытие котельной,перевод потребителей от котельной санатория "Барнаульский".Строительство тепловой сети в 2012 году.

	15
	КВШ=2шт.                    КВ-0,3=1шт.
	ул.Аванесова , 44
	2001                              2001                                              2010
	10                  10                 1
	7.-10
	0,3769
	0,758
	234,0
	234
	
	
	44,80
	36,1
	
	
	
	
	3
	
	0,461
	0,444
	0,160
	0,570
	39,710
	43,343
	1.состояние удовлетворительное                                             2.состояние удовлетворительное
	КПД котлов,%-43,2                                45,8                                                              65,30                                    
	 
	 

	16
	КВШ=3шт.
	ул.Аванесова , 103 в
	2000
	11
	7.-10
	0,4141
	0,636
	492,0
	1743
	
	
	332,27
	272,4
	1
	
	1
	
	23
	
	0,481
	0,420
	0,465
	0,810
	37,443
	38,882
	состояние удовлетворительное
	КПД котлов,%-47,7                                         48,7                                    46,8
	 
	 

	
	
	Здание котельной ул. Аванесова,103в. Литер А.
	1957.
	54
	100
	142
	
	
	
	80
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется ремонт крыши; нет второго ввода подключения электроэнергии; нет 2-го водопроводного ввода.
	 
	 
	Ремонт здания - выполнение правил и санитарных норм,правил безопасности труда ,обеспечение длительного и надлежащего использования по назначению.Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии.

	17
	КВШ=1шт.;               КВ-0,2=1шт.
	пр.Красноармейский , 21
	1994
	17                                                 7
	7.-10                           10.-15
	0,3681
	0,469
	120,0
	216
	
	
	16,00
	12,4
	1
	
	1
	
	3
	
	0,458
	0,374
	0,051
	0,370
	39,200
	42,249
	состояние удовлетворительное
	КПД котлов,%-50,9                                         56,4
	 
	 

	18
	КВШ=2шт.
	ул.Матросская , 94
	2001                                          2004
	10                                                            7
	7.-10
	0,5171
	0,475
	308,0
	308
	
	
	168,69
	88,7
	
	
	
	
	1
	
	0,529
	0,442
	0,100
	0,720
	60,526
	56,141
	состояние удовлетворительное
	КПД котлов,%-44,3                                               46,4
	 
	 

	
	
	п. Затон ул.Матросская,94, здание мазутонасосной               Литер В.
	не установлен
	
	100
	63
	
	
	
	80
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Состояние удовлетворительное. 
	 
	 
	 

	
	
	Здание котельной п. Затон ул.Матросская,94. Литер Б, Б' II.
	не установлен
	
	100
	313
	
	
	
	70
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 ремонт здания и кровли, нет второго ввода подключения электроэнергии; нет 2-го водопроводного ввода. 
	 
	 
	Ремонт здания - выполнение правил и санитарных норм,правил безопасности труда ,обеспечение длительного и надлежащего использования по назначению.Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии.

	19
	КВШ=1шт.                                          КВ-0,3=1шт.
	ул.Никитина , 22
	2000                                         2010
	11                                      1
	7.-10
	0,3225
	0,485
	нет сетей
	
	
	
	0,00
	0
	1
	
	1
	
	7
	
	0,485
	0,436
	0,391
	0,810
	32,022
	73,487
	1.состояние удовлетворительное
	КПД котлов,%-46                            70,1
	 
	Закрытие котельной ,перевод потребителей от ТЭЦ .Строительство тепловой сети в 2012годуУменьшение выбросов золы в атмосферу,уменьшение затрат на эксплуатацию и ремонт оборудования.

	
	
	Здание котельной ул.Никитина,22. Литер А.
	1968.
	43
	100
	144
	
	
	
	80
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 ремонт помещения,нет второго ввода подключения электроэнергии; нет 2-го водопроводного ввода. 
	 
	 
	ремонт помещения - улучшения условий труда работников котельной.Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии.

	20
	КВШ=1шт.                                          КВ-0,3=2шт.
	Павловский тр. , 54 (Целинная,9)
	1988                      2010
	23                 1
	7.-10
	1,0233
	1,198
	нет сетей
	
	
	
	0,00
	0
	3
	
	3
	
	9
	
	0,940
	0,407
	0,149
	0,210
	19,648
	26,469
	1.состояние удовлетворительное
	КПД котлов,%-45,5                    69,5                  67,2
	 
	 

	
	
	Здание котельной ул. Целинная,9. Литер Ж.
	1957.
	54
	100
	123
	
	
	
	80
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 ремонт помещения ,нет 2-го водопроводного ввода. 
	 
	 
	ремонт помещения - улучшения условий труда работников котельной.Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии.

	21
	КВШ=2шт.
	ул.Чкалова , 1 б
	1987
	24
	7.-10
	0,1638
	0,281
	60,0
	60
	
	
	15,30
	11,1
	
	
	
	
	1
	
	0,495
	0,393
	0,796
	1,640
	28,061
	40,836
	состояние удовлетворительное
	КПД котлов,%-53,6              48,6
	 
	Закрытие котельной ,перевод потребителей от ТЭЦ .Строительство тепловой сети в 2012году Уменьшение выбросов золы в атмосферу,уменьшение затрат на эксплуатацию и ремонт оборудования.

	
	
	Нежилое помещение котельной в подвале жилого дома по ул.Чкалова,1б. Литер А I.
	1961.
	50
	100
	83
	
	
	
	100
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 нет второго ввода подключения электроэнергии; нет 2-го водопроводного ввода. 
	 
	 
	ремонт помещения - улучшения условий труда работников котельной.Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии.

	22
	КВШ=1шт.                   КВ-0,3=1шт.
	ул.Чкалова , 194
	1991                                      2010
	20                                    1
	7.-10
	0,1795
	0,39
	0,0
	166
	
	
	34,69
	25,1
	1
	
	1
	
	4
	
	0,430
	0,417
	0,210
	1,230
	55,307
	58,450
	1.состояние удовлетворительное
	КПД котлов,%-47,2                          65,8
	 
	Закрытие котельной ,перевод потребителей от ТЭЦ .Строительство тепловой сети в 2012году Уменьшение выбросов золы в атмосферу,уменьшение затрат на эксплуатацию и ремонт оборудования.

	23
	КВШ=3шт.
	ул.2я Строительн.,54
	2001
	10
	7.-10
	0,2553
	0,541
	201,0
	201
	
	
	60,07
	47,3
	
	
	
	
	1
	
	0,434
	0,426
	0,576
	0,890
	12,583
	19,650
	1.состояние удовлетворительное                                             2.состояние удовлетворительное            3.состояние удовлетворительное
	КПД котлов,%-48,3                         48                                45
	 
	 

	
	
	Котельная ул.2-я Строительная 54 "К-57"                             с. Власиха. Литер А.
	1963.
	48
	100
	127
	
	
	
	80
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ремонт кровли, нет второго ввода подключения электроэнергии; нет 2-го водопроводного ввода. 
	 
	 
	Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии.

	24
	КВ - 0,35=2шт.
	ул.Школьная , 18 (пос.Ново-Михайловка)
	2006
	5
	10.-15
	0,1899
	0,634
	3880
	4240,0
	
	
	1765,16
	964,6
	1
	
	2
	
	20
	
	0,402
	0,324
	0,539
	0,700
	30,336
	39,605
	состояние удовлетворительное
	КПД котлов,%-57,4                         59,1
	 
	 

	
	
	Здание котельной по ул.Школьной,18 пос.Михайловка. Литер А.
	не установлен
	
	100
	126
	
	
	
	70
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	нет 2-го водопроводного ввода. 
	 
	 
	Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии.

	25
	КВШ- 2шт.
	ул.Анатолия , 193 а
	1992
	19
	7.-10
	0,28
	
	70,0
	398
	
	
	62,03
	48,5
	
	
	
	
	11
	
	0,389
	0,412
	0,192
	0,710
	37,819
	69,420
	состояние удовлетворительное
	КПД котлов,%-50,9 и 46,6
	 
	 

	
	здание
	
	1962.
	49
	100
	78
	
	
	
	50
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 нет второго ввода подключения электроэнергии; нет 2-го водопроводного ввода. 
	 
	 
	Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии.

	26
	КВШ=2шт.
	ул.Власихинская, 29
	2001
	10
	7.-10
	0,0432
	0,25
	нет сетей
	
	
	
	0,00
	0
	
	
	
	
	1
	
	0,354
	0,416
	0,100
	4,060
	0,000
	416,221
	состояние котлов удовлетворительное
	КПД котлов,%-45,5                                                   51
	 
	Закрытие котельной ,перевод потребителей от ТЭЦ .Строительство тепловой сети в 2012году-Уменьшение выбросов золы в атмосферу,уменьшение затрат на эксплуатацию и ремонт оборудования.

	
	
	Помещение котельной по ул.Власихинской,29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	ремонт помещения - улучшения условий труда работников котельной

	 
	Газовые котельные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	1
	КЕ 10/14                       КВ-Г 10-150                             ДКВР 10/13-уголь
	Змеиногорский тр.,112а
	2002                           2002                                        1970
	9                                  9                                          41
	20.-25
	10,4765
	18,86
	7902,0
	12813
	
	
	5290,04
	3750
	1
	
	2
	
	71
	
	0,318         0,131
	уголь-0,284                          газ-0,136
	1,884
	2,730
	23,36
	28,523
	1.состояние удовлетворительное               2.состояние удовлетворительное                            3.трешина в барабане котла,необхома замена котла         
	КПД котлов,%-77,2                              93,4                           64,8                                                
	 
	Ремонт котла- уменьшение аварийности,повышение КПД котла и предоставления качественных услуг потребителям тепловой энергии.

	
	
	Здание котельной Змеиногорский тракт, 112а. Литер А, А'.
	1980.
	31
	100
	1145
	
	
	
	100
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Состояние не удовлетворительное; требуется ремонт крыши,кирпичной кладки наружних стен; нет 2-го водопроводного ввода; требуется ремонт бытового здания. 
	 
	 
	Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии.

	
	
	Котельная Змеиногорский тракт, 112а. Склад металлический.
	1982.
	29
	50
	4
	
	
	
	100
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	2
	Paramat Sim=3шт.
	ул.Интернациональная , 82а
	1997
	14
	
	1,7587
	2,324
	1562,0
	2460
	
	
	617,66
	385,2
	7
	
	11
	
	15
	
	0,136
	0,131
	0,400
	0,130
	35,552
	29,305
	1.прогорел барабан котла,ремонту не подлежит,необхома замена котла         2.состояние удовлетворительное                 3.состояние удовлетворительное
	КПД котлов,%-92,25                              93,1                           92,4                                              
	 
	Ремонт котла- уменьшение аварийности,повышение КПД котла и предоставления качественных услуг потребителям тепловой энергии.

	
	
	Здание котельной ул.Интернациональная, 82а            "К-56". Литер А.
	1999.
	12
	100
	139
	
	
	
	30
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 состояние удовлетворительное, нет второго ввода подключения электроэнергии; нет 2-го водопроводного ввода. 
	 
	 
	Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии.

	3
	КВ - 1,6
	ул.Опытная станция, 4 б (ОПХ "Овощевод"пос.Южный)
	1984
	27
	10.-15
	1,8507
	3,11
	7681,0
	7791
	
	
	2235,11
	1608
	3
	
	4
	
	89
	
	0,135
	0,131
	0,462
	0,340
	20,081
	29,683
	 1.состояние удовлетворительное                               2.состояние удовлетворительное  3.заглушено 5 трубок из 51,необходим капитальный ремонт котла                                            4.заглушено 7 трубок из 51,необходим капитальный ремонт котла                                                   
	КПД котлов,%                         91,25                           91,25                                                                    
	 
	Ремонт котла- уменьшение аварийности,повышение КПД котла и предоставления качественных услуг потребителям тепловой энергии.

	
	
	Здание котельнойс.Лебяжье, ул.Опытная станция,4-б, в том числе дымовая труба кирпичная Д950 мм, высота 25 м. Литер А.
	1932.
	78
	100
	452
	
	
	
	100
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	нет второго ввода подключения электроэнергии; нет 2-го водопроводного ввода. 
	 
	 
	Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии.

	4
	Paramat Sim                           КВШ-уголь
	ул.Школьная , 65                        ( пос.Лебяжье)
	2001               1989
	10                   22
	25                         7.-10
	0,2048
	0,392
	326,0
	1406
	
	
	237,88
	155,5
	
	
	
	
	9
	
	0,134
	0,136
	0,097
	0,490
	42,455
	53,619
	1.состояние удовлетворительное                               2.состояние удовлетворительное
	КПД котлов,%                         93,3                         53                                                              
	 
	 

	
	
	Здание котельной ул.Школьная,65. Литер Б, Б1.
	1967.
	44
	100
	70
	
	
	
	70
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	нет второго ввода подключения электроэнергии; нет 2-го водопроводного ввода.
	 
	 
	Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии.

	5
	Vertomat=2шт.                                           КВ-05=1шт.-уголь
	Советская , 1 а                                        ( пос.Гоньба )
	1998                   2005
	13                   6
	25                           10.-15
	0,1928
	0,6064
	358,0
	358
	
	
	62,02
	48,1
	2
	
	5
	
	1
	
	0,129
	0,130
	0,100
	0,840
	63,069
	74,773
	1.состояние удовлетворительное                               2.состояние удовлетворительное
	КПД котлов,%                         97,5                    57,4                                                        
	 
	 

	
	
	Здание котельной  с. Гоньба ул.Советская, 1б. Литер А I.
	1992.
	19
	100
	413
	
	
	
	30
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 нет 2-го водопроводного ввода.
	 
	 
	Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии.

	6
	Paramat Sim=1шт.
	пр.Коммунаров , 57 а
	2001
	10
	25
	0,0506
	0,198
	нет сетей
	
	
	
	0,00
	0
	1
	
	1
	
	1
	
	0,109
	0,102
	0,100
	2,320
	11,943
	27,017
	состояние удовлетворительное
	КПД                     котлов,%           96,55
	 
	 

	7
	КВа-1,6 ЛЖ/Гс=4шт.
	ул.Пушкина , 58-ул.Гоголя,57а
	2004
	5
	25
	4,4103
	3,797
	3819,3
	4376,3
	
	
	1035,77
	855
	1
	
	8
	
	51
	
	0,135
	0,134
	0,095
	0,190
	26,826
	24,422
	состояние удовлетворительное
	КПД                     котлов,%           96,55
	 
	 

	
	
	Здание котельной ул. Гоголя,57а. Литер А, А1.
	1980.
	31
	100
	524
	
	
	
	80
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 требуется ремонт крыши; нет 2-го водопроводного ввода.
	 
	 
	Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии.

	8
	ДЕ6,5/14=1шт.                                        Е1/9=3шт.
	Змеиногорский тр.,120П
	нет даты                           1990
	0                            21
	20.-25                                         10.-15
	5,4907
	5,406
	4684,0
	6367
	
	
	принята в ноябре 2010г.,нет данных
	1697
	1
	
	2
	
	6
	
	0,136
	__
	0,744
	__
	36,399
	__
	1.требуется капитальный ремонт                                 2.требуется капитальный ремонт                              3.требуется капитальный ремонт                                    4.прогорела трубная часть котла,необходима замена котла
	КПД                     котлов,%           91,7                                82,5
	 
	 

	
	
	Здание котельной Змеиногорский тракт,120П
	
	
	
	767,4м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Зданию необходим ремонт кровли,восстановление кирпичной кладки
	 
	 
	 

	
	
	здание насосной станции Змеиногорский тракт,120П
	
	
	
	4,8м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	необходим ремонт
	 
	 
	 

	
	
	здание операторской мазутохозяйства, Змеиногорский тракт,120П
	
	
	
	31,4м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	необходим ремонт
	 
	 
	 

	
	
	здание солехранилища Змеиногорский тракт,120П
	
	
	
	12,7м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	необходимо установить окна и двери
	 
	 
	 

	9
	ДЕ 25/14 ГМ=2шт.                                             КЕ10/14=2шт.
	ул.Чкалова , 247а
	1976                            1970
	35                   41
	20.-25
	18,4188
	38,49
	13339,0
	32614,8
	
	
	#######
	7733
	2
	
	4
	
	474
	
	0,132
	0,136
	0,789
	1,280
	21,027
	24,196
	1,2требуется капитальный ремонт                                3,4требуется капитальный ремонт
	КПД                     котлов,%           93,1                                 63,4
	 
	 

	
	
	Здание котельной литер.А, А1, А2, А3, А4 по ул.Чкалова,247а
	не установлен
	
	100
	2755
	
	
	
	100
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Состояние не удовлетворительное; требуется ремонт здания;  нет 2-го водопроводного ввода. 
	 
	 
	Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии.

	10
	ДЕ 16/14 ГМ=3шт.                 КЕ 6,5/14=2шт.
	ул.6я Нагорная , 11г
	2002                                                 2000
	9                                         10
	20.-25
	18,7187
	32,06
	23509,0
	36539
	
	
	#######
	10428
	5
	
	5
	
	118
	
	0,139
	0,138
	0,531
	1,020
	21,573
	22,905
	состояние удовлетворительное
	КПД                     котлов,%          88,2                         92,7
	 
	 

	
	
	Здание котельной по ул. 6-я Нагорная, 11г. Литер С/А, С/А1, С/А2, С/Б, С/I. в том числе: здание котельной, дымовая труба, дробильное отделение, галерея топливоподачи.
	1985,1991,1985
	26.20,26
	100
	2363
	
	
	
	30
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется кап ремонт электрощитовой; монтаж аварийного освещения; восстановление 2-го водовода; замена э\кабеля от ТП до котельной; кап ремонт канализации; ремонт крыши;                              Железобетонная дымовая труба (ст.№4) экспертное обследование октябрь 2010; нет 2-го водопроводного ввода.
	 
	 
	Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии.

	11
	ДЕ 25/14 ГМ=5шт.                                           ДЕ25*14ГМ=3шт. - мазут
	Лесной тракт , 75  (пос.Южный - РОТОР)
	1976
	35
	20.-25
	41,8126
	89,33
	53131,0
	69557,2
	
	
	#######
	32018
	1
	
	5
	
	346
	
	0,135
	0,136
	0,963
	0,900
	26,970
	28,966
	капитальный ремонт в 2011 г.
	КПД                     котлов,%           92                             91
	 
	 

	
	
	Здание котельной п. Южный Лесной тракт, 75. Бытовое помещение Литер Б.
	1960.
	51
	100
	103
	
	
	
	100
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 требуется замена оконных блоков. 
	 
	 
	 

	
	
	Здание котельной п. Южный Лесной тракт, 75. Литер С/А,С/А1,С/А2,С/А3,С/А4, С/А5.
	1960.
	51
	100
	3416
	
	
	
	100
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	зданию требуется ремонт крыши;восстановить кирпичную кладку стен, требуется замена электропроводки аварийного освещения 
котельной; демонтаж дымовой трубы №5; капитальный
 ремонт ливневой и фекальной канализации; 
нет 2-го водопроводного ввода. 
	 
	 
	Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии.

	
	
	Здание котельной п. Южный Лесной тракт, 75. Пристройка к котельной. Литер С/А,С/А1,С/А2,С/А3,С/А4, С/А5.
	1996.
	15
	100
	3416
	
	
	
	20
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Состояние удовлетворительное. 
	 
	 
	 

	
	
	Здание мазутного хозяйтства  п. Южный Лесной тракт, 75.  Литер С/Д.
	13.05.1905
	15
	100
	99
	
	
	
	100
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 требуется ремонт стен  здания, крыши . 
	 
	 
	 

	
	
	Здание камеры управления мазутом   п. Южный Лесной тракт, 75.  Литер С/Е.
	1960.
	51
	100
	33
	
	
	
	100
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 требуется ремонт стен  здания, крыши. 
	 
	 
	 

	
	
	п. Южный Лесной тракт, 75. Здание склада соли
	1960.
	51
	100
	118
	
	
	
	100
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 требуется капитальный ремонт здания. 
	 
	 
	 

	12
	оборудование в аренде                                   ДКВР 6,5/13                        КЕ 6,5/14
	ул.Пушкина , 30
	1983                               1984
	28                                    27
	20-25
	8,437
	7,79
	8854,0
	13961
	
	
	
	
	3
	
	29 -кап.рем
	
	
	
	0,138
	0,135
	0,971
	0,780
	28,414
	29,986
	необходим капитальный ремонт здания и оборудования                
	КПД                     котлов,%         93,6                       92,9
	 
	 

	13
	Viessmann Vitoplex 300=2шт.
	ул.Смирнова,67
	2010
	1
	30
	0,0621
	0,2047
	нет сетей
	
	
	
	0,00
	0
	
	
	
	
	1
	
	0,142
	__
	0,100
	__
	0,000
	0,000
	 
	93,1
	 
	 

	 
	Котельные на мазуте
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	1
	ДЕ 6.5/14 ГМ=3шт.
	ул.Водников, 12                                  (пос.Затон)
	1997
	14
	20-25
	2,5721
	10,27
	14026,0
	15146
	
	
	3952,01
	2848
	4
	
	14
	
	97
	
	0,158
	0,123
	0,736
	0,940
	48,908
	48,945
	необходим капитальный ремонт котла №1
	КПД                     котлов,%         85,4                     83,2                        85,9
	 
	 

	
	
	Здание котельной по ул.Водников,12а. Литер А, А1, А2, А3, А4.
	1950,1950,1980,   1995,1997
	61,61,31,16,14
	100
	855
	
	
	
	70
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 нет 2-го водопроводного ввода.
	 
	 
	Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии.


	№п/п
	Виды сооружений и сетей
	Адрес
	Год ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации,лет
	Производительность,пропускная способность (в соответствующих ед.изм)
	Протяженность,м
	Уровень износа,%
	Величина потерь ресурса (в соответствующих ед.изм),Гкал/год
	Количество аварий (аварий в год)
	Продолжительность аварий (суток)
	Обеспечинность потребителей коммунальными услугами (численность потребителей,обеспеченных услугами),количество договоров с потребителями тепловой энергии
	Удельный расход топлива (электроэнергии,воды) на отпущенную тепловую энергию
	Прочие показатели технического состояния СКИ(указать какие)
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	оборудование
	КПД котлов,%
	 
	 

	 
	
	
	
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное)              значение
	фактическое значение,Гкал/час
	нормативное (оптимальное)              значение,Гкал/час
	фактическое значение - на балансе МУП "Энергетик"г.Барнаула
	нормативное (оптимальное)              значение
	фактическое значение (по сроку службы)
	нормативное (оптимальное)              значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное)              значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное)              значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное)              значение
	фактическое значение количество договоров
	нормативное (оптимальное)              значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное)              значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное)              значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное)              значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное)              значение
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	 

	 
	тепловые сети
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	1
	тепловые сети от котельной ОАО ИПП "Алтай"
	ул. Короленко,111
	2006
	5
	16
	потребитель от котельной ОАО ИПП "Алтай" по ул.Короленко,105,эксплуатация МУП"Энергетик"г.Барнаула
	
	74,1
	
	81
	20
	
	
	
	нет значений
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	2
	тепловые сети от котельной ОАО "Дом печати"
	ул. Б.Олонская,24
	1986
	25
	16
	потребитель от котельной ОАО "Дом печати" по улБ.Олонская,28,эксплуатация МУП"Энергетик"г.Барнаула
	
	122,0
	
	93
	20
	
	
	
	нет значений
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	дом снесен
	 
	 
	 

	
	
	ул. Большая Олонская, 36
	1986
	25
	16
	
	
	280,6
	
	91
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт 280,6мп
	 
	 
	 

	
	
	ул. М.Олонская, 21
	2007
	4
	16
	
	
	394,0
	
	92
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	3
	сети водопровода
	ул. М.Олонская, 21(водопров.сеть)
	2007
	4
	по мере необходимости
	
	
	131,0
	
	100
	20
	
	
	
	нет значений
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменен 2007году
	 
	 
	 

	4
	тепловые сети от котельной поликлиники №5
	ул. Аванесова,32
	1986 - 1987
	25
	16
	потребитель от котельной поликлиники №5 по ул.Аванесова,32,эксплуатация МУП"Энергетик"г.Барнаула
	
	297,0
	
	91
	20
	
	
	
	нет значений
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт 297мп
	 
	 
	 

	5
	тепловые сети от котельной по ул.Анатолия,193
	ул. Анатолия,193
	1992
	19
	16
	0,2646
	0,281
	70,0
	
	100
	20
	
	
	
	нет значений
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	6
	тепловые сети от котельной по ул.Павловский тракт,49/1
	Павловский тракт,49/1
	1973
	38
	16
	2,1077
	4,106
	2060,0
	
	61
	20
	
	
	7
	нет значений
	8
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется кап.ремонт участков сети: замена т\сети от Тк1 до ж\д по ул. Рылеева,21 Lкан-80м д219-160мп. 
	 
	 
	 

	
	
	ул. Фурманова, 14
	2006
	5
	16
	
	
	298,4
	
	100
	20
	
	
	
	нет значений
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	7
	тепловые сети от котельной по ул.Советская,1б
	ул. Советская, 1-б
	1992
	19
	16
	0,1891
	0,2724
	700,0
	
	74
	20
	
	
	
	нет значений
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	8
	тепловые сети от котельной по ул.Партизанская,195
	ул. Партизанская, 195
	1989
	22
	16
	0,6857
	0,824
	724,0
	
	81
	20
	
	
	1
	нет значений
	1
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	9
	тепловые сети от котельной по ул.Строительной,16а
	ул. Строительная, 16-а  (с.Власиха)
	1992,2006
	19; 5
	16
	2,0485
	3,125
	3242,0
	
	100
	20
	
	
	2
	нет значений
	15
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт 3056мп
	 
	 
	 

	
	
	с. Власиха, ул. Ракитная,2
	1986
	25
	16
	
	
	1975,0
	
	100
	20
	
	
	
	нет значений
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт 1975мп
	 
	 
	 

	10
	тепловые сети от котельной по ул.Анатолия,103в
	ул. Аванесова, 103-в
	1971,1992
	40-19
	16
	0,3617
	0,636
	492,0
	
	100
	20
	
	
	1
	нет значений
	2
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	11
	тепловые сети от котельной по ул.6-я Нагорная,11г
	ул. 6-я Нагорная, 11-б
	1977
	34
	16
	19,0522
	
	150,0
	
	90
	20
	
	
	
	нет значений
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	
	
	ул. 6-я Нагорная, 11г/1
	1990
	21
	16
	
	
	6234,0
	
	77
	20
	
	
	
	нет значений
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	
	
	Змеиногорский тракт, 58-а
	2006
	5
	16
	
	
	200,0
	
	41
	20
	
	
	1
	нет значений
	1
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	ул.1-я Боровая, 4
	1987
	24
	16
	
	
	5734,5
	
	92
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	
	
	ул.6-я Нагорная, 11г/2
	1985-1990
	26-21
	16
	
	
	5859,0
	
	70
	20
	
	
	3
	
	21
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется изоляция трубопровода д500-1698мп, д325-1055мп. 
	 
	 
	 

	
	
	Змеиногорский тракт,86
	1986
	25
	16
	
	
	1184,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	
	
	ул.Фомина, 130
	1985
	26
	16
	
	
	669,0
	
	86
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 требуется кап.ремонт: От бойлерной Фомина,130 до школы Фомина,130 , Lкан-61м д100-122мп, д50-61мп;
	 
	 
	 

	
	
	ул.6-я Нагорная,11а
	1986
	25
	16
	
	
	21,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	
	
	ул. Тихонова, 33б
	2004
	7
	16
	
	
	832,8
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 требуется кап.ремонт:от бойлерной Фомина,130 до Тихонова,33, Lкан-162м д100-324мп, д76-162мп. 
	 
	 
	 

	
	
	Змеиногорский тракт, 49
	1989
	22
	16
	
	
	3994,0
	
	
	20
	
	
	2
	
	3
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	15
	тепловые сети от котельной по ул.Школьная,65
	ул. Школьная, 65
	1980
	31
	16
	0,1877
	0,392
	326,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	16
	тепловые сети от котельной по Первомайской,50
	ул. Первомайская,50 (с.Власиха)
	1981
	30
	16
	0,4075
	0,691
	1934,5
	
	93
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	18
	тепловые сети от котельной по ул.Интернациональной,121
	ул.Интернациональная, 121
	1983-1991
	28-20
	16
	1,0826
	1,537
	1228,0
	
	100
	20
	
	
	3
	
	26
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется кап.ремонт: От ТК-2 до ТК-2а   Lкан-30м д100-60мп д50-;От ТК-2а до ТК-2б  Lкан-35м д100-70мп. 
	 
	 
	 

	19
	тепловые сети от котельной Лесной тракт,75
	Лесной тракт, 75 п. Южный
	1962-1980-2000-2010
	49 -31                10-01
	16
	41,9581
	89,33
	38591                      9701
	
	43
	20
	
	
	43
	
	181
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется кап.ремонт: по ул.Дзержинского и ул.Полевой д350 =1050мОт ТК-14 до ТК-15, Lкан-30м д325-60мп; От ТК-16 до ТК-16/1, Lкан-42,5м д89-85мп; Транзит Чайковского,18, Lкан-82,5м д100-165мп; От ТК-31 через ТК-34 до Куйбышева,2, Lкан-25м д80-50мп; От ТК-38 через ТК-38/1 до Дзержинского,23 Lкан-47,5м д80-95мп; От ТК-52/1 до Чайковского,17  Lкан-10м д70-20мп; От ТК-53 через ТК-53/1 до Чайковского, 13  Lкан-105м д80-210мп; От ТК-53 до Чайковского,11  Lкан-25м д70-50мп; Капитальный ремонт т\сети по ул.Чайковского,46; требуется изоляция д600-4678мп, д478-180мп, д300-5798мп, д530-1000мп; заменить задвижки: ТК-13 д100-2шт, д80-4шт; ТК-16 д100-2шт, ТК-34 д80-4шт; ТК-8 д100-2шт; ремонт тепловых камер - 23шт. 
	 
	 
	реконструкция тепловой сети от котельной по Лесному тракту,75 до ТК-18 по ул.Дзержинского

	
	
	ул. Мусоргского, 21
	2004
	7
	16
	
	
	550,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	
	
	ул. Мусоргского, 42
	2004
	7
	16
	
	
	940,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	
	
	ул. Чайковского 41а к ж/д
	2001
	10
	16
	
	
	66,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	
	
	ул. Зоотехническая,97а
	1980
	31
	16
	
	
	1210,1
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	20
	тепловые сети от котельной по ул.Пушкина,30
	ул.Пушкина, 30
	1983-1992-2006
	28-19-5
	16
	8,3754
	
	7323,0
	
	98
	20
	
	
	26
	
	36
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	  требуется капитальный ремонт5971мп
	 
	 
	 

	
	
	ул.Короленко,8
	2006
	5
	16
	
	
	97,5
	
	93
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	
	
	ул. Короленко, 13
	2006
	5
	16
	
	
	115,5
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	
	
	ул. Мало-Тобольская,23
	1997
	14
	16
	
	
	215,4
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется кап.ремонт:Т\сеть М.Тобольская,23(канальн.прокладку заменить на надземную) д159-23мп. 
	 
	 
	 

	
	
	ул. Ползунова,11
	1989
	22
	16
	
	
	26,0
	
	60
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	21
	тепловые сети от котельной по ул.Чкалова,247а
	ул.Чкалова, 247а
	1971-1992-2006
	40-19-5
	16
	18,4188
	38,49
	8077,5
	
	85
	20
	
	
	38
	
	73
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт 6399,5мп
	 
	 
	 

	
	
	ул.Партизанская, 266
	1988-1992
	26-19
	16
	
	
	3536,0
	
	83
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	
	
	ул. Интернациональная, 134
	2006
	5
	16
	
	
	263,1
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	
	
	ул. Пролетарская, 254
	2007
	4
	16
	
	
	536,4
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	ул.Интернациональная, 144
	2007
	4
	16
	
	
	129,6
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	
	
	ул. 3-я Тормозная, 15
	2007
	4
	16
	
	
	198,6
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	
	
	ул. Пролетарская,224
	2007
	4
	16
	
	
	136,5
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	22
	тепловые сети от котельной по ул.Водников,12
	ул.Водников, 12-а пос.Затон
	1967-           2006-2009
	44-                    5-2
	16
	2,6346
	10,27
	10373                        6599
	
	22
	20
	
	
	13
	
	49
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт 9654мп
	 
	 
	вынос тепловой сети из зоны затопления 1330мп - 

	23
	тепловые сети от котельной по ул.Партизанская,187
	ул.Партизанская, 187
	1992
	19
	16
	0,3589
	0,609
	270,0
	
	46
	20
	
	
	2
	
	3
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется кап.ремонт: ул. Партизанская,187 до Ядринцева,61 Lкан-97м. 
	 
	 
	 

	24
	тепловые сети от котельной по ул.Пушкина,55
	ул.Пушкина,55
	1981
	30
	16
	0,199
	0,1849
	225,0
	
	100
	20
	
	
	1
	
	3
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт 225мп
	 
	 
	 

	25
	тепловые сети от котельной по Тяптина,40
	ул.Тяптина,40
	1984
	27
	16
	0,8563
	2,017
	828,0
	
	88
	20
	
	
	2
	
	7
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт : Т\сеть от котельной до ж\дома Фомина,70, Lкан-207м д159-414мп, д89-207, д57-207мп 
	 
	 
	 

	
	
	пер. Карева,73а
	2004
	7
	16
	
	
	96,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	26
	тепловые сети от котельной по пр.Красноармейскому,21
	пр-т. Красноармейский,21
	1992
	19
	16
	0,3749
	0,469
	120,0
	
	40
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	27
	тепловые сети от котельной по ул.Чкалова,1б
	ул.Чкалова,1-б
	2006
	5
	16
	0,1631
	0,281
	60,0
	
	47
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	28
	тепловые сети от котельной по ул.Промышленная,3
	ул. Промышленная, 3 пос.Центральный
	1975
	36
	16
	4,5859
	8,2
	8759,3
	
	100
	20
	
	
	15
	
	508
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 требуется кап.ремонт 7534,3мп
	 
	 
	 

	29
	тепловые сети от котельной по ул.Матросская,94
	ул. Матросская,94 п.Затон
	1978
	33
	16
	0,465
	0,475
	308,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт 308мп
	 
	 
	 

	30
	тепловые сети от котельной санатория "Барнаульский"
	ул.Парковая,21-а
	1983-1992
	28-19
	16
	
	
	2249,0
	
	84
	20
	
	
	1
	
	2
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется кап.ремонт:от котельной санатория "Барнаульский" от задвижек до ТК на территории ГТРК "Алтай" Змеиногорский тракт,27 д159-1104мп . 
	 
	 
	 

	31
	тепловые сети от котельной по ул.Пушкина,58/ ул.Гоголя,57
	ул.Пушкина, 58
	1980-1992,2004
	31-19,7
	16
	4,3201
	3,797
	716,0
	
	70
	20
	
	
	4
	
	7
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется кап.ремонт:от ТК -3 до ТК-4(под дорогой), Lкан-40 д133-80мп;  От задвижек Д80 в сторону Ленина 11(надземная) д89-100мп;
	 
	 
	 

	
	
	ул.Короленко, 75
	2004
	7
	16
	
	
	642,0
	
	92
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	ул.Гоголя, 54
	1990
	21
	16
	
	
	195,0
	
	77
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	
	
	ул. Пушкина, 53а
	2006
	5
	16
	
	
	99,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	
	
	ул. Пушкина, 66
	2007
	4
	16
	
	
	213,4
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	
	
	ул. Пушкина, 64
	1989
	22
	16
	
	
	85,4
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	
	
	пр-т. Ленина,11
	2005
	6
	16
	
	
	187,8
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	ул.Гоголя 55/ ул.Пушкина 58
	1971
	40
	16
	
	
	211,2
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	32
	тепловые сети от котельной частного предпринимателя по ул.Гоголя,103а
	ул.Гоголя, 103
	1971
	47
	16
	потребитель от котельной частного предринимателя,эксплуатация МУП"Энергетик"г.Барнаула
	
	68,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	33
	тепловые сети от котельной по Змеиногорскому тракту,112а
	Змеиногорский тракт, 112-а
	1985-1992-2006
	29-19-5
	16
	8,9816
	18,86
	6531,5
	
	90
	20
	
	
	9
	
	22
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт 5661,5мп
	 
	 
	 

	34
	тепловые сети от котельной по ул.Опытная станция,4б
	с.Лебяжье, ул.Опытная станция,4-б ОПХ "Овощевод" пос.Южный
	1967-2010
	44 - 1
	16
	2,5706
	3,11
	7681,0
	
	100
	20
	
	
	14
	
	19
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 требуется кап.ремонт 7474мп
	 
	 
	 

	35
	тепловые сети от котельной по ул.Аванесова,132
	ул. Аванесова, 134
	2006
	5
	16
	0,566
	
	424,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	36
	тепловые сети от котельной по ул.Аванесова,44
	ул.Аванесова, 44 (от ул.Аванесова,44 до мастерской, от точки А до    ТК-1, от ТК-1 до ул.Аванесова,42, от ТК-1 до ул.Аванесова,40)
	2007
	4
	16
	0,3474
	
	234,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	37
	тепловые сети от котельной по Змеиногорскому тракту,120п
	Змеиногорский тракт,120П
	без даты
	
	16
	5,4907
	
	1361,0
	
	
	20
	
	
	1
	
	1
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	38
	тепловые сети от котельной по ул.Интернациональной,82
	ул. Интернациональная 82а
	2001
	10
	16
	1,7587
	2,324
	520,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	
	
	ул. Анатолия, 87 участок тепловой сети (от жилого дома по ул. Анатолия,91 до жилого дома по ул. Никитина,88)
	1989
	22
	16
	
	
	460,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	39
	тепловые сети
	ул. 2-я Строительная 54 к К-57"
	2007
	4
	16
	0,2553
	0,541
	201,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	40
	тепловые сети от котельной по ул.К.Маркса,124
	ул. К.Маркса 124
	1960,1992
	50
	16
	1,6232
	3,207
	5262,3
	
	
	20
	
	
	3
	
	9
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	
	
	ул. К.Маркса 124
	2001,0000
	10
	16
	
	
	268,0
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	ул. К.Маркса,66
	1989
	22
	16
	
	
	503,6
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт
	 
	 
	 

	41
	тепловые сети от котельной ФБУ ИК-3  пос.Куета
	ул. Куета,27б
	1958
	53
	16
	потребители от котельной ФБУ ИК-3 пос.Куета ,эксплуатация МУП "Энергетик"г.Барнаула
	
	8412,2
	
	100
	20
	
	
	16
	
	35
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 требуется капитальный ремонт участков сети :т\ сеть от насосной по ул.Куета,27б до насосной по ул. Куета,36а д125-336мп, д50-336мп; Тепловая сеть от насосной по ул.Куета,27б до насосной по ул. Куета,5а д80-290мп, д76-60мп, д40-290мп; Тепловая сеть от насосной по ул.Куета,27б до здания штаб д100-216мп, д50-216мп. 
	 
	 
	 

	
	
	ул. Куета, 36а
	1958,              2008-2010
	53                               3-1
	16
	
	
	2375,0                         2236,4
	
	100
	20
	
	
	14
	
	32
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется капитальный ремонт участков сети: от ТК-5б до ТК-9б д50-128мп. 
	 
	 
	 

	 
	
	ТЭЦ-2
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	
	16
	
	61
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	ТЭЦ-2
	 
	 
	 

	42
	тепловые сети
	пр-т. Коммунаров,120в
	1989
	22
	16
	потребитель ОАО "Кузбассэнерго",эксплуатация МУП"Энергетик"г.Барнаула
	
	1567,0
	
	100
	20
	
	
	4
	
	14
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 требуется кап.ремонт 1450мп
	 
	 
	 

	43
	тепловые сети
	ул. Советской Армии,50в участок тепловой сети (от ЦТП №353 до ул. Сов. Армии, 50, 56,62,64,60 ч/з ТК-353/1а, ТК-353/2, ТК-353/3; от ЦТП №353 до ул. Сов. Армии, 48,46,44,42,40 ч/з ул. Сов. Армии, 48в, ТК-353/4, ТК-353/6).
	1971,2006,2010
	40 ,5 , 1
	16
	то же
	
	2064,0
	
	100
	20
	
	
	9
	
	34
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется кап.ремонт 1617мп
	 
	 
	 

	44
	тепловые сети
	ул. Советской Армии, 60а
	1971
	40
	16
	то же
	
	513,4
	
	100
	20
	
	
	1
	
	1
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	45
	тепловые сети
	ул. Матросова,216а
	1991
	20
	16
	то же
	
	285,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 152мп
	 
	 
	 

	46
	тепловые сети
	ул. Матросова, 193
	1994
	17
	16
	то же
	
	1569,6
	
	100
	20
	
	
	1
	
	1
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 1527,6
	 
	 
	 

	47
	тепловые сети
	ул. А.Петрова, 65
	2008
	3
	16
	то же
	
	165,0
	
	100
	20
	
	
	1
	
	11
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	48
	тепловые сети
	ул. Матросова, 216
	1965
	46
	16
	то же
	
	250,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	49
	тепловые сети
	пр-т. Коммунаров,120б
	2005
	6
	16
	потребитель ОАО "Кузбассэнерго",эксплуатация МУП"Энергетик"г.Барнаула
	
	135,3
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	50
	тепловые сети
	ул. Папанинцев, 19-а
	1971,2009
	40
	16
	потребитель ОАО "Кузбассэнерго",эксплуатация МУП"Энергетик"г.Барнаула
	
	74,0
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	
	ТЭЦ-1
	
	
	
	то же
	
	
	
	
	20
	
	
	58
	
	175
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	51
	тепловые сети
	ул. Водопроводная, 74
	1948
	63
	16
	то же
	
	300,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 300мп
	 
	 
	 

	52
	тепловые сети
	ул. Парижской Коммуны,48
	1981
	30
	16
	то же
	
	18,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 18
	 
	 
	 

	53
	тепловые сети
	ул. Водопроводная,136
	1962
	49
	16
	то же
	
	86,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 86
	 
	 
	 

	54
	тепловые сети
	ул. Линейная, 12
	1962
	49
	16
	то же
	
	30,0
	
	100
	20
	
	
	8
	
	18
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 30
	 
	 
	 

	55
	тепловые сети
	ул. Парижской Коммуны,50
	1981
	30
	16
	то же
	
	14,5
	
	100
	20
	
	
	2
	
	9
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 14,5
	 
	 
	 

	56
	тепловые сети
	ул. Смольная,50а
	2006
	5
	16
	то же
	
	6,5
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	57
	тепловые сети
	ул. Смольная,50
	1960
	31
	16
	то же
	
	30,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 30
	 
	 
	 

	58
	тепловые сети
	ул. Октябрят, 39
	1973
	38
	16
	то же
	
	17,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 17
	 
	 
	 

	59
	тепловые сети
	ул. Линейная,28
	1982
	29
	16
	то же
	
	39,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 39
	 
	 
	 

	60
	тепловые сети
	ул. Парижской Коммуны,46
	2006
	5
	16
	то же
	
	172,5
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	61
	тепловые сети
	ул. Смольная,48
	1962
	49
	16
	то же
	
	12,5
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 12,5
	 
	 
	 

	62
	тепловые сети
	ул. Бульвар 9-го Января,98а
	1951
	40
	16
	то же
	
	8,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 8
	 
	 
	 

	63
	тепловые сети
	ул. Октябрят,29
	1968
	43
	16
	то же
	
	106,5
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 106,5
	 
	 
	 

	64
	тепловые сети
	ул. Бульвар 9-го Января,94
	1952
	39
	16
	то же
	
	10,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 10
	 
	 
	 

	65
	тепловые сети
	ул. Цаплина, 112
	1965
	46
	16
	то же
	
	14,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 14
	 
	 
	 

	66
	тепловые сети
	ул. Октябрят,44
	1970
	41
	16
	то же
	
	2,5
	
	100
	20
	
	
	7
	
	23
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 2,5
	 
	 
	 

	67
	тепловые сети
	ул. Бульвар 9-го Января,92
	1955
	56
	16
	то же
	
	13,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 13
	 
	 
	 

	68
	тепловые сети
	ул. Ким,41
	1953
	59
	16
	то же
	
	5,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 5
	 
	 
	 

	69
	тепловые сети
	ул. Ким,33
	2006
	5
	16
	то же
	
	95,5
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	70
	тепловые сети
	ул. Бульвар 9-го Января, 102
	1969
	42
	16
	то же
	
	41,5
	
	100
	20
	
	
	5
	
	8
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 41,5
	 
	 
	 

	71
	тепловые сети
	ул. Бульвар 9-го Января,88
	1958
	53
	16
	то же
	
	27,0
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 27
	 
	 
	 

	72
	тепловые сети
	ул.Водопроводная, 122
	1965, 1997,2006
	46,14,5
	16
	то же
	
	3237,0
	
	100
	20
	
	
	3
	
	3
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 2190,8мп, паропровод 2256мп
	 
	 
	 

	73
	тепловые сети
	ул. Воровского, 110
	1961
	50
	16
	то же
	
	32,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 32
	 
	 
	 

	74
	тепловые сети
	ул. Бульвар 9-го Января,90
	1965
	46
	16
	то же
	
	11,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 11
	 
	 
	 

	75
	тепловые сети
	ул. Водопроводная, 91
	1961
	50
	16
	то же
	
	94,0
	
	100
	20
	
	
	8
	
	30
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 94
	 
	 
	 

	76
	тепловые сети
	ул. Водопроводная, 134
	1964
	47
	16
	то же
	
	53,0
	
	100
	20
	
	
	4
	
	22
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 53
	 
	 
	 

	77
	тепловые сети
	ул. Водопроводная, 99
	2006
	5
	16
	то же
	
	39,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	78
	тепловые сети
	ул.Водопроводная, 132
	1974
	35
	16
	то же
	
	76,5
	
	100
	20
	
	
	3
	
	14
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 76,5
	 
	 
	 

	79
	тепловые сети
	ул. Воровского, 106 а
	1967
	44
	16
	то же
	
	31,5
	
	100
	20
	
	
	2
	
	3
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 31,5
	 
	 
	 

	80
	тепловые сети
	ул. Воровского, 108 а
	2005
	6
	16
	то же
	
	56,0
	
	100
	20
	
	
	1
	
	2
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	81
	тепловые сети
	ул. Бульвар 9-го Января, 104
	1965
	46
	16
	то же
	
	12,0
	
	100
	20
	
	
	5
	
	8
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 12
	 
	 
	 

	82
	тепловые сети
	ул. Водопроводная, 115
	2005
	6
	16
	то же
	
	47,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	83
	тепловые сети
	ул. Водопроводная, 121
	2005,2006
	5,6
	16
	то же
	
	165,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	84
	тепловые сети
	ул. Водопроводная, 117
	2005
	6
	16
	то же
	
	18,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	85
	тепловые сети
	ул. Водопроводная, 105
	1977
	34
	16
	то же
	
	101,5
	
	100
	20
	
	
	1
	
	9
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 101,5
	 
	 
	 

	86
	тепловые сети
	ул. Водопроводная, 101
	2006
	5
	16
	то же
	
	53,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	87
	тепловые сети
	ул. Водопроводная, 99а
	2005
	6
	16
	то же
	
	44,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	88
	тепловые сети
	ул. Водопроводная, 123
	1965
	46
	16
	то же
	
	3,5
	
	100
	20
	
	
	3
	
	10
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 3,5
	 
	 
	 

	89
	тепловые сети
	ул. Водопроводная, 119
	2005
	6
	16
	то же
	
	23,5
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	90
	тепловые сети
	ул. Водопроводная, 109
	1967
	44
	16
	то же
	
	63,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 63
	 
	 
	 

	91
	тепловые сети
	ул. Водопроводная, 130
	1965
	46
	16
	то же
	
	34,5
	
	100
	20
	
	
	1
	
	4
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 34,5
	 
	 
	 

	92
	тепловые сети
	ул. Парижской Коммуны, 62
	2006
	5
	16
	то же
	
	225,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	93
	тепловые сети
	ул. Парижской Коммуны, 64
	2005
	6
	16
	то же
	
	23,5
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	94
	тепловые сети
	ул. Парижской Коммуны, 66
	2005
	6
	16
	то же
	
	2,5
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	95
	тепловые сети
	ул. Пионеров, 8. внутр.коммуникации "Т/С"
	1994
	17
	16
	
	
	984,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 984
	 
	 
	 

	96
	тепловые сети
	ул. Пионеров, 24а
	1997
	14
	16
	
	
	304,0
	
	87,5
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 304
	 
	 
	 

	97
	тепловые сети
	ул. Пионеров, 8а
	1994
	17
	16
	
	
	154,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 154
	 
	 
	 

	98
	тепловые сети
	ул. Цеховая, 4
	1998,2007
	13 ,5
	16
	потребитель ОАО "Кузбассэнерго",эксплуатация МУП"Энергетик"г.Барнаула
	
	528,0
	
	81
	20
	
	
	3
	
	6
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 528
	 
	 
	 

	99
	тепловые сети
	ул. Цаплина, 104
	1989
	22
	16
	то же
	
	2277,0
	
	100
	20
	
	
	2
	
	6
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 2085
	 
	 
	 

	100
	тепловые сети
	ул. Воровского,163
	1993
	18
	16
	то же
	
	339,0
	
	100
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменить тепловые сети 339
	 
	 
	 

	101
	тепловые сети
	пр-т. Комсомольский 132
	1972,1999,2006
	39; 6
	16
	то же
	
	1586,0
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 требуется кап.ремонт 1330мп: первоначально - пр. Комсомольский,119(ТК16/4)-Комсомольский,134(ТК16/2) через ТК16/3 д159-292мп. 
	 
	 
	 

	102
	тепловые сети
	ул.Власихинская,176а
	2009
	2
	16
	потребитель ОАО "Кузбассэнерго",эксплуатация МУП"Энергетик"г.Барнаула
	
	2155,0
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Бесхозные сети
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	Бесхозные сети
	 
	 
	 

	1
	Тепловая сеть от ТЭЦ-2
	От ТК до школы Коммунаров, 100 (подземная канальная прокладка)
	без даты
	нет
	16
	потребитель ОАО "Кузбассэнерго",эксплуатация МУП"Энергетик"г.Барнаула
	
	1060
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	2
	Тепловая сеть от ТЭЦ-2
	От ТК до просп.Коммунаров,122
	без даты
	нет
	16
	то же
	
	60
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	дом снесен
	 
	 
	 

	3
	Тепловая сеть от ТЭЦ-2
	От ТК до просп.Коммунаров,122б
	без даты
	нет
	16
	то же
	
	12
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	в капитальном ремонте 2011года
	 
	 
	 

	4
	Тепловая сеть от ТЭЦ-2
	Транзит по подвалу дома А.Петрова,65
	без даты
	нет
	16
	то же
	
	200
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменен в 2008году
	 
	 
	 

	5
	Тепловая сеть от ТЭЦ-2
	Матросова,197, от жилого дома до врезки (бесканальная)
	2008
	3
	16
	то же
	
	135
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменен в 2008году
	 
	 
	 

	6
	Тепловая сеть от ТЭЦ-2
	От бойлерной по ул. Микронная,137 до жилого дома по ул. С. Армии,54а (непроходной канал)
	без даты
	нет
	16
	то же
	
	96
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменен в 2007году
	 
	 
	 

	7
	Тепловая сеть от ТЭЦ-2
	От ж/д А. Петрова,69б до ж/д А.Петрова,67, транзит в ж/д ул. А. Петрова,67, ввод 1
	без даты
	нет
	16
	то же
	
	441
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	8
	Тепловая сеть от ТЭЦ-2
	С. Армии, 54 (непроходной канал)
	без даты
	нет
	16
	то же
	
	92
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	9
	Тепловая сеть от ТЭЦ-2
	Транзит по дому С.Армии,60а
	2008
	3
	16
	то же
	
	80
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменен в 2008году
	 
	 
	 

	10
	Тепловая сеть от ТЭЦ-2
	Кирова, 228
	без даты
	нет
	16
	то же
	
	150
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	частный дом ,печное отопление
	 
	 
	 

	11
	Тепловая сеть от ТЭЦ-2
	С.Армии, 48а (от ТК до детского сада)
	без даты
	нет
	16
	то же
	
	60
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменен в 2007году
	 
	 
	 

	12
	Тепловая сеть от ТЭЦ-2
	С.Армии, 52 (от ТК до ж\д С.Армии,52)
	без даты
	нет
	16
	то же
	
	45
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	13
	Тепловая сеть от ТЭЦ-2
	С.Армии, 54а (от ТК до теплового пункта С.Армии 54а)
	2007
	4
	16
	то же
	
	30
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменен в 2007году
	 
	 
	 

	14
	Тепловая сеть от ТЭЦ-2
	От ТК у бойлерной С.Армии, 54а до ТК у ж/д А.Петрова, 65а
	без даты
	нет
	16
	то же
	
	165
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменен в 2007году
	 
	 
	 

	15
	Тепловая сеть от ТЭЦ-2
	А.Петрова, 69 (от ТК до ж\д А.Петрова,69)
	2008
	3
	16
	то же
	
	90
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменен в 2008году
	 
	 
	 

	16
	Тепловая сеть от ТЭЦ-2
	А.Петрова, 69б (Транзит по ж\д А.Петрова,69б)
	без даты
	нет
	16
	то же
	
	180
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	17
	Тепловая сеть от ТЭЦ-2
	От ж\д А.Петрова, 69б до ж\д А.Петрова,67 (проходной канал),Транзит по ж\д А.Петрова, 67
	2010
	1
	16
	то же
	
	37,5
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	Транзит по ж\д А.Петрова, 67 заменен в 2010году
	 
	 
	 

	20
	Тепловая сеть от ТЭЦ-2
	От ТК-36/1 (двор детского сада от ТК на ул.Ким, 33) до детского сада ул.Цаплина, 127 (подземная прокладка)
	без даты
	нет
	16
	то же
	
	100
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	21
	Тепловая сеть от ТЭЦ-1
	От ТК-25 до дома Воровского,108 (1ввод подземная прокладка)
	без даты
	нет
	16
	то же
	
	36
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	
	Тепловая сеть от ТЭЦ-1
	Транзит по дому Воровского, 108
	без даты
	нет
	16
	то же
	
	
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	
	Тепловая сеть от ТЭЦ-1
	От стены дома Воровского,108 до ТК-25/1 (подземная прокладка)
	без даты
	нет
	16
	то же
	
	52
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	
	Тепловая сеть от ТЭЦ-1
	От ТК-25/1 до дома Воровского, 108 (2 ввод подземная)
	без даты
	нет
	16
	то же
	
	34
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	
	Тепловая сеть от ТЭЦ-1
	От ТК-25/1 до дома Воровского, 108 (3 ввод подземная)
	без даты
	нет
	16
	то же
	
	
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	
	Тепловая сеть от ТЭЦ-1
	Транзит по дому Воровского, 108 до бойлерной установки
	без даты
	нет
	16
	то же
	
	94
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	22
	Тепловая сеть от ТЭЦ-1
	От ТК-24/2 до школы по ул.Воровского, 106
	без даты
	нет
	16
	то же
	
	312
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменен в 2010 году
	 
	 
	 

	23
	Тепловая сеть от ТЭЦ-1
	Цаплина, 106:От ТК-29/2 до ТК-29/3,От ТК-29/3 до ул.Цаплина, 106,От ТК-29/2 до угла поворота  ул. Воровского, 125
	без даты
	нет
	16
	то же
	
	246
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	Состояние тепловых сетей удовлетворительное
	 
	 
	 

	24
	Тепловая сеть от ТЭЦ-1
	От ТК-15 до здания Водопроводная, 113
	без даты
	нет
	16
	то же
	
	100
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	25
	Тепловая сеть от ТЭЦ-1
	От ТК-29 до дома Воровского, 127
	без даты
	нет
	16
	то же
	
	36
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	26
	Тепловая сеть от ТЭЦ-1
	Воровского,125
	без даты
	нет
	16
	то же
	
	20
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	27
	Тепловая сеть от ТЭЦ-1
	Воровского,127 до бойлерной установки Цаплина,106
	без даты
	нет
	16
	то же
	
	160
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменен в 2008-2009г.г.
	 
	 
	 

	28
	Тепловая сеть от ТЭЦ-1
	От ТК №26 до фундамента дома культуры «Октябрьский», по бульвару 9 Января,99
	без даты
	нет
	16
	то же
	
	60
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	29
	Тепловая сеть от ТЭЦ-1
	Транзит по ж/д Водопроводная, 136
	без даты
	нет
	16
	то же
	
	-
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	30
	Тепловая сеть от ТЭЦ-1
	Транзит по ж/д  Октябрят, 29
	без даты
	нет
	16
	то же
	
	-
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	31
	Тепловая сеть от ТЭЦ-1
	Транзит по ж/д 9 Января, 102
	без даты
	нет
	16
	то же
	
	-
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	32
	Тепловая сеть от ТЭЦ-1
	Транзит по ж/д Водопроводная, 74
	без даты
	нет
	16
	то же
	
	-
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	33
	тепловые сети от котельной по ул.К.Маркса, 124
	От котельной по ул.К.Маркса, 124 до врезки
	без даты
	нет
	16
	то же
	
	268
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	34
	Тепловая сеть от котельной ОАО "АЗА"
	Гоголя, 240:От забора по территории ОАО «АЗА» до точки А (надземная),От точки А до точки Б (надземная),От точки Б до ТК-3 (подземная),От ТК-3 до ТК-4 (подземная),От ТК-4 до ТК-5 (подземная),От ТК-5 до теплового пункта по ул.Гоголя, 240,Транзит по зданию теплового пункта по ул.Гоголя, 240,От ТК-5 до ж/д дома по ул.Гоголя, 240 (подземная),От ТК-5 до ж/д дома по ул.Гоголя, 240 (подземная),От ТК-5 до ТК-6
	без даты
	нет
	16
	потребитель  ОАО "АЗА",эксплуатация МУП "Энергетик"г.Барнаула
	
	770
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	в капитальном ремонте 2011года.От ТК-4 до ТК-5 (подземная),От ТК-5 до теплового пункта по ул.Гоголя, 240,Транзит по зданию теплового пункта по ул.Гоголя, 240,От ТК-5 до ж/д дома по ул.Гоголя, 240 (подземная),От ТК-5 до ж/д дома по ул.Гоголя, 240 (подземная),От ТК-5 до ТК-6 -заменено в 2010г.
	 
	 
	 

	35
	Тепловая сеть от котельной ОАО "АЗА"
	ул.Гоголя, 242б:От ТК-6 до дома по ул.Гоголя, 242б (подземная),Транзит по дому Гоголя,242б
	без даты
	нет
	16
	потребитель  ОАО "АЗА",эксплуатация МУП "Энергетик"г.Барнаула
	
	132
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	в капитальном ремонте 2011года.Транзит по дому Гоголя,242б заменен в 2010г.
	 
	 
	 

	36
	Тепловая сеть от котельной ОАО "АЗА"
	ул.Гоголя,215:От ж/д дома по ул.Гоголя,242б до дороги через ул.Гоголя (вдоль забора по территории детского сада №63) (надземная прокладка),Через проезжую часть дороги по ул.Гоголя (подземная прокладка),Вдоль ул.Гоголя (надземная),До дома по ул.Гоголя,215 (подземная прокладка)
	без даты
	нет
	16
	потребитель  ОАО "АЗА",эксплуатация МУП "Энергетик"г.Барнаула
	
	536
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	в капитальном ремонте 2011года
	 
	 
	 

	37
	Тепловая сеть от котельной ОАО "АЗА"
	Анатолия, 319а:От ТК-6 до приямка у жилого дома по ул.Анатолия, 319а (подземная прокладка)
	без даты
	нет
	16
	потребитель  ОАО "АЗА",эксплуатация МУП "Энергетик"г.Барнаула
	
	196,5
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	в капитальном ремонте 2011года
	 
	 
	 

	38
	Тепловая сеть от котельной ОАО "АЗА"
	пер.Крайний, 3:От здания теплового пункта по ул. Гоголя.240 до врезки на ж/д пер.Крайнему, 3 (подземная),От врезки на ж/д по пер.Крайнему,5 до ж/д по пер.Крайнему, 3:
	без даты
	нет
	16
	потребитель  ОАО "АЗА",эксплуатация МУП "Энергетик"г.Барнаула
	
	117
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	39
	Тепловая сеть от котельной ОАО "АЗА"
	Крайний,5:От врезки на ж/д пер.Крайнему, 3 до врезки  на ж/д по пер.Крайнему, 5 (надземная прокладка),От врезки на ж/д по пер.Крайнему до ж/д по пер.Крайнему, 5:
	без даты
	нет
	16
	потребитель  ОАО "АЗА",эксплуатация МУП "Энергетик"г.Барнаула
	
	75
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	40
	Тепловая сеть от котельной ОАО "АЗА"
	Анатолия, 315:От врезки на ж/д по пер.Крайнему, 3 до ТК-10 (надземная прокладка),От ТК-10 до ж/д по ул.Анатолия, 315 (подземная прокладка)
	без даты
	нет
	16
	потребитель  ОАО "АЗА",эксплуатация МУП "Энергетик"г.Барнаула
	
	126
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	41
	Тепловая сеть от котельной ОАО "АЗА"
	Гоголя, 240а
	без даты
	нет
	16
	потребитель  ОАО "АЗА",эксплуатация МУП "Энергетик"г.Барнаула
	
	145
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	42
	Тепловая сетьот котельной по ул.Пушкина,58/ул.Гоголя,57
	Пушкина, 66а:От врезки в т.Б до здания по ул.Пушкина, 66а и от Пушкина, 66а до здания Пушкина, 68(надземная)
	без даты
	нет
	16
	отдельно нет данных
	
	86
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	43
	Тепловая сеть от котельной ОАО "Аланко" по ул.Пушкина,30
	Ползунова,3, от врезки до ответных фланцев запорной арматуры теплового счетчика.
	без даты
	нет
	16
	отдельно нет данных
	
	12
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	44
	Тепловая сеть от котельной ОАО "Аланко" по ул.Пушкина,30
	Ползунова,17,19.
	без даты
	нет
	16
	отдельно нет данных
	
	181
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	45
	Тепловая сеть от котельной ОАО "Аланко" по ул.Пушкина,30
	Л. Толстого,18
	без даты
	нет
	16
	отдельно нет данных
	
	150,6
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	46
	Тепловая сеть от котельной ОАО "Аланко" по ул.Пушкина,30
	Пушкина,27, от стены здания по ул. Пушкина,25а до наружной стены ТК у жилого дома по ул. Пушкина,27
	без даты
	нет
	16
	отдельно нет данных
	
	102
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	47
	Тепловая сеть от котельной ОАО "Аланко" по ул.Пушкина,30
	Гоголя,32
	без даты
	нет
	16
	отдельно нет данных
	
	12
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	48
	Тепловая сеть от котельной ОАО "Аланко" по ул.Пушкина,30
	Л.Толстого,14
	без даты
	нет
	16
	отдельно нет данных
	
	6
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	49
	Тепловая сеть от котельной ОАО "Аланко" по ул.Пушкина,30
	От ТК до здания Гоголя, 25
	без даты
	нет
	16
	отдельно нет данных
	
	25
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	50
	Тепловая сеть от котельной ОАО "Аланко" по ул.Пушкина,30
	От ТК до гаражей по ул.Гоголя, 25
	без даты
	нет
	16
	отдельно нет данных
	
	25
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	51
	Тепловая сеть от котельной ОАО "Аланко" по ул.Пушкина,30
	От ТК до здания Пушкина, 25а
	без даты
	нет
	16
	отдельно нет данных
	
	45
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	52
	Тепловая сеть от котельной ОАО "Аланко" по ул.Пушкина,30
	От здания Чехова,7 до здания Чехова, 14
	без даты
	нет
	16
	отдельно нет данных
	
	50
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменена в 2008году
	 
	 
	 

	53
	Тепловая сеть от котельной ОАО "Аланко" по ул.Пушкина,30
	От врезки до здания музея по ул.Ползунова, 5
	без даты
	нет
	16
	отдельно нет данных
	
	80
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	54
	Тепловая сеть от котельной ОАО "Аланко" по ул.Пушкина,30
	От здания Л.Толстого, 5 до здания Л.Толстого,3
	без даты
	нет
	16
	отдельно нет данных
	
	25
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	55
	Тепловая сеть от котельной ОАО "Аланко" по ул.Пушкина,30
	От ТК до здания Гоголя, 6
	без даты
	нет
	16
	отдельно нет данных
	
	40
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменена в 2008году
	 
	 
	 

	56
	Тепловая сеть от котельной ОАО "Аланко" по ул.Пушкина,30
	От ТК до здания Гоголя, 15
	без даты
	нет
	16
	отдельно нет данных
	
	15
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменена в 2007году
	 
	 
	 

	57
	Тепловая сеть от котельной ОАО "Аланко" по ул.Пушкина,30
	М.Горького, 16а до  М.Тобольская, 6 (От теплоузла до гаражей)
	без даты
	нет
	16
	отдельно нет данных
	
	45
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	58
	Тепловая сеть от котельной по ул.Чкалова,247а
	От ТК по ул. Интернациональная,273 до ТК по ул. Интернациональная,276а
	без даты
	нет
	16
	отдельно нет данных
	
	16
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	59
	Тепловая сеть от котельной по ул.Чкалова,247а
	От ТК на пересечении пер. Колхозный и ул. Интернациональная по пер. Колхозный до врезок на жилые дома по пер. Колхозный,19, Пролетарская,283
	без даты
	нет
	16
	отдельно нет данных
	
	248
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	60
	Тепловая сеть от котельной по ул.Чкалова,247а
	М.Прудской, 48а
	без даты
	нет
	16
	отдельно нет данных
	
	5
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	61
	Тепловая сеть от котельной по ул.Чкалова,247а
	Интернациональная, 316 (от ТК до ж\д Интернациональная,316)
	без даты
	нет
	16
	отдельно нет данных
	
	60
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	62
	Тепловая сеть от котельной по ул.Чкалова,247а
	Челюскинцев, 67
	без даты
	нет
	16
	отдельно нет данных
	
	196,5
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	63
	Тепловая сеть от котельной ОАО ИПП "Алтай" по ул.Короленко,105
	Никитина,130
	без даты
	нет
	16
	потребитель от котельной ОАО ИПП "Алтай" по ул.Короленко,105,эксплуатация МУП "Энергетик"г.Барнаула
	
	240
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	64
	Тепловая сеть от котельной ОАО ИПП "Алтай" по ул.Короленко,105
	Никитина, 136
	без даты
	нет
	16
	потребитель от котельной ОАО ИПП "Алтай" по ул.Короленко,105,эксплуатация МУП "Энергетик"г.Барнаула
	
	60
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	65
	Тепловая сеть от котельной ОАО ИПП "Алтай" по ул.Короленко,105
	Гоголя,94
	
	нет
	
	потребитель от котельной ОАО ИПП "Алтай" по ул.Короленко,105,эксплуатация МУП "Энергетик"г.Барнаула
	
	
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	заменено 54м в 2010году
	 
	 
	 

	66
	Тепловая сеть от котельной санатория "Барнаульский"
	Парковая, 66
	без даты
	нет
	16
	потребитель от котельной санатория "Барнаульский",эксплуатация МУП "Энергетик"г.Барнаула
	
	80
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	67
	Тепловая сеть от котельной частного предринимателя по ул.Гогля,103а
	Гоголя, 101
	без даты
	нет
	16
	потребитель от котельной частного предринимателя, эксплуатация МУП"Энергетик"г.Барнаула
	
	12
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	68
	Тепловая сеть от ТЭЦ-2
	Сейфуллинский, 36
	без даты
	нет
	16
	нет данных
	
	15
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	69
	Тепловая сеть от ТЭЦ-2
	Сейфуллинский, 37
	без даты
	нет
	16
	нет данных
	
	40
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	70
	Тепловая сеть от ТЭЦ-2
	Красноармейский, 20
	без даты
	нет
	16
	нет данных
	
	120
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	71
	Тепловая сеть от котельной по ул.6-я Нагорная,11г
	1-я Нагорная, 11а
	без даты
	нет
	16
	потребитель от котельной по ул.6-яНагорная,11г
	
	45
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	72
	
	Змеиногорский тракт, 83
	без даты
	нет
	16
	отдельно нет данных
	
	190
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	73
	
	Тихонова, 68
	без даты
	нет
	16
	потребитель от котельной по ул.6-яНагорная,11г
	
	120
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	74
	Тепловая сеть от котельной Лесной тракт,75
	Тепличный комбинат, (с.Лебяжье)
	без даты
	нет
	16
	отдельно нет данных
	
	1500
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	75
	
	Кубанский
	без даты
	нет
	16
	отдельно нет данных
	
	300
	
	
	20
	
	
	7
	
	10
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	76
	
	от ТК-1/в у жилого дома по ул.Полевая, 28 до   ТК-1/г у жилого дома по ул.Полевая, 58а (длина трассы-410м п),от ТК-1/г до ТК-1/д (длина трассы- 100м п),от ТК-1/д до ТК-1/е у здания по ул.Полевая, 58 (длина трассы – 72мп)
	без даты
	нет
	16
	отдельно нет данных
	
	1164
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	77
	Тепловая сеть от котельной по ул.Аванесова,132
	Аванесова, 136
	без даты
	нет
	16
	отдельно нет данных
	
	200
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	78
	
	Аванесова, 132
	без даты
	нет
	16
	отдельно нет данных
	
	20
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	79
	Тепловая сеть от котельной Комитета по образованию
	Анатолия, 182
	без даты
	нет
	16
	от котельной Комитета по образованию
	
	90
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	80
	Тепловая сеть от котельной Комитета по здравоохранению
	Анатолия, 241
	без даты
	нет
	16
	от котельной Комитета по здравоохранению
	
	140
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	81
	Тепловая сеть от котельной по ул.Чкалова,194
	Чкалова, 194
	без даты
	нет
	16
	отдельно нет данных
	
	90
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	82
	Тепловая сеть от котельной по ул.Промышленной,3
	Целинная, 1-31 пос.Центральный
	без даты
	нет
	16
	отдельно нет данных
	
	2481
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	часть заменена в 2008году
	 
	 
	 

	83
	Тепловая сеть от котельной по ул.Промышленной,3
	Строителей, 1-7 пос.Центральный
	без даты
	нет
	16
	отдельно нет данных
	
	864
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	т/сеть заизоилирована в 2007году
	 
	 
	 

	84
	Тепловая сеть от котельной по ул.Промышленной,3
	Мира,19-37 пос.Центральный
	без даты
	нет
	16
	отдельно нет данных
	
	1620
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	часть заменена в 2008году
	 
	 
	 

	85
	Тепловая сеть (пос. Новомихайловка) от котельной по            ул.Школьная, 18 а
	(пос. Новомихайловка) от котельной по            ул.Школьная, 18              по ул.Молодежная, ул.Сельская, ул.Школьная и ул.Центральная
	без даты
	нет
	16
	потребители от котельной по ул.Школьной,18
	
	3880
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	требуется замена тепловой сети
	 
	 
	 

	86
	Тепловая сеть от котельной ЗАО ЗПК "Барнаульская мельница"
	От забора (ЗАО ЗПК "Барнаульская мельница") до тепловой камеры у дома по ул. Интернациональная,2 (в подземном исполнении)
	без даты
	нет
	16
	нет данных
	
	42
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	в капитальном ремонте 2011года
	 
	 
	 

	87
	Тепловая сеть от котельной ЗАО ЗПК "Барнаульская мельница"
	От тепловой камеры у дома по ул. Интернациональная,2 до дома по ул.Интернациональная,2 (в подземном исполнении)
	без даты
	нет
	16
	нет данных
	
	3,12
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	в капитальном ремонте 2011года
	 
	 
	 

	88
	Тепловая сеть от котельной ЗАО ЗПК "Барнаульская мельница"
	От забора (ЗАО ЗПК "Барнаульская мельница")в подземном исполнении
	без даты
	нет
	16
	нет данных
	
	65,7
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	в капитальном ремонте 2011года
	 
	 
	 

	89
	
	В воздушном исполнении до опоры
	без даты
	нет
	16
	нет данных
	
	55,8
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	в капитальном ремонте 2011года
	 
	 
	 

	90
	Тепловая сеть от котельной ЗАО ЗПК "Барнаульская мельница"
	В воздушном исполнении от опоры до дома по ул. Партизанская,2
	без даты
	нет
	16
	нет данных
	
	92
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	в капитальном ремонте 2011года
	 
	 
	 

	91
	Тепловая сеть от котельной ЗАО ЗПК "Барнаульская мельница"
	В воздушном исполнении от опоры вдоль дома по ул. Промышленая, 73 до врезки на нежилое здание
	без даты
	нет
	16
	нет данных
	
	79,54
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	в капитальном ремонте 2011года
	 
	 
	 

	92
	
	В воздушном исполнении врезки на нежилое здание
	без даты
	нет
	16
	нет данных
	
	13
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	в капитальном ремонте 2011года
	 
	 
	 

	93
	Тепловая сеть от котельной ЗАО ЗПК "Барнаульская мельница"
	В подземном исполнении врезка у дома по ул. Промышленная,73 до дома по ул. Промышленная,73а
	без даты
	нет
	16
	нет данных
	
	24,8
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	в капитальном ремонте 2011года
	 
	 
	 

	94
	Тепловая сеть от котельной ЗАО ЗПК "Барнаульская мельница"
	От забора (ЗАО ЗПК "Барнаульская мельница") до тепловой камеры у дома по ул. Пролетарская,2 ( в подземном исполнении)
	без даты
	нет
	16
	нет данных
	
	43,48
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	в капитальном ремонте 2011года
	 
	 
	 

	95
	Тепловая сеть от котельной ЗАО ЗПК "Барнаульская мельница"
	От тепловой камерыу дома по ул. Пролетарская,2 до дома по ул. Пролетарская,2 (в подземном исполнении)
	без даты
	нет
	16
	нет данных
	
	6,4
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	в капитальном ремонте 2011года
	 
	 
	 

	96
	Тепловая сеть от котельной ЗАО ЗПК "Барнаульская мельница"
	От тепловой камерыу дома по ул. Пролетарская,2 до дома по ул. Пролетарская, 1 (в подземном исполнении)
	без даты
	нет
	16
	нет данных
	
	52,8
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	в капитальном ремонте 2011года
	 
	 
	 

	97
	Тепловая сеть от котельной ЗАО ЗПК "Барнаульская мельница"
	От тепловой камеры у дома по ул. Пролетарская,2 до тепловой камеры у дома по ул. Промышленная, 63  (в подземном исполнении)
	без даты
	нет
	16
	нет данных
	
	50,6
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	в капитальном ремонте 2011года
	 
	 
	 

	98
	Тепловая сеть от котельной ЗАО ЗПК "Барнаульская мельница"
	От тепловой камеры у дома по ул. Промышленная,63 до дома по ул. Промышленная,63 (в подземном исполнении)
	без даты
	нет
	16
	нет данных
	
	5,28
	
	
	20
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	в капитальном ремонте 2011года
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	ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Бойлерная установка
	 ул. Ляпидевского,1ж  "Б-266"
	1998.
	13
	7.-9.
	8,973
	9,0
	
	
	65
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	 
	Нежилое помещение подвала и 2-х этажей в здании центрального теплового пункта ул. Ляпидевского,1ж. Литер А.
	1998.
	13
	100
	
	
	1231
	
	16
	80
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Состояние удовлетворительное.
	
	
	

	2
	 Бойлерная установка
	 Бойлерная установка, ул. Гоголя,16  "Б-234"
	1976
	35
	3.-5.
	0,357
	0,357
	
	
	100
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	 
	Здание теплового пункта ул. Гоголя, 16 "Б-234". Литер А, А1, А2.
	1968.
	43
	100
	586
	
	
	
	54
	80
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	состояние удовлетворительное, нет второго ввода подключения электроэнергии; нет 2-го водопроводного ввода.
	
	
	Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии.

	3
	 Бойлерная установка
	 ул.1-я Боровая,4 "Б-239"
	04.07.1985
	26
	7.-9.
	1,25
	1,25
	
	
	100
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	 
	Здание теплового пункта ул. 1-я Боровая,4 "Б-239". Литер А.
	1985.
	26
	100
	
	
	51,0
	
	33
	80
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Состояние не удовлетворительное; требуется ремонт здания.
	
	
	

	4
	 Бойлерная установка
	ул.Лесная поляна,22 "Б-264"
	01.12.1997
	14
	
	0,8
	0,8
	
	
	70
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	 
	Здание  теплового пункта ул.Лесная поляна22              "Б-264". Литер А.
	1996.
	15
	100
	
	
	
	
	19
	80
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Состояние удовлетворительное.
	
	
	

	5
	 Бойлерная установка
	 Бойлерная установка, ул.6-я Нагорная,6 "Б-245"
	10.08.1989
	22
	3.-5.
	1,232
	1,232
	
	
	
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	бойлерная установка
	Змеиногорский тракт,58а
	1985
	26
	3.-5.
	0,11
	0,11
	
	
	
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	Здание теплового пункта Зменогорский тракт, 58а "Б-273". Литер А.
	1985.
	26
	100
	16
	
	
	
	35
	80
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Состояние удовлетворительное; нет 2-го водопроводного ввода.
	
	
	Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии.

	7
	 Бойлерная установка
	ул.6-я Нагорная,11б           "Б-269"
	14.12.1999
	12
	3.-5.
	0,138
	0,138
	
	
	
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	 Бойлерная установка
	 ул.Фомина,130 "Б-25"
	29.08.1988
	23
	3.-5
	0,367
	0,367
	
	
	
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	 
	Здание ул. Фомина,130. Литер Б'.
	1985.
	26
	100
	
	
	252
	
	33
	80
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	состояние удовлетворительное, нет второго ввода подключения электроэнергии; нет 2-го водопроводного ввода.
	
	
	Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии.

	9
	 Бойлерная установка
	  ул.Анатолия,224д "Б-230"
	2007.
	4
	7.-9.
	1,113
	1,113
	
	
	
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	 
	 Здание теплового пункта ул. Анатолия,224д                 "Б-230". Литер А.
	1981.
	30
	100
	163
	
	
	
	38
	80
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	состояние удовлетворительное, нет второго ввода подключения электроэнергии.
	
	
	Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии.

	10
	Бойлерная установка 
	Змеиногорский тракт, 106а
	1978
	32
	3.-5.
	
	
	
	
	
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Бойлерная установка 
	 ул. Л. Толстого, 9
	2003
	8
	3.-5.
	0,7
	0,7
	
	
	
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	 Бойлерная установка
	 Змеиногорский тракт,108в "Б-246"
	02.07.1905
	1
	7.-9.
	2,03
	2,03
	
	
	
	20
	
	
	1
	нет значений
	1
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	 
	Тепловой пункт Змеиногорский тракт, 108в
	1994.
	17
	100
	219
	
	
	
	21
	80
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Состояние не удовлетворительное; требуется ремонт здания.
	
	
	

	13
	 Бойлерная установка
	Змеиногорский тракт,77/Санаторий "Обь"  "Б-244"
	01.08.1989
	22
	3.-5.
	1,269
	1,269
	
	
	
	20
	
	
	1
	нет значений
	1
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	 Бойлерная установка
	 ул.Пролетарская, 254       "Б-211"
	01.01.1975
	36
	3.-5.
	0,037
	0,037
	
	
	
	20
	
	
	1
	нет значений
	2
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	бойлерная установка
	ул.Гоголя,240а
	2010.
	1
	3.-5.
	0,616
	0,616
	
	
	0
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	здание ул.Гоголя,240а
	
	1
	100
	
	
	
	
	0
	80
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	бойлерная установка
	ул.6--я Нагорная,11а
	
	
	3.-5.
	0,140
	0,14
	
	
	
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	бойлерная установка
	ул.Короленко,75
	
	
	3.-5.
	
	
	
	
	
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Бойлерная установка
	 ул.Бульвар 9-го Января,102
	2005
	6
	3.-5.
	0,034
	0,034
	
	
	
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Бойлерная установка
	 ул.Бульвар 9-го Января,104
	1976
	35
	3.-5.
	0,147
	0,147
	
	
	
	20
	
	
	1
	нет значений
	3
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Бойлерная установка
	 ул.Бульвар 9-го Января,90
	2005
	5
	3.-5.
	0,459
	0,459
	
	
	
	20
	
	
	1
	нет значений
	1
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Бойлерная установка
	ул.Цаплина,104 "Б-428"
	01.01.1973
	38
	3.-5.
	1,42
	1,42
	
	
	
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	 
	Здание теплового пункта ул. Цаплина, 104             "Б-431". Литер А.
	1973.
	38
	100
	198
	
	
	
	48
	80
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Состояние удовлетворительное.
	
	
	

	22
	Бойлерная установка
	ул.Водопроводная,121/          ул. Парижской коммуны, 50а
	01.12.1989
	22
	7.-9.
	2,07
	2,07
	
	
	
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	здание ул. Парижской коммуны, 50а
	1989.
	22
	
	
	
	
	
	28
	80
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Бойлерная установка
	 ул.Водопроводная,132
	2005
	6
	3.-5.
	0,12
	0,12
	
	
	
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Бойлерная установка
	ул.Водопроводная,134
	2005
	6
	3.-5.
	0,038
	0,038
	
	
	
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Бойлерная установка
	 ул.Водопроводная,74
	1976
	35
	3.-5.
	0,091
	0,091
	
	
	
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Бойлерная установка
	 ул.Водопроводная,99А
	2005
	6
	3.-5.
	0,476
	0,476
	
	
	
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Бойлерная установка
	 ул.Воровского,108а
	2005
	6
	3.-5.
	0,146
	0,146
	
	
	
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Бойлерная установка
	ул.Октябрят,29
	2005
	6
	3.-5.
	0,146
	0,146
	
	
	
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Бойлерная установка
	 пр.Комсомольский,134        "Б-428"
	01.01.1970
	41
	3.-5.
	0,618
	0,618
	
	
	
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Бойлерная установка
	ул.Водопроводная,136
	1976
	35
	3.-5.
	0,055
	0,055
	
	
	
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Бойлерная установка
	 ул.Воровского,108
	1976
	35
	3.-5.
	0,147
	0,147
	
	
	
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Бойлерная установка
	 ул.Цаплина,106
	2010
	1
	3.-5.
	0,12
	0,12
	
	
	
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Бойлерная установка
	ул.Смольная,50а
	2005
	6
	3.-5.
	0,038
	0,038
	
	
	
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	 Бойлерная установка
	 ул. А.Петрова,65 "Б-318"
	01.01.1976
	35
	3.-5.
	0,782
	0,782
	
	
	
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	 Бойлерная установка
	 ул.Сов.Армии,50в "Б-353"
	2005.
	5
	7.-9.
	4
	4
	
	
	
	20
	
	
	1
	нет значений
	10
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	59
	 
	Здание теплового пункта по ул.Советской Армии,50в "Б-353". Литер А, А1, А2, А3, А4, А5.
	1984.
	27
	100
	549
	
	
	
	34
	80
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	состояние удовлетворительное, нет второго ввода подключения электроэнергии.
	
	
	Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии.

	36
	 Бойлерная установка,
	  ул.Советской Армии,60а"Б-348"
	2005.
	5
	3.-5.
	0,25
	0,25
	
	
	
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	 Бойлерная установка
	 ул.Матросова,216б "Б-351"
	2008.
	3
	3.-5.
	
	
	
	
	
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	здание по ул.Матросова,216
	2008.
	3
	100
	
	
	
	
	4
	80
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	 Бойлерная установка
	  просп.Коммунаров,120б  "Б-357"
	25.01.1988
	23
	3.-5.
	0,94
	0,94
	
	
	
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	бойлерная установка
	 пр.Коммунаров,100
	1976
	35
	3.-5.
	
	
	
	
	
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	бойлерная установка
	  ул.Фурманова,14
	1976
	35
	3.-5.
	
	
	
	
	
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	бойлерная установка
	ул.Матросова,193а
	
	
	3.-5.
	
	
	
	
	
	20
	
	
	1
	нет значений
	4
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	бойлерная установка
	ул.Советской Армии,54а
	2003.
	11
	3.-5.
	
	
	
	
	
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	бойлерная установка
	ул.Пионеров,8а (РМЦ)
	1997.
	14
	3.-5.
	0,1470
	
	
	
	
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	бойлерная установка
	ул.Пионеров,8а (Энергоцех)
	1998.
	13
	3.-5.
	0,0486
	
	
	
	
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	бойлерная установка
	ул.Пионеров,8а (АТЦ)
	2010.
	1
	3.-5.
	0,0810
	
	
	
	
	20
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	насосное оборудование
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Насосная пос.Куета ул. Куета, 5а
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	 
	Здание насосной станции пос. Куета ул.Куета, 5а. Литер А.
	1976.
	35
	100
	29
	
	
	
	44
	80
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	состояние удовлетворительное, требуется кап ремонт кровли 29м2; нет второго ввода подключения электроэнергии.
	
	
	Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии.

	2
	насосное оборудование
	Насосная пос. Куета ул. Куета, 27б
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	 
	Здание насосной станции пос. Куета ул. Куета, 27б. Литер А.
	1976.
	35
	100
	35
	
	
	
	44
	80
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	состояние удовлетворительное, требуется кап ремонт кровли 35м2; нет второго ввода подключения электроэнергии .
	
	
	Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии.

	3
	насосное оборудование
	Насосная пос. Куета ул. Куета, 36а
	
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	 
	Здание теплового пункта пос. Куетаул.Куета, 36а. Литер А. 
	1989.
	22
	100
	19
	
	
	
	28
	80
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	состояние удовлетворительное, требуется кап ремонт кровли 20м2; нет второго ввода подключения электроэнергии.
	
	
	

	4
	насосное оборудование
	Насосная ул.Водопроводная,136а
	1976
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	здание  ул.Водопроводная,136а
	1976
	35
	44
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	насосное оборудование
	п. Южный Лесной тракт, 61.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	 
	Здание насосной станции п. Южный Лесной тракт, 61. Литер А.
	1960.
	51
	64
	328
	
	
	
	100
	80
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	состояние не удовлетворительное, требуется кап ремонт кровли , здания.
	
	
	

	6
	насосное оборудование
	 ул.Ляпидевского,16 Насосная-270
	25.03.2002
	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	нет значений
	
	свыше 16 часов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	здание  ул.Ляпидевского,16
	24.06.1905
	9
	
	
	
	
	
	12
	80
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Здания
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Пункт тех.обслуживания ул. 6-я Нагорная,11г. Литер В.
	1990.
	21
	75
	193
	
	
	
	30
	50
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Состояние удовлетворительное; нет 2-го водопроводного ввода.
	
	
	

	18
	 
	Здание котельной ул. Герцена,12б. Литер А.
	1973.
	38
	100
	167
	
	
	
	80
	80
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	состояние не удовлетворительное, требуется ремонт здания;
	
	
	

	50
	 
	Павловский тракт, 49 трансф.подстанция.
	не установлен
	
	100
	60
	
	
	
	100
	80
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Состояние удовлетворительное.
	
	
	

	41
	 
	Павловский тракт, 49. Цех обжига кирпича
	1965.
	46
	100
	3402
	
	
	
	100
	80
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Состояние удовлетворительное.
	
	
	

	42
	 
	Павловский тракт, 49. Цех керамзит.
	1965.
	46
	100
	450
	
	
	
	100
	80
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Состояние удовлетворительное.
	
	
	

	39
	 
	ул. Пионеров 8а. Гараж АТЦ (здание гаража литер М, М1)
	1993.
	18
	100
	1567
	
	
	
	22
	80
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Состояние удовлетворительное.
	
	
	

	40
	 
	ул. Пионеров 8а. Пpистройка склада к гаражу (здание склада литер И)
	1996.
	15
	100
	21
	
	
	
	19
	80
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Состояние удовлетворительное.
	
	
	

	43
	 
	ул. Пионеров 8а. РМЦ и быт.помещ.( здание ремонтно-механического цеха литер Б).
	1996.
	15
	100
	1458
	
	
	
	19
	80
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Состояние удовлетворительное.
	
	
	

	44
	 
	ул. Пионеров 8а. Электроцех литер В
	1998.
	13
	100
	783
	
	
	
	16
	80
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Состояние удовлетворительное.
	
	
	

	45
	 
	ул. Пионеров, 8а. Скважина водозабора.
	2000.
	11
	100
	15
	
	
	
	14
	80
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Состояние удовлетворительное.
	
	
	

	46
	 
	ул. Пионеров 8а. Склад нефтепродуктов (здание автозаправочной станции АЗС литер С).
	1999.
	12
	100
	11
	
	
	
	15
	80
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Состояние удовлетворительное.
	
	
	

	47
	 
	ул. Пионеров 8а. Склад хранения пропана (здание склада литер З).
	1995.
	16
	100
	6
	
	
	
	20
	80
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Состояние удовлетворительное.
	
	
	

	48
	 
	ул. Пионеров 8а. Склад материально-технический (здание материального склада Л).
	1995.
	16
	100
	554
	
	
	
	20
	80
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Состояние удовлетворительное.
	
	
	

	49
	 
	ул. Пионеров 8а. Склад храния кислородных  баллонов (здание кислогодных баллонов              Литер К).
	1996.
	15
	100
	53
	
	
	
	19
	80
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Состояние удовлетворительное.
	
	
	

	63
	 
	Здание административно-бытового корпуса с пристроем лит.А А1, ул.Пионеров,8а.
	2009.
	2
	100
	980
	
	
	
	2,5
	80
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Состояние удовлетворительное
	
	
	

	67
	 
	Здание Анатолия,129
	1873.
	138
	75
	280
	
	
	
	100
	63
	
	
	
	нет значений
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	состояние не удовлетворительное, требуется кап ремонт  здания
	
	
	


4.3.6. система ГАЗОСНАБЖЕНИя
В настоящее время газоснабжение городского округа – города Барнаула Алтайского края осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ транспортируется по магистральному газопроводу Уренгой-Тобольск-Омск-Новосибирск-Барнаул-Бийск, диаметром 1020 мм. Газ по газопроводам-отводам поступает на три газораспределительные станции, расположенные: ГРС-1 в п.Землянуха, ГРС-2 в районе Власихинского промузла, ГРС-3 в поселке Мохнатушка. Общая производительность ГРС составляет 606,9 тыс.куб.м/час. 

Таблица №15

Характеристика сооружений системы газоснабжения 
городского округа – города Барнаула Алтайского края 
	№№ п/п
	Вид сооруже-ния
	Адрес
	Показатели технического состояния

	
	
	
	Год ввода в эксплуата-цию
	Произв-ть, тыс.куб.м/час
	Подключен-ная нагрузка, тыс.куб.м/год
	Общая протяжен-ность сетей, км
	Уровень износа, %
	Возможный остаточный срок службы, год
	Кол-во аварий за 2010 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	ГРС-1
	п.Казенная Заимка
	1996
	304,3
	155,2
	378,603
	35,0
	26
	0

	2
	ГРС-2
	ул.Звездная
	1997
	171,0
	48,2
	248,937
	32,0
	27
	0

	3
	ГРС-3
	п.Мохнатушка
	1999
	131,6
	28,5
	279,89
	21,7
	29
	0


От ГРС газ поступает на головные и районные ГРП, ГРУ промышленных и коммунально-бытовых потребителей. Для ТЭЦ и пиковой котельной предусмотрены отдельные выходы из ГРС-1,2. 

Система газоснабжения городского округа начала строиться в 1996 году, поэтому уровень износа оборудования и сетей низок, нормативный срок службы не выработан.

Схема газоснабжения городского округа - четырехступенчатая: газопроводы высокого давления I категории, газопроводы высокого давления II категории, среднего и низкого давления. Система газоснабжения предусматривает обеспечение газом всех категорий потребителей.

Использование природного газа осуществляется на нужды:

пищеприготовления и горячего водоснабжения жилого фонда;

коммунально-бытовые;

промышленных предприятий.

Газовые сети высокого давления тупиковые, выполнена закольцовка ГРС-1 и ГРС-2 газопроводом по улице Просторной. Закольцовка ГРС-1 и ГРС-3 предусмотрена схемой газоснабжения в перспективе. Сети газопровода высокого давления (сталь, диаметр 400 мм) имеют подземную прокладку. 

Общая протяженность распределительных сетей газоснабжения на 01.01.2011 составляет 1057 км.

Газоснабжение потребителей городского округа сжиженным газом осуществляется от газонаполнительной станции производительностью 30 тыс. тонн/год. ГНС расположена в юго-западной части города (СЗЗ – 300 м). Сжиженный газ доставляется на ГНС с нефтеперерабатывающего завода г.Омска.

Годовой расход сжиженного газа составляет порядка 35 тыс.т/год. 

Количество газифицированных квартир и домов природным газом на 01.01.2011г. – 53,0 тыс., сжиженным газом – 67,7 тыс.

В настоящее время охват населения газоснабжением составляет:

природным газом – около 20,1%;

сжиженным газом – 33%. 

В связи с низким уровнем газификации (природный газ подведен только в 1996г.) в городском округе получило развитие электропищеприготовление, обеспеченность напольными электроплитами составляет более 50%.

Существующие подводящие газовые сети среднего и низкого давления городского округа проложены в подземно-надземном исполнении из стальных и полиэтиленовых труб. Уровень износа подводящих газовых сетей не превышает 30 процентов, аварийность отсутствует.

Анализ существующего технического состояния сооружений и разводящих сетей газоснабжения представлен в таблице №16.

Анализ существующего состояния газовых сетей и сооружений показывает, что газораспределительные станции и разводящие газовые сети высокого давления находятся в удовлетворительном состоянии, максимальный уровень износа не превышает 35%, реконструкция и замена сетей и сооружений не требуется. 

Основным направлением развития газовой инфраструктуры городского округа является перевод существующих объектов на использование природного газа, взамен сжиженного, газификация существующей индивидуальной жилой застройки, а также присоединение новых потребителей.

Необходимо продолжать процесс перевода на газовое топливо котельных для обеспечения благоприятной экологической обстановки в городских районах. 

В связи с изменением и перераспределением фактических размеров потребляемого газа на производственные, коммунально-бытовые нужды, пищеприготовление и горячее водоснабжение жилищного фонда действующая гидравлическая схема газоснабжения города Барнаула утратила свою объективность и требует корректировки.

Таблица №16

Анализ существующего технического состояния сооружений и разводящих газовых сетей высокого давления 

	№ п/п
	Виды сооружений
	Адрес
	Год ввода в эксплуатацию
	Срок эксплуатации, лет
	Производительность, пропускная способность (тыс.куб.м/сутки)
	Протяженность, м
	Уровень износа, %
	Величина потерь ресурса , куб.м
	Количество аварий (аварий в год)
	Продолжительность аварий (час.)
	Обеспеченность потребителей коммунальными услугами
	Прочие показатели технического состояния (указать какие)
	Показатели качества предоставляемых услуг (указать какие)
	Необходимость выполнения мероприятий по модернизации (реконструкции, развитию) объектов

	
	
	
	
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	фактическое значение
	нормативное (оптимальное) значение
	

	СООРУЖЕНИЯ

	1
	ГРС-1
	район п.Землянуха
	1996
	14
	40
	304302
	
	
	35
	
	
	
	
	
	
	
	50,1
	
	
	
	
	
	

	2
	ГРС-2
	район Власихинского пром.узла
	1997
	13
	40
	171043
	
	
	32
	
	
	
	
	
	
	
	28,2
	
	
	
	
	
	

	3
	ГРС-3
	район п.Мохнатушка
	1999
	11
	40
	131598
	
	
	27
	
	
	
	
	
	
	
	21,7
	
	
	
	
	
	

	ГАЗОПРОВОДЫ

	Газовые сети от ГРС-1

	Газовые сети давлением 1.2 МПа

	1
	Диаметром 530мм
	 
	1996
	14
	40
	304302
	
	5,00
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Газовые сети давлением 0.6 МПа

	2
	Диаметром 720 мм
	 
	1996-2000
	10-14
	40
	304302
	
	0,08
	25-35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Диаметром 630 мм
	 
	
	
	
	304302
	
	17,46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Диаметром 530 мм
	 
	
	
	
	304302
	
	21,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Диаметром 426 мм
	 
	
	
	
	304302
	
	0,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Диаметром 325 мм
	 
	1998-2010
	1-12
	40
	304302
	
	4,08
	0-30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Диаметром 273 мм
	 
	
	
	
	304302
	
	4,07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Диаметром 225 мм
	 
	
	
	
	304302
	
	0,89
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Диаметром 219 мм
	 
	
	
	
	304302
	
	10,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Диаметром 160 мм
	 
	
	
	
	304302
	
	0,21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Диаметром 159 мм
	 
	
	
	
	304302
	
	15,63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Диаметром 114 мм
	 
	
	
	
	304302
	
	5,68
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Диаметром 110 мм
	 
	
	
	
	304302
	
	0,37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Диаметром 108 мм
	 
	
	
	
	304302
	
	3,74
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Диаметром 89 мм
	 
	2000-2010
	1-10
	40
	39200
	
	7,70
	0-25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Диаметром 76 мм
	 
	
	
	
	28000
	
	7,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Диаметром 63 мм
	 
	
	
	
	3300
	
	0,16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Диаметром 57 мм
	 
	
	
	
	28000
	
	16,81
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Диаметром 40 мм
	 
	
	
	
	4000
	
	0,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Диаметром 32 мм
	 
	
	
	
	2700
	
	0,45
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Диаметром 25 мм
	 
	
	
	
	760
	
	0,18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по ГРС-1
	
	
	
	
	
	
	122,35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Газовые сети от ГРС-2

	Газовые сети давлением 0.6 МПа

	22
	Диаметром 630 мм
	 
	1997-2006
	4-13
	40
	171043
	
	8,64
	10-32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Диаметром 530 мм
	 
	
	
	
	171043
	
	0,12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Диаметром 325 мм
	 
	
	
	
	171043
	
	8,91
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Диаметром 225 мм
	 
	
	
	
	171043
	
	0,22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Диаметром 219 мм
	 
	2000-2010
	1-10
	40
	171043
	
	3,99
	0-25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Диаметром 160 мм
	 
	
	
	
	171043
	
	8,54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Диаметром 159 мм
	 
	
	
	
	171043
	
	7,32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Диаметром 114 мм
	 
	
	
	
	171043
	
	2,47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Диаметром 110 мм
	 
	
	
	
	171043
	
	11,42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Диаметром 108 мм
	 
	
	
	
	171043
	
	1,58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Диаметром 89 мм
	 
	
	
	
	28000
	
	6,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Диаметром 76 мм
	 
	2006-2010
	1-4
	40
	30000
	
	4,18
	0-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Диаметром 63 мм
	 
	
	
	
	33000
	
	7,99
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Диаметром 57 мм
	 
	
	
	
	15000
	
	6,35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Диаметром 32 мм
	 
	
	
	
	1080
	
	0,16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Диаметром 25 мм
	 
	
	
	
	500
	
	0,12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Диаметром 20 мм
	 
	
	
	
	110
	
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по ГРС-2
	
	
	
	
	
	
	78,33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Газовые сети от ГРС-3

	Газовые сети давлением 0.6 МПа

	39
	Диаметром 530 мм
	 
	1999-2006
	4-11
	40
	131598
	
	23,36
	10-27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Диаметром 426 мм
	 
	
	
	
	131598
	
	2,52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Диаметром 325 мм
	 
	
	
	
	131598
	
	4,42
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Диаметром 273 мм
	 
	2002-2010
	1-8
	40
	131598
	
	1,68
	0-20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Диаметром 219 мм
	 
	
	
	
	131598
	
	3,53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Диаметром 160 мм
	 
	
	
	
	131598
	
	1,84
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Диаметром 159 мм
	 
	
	
	
	131598
	
	9,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Диаметром 114 мм
	 
	
	
	
	131598
	
	1,14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Диаметром 110 мм
	 
	
	
	
	131598
	
	2,79
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Диаметром 108 мм
	 
	
	
	
	131598
	
	1,16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Диаметром 89 мм
	 
	2006-2010
	1-4
	40
	42000
	
	5,40
	0-10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Диаметром 76 мм
	 
	
	
	
	14000
	
	1,16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Диаметром 63 мм
	 
	
	
	
	11000
	
	3,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Диаметром 57 мм
	 
	
	
	
	3000
	
	11,53
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Диаметром 40 мм
	 
	
	
	
	800
	
	0,07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Диаметром 32 мм
	 
	
	
	
	7290
	
	1,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Диаметром 25 мм
	 
	
	
	
	380
	
	0,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Диаметром 20 мм
	 
	
	
	
	110
	
	0,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по ГРС-3
	
	
	
	
	
	
	75,34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.3.7. санитарная очистка территории

Системой сбора, вывоза и утилизации отходов обслуживается 571 тыс.чел. Наблюдается увеличение объема вывозимых твердых бытовых отходов (ориентировочно 105% от уровня 2009 года).

Предельная проектная вместимость полигона составляет не более 32795 тыс.куб.м. По расчетам, объем ТБО уже в 2012 году составит более 33000 тыс.куб.м. Необходимо срочное строительство нового полигона, с усовершенствованной технологией брикетирования и сбором утильной фракции.

Действующий полигон для захоронения ТБО расположен по адресу: проспект Космонавтов,74 и является основным объектом для утилизации (захоронения) отходов, образующихся на территории города Барнаула и его пригородов. Захоронение отходов на участке, занимаемом полигоном, началось в 1974 году. Срок его эксплуатации был рассчитан на 20 лет. В настоящее время на основании данных о проектной вместимости полигона и данных оперативного учета о фактическом накоплении ТБО его заполнение составляет 96,7%. Общая площадь полигона составляет 36,9 га, которые непригодны для складирования ТБО и подлежат рекультивации.

В настоящее время сбор и транспортировка ТБО в городе Барнауле осуществляется по следующей схеме: сбор; транспортировка на мусоросортировочный комплекс (10-15% от общего количества); транспортировка на полигон ТБО.

В соответствии с законодательством структурой, отвечающей за удаление городских ТБО, является администрация города. Санитарным содержанием домовладений и придомовых территорий, санитарной уборкой ТБО в районах занимаются частные специализированные предприятия по вывозу отходов и муниципальные унитарные предприятия ЖКХ. Основными перевозчиками ТБО в городе являются: ООО «Чистый город», ООО «Экопром-Барнаул», ООО «Эко-Стандарт», ООО «Благоустройство №1», ООО «Благоустройство №2», ОАО УК «Доверие», МУП «Дорожник 2» Октябрьского района, МУП «Дорожник 2» Центрального района, ЖКУ «Научного городка», ОАО «Фирма ПЖЭТ-2» Индустриального района, ГУВД по Алтайскому краю, ИП Емельянов, ООО «СУ АМЗ», МУП «Дорожник-1» Центрального района.

При создании полигона для захоронения ТБО изначально не был учтен ряд нормативных требований по обустройству и эксплуатации, что приводит к регулярному возгоранию отходов, загрязнению окружающей среды и ухудшению экологической ситуации в городе.

Обзор состояния санитарной очистки города выявил следующие проблемы:

1. Отсутствие количественных и качественных характеристик коммунальных отходов и их прогноз до 2020 года.

2. Существующее количество и качество контейнерных площадок контейнеров не отвечает современным требованиям.

3. Недостаточное развитие технической базы по сбору и вывозу ТБО и КГМ, жидких бытовых отходов, снега.

4. Отсутствие технической базы по сбору, транспортировке и обезвреживания биологических отходов, в т.ч. медицинских отходов.

5. Отсутствие сети станционных и передвижных приемных пунктов и также производств основных видов вторичного сырья в товарную продукцию.

6. Отсутствие рынка вторичных материальных ресурсов.

7. Необходимость рекультивации существующего полигона и строительства нового комплексного полигона. 

8. Отсутствие «сухих» снежных полигонов, отвечающих экологическим требованиям.

9. Отсутствие современной системы контроля за сбором и транспортировкой коммунальных отходов.

10. По содержанию удобрительных элементов (органическому веществу, азоту, фосфору, калию) твердые бытовые отходы г.Барнаула не соответствуют требованиям технических условий на компост, вырабатываемый на мусороперерабатывающих заводах. Для получения качественного компоста необходимо:

- содержание органического вещества не менее 50%;

- азота общего - не менее 0,5%;

- фосфора (Р2О5) - не менее 0,4%;

- калия (К2)) - не менее 0,3%;

- кальция 9СаО) - не менее 2-5%.

С целью получения компоста необходимо произвести сортировку отходов с извлечением балластных фракций и добавить растительные отходы, органические, фосфорные удобрения.

11. Удельная теплота сгорания отходов 1830 ккал/кг, что обеспечивает автономный режим горения.

Анализ технического состояния основного объекта системы полигона ТБО приведен в таблице №17.

Таблица №17

Анализ существующего технического состояния сооружений системы санитарной очистки

	№№ п/п
	Виды сооруже​ний и сетей
	Адрес
	Год ввода в экс​плуа​та​цию
	Срок экс​плуата​ции, лет
	Производитель​ность, пропуск​ная способ​ность
	Площадь, га
	Уро​вень износа, %
	Количество ава​рий (аварий в год) / продол​жи​тельность (час.)
	Обоснование необходимости реконструкции
	Организация, эксплуатирую​щая объекты

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Полигон твердых бытовых отходов
	пр.Космонавтов, 74
	1974
	36
	32795 тыс.куб.м
	36,9га
	99,9
	х
	Полигон обслуживает весь городской округ, имеет удовлетворительное техническое состояние, но вместимость на пределе
	ООО «Экотехпром» пр.Космонавтов, 48е


4.4. Анализ застройки городского округа

4.4.1. Жилищная И ОБЩЕСТВЕННАЯ застройка

На конец 2009 года жилищный фонд городского округа – города Барнаула Алтайского края составил 13867,5 тыс.кв.м.

Среднегодовой ввод жилого фонда с 2006 по 2009 год составил порядка 343,5 тыс.кв.м общей площади, или 528,3 кв.м на 1000 жителей.

За 2009 год за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 380,9 тыс.кв.м жилья. 

Таблица №18

Жилищный фонд

(на конец года)

	№№ п/п
	Наименование показателей
	2006
	2007
	2008
	2009 (предварит.)

	1. 
	Общая площадь жилищного фонда – всего, тыс. м2
	12826,9
	13134,8
	13483,4
	13867,5

	2. 
	Численность населения, тыс.чел.
	649,7
	647,7
	650,7
	652,7

	3. 
	Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. м2
	250,3
	358,9
	384,1
	380,9

	4. 
	Ввод в действие общей площади жилых домов, м2 на 1000 жителей
	385,3
	554,1
	590,3
	583,6


Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю

Согласно Генеральному плану городского округа – города Барнаула Алтайского края объем нового жилищного строительства за период 2009-2015гг. составит примерно 2550 тыс.кв.м, т.е. в среднем 360,0-380,0 тыс.кв.м в год.

В «Программе комплексного социально-экономического развития города Барнаула на 2008-2017гг.» также определены достаточно равномерные темпы ввода жилья за счет всех источников финансирования – 480,0- 560,0 кв.м на 1000 жителей в год.

Учитывая сложную финансово-экономическую ситуацию, выражающуюся в резком уменьшении выданных в 2009 году разрешений на строительство жилых домов и отсутствии желающих участвовать в аукционах на право приобретения земельных участков для строительства объектов жилья, в 2010-2015гг. ожидается уменьшение темпов ввода в эксплуатацию жилья в городе.

Комитетом по строительству, архитектуре и развитию города предоставлен перечень площадок жилищного строительства на период 2010-2015 гг. с суммарным вводом жилого фонда 1473,7 тыс.кв.м, т.е. в среднем 245 тыс.кв.м в год.

Основными районами нового жилищного строительства в границах городской черты г.Барнаула станут: Индустриальный (район Солнечной Поляны, территории вдоль Павловского тракта и улицы Малахова) и Центральный (уплотнительная застройка, строительство на реконструкции, а также на свободных территориях вдоль Змеиногорского тракта). В городском округе – земельные участки в районе Лесная Поляна, Бельмесёво, Сибирская долина, Центральный, район Научного Городка.

Предусматривается основной объем многоэтажного строительства разместить непосредственно в г.Барнауле, малоэтажную и усадебную застройку – в сельских населенных пунктах городского округа. В пригородной части городского округа предполагается завершение застройки коттеджных поселков: Научный Городок, Сибирская долина, Лесная Поляна.
В Октябрьском и Центральном районе предполагается возведение элитного жилья, в том числе: микрорайона Юбилейный и комплексов вдоль Змеиногорского тракта (Центральный район).

Общая численность населения, которую предполагается разместить на рассматриваемой территории к 2016 году, составляет 70,0 тыс.чел., в том числе:

в г.Барнауле – 54,0 тыс.чел.;

в поселениях городского округа – 16,0 тыс.чел.

Таблица №19

Новое жилищное строительство за период 2010-2015гг.

	№№ п/п
	Административный район
	Объем вводимого в эксплуатацию жилья, тыс.кв.м
	Численность населения в новых кварталах, тыс.чел.

	1. 
	Индустриальный
	1095,8
	57,0

	2. 
	Центральный
	187,3
	5,1

	3. 
	Ленинский
	94,8
	3,6

	4. 
	Октябрьский
	60,1
	2,7

	5. 
	Железнодорожный
	35,7
	1,6

	
	Всего
	1473,7
	70,0


Согласно «Комплексной Программе социально-экономического развития города Барнаула на 2008-2012 годы» и Плану реализации генерального плана городского округа – города Барнаула Алтайского края в период 2010-2015гг. на территории города будут построены объекты социального и общественного назначения: детские сады, школы, поликлинические учреждения, спортивные сооружения.

Кроме того, предполагается строительство рекреационно-гостиничного комплекса в Центральном районе площадью 36,3 га и ориентировочной единовременной вместимостью до 3000 чел.

Перечень основных площадок перспективного строительства жилищного и общественного назначения приведен в таблице №20.

Расчетные нагрузки инженерной инфраструктуры, необходимые для ввода обозначенного объема строительства, представлены в таблице №21.
Таблица №20
Основные площадки перспективного капитального (жилищного и общественного) строительства, планируемые к вводу до 2015 года

	№№ п/п
	Номер квартала
	Тип застройки
	Общая площадь, га
	Объем жилья, кв.м
	Численность нас., чел.



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 I
	 Индустриальный район 

	6. 
	кв.1048
	Жилищная застройка
	2,4
	19192,0
	872

	7. 
	кв.1051
	Жилищная застройка и объекты социального назначения
	24,3
	16914,0
	774

	8. 
	кв.1062
	Жилищная застройка
	28,1
	5451,0
	250

	9. 
	кв.1063б
	Объекты социального назначения
	1,2
	 
	 

	10. 
	кв.1064
	Жилищная застройка и объекты социального назначения
	10,4
	42725,9
	1969

	11. 
	кв.1080
	Жилищная застройка
	34,2
	5582,0
	157

	12. 
	кв.1081
	Жилищная застройка
	20,8
	23914,0
	1102

	13. 
	кв.1083
	Жилищная застройка
	12,7
	6098,0
	281

	14. 
	кв.2000
	Жилищная застройка и объекты социального назначения
	21,7
	15830,0
	730

	15. 
	кв.2001
	Жилищная застройка и объекты социального назначения
	24,5
	142023,8
	6449

	16. 
	кв.2001а
	Жилищная застройка и объекты социального назначения
	2,0
	20544,0
	940

	17. 
	кв.2002
	Объекты спортивного и общественного назначения
	24,5
	 
	 

	18. 
	кв.2003
	Объекты спортивного и общественного назначения
	25,2
	 
	 

	19. 
	кв.2007
	Жилищная застройка
	27,9
	10793,1
	495

	20. 
	кв.2007а
	Объекты спортивного и общественного назначения
	28,2
	 
	 

	21. 
	кв.2008
	Жилищная застройка и объекты социального назначения
	22,8
	158800,0
	8610

	22. 
	кв.2011
	Жилищная застройка и объекты социального и общественного назначения
	36,0
	272400,0
	12816

	23. 
	кв.2018
	Жилищная застройка
	17,3
	150300,0
	7500

	24. 
	кв.2023
	Жилищная застройка
	14,8
	131100,0
	280

	25. 
	мкр.Запад-1
	Жилищная застройка
	59,2
	4319,6
	196

	26. 
	мкр.Спутник
	Объекты социального назначения
	13,8
	 
	 

	27. 
	мкр.Солнечная поляна
	Объекты социального назначения
	17,5
	 
	 

	28. 
	мкр.Солнечная поляна
	Жилищная застройка
	15,1
	6478,9
	300

	29. 
	-
	Жилищная застройка
	21,8
	885,0
	41

	30. 
	с.Власиха
	Объекты социального назначения
	15,4
	 
	 

	31. 
	п.Лесной
	Объекты социального назначения
	7,0
	 
	 

	32. 
	мкр.Лесная поляна
	Жилищная застройка
	102,2
	62400,0
	13200

	33. 
	п.Новомихайловка
	Объекты социального назначения
	4,9
	 
	 

	 
	Всего по Индустриальному району 
	635,9
	1095751,3
	56962

	 II
	 Центральный район 

	34. 
	кв.54
	Объекты общественного назначения
	3,1
	 
	 

	35. 
	кв.146
	Жилищная застройка
	2,0
	5180,0
	240

	36. 
	кв.904
	Жилищная застройка
	17,3
	7417,0
	336

	37. 
	мкр.16
	Жилищная застройка
	7,3
	3139,0
	145

	38. 
	мкр.13
	Жилищная застройка
	16,1
	17753,0
	818

	39. 
	мкр.17
	Объекты социального назначения
	40,1
	 
	 

	40. 
	Змеиногорский тракт
	Жилищная застройка
	29,6
	20300,0
	932

	41. 
	Змеиногорский тракт
	Объекты социального назначения
	6,7
	 
	 

	42. 
	Змеиногорский тракт
	Объекты рекреационного и общественного назначения
	37,3
	 
	 

	43. 
	ДНТ "Сибирская долина"
	Жилищная застройка
	151,8
	58500,0
	1230

	44. 
	ДНТ "Благодатное"
	Жилищная застройка
	97,4
	75000,0
	1350

	45. 
	п.Борзовая Заимка
	Объекты социального назначения
	0,5
	 
	 

	46. 
	п.Плодопитомник
	Объекты социального назначения
	12,8
	 
	 

	 
	Всего по Центральному району
	418,9
	187289,0
	5051 

	III 
	 Ленинский район 

	47. 
	кв.971
	Жилищная застройка
	6,1
	20445,8
	921

	48. 
	кв.1047
	Объекты спортивного назначения
	8,6
	 
	 

	49. 
	кв.1049
	Жилищная застройка
	2,1
	6433,0
	296

	50. 
	кв.1070
	Жилищная застройка
	33,0
	3532,0
	163

	51. 
	кв.1072
	Жилищная застройка
	37,2
	9107,0
	408

	52. 
	кв.1090
	Жилищная застройка
	23,9
	14358,0
	648

	53. 
	кв.1095
	Жилищная застройка и объекты спортивного назначения
	55,2
	13676,3
	619

	54. 
	с.Гоньба
	Объекты социального назначения
	4,0
	 
	 

	55. 
	п.Казенная Заимка
	Объекты социального назначения
	2,3
	 
	 

	56. 
	п.Научный городок
	Жилищная застройка
	25,5
	27300,0
	570

	 
	Всего по Ленинскому району 
	191,8
	94852,1
	3625

	 IV
	 Октябрьский район 

	57. 
	кв.400
	Жилищная застройка
	12,6
	7692,0
	345

	58. 
	кв.414
	Жилищная застройка
	10,3
	2731,0
	124

	59. 
	кв.418
	Объекты спортивного назначения
	6,0
	 
	 

	60. 
	кв.438
	Жилищная застройка
	2,9
	21007,0
	967

	61. 
	кв.932
	Жилищная застройка
	5,7
	5712,0
	258

	62. 
	мкр.Юбилейный
	Жилищная застройка
	7,2
	22960,0
	1035

	 
	Всего по Октябрьскому району 
	15,8
	60102,0
	2729 

	V 
	 Железнодорожный район 

	63. 
	кв.319
	Жилищная застройка
	2,2
	4515,0
	202

	64. 
	мкр.А
	Жилищная застройка
	23,9
	5714,0
	259

	65. 
	Приречная
	Жилищная застройка
	3,7
	25500,0
	1154

	 
	Всего по Железнодорожному району 
	27,6
	35729,0
	1615 

	 
	Итого по городскому округу 
	1290,0
	1473723,4
	69982 


Таблица №21

Объем ввода объектов капитального строительства (жилищного и общественного) в 2010-2015гг. и расчетные нагрузки инженерной инфраструктуры

	№ п/п
	№№ на схеме
	Квартал
	Застройщик
	Площадь, га
	Период строительства объектов, годы
	Объем

вводимого в эксплуатацию жилья, кв. метров
	Объем вводимого в эксплуатацию жилья с разбивкой на этапы ввода объектов в эксплуатацию (ориентировочные сроки подключения), кв. метров
	Расчетная электрическая нагрузка, МВт
	Расчетная тепловая, газовая нагрузка, Гкал/час, тыс.куб.м/час
	Объем водопотребления,

куб.м/сут
	Объем водоотведения,

куб.м/сут

	
	
	
	
	
	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	14
	17
	18
	19

	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН

	1. 
	
	Северо-Западный жилой район

(кварталы 2033-2034) всего:, в том числе
	
	94,7
	2011-2015
	830822
	
	
	
	
	
	7,772
	41,542
	4759,4
	47,59,4

	2. 
	
	кв.2033, всего:
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	18,59
	2014-2015
	161123
	
	
	
	75125
	86038
	4,486
	24,902
	2728,6
	2728,6

	3. 
	
	Жилой дом стр.№1
	
	
	2014
	11303
	
	
	
	11303
	
	0,300
	1,62
	176
	176

	4. 
	
	Жилой дом стр.№2
	
	
	2014
	11303
	
	
	
	11303
	
	0,300
	1,62
	176
	176

	5. 
	
	Жилой дом стр.№3
	
	
	2014
	11303
	
	
	
	11303
	
	0,328
	1,62
	176
	176

	6. 
	
	Жилой дом стр.№4
	
	
	2014
	11400
	
	
	
	11400
	
	0,312
	1,68
	180
	180

	7. 
	
	Жилой дом стр.№5
	
	
	2014
	14908
	
	
	
	14908
	
	0,432
	2,50
	270
	270

	8. 
	
	Жилой дом стр.№6
	
	
	2014
	14908
	
	
	
	14908
	
	0,390
	2,51
	261
	261

	9. 
	
	Жилой дом стр.№7
	
	
	2015
	14908
	
	
	
	
	14908
	0,396
	2,84
	411
	411

	10. 
	
	Жилой дом стр.№8
	
	
	2015
	15960
	
	
	
	
	15960
	0,390
	2,18
	248
	248

	11. 
	
	Жилой дом стр.№9
	
	
	2015
	11400
	
	
	
	
	11400
	0,288
	1,65
	108
	108

	12. 
	
	Жилой дом стр.№10
	
	
	2015
	6800
	
	
	
	
	6800
	0,191
	1,07
	106
	106

	13. 
	
	Жилой дом стр.№11
	
	
	2015
	11400
	
	
	
	
	11400
	0,293
	1,59
	177
	177

	14. 
	
	Жилой дом стр.№12
	
	
	2015
	18690
	
	
	
	
	18690
	0,385
	2,77
	321
	321

	15. 
	
	Жилой дом стр.№13
	
	
	2015
	6840
	
	
	
	
	6840
	0,321
	1,08
	106
	106

	16. 
	
	ЦТП
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	
	0,080
	0,086
	6,30
	6,30

	17. 
	
	ЦТП
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	0,080
	0,086
	6,30
	6,30

	18. 
	
	кв.2034, всего:, в том числе
	ООО «ЖИ»
	16,83
	2011-2015
	158658
	35917
	17920
	43221
	34136
	27465
	3,286
	16,64
	2030,8
	2030,8

	19. 
	
	Жилой дом стр.№10
	
	
	2011
	7675
	7675
	
	
	
	
	0,189
	0,72
	95,6
	95,6

	20. 
	
	Жилой дом стр.№15
	
	
	2011
	21171
	21171
	
	
	
	
	0,348
	1,93
	236,4
	236,4

	21. 
	
	Жилой дом стр.№13
	
	
	2012
	7071
	7071
	
	
	
	
	0,274
	1,53
	188,2
	188,2

	22. 
	
	Жилой дом стр.№11
	
	
	2012
	10245
	
	10245
	
	
	
	0,216
	1,24
	138,4
	138,4

	23. 
	
	Жилой дом стр.№6
	
	
	2013
	7675
	
	7675
	
	
	
	0,187
	0,72
	95,6
	95,6

	24. 
	
	Жилой дом стр.№7
	
	
	2014
	21171
	
	
	21171
	
	
	0,341
	1,94
	271,4
	271,4

	25. 
	
	Жилой дом стр.№14
	
	
	2013
	12845
	
	
	12845
	
	
	0,293
	1,19
	234,6
	234,6

	26. 
	
	Жилой дом стр.№12
	
	
	2014
	26461
	
	
	
	26461
	
	0,385
	2,42
	127,4
	127,4

	27. 
	
	Жилой дом стр.№9
	
	
	2013
	9205
	
	
	9205
	
	
	0,309
	1,05
	175,2
	175,2

	28. 
	
	Жилой дом стр.№1
	
	
	2015
	17220
	
	
	
	
	17220
	0,341
	1,94
	234,6
	234,6

	29. 
	
	Жилой дом стр.№2
	
	
	2014
	7675
	
	
	
	7675
	
	0,187
	0,72
	95,6
	95,6

	30. 
	
	Жилой дом стр.№4
	
	
	2015
	10245
	
	
	
	
	10245
	0,216
	1,24
	137,8
	137,8

	31. 
	
	кв.2000 всего:, в том числе
	ОАО «Барнаулкапстрой»/

ООО «ЖИ»
	2,97
	2012-2014
	40500
	
	13500
	13500
	13500
	-
	1,465
	9,50
	780,05
	780,05

	32. 
	
	Жилой дом по ул.Лазурная,1 (стр.№12)
	
	
	2013
	13500
	
	
	13500
	
	
	0,41
	2,44
	250
	250

	33. 
	
	Жилой дом по ул.Взлетная,13 (стр.№13)
	
	
	2014
	13500
	
	
	
	13500
	
	0,37
	2,44
	250
	250

	34. 
	
	Жилой дом по ул.Взлетная,7 (стр.№14)
	
	
	2012
	13500
	
	13500
	
	
	
	0,35
	2,44
	250
	250

	35. 
	
	Средняя школа по ул.Балтийская,6
	Управление единого заказчика в сфере капитального строительства
	
	2012
	
	
	
	
	
	
	0,185
	1,81
	28,68
	28,68

	36. 
	
	Гараж-стоянка №25
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2013
	
	
	
	
	
	
	0,150
	0,37
	1,37
	1,37

	37. 
	
	кв.2001 всего:, в том числе
	ОАО «Барнаулкапстрой»/

ЖСК «Венец», ООО «Альфа-Инвест», ЗАО «БКЖБИ-2», ЗАО ППСФ «АЭЖС», СПП ОАО «СТройГАЗ», АКХС
	8,63
	2011-2015
	121403
	57607
	63796
	-
	-
	-
	5,399
	18,762
	2404,64
	2404,64

	38. 
	
	Жилой дом по ул.Балтийская,13 (стр.№2)
	ОАО «Барнаулкапстрой»/

ЖСК «Венец»
	
	2011
	2493
	2493
	
	
	
	
	0,4
	1,46
	192,2
	192,2

	39. 
	
	Жилой дом по ул.Балтийская,19 (стр.№3)
	ОАО «Барнаулкапстрой»/

ЖСК «Венец»
	
	2011
	7497
	7497
	
	
	
	
	0,27
	0,84
	116,4
	116,4

	40. 
	
	Жилой дом по ул.Балтийская,9 (стр.№6)
	ОАО «Барнаулкапстрой»/

ЖСК «Венец»
	
	2012
	5890
	
	5890
	
	
	
	0,184
	0,41
	59,6
	59,6

	41. 
	
	Жилой дом по ул.Балтийская,1 (стр.№7)
	ОАО «Барнаулкапстрой»/

ООО «Альфа-Инвест»
	
	2012
	14257
	
	14257
	
	
	
	0,46
	1,37
	202
	202

	42. 
	
	Жилой дом по ул.Малахова,148 (стр.№8)
	ОАО «Барнаулкапстрой»/

ЗАО «БКЖБИ-2»
	
	2012
	16840
	
	16840
	
	
	
	0,426
	1,72
	367,1
	367,1

	43. 
	
	Жилой дом по ул.Малахова,150 (стр.№9)
	ОАО «Барнаулкапстрой»/

ЗАО ППСФ «АЭЖС»
	
	2012
	4436
	
	4436
	
	
	
	0,113
	0,32
	72
	72

	44. 
	
	Жилой дом по ул.Малахова,152 (стр.№11)
	ОАО «Барнаулкапстрой»/

ЗАО ППСФ «АЭЖС»
	
	2011
	4195
	4195
	
	
	
	
	0,14
	0,55
	67,8
	67,8

	45. 
	
	Жилой дом по ул.Лазурная,41 (стр.№13)
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2012
	14558
	
	14558
	
	
	
	0,404
	1,17
	226,8
	226,8

	46. 
	
	Жилой дом по ул.Лазурная,51 (стр.№14)
	ОАО «Барнаулкапстрой»/СПП ОАО «СтройГАЗ»
	
	2011
	17249
	17249
	
	
	
	
	0,411
	2,31
	261
	261

	47. 
	
	Жилой дом по пр.Северный Власихинский,14 (стр.№15)
	ОАО «Барнаулкапстрой»/

АКХС
	
	2012
	7815
	
	7815
	
	
	
	0,271
	1,07
	163,6
	163,6

	48. 
	
	Жилой дом по пр.Северный Власихинский,10 (стр.№19)
	ОАО «Барнаулкапстрой»/СПП ОАО «СтройГАЗ»
	
	2011
	7609
	7609
	
	
	
	
	0,255
	1,17
	121,0
	121,0

	49. 
	
	Жилой дом по ул.Малахова,154 (стр.№20)
	ОАО «Барнаулкапстрой»/ЗАО «БКЖБИ-2»
	
	2011
	18564
	18564
	
	
	
	
	0,51
	2,27
	375,9
	375,9

	50. 
	
	Детский ясли-сад на 330 мест
	Управление единого заказчика в сфере капитального строительства
	
	2013
	
	
	
	
	
	
	0,181
	0,626
	34,65
	34,65

	51. 
	
	Школа с бассейном,учебным гаражем и учебной теплицей ул.Балтийская,11
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2014
	
	
	
	
	
	
	0,185
	1,300
	33,11
	33,11

	52. 
	
	Поликлиника на 300 посещений в смену
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	0,462
	0,780
	38,0
	38,0

	53. 
	
	ЦТП №46
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2011
	
	
	
	
	
	
	0,040
	0,110
	1,15
	1,15

	54. 
	
	ЦТП №47
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2011
	
	
	
	
	
	
	0,045
	0,110
	1,15
	1,15

	55. 
	
	АТС №38
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2012
	
	
	
	
	
	
	0,041
	0,120
	0,55
	0,55

	56. 
	
	Гараж-стоянка №28
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2013
	
	
	
	
	
	
	0,155
	0,257
	17,10
	17,10

	57. 
	
	Гараж-стоянка №29
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2014
	
	
	
	
	
	
	0,155
	0,257
	17,10
	17,10

	58. 
	
	Гараж-стоянка №30
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2013
	
	
	
	
	
	
	0,155
	0,257
	17,10
	17,10

	59. 
	
	Гараж-стоянка №31
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2011
	
	
	
	
	
	
	0,136
	0,285
	19,33
	19,33

	60. 
	
	кв.2002 всего:, в том числе
	
	
	2011-2013
	
	
	
	
	
	
	0,806
	1,887
	59,33
	59,53

	61. 
	
	Спортивно-оздоровительный комплекс со стоматологическим кабинетом ул.Балтийская,23
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2012
	
	
	
	
	
	
	0,316
	0,520
	11,50
	11,50

	62. 
	
	Встроенно-пристроенный магазин ул.Балтийская,39
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2011
	
	
	
	
	
	
	0,100
	0,258
	12,27
	12,27

	63. 
	
	Здание общественного назначения ул.Балтийская,45а
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2012
	
	
	
	
	
	
	0,180
	0,301
	1,76
	1,76

	64. 
	
	Здание общественного назначения ул.Балтийская,41
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2013
	
	
	
	
	
	
	0,210
	0,808
	34,0
	34,0

	65. 
	
	кв.2007

всего:, в том числе
	ОАО «Барнаулкапстрой»/ АКХС
	0,65
	2011
	10466
	5153
	-
	-
	-
	-
	0,387
	1,74
	198,0
	198,0

	66. 
	
	14-этажный жилой дом по Павловскому тракту,271
	
	
	2011
	5153
	5153
	
	
	
	
	0,16
	0,84
	105,0
	105,0

	67. 
	
	10-этажный жилой дом по Павловскому тракту,271А
	
	
	2011
	5313
	5313
	
	
	
	
	0,227
	0,9
	93,0
	93,0

	68. 
	
	кв.2007А всего:, в том числе
	
	
	2013-2014
	
	
	
	
	
	
	0,21
	0,420
	10,79
	10,79

	69. 
	
	Спортивно-оздоровительный комплекс ул.Шумакова,16б
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	
	0,030
	0,275
	5,79
	5,79

	70. 
	
	Предприятие общественного назначения ул.Шумакова,18
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	
	0,180
	0,145
	5,0
	5,0

	71. 
	
	кв.1064 всего:, в том числе
	ОАО «Барнаулкапстрой»/

ООО «ЖИ»
	4,6
	2011-2014
	76912
	9932
	-
	43340
	23640
	
	1,886
	7,383
	900,1
	900,1

	72. 
	
	Жилой дом по ул.Островского,68д (стр.№20)
	
	
	2011
	9932
	9932
	
	
	
	
	0,201
	0,9
	112,5
	112,5

	73. 
	
	Жилой дом (стр№22)
	
	
	2013
	19700
	
	
	19700
	
	
	0,398
	1,79
	223,2
	223,2

	74. 
	
	Жилой дом (стр№23)
	
	
	2013
	23640
	
	
	23640
	
	
	0,480
	2,15
	267,8
	267,8

	75. 
	
	Жилой дом (стр№24)
	
	
	2014
	23640
	
	
	
	23640
	
	0,480
	2,15
	267,8
	267,8

	76. 
	
	Детский ясли-сад на 135 мест
	
	
	2012
	
	
	
	
	
	
	0,177
	0,324
	14,8
	14,8

	77. 
	
	Магазин
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	
	0,150
	0,069
	14,0
	14,0

	78. 
	
	кв.2001А всего:, в том числе
	
	
	2011-2012
	11195
	4417
	6778
	
	
	
	3,005
	6,666
	798,48
	798,48

	79. 
	
	жилой дом по ул.Власихинская,154А
	
	4,28
	2011
	4417
	4417
	-
	-
	-
	
	2,5
	5,45
	694,5
	694,5

	80. 
	
	Многоэт. жилой дом по ул.Власихинской, 152а
	
	
	2012
	2539
	
	2539
	
	
	
	0,055
	0,20
	34,2
	28,5

	81. 
	
	Многоэт. жилой дом по ул.Власихинской, 150г
	
	
	2012
	2539
	
	2539
	
	
	
	0,055
	0,20
	34,2
	28,5

	82. 
	
	Многоэт. жилой дом по пр.Северному Власихинскому, 15
	
	
	2012
	1700
	
	1700
	
	
	
	0,04
	0,13
	24,0
	20,0

	83. 
	
	Детский сад в кв.2001а
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	
	0,105
	0,324
	14,18
	14,18

	84. 
	
	Кондитерский цех с магазином ул.Лазурная,55
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	0,250
	0,362
	12,80
	12,80

	85. 
	
	кв.2008 всего:, в том числе
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	20,88
	2012-2015
	177770
	-
	26940
	103550
	47280
	-
	6,149
	27,329
	2885,2
	2885,2

	86. 
	
	Жилой дом по ул.Взлетная,36а
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2013
	6540
	
	
	6540
	
	
	0,161
	0,82
	67,5
	67,5

	87. 
	
	Жилой дом по ул.Взлетная,36
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2012
	12300
	
	12300
	
	
	
	0,41
	1,56
	142,0
	142,0

	88. 
	
	Жилой дом по ул.Сиреневая,4
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2013
	14880
	
	
	14880
	
	
	0,400
	1,91
	273
	273

	89. 
	
	Жилой дом по ул.Сиреневая,22
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2012
	14640
	
	14640
	
	
	
	0,494
	1,73
	148
	148

	90. 
	
	Жилой дом по ул.Взлетная,40
	ОАО «Барнаулкапстрой»/ ЗАО СП «Алтайстрой»
	
	2013
	5740
	
	
	5740
	
	
	0,195
	0,88
	54
	54

	91. 
	
	Жилой дом по Павловскому тракту,295а
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2013
	6256
	
	
	6256
	
	
	0,158
	0,84
	117,6
	117,6

	92. 
	
	Жилой дом по Павловскому тракту,293
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2013
	6250
	
	
	6250
	
	
	0,254
	0,91
	113,1
	113,1

	93. 
	
	Жилой дом по Павловскому тракту,289а
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2013
	6256
	
	
	6256
	
	
	0,158
	0,84
	117,6
	117,6

	94. 
	
	Жилой дом по ул.Сергея Ускова,23
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2013
	19604
	
	
	19604
	
	
	0,524
	2,2
	263,8
	263,8

	95. 
	
	Жилой дом по ул.Взлетная,46
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2013
	16774
	
	
	16774
	
	
	0,551
	1,92
	235,9
	235,9

	96. 
	
	Жилой дом по ул.Взлетная,44
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2013
	8540
	
	
	8540
	
	
	0,261
	1,07
	151,2
	151,2

	97. 
	
	Жилой дом по ул.Сергея Ускова,3
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2013
	12800
	
	
	12800
	
	
	0,341
	1,65
	252
	252

	98. 
	
	Жилой дом по Павловскому тракту,297
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2014
	12480
	
	
	
	12480
	
	0,272
	1,97
	224,7
	224,7

	99. 
	
	Жилой дом по Павловскому тракту,291
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2014
	12480
	
	
	
	12480
	
	0,272
	1,97
	224,7
	224,7

	100. 
	
	Жилой дом по Павловскому тракту,287
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2014
	12480
	
	
	
	12480
	
	0,272
	1,97
	224,7
	224,7

	101. 
	
	Жилой дом по Павловскому тракту,293а
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2014
	9840
	
	
	
	9840
	
	0,288
	1,31
	162
	162

	102. 
	
	Детский сад №18
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	0,064
	0,783
	29,40
	29,40

	103. 
	
	Детский сад №19
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	0,064
	0,783
	29,40
	29,40

	104. 
	
	Магазин с автопарковкой №20
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	0,532
	1,601
	21,00
	21,00

	105. 
	
	Магазин с автопарковкой №21
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	0,308
	0,440
	21,00
	21,00

	106. 
	
	ЦТП№22
	
	
	2012
	
	
	
	
	
	
	0,085
	0,086
	6,30
	6,30

	107. 
	
	ЦТП№23
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	
	0,085
	0,086
	6,30
	6,30

	108. 
	
	кв.2011 всего:, в том числе
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	25,39
	2014-2015
	151290
	-
	-
	-
	69690
	81600
	3,83
	16,659
	1678,26
	1678,26

	109. 
	
	Жилой дом стр.№9
	
	
	2014
	19910
	
	
	
	19910
	
	0,607
	2,92
	197,7
	197,7

	110. 
	
	Жилой дом стр.№8
	
	
	2014
	13500
	
	
	
	13500
	
	0,230
	1,35
	104,7
	104,7

	111. 
	
	Жилой дом стр.№6
	
	
	2014
	9380
	
	
	
	9380
	
	0,157
	0,93
	104,7
	104,7

	112. 
	
	Жилой дом стр.№11
	
	
	2014
	13400
	
	
	
	13400
	
	0,292
	1,46
	175,1
	175,1

	113. 
	
	Жилой дом стр.№10
	
	
	2014
	13500
	
	
	
	13500
	
	0,261
	1,42
	174,6
	174,6

	114. 
	
	Жилой дом стр.№4
	
	
	2015
	15600
	
	
	
	
	15600
	0,262
	1,39
	134,4
	134,4

	115. 
	
	Жилой дом стр.№3
	
	
	2015
	15600
	
	
	
	
	15600
	0,261
	1,40
	134,4
	134,4

	116. 
	
	Жилой дом стр.№2
	
	
	2015
	15600
	
	
	
	
	15600
	0,262
	1,39
	134,4
	134,4

	117. 
	
	Жилой дом стр.№1
	
	
	2015
	15600
	
	
	
	
	15600
	0,216
	1,40
	134,4
	134,4

	118. 
	
	Жилой дом стр.№5
	
	
	2015
	19200
	
	
	
	
	19200
	0,329
	1,68
	211,8
	211,8

	119. 
	
	Детский ясли-сад на 260 мест
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	0,120
	0,787
	27,6
	27,6

	120. 
	
	Развлекательный комплекс
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	0,583
	0,414
	143,2
	143,2

	121. 
	
	ЦТП №24
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	
	0,250
	0,118
	1,26
	1,26

	122. 
	
	кв.1051 всего:, в том числе
	ОАО «Барнаулкапстрой»/ ООО «Альфа-Инвест»
	
	2008-2010
	29423
	-
	20871
	-
	-
	8552
	1,235
	4,559
	662,4
	662,4

	123. 
	
	Жилой дом по Павловскому тракту,221 (стр.№11)
	
	
	2012
	4402
	
	4402
	
	
	
	0,156
	0,48
	90,1
	90,1

	124. 
	
	Жилой дом по Павловскому тракту,203 (стр.№14)
	
	
	2012
	16469
	
	16469
	
	
	
	0,582
	1,81
	337,0
	337,0

	125. 
	
	Жилой дом по ул.Малахова,123
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2015
	8852
	
	
	
	
	8852
	0,156
	0,48
	175,0
	175,0

	126. 
	
	Детский ясли-сад на 260 мест
	
	
	2012
	
	
	
	
	
	
	0,156
	0,489
	27,3
	27,3

	127. 
	
	Школа на 775 учащихся
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	0,185
	1,300
	33,0
	33,0

	128. 
	
	кв.2018 всего:, в том числе
	ООО «ЖИ»
	17,06
	2011
	150470
	30000
	30000
	30000
	30000
	30470
	4,37
	22,0
	2405
	2405

	129. 
	
	Жилой дом стр.№4
	
	
	2011
	8000
	8000
	
	
	
	
	
	7,33
	801,66
	801,66

	130. 
	
	Жилой дом стр.№5
	
	
	2011
	8000
	8000
	
	
	
	
	
	7,33
	801,66
	801,66

	131. 
	
	Жилой дом стр.№6
	
	
	2011
	8000
	8000
	
	
	
	
	
	7,33
	801,66
	801,66

	132. 
	
	кв.2023
	ООО «ЖИ»
	17,04
	2011-2015
	150315
	30000
	30000
	30000
	30000
	30315
	3,0
	3,0375 (газ)
	2000,0
	2000,0

	133. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Теплоснабжение (резервное – для объектов соцкультбыта)

8,65 Гкал/час
	
	

	134. 
	
	мкр. Спутник    всего:, в том числе
	
	
	2013-2014
	
	
	
	
	
	
	0,254
	1,816
	61,83
	61,83

	135. 
	
	Детский сад на 110 мест с бассейном
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	
	0,054
	0,432
	41,50
	41,50

	136. 
	
	Средняя школа ул.Декоративная,61а
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	
	0,200
	1,384
	20,33
	20,33

	137. 
	
	кв.2003 всего:, в том числе
	
	
	2013-2015
	
	
	
	
	
	
	0,680
	2,421
	97,5
	97,5

	138. 
	
	Детский дошкольное учреждение оздоровительного типа ул.Шумакова,64
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	0,200
	1,504
	69,0
	69,0

	139. 
	
	Спортивно-оздоровительный комплекс ул.Попова,147
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2014
	
	
	
	
	
	
	0,300
	0,136
	2,5
	2,5

	140. 
	
	Административно-торговое здание ул.Балтийская,63б
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2013
	
	
	
	
	
	
	0,180
	0,781
	26,0
	26,0

	141. 
	
	Жилой дом по ул.Просторная,240
	ЗАО ППСФ «АЭЖС»
	
	2009-2011
	1630
	1630
	
	
	
	
	0,05
	0,015(газ)
	4,05
	4,05

	142. 
	
	кв.1048

(жилой дом по ул.Малахова,83)
	ООО «Гарант»/ООО «Спецстрой»
	
	2010-2011
	12135
	12135
	
	
	
	
	0,378
	2,01
	205,0
	205,0

	143. 
	
	кв.1083

(жилой дом по ул.Малахова,93)
	ООО «Карнеол»
	
	2009-2011
	3864
	3864
	
	
	
	
	0,25
	0,675
	115,0
	115,0

	144. 
	
	кв.2006а

(предложения на торги)
	
	14,29
	2011-2015
	113400
	22680
	22680
	22680
	22680
	22680
	5,23
	29,56
	2234,0
	2234,0

	145. 
	
	кв.2010

(предложения на торги)
	
	19,81
	2011-2015
	148176
	29634
	29634
	29634
	29634
	29640
	6,84
	40,97
	2910,0
	2910,0

	146. 
	
	кв.2009

(предложения на торги)
	
	17,47
	2011-2015
	170000
	34000
	34000
	34000
	34000
	34000
	6,86
	36,14
	2499,0
	2499,0

	147. 
	
	кв.2009а

(предложения на торги)
	
	12,34
	2011-2015
	123000
	24600
	24600
	24600
	24600
	24600
	4,96
	25,57
	1808,0
	1808,0

	148. 
	
	мкр. Солнечная поляна всего:, в том числе
	
	
	2011-2014
	18319,6
	3100
	12119,6
	3100
	
	
	0,851
	1,02(газ)
	408,4
	408,4

	149. 
	
	Малоэтажные жилые дома в границах улиц Энтузиастов, Геодезическая, Антона Петрова, Солнечная поляна (таунхаусы, I очередь)
	ОАО «Барнаулскапстрой»
	16,0
	2011-2013
	15500
	3100
	9300
	3100
	-
	-
	0,461
	0,531 (газ)
	277,4
	277,4

	150. 
	
	Здание общественного назначения
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	
	
	0,065 (газ)
	0,5
	0,5

	151. 
	
	Средняя школа в. п.Солнечная поляна
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	
	
	0,234 (газ)
	33,0
	33,0

	152. 
	
	Здание магазина ул.А.Петрова,364
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	
	
	0,057 (газ)
	0,5
	0,5

	153. 
	
	Здание магазина ул.А.Петрова,362
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	
	
	0,057 (газ)
	0,5
	0,5

	154. 
	
	Малоэтажная высокоплотная застройка, объекты общественного назначения по ул.Солнечная поляна, Просторная, А.Петрова. III-я очередь
	
	
	2012
	2819,6
	
	2819,6
	
	
	
	0,06
	0,057 (газ)
	37,8
	31,5

	155. 
	
	Детский сад
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	
	0,02
	0,019 (газ)
	80,0
	65,0

	24.
	
	Открытые теннисные корты с комплексом обслуживания и кафе ул.Взлетная, 2е
	
	
	2012
	
	
	
	
	
	
	0,160
	0,352
	10,82
	10,82

	25.
	
	Водонапорная башня с.Власиха
	
	
	2011
	
	
	
	
	
	
	0,060
	
	
	

	26.
	
	Водонапорная башня п.Пригородный
	
	0,48
	2011
	
	
	
	
	
	
	0,060
	
	
	

	27.
	
	Насосная станция по ул.Попова, 167г
	
	
	2011
	
	
	
	
	
	
	0,780
	0,13
	0,12
	0,12

	28.
	
	КНС №20
	
	
	2011
	
	
	
	
	
	
	0,868
	0,358
	2,5
	2,5

	29.
	
	КНС №21
	
	
	2012
	
	
	
	
	
	
	2,132
	0,70
	8,13
	8,13

	30.
	
	Детский сад в с.Власиха
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	
	0,02
	0,019 (газ)
	80,0
	65,0

	31.
	
	Детский сад в п.Лесной
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	
	0,02
	0,019 (газ)
	80,0
	65,0

	32.
	
	Усадебная застройка мкр.Лесная поляна (30%)
	
	
	2015
	62400
	
	
	
	
	62400
	6,335
	0,642 (газ)
	3960
	3300

	33.
	
	Детский сад в п.Новомихайловка
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	0,02
	0,15
	40,0
	32,5

	34.
	
	микрорайон «Авиатор»
	
	
	2011-2015
	76800
	15360
	15360
	15360
	15360
	15360
	-
	-
	700
	1500

	ВСЕГО по Индустриальному району
	
	
	2187291
	225512
	271679
	291164
	281784
	281017
	76,332
	308,249/4,1748(газ)
	18129,5
	34857,9

	ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

	34.
	
	мкр. «Юбилейный» всего:, в том числе
	
	
	2011-2013
	37259
	37259
	
	6100
	
	
	1,396
	7,002
	920,6
	943,7

	156. 
	
	10-этажный жилой дом по ул.Глушкова,6
	ЗАО «Главалтайстрой»/ ООО «Спецстрой»
	0,7409
	2011
	10350
	10350
	
	
	
	
	0,2
	0,9
	180,0
	180,0

	157. 
	
	10-этажный жилой дом по ул.Беляева,21
	ЗАО «Главалтайстрой»/ ООО «Спецстрой»
	
	2013
	6100
	
	
	6100
	
	
	0,2
	0,9
	134,0
	134,0

	158. 
	
	Жилой дом по ул.Чудненко,3Б
	ЗАО «СП Алтайстрой»
	
	2011
	2818
	2818
	
	
	
	
	0,085
	0,44
	39,0
	39,0

	159. 
	
	Жилой дом по ул.Чеглецова,10А
	ЗАО «СП Алтайстрой»
	
	2011
	2818
	2818
	
	
	
	
	0,101
	0,44
	39,0
	39,0

	160. 
	
	Жилой дом по ул.Глушкова,21
	УВД по АК/СПП ОАО «СтройГАЗ»
	0,3312
	2011
	7766
	7766
	
	
	
	
	0,23
	1,022
	159,0
	159,0

	161. 
	
	Жилой дом по ул.Чеглецова,66Б
	ООО «Гарант»/ООО «Спецстрой»
	
	2011
	2818
	2818
	
	
	
	
	0,28
	2,1
	222,0
	222,0

	162. 
	
	Жилой дом по ул.Западная,5-я,59
	ООО «Гарант»/ООО «Спецстрой»
	
	2011
	8725
	8725
	
	
	
	
	0,3
	1,2
	147,6
	147,6

	35.
	
	Группа жилых домов по ул.Э.Алексеевой, 61,63,65, проезду Прямому,6 всего:, в том числе
	ОАО «Барнаулкапстрой»/ ООО «Строительный камень», ЗАО ППСФ «АЭЖС»
	1,08
	2011-2013
	27771
	7662
	14609
	5500
	-
	-
	0,891
	3,10
	810,5
	818,5

	163. 
	
	Жилой дом по ул.Э.Алексеевой,61
	
	
	2012
	6936
	
	6936
	
	
	
	0,236
	0,96
	112,4
	112,4

	164. 
	
	Жилой дом по ул.Э.Алексеевой,63
	
	
	2011
	7662
	7662
	
	
	
	
	0,222
	0,73
	122,4
	122,4

	165. 
	
	Жилой дом по ул.Э.Алексеевой,65
	
	
	2012
	7673
	
	7673
	
	
	
	0,274
	0,90
	104,8
	104,8

	166. 
	
	Жилой дом по пр.Прямой,6
	
	
	2013
	5500
	
	
	5500
	
	
	0,133
	0,51
	64,8
	64,8

	167. 
	
	ЦТП
	
	
	2011
	
	
	
	
	
	
	0,026
	
	-
	-

	36. 
	
	Жилой дом по ул.Цеховая,15а
	ЗАО ППСФ «АЭЖС»
	0,39
	2008-2012
	7692
	
	7692
	
	
	
	0,28
	1,356
	140,1
	140,1

	37. 
	
	Жилой дом по ул.Пионеров,1
	ООО «ЦССТ»/ООО «Альфа-Инвест»
	
	2007-2011
	5400
	5400
	
	
	
	
	0,25
	0,8
	85,0
	85,0

	38. 
	
	Жилые дома по ул.Петра Сухова,2а,2в
	ООО «СУ НЗЖБИ»
	0,61
	2008-2012
	8638
	
	8638
	
	
	
	0,95
	0,76
	150,0
	150,0

	39. 
	
	кв.414

Многоэт. жилой дом по ул.Брестской, 1б
	
	
	
	2731
	2731
	
	
	
	
	0,06
	0,22
	37,2
	31,0

	40. 
	
	ул.Сизова, 10а
	ООО «Селф»
	
	2011-2012
	5000
	2500
	2500
	
	
	
	0,23
	0,818
	100
	100

	ВСЕГО по Октябрьскому району
	
	89491
	53052
	30939
	11600
	0
	0
	4,057
	14,056
	1831,1
	2276,3

	ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

	41. 
	
	Многоквартирный дом по ул.Монтажников,12
	УФСБ по АК
	
	2010-2011
	9102
	9102
	
	
	
	
	0,33
	1,165
	160,0
	160,0

	42. 
	
	16-этажный жилой дом по ул.Георгия Исакова,264
	ООО «СЕЛФ»
	
	2010-2012
	15145
	10084
	5061
	
	
	
	0,82
	2,34
	200,0
	200,0

	43. 
	
	кв.1094 всего:, в том числе
	
	
	2011-2014
	24043
	7673
	6600
	9770
	-
	-
	1,511
	3,817
	498,46
	466,43

	44. 
	
	Группа жилых домов по ул.Гущина,157, 157А, Малахова,44
	ОАО «Барнаулкапстрой»/

ООО ПСПП «Сиада»
	2,32
	2011-2014
	24043
	7673
	6600
	9770
	-
	-
	1,498
	3,817
	466,43
	466,40

	45. 
	
	Жилой дом по ул.Гущина,157
	
	
	2011
	7673
	7673
	
	
	
	
	0,445
	0,93
	124,8
	124,8

	46. 
	
	Жилой дом по ул.Гущина,157А
	
	
	2012
	6600
	
	6600
	
	
	
	0,51
	1,15
	154,8
	154,8

	47. 
	
	Жилой дом по ул.Малахова,44
	
	
	2013
	9770
	
	
	9770
	
	
	0,453
	1,36
	154,8
	154,8

	48. 
	
	Спортивный зал ул.Гущина,157б
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	
	0,090
	0,364
	32,0
	32,0

	49. 
	
	ЦТП
	
	
	2011
	
	
	
	
	
	
	0,013
	0,013
	0,03
	0,03

	50. 
	
	кв.1075

(16-этажный жилой дом по ул.Юрина,241а)
	ООО «СЕЛФ»
	
	2013
	10500
	
	
	10500
	
	
	0,51
	2,45
	211,2
	211,2

	51. 
	
	кв.1095

(10-этажный жилой дом по ул.Гущина, 173д)
	
	
	2011
	6092
	6092
	
	
	
	
	0,135
	0,48
	82,8
	69,0

	52. 
	
	Жилой дом по ул.Антона Петрова,222а
	ООО «БСУ-80»/СУ-12 «Норма»
	
	2011
	9107
	9107
	
	
	
	
	0,235
	0,985
	129,0
	129,0

	53. 
	
	Жилой дом по ул.Юрина,299а
	ЗАО «ДСК»
	0,676
	2008-2012
	8000
	2000
	6000
	
	
	
	0,45
	2,2
	130,0
	130,0

	48.
	
	Застройка в районе п.Научный Городок вдоль Гоньбинского тракта
	
	19,0
	2011-2015
	20960
	4192
	4192
	4192
	4192
	4192
	0,457
	0,552 (газ)
	153,0
	117,8

	49.
	
	Строительство пристройки к МОУ «Средняя общеобразовательная школа №97» под детский сад на 55 мест в с.Гоньба
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	
	0,01
	0,3
	40,0
	32,5

	50.
	
	Детский сад в п.Казенная Заимка
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	
	0,02
	0,042 (газ)
	40,0
	32,5

	ВСЕГО по Ленинскому району
	
	102949
	48250
	21853
	24462
	4192
	4192
	4,06
	16,47/0,594(газ)
	1588,46
	1556,43

	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

	51. 
	
	мкр.17 всего:, в том числе
	
	
	2012
	4500
	
	4500
	
	
	
	0,270
	0,751
	185,8
	94,8

	52. 
	
	Жилой дом по ул.Папанинцев,119
	ОАО «Барнаулкапстрой»/

СПП ОАО «СТройГАЗ»
	0,97
	2012
	4500
	
	4500
	-
	-
	-
	0,150
	0,590
	72,5
	86,5

	53. 
	
	Детский сад в мкр.17
	
	
	2012
	
	
	
	
	
	
	0,120
	0,161
	8,3
	8,3

	54. 
	
	Жилой комплекс по Змеиногорскому тракту,104
	ООО «СУ АМЗ»
	4,92
	2011-2012
	
	
	
	
	
	
	1,0
	1,382(газ)
	105,0
	105,0

	55. 
	
	Группа жилых домов по Змеиногорскому тракту,104м/4,3,2 всего:, в том числе
	ООО «СУ АМЗ»
	6,35
	2011-2013
	19397
	6375
	6511
	6511
	
	
	0,48
	0,2766(газ)
	85,8
	85,8

	56. 
	
	Жилой дом по Змеиногорскому тракту,104м/4
	
	
	2011
	6375
	6375
	
	
	
	
	0,16
	0,0922(газ)
	28,6
	28,6

	57. 
	
	Жилой дом по Змеиногорскому тракту,104м/3
	
	
	2012
	6511
	
	6511
	
	
	
	0,16
	0,0922(газ)
	28,6
	28,6

	58. 
	
	Жилой дом по Змеиногорскому тракту,104м/2
	
	
	2013
	6511
	
	
	6511
	
	
	0,16
	0,0922(газ)
	28,6
	28,6

	59. 
	
	Жилые дома по ул.Партизанская,55
	ООО «СЕЛФ»
	
	2012
	14890
	
	14890
	
	
	
	0,51
	2,45
	211,2
	211,2

	60. 
	
	Жилые дома по ул.Партизанская,61
	ООО «СЕЛФ»
	
	2013
	6800
	
	
	6800
	
	
	0,275
	1,114
	79,63
	79,63

	61. 
	
	Группа жилых домов по ул.Приречная,1,5,9 всего:, в том числе
	ООО «Берег»
	3,64
	2008-2013
	25500
	8500
	8500
	8500
	
	
	0,78
	3,27
	243,0
	234,0

	62. 
	
	Жилой дом по ул.Приречная,1
	
	
	2011
	8500
	8500
	
	
	
	
	0,26
	1,09
	78,0
	78,0

	63. 
	
	Жилой дом по ул.Приречная,5
	
	
	2012
	8500
	
	8500
	
	
	
	0,26
	1,09
	78,0
	78,0

	64. 
	
	Жилой дом по ул.Приречная,9
	
	
	2013
	8500
	
	
	8500
	
	
	0,26
	1,09
	78,0
	78,0

	65. 
	
	Жилой дом по ул.Канатная,79б
	УФСИН
	
	2010-2011
	2462
	2462
	
	
	
	
	0,078
	2,4
	57,42
	57,42

	66. 
	
	Жилой дом по ул.Чайковского,45а
	ООО «Рубин»
	
	2011
	1500
	1500
	
	
	
	
	0,036
	0,166
	6,0
	6,0

	59.
	
	Административное здание ул.Гоголя, 48
	
	
	2012
	
	
	
	
	
	
	0,339
	0,717
	8,00
	10,4

	60.
	
	Водонапорная башня с.Лебяжье
	
	
	2011
	
	
	
	
	
	
	0,060
	
	
	

	61.
	
	ДНТ «Благодатное» 30%
	ДНТ «Благодатное»
	81,39
	2011-2015
	61728
	12345
	12345
	12345
	12345
	12348
	1,97
	0,486 (газ)
	526,5
	486

	62.
	
	ДНТ «Сибирская Долина» 30%
	ООО «Боливар»
	56,44
	2011-2015
	58368
	11673
	11673
	11673
	11673
	11676
	0,9
	0,300 (газ)
	365,4
	300

	63.
	
	ДНТ «Приозерное» 30%
	
	27,28
	2011-2015
	32736
	6547
	6547
	6547
	6547
	6548
	0,88
	0,222(газ)
	258
	222

	
	
	ДНП «Отрадное» 30%
	
	36,45
	2011-2015
	34320
	6864
	6864
	6864
	6864
	6864
	0,94
	0,231(газ)
	270
	231

	65.
	
	ДНТ «Сибирь» 30%
	
	36,27
	2011-2015
	39600
	7920
	7920
	7920
	7920
	7920
	0,9
	0,220(газ)
	287,1
	220,8

	65
	
	Придорожный комплекс сервисного обслуживания (165 рабочих мест), Змеиногорский 

тракт, 118
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,015
	0,054(газ)
	50,0
	41,5

	ВСЕГО по Центральному району
	
	301801
	64186
	79750
	67160
	45349
	45356
	9,433
	10,868
	2369,15
	2385,55

	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

	66. 
	
	14-этажный жилой дом ул.Молодежная,53
	СПП ОАО «СТройГАЗ»
	
	2011-2012
	8822
	
	8822
	
	
	
	0,367
	1,16
	120,8
	120,8

	67. 
	
	Жилой дом по просп.Строителей,33
	ЗАО ППСФ «АЭЖС»
	0,448
	2006-2011
	5714
	5714
	
	
	
	
	0,4
	1,1647
	118,0
	118,0

	68. 
	
	Жилой дом по просп.Коммунаров,120а
	ООО «ЛиКом»
	
	2009-2011
	4507
	4507
	
	
	
	
	0,35
	0,056(газ)
	63,2
	63,2

	69. 
	
	кв.904

(16-этажный жилой дом по просп.Ленина,151б)
	ООО «СЕЛФ»
	
	2014
	7500
	
	
	
	7500
	
	0,23
	0,615
	72,9
	72,9

	70. 
	
	12-этажный жилой 

дом по пер.Революцион-ный,120а
	ООО «СУ-12 «Норма»
	
	2012
	4412
	
	4412
	
	
	
	0,192
	0,77
	115,0
	115,0

	71.
	
	МУЗ «Городская поликлиника №3» ул.Молодежная, 35
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	
	0,354
	0,843
	15,00
	15,00

	72.
	
	Реконструкция корпусов МУЗ «Детская городская клиническая больница №7»
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	
	0,449
	1,614
	71,00
	71,00

	73
	
	кв.319 12-этажный жилой дом по пер.Революцион-

ному, 120
	
	
	2012
	4515
	
	4515
	
	
	
	0,1
	0,36
	60,6
	50,5

	ВСЕГО по Железнодорожному району
	
	35470
	10221
	17749
	0
	7500
	0
	2,342
	6,5267
	388,0
	626,4

	
	
	ИТОГО:
	
	
	
	2325000
	420000
	425000
	450000
	495000
	53500
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	2717002
	401221
	421970
	394386
	338825
	330565
	96,632
	353,4367
	21832,47
	41702,5


4.4.2. территории промышленного и коммунального назначения 

В настоящее время на территории Барнаула сформировались две крупных промышленных зоны: Северная и Власихинская. Кроме того, часть предприятий расположена в селитебной части города, преимущественно в Центральном планировочном районе и его береговой зоне.

Северный является старым промышленным районом с освоенной территорией, в то время как Власихинский район обладает достаточным территориальным ресурсом для развития.

Генеральным планом городского округа – города Барнаула Алтайского края предусмотрен вынос промышленных предприятий из Центрального административного района во Власихинскую промышленную зону.

Расчетные нагрузки, обеспечивающие ввод объектов капитального строительства промышленного и коммунального назначения, представлены в таблице №22. 

Участки перспективного жилищного и социально-культурного строительства с дифференциацией ввода по годам показаны на «Комплексной сводной схеме инженерного обеспечения городского округа – города Барнаула Алтайского края на 2010-2015 гг.» (приложение).

Строительство новых объектов, рост коммунально-бытовых нагрузок обеспечиваются стабильным развитием коммунального комплекса города, которое представлено в разделе 5 Программы.

Таблица №22
	№№ п/п
	№№ на схеме
	Объект
	Административный район
	Адрес
	Площадь, га
	Сроки ввода
	Ориентировочный объем водопотребления, л/с*
	Ориентировочный объем водоотведения, л/с

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Северный промышленный район

	1. 
	55
	Крематорий
	Ленинский
	пр.Космонавтов, 64
	1,90
	2015
	3,80
	3,80

	2. 
	56
	Производственая база
	Ленинский
	пр.Космонавтов, 52б
	1,00
	2015
	2,00
	2,00

	3. 
	57
	Кирпичный завод
	Ленинский
	пр.Космонавтов, 52м
	1,93
	2015
	3,86
	3,86

	4. 
	60
	Мусоросортировочный комплекс
	Ленинский
	пр.Космонавтов, 48
	1,77
	2015
	3,54
	3,54

	5. 
	61
	Комплекс по производству мебели
	Ленинский
	пр.Космонавтов, 99
	1,55
	2015
	3,10
	3,10

	6. 
	62
	Цех по изготовлению и розливу соков
	Ленинский
	пр.Космонавтов, 97
	0,64
	2015
	1,28
	1,28

	7. 
	65
	Производственная база
	Ленинский
	пр.Космонавтов, 75
	1,65
	2015
	3,30
	3,30

	8. 
	66
	Торгово-складская база
	Ленинский
	пр.Космонавтов, 77в
	2,00
	2015
	4,00
	4,00

	9. 
	68
	База строительных материалов
	Ленинский
	пр.Космонавтов, 77а
	4,30
	2015
	8,60
	8,60

	10. 
	73
	Создание нового и реконструкция действующего производства плавленых сыров ЗАО "Барнаульский молочный комбинат"
	Ленинский
	пр.Космонавтов, 63
	8,90
	2012
	17,80
	17,80

	11. 
	76
	Модернизация пивоваренного производства
	Индустриальный
	ул.Трактовая, 35
	8,30
	2011
	16,60
	16,60

	
	Власихинский промышленный район

	1. 
	5
	Автотранспортная база строительной техники
	Индустриальный
	ул.Звездная, 2в
	1,08
	2015
	2,16
	2,16

	2. 
	7
	Производственная торгово-складская база строительных материалов
	Индустриальный
	ул.Трактовая, 1г
	0,81
	2015
	1,62
	1,62

	3. 
	8
	Торгово-складская база промышленных предприятий
	Индустриальный
	ул.Трактовая, 1д
	0,54
	2015
	1,08
	1,08

	4. 
	10
	База по производству строительных материалов
	Индустриальный
	ул.Трактовая, 7/7
	1,00
	2015
	2,00
	2,00

	5. 
	11
	Пождепо
	Индустриальный
	ул.Трактовая, 2а/1
	1,40
	2015
	2,80
	2,80

	6. 
	14
	Крытая автостоянка с комлпексом сервисных услуг
	Индустриальный
	Павловский тракт, 313е
	2,50
	2011
	5,00
	5,00

	7. 
	15
	Производственная база
	Индустриальный
	Павловский тракт, 313д
	1,80
	2015
	3,60
	3,60

	8. 
	17
	Производственная база по изготовлению запасных частей и узлов энергооборудования
	Индустриальный
	Павловский тракт, 313и
	0,53
	2015
	1,06
	1,06

	9. 
	19
	Производственная база
	Индустриальный
	ул.Власихинская, 151
	2,10
	2015
	4,20
	4,20

	10. 
	20
	Скалд ГСМ
	Индустриальный
	пр.Энергетиков, 36
	1,83
	2015
	3,66
	3,66

	11. 
	21
	Производственная база строительных материалов
	Индустриальный
	пр.Энергетиков, 36а
	2,43
	2015
	4,86
	4,86

	12. 
	22
	Производственная база V класса опасности
	Индустриальный
	пр.Энергетиков, 36б
	2,40
	2015
	4,80
	4,80

	13. 
	23
	Складская база
	Индустриальный
	пр.Энергетиков, 39е
	1,92
	2015
	3,84
	3,84

	14. 
	24
	Предприятие по производству деревянных изделий
	Индустриальный
	ул.Трактовая, 44б
	1,10
	2015
	2,20
	2,20

	15. 
	25
	Логистический центр
	Индустриальный
	ул.Трактовая, 53
	0,85
	2015
	1,70
	1,70

	16. 
	26
	Транспортно-логистический терминал
	Индустриальный
	ул.Трактовая, 98
	20,81
	2015
	41,62
	41,62

	17. 
	30
	Мясоперерабатывающее предприятие
	Индустриальный
	ул.Попова, 272
	2,80
	2015
	5,60
	5,60

	18. 
	31
	База строительных материалов
	Индустриальный
	ул.Звездная, 30
	2,48
	2015
	4,96
	4,96

	19. 
	32
	Завод по переработке зерна гречихи (увеличение участка)
	Индустриальный
	ул.Звездная, 10а
	1,70
	2015
	3,40
	3,40

	20. 
	33
	Складской терминал для первичной обработки грузов V класса опасности
	Индустриальный
	ул.Трактовая, 47в
	2,57
	2015
	5,14
	5,14

	21. 
	42
	Производственная база
	Индустриальный
	ул.Попова, 226а
	0,91
	2015
	1,82
	1,82

	22. 
	43
	Производственная база
	Индустриальный
	ул.Попова, 226
	0,74
	2015
	1,48
	1,48

	23. 
	44
	Производственная база строительных материалов
	Индустриальный
	ул.Попова, 222б
	0,70
	2015
	1,40
	1,40

	24. 
	45
	Производственная база камне- и деревообработки
	Индустриальный
	ул.Власихинская, 133в
	0,59
	2015
	1,18
	1,18

	25. 
	48
	Складская база строительных материалов
	Индустриальный
	ул.Власихинская, 133
	0,74
	2015
	1,48
	1,48

	26. 
	49
	Предприятие по изготовлению столярных изделий
	Индустриальный
	ул.Власихинская, 131
	0,77
	2015
	1,54
	1,54

	27. 
	51
	Производственная база IV класса опасности
	Индустриальный
	ул.Власихинская, 127б
	0,77
	2015
	1,54
	1,54

	28. 
	52
	База строительных материалов
	Индустриальный
	Павловский тракт, 313г
	1,04
	2015
	2,08
	2,08

	29. 
	77
	Создание современного высокотехнологического производства растительного масла
	Индустриальный
	ул.Трактовая, 3д
	
	2010
	
	

	30. 
	79
	Расширение производственных площадей тепличных комбинатов
	Индустриальный
	Павловский тракт, 337
	
	2012
	
	

	
	Территории вне промышленных районов

	1. 
	35
	Предприятие по производству легких бетонов
	Индустриальный
	пр.Южный, 17г
	0,68
	2015
	1,36
	1,36

	2. 
	36
	Производственная складская база
	Индустриальный
	пр.Южный, 17а
	1,55
	2015
	3,10
	3,10

	3. 
	37
	Предприятие по переработке леса
	Индустриальный
	пр.Южный, 27
	4,00
	2015
	8,00
	8,00

	4. 
	38
	Склад
	Индустриальный
	пр.Южный, 39в
	2,31
	2015
	4,62
	4,62

	5. 
	39
	Склад непродовольственных товаров
	Индустриальный
	пр.Деловой, 25
	1,60
	2015
	3,20
	3,20

	6. 
	40
	Складская база
	Индустриальный
	пр.Деловой, 27
	1,50
	2015
	3,00
	3,00

	7. 
	41
	База строительных материалов
	Индустриальный
	пр.Деловой, 29
	2,10
	2015
	4,20
	4,20

	8. 
	72
	Причальные сооружения для отстоя, межрейсового ремонта и снабжения судов
	Центральный
	ул.Дамба берега Оби, 43
	11,40
	2015
	22,80
	22,80

	9. 
	74
	Реконструкция действующего производства с расширением производственных мощностей
	Железнодорожный
	ул.Бехтерева, 2
	2,80
	2010
	5,60
	5,60

	10. 
	75
	Модернизация и расширение производства
	Железнодорожный
	Павловский тракт, 58а
	4,80
	2010
	9,60
	9,60

	11. 
	80
	Строительство базового сервисного центра и логистического терминала по переработке, хранению и распределению товаров для сельхозпроизводства
	Железнодорожный
	пр.Строителей, 135 (есть картинка)
	
	2011
	
	

	12. 
	78
	Полигон ТБО
	Индустриальный
	
	5
	2015
	20,00
	20,00

	13. 
	81
	Строительство овощехранилищ
	Центральный
	с.Лебяжье
	
	2012
	
	

	14. 
	
	Строительство и эксплуатация завода по производству строительных материалов методом гиперпрессования
	
	Площадка уточняется
	
	2011
	
	


*В связи с отсутствием проектных данных по промышленным и коммунальным территориям расход водопотребления и водоотведения принят ориентировочно, исходя из укрупненной величины 2,0 л/сек на 1 га территории. Водопотребление принимается равным водоотведению. На последующих стадиях расходы уточняются по отраслевым проектам.
5. прогноз оптимизации и развития коммунальной инфраструктуры

Исходя из анализа технического состояния сооружений и сетей коммунальной инфраструктуры, а также в связи с развитием жилищного строительства на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края, необходимо проведение мероприятий по оптимизации и развитию существующих систем коммунальной инфраструктуры.

В административных районах городского округа – города Барнаула Алтайского края намечаются мероприятия по реконструкции и новому строительству коммунальной инфраструктуры, обеспечивающие своевременный ввод в эксплуатацию жилой и общественной застройки.

5.1. Водоснабжение

Исходя из анализа технического состояния сооружений и сетей водоснабжения, а также в связи с развитием жилищного строительства на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края, для обеспечения населения чистой питьевой водой и развития водохозяйственного комплекса на 2010-2015 гг. необходимо выполнить ряд мероприятий, направленных на реконструкцию, модернизацию и новое строительство водопроводных сетей и сооружений:
реконструкцию и модернизацию источников водоснабжения, в том числе двух речных водозаборов и связанные с этим гидротехнические работы и инженерную подготовку;
реконструкцию и модернизацию водопроводных очистных сооружений ВОС-1 и ВОС-2 с заменой оборудования и КИП, модернизацию фильтров ВОС-1 и ВОС-2;
модернизацию и развитие водоснабжения рабочего поселка Южный;
реконструкцию артезианских водозаборов пригородных поселков (поселки Центральный, Бельмесево, Ягодное, Мохнатушка, Черницк, микрорайон «Авиатор») на общую производительность 365 куб.м/сут.;
реконструкцию напорно-разводящих сетей пригородных поселков (поселки Центральный, Бельмесево, Ягодное, Мохнатушка, Черницк, микрорайон «Авиатор»);
реконструкцию (37,0 км) напорно-разводящих сетей города;
строительство напорно-разводящих сетей города и магистральных сетей Северо-Западного жилого района, новых кварталов юго-западного района в соответствии с намеченными объектами строительства на 2010-2015 гг.;
строительство резервного источника централизованного водоснабжения городского округа – комплекс в составе группового водозабора из подземных вод «Власихинский», производительностью 50,0 тыс.куб.м/сутки, с водоочистной станцией (обезжелезивание и деманганация) для обеспечения городского округа на особые периоды ГОиЧС.

С учетом темпов строительства определен прирост объемов хозяйственно-питьевого водопотребления и представлен в таблице №23.
Мероприятия по оптимизации и развитию систем водоснабжения представлены в таблице №24.

Все указанные мероприятия по модернизации и реконструкции системы водоснабжения с обеспечением строительства 2010-2015 гг. представлены в разделе 6.

Таблица №23

ИНФОРМАЦИЯ

о перспективах роста присоединяемых мощностей хозяйственно-питьевого водопровода на территории г.Барнаула

с указанием мест их расположения

	№ п/п
	Квартал
	Период строительства объектов, годы
	Объем хозяйственно-питьевого водопотребления с разбивкой на этапы ввода объектов в эксплуатацию (ориентировочные сроки ввода), куб.м/сут
	Объем водопотребления,

куб.м/сут

	
	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН

	168. 
	Северо-Западный жилой район

(кварталы 2033-2034) всего:, в том числе
	2011-2015
	520,2
	234
	681,2
	1468,3
	1855,7
	4759,4

	169. 
	кв.2033, всего:
	2014-2015
	0
	0
	0
	1245,3
	1483,3
	2728,6

	170. 
	Жилой дом стр.№1
	2014
	
	
	
	176
	
	176

	171. 
	Жилой дом стр.№2
	2014
	
	
	
	176
	
	176

	172. 
	Жилой дом стр.№3
	2014
	
	
	
	176
	
	176

	173. 
	Жилой дом стр.№4
	2014
	
	
	
	180
	
	180

	174. 
	Жилой дом стр.№5
	2014
	
	
	
	270
	
	270

	175. 
	Жилой дом стр.№6
	2014
	
	
	
	261
	
	261

	176. 
	Жилой дом стр.№7
	2015
	
	
	
	
	411
	411

	177. 
	Жилой дом стр.№8
	2015
	
	
	
	
	248
	248

	178. 
	Жилой дом стр.№9
	2015
	
	
	
	
	108
	108

	179. 
	Жилой дом стр.№10
	2015
	
	
	
	
	106
	106

	180. 
	Жилой дом стр.№11
	2015
	
	
	
	
	177
	177

	181. 
	Жилой дом стр.№12
	2015
	
	
	
	
	321
	321

	182. 
	Жилой дом стр.№13
	2015
	
	
	
	
	106
	106

	183. 
	ЦТП
	2014
	
	
	
	6,30
	
	6,30

	184. 
	ЦТП
	2015
	
	
	
	
	6,30
	6,30

	185. 
	кв.2034, всего:, в том числе
	2011-2015
	520,2
	234
	681,2
	223
	372,4
	2030,8

	186. 
	Жилой дом стр.№10
	2011
	95,6
	
	
	
	
	95,6

	187. 
	Жилой дом стр.№15
	2011
	236,4
	
	
	
	
	236,4

	188. 
	Жилой дом стр.№13
	2012
	188,2
	
	
	
	
	188,2

	189. 
	Жилой дом стр.№11
	2012
	
	138,4
	
	
	
	138,4

	190. 
	Жилой дом стр.№6
	2013
	
	95,6
	
	
	
	95,6

	191. 
	Жилой дом стр.№7
	2014
	
	
	271,4
	
	
	271,4

	192. 
	Жилой дом стр.№14
	2013
	
	
	234,6
	
	
	234,6

	193. 
	Жилой дом стр.№12
	2014
	
	
	
	127,4
	
	127,4

	194. 
	Жилой дом стр.№9
	2013
	
	
	175,2
	
	
	175,2

	195. 
	Жилой дом стр.№1
	2015
	
	
	
	
	234,6
	234,6

	196. 
	Жилой дом стр.№2
	2014
	
	
	
	95,6
	
	95,6

	197. 
	Жилой дом стр.№4
	2015
	
	
	
	
	137,8
	137,8

	198. 
	кв.2000 всего:, в том числе
	2012-2014
	0
	278,68
	251,37
	250
	0
	780,05

	199. 
	Жилой дом по ул.Лазурная,1 (стр.№12)
	2013
	
	
	250
	
	
	250

	200. 
	Жилой дом по ул.Взлетная,13 (стр.№13)
	2014
	
	
	
	250
	
	250

	201. 
	Жилой дом по ул.Взлетная,7 (стр.№14)
	2012
	
	250
	
	
	
	250

	202. 
	Средняя школа по ул.Балтийская,6
	2012
	
	28,68
	
	
	
	28,68

	203. 
	Гараж-стоянка №25
	2013
	
	
	1,37
	
	
	1,37

	204. 
	кв.2001 всего:, в том числе
	2011-2015
	1155,93
	1091,65
	68,85
	50,21
	38
	2404,64

	205. 
	Жилой дом по ул.Балтийская,13 (стр.№2)
	2011
	192,2
	
	
	
	
	192,2

	206. 
	Жилой дом по ул.Балтийская,19 (стр.№3)
	2011
	116,4
	
	
	
	
	116,4

	207. 
	Жилой дом по ул.Балтийская,9 (стр.№6)
	2012
	
	59,6
	
	
	
	59,6

	208. 
	Жилой дом по ул.Балтийская,1 (стр.№7)
	2012
	
	202
	
	
	
	202

	209. 
	Жилой дом по ул.Малахова,148 (стр.№8)
	2012
	
	367,1
	
	
	
	367,1

	210. 
	Жилой дом по ул.Малахова,150 (стр.№9)
	2012
	
	72
	
	
	
	72

	211. 
	Жилой дом по ул.Малахова,152 (стр.№11)
	2011
	67,8
	
	
	
	
	67,8

	212. 
	Жилой дом по ул.Лазурная,41 (стр.№13)
	2012
	
	226,8
	
	
	
	226,8

	213. 
	Жилой дом по ул.Лазурная,51 (стр.№14)
	2011
	261
	
	
	
	
	261

	214. 
	Жилой дом по пр.Северный Власихинский,14 (стр.№15)
	2012
	
	163,6
	
	
	
	163,6

	215. 
	Жилой дом по пр.Северный Власихинский,10 (стр.№19)
	2011
	121,0
	
	
	
	
	121,0

	216. 
	Жилой дом по ул.Малахова,154 (стр.№20)
	2011
	375,9
	
	
	
	
	375,9

	217. 
	Детский ясли-сад на 330 мест
	2013
	
	
	34,65
	
	
	34,65

	218. 
	Школа с бассейном,учебным гаражем и учебной теплицей ул.Балтийская,11
	2014
	
	
	
	33,11
	
	33,11

	219. 
	Поликлиника на 300 посещений в смену
	2015
	
	
	
	
	38,0
	38,0

	220. 
	ЦТП №46
	2011
	1,15
	
	
	
	
	1,15

	221. 
	ЦТП №47
	2011
	1,15
	
	
	
	
	1,15

	222. 
	АТС №38
	2012
	
	0,55
	
	
	
	0,55

	223. 
	Гараж-стоянка №28
	2013
	
	
	17,10
	
	
	17,10

	224. 
	Гараж-стоянка №29
	2014
	
	
	
	17,10
	
	17,10

	225. 
	Гараж-стоянка №30
	2013
	
	
	17,10
	
	
	17,10

	226. 
	Гараж-стоянка №31
	2011
	19,33
	
	
	
	
	19,33

	227. 
	кв.2002 всего:, в том числе
	2011-2013
	12,27
	13,26
	34
	0
	0
	59,53

	228. 
	Спортивно-оздоровительный комплекс со стоматологическим кабинетом ул.Балтийская,23
	2012
	
	11,50
	
	
	
	11,50

	229. 
	Встроенно-пристроенный магазин ул.Балтийская,39
	2011
	12,27
	
	
	
	
	12,27

	230. 
	Здание общественного назначения ул.Балтийская,45а
	2012
	
	1,76
	
	
	
	1,76

	231. 
	Здание общественного назначения ул.Балтийская,41
	2013
	
	
	34,0
	
	
	34,0

	232. 
	кв.2007

всего:, в том числе
	2011
	198
	0
	0
	0
	0
	198

	233. 
	14-этажный жилой дом по Павловскому тракту,271
	2011
	105,0
	
	
	
	
	105,0

	234. 
	10-этажный жилой дом по Павловскому тракту,271А
	2011
	93,0
	
	
	
	
	93,0

	235. 
	кв.2007А всего:, в том числе
	2013-2014
	0
	0
	5
	5,79
	0
	10,79

	236. 
	Спортивно-оздоровительный комплекс ул.Шумакова,16б
	2014
	
	
	
	5,79
	
	5,79

	237. 
	Предприятие общественного назначения ул.Шумакова,18
	2013
	
	
	5,0
	
	
	5,0

	238. 
	кв.1064 всего:, в том числе
	2011-2014
	112,5
	14,8
	491
	281,8
	0
	900,1

	239. 
	Жилой дом по ул.Островского,68д (стр.№20)
	2011
	112,5
	
	
	
	
	112,5

	240. 
	Жилой дом (стр№22)
	2013
	
	
	223,2
	
	
	223,2

	241. 
	Жилой дом (стр№23)
	2013
	
	
	267,8
	
	
	267,8

	242. 
	Жилой дом (стр№24)
	2014
	
	
	
	267,8
	
	267,8

	243. 
	Детский ясли-сад на 135 мест
	2012
	
	14,8
	
	
	
	14,8

	244. 
	Магазин
	2014
	
	
	
	14,0
	
	14,0

	245. 
	кв.2001А всего:, в том числе
	2011-2012
	694,5
	77
	0
	14,18
	12,8
	798,48

	246. 
	жилой дом по ул.Власихинская,154А
	2011
	694,5
	-
	-
	-
	
	694,5

	247. 
	Многоэт. жилой дом по ул.Власихинской, 152а
	2012
	
	28,5
	
	
	
	28,5

	248. 
	Многоэт. жилой дом по ул.Власихинской, 150г
	2012
	
	28,5
	
	
	
	28,5

	249. 
	Многоэт. жилой дом по пр.Северному Власихинскому, 15
	2012
	
	20,0
	
	
	
	20,0

	250. 
	Детский сад в кв.2001а
	2014
	
	
	
	14,18
	
	14,18

	251. 
	Кондитерский цех с магазином ул.Лазурная,55
	2015
	
	
	
	
	12,80
	12,80

	252. 
	кв.2008 всего:, в том числе
	2012-2015
	0
	296,3
	1645,7
	842,4
	100,8
	2885,2

	253. 
	Жилой дом по ул.Взлетная,36а
	2013
	
	
	67,5
	
	
	67,5

	254. 
	Жилой дом по ул.Взлетная,36
	2012
	
	142,0
	
	
	
	142,0

	255. 
	Жилой дом по ул.Сиреневая,4
	2013
	
	
	273
	
	
	273

	256. 
	Жилой дом по ул.Сиреневая,22
	2012
	
	148
	
	
	
	148

	257. 
	Жилой дом по ул.Взлетная,40
	2013
	
	
	54
	
	
	54

	258. 
	Жилой дом по Павловскому тракту,295а
	2013
	
	
	117,6
	
	
	117,6

	259. 
	Жилой дом по Павловскому тракту,293
	2013
	
	
	113,1
	
	
	113,1

	260. 
	Жилой дом по Павловскому тракту,289а
	2013
	
	
	117,6
	
	
	117,6

	261. 
	Жилой дом по ул.Сергея Ускова,23
	2013
	
	
	263,8
	
	
	263,8

	262. 
	Жилой дом по ул.Взлетная,46
	2013
	
	
	235,9
	
	
	235,9

	263. 
	Жилой дом по ул.Взлетная,44
	2013
	
	
	151,2
	
	
	151,2

	264. 
	Жилой дом по ул.Сергея Ускова,3
	2013
	
	
	252
	
	
	252

	265. 
	Жилой дом по Павловскому тракту,297
	2014
	
	
	
	224,7
	
	224,7

	266. 
	Жилой дом по Павловскому тракту,291
	2014
	
	
	
	224,7
	
	224,7

	267. 
	Жилой дом по Павловскому тракту,287
	2014
	
	
	
	224,7
	
	224,7

	268. 
	Жилой дом по Павловскому тракту,293а
	2014
	
	
	
	162
	
	162

	269. 
	Детский сад №18
	2015
	
	
	
	
	29,40
	29,40

	270. 
	Детский сад №19
	2015
	
	
	
	
	29,40
	29,40

	271. 
	Магазин с автопарковкой №20
	2015
	
	
	
	
	21,00
	21,00

	272. 
	Магазин с автопарковкой №21
	2015
	
	
	
	
	21,00
	21,00

	273. 
	ЦТП№22
	2012
	
	6,30
	
	
	
	6,30

	274. 
	ЦТП№23
	2014
	
	
	
	6,30
	
	6,30

	275. 
	кв.2011 всего:, в том числе
	2014-2015
	0
	0
	0
	758,06
	920,2
	1678,26

	276. 
	Жилой дом стр.№9
	2014
	
	
	
	197,7
	
	197,7

	277. 
	Жилой дом стр.№8
	2014
	
	
	
	104,7
	
	104,7

	278. 
	Жилой дом стр.№6
	2014
	
	
	
	104,7
	
	104,7

	279. 
	Жилой дом стр.№11
	2014
	
	
	
	175,1
	
	175,1

	280. 
	Жилой дом стр.№10
	2014
	
	
	
	174,6
	
	174,6

	281. 
	Жилой дом стр.№4
	2015
	
	
	
	
	134,4
	134,4

	282. 
	Жилой дом стр.№3
	2015
	
	
	
	
	134,4
	134,4

	283. 
	Жилой дом стр.№2
	2015
	
	
	
	
	134,4
	134,4

	284. 
	Жилой дом стр.№1
	2015
	
	
	
	
	134,4
	134,4

	285. 
	Жилой дом стр.№5
	2015
	
	
	
	
	211,8
	211,8

	286. 
	Детский ясли-сад на 260 мест
	2015
	
	
	
	
	27,6
	27,6

	287. 
	Развлекательный комплекс
	2015
	
	
	
	
	143,2
	143,2

	288. 
	ЦТП №24
	2014
	
	
	
	1,26
	
	1,26

	289. 
	кв.1051 всего:, в том числе
	2008-2010
	0
	454,4
	0
	0
	208
	662,4

	290. 
	Жилой дом по Павловскому тракту,221 (стр.№11)
	2012
	
	90,1
	
	
	
	90,1

	291. 
	Жилой дом по Павловскому тракту,203 (стр.№14)
	2012
	
	337,0
	
	
	
	337,0

	292. 
	Жилой дом по ул.Малахова,123
	2015
	
	
	
	
	175,0
	175,0

	293. 
	Детский ясли-сад на 260 мест
	2012
	
	27,3
	
	
	
	27,3

	294. 
	Школа на 775 учащихся
	2015
	
	
	
	
	33,0
	33,0

	295. 
	кв.2018 всего:, в том числе
	2011-2015
	2405,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2405,0

	296. 
	Жилой дом стр.№4
	2011
	801,66
	
	
	
	
	801,66

	297. 
	Жилой дом стр.№5
	2011
	801,66
	
	
	
	
	801,66

	298. 
	Жилой дом стр.№6
	2011
	801,66
	
	
	
	
	801,66

	299. 
	кв.2023
	2011-2015
	400
	400
	400
	400
	400
	2000,0

	300. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	301. 
	мкр. Спутник    всего:, в том числе
	2013-2014
	0
	0
	20,33
	41,5
	0
	61,83

	302. 
	Детский сад на 110 мест с бассейном
	2014
	
	
	
	41,50
	
	41,50

	303. 
	Средняя школа ул.Декоративная,61а
	2013
	
	
	20,33
	
	
	20,33

	304. 
	кв.2003 всего:, в том числе
	2013-2015
	0
	0
	26
	2,5
	69
	97,5

	305. 
	Детский дошкольное учреждение оздоровительного типа ул.Шумакова,64
	2015
	
	
	
	
	69,0
	69,0

	306. 
	Спортивно-оздоровительный комплекс ул.Попова,147
	2014
	
	
	
	2,5
	
	2,5

	307. 
	Административно-торговое здание ул.Балтийская,63б
	2013
	
	
	26,0
	
	
	26,0

	308. 
	Жилой дом по ул.Просторная,240
	2009-2011
	4,05
	
	
	
	
	4,05

	309. 
	кв.1048

(жилой дом по ул.Малахова,83)
	2010-2011
	205,0
	
	
	
	
	205,0

	310. 
	кв.1083

(жилой дом по ул.Малахова,93)
	2009-2011
	115,0
	
	
	
	
	115,0

	311. 
	кв.2006а

(предложения на торги)
	2011-2015
	446,8
	446,8
	446,8
	446,8
	446,8
	2234,0

	312. 
	кв.2010

(предложения на торги)
	2011-2015
	582
	582
	582
	582
	582
	2910,0

	313. 
	кв.2009

(предложения на торги)
	2011-2015
	499,8
	499,8
	499,8
	499,8
	499,8
	2499,0

	314. 
	кв.2009а

(предложения на торги)
	2011-2015
	361,6
	361,6
	361,6
	361,6
	361,6
	1808,0

	315. 
	мкр. Солнечная поляна всего:, в том числе
	2011-2014
	55,48
	197,94
	89,98
	65
	0
	408,4

	316. 
	Малоэтажные жилые дома в границах улиц Энтузиастов, Геодезическая, Антона Петрова, Солнечная поляна (таунхаусы, I очередь)
	2011-2013
	55,48
	166,44
	55,48
	-
	-
	277,4

	317. 
	Здание общественного назначения
	2013
	
	
	0,5
	
	
	0,5

	318. 
	Средняя школа в. п.Солнечная поляна
	2013
	
	
	33,0
	
	
	33,0

	319. 
	Здание магазина ул.А.Петрова,364
	2013
	
	
	0,5
	
	
	0,5

	320. 
	Здание магазина ул.А.Петрова,362
	2013
	
	
	0,5
	
	
	0,5

	321. 
	Малоэтажная высокоплотная застройка, объекты общественного назначения по ул.Солнечная поляна, Просторная, А.Петрова. III-я очередь
	2012
	
	31,5
	
	
	
	31,5

	322. 
	Детский сад
	2014
	
	
	
	65,0
	
	65,0

	24.
	Открытые теннисные корты с комплексом обслуживания и кафе ул.Взлетная, 2е
	2012
	
	10,82
	
	
	
	10,82

	25.
	Водонапорная башня с.Власиха
	2011
	
	
	
	
	
	

	26.
	Водонапорная башня п.Пригородный
	2011
	
	
	
	
	
	

	27.
	Насосная станция по ул.Попова, 167г
	2011
	0,12
	
	
	
	
	0,12

	28.
	КНС №20
	2011
	2,5
	
	
	
	
	2,5

	29.
	КНС №21
	2012
	
	8,13
	
	
	
	8,13

	30.
	Детский сад в с.Власиха
	2013
	
	
	65,0
	
	
	65,0

	31.
	Детский сад в п.Лесной
	2013
	
	
	65,0
	
	
	65,0

	32.
	Усадебная застройка мкр.Лесная поляна (30%)
	2015
	
	
	
	
	3300
	3300

	33.
	Детский сад в п.Новомихайловка
	2015
	
	
	
	
	32,5
	32,5

	34.
	микрорайон «Авиатор»
	2011-2015
	300
	300
	300
	300
	300
	1500

	ИТОГО по Индустриальному району
	4742,3
	2732,2
	3062,2
	2611,4
	4981,3
	18129,5

	ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

	35.
	мкр. «Юбилейный» всего:, в том числе
	2011-2013
	786,6
	0
	134
	0
	0
	920,6

	323. 
	10-этажный жилой дом по ул.Глушкова,6
	2011
	180,0
	
	
	
	
	180,0

	324. 
	10-этажный жилой дом по ул.Беляева,21
	2013
	
	
	134,0
	
	
	134,0

	325. 
	Жилой дом по ул.Чудненко,3Б
	2011
	39,0
	
	
	
	
	39,0

	326. 
	Жилой дом по ул.Чеглецова,10А
	2011
	39,0
	
	
	
	
	39,0

	327. 
	Жилой дом по ул.Глушкова,21
	2011
	159,0
	
	
	
	
	159,0

	328. 
	Жилой дом по ул.Чеглецова,66Б
	2011
	222,0
	
	
	
	
	222,0

	329. 
	Жилой дом по ул.Западная,5-я,59
	2011
	147,6
	
	
	
	
	147,6

	36.
	Группа жилых домов по ул.Э.Алексеевой, 61,63,65, проезду Прямому,6 всего:, в том числе
	2011-2013
	238,4
	507,3
	64,8
	0
	0
	810,5

	330. 
	Жилой дом по ул.Э.Алексеевой,61
	2012
	
	112,4
	
	
	
	112,4

	331. 
	Жилой дом по ул.Э.Алексеевой,63
	2011
	122,4
	
	
	
	
	122,4

	332. 
	Жилой дом по ул.Э.Алексеевой,65
	2012
	
	104,8
	
	
	
	104,8

	333. 
	Жилой дом по пр.Прямой,6
	2013
	
	
	64,8
	
	
	64,8

	334. 
	ЦТП
	2011
	
	
	
	
	
	-

	37. 
	Жилой дом по ул.Цеховая,15а
	2008-2012
	
	140,1
	
	
	
	140,1

	38. 
	Жилой дом по ул.Пионеров,1
	2007-2011
	85,0
	
	
	
	
	85,0

	39. 
	Жилые дома по ул.Петра Сухова,2а,2в
	2008-2012
	
	150,0
	
	
	
	150,0

	40. 
	кв.414

Многоэт. жилой дом по ул.Брестской, 1б
	
	31,0
	
	
	
	
	31,0

	41. 
	ул.Сизова, 10а
	2011-2012
	50
	50
	
	
	
	100

	ИТОГО по Октябрьскому району
	1075
	557,3
	198,8
	0
	0
	1831,1

	ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

	42. 
	Многоквартирный дом по ул.Монтажников,12
	2010-2011
	160,0
	
	
	
	
	160,0

	43. 
	16-этажный жилой дом по ул.Георгия Исакова,264
	2010-2012
	133,1
	66,9
	
	
	
	200,0

	44. 
	кв.1094 всего:, в том числе
	2011-2014
	124,86
	154,8
	154,8
	64
	0
	498,46

	45. 
	Группа жилых домов по ул.Гущина,157, 157А, Малахова,44
	2011-2014
	124,83
	154,8
	154,8
	32
	0
	466,43

	46. 
	Жилой дом по ул.Гущина,157
	2011
	124,8
	
	
	
	
	124,8

	47. 
	Жилой дом по ул.Гущина,157А
	2012
	
	154,8
	
	
	
	154,8

	48. 
	Жилой дом по ул.Малахова,44
	2013
	
	
	154,8
	
	
	154,8

	49. 
	Спортивный зал ул.Гущина,157б
	2014
	
	
	
	32,0
	
	32,0

	50. 
	ЦТП
	2011
	0,03
	
	
	
	
	0,03

	51. 
	кв.1075

(16-этажный жилой дом по ул.Юрина,241а)
	2013
	
	
	211,2
	
	
	211,2

	52. 
	кв.1095

(10-этажный жилой дом по ул.Гущина, 173д)
	2011
	69,0
	
	
	
	
	69,0

	53. 
	Жилой дом по ул.Антона Петрова,222а
	2011
	129,0
	
	
	
	
	129,0

	54. 
	Жилой дом по ул.Юрина,299а
	2008-2012
	32,5
	97,5
	
	
	
	130,0

	49.
	Пристройка к МОУ «СОШ №97» на 55 мест под детский сад
	2013
	
	
	8,00
	
	
	8,00

	50.
	Застройка в районе п.Научный Городок вдоль Гоньбинского тракта
	2011-2015
	23,56
	23,56
	23,56
	23,56
	23,56
	117,8

	51.
	Строительство пристройки к МОУ «Средняя общеобразовательная школа №97» под детский сад на 55 мест в с.Гоньба
	2013
	
	
	32,5
	
	
	32,5

	52.
	Детский сад в п.Казенная Заимка
	2013
	
	
	32,5
	
	
	32,5

	ИТОГО по Ленинскому району
	672,02
	342,76
	462,56
	87,56
	23,56
	1588,46

	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

	53. 
	мкр.17 всего:, в том числе
	2012
	52,5
	133,3
	0
	0
	0
	185,8

	54. 
	Жилой дом по ул.Папанинцев,119
	2012
	
	72,5
	
	
	
	72,5

	55. 
	Детский сад в мкр.17
	2012
	
	8,3
	
	
	
	8,3

	56. 
	Жилой комплекс по Змеиногорскому тракту,104
	2011-2012
	52,5
	52,5
	
	
	
	105,0

	57. 
	Группа жилых домов по Змеиногорскому тракту,104м/4,3,2 всего:, в том числе
	2011-2013
	28,6
	28,6
	28,6
	0
	0
	85,8

	58. 
	Жилой дом по Змеиногорскому тракту,104м/4
	2011
	28,6
	
	
	
	
	28,6

	59. 
	Жилой дом по Змеиногорскому тракту,104м/3
	2012
	
	28,6
	
	
	
	28,6

	60. 
	Жилой дом по Змеиногорскому тракту,104м/2
	2013
	
	
	28,6
	
	
	28,6

	61. 
	Жилые дома по ул.Партизанская,55
	2012
	
	211,2
	
	
	
	211,2

	62. 
	Жилые дома по ул.Партизанская,61
	2013
	
	
	79,63
	
	
	79,63

	63. 
	Группа жилых домов по ул.Приречная,1,5,9 всего:, в том числе
	2008-2013
	78
	78
	78
	0
	0
	234

	64. 
	Жилой дом по ул.Приречная,1
	2011
	78,0
	
	
	
	
	78,0

	65. 
	Жилой дом по ул.Приречная,5
	2012
	
	78,0
	
	
	
	78,0

	66. 
	Жилой дом по ул.Приречная,9
	2013
	
	
	78,0
	
	
	78,0

	67. 
	Жилой дом по ул.Канатная,79б
	2010-2011
	57,42
	
	
	
	
	57,42

	68. 
	Жилой дом по ул.Чайковского,45а
	2011
	6,0
	
	
	
	
	6,0

	61.
	Административное здание ул.Гоголя, 48
	2012
	
	8,00
	
	
	
	8,00

	62.
	Водонапорная башня с.Лебяжье
	2011
	
	
	
	
	
	

	63.
	ДНТ «Благодатное» 30%
	2011-2015
	97,2
	97,2
	97,2
	97,2
	97,2
	486

	64.
	ДНТ «Сибирская Долина» 30%
	2011-2015
	60
	60
	60
	60
	60
	300

	65.
	ДНТ «Приозерное» 30%
	2011-2015
	44,4
	44,4
	44,4
	44,4
	44,4
	222

	66.
	ДНП «Отрадное» 30%
	2011-2015
	46,2
	46,2
	46,2
	46,2
	46,2
	231

	67.
	ДНТ «Сибирь» 30%
	2011-2015
	44,16
	44,16
	44,16
	44,16
	44,16
	220,8

	68.
	Придорожный комплекс сервисного обслуживания (165 рабочих мест), Змеиногорский 

тракт, 118
	2013
	
	
	41,5
	
	
	41,5

	ИТОГО по Центральному району
	514,48
	751,06
	519,69
	291,96
	291,96
	2369,15

	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

	69. 
	14-этажный жилой дом ул.Молодежная,53
	2011-2012
	
	120,8
	
	
	
	120,8

	70. 
	Жилой дом по просп.Строителей,33
	2006-2011
	118,0
	
	
	
	
	118,0

	71. 
	Жилой дом по просп.Коммунаров,120а
	2009-2011
	63,2
	
	
	
	
	63,2

	72. 
	кв.904

(16-этажный жилой дом по просп.Ленина,151б)
	2014
	
	
	
	72,9
	
	72,9

	73. 
	12-этажный жилой 

дом по пер.Революцион-ный,120а
	2012
	
	115,0
	
	
	
	115,0

	74.
	МУЗ «Городская поликлиника №3» ул.Молодежная, 35
	2013
	
	
	15,00
	
	
	15,00

	75.
	Реконструкция корпусов МУЗ «Детская городская клиническая больница №7»
	2014
	
	
	
	71,00
	
	71,00

	76.
	кв.319 12-этажный жилой дом по пер.Революцион-

ному, 120
	2012
	
	50,5
	
	
	
	50,5

	ИТОГО по Железнодорожному району
	181,2
	120,8
	15
	71
	0
	388

	
	ИТОГО:
	
	7185,0
	4504,1
	4258,3
	3062,0
	5296,8
	24306,2


Таблица №24

Оптимизация системы водоснабжения

	Мероприятия по улучшению существующих систем коммунальной инфраструктуры
	Адрес
	Технические характеристики после проведения мероприятий

	I. Строительство водовода по Павловскому тракту от ул.Малахова до ул.Сиреневой Д=800 мм, L=2900 м.
	Павловский тракт
	Водоснабжение застраиваемых кварталов 20008,2011,

2033,2034

	2.Модернизация насосной станции 2-го подъема
	Павловский тракт,83д
	Улучшение водоснабжения кварталов города

	3.Проектирование и строительство водопровода по ул.Власихинской от Павловского тракта до пр.С.Власихинский, Д=500
	ул.Власихинская
	Водоснабжение новых объектов кварталов 2001, Северо-

Западного жилого района

	4.Проектирование и строительство водопровода Д=200 мм по ул.Челюскинцев от водовода по ул.Пролетарской до ул.Мамонтова от ул.Челюскинцев до водовода Д=200 мм по ул.Мамонтова
	ул.Челюскинцев
	Улучшение водоснабжения существующей застройки прилегающих кварталов, подключение новых объектов по ул.Чехова,26, Приречной,16, Гоголя,48.

	5.Проектирование и строительство магистрального водопровода Д=400 мм по территории головных сооружений ОСРВ по ул.6-й Нагорной,15 для водоснабжения Ленинского,Октябрьского, Индустриального *Заполняется по каждому виду СКИ

районов
	территория ОСРВ
	Улучшение водоснабжения существующей застройки в Ленинском, Октябрьском, Индустриальном районах.

	6.Проектирование и строительствоводопровода Д=400 мм от водовода на пересечении ул.Ипподромной-пер.Зайчанский, по ул.Ипподромной,пер.М.Прудскому, ул.Никитина, 

пер.Радищева, ул.Гоголя до 

пр-та Красноармейского
	ул.Ипподромная, пер.

М.Прудской, ул.Никитина, пер.Ради

щева, ул.Гоголя
	Улучшение водоснабжения существующей застройки квартала и подключения новых объектов.

	7.Проектирование и реконструкция водопровода по ул.Чеглецова,ул.Чудненко
	ул.Чеглецова,      ул.Чудненко
	Улучшение водоснабжения существующей застройки, подключения новых объектов мкр.»Юбилейный», жилых домов по ул.Чудненко,52, Чихачева,20, Глушкова,8,10,4

	8.Проектирование и реконструкция участка водопровода от насосной станции 2-го подъема до пр-та Социалистического по ул.Молодежной
	Павловский тракт, пр-т Строителей, ул.Молодежная
	Улучшение водоснабжения существующей зхастройки квартала и подключение новых объектов по ул.Молодежной, Папанинцев, пр-ту Красноармейскому, пр-ту Строителей, ул.Профинтерна

	9.Проектирование и строительство водопровода по ул.Шумакова от пр.С.Власихинского до ул. Власихинской с переходом через ул.Власихинскую
	ул.Шумакова
	Подключение новых объектов квартала

	10. Проектирование и строительство водопровода по ул.Лазурной от пр.С.Власихинский до ул.Власихинской с переходом через ул.Власихинскую
	ул.Лазурная
	Подключение новых объектов квартала

	11 Проектирование и строительство водопровода по четной стороне Змеиногорского тракта от ул.6-й Нагорной до Змеиногорского тракта,110
	Змеиногорский тракт
	Улучшение водоснабжения существующей зхастройки квартала и подключение новых объектов по Змеиногорскому тракту,104м,104п, 45а

	12.Проектирование и строительство водопровода по ул.А.Петрова от ул.С.Армии до ул.Ленинградской
	ул.А.Петрова
	Улучшение водоснабжения существующей зхастройки квартала и подключение новых объектов квартала

	13.Проектирование и строительство разводящих сетей водопровода диаметром до 300 мм для водоснабжения подключаемых объектов капитального строительства в кварталах города
	внутриквартальные сети
	Водоснабжение подключаемых объектов капитального строительства в кварталах города

	14.Строительство группового водозабора из подземных вод «Власихинский»
	ул.Попова,167г
	Водоснабжение объектов городского округа на особые периоды ГО и ЧС

	15.Модернизация водоочистных сооружений (ВОС-1 и ВОС-2) с заменой оборудования и КиП
	ул.6-я Нагорная,15
	Улучшение качества предоставляемых услуг населению и предприятиям города, повышение комфортности проживания.

	16.Реконструкция речного водозабора №1 с заменой оборудования насосной станции 1-го подъема
	Змеиногорский тракт,

49д
	Улучшение качества предоставляемых услуг населению и предприятиям города, повышение комфортности проживания.

	16.Реконструкция водозаборов подземных вод в пос.Центральный,Бельмесево,Ягодный,Мохнатушка,Черницк,м-он «Авиатор»
	п.Центральный, Бельмесево, Ягодный, Мохнатушка, Черницк, м-он «Авиатор»
	Улучшение качества предоставляемых услуг населению и предприятиям города, повышение комфортности проживания.

	17.Реконструкция водопроводных сетей пос. Центральный,Бельмесево,Ягодный,Мохнатушка,Черницк
	п.Центральный, Бельмесево, Ягодный, Мохнатушка, Черницк, м-он «Авиатор»
	Улучшение водоснабжения существующей зхастройки квартала и подключение новых объектов квартала


*Заполняется по каждому виду СКИ

**В том числе перспективный рост присоединяемых 24306,2 куб.м/сут

5.2. Водоотведение. Хозяйственно-бытовая канализация

По системе хозяйственно-бытовой канализации необходимо реконструировать сооружения КОС-1 и КОС-2 с обеспечением суммарной производительности 390 тыс.куб.м/сут., произвести реконструкцию 20 канализационных насосных станций перекачки с обеспечением расчетного расхода, соответствующего гидравлическому расчету системы канализации, и произвести реконструкцию сетей канализации, достигших полного износа, общей протяженностью 553,5 км.
В соответствии со схемой водоотведения Генерального плана городского округа – города Барнаула Алтайского края проектная схема канализации сохраняется и осуществляется по проекту ТЭР «Канализация г.Барнаула. Расширение и развитие» (Новосибирское отделение «Гипрокоммунводоканал», 1982 г.).

При расширении системы, связанной со строительством 2011-2015 гг., предлагается максимально использовать существующие сети и сооружения, произвести их реконструкцию и модернизацию, обеспечив пропуск дополнительных объемов от новых объектов.
Таблица №25

Сведения о перспективах роста присоединяемых мощностей хозяйственно-бытовых стоков на территории г.Барнаула с указанием мест их расположения на 2011-2015гг.
	№ п/п
	Квартал
	Период строительства объектов, годы
	Объем хозяйственно-бытовых стоков с разбивкой на этапы ввода объектов в эксплуатацию (ориентировочные сроки ввода), куб.м/сут
	Объем водоотведения,

куб.м/сут

	
	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН

	335. 
	Северо-Западный жилой район

(кварталы 2033-2034) всего:, в том числе
	2011-2015
	520,2
	234
	681,2
	1468,3
	1855,7
	4759,4

	336. 
	кв.2033, всего:
	2014-2015
	0
	0
	0
	1245,3
	1483,3
	2728,6

	337. 
	Жилой дом стр.№1
	2014
	
	
	
	176
	
	176

	338. 
	Жилой дом стр.№2
	2014
	
	
	
	176
	
	176

	339. 
	Жилой дом стр.№3
	2014
	
	
	
	176
	
	176

	340. 
	Жилой дом стр.№4
	2014
	
	
	
	180
	
	180

	341. 
	Жилой дом стр.№5
	2014
	
	
	
	270
	
	270

	342. 
	Жилой дом стр.№6
	2014
	
	
	
	261
	
	261

	343. 
	Жилой дом стр.№7
	2015
	
	
	
	
	411
	411

	344. 
	Жилой дом стр.№8
	2015
	
	
	
	
	248
	248

	345. 
	Жилой дом стр.№9
	2015
	
	
	
	
	108
	108

	346. 
	Жилой дом стр.№10
	2015
	
	
	
	
	106
	106

	347. 
	Жилой дом стр.№11
	2015
	
	
	
	
	177
	177

	348. 
	Жилой дом стр.№12
	2015
	
	
	
	
	321
	321

	349. 
	Жилой дом стр.№13
	2015
	
	
	
	
	106
	106

	350. 
	ЦТП
	2014
	
	
	
	6,30
	
	6,30

	351. 
	ЦТП
	2015
	
	
	
	
	6,30
	6,30

	352. 
	кв.2034, всего:, в том числе
	2011-2015
	520,2
	234
	681,2
	223
	372,4
	2030,8

	353. 
	Жилой дом стр.№10
	2011
	95,6
	
	
	
	
	95,6

	354. 
	Жилой дом стр.№15
	2011
	236,4
	
	
	
	
	236,4

	355. 
	Жилой дом стр.№13
	2011
	188,2
	
	
	
	
	188,2

	356. 
	Жилой дом стр.№11
	2012
	
	138,4
	
	
	
	138,4

	357. 
	Жилой дом стр.№6
	2012
	
	95,6
	
	
	
	95,6

	358. 
	Жилой дом стр.№7
	2013
	
	
	271,4
	
	
	271,4

	359. 
	Жилой дом стр.№14
	2013
	
	
	234,6
	
	
	234,6

	360. 
	Жилой дом стр.№12
	2014
	
	
	
	127,4
	
	127,4

	361. 
	Жилой дом стр.№9
	2013
	
	
	175,2
	
	
	175,2

	362. 
	Жилой дом стр.№1
	2015
	
	
	
	
	234,6
	234,6

	363. 
	Жилой дом стр.№2
	2014
	
	
	
	95,6
	
	95,6

	364. 
	Жилой дом стр.№4
	2015
	
	
	
	
	137,8
	137,8

	365. 
	кв.2000 всего:, в том числе
	2012-2014
	0
	278,68
	251,37
	250
	0
	780,05

	366. 
	Жилой дом по ул.Лазурная,1 (стр.№12)
	2013
	
	
	250
	
	
	250

	367. 
	Жилой дом по ул.Взлетная,13 (стр.№13)
	2014
	
	
	
	250
	
	250

	368. 
	Жилой дом по ул.Взлетная,7 (стр.№14)
	2012
	
	250
	
	
	
	250

	369. 
	Средняя школа по ул.Балтийская,6
	2012
	
	28,68
	
	
	
	28,68

	370. 
	Гараж-стоянка №25
	2013
	
	
	1,37
	
	
	1,37

	371. 
	кв.2001 всего:, в том числе
	2011-2015
	1155,93
	1091,65
	68,85
	50,21
	38
	2404,64

	372. 
	Жилой дом по ул.Балтийская,13 (стр.№2)
	2011
	192,2
	
	
	
	
	192,2

	373. 
	Жилой дом по ул.Балтийская,19 (стр.№3)
	2011
	116,4
	
	
	
	
	116,4

	374. 
	Жилой дом по ул.Балтийская,7 (стр.№6)
	2012
	
	59,6
	
	
	
	59,6

	375. 
	Жилой дом по ул.Балтийская,1 (стр.№7)
	2012
	
	202
	
	
	
	202

	376. 
	Жилой дом по ул.Малахова,148 (стр.№8)
	2012
	
	367,1
	
	
	
	367,1

	377. 
	Жилой дом по ул.Малахова,150 (стр.№9)
	2012
	
	72
	
	
	
	72

	378. 
	Жилой дом по ул.Малахова,152 (стр.№11)
	2011
	67,8
	
	
	
	
	67,8

	379. 
	Жилой дом по ул.Лазурная,41 (стр.№13)
	2012
	
	226,8
	
	
	
	226,8

	380. 
	Жилой дом по ул.Лазурная,51 (стр.№14)
	2011
	261
	
	
	
	
	261

	381. 
	Жилой дом по пр.Северный Власихинский,14 (стр.№15)
	2012
	
	163,6
	
	
	
	163,6

	382. 
	Жилой дом по пр.Северный Власихинский,10 (стр.№19)
	2011
	121,0
	
	
	
	
	121,0

	383. 
	Жилой дом по ул.Малахова,164 (стр.№20)
	2011
	375,9
	
	
	
	
	375,9

	384. 
	Детский ясли-сад на 330 мест
	2013
	
	
	34,65
	
	
	34,65

	385. 
	Школа с бассейном,учебным гаражем и учебной теплицей ул.Балтийская,11
	2014
	
	
	
	33,11
	
	33,11

	386. 
	Поликлиника на 300 посещений в смену
	2015
	
	
	
	
	38,0
	38,0

	387. 
	ЦТП №46
	2011
	1,15
	
	
	
	
	1,15

	388. 
	ЦТП №47
	2011
	1,15
	
	
	
	
	1,15

	389. 
	АТС №38
	2012
	
	0,55
	
	
	
	0,55

	390. 
	Гараж-стоянка №28
	2013
	
	
	17,10
	
	
	17,10

	391. 
	Гараж-стоянка №29
	2014
	
	
	
	17,10
	
	17,10

	392. 
	Гараж-стоянка №30
	2013
	
	
	17,10
	
	
	17,10

	393. 
	Гараж-стоянка №31
	2011
	19,33
	
	
	
	
	19,33

	394. 
	кв.2002 всего:, в том числе
	2011-2013
	12,27
	13,26
	34
	0
	0
	59,53

	395. 
	Спортивно-оздоровительный комплекс со стоматологическим кабинетом ул.Балтийская,23
	2012
	
	11,50
	
	
	
	11,50

	396. 
	Встроенно-пристроенный магазин ул.Балтийская,39
	2011
	12,27
	
	
	
	
	12,27

	397. 
	Здание общественного назначения ул.Балтийская,45а
	2012
	
	1,76
	
	
	
	1,76

	398. 
	Здание общественного назначения ул.Балтийская,41
	2013
	
	
	34,0
	
	
	34,0

	399. 
	кв.2007

всего:, в том числе
	2011
	198
	0
	0
	0
	0
	198

	400. 
	14-этажный жилой дом по Павловскому тракту,271
	2011
	105,0
	
	
	
	
	105,0

	401. 
	10-этажный жилой дом по Павловскому тракту,271А
	2011
	93,0
	
	
	
	
	93,0

	402. 
	кв.2007А всего:, в том числе
	2013-2014
	0
	0
	5
	5,79
	0
	10,79

	403. 
	Спортивно-оздоровительный комплекс ул.Шумакова,16б
	2014
	
	
	
	5,79
	
	5,79

	404. 
	Предприятие общественного назначения ул.Шумакова,18
	2013
	
	
	5,0
	
	
	5,0

	405. 
	кв.1064 всего:, в том числе
	2011-2014
	112,5
	14,8
	491
	281,8
	0
	900,1

	406. 
	Жилой дом по ул.Островского,68д (стр.№20)
	2011
	112,5
	
	
	
	
	112,5

	407. 
	Жилой дом (стр№22)
	2013
	
	
	223,2
	
	
	223,2

	408. 
	Жилой дом (стр№23)
	2013
	
	
	267,8
	
	
	267,8

	409. 
	Жилой дом (стр№24)
	2014
	
	
	
	267,8
	
	267,8

	410. 
	Детский ясли-сад на 135 мест
	2012
	
	14,8
	
	
	
	14,8

	411. 
	Магазин
	2014
	
	
	
	14,0
	
	14,0

	412. 
	кв.2001А всего:, в том числе
	2011-2012
	694,5
	77
	0
	14,18
	12,8
	798,48

	413. 
	жилой дом по ул.Власихинская,154А
	2011
	694,5
	-
	-
	-
	
	694,5

	414. 
	Многоэт. жилой дом по ул.Власихинской, 152а
	2012
	
	28,5
	
	
	
	28,5

	415. 
	Многоэт. жилой дом по ул.Власихинской, 150г
	2012
	
	28,5
	
	
	
	28,5

	416. 
	Многоэт. жилой дом по пр.Северному Власихинскому, 15
	2012
	
	20,0
	
	
	
	20,0

	417. 
	Детский сад в кв.2001а
	2014
	
	
	
	14,18
	
	14,18

	418. 
	Кондитерский цех с магазином ул.Лазурная,55
	2015
	
	
	
	
	12,80
	12,80

	419. 
	кв.2008 всего:, в том числе
	2012-2015
	0
	296,3
	1645,7
	842,4
	100,8
	2885,2

	420. 
	Жилой дом по ул.Взлетная,36а
	2013
	
	
	67,5
	
	
	67,5

	421. 
	Жилой дом по ул.Взлетная,36
	2012
	
	142,0
	
	
	
	142,0

	422. 
	Жилой дом по ул.Сиреневая,4
	2013
	
	
	273
	
	
	273

	423. 
	Жилой дом по ул.Сиреневая,22
	2012
	
	148
	
	
	
	148

	424. 
	Жилой дом по ул.Взлетная,40
	2013
	
	
	54
	
	
	54

	425. 
	Жилой дом по Павловскому тракту,295а
	2013
	
	
	117,6
	
	
	117,6

	426. 
	Жилой дом по Павловскому тракту,293
	2013
	
	
	113,1
	
	
	113,1

	427. 
	Жилой дом по Павловскому тракту,289а
	2013
	
	
	117,6
	
	
	117,6

	428. 
	Жилой дом по ул.Сергея Ускова,23
	2013
	
	
	263,8
	
	
	263,8

	429. 
	Жилой дом по ул.Взлетная,46
	2013
	
	
	235,9
	
	
	235,9

	430. 
	Жилой дом по ул.Взлетная,44
	2013
	
	
	151,2
	
	
	151,2

	431. 
	Жилой дом по ул.Сергея Ускова,3
	2013
	
	
	252
	
	
	252

	432. 
	Жилой дом по Павловскому тракту,297
	2014
	
	
	
	224,7
	
	224,7

	433. 
	Жилой дом по Павловскому тракту,291
	2014
	
	
	
	224,7
	
	224,7

	434. 
	Жилой дом по Павловскому тракту,287
	2014
	
	
	
	224,7
	
	224,7

	435. 
	Жилой дом по Павловскому тракту,293а
	2014
	
	
	
	162
	
	162

	436. 
	Детский сад №18
	2015
	
	
	
	
	29,40
	29,40

	437. 
	Детский сад №19
	2015
	
	
	
	
	29,40
	29,40

	438. 
	Магазин с автопарковкой №20
	2015
	
	
	
	
	21,00
	21,00

	439. 
	Магазин с автопарковкой №21
	2015
	
	
	
	
	21,00
	21,00

	440. 
	ЦТП№22
	2012
	
	6,30
	
	
	
	6,30

	441. 
	ЦТП№23
	2014
	
	
	
	6,30
	
	6,30

	442. 
	кв.2011 всего:, в том числе
	2014-2015
	0
	0
	0
	758,06
	920,2
	1678,26

	443. 
	Жилой дом стр.№9
	2014
	
	
	
	197,7
	
	197,7

	444. 
	Жилой дом стр.№8
	2014
	
	
	
	104,7
	
	104,7

	445. 
	Жилой дом стр.№6
	2014
	
	
	
	104,7
	
	104,7

	446. 
	Жилой дом стр.№11
	2014
	
	
	
	175,1
	
	175,1

	447. 
	Жилой дом стр.№10
	2014
	
	
	
	174,6
	
	174,6

	448. 
	Жилой дом стр.№4
	2015
	
	
	
	
	134,4
	134,4

	449. 
	Жилой дом стр.№3
	2015
	
	
	
	
	134,4
	134,4

	450. 
	Жилой дом стр.№2
	2015
	
	
	
	
	134,4
	134,4

	451. 
	Жилой дом стр.№1
	2015
	
	
	
	
	134,4
	134,4

	452. 
	Жилой дом стр.№5
	2015
	
	
	
	
	211,8
	211,8

	453. 
	Детский ясли-сад на 260 мест
	2015
	
	
	
	
	27,6
	27,6

	454. 
	Развлекательный комплекс
	2015
	
	
	
	
	143,2
	143,2

	455. 
	ЦТП №24
	2014
	
	
	
	1,26
	
	1,26

	456. 
	кв.1051 всего:, в том числе
	2008-2010
	0
	454,4
	0
	0
	208
	662,4

	457. 
	Жилой дом по Павловскому тракту,221 (стр.№11)
	2012
	
	90,1
	
	
	
	90,1

	458. 
	Жилой дом по Павловскому тракту,203 (стр.№14)
	2012
	
	337,0
	
	
	
	337,0

	459. 
	Жилой дом по ул.Малахова,123
	2015
	
	
	
	
	175,0
	175,0

	460. 
	Детский ясли-сад на 260 мест
	2012
	
	27,3
	
	
	
	27,3

	461. 
	Школа на 775 учащихся
	2015
	
	
	
	
	33,0
	33,0

	462. 
	кв.2018 всего:, в том числе
	2011-2015
	481,0
	481,0
	481,0
	481,0
	481,0
	2405,0

	463. 
	Жилой дом стр.№4
	2011
	160,33
	160,33
	160,33
	160,33
	160,33
	801,66

	464. 
	Жилой дом стр.№5
	2011
	160,33
	160,33
	160,33
	160,33
	160,33
	801,66

	465. 
	Жилой дом стр.№6
	2011
	160,33
	160,33
	160,33
	160,33
	160,33
	801,66

	466. 
	кв.2023
	2011-2015
	400
	400
	400
	400
	400
	2000,0

	467. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	468. 
	мкр. Спутник    всего:, в том числе
	2013-2014
	0
	0
	20,33
	41,5
	0
	61,83

	469. 
	Детский сад на 110 мест с бассейном
	2014
	
	
	
	41,50
	
	41,50

	470. 
	Средняя школа ул.Декоративная,61а
	2013
	
	
	20,33
	
	
	20,33

	471. 
	кв.2003 всего:, в том числе
	2013-2015
	0
	0
	26
	2,5
	69
	97,5

	472. 
	Детский дошкольное учреждение оздоровительного типа ул.Шумакова,64
	2015
	
	
	
	
	69,0
	69,0

	473. 
	Спортивно-оздоровительный комплекс ул.Попова,147
	2014
	
	
	
	2,5
	
	2,5

	474. 
	Административно-торговое здание ул.Балтийская,63б
	2013
	
	
	26,0
	
	
	26,0

	475. 
	Жилой дом по ул.Просторная,240
	2009-2011
	4,05
	
	
	
	
	4,05

	476. 
	кв.1048

(жилой дом по ул.Малахова,83)
	2010-2011
	205,0
	
	
	
	
	205,0

	477. 
	кв.1083

(жилой дом по ул.Малахова,93)
	2009-2011
	115,0
	
	
	
	
	115,0

	478. 
	кв.2006а

(предложения на торги)
	2011-2015
	446,8
	446,8
	446,8
	446,8
	446,8
	2234,0

	479. 
	кв.2010

(предложения на торги)
	2011-2015
	582
	582
	582
	582
	582
	2910,0

	480. 
	кв.2009

(предложения на торги)
	2011-2015
	499,8
	499,8
	499,8
	499,8
	499,8
	2499,0

	481. 
	кв.2009а

(предложения на торги)
	2011-2015
	361,6
	361,6
	361,6
	361,6
	361,6
	1808,0

	482. 
	мкр. Солнечная поляна всего:, в том числе
	2011-2014
	55,48
	197,94
	89,98
	65
	0
	408,4

	483. 
	Малоэтажные жилые дома в границах улиц Энтузиастов, Геодезическая, Антона Петрова, Солнечная поляна (таунхаусы, I очередь)
	2011-2013
	55,48
	166,44
	55,48
	-
	-
	277,4

	484. 
	Здание общественного назначения
	2013
	
	
	0,5
	
	
	0,5

	485. 
	Средняя школа в. п.Солнечная поляна
	2013
	
	
	33,0
	
	
	33,0

	486. 
	Здание магазина ул.А.Петрова,364
	2013
	
	
	0,5
	
	
	0,5

	487. 
	Здание магазина ул.А.Петрова,362
	2013
	
	
	0,5
	
	
	0,5

	488. 
	Малоэтажная высокоплотная застройка, объекты общественного назначения по ул.Солнечная поляна, Просторная, А.Петрова. III-я очередь
	2012
	
	31,5
	
	
	
	31,5

	489. 
	Детский сад
	2014
	
	
	
	65,0
	
	65,0

	24.
	Открытые теннисные корты с комплексом обслуживания и кафе ул.Взлетная, 2е
	2012
	
	10,82
	
	
	
	10,82

	25.
	Водонапорная башня с.Власиха
	2011
	
	
	
	
	
	

	26.
	Водонапорная башня п.Пригородный
	2011
	
	
	
	
	
	

	27.
	Насосная станция по ул.Попова, 167г
	2011
	0,12
	
	
	
	
	0,12

	28.
	КНС №20
	2011
	2,5
	
	
	
	
	2,5

	29.
	КНС №21
	2012
	
	8,13
	
	
	
	8,13

	30.
	Детский сад в с.Власиха
	2013
	
	
	65,0
	
	
	65,0

	31.
	Детский сад в п.Лесной
	2013
	
	
	65,0
	
	
	65,0

	32.
	Усадебная застройка мкр.Лесная поляна (30%)
	2015
	
	
	
	
	3300
	3300

	33.
	Детский сад в п.Новомихайловка
	2015
	
	
	
	
	32,5
	32,5

	34.
	микрорайон «Авиатор»
	2011-2015
	300
	300
	300
	300
	300
	1500

	ИТОГО по Индустриальному району
	2818,4
	3213,2
	3543,2
	3092,4
	5462,3
	18129,5

	ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

	35.
	мкр. «Юбилейный» всего:, в том числе
	2011-2013
	809,7
	0
	134
	0
	0
	943,7

	490. 
	10-этажный жилой дом по ул.Глушкова,6
	2011
	185,1
	
	
	
	
	185,1

	491. 
	10-этажный жилой дом по ул.Беляева,21
	2013
	
	
	134,0
	
	
	134,0

	492. 
	Жилой дом по ул.Чудненко,3Б
	2011
	48,0
	
	
	
	
	48,0

	493. 
	Жилой дом по ул.Чеглецова,10А
	2011
	48,0
	
	
	
	
	48,0

	494. 
	Жилой дом по ул.Глушкова,21
	2011
	159,0
	
	
	
	
	159,0

	495. 
	Жилой дом по ул.Чеглецова,66Б
	2011
	222,0
	
	
	
	
	222,0

	496. 
	Жилой дом по ул.Западная,5-я,59
	2011
	147,6
	
	
	
	
	147,6

	36.
	Группа жилых домов по ул.Э.Алексеевой, 61,63,65, проезду Прямому,6 всего:, в том числе
	2011-2013
	246,4
	507,3
	64,8
	0
	0
	818,5

	497. 
	Жилой дом по ул.Э.Алексеевой,61
	2012
	
	112,4
	
	
	
	112,4

	498. 
	Жилой дом по ул.Э.Алексеевой,63
	2011
	122,4
	
	
	
	
	122,4

	499. 
	Жилой дом по ул.Э.Алексеевой,65
	2012
	
	104,8
	
	
	
	104,8

	500. 
	Жилой дом по пр.Прямой,6
	2013
	
	
	64,8
	
	
	64,8

	501. 
	ЦТП
	2011
	
	
	
	
	
	-

	55. 
	Жилой дом по ул.Цеховая,15а
	2008-2012
	
	140,1
	
	
	
	140,1

	56. 
	Жилой дом по ул.Пионеров,1
	2007-2011
	85,0
	
	
	
	
	85,0

	57. 
	Жилые дома по ул.Петра Сухова,2а,2в
	2008-2012
	
	150,0
	
	
	
	150,0

	58. 
	кв.414

Многоэт. жилой дом по ул.Брестской, 1б
	
	39,0
	
	
	
	
	39,0

	59. 
	ул.Сизова, 10а
	2011-2012
	50
	50
	
	
	
	100

	ИТОГО по Октябрьскому району
	1191,1
	847,4
	198,8
	0
	0
	2237,3

	ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

	60. 
	Многоквартирный дом по ул.Монтажников,12
	2010-2011
	160,0
	
	
	
	
	160,0

	61. 
	16-этажный жилой дом по ул.Георгия Исакова,264
	2010-2012
	133,1
	66,9
	
	
	
	200,0

	62. 
	кв.1094 всего:, в том числе
	2011-2014
	124,86
	154,8
	154,8
	64
	0
	498,46

	63. 
	Группа жилых домов по ул.Гущина,157, 157А, Малахова,44
	2011-2014
	124,83
	124,83
	154,8
	154,8
	32
	0

	64. 
	Жилой дом по ул.Гущина,157
	2011
	124,8
	
	
	
	
	124,8

	65. 
	Жилой дом по ул.Гущина,157А
	2012
	
	154,8
	
	
	
	154,8

	66. 
	Жилой дом по ул.Малахова,44
	2013
	
	
	154,8
	
	
	154,8

	67. 
	Спортивный зал ул.Гущина,157б
	2014
	
	
	
	32,0
	
	32,0

	68. 
	ЦТП
	2011
	0,03
	
	
	
	
	0,03

	69. 
	кв.1075

(16-этажный жилой дом по ул.Юрина,241а)
	2013
	
	
	211,2
	
	
	211,2

	70. 
	кв.1095

(10-этажный жилой дом по ул.Гущина, 173д)
	2011
	120,6
	
	
	
	
	120,6

	71. 
	Жилой дом по ул.Антона Петрова,222а
	2011
	129,0
	
	
	
	
	129,0

	72. 
	Жилой дом по ул.Юрина,299а
	2008-2012
	32,5
	97,5
	
	
	
	130,0

	49.
	Пристройка к МОУ «СОШ №97» на 55 мест под детский сад
	2013
	
	
	8,00
	
	
	8,00

	50.
	Застройка в районе п.Научный Городок вдоль Гоньбинского тракта
	2011-2015
	23,56
	23,56
	23,56
	23,56
	23,56
	117,8

	51.
	Строительство пристройки к МОУ «Средняя общеобразовательная школа №97» под детский сад на 55 мест в с.Гоньба
	2013
	
	
	32,5
	
	
	32,5

	52.
	Детский сад в п.Казенная Заимка
	2013
	
	
	32,5
	
	
	32,5

	ИТОГО по Ленинскому району
	603,02
	342,76
	251,36
	87,56
	23,56
	1308,26

	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

	69. 
	мкр.17 всего:, в том числе
	2012
	0
	94,8
	0
	0
	0
	94,8

	70. 
	Жилой дом по ул.Папанинцев,119
	2012
	
	86,5
	
	
	
	86,5

	71. 
	Детский сад в мкр.17
	2012
	
	8,3
	
	
	
	8,3

	72. 
	Жилой комплекс по Змеиногорскому тракту,104
	2011-2012
	52,5
	52,5
	
	
	
	105,0

	73. 
	Группа жилых домов по Змеиногорскому тракту,104м/4,3,2 всего:, в том числе
	2011-2013
	28,6
	28,6
	28,6
	0
	0
	85,8

	74. 
	Жилой дом по Змеиногорскому тракту,104м/4
	2011
	28,6
	
	
	
	
	28,6

	75. 
	Жилой дом по Змеиногорскому тракту,104м/3
	2012
	
	28,6
	
	
	
	28,6

	76. 
	Жилой дом по Змеиногорскому тракту,104м/2
	2013
	
	
	28,6
	
	
	28,6

	77. 
	Жилые дома по ул.Партизанская,55
	2012
	
	211,2
	
	
	
	211,2

	78. 
	Жилые дома по ул.Партизанская,61
	2013
	
	
	79,63
	
	
	79,63

	79. 
	Группа жилых домов по ул.Приречная,1,5,9 всего:, в том числе
	2008-2013
	78
	78
	78
	0
	0
	234

	80. 
	Жилой дом по ул.Приречная,1
	2011
	78,0
	
	
	
	
	78,0

	81. 
	Жилой дом по ул.Приречная,5
	2012
	
	78,0
	
	
	
	78,0

	82. 
	Жилой дом по ул.Приречная,9
	2013
	
	
	78,0
	
	
	78,0

	83. 
	Жилой дом по ул.Канатная,79б
	2010-2011
	57,42
	
	
	
	
	57,42

	84. 
	Жилой дом по ул.Чайковского,45а
	2011
	6,0
	
	
	
	
	6,0

	61.
	Административное здание ул.Гоголя, 48
	2012
	
	10,4
	
	
	
	10,4

	62.
	Водонапорная башня с.Лебяжье
	2011
	
	
	
	
	
	

	63.
	ДНТ «Благодатное» 30%
	2011-2015
	97,2
	97,2
	97,2
	97,2
	97,2
	486

	64.
	ДНТ «Сибирская Долина» 30%
	2011-2015
	60
	60
	60
	60
	60
	300

	65.
	ДНТ «Приозерное» 30%
	2011-2015
	44,4
	44,4
	44,4
	44,4
	44,4
	222

	66.
	ДНП «Отрадное» 30%
	2011-2015
	46,2
	46,2
	46,2
	46,2
	46,2
	231

	67.
	ДНТ «Сибирь» 30%
	2011-2015
	44,16
	44,16
	44,16
	44,16
	44,16
	220,8

	68.
	Придорожный комплекс сервисного обслуживания (165 рабочих мест), Змеиногорский 

тракт, 118
	2013
	
	
	41,5
	
	
	41,5

	ИТОГО по Центральному району
	514,48
	767,46
	478,19
	291,96
	291,96
	2344,05

	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

	74. 
	14-этажный жилой дом ул.Молодежная,53
	2011-2012
	
	120,8
	
	
	
	120,8

	75. 
	Жилой дом по просп.Строителей,33
	2006-2011
	118,0
	
	
	
	
	118,0

	76. 
	Жилой дом по просп.Коммунаров,120а
	2009-2011
	63,2
	
	
	
	
	63,2

	77. 
	кв.904

(16-этажный жилой дом по просп.Ленина,151б)
	2014
	
	
	
	72,9
	
	72,9

	78. 
	12-этажный жилой 

дом по пер.Революцион-ный,120а
	2012
	
	115,0
	
	
	
	115,0

	74.
	МУЗ «Городская поликлиника №3» ул.Молодежная, 35
	2013
	
	
	15,00
	
	
	15,00

	75.
	Реконструкция корпусов МУЗ «Детская городская клиническая больница №7»
	2014
	
	
	
	71,00
	
	71,00

	76.
	кв.319 12-этажный жилой дом по пер.Революцион-

ному, 120
	2012
	
	50,5
	
	
	
	50,5

	ИТОГО по Железнодорожному району
	181,2
	120,8
	15,0
	71,0
	0,0
	388,0

	
	ИТОГО:
	
	7201,0
	4794,2
	4005,6
	3062,0
	5296,8
	24359,6


Таблица №26

Сведения о размерах 
планируемых нагрузок на сети хозяйственно-бытовой канализации с формированием объектов коммунальной инфраструктуры

	Наименование объекта коммунальной инфраструктуры, создание которого необходимо для обеспечения подключения вновь создаваемых реконструируемых объектов недвижимости
	Наименование объектов строительства и реконструкции (объект планируемой нагрузки)
	Объем планируемой нагрузки водоотведения от объектов строительства и реконструкции (в куб.м/сут.), в т.ч. по годам реализации

	
	Перечень объектов капстроительства
	Адрес
	

	
	
	
	Всего
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7 
	8

	Проектирование и строительство дублирующего коллектора №8 по Бульвару 9-го Января, пер.Трудовой до КНС-2, Д=700, 900 мм (с учетом перераспределения нагрузок согласно схеме водоотведения)
	многоэтажный жилой дом 
	ул. Димитрова, 124
	96,00
	
	
	96,00
	
	

	
	ресторан
	ул. Пролетарская, 123
	12,00
	
	
	12,00
	
	

	
	два 16-ти этажных жилых дома 
	ул. Партизанская, 55 (между ул. Горького и пр. Комсомольский)
	211,20
	
	211,20
	
	
	

	
	объекты инженерной инфрастуктуры
	Обской бульвар
	3090,64
	
	
	
	500,00
	2590,64

	итого по мероприятию
	 
	 
	3409,84
	0,00
	211,20
	108,00
	500,00
	2590,64

	Проектирование и строительство притока дублирующего коллектора №8 от пл.Текстильщиков по ул.Цеховой, просп.Комсомольскому, парку Изумрудному до Бульвара 9-го Января, 400 мм (с учетом перераспределения нагрузок согласно схеме водоотведения)

Проектирование и строительство притока дублирующего коллектора №8 от пл.Текстильщиков по ул.Цеховой, просп.Комсомольскому, парку Изумрудному до Бульвара 9-го Января, 400 мм (с учетом перераспределения нагрузок согласно схеме водоотведения)


	гостинично-торговый комплекс
	ул. Пионеров,40
	243,60
	
	243,60
	
	
	

	
	спортивно-оздоровительный комплекс
	пр. Комсомольский, 128а
	32,74
	
	32,74
	
	
	

	
	автомоечный комплекс
	пр. Комсомольский, 128г
	10,00
	
	10,00
	
	
	

	
	13-ти этажный жилой дом с объектами общ назнач и подземной автостоянкой
	ул. Профинтерна,7а
	22,90
	
	22,90
	
	
	

	
	Жилой дом переменной этажности (5-10 эт.) со встроенными помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой 
	ул.Брестская, 1 б
	39,00
	39,00
	
	
	
	

	
	Многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой
	ул. Путиловская, 20
	202,00
	100,00
	102,00
	
	
	

	
	эндокринологический центр
	ул. Молодежная, 20
	10,00
	
	10,00
	
	
	

	
	гостинично-администр. здание с подземной автостоянкой
	ул. Молодежная, 1а
	33,50
	
	
	33,50
	
	

	
	административное здание
	ул. А. Петрова, 190а
	27,36
	
	27,36
	
	
	

	
	Жилой дом
	ул.Цеховая, 15а
	140,10
	
	140,10
	
	
	

	
	Жилой дом
	ул.Пионеров, 1
	85,00
	85,00
	
	
	
	

	
	 
	ул.Сизова, 10а
	100,00
	50,00
	50,00
	
	
	

	итого по мероприятию
	 
	 
	946,20
	274,00
	638,70
	33,50
	0,00
	0,00

	Проектирование и реконструкция канализационной сети по ул.Короленко от просп.Социалистического до просп.Ленина (с учетом перераспределения нагрузок согласно схеме водоотведения)

Проектирование и реконструкция канализационной сети по ул.Короленко от просп.Социалистического до просп.Ленина (с учетом перераспределения нагрузок согласно схеме водоотведения)


	торгово-офисное здание 
	пр.Красноармейский, 75
	8,00
	
	
	8,00
	
	

	
	здание боулинга с автостоянкой
	пр. Красноармейский , 72
	11,00
	
	
	11,00
	
	

	
	административно-торговый комплекс с подземной автостоянкой
	пр.Красноармейский, 51 а
	125,00
	
	
	125,00
	
	

	
	жилой комплекс с предприятиями обслуживания населения и подземной автостоянкой
	пр. Красноармейский, 61б
	167,00
	
	167,00
	
	
	

	
	административное здание 
	пр.Красноармейский, 21
	4,10
	
	4,10
	
	
	

	
	административно-торговое здание
	ул. Короленко, 130
	4,00
	
	4,00
	
	
	

	
	административно-торговое здание
	ул. Ползунова, 52а
	3,00
	
	3,00
	
	
	

	
	5-тиэтажный жилой дом
	ул. Пушкина, 90
	23,00
	
	
	23,00
	
	

	
	культурно-деловой центр "Пушкинский"
	пр.Ленина,7
	61,10
	30,00
	31,10
	
	
	

	
	учебный центр с планетарием, пристр. адм. зданием и кафе
	ул. Приречная, 16
	20,00
	
	
	
	20,00
	

	
	административное здание
	ул. Короленко, 70
	6,32
	6,32
	
	
	
	

	итого по мероприятию
	 
	 
	432,52
	36,32
	209,20
	167,00
	20,00
	0,00

	Проектирование и реконструкция канализационной сети по ул. Гущина, переход через ул. Попова (с учетом перераспределения нагрузок согласно схеме водоотведения)
	10ти эт жилой дом с помещениями для групп кратковременного пребывания детей дошкольного возраста на 30 мест, подземная автостоянка, погреба 
	ул.Гущина, 173 д
	69,00
	69,00
	
	
	
	

	
	Гостиница
	ул. Гущина, 175
	64,80
	
	64,80
	
	
	

	
	10ти эт. ж/д с объектами общественного назначения
	ул. Монтажников, 6
	60,00
	
	60,00
	
	
	

	
	14-ти этажный жилой дом на 150 квартир
	ул. Монтажников,12
	160,00
	160,00
	
	
	
	

	
	9-ти этажный жилой дом 
	ул. Гущина, 175б
	110,00
	
	110,00
	
	
	

	
	10ти эт. ж/д с общественное здание
	ул. Гущина, 152
	87,00
	
	
	87,00
	
	

	итого по мероприятию
	 
	 
	550,80
	229,00
	234,80
	87,00
	0,00
	0,00

	Проектирование и реконструкция участка коллектора №6 от просп. Строителей , 54 по пер. Революционному , ул. Димитрова, Папанинцев, просп. Красноармейскому, ул. Песчаной до пр. Социалистического (с учетом перераспределения нагрузок согласно схеме водоотведения)
	жилой дом переменной этажности 9,12,15 этажей с объектами общественного назначения 
	пр.Строителей, 33
	118,00
	118,00
	
	
	
	

	
	6-14 эт. жилой дом с предприятиями общественного назначения 
	ул.Молодежная, 53
	120,80
	120,80
	
	
	
	

	
	реконструкция северной трибуны "Локомотив" под спортивный комплекс
	пр. Строителей,18
	10,00
	
	10,00
	
	
	

	
	6-9 ти эт. жилой дом с объектами общественного назначения, пристроенным детским садом
	Папанинцев, 119
	86,50
	
	86,50
	
	
	

	
	Детский сад в мкр.17
	 
	8,30
	
	8,30
	
	
	

	
	4-х этажный жилой дом с объектами общественного назначения
	пр. Комсомольский, 63а
	17,00
	
	17,00
	
	
	

	
	16-ти этажное общежитие
	ул. Кирова,46
	75,80
	
	75,80
	
	
	

	
	многоэтажный жилой комплекс "Берлинский дом"
	пр. Комсомольский, 45а
	290,28
	
	
	290,28
	
	

	
	МУЗ "Городская поликлиника №3" 
	ул.Молодежная, 35
	15,00
	
	
	15,00
	
	

	
	кв.319 (12-этажный жилой дом)
	пер.Революционный, 120
	50,50
	
	50,50
	
	
	

	итого по мероприятию
	 
	 
	792,18
	238,80
	248,10
	305,28
	0,00
	0,00

	Проектирование и строительстсво сети канализации по ул. Лазурной от ул. Власихинской до пр. Северного Власихинского
	жилые дома с объектами общественного назначения
	кв. 2018 (в границах ул. Власихинская-Шумакова-Лазурная)
	2405,00
	481,00
	481,00
	481,00
	481,00
	481,00

	
	жилые дома с объектами общественного назначения
	кв. 2023 (в границах ул Власихинская-Попова-Шумакова)
	2000,00
	400,00
	400,00
	400,00
	400,00
	400,00

	итого по мероприятию
	 
	 
	4405,00
	881,00
	881,00
	881,00
	881,00
	881,00

	Проектирование и строительство напорных канализационных коллекторов от КНС по Павловскому тракту, 215в до КНС по пр.Северному Власихинскому, 84 и от КНС по пр.Северному Власихинскому, 84 до камеры гашения в районе КОС-2
	кв.2033
	 
	2728,60
	0,00
	0,00
	0,00
	1245,30
	1483,30

	
	кв.2034
	 
	2030,80
	520,20
	234,00
	681,20
	223,00
	372,40

	
	кв.2000
	 
	780,05
	0,00
	278,68
	251,37
	250,00
	0,00

	
	кв.2001
	 
	2404,64
	1155,93
	1091,65
	68,85
	50,21
	38,00

	
	кв.2002
	 
	59,53
	12,27
	13,26
	34,00
	0,00
	0,00

	
	кв.2007
	 
	198,00
	198,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	кв.2007а
	 
	10,79
	0,00
	0,00
	5,00
	5,79
	0,00

	
	кв.1064
	 
	900,10
	112,50
	14,80
	491,00
	281,80
	0,00

	
	кв.2001а
	 
	798,48
	694,50
	77,00
	0,00
	14,18
	12,80

	
	кв.2008
	 
	2885,20
	0,00
	296,30
	1645,70
	842,40
	100,80

	
	кв.2011
	 
	1678,26
	0,00
	0,00
	0,00
	758,06
	920,20

	
	кв.1051
	 
	662,40
	0,00
	454,40
	0,00
	0,00
	208,00

	
	кв.2003
	 
	97,50
	0,00
	0,00
	26,00
	2,50
	69,00

	
	кв.2006а
	 
	2234,00
	446,80
	446,80
	446,80
	446,80
	446,80

	
	кв.2010
	 
	2910,00
	582,00
	582,00
	582,00
	582,00
	582,00

	
	кв.2009
	 
	2499,00
	499,80
	499,80
	499,80
	499,80
	499,80

	
	кв.2009а
	 
	1808,00
	361,60
	361,60
	361,60
	361,60
	361,60

	
	мкр.Солнечная поляна
	 
	408,40
	55,48
	197,94
	89,98
	65,00
	0,00

	
	Жилой дом 
	ул.Просторная, 240
	4,05
	4,05
	
	
	
	

	
	Открытые теннисные корты с комплексом обслуживания и кафе
	ул.Взлетная, 2е
	10,82
	
	10,82
	
	
	

	
	Насосная станция
	ул.Попова, 167г
	0,12
	0,12
	
	
	
	

	
	КНС-20
	 
	2,50
	2,50
	
	
	
	

	
	КНС-21
	 
	8,13
	
	8,13
	
	
	

	
	Детский сад в с.Власиха
	 
	65,00
	
	
	65,00
	
	

	
	Детский сад в п.Лесной
	 
	65,00
	
	
	65,00
	
	

	
	Усадебная застройка мкр.Лесная поляна (30%)
	 
	3300,00
	
	
	
	
	3300,00

	
	Детский сад в п.Новомихайловка
	 
	32,50
	
	
	
	
	32,50

	итого по мероприятию
	 
	 
	28581,87
	4645,75
	4567,18
	5313,30
	5628,44
	8427,20

	 Проектирование и реконструкция канализационного коллектора №15 (с учетом перераспределения нагрузок согласно схеме водоотведения) 
	кв.1094 (группа жилых домов)
	ул.Гущина, 157,157а,157б, Малахова, 44
	498,46
	124,86
	154,80
	154,80
	64,00
	0,00

	
	кв.1075 (16 этажный жилой дом)
	ул.Юрина, 241а
	211,20
	
	
	211,20
	
	

	
	Жилой дом
	ул.Юрина, 299а
	130,00
	32,50
	97,50
	
	
	

	
	Жилой дом
	ул.Антона Петрова, 222а
	129,00
	129,00
	
	
	
	

	
	Жилой дом
	просп.Коммунаров, 120а
	63,20
	63,20
	
	
	
	

	
	Реконструкция корпусов МУЗ "Детская городская клиническая больница №7"
	ул.Северо-Западная, 230а
	71,00
	
	
	
	71,00
	

	итого по мероприятию
	 
	 
	1102,86
	349,56
	252,30
	366,00
	135,00
	0,00

	Проектирование и модернизация самотечного канализационного коллектора, приток коллектора №9а по Змеиногорскому тракту от камеры гашения напора до ул.6 Нагорная (с учетом перераспределения нагрузок согласно схеме водоотведения)
	Группа жилых домов
	Змеиногорский тракт, 104м/4,3,2
	0,00
	28,60
	28,60
	28,60
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Жилой дом
	ул.Канатная, 79б
	57,42
	57,42
	
	
	
	

	
	Придорожный комплекс сервисного обслуживания
	Змеиногорский тракт, 118
	41,50
	
	
	41,50
	
	

	итого по мероприятию
	 
	 
	184,72
	86,02
	28,60
	70,10
	0,00
	0,00

	Канализование микрорайона "Авиатор"
	мкр.Спутник
	 
	61,83
	0,00
	0,00
	20,33
	41,50
	0,00

	
	микрорайон "Авиатор"
	 
	1500,00
	300,00
	300,00
	300,00
	300,00
	300,0000

	итого по мероприятию
	 
	 
	1561,83
	300,00
	300,00
	320,33
	341,50
	300,0000

	Проектирование и строительство канализационного коллектора и КНС (Научный Городок)

Проектирование и строительство канализационного коллектора и КНС (Научный Городок)
	Пристройка к МОУ "СОШ №97" на 55 мест под детский сад с.Гоньба
	 
	8,00
	
	
	8,00
	
	

	
	Застройка в районе п.Научный Городок вдоль Гоньбинского тракта
	 
	117,80
	23,56
	23,56
	23,56
	23,56
	23,56

	
	Строительство пристройки к МОУ "Средняя общеобразовательная школа №97" под детский сад на 55 мест в с.Гоньба
	 
	32,50
	
	
	32,50
	
	

	
	Детский сад в п.Казенная Заимка
	 
	32,50
	
	
	32,50
	
	

	
	Объекты застройки
	Научный городок
	725,00
	
	
	
	
	725,00

	итого по мероприятию
	 
	 
	915,80
	23,56
	23,56
	96,56
	23,56
	748,56

	Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от ДНТ "Сибирская Долина" до КНС-14 
	ДНТ "Благодатное" 30%
	 
	486,00
	97,20
	97,20
	97,20
	97,20
	97,20

	
	ДНТ "Сибирская Долина" 30%
	 
	300,00
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00

	
	Жилой дом
	ул.Чайковского, 45а
	6,00
	6,00
	
	
	
	

	
	ДНТ "Приозерное" 30%
	 
	222,00
	44,40
	44,40
	44,40
	44,40
	44,40

	
	ДНП "Отрадное" 30%
	 
	231,00
	46,20
	46,20
	46,20
	46,20
	46,20

	
	ДНТ "Сибирь" 30%
	 
	220,80
	44,16
	44,16
	44,16
	44,16
	44,16

	ф300мм, 10800 м
	Объекты застройки
	пос. Радужный, пос. Сибирская долина
	2075,00
	
	
	
	
	2075,00

	ф300мм, 4800 м
	Объекты застройки
	пос. Центральный
	775,00
	
	
	
	
	775,00

	итого по мероприятию
	 
	 
	4315,80
	297,96
	291,96
	291,96
	291,96
	3141,96

	Проектирование и строительство распределительных сетей канализации диаметром до 300 мм для канализования подключаемых объектов капитального строительства, в том числе : 
	 
	 
	13994,41
	1755,26
	3532,60
	3241,30
	1943,25
	3522,00

	ф200мм, 1100 м
	Объекты застройки
	пос. Северный
	725,00
	
	
	
	
	725,00

	итого по мероприятию
	 
	 
	13994,41
	1755,26
	3532,60
	3241,30
	1943,25
	3522,00

	Внутриплощадочные сети с подключением к уличным сетям
	Жилые дома
	ул.Петра Сухова, 2а,2в
	150,00
	
	150,00
	
	
	

	
	Жилые дома
	ул.Партизанская, 61
	79,63
	
	
	79,63
	
	

	
	Группа жилых домов
	ул.Приречная, 1,5,9
	234,00
	78,00
	78,00
	78,00
	
	

	
	кв.904
	просп.Ленина, 151б
	72,90
	
	
	
	72,90
	

	
	Жилая застройка
	кв. 145
	1150,00
	
	
	
	
	1150,00

	итого по мероприятию
	 
	 
	1686,53
	78,00
	228,00
	157,63
	72,90
	1150,00

	Всего
	 
	 
	62880,37
	9195,23
	11647,20
	11438,96
	9837,61
	20761,36


Мероприятия по оптимизации и развитию системы водоотведения представлены в таблице №27.

Таблица №27

Оптимизация системы водоотведения

	№№ п/п
	Мероприятия по улучшению существующих систем коммунальной инфраструктуры
	Технические характеристики после проведения мероприятий 

	1
	2
	3

	1. 
	Модернизация КОС-1 (обеззараживание, песколовки, отстойники)
	Общегородской объект. Обеспечение гарантированной эффективной очистки перед сбросом в реку Обь, защита окружающей среды, снижение степени износа сооружений, повышение надежности работы системы водоотведения

	2. 
	Модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки, выпуск)
	

	3. 
	Реконструкция локальных очистных сооружений (ЛОС-1) под КНС-1
	Повышение качества услуг, защита окружающей среды

	4. 
	Канализационные очистные сооружения (КОС) мкр.Затон Q=100 куб.м/сут.
	Повышение качества услуг, защита окружающей среды

	5. 
	Проектирование и модернизация самотечного канализационного коллектора, приток коллектора №9а по Змеиногорскому тракту от камеры гашения напора до ул.6-я Нагорная l=1,8 км
	Снижение износа сети, обеспечение комфортного проживания населения, повышение качества услуг населению, охрана окружающей среды, предотвращение возникновения аварийных ситуаций

	6. 
	Проектирование и реконструкция канализации в кварталах 400, 403, 404 (ул.Сизова, пр-кт Комсомольский, ул.Профинтерна), l=0,7 км
	Разгрузка внутриквартальных трубопроводов, вынос канализации из-под пятна застройки жилых домов, увеличение пропускной способности сети канализации, повышение качества услуг

	7. 
	Реконструкция коллектора «Главный» от пр-кта Калинина до КГН, l=2,6 км 
	Снижение степени износа сети, повышение надежности работы системы водоотведения, обеспечение комфортного проживания населения, повышение качества услуг населению, охрана окружающей среды

	8. 
	Реконструкция канализационной сети по ул.Короленко от пр-кта Социалистического до пр-кта Ленина, l=0,2 км
	Обеспечение комфортного проживания населения, повышение качества услуг населению, охрана окружающей среды

	9. 
	Реконструкция канализационной сети по ул.Гущина, переход через ул.Попова, l=0,09 км
	Обеспечение комфортного проживания населения, повышение качества услуг населению, охрана окружающей среды, предотвращение возникновения аварийных ситуаций

	10. 
	Реконструкция участка коллектора №6 от пр-кта Строителей, 54 по пер.Революционному, ул.Димитрова, Папанинцев, пр-кту Красноармейскому, ул.Песчаной до пр-кта Социалистического, l=0,1 км
	Снижение износа сети, обеспечение комфортного проживания населения, повышение качества услуг населению, охрана окружающей среды, предотвращение возникновения аварийных ситуаций

	11. 
	Реконструкция канализационного коллектора №7а, l=1,2 км 
	Снижение износа сети, обеспечение комфортного проживания населения, повышение качества услуг населению, охрана окружающей среды, предотвращение возникновения аварийных ситуаций

	12. 
	Проектирование и реконструкция второй нитки канализационного коллектора от КНС-7 до камеры гашения, l=1,5 км
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, качества услуг населению

	13. 
	Проектирование и строительство дублирующего коллектора №8 по Бульвару 9-го Января, пер.Трудовой до КНС-2, Д-700, 900 мм
	Обеспечение комфортного проживания населения, повышение качества услуг населению, охрана окружающей среды, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, вынос канализации из-под пятна застройки 

	14. 
	Проектирование и строительство притока дублирующего коллектора №8 от пл.Текстильщиков по ул.Цеховой, просп.Комсомольскому, парку Изумрудному до Бульвара 9-го Января, Д-400 мм
	

	15. 
	Проектирование и строительство сети канализации по ул.Лазурной от ул.Власихинской до пр.Северного Власихинского
	Обеспечение комфортного проживания населения, повышение качества услуг населению, охрана окружающей среды

	16. 
	Проектирование и строительство напорных канализационных коллекторов от КНС по Павловскому тракту, 215в до КНС по пр.Северному Власихинскому, 84 и от КНС по пр.Северному Власихинскому, 84 до камеры гашения в районе КОС-2
	Обеспечение комфортного проживания населения, повышение качества услуг населению, охрана окружающей среды

	17. 
	Проектирование и реконструкция канализационного коллектора №15 
	Снижение износа сети, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, вынос канализации из-под пятна застройки жилых домов, обеспечение комфортного проживания населения, повышение качества услуг населению, охрана окружающей среды

	18. 
	Канализование микрорайона "Авиатор"
	Обеспечение комфортного проживания населения, повышение качества услуг населению, охрана окружающей среды

	19. 
	Проектирование и строительство канализационного коллектора и КНС (Научный Городок), l=8 км
	Обеспечение комфортного проживания населения, повышение качества услуг населению, охрана окружающей среды

	20. 
	Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от ДНТ "Сибирская Долина" до КНС-14
	Обеспечение комфортного проживания населения, повышение качества услуг населению, охрана окружающей среды

	21. 
	Строительство канализационного коллектора Обский бульвар – КНС-8
	Обеспечение комфортного проживания населения, повышение качества услуг населению, охрана окружающей среды

	22. 
	Проектирование и строительство распределительных сетей канализации диаметром до 300 мм для канализования подключаемых объектов капитального строительства
	Обеспечение комфортного проживания населения, повышение качества услуг населению, охрана окружающей среды


5.3. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории городского округа осуществляется на общей площади 1290,0 га, в том числе:

Железнодорожный район - 27,6 га;
Индустриальный район – 635,9 га;

Ленинский район – 191,8 га;

Октябрьский район – 15,8 га;

Центральный район – 418,9 га.
В пределах указанных территорий намечаются мероприятия по инженерной подготовке и благоустройству, защите от затопления и подтопления территории, организации поверхностного стока и понижения уровня грунтовых вод с последовательной реализацией, соответствующей шагу застройки. От своевременности и качества реализованных мероприятий зависит санитарно-экологическое состояние территории и условия проживания жителей округа в целом.

С целью защиты водных объектов от загрязнения на территории города Барнаула необходимо провести комплекс водоохранных мероприятий, включающий:

обследование и реконструкцию существующей ливневой канализации;

строительство новых ливневых коллекторов;

строительство сооружений по очистке сточных вод ливневой канализации.

Программой намечается дальнейшее развитие дождевой канализации со строительством магистральных коллекторов, очистных сооружений в три этапа:

І этап – строительство водосточной сети и очистных сооружений дождевых стоков (ОСДК-1), поступающих в бассейн реки Барнаулка (ОСПС);

ІІ этап – строительство водосточной сети и очистных сооружений дождевых стоков (ОСДК-2), поступающих в бассейн реки Пивоварка. 

Развитие второго этапа возможно по двум вариантам:

1 вариант – строительство очистных сооружений на каждом выпуске;

2 вариант – заключение русла реки Пивоварка в железобетонные лотки (открытый тип), либо в железобетонную трубу (закрытый тип) и строительство одного комплекса очистных сооружений с прудом отстойником и оборудованием, которое очищает и ливневые стоки, и хозяйственно-бытовые (фекальные) стоки, на выпуске из трубы/лотка.

ІІІ этап – строительство водосточной сети и очистных сооружений поверхностных стоков, поступающих в бассейн реки Обь. Развитие третьего этапа возможно по двум вариантам:

1 вариант (основной) – охватывает центральную, северную, северо-восточную части города (восточнее проспекта Ленина). Строительство очистных сооружений поверхностных стоков выполнить в районе иловых площадок существующих канализационных очистных сооружений №1;

2 вариант (дополнительный) – перераспределение поверхностных стоков на два очистных сооружения. Одни очистные сооружения дождевых стоков (ОСДК-3) построить в центральной северной части города, вторые очистные сооружения (ОСДК-4) на острове отдыха в центральной южной части города и островов.

Достижение цели будет обеспечено решением следующих задач:

приведение сетей ливневой канализации в нормативное состояние;

совершенствование учета (паспортизация, инвентаризация) объектов ливневой канализации, создание единого банка данных по техническому состоянию объектов ливневой канализации;

организации водоотведения поверхностного стока с территории существующей и планируемой застройки города;

охрана водоемов от загрязнения методом очистки ливневых вод перед выпуском в реки.

В результате реализации программы к концу 2015 года предполагается:

приведение системы ливневой канализации города в нормативное состояние;

увеличение срока службы дорожного покрытия;

улучшение экологической обстановки города за счет исключения периодического подтопления территорий поверхностными водами;

сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты;

улучшение состояния рек города.

Перечень конкретных мероприятий по инженерной подготовке территории представлен в таблице №28.

Таблица №28
	Наименование объекта коммунальной инфраструктуры, создание которого необходимо для обеспечения подключения вновь создаваемых реконструируемых объектов недвижимости 
	Наименование объектов строительства и реконструкции (объекты планируемой нагрузки)
	Размер планируемой нагрузки от объектов строительства и реконструкции (куб.м/час)

	
	
	всего
	данные по годам

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН

	I. Строительство ливневых коллекторов № 3, 4
	1. Квартал 2032
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	2. Квартал 2033
	4 160,9
	-
	-
	-
	2 786,8
	1 374,1

	 
	3. Квартал 2034
	4 160,9
	1 393,4
	1 393,4
	458,1
	458,0
	458,0

	 
	4. Квартал 2035
	0,0
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	5. Квартал 2036
	0,0
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	6. Квартал 2038
	0,0
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	7. Квартал 2000
	33 303,0
	11101,0
	-
	11101,0
	11101,0
	-

	 
	8. Квартал 2001
	7 341,4
	841,3
	6500,1
	-
	-
	-

	 
	9. Квартал 2002
	6500,1
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	10. Квартал 2007
	5 573,6
	2 786,8
	2 786,8
	-
	-
	-

	 
	11. Квартал 2007а
	841,3
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	12. Квартал 2001а
	6 500,1
	6500,1
	-
	-
	-
	-

	 
	13. Квартал 2008
	6 947,7
	-
	2 786,8
	1 374,1
	2 786,8
	-

	 
	14. Квартал 2011
	5 535,0
	-
	-
	-
	1 374,1
	4 160,9

	 
	15. Квартал 1051
	5 573,6
	2 786,8
	2 786,8
	-
	-
	-

	 
	16. Квартал 2018
	13 934,0
	2 786,8
	2 786,8
	2 786,8
	2 786,8
	2 786,8

	 
	17. Квартал 2023
	1 374,1
	-
	-
	-
	-
	-

	 
	18. Квартал 2003
	6500,1
	-
	-
	-
	-
	-

	Строительство ливневого коллектора №2
	19. Квартал 1064
	8 360,4
	2786,8
	-
	2786,8
	2786,8
	-

	ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

	Ливневая канализация
	20. Группа жилых домов по ул.Э.Алексеевой, 61,63,65
	2 523,9
	841,3
	841,3
	841,3
	-
	-

	ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

	Ливневая канализация
	21. Квартал 1094
	19 500,3
	6500,1
	6500,1
	6500,1
	-
	-

	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

	Ливневая канализация
	22. Микровайон 17
	841,3
	841,3
	-
	-
	-
	-

	Ливневая канализация
	23. от ул Кутузова до р.Барнаулка
	
	
	
	
	
	

	II. Очистные сооружения
	1. Очистные сооружения на ливневом коллекторе с берегоукрепляющими мероприятиями по ул.Фабричной, 29
	6 500,1
	-
	6500,1
	-
	-
	-

	 
	2. Очистные сооружения на выпуске ливневой канализации, расположенной на левом берегу реки в 15 м вверх по течению от моста через р.Барнаулку по пр-кт Социалистическому
	669,6
	-
	-
	669,6
	-
	-

	 
	3. Очистные сооружения на выпуске ливневой канализации, расположенной на левом берегу реки в 8 метрах вниз по течению от моста через р.Барнаулку по пр-кт Ленина
	6 500,1
	-
	-
	-
	6500,1
	-

	 
	4. Очистные сооружения на выпуске ливневой канализации, расположенной на левом берегу реки в 39 м вверх по течению от моста через р.Барнаулку по пр-кт Красноармейскому
	3 823,2
	-
	-
	-
	3823,2
	-

	 
	5. Очистные сооружения на ливневом коллекторе по пер.Малому Прудскому, 52 
	4 160,9
	-
	-
	-
	-
	4160,9

	 
	6. Очистные сооружения на выпуске от ул Кутузова до р.Барнаулка
	
	
	
	
	
	

	I. Всего нагрузок по объекту  СКИ 1 (система коммунальной инфраструктуры)
	 
	139 471,7
	39 165,7
	26 382,1
	25 848,2
	21 293,5
	8 779,8

	II. Объект СКИ 2
	 
	21653,9
	
	6500,1
	669,6
	10323,3
	4160,9


Оптимизация системы водоотведения ливневых и паводковых стоков

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Сроки исполнения
	Ожидаемый результат от реализации мероприятий


	Социально-экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Обследование сетей ливневой канализации
	2010-2011
	Приведение в рабочее состояние около 91 км существующих сетей ливневой канализации, находящихся на обслуживании в администрациях районов
	Повышение надежности и качества работ сети ливневой канализации города.

Своевременное удаление в полном объеме всех поверхностных стоков с проезжей части дорог и устранение аварийных ситуаций.

	1.2
	Выявление и обследование бесхозной сети ливневой канализации
	2010-2011
	
	

	1.3.
	Устранение засоренности, промывка, прочистка, ремонт труб и колодцев, в т.ч. и на бесхозных сетях
	2010-2015
	
	

	1.4.
	Выявление незаконных врезок в ливневую сеть хозяйственно-бытовой фекальной канализации
	2010-2011
	Удаление источников сброса хозяйственно-бытовых стоков в ливневую канализацию
	Устранение одного из источников загрязнения рек города

	2.
	Подготовка документации для постановки на баланс (включая бесхозные сети)
	2011
	Создание единого банка данных и одного баланосдержа-

теля по сетям ливневой канализации.
	Улучшение качественного и быстрого обслуживания всех сетей города

	2.1.
	в т.ч. формирование сводного перечня и включение его в реестр объектов муниципальной собственности
	2011
	
	

	2.2.
	Передача сетей ливневой канализации на баланс
	2011
	Создание единого банка данных и одного баланосдержа-

теля по сетям ливневой канализации.
	Улучшение качественного и быстрого обслуживания всех сетей города

	3.
	Прием в муниципальную собственность бесхозных сетей ливневой канализации


	2011-2015
	Принятие в муниципальную собственность около 30 км бесхозных сетей с последующей их передачей обслуживающей организации
	Улучшение технического состояния заброшенных сетей и приведение их рабочее положение

	4.
	Разработка схемы развития ливневой канализации города
	2010-2011
	Получение перспективного развития системы водоотведения города
	Получение полной информации о существующей сети ливневой канализации, оценка состояния системы водоотведения поверхностных вод, планирование мероприятий по её развитию.

	5.
	Строительство сетей ливневой канализации на улично-дорожной сети города.
	2011-2015
	Протяженность построенной ливневой канализации увеличится на 19,4 км по отношению к 2015 году
	Исключение подтопления дорог и жилых микрорайонов, находящихся в непосредственной близости от улично-дорожной сети города в период обильных осадков и таяния снега.

	5.1.
	Строительство ливневой канализации по ул.Ползунова от пер. Ядринцева до пр-кта Красноармейско-го (L=0,77км,    D=800 мм)
	2013

Барнаулка


	-//-
	Отведение поверхностных стоков с проезжей части улично-дорожной сети и прилегающих к ней территорий

	5.2.
	Строительство ливневого коллектора №3

(у.е.з)
	2013-2015

Пивоварка
	-//-
	Отведение поверхностных стоков с территории северо-западной жилой застройки в границах Павловского тракта, улицы Попова от пр.Космонавтов до Павловского тракта

	5.3
	Строительство ливневой канализации по ул.Власихинская (4-й коллектор) (2Дуп/э=1400 мм, L=3,96 км)

Две нитки с очистными сооружениями объемом стоков 

9 тыс.куб.м.
	2011-2012
	Отвод загрязненных ливневых вод через подземную очистную станцию и предотвращение сброса мусора и других загрязняющих веществ в реку Пивоварка
	Отведение поверхностных стоков с территории в границах проезд Северный Власихинский, улиц Власихинская, Попова от Павловского тракта до ул.Власихинская

	5.4
	Строительство сетей, коллекторов ливневой канализации, согласно новой, единой схемы города
	2011-2015
	
	Отведение поверхностных стоков с дорог и жилых микрорайонов, находящихся в непосредственной близости от улично-дорожной сети города в период обильных осадков и таяния снега.

	6.
	Реконструкция сетей ливневой канализации
	2011-2015
	Протяженность реконструи-рованной сети ливневой канализации увеличится на 18,2 км
	Обеспечение функционирования и развития сети города

	6.1.
	в т.ч. реконструкция сети по ул.Челюскинцев от просп.Строите-лей до ул.Партизанской до (L=1,9 км, Д=300)
	2011

Барнаулка
	
	Отведение поверхностных стоков с проезжей части улично-дорожной сети и прилегающих к ней территорий



	6.2.
	Реконструкция ливневой канализации по ул Попова от ул.Власихинской до пр.Сухой Лог (L=0,99 км, 

D=800 )
	2013

Пивоварка


	
	Отведение поверхностных стоков с проезжей части улично-дорожной сети и прилегающих к ней территорий



	6.3
	Реконструкция ливневой канализации по ул.Попова от пр.Сухой Лог до ул.Трактовой (L=2,22 км, D=600-800 )
	2013

Барнаулка


	
	

	6.4.
	Реконструкция сетей, коллекторов ливневой канализации, согласно новой, единой схемы города
	2011-2015
	
	Отведение поверхностных стоков с дорог и жилых микрорайонов, находящихся в непосредственной близости от улично-дорожной сети города в период обильных осадков и таяния снега.

	7.
	Капитальный ремонт сетей канализации
	2011-2021
	Улучшение технического состояния ливневой канализации
	Своевременный ремонт сети ливневой канализации города. Сохранение асфальтобетонного покрытия и недопущение его разрушения раньше нормативного срока

	8.
	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на строительство ливневой канализации по ул.Власихинская (4-й коллектор) с учетом очистных сооружений
	2012
	Эффективное распределение и использование бюджетных ассигнований согласно проектно-сметной документации
	Обеспечение проектно-сметной документацией мероприятий по строительству, реконструкции сетей, коллекторов ливневой канализации и очистных сооружений.

	9.
	Строительство очистных сооружений
	2012-2015
	Количество построенных очистных сооружений ливневой канализации увеличится на 12 единиц 
	Защита водных ресурсов от загрязнения поверхностными стоками

	10.
	Строительство очистных сооружений в районе ул.Кутузова
	2011-2014
	Сбор и очистка стоков с ул.Кутузова и прилегающей территории 
	


5.4. Электроснабжение

Для устойчивой и надежной работы системы электроснабжения города Барнаула с учетом темпов строительства и покрытия планируемых нагрузок (см.таблицы №30,31) предусматриваются мероприятия по оптимизации и развитию систем электроснабжения, включающих реконструкцию магистральных сетей и сооружений и внедрение систем модернизации и автоматизации (см.таблицу №29). Для обеспечения потребности в мощности существующих потребителей и новых присоединений предусматривается строительство ПС 110/10 кВ «Солнечная поляна», реконструкция ПС «Кристалл», ПС «Затон» а так же существующих ПС и ТП (см. таблицу №29).  

Таблица №29

Оптимизация системы электроснабжения
	№ п/п
	Мероприятия по улучшению существующих систем коммунальной инфраструктуры
	Адрес
	Технические характеристики после проведения мероприятий

	1
	2
	3
	4

	
	Строительство ПС Парковая
	 
	Покрытие роста электрических нагрузок потребителей

	
	Замена масляных выключателей 6кВ на вакуумные. Замена отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели 110кВ.

Замена ЗРУ-10 кВ на КРУН 10 кВ с перекладкой кабельных заходов 10 кВ.
	ПС-1 Городская
	Соответствие стандартам, применяемым к поставляемой потребителям электроэнергии

	
	Замена масляных выключателей 6кВ на вакуумные.

Реконструкция с переводом питания по 110 кВ (замена трансформаторов 2х16 МВА).

Замена масляных выключателей 35кВ на вакуумные (5шт.).

Проектно-изыскательские работы на замену трансформаторов.
	ПС-2 Прудская
	Соответствие стандартам, применяемым к поставляемой потребителям электроэнергии

	
	Замена масляных выключателей 6кВ на вакуумные. Замена отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели 110кВ
	ПС-3 Центральная
	Соответствие стандартам, применяемым к поставляемой потребителям электроэнергии

	
	Замена масляных выключателей 6кВ на вакуумные.
	ПС-4 Зяб
	Соответствие стандартам, применяемым к поставляемой потребителям электроэнергии

	
	Замена масляных выключателей 6кВ на вакуумные. Замена отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели 110кВ
	ПС-6 Восточная
	Соответствие стандартам, применяемым к поставляемой потребителям электроэнергии

	
	Замена масляных выключателей 6кВ на вакуумные. Замена отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели 110кВ (4 шт.)

Замена трансформаторов тока 10 кВ, замена 3-х выключателей 10 кВ в существующих ячейках.
	ПС-8 Западная
	Соответствие стандартам, применяемым к поставляемой потребителям электроэнергии

	
	Замена масляных выключателей 6кВ на вакуумные.

Замена выключателей С-35 на ВВУ -2 шт., замена трансформаторов напряжением 35 кВ (2шт.)
	ПС-9 Обь
	Соответствие стандартам, применяемым к поставляемой потребителям электроэнергии

	
	Замена масляных выключателей 6кВ на вакуумные. Замена отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели 110кВ
	ПС-12 Юбилейная
	Соответствие стандартам, применяемым к поставляемой потребителям электроэнергии

	
	Замена МКП на ВЭБ-8 шт. Замена масляных выключателей 35кВ на вакуумные.

Замена масляных выключателей 6кВ на вакуумные. Замена отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели 110кВ.

Проектные работы по реконструкции ПС.
	ПС-13 Подгорная
	Соответствие стандартам, применяемым к поставляемой потребителям электроэнергии

	
	Замена масляных выключателей 6кВ на вакуумные. Замена отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели 110кВ
	ПС-15 Юго-Западная
	Соответствие стандартам, применяемым к поставляемой потребителям электроэнергии

	
	Замена масляных выключателей 6кВ на вакуумные. Замена отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели 110кВ (2 шт.).
	ПС-19 Береговая
	Соответствие стандартам, применяемым к поставляемой потребителям электроэнергии

	
	Замена трансформатора 15 мВА на 25 мВА.

Монтаж РБГ 10/1600 – 2 шт., замена масляных выключателей 10кВ на вакуумные 27 шт.

Замена масляных выключателей 6кВ на вакуумные. Замена отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели 110кВ.

Строительство железобетонного ограждения.

ПИР Реконструкция ПС-110кВ "КМК" 


	ПС-20 КМК 
	Увеличение мощности ПС.

Соответствие стандартам, применяемым к поставляемой потребителям электроэнергии.

	
	Замена масляных выключателей 6кВ на вакуумные
	ПС-21 Первый подъем
	Соответствие стандартам, применяемым к поставляемой потребителям электроэнергии

	
	Замена масляных выключателей 6кВ на вакуумные. Замена отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели 110кВ (4 шт.)

Замена трансформаторов 2х25 мВА на 2х40 мВА
	ПС-22 Сиреневая
	Увеличение мощности ПС.

Соответствие стандартам, применяемым к поставляемой потребителям электроэнергии

	
	Замена масляных выключателей 6кВ на вакуумные
	ПС-24 Ползунова
	Соответствие стандартам, применяемым к поставляемой потребителям электроэнергии

	
	Замена масляных выключателей 6кВ на вакуумные. Замена отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели 110кВ

Замена масляных выключателей 110 кВ на элегазовые 10 шт.

Проектно-изыскательские работы на замену масл. Выключателей 110 кВ на элегазовые 10 шт. 
	ПС-25 Опорная
	Соответствие стандартам, применяемым к поставляемой потребителям электроэнергии

	
	Замена масляных выключателей 6кВ на вакуумные. Замена отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели 110кВ
	ПС-26 БМК
	Соответствие стандартам, применяемым к поставляемой потребителям электроэнергии

	
	Модернизация ПС 61
	п.Затон
	Повышение надежности электроснабжения потребителей

	
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Власиха. (Замена дер опор на ж/б, замена А-50 на СИП-2 3*70+1*95+2*25, замена КТП) (мероприятия, направленные на энергоресурсосбережение)


	
	Замена изношенных сетей

	
	Реконструкция ЦЭС ВЛ 110кВ ТГ41,ТГ-42 11,7 км (замена провода)


	
	Замена изношенных сетей

	
	Сооружение линейной части ВОЛС по ВЛ 110 кВ ТШ-103/ТШ-104 от ТЭЦ-2 до ПС "Западная". Ориентировочная длина 8500м


	
	Возможность регулирования объема энергетических нагрузок (система автоматического отключения нагрузки) при аварийной ситуации.

	
	Сооружение линейной части ВОЛС по ВЛ 110 кВ ТГ-41/ТГ-42 от ТЭЦ-3 до ПС "Гоньба". Ориентировочная длина 15600м


	
	Возможность регулирования объема энергетических нагрузок (система автоматического отключения нагрузки) при аварийной ситуации.

	
	Сооружение линейной части ВОЛС по ВЛ 35 кВ ВЮ-309, 310 от ПС "Власиха" до ПС "Юбилейная". Ориентировочная длина 17420м


	
	Возможность регулирования объема энергетических нагрузок (система автоматического отключения нагрузки) при аварийной ситуации.

	
	Реконструкция ТП 1100 и ТП 1302
	кв.1048
	Возможность подключения новых потребителей

	
	Реконструкция ТП
	кв.146
	Возможность подключения новых потребителей

	
	Реконструкция ТП
	мкр.16
	Возможность подключения новых потребителей

	
	Реконструкция ТП
	мкр.13
	Возможность подключения новых потребителей

	
	Реконструкция ТП 355
	кв.1049
	Возможность подключения новых потребителей

	
	Реконструкция ТП
	кв.1048
	Возможность подключения новых потребителей

	
	Реконструкция ТП
	кв.1090
	Возможность подключения новых потребителей

	
	Реконструкция ТП
	кв.1095
	Возможность подключения новых потребителей

	
	Реконструкция ТП
	кв.904
	Возможность подключения новых потребителей

	
	Реконструкция ТП
	мкр.А
	Возможность подключения новых потребителей

	
	Реконструкция ТП
	мкр.Спутник
	Возможность подключения новых потребителей

	
	Реконструкция ТП
	кв.2018
	Возможность подключения новых потребителей

	
	Реконструкция ТП
	мкр.17
	Возможность подключения новых потребителей

	
	Реконструкция ТП
	кв.54
	Возможность подключения новых потребителей

	
	Реконструкция ТП
	п.Казенная Заимка
	Возможность подключения новых потребителей

	
	Реконструкция ТП
	мкр.Лесная Поляна
	Возможность подключения новых потребителей

	
	Реконструкция ТП
	п.Новомихайловка
	Возможность подключения новых потребителей

	
	Реконструкция ТП
	п.Плодопитомник
	Возможность подключения новых потребителей

	
	Реконструкция изношенного оборудования 39 ТП города
	 
	Соответствие стандартам, применяемым к поставляемой потребителям электроэнергии

	
	Замена оборудования в РП №6
	 
	Соответствие стандартам, применяемым к поставляемой потребителям электроэнергии

	
	Замена оборудования в РП №10(ТП 28) и РП-27

(28 ячеек)
	 
	Соответствие стандартам, применяемым к поставляемой потребителям электроэнергии

	
	Реконструкция городских распределительных сетей
	 
	Соответствие стандартам, применяемым к поставляемой потребителям электроэнергии

	
	Подключение ПС 110 кВ Сиреневая, Восточная, Западная к городскому водопроводу
	
	Покрытие роста электрических нагрузок потребителей

	
	Строительство ПС 110/10 кВ «Солнечная поляна»
	
	Возможность подключения новых потребителей

	
	Техническое перевооружение и реконструкция ТП 523 шт. (АИИС КУЭ) 


	
	Соответствие стандартам, применяемым к поставляемой потребителям электроэнергии.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

	
	Реконструкция ПС Кристалл:


	
	Соответствие стандартам, применяемым к поставляемой потребителям электроэнергии.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности



	
	Реконструкция объектов для кв.2008:

КЛ 10 кВ ПС22-РП32 

РП32 
	
	Соответствие стандартам, применяемым к поставляемой потребителям электроэнергии.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности



	
	Реконструкция объектов для кв.2011:

КЛ 10 кВ ПС22-РП32

КЛ 10 кВ ПС22-РП44 

РП28

РП44
	
	Соответствие стандартам, применяемым к поставляемой потребителям электроэнергии.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности



	
	Строительство внутриплощадочных сетей и сооружений в кв.2008:

-КЛ 10 кВ РП32-ТП31

-ТП31

-КЛ 10 кВ ТП28-ТП29

-КЛ 10 кВ ТП29-ТП29а 

-КЛ 10 кВ РП32-ТП28

-ТП29

-ТП29а 

-ТП28

-КЛ 10 кВ ТП30-ТП31

-ТП30
	
	Возможность подключения новых потребителей

	
	Строительство внутриплощадочных сетей и сооружений в кв.2011:

-КЛ 10 кВ РП32-РП28

-КЛ 10 кВ РП28-ТП25

-ТП25

-КЛ 10 кВ РП44-ТП26 

-КЛ 10 кВ ТП26-ТП63

-ТП26

-ТП63

-КЛ 10 кВ РП44-ТП27 

-КЛ 10 кВ РП44-ТП47

-КЛ 10 кВ ТП47-ТП48

-КЛ 10 кВ РП44-ТП60

-КЛ 10 кВ ТП60-ТП61

-КЛ 10 кВ РП44-ТП62

-ТП27

-ТП47

-ТП48

-ТП60

-ТП61

-ТП62
	
	Возможность подключения новых потребителей


Таблица 30

Информация 
о перспективах роста присоединяемых мощности расчетной электрической нагрузки на территории г.Барнаула с указанием мест их расположения
	№ п/п
	Наименование объекта коммунальной инфраструктуры, создание которого необходимо для обеспечения подключения вновь создаваемых, реконструируемых объектов недвижимости
	Квартал
	Период строительства объектов, годы
	Расчетная электрическая нагрузка с разбивкой на этапы ввода объектов в эксплуатацию (ориентировочные сроки ввода), куб.м/сут
	Расчетная электрическая нагрузка, МВт

	
	
	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	

	1
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН

	1. 
	
	Северо-Западный жилой район

(кварталы 2033-2034) всего:, в том числе
	2011-2015
	0,811
	0,403
	0,943
	2,714
	2,901
	7,772

	2. 
	Строительство: ПС «Солнечная поляна», РП, 7 шт.ТП, внутриквартальные сети 10, 0,4 кВ
	кв.2033, всего:
	2014-2015
	0
	0
	0
	2,142
	2,344
	4,486

	3. 
	
	Жилой дом стр.№1
	2014
	0
	0
	0
	0,300
	0
	0,300

	4. 
	
	Жилой дом стр.№2
	2014
	0
	0
	0
	0,300
	0
	0,300

	5. 
	
	Жилой дом стр.№3
	2014
	0
	0
	0
	0,328
	0
	0,328

	6. 
	
	Жилой дом стр.№4
	2014
	0
	0
	0
	0,312
	0
	0,312

	7. 
	
	Жилой дом стр.№5
	2014
	0
	0
	0
	0,432
	0
	0,432

	8. 
	
	Жилой дом стр.№6
	2014
	0
	0
	0
	0,390
	0
	0,390

	9. 
	
	Жилой дом стр.№7
	2015
	0
	0
	0
	0
	0,396
	0,396

	10. 
	
	Жилой дом стр.№8
	2015
	0
	0
	0
	0
	0,390
	0,390

	11. 
	
	Жилой дом стр.№9
	2015
	0
	0
	0
	0
	0,288
	0,288

	12. 
	
	Жилой дом стр.№10
	2015
	0
	0
	0
	0
	0,191
	0,191

	13. 
	
	Жилой дом стр.№11
	2015
	0
	0
	0
	0
	0,293
	0,293

	14. 
	
	Жилой дом стр.№12
	2015
	0
	0
	0
	0
	0,385
	0,385

	15. 
	
	Жилой дом стр.№13
	2015
	0
	0
	0
	0
	0,321
	0,321

	16. 
	
	ЦТП
	2014
	0
	0
	0
	0,080
	0
	0,080

	17. 
	
	ЦТП
	2015
	0
	0
	0
	0
	0,080
	0,080

	18. 
	Источник: ПС 110/10 «Трактовая», 

ПС 110/10 «Синтетика» №22

Строительство: РП, 7 шт. ТП, внутриквартальные сети 10, 0,4 кВ
	кв.2034, всего:, в том числе
	2011-2015
	0,811
	0,403
	0,943
	0,572
	0,557
	3,286

	19. 
	
	Жилой дом стр.№10
	2011
	0,189
	0
	0
	0
	0
	0,189

	20. 
	
	Жилой дом стр.№15
	2011
	0,348
	0
	0
	0
	0
	0,348

	21. 
	
	Жилой дом стр.№13
	2012
	0,274
	0
	0
	0
	0
	0,274

	22. 
	
	Жилой дом стр.№11
	2012
	0
	0,216
	0
	0
	0
	0,216

	23. 
	
	Жилой дом стр.№6
	2013
	0
	0,187
	0
	0
	0
	0,187

	24. 
	
	Жилой дом стр.№7
	2014
	0
	0
	0,341
	0
	0
	0,341

	25. 
	
	Жилой дом стр.№14
	2013
	0
	0
	0,293
	0
	0
	0,293

	26. 
	
	Жилой дом стр.№12
	2014
	0
	0
	0
	0,385
	0
	0,385

	27. 
	
	Жилой дом стр.№9
	2013
	0
	0
	0,309
	0
	0
	0,309

	28. 
	
	Жилой дом стр.№1
	2015
	0
	0
	0
	0
	0,341
	0,341

	29. 
	
	Жилой дом стр.№2
	2014
	0
	0
	0
	0,187
	0
	0,187

	30. 
	
	Жилой дом стр.№4
	2015
	0
	0
	0
	0
	0,216
	0,216

	31. 
	Источник: ПС 110/10 «Кристалл», 

ПС 110/10 «Синтетика» №22

Строительство: 2 шт. ТП, внутриквартальные сети 10, 0,4 кВ
	кв.2000 всего:, в том числе
	2012-2014
	0
	0,535
	0,56
	0,37
	0
	1,465

	32. 
	
	Жилой дом по ул.Лазурная,1 (стр.№12)
	2013
	0
	0
	0,41
	0
	0
	0,41

	33. 
	
	Жилой дом по ул.Взлетная,13 (стр.№13)
	2014
	0
	0
	0
	0,37
	0
	0,37

	34. 
	
	Жилой дом по ул.Взлетная,7 (стр.№14)
	2012
	0
	0,35
	0
	0
	0
	0,35

	35. 
	
	Средняя школа по ул.Балтийская,6
	2012
	0
	0,185
	0
	0
	0
	0,185

	36. 
	
	Гараж-стоянка №25
	2013
	0
	0
	0,150
	0
	0
	0,150

	37. 
	Источник: ПС 110/10 «Кристалл», 

Строительство: 8 шт. ТП, внутриквартальные сети 10, 0,4 кВ
	кв.2001 всего:, в том числе
	2011-2015
	2,207
	1,899
	0,491
	0,34
	0,462
	5,399

	38. 
	
	Жилой дом по ул.Балтийская,13 (стр.№2)
	2011
	0,4
	0
	0
	0
	0
	0,4

	39. 
	
	Жилой дом по ул.Балтийская,19 (стр.№3)
	2011
	0,27
	0
	0
	0
	0
	0,27

	40. 
	
	Жилой дом по ул.Балтийская,9 (стр.№6)
	2012
	0
	0,184
	0
	0
	0
	0,184

	41. 
	
	Жилой дом по ул.Балтийская,1 (стр.№7)
	2012
	0
	0,46
	0
	0
	0
	0,46

	42. 
	
	Жилой дом по ул.Малахова,148 (стр.№8)
	2012
	0
	0,426
	0
	0
	0
	0,426

	43. 
	
	Жилой дом по ул.Малахова,150 (стр.№9)
	2012
	0
	0,113
	0
	0
	0
	0,113

	44. 
	
	Жилой дом по ул.Малахова,152 (стр.№11)
	2011
	0,14
	0
	0
	0
	0
	0,14

	45. 
	
	Жилой дом по ул.Лазурная,41 (стр.№13)
	2012
	0
	0,404
	0
	0
	0
	0,404

	46. 
	
	Жилой дом по ул.Лазурная,51 (стр.№14)
	2011
	0,411
	
	0
	0
	0
	0,411

	47. 
	
	Жилой дом по пр.Северный Власихинский,14 (стр.№15)
	2012
	0
	0,271
	0
	0
	0
	0,271

	48. 
	
	Жилой дом по пр.Северный Власихинский,10 (стр.№19)
	2011
	0,255
	0
	0
	0
	0
	0,255

	49. 
	
	Жилой дом по ул.Малахова,154 (стр.№20)
	2011
	0,51
	0
	0
	0
	0
	0,51

	50. 
	
	Детский ясли-сад на 330 мест
	2013
	0
	0
	0,181
	0
	0
	0,181

	51. 
	
	Школа с бассейном,учебным гаражем и учебной теплицей ул.Балтийская,11
	2014
	0
	0
	0
	0,185
	0
	0,185

	52. 
	
	Поликлиника на 300 посещений в смену
	2015
	0
	0
	0
	0
	0,462
	0,462

	53. 
	
	ЦТП №46
	2011
	0,040
	0
	0
	0
	0
	0,040

	54. 
	
	ЦТП №47
	2011
	0,045
	0
	0
	0
	0
	0,045

	55. 
	
	АТС №38
	2012
	0
	0,041
	0
	0
	0
	0,041

	56. 
	
	Гараж-стоянка №28
	2013
	0
	0
	0,155
	0
	0
	0,155

	57. 
	
	Гараж-стоянка №29
	2014
	0
	0
	0
	0,155
	0
	0,155

	58. 
	
	Гараж-стоянка №30
	2013
	0
	0
	0,155
	0
	0
	0,155

	59. 
	
	Гараж-стоянка №31
	2011
	0,136
	0
	0
	0
	0
	0,136

	60. 
	Источник: ПС 110/10 «Кристалл», 

Строительство: 2 шт. ТП, внутриквартальные сети 10, 0,4 кВ
	кв.2002 всего:, в том числе
	2011-2013
	0,1
	0,496
	0,21
	0
	0
	0,806

	61. 
	
	Спортивно-оздоровительный комплекс со стоматологическим кабинетом ул.Балтийская,23
	2012
	0
	0,316
	0
	0
	0
	0,316

	62. 
	
	Встроенно-пристроенный магазин ул.Балтийская,39
	2011
	0,100
	0
	0
	0
	0
	0,100

	63. 
	
	Здание общественного назначения ул.Балтийская,45а
	2012
	0
	0,180
	0
	0
	0
	0,180

	64. 
	
	Здание общественного назначения ул.Балтийская,41
	2013
	0
	0
	0,210
	0
	0
	0,210

	65. 
	Источник: ПС 110/10«Сиреневая» №22, 

Строительство: внутриквартальные сети 10, 0,4 кВ
	кв.2007

всего:, в том числе
	2011
	0,387
	0
	0
	0
	0
	0,387

	66. 
	
	14-этажный жилой дом по Павловскому тракту,271
	2011
	0,16
	0
	0
	0
	0
	0,16

	67. 
	
	10-этажный жилой дом по Павловскому тракту,271А
	2011
	0,227
	0
	0
	0
	0
	0,227

	68. 
	Источник: ПС 110/10/6 «Юго-Западная» №15, 

Строительство: ТП, внутриквартальные сети 10, 0,4 кВ
	кв.2007А всего:, в том числе
	2013-2014
	0
	0
	0,180
	0,030
	0
	0,21

	69. 
	
	Спортивно-оздоровительный комплекс ул.Шумакова,16б
	2014
	0
	0
	0
	0,030
	0
	0,030

	70. 
	
	Предприятие общественного назначения ул.Шумакова,18
	2013
	0
	0
	0,180
	0
	0
	0,180

	71. 
	Источник: ПС 110/10/6 «Юго-Западная» №15


	кв.1064 всего:, в том числе
	2011-2014
	0,201
	0,177
	0,878
	0,63
	0
	1,886

	72. 
	
	Жилой дом по ул.Островского,68д (стр.№20)
	2011
	0,201
	0
	0
	0
	0
	0,201

	73. 
	
	Жилой дом (стр№22)
	2013
	0
	0
	0,398
	0
	0
	0,398

	74. 
	
	Жилой дом (стр№23)
	2013
	0
	0
	0,480
	0
	0
	0,480

	75. 
	
	Жилой дом (стр№24)
	2014
	0
	0
	0
	0,480
	0
	0,480

	76. 
	
	Детский ясли-сад на 135 мест
	2012
	0
	0,177
	0
	0
	0
	0,177

	77. 
	
	Магазин
	2014
	0
	0
	0
	0,150
	0
	0,150

	78. 
	Источник: ПС 110/10 «Кристалл», 

Строительство: 3шт. ТП, внутриквартальные сети 10, 0,4 кВ
	кв.2001А всего:, в том числе
	2011-2012
	2,5
	0,15
	0
	0,105
	0,25
	3,005

	79. 
	
	жилой дом по ул.Власихинская,154А
	2011
	2,5
	0
	0
	0
	0
	2,5

	80. 
	
	Многоэт. жилой дом по ул.Власихинской, 152а
	2012
	0
	0,055
	0
	0
	0
	0,055

	81. 
	
	Многоэт. жилой дом по ул.Власихинской, 150г
	2012
	0
	0,055
	0
	0
	0
	0,055

	82. 
	
	Многоэт. жилой дом по пр.Северному Власихинскому, 15
	2012
	0
	0,04
	0
	0
	0
	0,04

	83. 
	
	Детский сад в кв.2001а
	2014
	0
	0
	0
	0,105
	0
	0,105

	84. 
	
	Кондитерский цех с магазином ул.Лазурная,55
	2015
	0
	0
	0
	0
	0,250
	0,250

	85. 
	Источник: ПС 110/10 «Сиреневая» №22, (ПС 110/10 «Синтетика») 

Строительство: 4шт. ТП, 

Подводящие сети l= 1,700 км (совместно с кв.2011), внутриквартальные сети 10, 0,4 кВ (2,224 км)

Реконструкция:

КЛ 10 кВ ПС22-РП32, РП32 


	кв.2008 всего:, в том числе
	2012-2015
	0
	0,989
	3,003
	1,189
	0,968
	6,149

	86. 
	
	Жилой дом по ул.Взлетная,36а
	2013
	0
	0
	0,161
	0
	0
	0,161

	87. 
	
	Жилой дом по ул.Взлетная,36
	2012
	0
	0,41
	0
	0
	0
	0,41

	88. 
	
	Жилой дом по ул.Сиреневая,4
	2013
	0
	0
	0,400
	0
	0
	0,400

	89. 
	
	Жилой дом по ул.Сиреневая,22
	2012
	0
	0,494
	0
	0
	0
	0,494

	90. 
	
	Жилой дом по ул.Взлетная,40
	2013
	0
	0
	0,195
	0
	0
	0,195

	91. 
	
	Жилой дом по Павловскому тракту,295а
	2013
	0
	0
	0,158
	0
	0
	0,158

	92. 
	
	Жилой дом по Павловскому тракту,293
	2013
	0
	0
	0,254
	0
	0
	0,254

	93. 
	
	Жилой дом по Павловскому тракту,289а
	2013
	0
	0
	0,158
	0
	0
	0,158

	94. 
	
	Жилой дом по ул.Сергея Ускова,23
	2013
	0
	0
	0,524
	0
	0
	0,524

	95. 
	
	Жилой дом по ул.Взлетная,46
	2013
	0
	0
	0,551
	0
	0
	0,551

	96. 
	
	Жилой дом по ул.Взлетная,44
	2013
	0
	0
	0,261
	0
	0
	0,261

	97. 
	
	Жилой дом по ул.Сергея Ускова,3
	2013
	0
	0
	0,341
	0
	0
	0,341

	98. 
	
	Жилой дом по Павловскому тракту,297
	2014
	0
	0
	0
	0,272
	0
	0,272

	99. 
	
	Жилой дом по Павловскому тракту,291
	2014
	0
	0
	0
	0,272
	0
	0,272

	100. 
	
	Жилой дом по Павловскому тракту,287
	2014
	0
	0
	0
	0,272
	0
	0,272

	101. 
	
	Жилой дом по Павловскому тракту,293а
	2014
	0
	0
	0
	0,288
	0
	0,288

	102. 
	
	Детский сад №18
	2015
	0
	0
	0
	0
	0,064
	0,064

	103. 
	
	Детский сад №19
	2015
	0
	0
	0
	0
	0,064
	0,064

	104. 
	
	Магазин с автопарковкой №20
	2015
	0
	0
	0
	0
	0,532
	0,532

	105. 
	
	Магазин с автопарковкой №21
	2015
	0
	0
	0
	0
	0,308
	0,308

	106. 
	
	ЦТП№22
	2012
	0
	0,085
	0
	0
	0
	0,085

	107. 
	
	ЦТП№23
	2014
	0
	0
	0
	0,085
	
	0,085

	108. 
	Источник ПС 110/10 «Сиреневая» №22, (ПС 110/10 «Синтетика») 

Строительство: РП, 3шт. ТП, 

Подводящие сети l= 1,700 км (совместно с кв.2008), внутриквартальные сети 10, 0,4 кВ(2,244 км)

Реконструкция:

КЛ 10 кВ ПС22-РП32, КЛ 10 кВ ПС22-РП44. РП28, РП44


	кв.2011 всего:, в том числе
	2014-2015
	0
	0
	0
	1,797
	2,033
	3,83

	109. 
	
	Жилой дом стр.№9
	2014
	0
	0
	0
	0,607
	0
	0,607

	110. 
	
	Жилой дом стр.№8
	2014
	0
	0
	0
	0,230
	0
	0,230

	111. 
	
	Жилой дом стр.№6
	2014
	0
	0
	0
	0,157
	0
	0,157

	112. 
	
	Жилой дом стр.№11
	2014
	0
	0
	0
	0,292
	0
	0,292

	113. 
	
	Жилой дом стр.№10
	2014
	0
	0
	0
	0,261
	0
	0,261

	114. 
	
	Жилой дом стр.№4
	2015
	0
	0
	0
	0
	0,262
	0,262

	115. 
	
	Жилой дом стр.№3
	2015
	0
	0
	0
	0
	0,261
	0,261

	116. 
	
	Жилой дом стр.№2
	2015
	0
	0
	0
	0
	0,262
	0,262

	117. 
	
	Жилой дом стр.№1
	2015
	0
	0
	0
	0
	0,216
	0,216

	118. 
	
	Жилой дом стр.№5
	2015
	0
	0
	0
	0
	0,329
	0,329

	119. 
	
	Детский ясли-сад на 260 мест
	2015
	0
	0
	0
	0
	0,120
	0,120

	120. 
	
	Развлекательный комплекс
	2015
	0
	0
	0
	0
	0,583
	0,583

	121. 
	
	ЦТП №24
	2014
	0
	0
	0
	0,250
	0
	0,250

	122. 
	Источник: ПС 110/10 «Кристалл», 

Строительство: ТП, внутриквартальные сети 0,4 кВ
	кв.1051 всего:, в том числе
	2008-2010
	0
	0,894
	0
	0
	0,341
	1,235

	123. 
	
	Жилой дом по Павловскому тракту,221 (стр.№11)
	2012
	0
	0,156
	0
	0
	0
	0,156

	124. 
	
	Жилой дом по Павловскому тракту,203 (стр.№14)
	2012
	0
	0,582
	0
	0
	0
	0,582

	125. 
	
	Жилой дом по ул.Малахова,123
	2015
	0
	
	0
	0
	0,156
	0,156

	126. 
	
	Детский ясли-сад на 260 мест
	2012
	0
	0,156
	0
	0
	0
	0,156

	127. 
	
	Школа на 775 учащихся
	2015
	0
	0
	0
	0
	0,185
	0,185

	128. 
	Источник: ПС 110/10 «Синтетика» 

Строительство: РП, 3шт. ТП, 

внутриквартальные сети 10, 0,4 кВ
	кв.2018 всего:, в том числе
	2011
	4,37
	0
	0
	0
	0
	4,37

	129. 
	
	Жилой дом стр.№4
	2011
	1,457
	0
	0
	0
	0
	1,457

	130. 
	
	Жилой дом стр.№5
	2011
	1,457
	0
	0
	0
	0
	1,457

	131. 
	
	Жилой дом стр.№6
	2011
	1,456
	0
	0
	0
	0
	1,456

	132. 
	Строительство: 

Подводящие сети l= 2,300 км, внутриквартальные сети 10, 0,4 кВ
	кв.2023
	2011-2015
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	0,6
	3,0

	133. 
	Строительство: 

ТП,

 внутриквартальные сети 10, 0,4 кВ
	мкр. Спутник    всего:, в том числе
	2013-2014
	0
	0
	0,200
	0,054
	0
	0,254

	134. 
	
	Детский сад на 110 мест с бассейном
	2014
	0
	0
	0
	0,054
	0
	0,054

	135. 
	
	Средняя школа ул.Декоративная,61а
	2013
	0
	0
	0,200
	0
	0
	0,200

	136. 
	Источник: ПС 110/10 «Сиреневая» №22, РП 21, ТП 1031 

Строительство: 

внутриквартальные сети 0,4 кВ
	кв.2003 всего:, в том числе
	2013-2015
	0
	0
	0,180
	0,300
	0,200
	0,680

	137. 
	
	Детский дошкольное учреждение оздоровительного типа ул.Шумакова,64
	2015
	0
	0
	0
	0
	0,200
	0,200

	138. 
	
	Спортивно-оздоровительный комплекс ул.Попова,147
	2014
	0
	0
	0
	0,300
	0
	0,300

	139. 
	
	Административно-торговое здание ул.Балтийская,63б
	2013
	0
	0
	0,180
	0
	0
	0,180

	140. 
	Строительство: 

Подводящие сети l= 2,300 км, внутриквартальные сети 10, 0,4 кВ
	Жилой дом по ул.Просторная,240
	2009-2011
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0,05

	141. 
	Источник:ПС 110/10 «Кристалл», РП-18
	кв.1048

(жилой дом по ул.Малахова,83)
	2010-2011
	0,378
	0
	0
	0
	0
	0,378

	142. 
	Источник:ПС 110/10 «Кристалл»
	кв.1083

(жилой дом по ул.Малахова,93)
	2009-2011
	0,25
	0
	0
	0
	0
	0,25

	143. 
	Источник:ПС 110/10 «Сиреневая» №22, 

ПС 110/10 «Синтетика»

Строительство: ТП,

Подводящей сети,

 внутриквартальные сети 10, 0,4 кВ
	кв.2006а

(предложения на торги)
	2011-2015
	1,046
	1,046
	1,046
	1,046
	1,046
	5,23

	144. 
	
	кв.2010

(предложения на торги)
	2011-2015
	1,368
	1,368
	1,368
	1,368
	1,368
	6,84

	145. 
	
	кв.2009

(предложения на торги)
	2011-2015
	1,372
	1,372
	1,372
	1,372
	1,372
	6,86

	146. 
	
	кв.2009а

(предложения на торги)
	2011-2015
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	0,992
	4,96

	147. 
	Источник:ПС 110/10 «Сиреневая» №22, 

ПС 110/10 «Синтетика»

Строительство: ТП,

внутриквартальные сети 10, 0,4 кВ
	мкр. Солнечная поляна всего:, в том числе
	2011-2014
	0,0922
	0,3566
	0,4022
	0
	0
	0,851

	148. 
	
	Малоэтажные жилые дома в границах улиц Энтузиастов, Геодезическая, Антона Петрова, Солнечная поляна (таунхаусы, I очередь)
	2011-2013
	0,0922
	0,2766
	0,0922
	0
	0
	0,461

	149. 
	
	Здание общественного назначения
	2013
	0
	0
	0,07
	0
	0
	0,07

	150. 
	
	Средняя школа в. п.Солнечная поляна
	2013
	0
	0
	0,1
	0
	0
	0,1

	151. 
	
	Здание магазина ул.А.Петрова,364
	2013
	0
	0
	0,07
	0
	0
	0,07

	152. 
	
	Здание магазина ул.А.Петрова,362
	2013
	0
	0
	0,07
	0
	0
	0,07

	153. 
	
	Малоэтажная высокоплотная застройка, объекты общественного назначения по ул.Солнечная поляна, Просторная, А.Петрова. III-я очередь
	2012
	0
	0,06
	0
	0
	0
	0,06

	154. 
	
	Детский сад
	2014
	0
	0,02
	0
	0
	0
	0,02

	155. 
	Источник: ТП-1391 , 

Строительство: сети 0,4 кВ
	Открытые теннисные корты с комплексом обслуживания и кафе ул.Взлетная, 2е
	2012
	0
	0,160
	0
	0
	0
	0,160

	156. 
	Строительство: сети 0,4 кВ
	Водонапорная башня с.Власиха
	2011
	0,060
	0
	0
	0
	0
	0,060

	157. 
	Строительство: сети 0,4 кВ
	Водонапорная башня п.Пригородный
	2011
	0,060
	0
	0
	0
	0
	0,060

	158. 
	Источник:ПС 110/10 «Сиреневая» №22, 

Строительство: сети 10 кВ
	Насосная станция по ул.Попова, 167г
	2011
	0,780
	0
	0
	0
	0
	0,780

	159. 
	Источник:ПС 110/10 «Сиреневая» №22, 

Строительство: сети 10 кВ
	КНС №20
	2011
	0,868
	0
	0
	0
	0
	0,868

	160. 
	
	КНС №21
	2012
	0
	2,132
	0
	0
	0
	2,132

	161. 
	Строительство: сети 0,4 кВ
	Детский сад в с.Власиха
	2013
	0
	0
	0,02
	0
	0
	0,02

	162. 
	Строительство: сети 0,4 кВ
	Детский сад в п.Лесной
	2013
	0
	0
	0,02
	0
	0
	0,02

	163. 
	Строительство: сети 0,4 кВ
	Усадебная застройка мкр.Лесная поляна (30%)
	2015
	0
	0
	0
	0
	6,335
	6,335

	164. 
	Строительство: сети 0,4 кВ
	Детский сад в п.Новомихайловка
	2015
	0
	0
	0
	0
	0,02
	0,02

	ВСЕГО по Индустриальному району
	
	
	18,8272
	13,9046
	12,8002
	13,242
	19,223
	76,322

	ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

	165. 
	Источник:ПС 110/10 «Западная» №8, 

РП-4а, ТП 128,

ПС 110/6 «ПРЕСС», ТП 128, ТП 1254, 

ТП 736

Строительство: сети 10(6), 0,4 кВ


	мкр. «Юбилейный» всего:, в том числе
	2011-2013
	1,196
	0
	0,2
	0
	0
	1,396

	166. 
	
	10-этажный жилой дом по ул.Глушкова,6
	2011
	0,2
	0
	0
	0
	0
	0,2

	167. 
	
	10-этажный жилой дом по ул.Беляева,21
	2013
	0
	0
	0,2
	0
	0
	0,2

	168. 
	
	Жилой дом по ул.Чудненко,3Б
	2011
	0,085
	0
	0
	0
	0
	0,085

	169. 
	
	Жилой дом по ул.Чеглецова,10А
	2011
	0,101
	0
	0
	0
	0
	0,101

	170. 
	
	Жилой дом по ул.Глушкова,21
	2011
	0,23
	0
	0
	0
	0
	0,23

	171. 
	
	Жилой дом по ул.Чеглецова,66Б
	2011
	0,28
	0
	0
	0
	0
	0,28

	172. 
	
	Жилой дом по ул.Западная,5-я,59
	2011
	0,3
	0
	0
	0
	0
	0,3

	173. 
	Источник:ГПП-2 110/6 «РТИ», 

Строительство:ТП, внутриплощадочные сети 6, 0,4 кВ


	Группа жилых домов по ул.Э.Алексеевой, 61,63,65, проезду Прямому,6 всего:, в том числе
	2011-2013
	0,248
	0,51
	0,133
	0
	0
	0,891

	174. 
	
	Жилой дом по ул.Э.Алексеевой,61
	2012
	0
	0,236
	0
	0
	0
	0,236

	175. 
	
	Жилой дом по ул.Э.Алексеевой,63
	2011
	0,222
	0
	0
	0
	0
	0,222

	176. 
	
	Жилой дом по ул.Э.Алексеевой,65
	2012
	0
	0,274
	0
	0
	0
	0,274

	177. 
	
	Жилой дом по пр.Прямой,6
	2013
	0
	0
	0,133
	0
	0
	0,133

	178. 
	
	ЦТП
	2011
	0,026
	0
	0
	0
	0
	0,026

	179. 
	Источник: ПС 110/10/6 «БМК» №26, 

Строительство: ТП, внутриплощадочные сети 0,4 кВ


	Жилой дом по ул.Цеховая,15а
	2008-2012
	0
	0,28
	0
	0
	0
	0,28

	180. 
	Источник: ПС 110/10/6 «БМК» 26, РП-5,-6, ТП 537 

Строительство: внутриплощадочные сети 0,4 кВ


	Жилой дом по ул.Пионеров,1
	2007-2011
	0,25
	0
	0
	0
	0
	0,25

	181. 
	Источник: ПС 110/6 «ПРЕСС» 

Строительство: ТП, внутриплощадочные сети 0,4 кВ


	Жилые дома по ул.Петра Сухова,2а,2в
	2008-2012
	0
	0,95
	0
	0
	0
	0,95

	182. 
	Источник: ПС 110/6 «Восточная» №6, РП 2, ТП 396, 

Строительство: внутриплощадочные сети 0,4 кВ


	кв.414

Многоэт. жилой дом по ул.Брестской, 1б
	
	0,06
	0
	0
	0
	0
	0,06

	183. 
	Строительство: внутриплощадочные сети 0,4 кВ
	ул.Сизова, 10а
	2011-2012
	0,115
	0,115
	0
	0
	0
	0,23

	ВСЕГО по Октябрьскому району
	
	
	1,869
	1,855
	0,333
	0
	0
	4,057

	ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

	184. 
	Источник: ПС 110/10 «Западная» №8, РП-13, ТП-886,

ПС-15, РП-17 

Строительство: внутриплощадочные сети 0,4 кВ


	Многоквартирный дом по ул.Монтажников,12
	2010-2011
	0,33
	0
	0
	0
	0
	0,33

	185. 
	Источник: ПС 110/10/6 «Юго-Западная» №15, РП 17 

Строительство: ТП, внутриплощадочные сети 10, 0,4 кВ


	16-этажный жилой дом по ул.Георгия Исакова,264
	2010-2012
	0,41
	0,41
	0
	0
	0
	0,82

	186. 
	Источник: ГПП-2 110/6 «Барнаул РТИ» 

Строительство: ТП, внутриплощадочные сети 6, 0,4 кВ


	кв.1094 всего:, в том числе
	2011-2014
	0,458
	0,51
	0,453
	0,09
	0
	1,511

	187. 
	
	Группа жилых домов по ул.Гущина,157, 157А, Малахова,44
	2011-2014
	0,458
	0,51
	0,453
	0,09
	0
	1,511

	188. 
	
	Жилой дом по ул.Гущина,157
	2011
	0,445
	0
	0
	0
	0
	0,445

	189. 
	
	Жилой дом по ул.Гущина,157А
	2012
	0
	0,51
	0
	0
	0
	0,51

	190. 
	
	Жилой дом по ул.Малахова,44
	2013
	0
	0
	0,453
	0
	0
	0,453

	191. 
	
	Спортивный зал ул.Гущина,157б
	2014
	0
	0
	0
	0,090
	0
	0,090

	192. 
	
	ЦТП
	2011
	0,013
	0
	0
	0
	0
	0,013

	193. 
	
	кв.1075

(16-этажный жилой дом по ул.Юрина,241а)
	2013
	0
	0
	0,51
	0
	0
	0,51

	194. 
	Источник: ПС 110/10 «Юго-Западная» №15, РП-11, ТП-915,

ПС 110/10 «Западная» №8, РП-13, ТП-915 

Строительство: внутриплощадочные сети 0,4 кВ


	кв.1095

(10-этажный жилой дом по ул.Гущина, 173д)
	2011
	0,135
	0
	0
	0
	0
	0,135

	195. 
	Источник: ПС 110/10 «Юго-Западная» №15, РП-11, ТП-592, ПС 110/10 «Юго-Западная» №15, РП 23, ТП-977 

Строительство: внутриплощадочные сети 10, 0,4 кВ


	Жилой дом по ул.Антона Петрова,222а
	2011
	0,235
	0
	0
	0
	0
	0,235

	196. 
	Источник: ПС 110/10 «Юго-Западная» №15, РП-17 

Строительство: внутриплощадочные сети 0,4 кВ


	Жилой дом по ул.Юрина,299а
	2008-2012
	0,1125
	0,3375
	0
	0
	0
	0,45

	197. 
	Источник: к ПС 110/35/6 "Гоньба"

Строительство: 2 КТП, внутриплощадочные сети 6, 0,4 кВ


	Застройка в районе п.Научный Городок вдоль Гоньбинского тракта
	2011-2015
	0,0914
	0,0914
	0,0914
	0,0914
	0,0914
	0,457

	198. 
	
	Строительство пристройки к МОУ «Средняя общеобразовательная школа №97» под детский сад на 55 мест в с.Гоньба
	2013
	0
	0
	0,01
	0
	0
	0,01

	199. 
	Строительство: сети 0,4 кВ
	Детский сад в п.Казенная Заимка
	2013
	0
	0
	0,02
	0
	0
	0,02

	ВСЕГО по Ленинскому району
	
	
	1,7719
	1,3489
	1,1744
	0,1814
	0,0914
	4,478

	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

	200. 
	Источник: ПС 110/10 «Центральная» №3, 

Строительство: внутриплощадочные сети 0,4 кВ


	мкр.17 всего:, в том числе
	2012
	0
	0,270
	0
	0
	0
	0,270

	201. 
	
	Жилой дом по ул.Папанинцев,119
	2012
	0
	0,150
	0
	0
	0
	0,150

	202. 
	
	Детский сад в мкр.17
	2012
	0
	0,120
	0
	0
	0
	0,120

	203. 
	Источник: ПС 35/6 «Краевая больница» №14, ПС 35/6 «Первый подъем» №21 

Строительство: КТП, внутриплощадочные сети 6, 0,4 кВ


	Жилой комплекс по Змеиногорскому тракту,104
	2011-2012
	0,5
	0,5
	0
	0
	0
	1,0

	204. 
	Источник: ПС 35/6 «Краевая больница» №14, ПС 35/6 «Первый подъем» №21 

Строительство: ТП, внутриплощадочные сети 6, 0,4 кВ


	Группа жилых домов по Змеиногорскому тракту,104м/4,3,2 всего:, в том числе
	2011-2013
	0,16
	0,16
	0,16
	0
	0
	0,48

	205. 
	
	Жилой дом по Змеиногорскому тракту,104м/4
	2011
	0,16
	0
	0
	0
	0
	0,16

	206. 
	
	Жилой дом по Змеиногорскому тракту,104м/3
	2012
	0
	0,16
	0
	0
	0
	0,16

	207. 
	
	Жилой дом по Змеиногорскому тракту,104м/2
	2013
	0
	0
	0,16
	0
	0
	0,16

	208. 
	Строительство: ТП, сети 10, 0,4 кВ
	Жилые дома по ул.Партизанская,55
	2012
	0
	0,51
	0
	0
	0
	0,51

	209. 
	Строительство: сети 0,4 кВ
	Жилые дома по ул.Партизанская,61
	2013
	0
	0
	0,275
	0
	0
	0,275

	210. 
	Источник: ПС 110/10/6 «Ползунова» №24

Строительство: ТП, внутриплощадочные сети 10(6), 0,4 кВ


	Группа жилых домов по ул.Приречная,1,5,9 всего:, в том числе
	2008-2013
	0,26
	0,26
	0,26
	0
	0
	0,78

	211. 
	
	Жилой дом по ул.Приречная,1
	2011
	0,26
	0
	0
	0
	0
	0,26

	212. 
	
	Жилой дом по ул.Приречная,5
	2012
	0
	0,26
	0
	0
	0
	0,26

	213. 
	
	Жилой дом по ул.Приречная,9
	2013
	0
	0
	0,26
	0
	0
	0,26

	214. 
	Источник: ПС 110/10 «АЗА», ПС110/35/6 «Подгорная» №13, РП-26, ТП 180

Строительство: внутриплощадочные сети 0,4 кВ


	Жилой дом по ул.Канатная,79б
	2010-2011
	0,078
	0
	0
	0
	0
	0,078

	215. 
	Источник: ПС 35/6 «Юбилейная» №12, ТП 395

Строительство: внутриплощадочные сети 0,4 кВ


	Жилой дом по ул.Чайковского,45а
	2011
	0,036
	0
	0
	0
	0
	0,036

	216. 
	Источник: ПС 110/10/6 «Ползунова» №24, РП-10/0,4 кВ №27, РУ-0,4 кВ

Строительство: внутриплощадочные сети 0,4 кВ


	Административное здание ул.Гоголя, 48
	2012
	0
	0,339
	0
	0
	0
	0,339

	217. 
	Источник: ПС 110/35/10 «Лебяжье» №18

Строительство: внутриплощадочные сети 0,4 кВ


	Водонапорная башня с.Лебяжье
	2011
	0,060
	0
	0
	0
	0
	0,060

	218. 
	
	ДНТ «Благодатное» 30%
	2011-2015
	0,3940
	0,3940
	0,3940
	0,3940
	0,3940
	1,97

	219. 
	
	ДНТ «Сибирская Долина» 30%
	2011-2015
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,9

	220. 
	
	ДНТ «Приозерное» 30%
	2011-2015
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,176
	0,88

	221. 
	
	ДНП «Отрадное» 30%
	2011-2015
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188
	0,188
	0,94

	222. 
	
	ДНТ «Сибирь» 30%
	2011-2015
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,9

	223. 
	Источник: ПС 35/6 «Краевая больница» №14

Строительство: КТПН, внутриплощадочные сети 0,4 кВ


	Придорожный комплекс сервисного обслуживания (165 рабочих мест), Змеиногорский 

тракт, 118
	
	0,015
	0
	0
	0
	0
	0,015

	ВСЕГО по Центральному району
	
	
	2,227
	3,157
	1,813
	1,118
	1,118
	9,433

	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

	224. 
	Источник: ПС 110/10 «Центральная» №3, РП-12, 

Строительство: ТП, внутриплощадочные сети 10, 0,4 кВ


	14-этажный жилой дом ул.Молодежная,53
	2012
	0
	0,367
	0
	0
	0
	0,367

	225. 
	Источник: ПС 110/10 «Центральная» №3, РП-12, 

Строительство: ТП, внутриплощадочные сети 10, 0,4 кВ


	Жилой дом по просп.Строителей,33
	2006-2011
	0,4
	0
	0
	0
	0
	0,4

	226. 
	Источник: ПС110/10 «Западная» №8, РП-10, ТП 815 

Строительство: внутриплощадочные сети 10, 0,4 кВ


	Жилой дом по просп.Коммунаров,120а
	2009-2011
	0,35
	0
	0
	0
	0
	0,35

	227. 
	Источник: ПС 110/6 «ПРЕСС», РП-15, 

ТП 842, ПС-26, РП-1 

Строительство: внутриплощадочные сети 6, 0,4 кВ
	кв.904

(16-этажный жилой дом по просп.Ленина,151б)
	2014
	0
	0
	0
	0,23
	0
	0,23

	228. 
	Источник: ПС 110/10 «Центральная» №3 

Строительство: ТП, внутриплощадочные сети 10, 0,4 кВ
	12-этажный жилой 

дом по пер.Революцион-ный,120а
	2012
	0
	0,192
	0
	0
	0
	0,192

	229. 
	Источник: ПС 110/10 «Центральная» №3, РП-12, ТП-978 

Строительство:  внутриплощадочные сети 0,4 кВ
	МУЗ «Городская поликлиника №3» ул.Молодежная, 35
	2013
	0
	0
	0,354
	0
	0
	0,354

	230. 
	Источник: ПС 110/10 «Западная» № 8, РП-10, ТП-745 

Строительство:  внутриплощадочные сети 0,4 кВ
	Реконструкция корпусов МУЗ «Детская городская клиническая больница №7»
	2014
	0
	0
	0
	0,449
	0
	0,449

	ВСЕГО по Железнодорожному району
	
	
	0,75
	0,659
	0,354
	0,679
	0
	2,342

	ИТОГО:
	
	
	25,4451
	20,9245
	16,4746
	15,2204
	20,4324
	96,632


Таблица 31

Сведения о размерах вводимой жилой площади
	№ п/п
	№№ на схеме
	Квартал
	Застройщик
	Площадь, га
	Период строительства объектов, годы
	Объем

вводимого в эксплуатацию жилья, кв. метров
	Объем вводимого в эксплуатацию жилья с разбивкой на этапы ввода объектов в эксплуатацию (ориентировочные сроки подключения), кв. метров
	Расчетная электрическая нагрузка, МВт

	
	
	
	
	
	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	14

	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН

	1. 
	
	Северо-Западный жилой район

(кварталы 2033-2034) всего:, в том числе
	
	94,7
	2011-2015
	830822
	
	
	
	
	
	7,772

	2. 
	
	кв.2033, всего:
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	18,59
	2014-2015
	161123
	
	
	
	75125
	86038
	4,486

	3. 
	
	Жилой дом стр.№1
	
	
	2014
	11303
	
	
	
	11303
	
	0,300

	4. 
	
	Жилой дом стр.№2
	
	
	2014
	11303
	
	
	
	11303
	
	0,300

	5. 
	
	Жилой дом стр.№3
	
	
	2014
	11303
	
	
	
	11303
	
	0,328

	6. 
	
	Жилой дом стр.№4
	
	
	2014
	11400
	
	
	
	11400
	
	0,312

	7. 
	
	Жилой дом стр.№5
	
	
	2014
	14908
	
	
	
	14908
	
	0,432

	8. 
	
	Жилой дом стр.№6
	
	
	2014
	14908
	
	
	
	14908
	
	0,390

	9. 
	
	Жилой дом стр.№7
	
	
	2015
	14908
	
	
	
	
	14908
	0,396

	10. 
	
	Жилой дом стр.№8
	
	
	2015
	15960
	
	
	
	
	15960
	0,390

	11. 
	
	Жилой дом стр.№9
	
	
	2015
	11400
	
	
	
	
	11400
	0,288

	12. 
	
	Жилой дом стр.№10
	
	
	2015
	6800
	
	
	
	
	6800
	0,191

	13. 
	
	Жилой дом стр.№11
	
	
	2015
	11400
	
	
	
	
	11400
	0,293

	14. 
	
	Жилой дом стр.№12
	
	
	2015
	18690
	
	
	
	
	18690
	0,385

	15. 
	
	Жилой дом стр.№13
	
	
	2015
	6840
	
	
	
	
	6840
	0,321

	16. 
	
	ЦТП
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	
	0,080

	17. 
	
	ЦТП
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	0,080

	18. 
	
	кв.2034, всего:, в том числе
	ООО «ЖИ»
	16,83
	2011-2015
	158658
	35917
	17920
	43221
	34136
	27465
	3,286

	19. 
	
	Жилой дом стр.№10
	
	
	2011
	7675
	7675
	
	
	
	
	0,189

	20. 
	
	Жилой дом стр.№15
	
	
	2011
	21171
	21171
	
	
	
	
	0,348

	21. 
	
	Жилой дом стр.№13
	
	
	2012
	7071
	7071
	
	
	
	
	0,274

	22. 
	
	Жилой дом стр.№11
	
	
	2012
	10245
	
	10245
	
	
	
	0,216

	23. 
	
	Жилой дом стр.№6
	
	
	2013
	7675
	
	7675
	
	
	
	0,187

	24. 
	
	Жилой дом стр.№7
	
	
	2014
	21171
	
	
	21171
	
	
	0,341

	25. 
	
	Жилой дом стр.№14
	
	
	2013
	12845
	
	
	12845
	
	
	0,293

	26. 
	
	Жилой дом стр.№12
	
	
	2014
	26461
	
	
	
	26461
	
	0,385

	27. 
	
	Жилой дом стр.№9
	
	
	2013
	9205
	
	
	9205
	
	
	0,309

	28. 
	
	Жилой дом стр.№1
	
	
	2015
	17220
	
	
	
	
	17220
	0,341

	29. 
	
	Жилой дом стр.№2
	
	
	2014
	7675
	
	
	
	7675
	
	0,187

	30. 
	
	Жилой дом стр.№4
	
	
	2015
	10245
	
	
	
	
	10245
	0,216

	31. 
	
	кв.2000 всего:, в том числе
	ОАО «Барнаулкапстрой»/

ООО «ЖИ»
	2,97
	2012-2014
	40500
	
	13500
	13500
	13500
	-
	1,465

	32. 
	
	Жилой дом по ул.Лазурная,1 (стр.№12)
	
	
	2013
	13500
	
	
	13500
	
	
	0,41

	33. 
	
	Жилой дом по ул.Взлетная,13 (стр.№13)
	
	
	2014
	13500
	
	
	
	13500
	
	0,37

	34. 
	
	Жилой дом по ул.Взлетная,7 (стр.№14)
	
	
	2012
	13500
	
	13500
	
	
	
	0,35

	35. 
	
	Средняя школа по ул.Балтийская,6
	Управление единого заказчика в сфере капитального строительства
	
	2012
	
	
	
	
	
	
	0,185

	36. 
	
	Гараж-стоянка №25
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2013
	
	
	
	
	
	
	0,150

	37. 
	
	кв.2001 всего:, в том числе
	ОАО «Барнаулкапстрой»/

ЖСК «Венец», ООО «Альфа-Инвест», ЗАО «БКЖБИ-2», ЗАО ППСФ «АЭЖС», СПП ОАО «СТройГАЗ», АКХС
	8,63
	2011-2015
	121403
	57607
	63796
	-
	-
	-
	5,399

	38. 
	
	Жилой дом по ул.Балтийская,13 (стр.№2)
	ОАО «Барнаулкапстрой»/

ЖСК «Венец»
	
	2011
	2493
	2493
	
	
	
	
	0,4

	39. 
	
	Жилой дом по ул.Балтийская,19 (стр.№3)
	ОАО «Барнаулкапстрой»/

ЖСК «Венец»
	
	2011
	7497
	7497
	
	
	
	
	0,27

	40. 
	
	Жилой дом по ул.Балтийская,9 (стр.№6)
	ОАО «Барнаулкапстрой»/

ЖСК «Венец»
	
	2012
	5890
	
	5890
	
	
	
	0,184

	41. 
	
	Жилой дом по ул.Балтийская,1 (стр.№7)
	ОАО «Барнаулкапстрой»/

ООО «Альфа-Инвест»
	
	2012
	14257
	
	14257
	
	
	
	0,46

	42. 
	
	Жилой дом по ул.Малахова,148 (стр.№8)
	ОАО «Барнаулкапстрой»/

ЗАО «БКЖБИ-2»
	
	2012
	16840
	
	16840
	
	
	
	0,426

	43. 
	
	Жилой дом по ул.Малахова,150 (стр.№9)
	ОАО «Барнаулкапстрой»/

ЗАО ППСФ «АЭЖС»
	
	2012
	4436
	
	4436
	
	
	
	0,113

	44. 
	
	Жилой дом по ул.Малахова,152 (стр.№11)
	ОАО «Барнаулкапстрой»/

ЗАО ППСФ «АЭЖС»
	
	2011
	4195
	4195
	
	
	
	
	0,14

	45. 
	
	Жилой дом по ул.Лазурная,41 (стр.№13)
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2012
	14558
	
	14558
	
	
	
	0,404

	46. 
	
	Жилой дом по ул.Лазурная,51 (стр.№14)
	ОАО «Барнаулкапстрой»/СПП ОАО «СтройГАЗ»
	
	2011
	17249
	17249
	
	
	
	
	0,411

	47. 
	
	Жилой дом по пр.Северный Власихинский,14 (стр.№15)
	ОАО «Барнаулкапстрой»/

АКХС
	
	2012
	7815
	
	7815
	
	
	
	0,271

	48. 
	
	Жилой дом по пр.Северный Власихинский,10 (стр.№19)
	ОАО «Барнаулкапстрой»/СПП ОАО «СтройГАЗ»
	
	2011
	7609
	7609
	
	
	
	
	0,255

	49. 
	
	Жилой дом по ул.Малахова,154 (стр.№20)
	ОАО «Барнаулкапстрой»/ЗАО «БКЖБИ-2»
	
	2011
	18564
	18564
	
	
	
	
	0,51

	50. 
	
	Детский ясли-сад на 330 мест
	Управление единого заказчика в сфере капитального строительства
	
	2013
	
	
	
	
	
	
	0,181

	51. 
	
	Школа с бассейном,учебным гаражем и учебной теплицей ул.Балтийская,11
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2014
	
	
	
	
	
	
	0,185

	52. 
	
	Поликлиника на 300 посещений в смену
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	0,462

	53. 
	
	ЦТП №46
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2011
	
	
	
	
	
	
	0,040

	54. 
	
	ЦТП №47
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2011
	
	
	
	
	
	
	0,045

	55. 
	
	АТС №38
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2012
	
	
	
	
	
	
	0,041

	56. 
	
	Гараж-стоянка №28
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2013
	
	
	
	
	
	
	0,155

	57. 
	
	Гараж-стоянка №29
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2014
	
	
	
	
	
	
	0,155

	58. 
	
	Гараж-стоянка №30
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2013
	
	
	
	
	
	
	0,155

	59. 
	
	Гараж-стоянка №31
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2011
	
	
	
	
	
	
	0,136

	60. 
	
	кв.2002 всего:, в том числе
	
	
	2011-2013
	
	
	
	
	
	
	0,806

	61. 
	
	Спортивно-оздоровительный комплекс со стоматологическим кабинетом ул.Балтийская,23
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2012
	
	
	
	
	
	
	0,316

	62. 
	
	Встроенно-пристроенный магазин ул.Балтийская,39
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2011
	
	
	
	
	
	
	0,100

	63. 
	
	Здание общественного назначения ул.Балтийская,45а
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2012
	
	
	
	
	
	
	0,180

	64. 
	
	Здание общественного назначения ул.Балтийская,41
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2013
	
	
	
	
	
	
	0,210

	65. 
	
	кв.2007

всего:, в том числе
	ОАО «Барнаулкапстрой»/ АКХС
	0,65
	2011
	10466
	5153
	-
	-
	-
	-
	0,387

	66. 
	
	14-этажный жилой дом по Павловскому тракту,271
	
	
	2011
	5153
	5153
	
	
	
	
	0,16

	67. 
	
	10-этажный жилой дом по Павловскому тракту,271А
	
	
	2011
	5313
	5313
	
	
	
	
	0,227

	68. 
	
	кв.2007А всего:, в том числе
	
	
	2013-2014
	
	
	
	
	
	
	0,21

	69. 
	
	Спортивно-оздоровительный комплекс ул.Шумакова,16б
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	
	0,030

	70. 
	
	Предприятие общественного назначения ул.Шумакова,18
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	
	0,180

	71. 
	
	кв.1064 всего:, в том числе
	ОАО «Барнаулкапстрой»/

ООО «ЖИ»
	4,6
	2011-2014
	76912
	9932
	-
	43340
	23640
	
	1,886

	72. 
	
	Жилой дом по ул.Островского,68д (стр.№20)
	
	
	2011
	9932
	9932
	
	
	
	
	0,201

	73. 
	
	Жилой дом (стр№22)
	
	
	2013
	19700
	
	
	19700
	
	
	0,398

	74. 
	
	Жилой дом (стр№23)
	
	
	2013
	23640
	
	
	23640
	
	
	0,480

	75. 
	
	Жилой дом (стр№24)
	
	
	2014
	23640
	
	
	
	23640
	
	0,480

	76. 
	
	Детский ясли-сад на 135 мест
	
	
	2012
	
	
	
	
	
	
	0,177

	77. 
	
	Магазин
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	
	0,150

	78. 
	
	кв.2001А всего:, в том числе
	
	
	2011-2012
	11195
	4417
	6778
	
	
	
	3,005

	79. 
	
	жилой дом по ул.Власихинская,154А
	
	4,28
	2011
	4417
	4417
	-
	-
	-
	
	2,5

	80. 
	
	Многоэт. жилой дом по ул.Власихинской, 152а
	
	
	2012
	2539
	
	2539
	
	
	
	0,055

	81. 
	
	Многоэт. жилой дом по ул.Власихинской, 150г
	
	
	2012
	2539
	
	2539
	
	
	
	0,055

	82. 
	
	Многоэт. жилой дом по пр.Северному Власихинскому, 15
	
	
	2012
	1700
	
	1700
	
	
	
	0,04

	83. 
	
	Детский сад в кв.2001а
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	
	0,105

	84. 
	
	Кондитерский цех с магазином ул.Лазурная,55
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	0,250

	85. 
	
	кв.2008 всего:, в том числе
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	20,88
	2012-2015
	177770
	-
	26940
	103550
	47280
	-
	6,149

	86. 
	
	Жилой дом по ул.Взлетная,36а
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2013
	6540
	
	
	6540
	
	
	0,161

	87. 
	
	Жилой дом по ул.Взлетная,36
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2012
	12300
	
	12300
	
	
	
	0,41

	88. 
	
	Жилой дом по ул.Сиреневая,4
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2013
	14880
	
	
	14880
	
	
	0,400

	89. 
	
	Жилой дом по ул.Сиреневая,22
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2012
	14640
	
	14640
	
	
	
	0,494

	90. 
	
	Жилой дом по ул.Взлетная,40
	ОАО «Барнаулкапстрой»/ ЗАО СП «Алтайстрой»
	
	2013
	5740
	
	
	5740
	
	
	0,195

	91. 
	
	Жилой дом по Павловскому тракту,295а
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2013
	6256
	
	
	6256
	
	
	0,158

	92. 
	
	Жилой дом по Павловскому тракту,293
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2013
	6250
	
	
	6250
	
	
	0,254

	93. 
	
	Жилой дом по Павловскому тракту,289а
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2013
	6256
	
	
	6256
	
	
	0,158

	94. 
	
	Жилой дом по ул.Сергея Ускова,23
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2013
	19604
	
	
	19604
	
	
	0,524

	95. 
	
	Жилой дом по ул.Взлетная,46
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2013
	16774
	
	
	16774
	
	
	0,551

	96. 
	
	Жилой дом по ул.Взлетная,44
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2013
	8540
	
	
	8540
	
	
	0,261

	97. 
	
	Жилой дом по ул.Сергея Ускова,3
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2013
	12800
	
	
	12800
	
	
	0,341

	98. 
	
	Жилой дом по Павловскому тракту,297
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2014
	12480
	
	
	
	12480
	
	0,272

	99. 
	
	Жилой дом по Павловскому тракту,291
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2014
	12480
	
	
	
	12480
	
	0,272

	100. 
	
	Жилой дом по Павловскому тракту,287
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2014
	12480
	
	
	
	12480
	
	0,272

	101. 
	
	Жилой дом по Павловскому тракту,293а
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2014
	9840
	
	
	
	9840
	
	0,288

	102. 
	
	Детский сад №18
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	0,064

	103. 
	
	Детский сад №19
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	0,064

	104. 
	
	Магазин с автопарковкой №20
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	0,532

	105. 
	
	Магазин с автопарковкой №21
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	0,308

	106. 
	
	ЦТП№22
	
	
	2012
	
	
	
	
	
	
	0,085

	107. 
	
	ЦТП№23
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	
	0,085

	108. 
	
	кв.2011 всего:, в том числе
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	25,39
	2014-2015
	151290
	-
	-
	-
	69690
	81600
	3,83

	109. 
	
	Жилой дом стр.№9
	
	
	2014
	19910
	
	
	
	19910
	
	0,607

	110. 
	
	Жилой дом стр.№8
	
	
	2014
	13500
	
	
	
	13500
	
	0,230

	111. 
	
	Жилой дом стр.№6
	
	
	2014
	9380
	
	
	
	9380
	
	0,157

	112. 
	
	Жилой дом стр.№11
	
	
	2014
	13400
	
	
	
	13400
	
	0,292

	113. 
	
	Жилой дом стр.№10
	
	
	2014
	13500
	
	
	
	13500
	
	0,261

	114. 
	
	Жилой дом стр.№4
	
	
	2015
	15600
	
	
	
	
	15600
	0,262

	115. 
	
	Жилой дом стр.№3
	
	
	2015
	15600
	
	
	
	
	15600
	0,261

	116. 
	
	Жилой дом стр.№2
	
	
	2015
	15600
	
	
	
	
	15600
	0,262

	117. 
	
	Жилой дом стр.№1
	
	
	2015
	15600
	
	
	
	
	15600
	0,216

	118. 
	
	Жилой дом стр.№5
	
	
	2015
	19200
	
	
	
	
	19200
	0,329

	119. 
	
	Детский ясли-сад на 260 мест
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	0,120

	120. 
	
	Развлекательный комплекс
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	0,583

	121. 
	
	ЦТП №24
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	
	0,250

	122. 
	
	кв.1051 всего:, в том числе
	ОАО «Барнаулкапстрой»/ ООО «Альфа-Инвест»
	
	2008-2010
	29423
	-
	20871
	-
	-
	8552
	1,235

	123. 
	
	Жилой дом по Павловскому тракту,221 (стр.№11)
	
	
	2012
	4402
	
	4402
	
	
	
	0,156

	124. 
	
	Жилой дом по Павловскому тракту,203 (стр.№14)
	
	
	2012
	16469
	
	16469
	
	
	
	0,582

	125. 
	
	Жилой дом по ул.Малахова,123
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2015
	8852
	
	
	
	
	8852
	0,156

	126. 
	
	Детский ясли-сад на 260 мест
	
	
	2012
	
	
	
	
	
	
	0,156

	127. 
	
	Школа на 775 учащихся
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	0,185

	128. 
	
	кв.2018 всего:, в том числе
	ООО «ЖИ»
	17,06
	2011
	150470
	30000
	30000
	30000
	30000
	30470
	4,37

	129. 
	
	Жилой дом стр.№4
	
	
	2011
	8000
	8000
	
	
	
	
	

	130. 
	
	Жилой дом стр.№5
	
	
	2011
	8000
	8000
	
	
	
	
	

	131. 
	
	Жилой дом стр.№6
	
	
	2011
	8000
	8000
	
	
	
	
	

	132. 
	
	кв.2023
	ООО «ЖИ»
	17,04
	2011-2015
	150315
	30000
	30000
	30000
	30000
	30315
	3,0

0,254

	133. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	134. 
	
	мкр. Спутник    всего:, в том числе
	
	
	2013-2014
	
	
	
	
	
	
	

	135. 
	
	Детский сад на 110 мест с бассейном
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	
	0,054

	136. 
	
	Средняя школа ул.Декоративная,61а
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	
	0,200

	137. 
	
	кв.2003 всего:, в том числе
	
	
	2013-2015
	
	
	
	
	
	
	0,680

	138. 
	
	Детский дошкольное учреждение оздоровительного типа ул.Шумакова,64
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	0,200

	139. 
	
	Спортивно-оздоровительный комплекс ул.Попова,147
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2014
	
	
	
	
	
	
	0,300

	140. 
	
	Административно-торговое здание ул.Балтийская,63б
	ОАО «Барнаулкапстрой»
	
	2013
	
	
	
	
	
	
	0,180

	141. 
	
	Жилой дом по ул.Просторная,240
	ЗАО ППСФ «АЭЖС»
	
	2009-2011
	1630
	1630
	
	
	
	
	0,05

	142. 
	
	кв.1048

(жилой дом по ул.Малахова,83)
	ООО «Гарант»/ООО «Спецстрой»
	
	2010-2011
	12135
	12135
	
	
	
	
	0,378

	143. 
	
	кв.1083

(жилой дом по ул.Малахова,93)
	ООО «Карнеол»
	
	2009-2011
	3864
	3864
	
	
	
	
	0,25

	144. 
	
	кв.2006а

(предложения на торги)
	
	14,29
	2011-2015
	113400
	22680
	22680
	22680
	22680
	22680
	5,23

	145. 
	
	кв.2010

(предложения на торги)
	
	19,81
	2011-2015
	148176
	29634
	29634
	29634
	29634
	29640
	6,84

	146. 
	
	кв.2009

(предложения на торги)
	
	17,47
	2011-2015
	
	
	
	
	
	
	6,86

	147. 
	
	кв.2009а

(предложения на торги)
	
	12,34
	2011-2015
	
	
	
	
	
	
	4,96

	148. 
	
	мкр. Солнечная поляна всего:, в том числе
	
	
	2011-2014
	18319,6
	3100
	12119,6
	3100
	
	
	0,851

	149. 
	
	Малоэтажные жилые дома в границах улиц Энтузиастов, Геодезическая, Антона Петрова, Солнечная поляна (таунхаусы, I очередь)
	ОАО «Барнаулскапстрой»
	16,0
	2011-2013
	15500
	3100
	9300
	3100
	-
	-
	0,461

	150. 
	
	Здание общественного назначения
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	
	0,07

	151. 
	
	Средняя школа в. п.Солнечная поляна
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	
	0,1

	152. 
	
	Здание магазина ул.А.Петрова,364
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	
	0,07

	153. 
	
	Здание магазина ул.А.Петрова,362
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	
	0,07

	154. 
	
	Малоэтажная высокоплотная застройка, объекты общественного назначения по ул.Солнечная поляна, Просторная, А.Петрова. III-я очередь
	
	
	2012
	2819,6
	
	2819,6
	
	
	
	0,06

	155. 
	
	Детский сад
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	
	0,02

	156. 
	
	Открытые теннисные корты с комплексом обслуживания и кафе ул.Взлетная, 2е
	
	
	2012
	
	
	
	
	
	
	0,160

	157. 
	
	Водонапорная башня с.Власиха
	
	
	2011
	
	
	
	
	
	
	0,060

	158. 
	
	Водонапорная башня п.Пригородный
	
	0,48
	2011
	
	
	
	
	
	
	0,060

	159. 
	
	Насосная станция по ул.Попова, 167г
	
	
	2011
	
	
	
	
	
	
	0,780

	160. 
	
	КНС №20
	
	
	2011
	
	
	
	
	
	
	0,868

	161. 
	
	КНС №21
	
	
	2012
	
	
	
	
	
	
	2,132

	162. 
	
	Детский сад в с.Власиха
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	
	0,02

	163. 
	
	Детский сад в п.Лесной
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	
	0,02

	164. 
	
	Усадебная застройка мкр.Лесная поляна (30%)
	
	
	2015
	62400
	
	
	
	
	62400
	6,335

	165. 
	
	Детский сад в п.Новомихайловка
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	0,02

	ВСЕГО по Индустриальному району
	
	
	2187291
	225512
	271679
	291164
	281784
	281017
	76,322

	ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

	166. 
	
	мкр. «Юбилейный» всего:, в том числе
	
	
	2011-2013
	37259
	37259
	
	6100
	
	
	1,396

	167. 
	
	10-этажный жилой дом по ул.Глушкова,6
	ЗАО «Главалтайстрой»/ ООО «Спецстрой»
	0,7409
	2011
	10350
	10350
	
	
	
	
	0,2

	168. 
	
	10-этажный жилой дом по ул.Беляева,21
	ЗАО «Главалтайстрой»/ ООО «Спецстрой»
	
	2013
	6100
	
	
	6100
	
	
	0,2

	169. 
	
	Жилой дом по ул.Чудненко,3Б
	ЗАО «СП Алтайстрой»
	
	2011
	2818
	2818
	
	
	
	
	0,085

	170. 
	
	Жилой дом по ул.Чеглецова,10А
	ЗАО «СП Алтайстрой»
	
	2011
	2818
	2818
	
	
	
	
	0,101

	171. 
	
	Жилой дом по ул.Глушкова,21
	УВД по АК/СПП ОАО «СтройГАЗ»
	0,3312
	2011
	7766
	7766
	
	
	
	
	0,23

	172. 
	
	Жилой дом по ул.Чеглецова,66Б
	ООО «Гарант»/ООО «Спецстрой»
	
	2011
	2818
	2818
	
	
	
	
	0,28

	173. 
	
	Жилой дом по ул.Западная,5-я,59
	ООО «Гарант»/ООО «Спецстрой»
	
	2011
	8725
	8725
	
	
	
	
	0,3

	174. 
	
	Группа жилых домов по ул.Э.Алексеевой, 61,63,65, проезду Прямому,6 всего:, в том числе
	ОАО «Барнаулкапстрой»/ ООО «Строительный камень», ЗАО ППСФ «АЭЖС»
	1,08
	2011-2013
	27771
	7662
	14609
	5500
	-
	-
	0,891

	175. 
	
	Жилой дом по ул.Э.Алексеевой,61
	
	
	2012
	6936
	
	6936
	
	
	
	0,236

	176. 
	
	Жилой дом по ул.Э.Алексеевой,63
	
	
	2011
	7662
	7662
	
	
	
	
	0,222

	177. 
	
	Жилой дом по ул.Э.Алексеевой,65
	
	
	2012
	7673
	
	7673
	
	
	
	0,274

	178. 
	
	Жилой дом по пр.Прямой,6
	
	
	2013
	5500
	
	
	5500
	
	
	0,133

	179. 
	
	ЦТП
	
	
	2011
	
	
	
	
	
	
	0,026

	180. 
	
	Жилой дом по ул.Цеховая,15а
	ЗАО ППСФ «АЭЖС»
	0,39
	2008-2012
	7692
	
	7692
	
	
	
	0,28

	181. 
	
	Жилой дом по ул.Пионеров,1
	ООО «ЦССТ»/ООО «Альфа-Инвест»
	
	2007-2011
	5400
	5400
	
	
	
	
	0,25

	182. 
	
	Жилые дома по ул.Петра Сухова,2а,2в
	ООО «СУ НЗЖБИ»
	0,61
	2008-2012
	8638
	
	8638
	
	
	
	0,95

	183. 
	
	кв.414

Многоэт. жилой дом по ул.Брестской, 1б
	
	
	
	2731
	2731
	
	
	
	
	0,06

	184. 
	
	ул.Сизова, 10а
	ООО «Селф»
	
	2011-2012
	5000
	2500
	2500
	
	
	
	0,23

	ВСЕГО по Октябрьскому району
	
	89491
	53052
	30939
	11600
	0
	0
	4,057

	ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

	185. 
	
	Многоквартирный дом по ул.Монтажников,12
	УФСБ по АК
	
	2010-2011
	9102
	9102
	
	
	
	
	0,33

	186. 
	
	16-этажный жилой дом по ул.Георгия Исакова,264
	ООО «СЕЛФ»
	
	2010-2012
	15145
	10084
	5061
	
	
	
	0,82

	187. 
	
	кв.1094 всего:, в том числе
	
	
	2011-2014
	24043
	7673
	6600
	9770
	-
	-
	1,511

	188. 
	
	Группа жилых домов по ул.Гущина,157, 157А, Малахова,44
	ОАО «Барнаулкапстрой»/

ООО ПСПП «Сиада»
	2,32
	2011-2014
	24043
	7673
	6600
	9770
	-
	-
	1,511

	189. 
	
	Жилой дом по ул.Гущина,157
	
	
	2011
	7673
	7673
	
	
	
	
	0,445

	190. 
	
	Жилой дом по ул.Гущина,157А
	
	
	2012
	6600
	
	6600
	
	
	
	0,51

	191. 
	
	Жилой дом по ул.Малахова,44
	
	
	2013
	9770
	
	
	9770
	
	
	0,453

	192. 
	
	Спортивный зал ул.Гущина,157б
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	
	0,090

	193. 
	
	ЦТП
	
	
	2011
	
	
	
	
	
	
	0,013

	194. 
	
	кв.1075

(16-этажный жилой дом по ул.Юрина,241а)
	ООО «СЕЛФ»
	
	2013
	10500
	
	
	10500
	
	
	0,51

	195. 
	
	кв.1095

(10-этажный жилой дом по ул.Гущина, 173д)
	
	
	2011
	6092
	6092
	
	
	
	
	0,135

	196. 
	
	Жилой дом по ул.Антона Петрова,222а
	ООО «БСУ-80»/СУ-12 «Норма»
	
	2011
	9107
	9107
	
	
	
	
	0,235

	197. 
	
	Жилой дом по ул.Юрина,299а
	ЗАО «ДСК»
	0,676
	2008-2012
	8000
	2000
	6000
	
	
	
	0,45

	198. 
	
	Пристройка к МОУ «СОШ №97» на 55 мест под детский сад
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	
	0,090

	199. 
	
	Застройка в районе п.Научный Городок вдоль Гоньбинского тракта
	
	19,0
	2011-2015
	20960
	4192
	4192
	4192
	4192
	4192
	0,457

	200. 
	
	Строительство пристройки к МОУ «Средняя общеобразовательная школа №97» под детский сад на 55 мест в с.Гоньба
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	
	0,01

	201. 
	
	Детский сад в п.Казенная Заимка
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	
	0,02

	ВСЕГО по Ленинскому району
	
	102949
	48250
	21853
	24462
	4192
	4192
	4,568

	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 

	202. 
	
	мкр.17 всего:, в том числе
	
	
	2012
	4500
	
	4500
	
	
	
	0,270

	203. 
	
	Жилой дом по ул.Папанинцев,119
	ОАО «Барнаулкапстрой»/

СПП ОАО «СТройГАЗ»
	0,97
	2012
	4500
	
	4500
	-
	-
	-
	0,150

	204. 
	
	Детский сад в мкр.17
	
	
	2012
	
	
	
	
	
	
	0,120

	205. 
	
	Жилой комплекс по Змеиногорскому тракту,104
	ООО «СУ АМЗ»
	4,92
	2011-2012
	
	
	
	
	
	
	1,0

	206. 
	
	Группа жилых домов по Змеиногорскому тракту,104м/4,3,2 всего:, в том числе
	ООО «СУ АМЗ»
	6,35
	2011-2013
	19397
	6375
	6511
	6511
	
	
	0,48

	207. 
	
	Жилой дом по Змеиногорскому тракту,104м/4
	
	
	2011
	6375
	6375
	
	
	
	
	0,16

	208. 
	
	Жилой дом по Змеиногорскому тракту,104м/3
	
	
	2012
	6511
	
	6511
	
	
	
	0,16

	209. 
	
	Жилой дом по Змеиногорскому тракту,104м/2
	
	
	2013
	6511
	
	
	6511
	
	
	0,16

	210. 
	
	Жилые дома по ул.Партизанская,55
	ООО «СЕЛФ»
	
	2012
	14890
	
	14890
	
	
	
	0,51

	211. 
	
	Жилые дома по ул.Партизанская,61
	ООО «СЕЛФ»
	
	2013
	6800
	
	
	6800
	
	
	0,275

	212. 
	
	Группа жилых домов по ул.Приречная,1,5,9 всего:, в том числе
	ООО «Берег»
	3,64
	2008-2013
	25500
	8500
	8500
	8500
	
	
	0,78

	213. 
	
	Жилой дом по ул.Приречная,1
	
	
	2011
	8500
	8500
	
	
	
	
	0,26

	214. 
	
	Жилой дом по ул.Приречная,5
	
	
	2012
	8500
	
	8500
	
	
	
	0,26

	215. 
	
	Жилой дом по ул.Приречная,9
	
	
	2013
	8500
	
	
	8500
	
	
	0,26

	216. 
	
	Жилой дом по ул.Канатная,79б
	УФСИН
	
	2010-2011
	2462
	2462
	
	
	
	
	0,078

	217. 
	
	Жилой дом по ул.Чайковского,45а
	ООО «Рубин»
	
	2011
	1500
	1500
	
	
	
	
	0,036

	218. 
	
	Административное здание ул.Гоголя, 48
	
	
	2012
	
	
	
	
	
	
	0,339

	219. 
	
	Водонапорная башня с.Лебяжье
	
	
	2011
	
	
	
	
	
	
	0,060

	220. 
	
	ДНТ «Благодатное» 30%
	ДНТ «Благодатное»
	81,39
	2011-2015
	61728
	12345
	12345
	12345
	12345
	12348
	1,97

	221. 
	
	ДНТ «Сибирская Долина» 30%
	ООО «Боливар»
	56,44
	2011-2015
	58368
	11673
	11673
	11673
	11673
	11676
	0,9

	222. 
	
	ДНТ «Приозерное» 30%
	
	27,28
	2011-2015
	32736
	6547
	6547
	6547
	6547
	6548
	0,88

	223. 
	
	ДНП «Отрадное» 30%
	
	36,45
	2011-2015
	34320
	6864
	6864
	6864
	6864
	6864
	0,94

	224. 
	
	ДНТ «Сибирь» 30%
	
	36,27
	2011-2015
	39600
	7920
	7920
	7920
	7920
	7920
	0,9

	225. 
	
	Придорожный комплекс сервисного обслуживания (165 рабочих мест), Змеиногорский 

тракт, 118
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,015

	ВСЕГО по Центральному району
	
	301801
	64186
	79750
	67160
	45349
	45356
	10,91

	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

	226. 
	
	14-этажный жилой дом ул.Молодежная,53
	СПП ОАО «СТройГАЗ»
	
	2011-2012
	8822
	
	8822
	
	
	
	0,367

	227. 
	
	Жилой дом по просп.Строителей,33
	ЗАО ППСФ «АЭЖС»
	0,448
	2006-2011
	5714
	5714
	
	
	
	
	0,4

	228. 
	
	Жилой дом по просп.Коммунаров,120а
	ООО «ЛиКом»
	
	2009-2011
	4507
	4507
	
	
	
	
	0,35

	229. 
	
	кв.904

(16-этажный жилой дом по просп.Ленина,151б)
	ООО «СЕЛФ»
	
	2014
	7500
	
	
	
	7500
	
	0,23

	230. 
	
	12-этажный жилой 

дом по пер.Революцион-ный,120а
	ООО «СУ-12 «Норма»
	
	2012
	4412
	
	4412
	
	
	
	0,192

	231. 
	
	МУЗ «Городская поликлиника №3» ул.Молодежная, 35
	
	
	2013
	
	
	
	
	
	
	0,354

	232. 
	
	Реконструкция корпусов МУЗ «Детская городская клиническая больница №7»
	
	
	2014
	
	
	
	
	
	
	0,449

	233. 
	
	кв.319 12-этажный жилой дом по пер.Революцион-

ному, 120
	
	
	2012
	4515
	
	4515
	
	
	
	0,1

	ВСЕГО по Железнодорожному району
	
	35470
	10221
	17749
	0
	7500
	0
	2,342

	
	
	ИТОГО:
	
	
	
	2325000
	420000
	425000
	450000
	495000
	53500
	

	ИТОГО:
	
	2717002
	401221
	421970
	394386
	338825
	330565
	96,632


5.5. Теплоснабжение

Для улучшения и развития системы теплоснабжения города необходимо выполнение основных мероприятий:

строительство магистральных тепловых сетей: от районной водогрейной котельной (РВК) до ТК-9 2Ду 1000 мм, протяженностью 3,1 км; головного участка тепломагистрали М 22 «БТЭЦ-2-проспект Ленина» 2Ду 800 мм, ориентировочной протяженностью 1,4 км; от БТЭЦ-1 до котельной КТЗ Ду 700-500-250 мм, протяженностью 6,0 км;

строительство ПНС-3а к тепломагистрали М32а; ПНС к тепломагистрали «от РВК до ТК-9»; ПНС-«ВРЗ» к тепломагистрали «от БТЭЦ-1 до котельной КТЗ»;

модернизация оборудования БТЭЦ-2, БТЭЦ-3;

реконструкция магистральных тепловых сетей;

реконструкция изношенного оборудования котельных, ЦТП;

перевод на газовое топливо муниципальных отопительных котельных;

реконструкция изношенных тепловых сетей.

Перечень мероприятий по оптимизации системы теплоснабжения представлены в таблице №32.

Таблица №32

Оптимизация системы теплоснабжения

	№№ п/п
	Мероприятия по улучшению существующих систем коммунальной инфраструктуры
	Адрес
	Технические характеристики после проведения мероприятий 

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Реконструкция турбины Р-50-130
	БТЭЦ-2
	Возможность покрытия нагрузок новых потребителей

	2. 
	Установка ПГУ-250
	БТЭЦ-3
	Возможность покрытия нагрузок новых потребителей

	3. 
	Реконструкция магистральных тепловых сетей с увеличением диаметров
	
	Увеличение пропускной способности тепломагистралей

	4. 
	Перевод на газовое топливо муниципальных отопительных котельных, ЦТП
	
	Повышение эффективности котельных и улучшение экологической обстановки в городе

	5. 
	Реконструкция изношенного оборудования котельных
	
	Возможность покрытия нагрузок новых потребителей

	6. 
	Реконструкция изношенных тепловых сетей
	
	Соответствие стандартам, применяемым к поставляемой потребителям тепловой энергии


ИНФОРМАЦИЯ

о перспективах роста присоединяемых мощностей тепловых нагрузок на территории г.Барнаула

с указанием мест их расположения

	№ п/п
	Наименование объекта коммунальной инфраструктуры, создание которого необходимо для обеспечения вновь создаваемых реконструируемых объектов жилья
	Квартал
	Период строительства объектов, годы
	Объем подключения тепловых нагрузок с разбивкой на этапы ввода объектов в эксплуатацию (ориентировочные сроки ввода), Гкал/час
	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/час

	
	
	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН

	502. 
	Строительство тепломагистрали 2Ду 1000мм от РВК до ТК-9, протяженностью 3,1км. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от тепломагистрали М22
	Северо-Западный жилой район

(кварталы 2033-2034) всего:, в том числе
	2011-2015
	4,18
	1,96
	4,18
	14,776
	16,446
	41,542

	503. 
	Строительство внутриквартальных тепловых сетей от тепломагистрали М22
	кв.2033, всего:
	2014-2015
	0
	0
	0
	11,636
	13,266
	24,902

	504. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№1
	2014
	
	
	
	1,62
	
	1,62

	505. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№2
	2014
	
	
	
	1,62
	
	1,62

	506. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей 
	Жилой дом стр.№3
	2014
	
	
	
	1,62
	
	1,62

	507. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№4
	2014
	
	
	
	1,68
	
	1,68

	508. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№5
	2014
	
	
	
	2,50
	
	2,50

	509. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№6
	2014
	
	
	
	2,51
	
	2,51

	510. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№7
	2015
	
	
	
	
	2,84
	2,84

	511. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№8
	2015
	
	
	
	
	2,18
	2,18

	512. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№9
	2015
	
	
	
	
	1,65
	1,65

	513. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№10
	2015
	
	
	
	
	1,07
	1,07

	514. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№11
	2015
	
	
	
	
	1,59
	1,59

	515. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№12
	2015
	
	
	
	
	2,77
	2,77

	516. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№13
	2015
	
	
	
	
	1,08
	1,08

	517. 
	Подключение от тепломагистрали М22
	ЦТП
	2014
	
	
	
	0,086
	
	0,086

	518. 
	Подключение от тепломагистрали М22
	ЦТП
	2015
	
	
	
	
	0,086
	0,086

	519. 
	Строительство внутриквартальных тепловых сетей от тепломагистрали М22
	кв.2034, всего:, в том числе
	2011-2015
	4,18
	1,96
	4,18
	3,14
	3,18
	16,64

	520. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№10
	2011
	0,72
	
	
	
	
	0,72

	521. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№15
	2011
	1,93
	
	
	
	
	1,93

	522. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№13
	2011
	1,53
	
	
	
	
	1,53

	523. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№11
	2012
	
	1,24
	
	
	
	1,24

	524. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№6
	2012
	
	0,72
	
	
	
	0,72

	525. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№7
	2013
	
	
	1,94
	
	
	1,94

	526. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№14
	2013
	
	
	1,19
	
	
	1,19

	527. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№12
	2014
	
	
	
	2,42
	
	2,42

	528. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№9
	2013
	
	
	1,05
	
	
	1,05

	529. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№1
	2015
	
	
	
	
	1,94
	1,94

	530. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№2
	2014
	
	
	
	0,72
	
	0,72

	531. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№4
	2015
	
	
	
	
	1,24
	1,24

	532. 
	Строительство ПНС 3а к тепломагистрали М 32а. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от тепловой сети по ул.Лазурной.
	кв.2000 всего:, в том числе
	2012-2014
	0
	4,25
	2,81
	2,44
	0
	9,50

	533. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом по ул.Лазурная,1 (стр.№12)
	2013
	
	
	2,44
	
	
	2,44

	534. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом по ул.Взлетная,13 (стр.№13)
	2014
	
	
	
	2,44
	
	2,44

	535. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом по ул.Взлетная,7 (стр.№14)
	2012
	
	2,44
	
	
	
	2,44

	536. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Средняя школа по ул.Балтийская,6
	2012
	
	1,81
	
	
	
	1,81

	537. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Гараж-стоянка №25
	2013
	
	
	0,37
	
	
	0,37

	538. 
	Строительство ПНС 3а к тепломагистрали М 32а. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от тепловой сети по ул.Лазурной
	кв.2001 всего:, в том числе
	2011-2015
	9,105
	6,18
	1,14
	1,557
	0,78
	18,762

	539. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом по ул.Балтийская,13 (стр.№2)
	2011
	1,46
	
	
	
	
	1,46

	540. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом по ул.Балтийская,19 (стр.№3)
	2011
	0,84
	
	
	
	
	0,84

	541. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом по ул.Балтийская,9 (стр.№6)
	2012
	
	0,41
	
	
	
	0,41

	542. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом по ул.Балтийская,1 (стр.№7)
	2012
	
	1,37
	
	
	
	1,37

	543. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом по ул.Малахова,148 (стр.№8)
	2012
	
	1,72
	
	
	
	1,72

	544. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом по ул.Малахова,150 (стр.№9)
	2012
	
	0,32
	
	
	
	0,32

	545. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом по ул.Малахова,152 (стр.№11)
	2011
	0,55
	
	
	
	
	0,55

	546. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом по ул.Лазурная,41 (стр.№13)
	2012
	
	1,17
	
	
	
	1,17

	547. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом по ул.Лазурная,51 (стр.№14)
	2011
	2,31
	
	
	
	
	2,31

	548. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом по пр.Северный Власихинский,14 (стр.№15)
	2012
	
	1,07
	
	
	
	1,07

	549. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом по пр.Северный Власихинский,10 (стр.№19)
	2011
	1,17
	
	
	
	
	1,17

	550. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом по ул.Малахова,154 (стр.№20)
	2011
	2,27
	
	
	
	
	2,27

	551. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Детский ясли-сад на 330 мест
	2013
	
	
	0,626
	
	
	0,626

	552. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Школа с бассейном,учебным гаражом и учебной теплицей ул.Балтийская,11
	2014
	
	
	
	1,300
	
	1,300

	553. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Поликлиника на 300 посещений в смену
	2015
	
	
	
	
	0,780
	0,780

	554. 
	Строительство внутриквартальной тепловой сети от тепловой сети по ул.Лазурной
	ЦТП №46
	2011
	0,110
	
	
	
	
	0,110

	555. 
	Строительство внутриквартальной тепловой сети от тепловой сети по ул.Лазурной
	ЦТП №47
	2011
	0,110
	
	
	
	
	0,110

	556. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	АТС №38
	2012
	
	0,120
	
	
	
	0,120

	557. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Гараж-стоянка №28
	2013
	
	
	0,257
	
	
	0,257

	558. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Гараж-стоянка №29
	2014
	
	
	
	0,257
	
	0,257

	559. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Гараж-стоянка №30
	2013
	
	
	0,257
	
	
	0,257

	560. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Гараж-стоянка №31
	2011
	0,285
	
	
	
	
	0,285

	561. 
	
	кв.2002 всего:, в том числе
	2011-2013
	0,258
	0,821
	0,808
	0
	0
	1,887

	562. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Спортивно-оздоровительный комплекс со стоматологическим кабинетом ул.Балтийская,23
	2012
	
	0,520
	
	
	
	0,520

	563. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Встроенно-пристроенный магазин ул.Балтийская,39
	2011
	0,258
	
	
	
	
	0,258

	564. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Здание общественного назначения ул.Балтийская,45а
	2012
	
	0,301
	
	
	
	0,301

	565. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Здание общественного назначения ул.Балтийская,41
	2013
	
	
	0,808
	
	
	0,808

	566. 
	
	кв.2007

всего:, в том числе
	2011
	1,74
	0
	0
	0
	0
	1,74

	567. 
	Строительство внутриквартальной тепловой сети от ЦТП №124
	14-этажный жилой дом по Павловскому тракту,271
	2011
	0,84
	
	
	
	
	0,84

	568. 
	Строительство внутриквартальной тепловой сети от ЦТП №124
	10-этажный жилой дом по Павловскому тракту,271А
	2011
	0,9
	
	
	
	
	0,9

	569. 
	
	кв.2007А всего:, в том числе
	2013-2014
	0
	0
	0,145
	0,275
	0
	0,420

	570. 
	Подключение от   ТК-126/7 на внутриквартальной тепловой сети
	Спортивно-оздоровительный комплекс ул.Шумакова,16б
	2014
	
	
	
	0,275
	
	0,275

	571. 
	Подключение от 

ТК-126/10 на

внутриквартальной тепловой сети
	Предприятие общественного назначения ул.Шумакова,18
	2013
	
	
	0,145
	
	
	0,145

	572. 
	
	кв.1064 всего:, в том числе
	2011-2014
	0,9
	0,324
	3,94
	2,219
	0
	7,383

	573. 
	Строительство внутриквартальных сетей от ТК 153 на тепломагистрали КУБ.М1

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом по ул.Островского,68д (стр.№20)
	2011
	0,9
	
	
	
	
	0,9

	574. 
	Строительство внутриквартальных сетей от ТК 153 на тепломагистрали КУБ.М1

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом (стр№22)
	2013
	
	
	1,79
	
	
	1,79

	575. 
	Строительство внутриквартальных сетей от ТК 153 на тепломагистрали КУБ.М1

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом (стр№23)
	2013
	
	
	2,15
	
	
	2,15

	576. 
	Строительство внутриквартальных сетей от ТК 153 на тепломагистрали КУБ.М1

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом (стр№24)
	2014
	
	
	
	2,15
	
	2,15

	577. 
	Строительство внутриквартальных сетей от ТК 153 на тепломагистрали КУБ.М1

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Детский ясли-сад на 135 мест
	2012
	
	0,324
	
	
	
	0,324

	578. 
	Строительство внутриквартальных сетей от ТК 153 на тепломагистрали КУБ.М1

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Магазин
	2014
	
	
	
	0,069
	
	0,069

	579. 
	
	кв.2001А всего:, в том числе
	2011-2012
	5,45
	0,53
	0
	0,324
	0,362
	6,666

	580. 
	Строительство тепловой сети от  ТК-21а на тепломагистрали КУБ.М2а.

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей 
	жилой дом по ул.Власихинская,154А
	2011
	5,45
	
	
	
	
	5,45

	581. 
	Строительство тепловой сети от  ТК-21а на тепломагистрали КУБ.М2а.

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Многоэт. жилой дом по ул.Власихинской, 152а
	2012
	
	0,20
	
	
	
	0,20

	582. 
	Строительство тепловой сети от  ТК-21а на тепломагистрали КУБ.М2а.

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Многоэт. жилой дом по ул.Власихинской, 150г
	2012
	
	0,20
	
	
	
	0,20

	583. 
	Строительство тепловой сети от  ТК-21а на тепломагистрали КУБ.М2а. 

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Многоэт. жилой дом по пр.Северному Власихинскому, 15
	2012
	
	0,13
	
	
	
	0,13

	584. 
	Строительство тепловой сети от  ТК-21а на тепломагистрали КУБ.М2а.

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Детский сад в кв.2001а
	2014
	
	
	
	0,324
	
	0,324

	585. 
	Строительство тепловой сети от  ТК-21а на тепломагистрали КУБ.М2а.

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Кондитерский цех с магазином ул.Лазурная,55
	2015
	
	
	
	
	0,362
	0,362

	586. 
	Строительство тепломагистрали 2Ду 1000мм от РВК до ТК-9, протяженностью 3,1км. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от ТП 2 на тепломагистрали КУБ.М3
	кв.2008 всего:, в том числе
	2012-2015
	0
	3,376
	13,04
	7,306
	3,607
	27,329

	587. 
	. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от ТП 2 на тепломагистрали КУБ.М3

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом по ул.Взлетная,36а
	2013
	
	
	0,82
	
	
	0,82

	588. 
	. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от ТП 2 на тепломагистрали КУБ.М3

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом по ул.Взлетная,36
	2012
	
	1,56
	
	
	
	1,56

	589. 
	. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от ТП 2 на тепломагистрали КУБ.М3

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом по ул.Сиреневая,4
	2013
	
	
	1,91
	
	
	1,91

	590. 
	. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от ТП 2 на тепломагистрали КУБ.М3

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом по ул.Сиреневая,22
	2012
	
	1,73
	
	
	
	1,73

	591. 
	. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от ТП 2 на тепломагистрали КУБ.М3

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом по ул.Взлетная,40
	2013
	
	
	0,88
	
	
	0,88

	592. 
	. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от ТП 2 на тепломагистрали КУБ.М3

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом по Павловскому тракту,295а
	2013
	
	
	0,84
	
	
	0,84

	593. 
	. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от ТП 2 на тепломагистрали КУБ.М3

Подключение от внутриквартальных 

тепловых сетей
	Жилой дом по Павловскому тракту,293
	2013
	
	
	0,91
	
	
	0,91

	594. 
	. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от ТП 2 на тепломагистрали КУБ.М3

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом по Павловскому тракту,289а
	2013
	
	
	0,84
	
	
	0,84

	595. 
	. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от ТП 2 на тепломагистрали КУБ.М3

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом по ул.Сергея Ускова,23
	2013
	
	
	2,2
	
	
	2,2

	596. 
	. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от ТП 2 на тепломагистрали КУБ.М3

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом по ул.Взлетная,46
	2013
	
	
	1,92
	
	
	1,92

	597. 
	. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от ТП 2 на тепломагистрали КУБ.М3

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом по ул.Взлетная,44
	2013
	
	
	1,07
	
	
	1,07

	598. 
	. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от ТП 2 на тепломагистрали КУБ.М3

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом по ул.Сергея Ускова,3
	2013
	
	
	1,65
	
	
	1,65

	599. 
	. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от ТП 2 на тепломагистрали КУБ.М3

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом по Павловскому тракту,297
	2014
	
	
	
	1,97
	
	1,97

	600. 
	. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от ТП 2 на тепломагистрали КУБ.М3

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом по Павловскому тракту,291
	2014
	
	
	
	1,97
	
	1,97

	601. 
	. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от ТП 2 на тепломагистрали КУБ.М3

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом по Павловскому тракту,287
	2014
	
	
	
	1,97
	
	1,97

	602. 
	. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от ТП 2 на тепломагистрали КУБ.М3

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом по Павловскому тракту,293а
	2014
	
	
	
	1,31
	
	1,31

	603. 
	. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от ТП 2 на тепломагистрали КУБ.М3

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Детский сад №18
	2015
	
	
	
	
	0,783
	0,783

	604. 
	. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от ТП 2 на тепломагистрали КУБ.М3

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Детский сад №19
	2015
	
	
	
	
	0,783
	0,783

	605. 
	. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от ТП 2 на тепломагистрали КУБ.М3

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Магазин с автопарковкой №20
	2015
	
	
	
	
	1,601
	1,601

	606. 
	. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от ТП 2 на тепломагистрали КУБ.М3

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Магазин с автопарковкой №21
	2015
	
	
	
	
	0,440
	0,440

	607. 
	. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от ТП 2 на тепломагистрали КУБ.М3
	ЦТП№22
	2012
	
	0,086
	
	
	
	0,086

	608. 
	. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от ТП 2 на тепломагистрали КУБ.М3
	ЦТП№23
	2014
	
	
	
	0,086
	
	0,086

	609. 
	Строительство тепломагистрали 2Ду 1000мм от РВК до ТК-9, протяженностью 3,1км. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от тепломагистрали КУБ.М3
	кв.2011 всего:, в том числе
	2014-2015
	0
	0
	0
	8,198
	8,461
	16,659

	610. 
	. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от ТП 2 на тепломагистрали КУБ.М3

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№9
	2014
	
	
	
	2,92
	
	2,92

	611. 
	. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от ТП 2 на тепломагистрали КУБ.М3

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№8
	2014
	
	
	
	1,35
	
	1,35

	612. 
	. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от ТП 2 на тепломагистрали КУБ.М3

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№6
	2014
	
	
	
	0,93
	
	0,93

	613. 
	. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от ТП 2 на тепломагистрали КУБ.М3

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№11
	2014
	
	
	
	1,46
	
	1,46

	614. 
	. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от ТП 2 на тепломагистрали КУБ.М3

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№10
	2014
	
	
	
	1,42
	
	1,42

	615. 
	. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от ТП 2 на тепломагистрали КУБ.М3

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№4
	2015
	
	
	
	
	1,39
	1,39

	616. 
	. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от ТП 2 на тепломагистрали КУБ.М3

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№3
	2015
	
	
	
	
	1,40
	1,40

	617. 
	. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от ТП 2 на тепломагистрали КУБ.М3

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№2
	2015
	
	
	
	
	1,39
	1,39

	618. 
	. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от ТП 2 на тепломагистрали КУБ.М3

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№1
	2015
	
	
	
	
	1,40
	1,40

	619. 
	. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от ТП 2 на тепломагистрали КУБ.М3

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№5
	2015
	
	
	
	
	1,68
	1,68

	620. 
	. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от ТП 2 на тепломагистрали КУБ.М3

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Детский ясли-сад на 260 мест
	2015
	
	
	
	
	0,787
	0,787

	621. 
	. Строительство внутриквартальных тепловых сетей от ТП 2 на тепломагистрали КУБ.М3

Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Развлекательный комплекс
	2015
	
	
	
	
	0,414
	0,414

	622. 
	Строительство внутриквартальной тепловой сети от  ТП 2 на тепломагистрали КУБ.М3
	ЦТП №24
	2014
	
	
	
	0,118
	
	0,118

	623. 
	
	кв.1051 всего:, в том числе
	2008-2010
	0
	2,779
	0
	0
	1,78
	4,559

	624. 
	Подключение от внутриквартальной тепломагистрали 

КУБ.М41
	Жилой дом по Павловскому тракту,221 (стр.№11)
	2012
	
	0,48
	
	
	
	0,48

	625. 
	Подключение от внутриквартальной тепломагистрали 

КУБ.М41
	Жилой дом по Павловскому тракту,203 (стр.№14)
	2012
	
	1,81
	
	
	
	1,81

	626. 
	Подключение от внутриквартальной тепломагистрали 

КУБ.М41
	Жилой дом по ул.Малахова,123
	2015
	
	
	
	
	0,48
	0,48

	627. 
	Подключение от внутриквартальной тепломагистрали 

КУБ.М41
	Детский ясли-сад на 260 мест
	2012
	
	0,489
	
	
	
	0,489

	628. 
	Подключение от  ТК-23/11 на внутриквартальной тепломагистрали КУБ.М41
	Школа на 775 учащихся
	2015
	
	
	
	
	1,300
	1,300

	629. 
	Строительство тепловой сети от тепломагистрали КУБ.М2а
	кв.2018 всего:, в том числе
	2011-2015
	22,0
	0
	0
	0
	0
	22,0

	630. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№4
	2011
	7,33
	
	
	
	
	7,33

	631. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№5
	2011
	7,33
	
	
	
	
	7,33

	632. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилой дом стр.№6
	2011
	7,33
	
	
	
	
	7,33

	633. 
	Строительство тепловой сети от тепломагистрали КУБ.М2а
	кв.2023
	2011-2015
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	1,73
	8,65 

	634. 
	
	мкр. Спутник    всего:, в том числе
	2013-2014
	0
	0
	1,384
	0,432
	0
	1,816

	635. 
	Строительство тепловой сети от  ТК-5/4 на тепломагистрали КУБ.М21. Выполнить перекладку участка тепловой сети от  ТК-5 до ТК-5/4 на  Д-133мм.
	Детский сад на 110 мест с бассейном
	2014
	
	
	
	0,432
	
	0,432

	636. 
	Строительство тепловой сети от тепломагистрали   КУБ.М21
	Средняя школа ул.Декоративная,61а
	2013
	
	
	1,384
	
	
	1,384

	637. 
	
	кв.2003 всего:, в том числе
	2013-2015
	0
	0
	0,781
	0,136
	1,504
	2,421

	638. 
	Подключение от  ТК-132/10 на внутриквартальной тепловой сети от ЦТП-132
	Детский дошкольное учреждение оздоровительного типа ул.Шумакова,64
	2015
	
	
	
	
	1,504
	1,504

	639. 
	Подключение от  ТК-134/13 на внутриквартальной тепловой сети от ЦТП №134
	Спортивно-оздоровительный комплекс ул.Попова,147
	2014
	
	
	
	0,136
	
	0,136

	640. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Административно-торговое здание ул.Балтийская,63б
	2013
	
	
	0,781
	
	
	0,781

	641. 
	 Строительство автономного источника на газовом топливе
	Жилой дом по ул.Просторная,240
	2009-2011
	
	
	
	
	
	

	642. 
	Внутриквартальные тепловые сети, подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	кв.1048

(жилой дом по ул.Малахова,83)
	2010-2011
	2,01
	
	
	
	
	2,01

	643. 
	Строительство тепловой сети от тепломагистрали   М 341 с точкой подключения между ТК-159 и ТК-160 
	кв.1083

(жилой дом по ул.Малахова,93)
	2009-2011
	0,675
	
	
	
	
	0,675

	644. 
	Строительство тепломагистрали   М 35 от БТЭЦ-3 до ПНС-12 Д-1020мм, протяженностью 4,0км
	кв.2006а

(предложения на торги)
	2011-2015
	5,912
	5,912
	5,912
	5,912
	5,912
	29,56

	645. 
	Строительство тепломагистрали   М 35 от БТЭЦ-3 до ПНС-12 Д-1020мм, протяженностью 4,0км
	кв.2010

(предложения на торги)
	2011-2015
	8,194
	8,194
	8,194
	8,194
	8,194
	40,97

	646. 
	Строительство тепломагистрали   М 35 от БТЭЦ-3 до ПНС-12 Д-1020мм, протяженностью 4,0км
	кв.2009

(предложения на торги)
	2011-2015
	7,228
	7,228
	7,228
	7,228
	7,228
	36,14

	647. 
	Строительство тепломагистрали   М 35 от БТЭЦ-3 до ПНС-12 Д-1020мм, протяженностью 4,0км
	кв.2009а

(предложения на торги)
	2011-2015
	5,114
	5,114
	5,114
	5,114
	5,114
	25,57

	648. 
	
	мкр. Солнечная поляна всего:, в том числе
	2011-2014
	
	
	
	
	
	

	649. 
	Строительство автономного источника на газовом топливе
	Малоэтажные жилые дома в границах улиц Энтузиастов, Геодезическая, Антона Петрова, Солнечная поляна (таунхаусы, I очередь)
	2011-2013
	
	
	
	
	
	

	650. 
	Строительство автономного источника на газовом топливе
	Здание общественного назначения
	2013
	
	
	
	
	
	

	651. 
	Строительство автономного источника на газовом топливе
	Средняя школа в. п.Солнечная поляна
	2013
	
	
	
	
	
	

	652. 
	Строительство автономного источника на газовом топливе
	Здание магазина ул.А.Петрова,364
	2013
	
	
	
	
	
	

	653. 
	Строительство автономного источника на газовом топливе
	Здание магазина ул.А.Петрова,362
	2013
	
	
	
	
	
	

	654. 
	Строительство автономного источника на газовом топливе
	Малоэтажная высокоплотная застройка, объекты общественного назначения по ул.Солнечная поляна, Просторная, А.Петрова. III-я очередь
	2012
	
	
	
	
	
	

	655. 
	Строительство автономного источника на газовом топливе
	Детский сад
	2014
	
	
	
	
	
	

	25.
	Строительство тепловой сети от  ТК-10 на тепломагистрали 

КУБ.М41
	Открытые теннисные корты с комплексом обслуживания и кафе ул.Взлетная, 2е
	2012
	
	0,352
	
	
	
	0,352

	26.
	Строительство тепловой сети от тепломагистрали КУБ.М2а
	Насосная станция по ул.Попова, 167г
	2011
	0,13
	
	
	
	
	0,13

	27.
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей    кв-ла 1051
	КНС №20
	2011
	0,358
	
	
	
	
	0,358

	28.
	Строительство отопительной установки с электрообору-дованием
	КНС №21
	2012
	
	0,70
	
	
	
	0,70

	29.
	Строительство автономного источника на газовом топливе
	Детский сад в с.Власиха
	2013
	
	
	0,15
	
	
	0,15

	30.
	Строительство автономного источника на газовом топливе
	Детский сад в п.Лесной
	2013
	
	
	0,15
	
	
	0,15

	31.
	Строительство автономного источника на газовом топливе
	Усадебная застройка мкр.Лесная поляна 
	2015
	
	
	
	
	
	

	32.
	Строительство автономного источника на газовом топливе
	Детский сад в п.Новомихайловка
	2015
	
	
	
	
	0,15
	0,15

	ИТОГО по Индустриальному району
	
	74,984
	49,45
	56,706
	65,841
	61,268
	308,249

	ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

	33.
	Строительство головного участка тепломагистрали   М 22 «БТЭЦ-2-    пр-кт Ленина»,    2Д-800мм
	мкр. «Юбилейный» всего:, в том числе
	2011-2013
	6,102
	0
	0,9
	0
	0
	7,002

	656. 
	Строительство тепловой сети от  ТК-85/б на тепломагистрали 

М 23. Выполнить перекладку участка тепловой сети от  ТК-85 до ТК-85/б на Д-300мм, протяженностью 300м.
	10-этажный жилой дом по ул.Глушкова,6
	2011
	0,9
	
	
	
	
	0,9

	657. 
	Строительство тепловой сети от  ТК-85/б на тепломагистрали 

М 23. Выполнить перекладку участка тепловой сети от  ТК-85 до ТК-85/б на Д-300мм, протяженностью 300м.
	10-этажный жилой дом по ул.Беляева,21
	2013
	
	
	0,9
	
	
	0,9

	658. 
	Строительство тепловой сети от   ТК 15 на тепломагистрали 

М 22
	Жилой дом по ул.Чудненко,3Б
	2011
	0,44
	
	
	
	
	0,44

	659. 
	Строительство тепловой сети от   ТК 15 на тепломагистрали 

М 22
	Жилой дом по ул.Чеглецова,10А
	2011
	0,44
	
	
	
	
	0,44

	660. 
	Строительство тепловой сети от  ТК-92 на тепломагистрали   М 233. Выполнить перекладку участка тепловой сети от  ТК-99 до ТК-102 на    Д-400мм, протяженностью 387м
	Жилой дом по ул.Глушкова,21
	2011
	1,022
	
	
	
	
	1,022

	661. 
	Строительство тепловой сети от 

ТК-81 на тепломагистрали

М221
	Жилой дом по ул.Чеглецова,66Б
	2011
	2,1
	
	
	
	
	2,1

	662. 
	Строительство внутриквартальной тепловой сети от ЦТП №469
	Жилой дом по ул.Западная,5-я,59
	2011
	1,2
	
	
	
	
	1,2

	34.
	Строительство тепловой сети от  ТК-130 на тепломагистрали М234
	Группа жилых домов по ул.Э.Алексеевой, 61,63,65, проезду Прямому,6 всего:, в том числе
	2011-2013
	0,73
	1,86
	0,51
	0
	0
	3,10

	663. 
	Строительство тепловой сети от  ТК-130 на тепломагистрали М234
	Жилой дом по ул.Э.Алексеевой,61
	2012
	
	0,96
	
	
	
	0,96

	664. 
	Строительство тепловой сети от  ТК-130 на тепломагистрали М234
	Жилой дом по ул.Э.Алексеевой,63
	2011
	0,73
	
	
	
	
	0,73

	665. 
	Строительство тепловой сети от  ТК-130 на тепломагистрали М234
	Жилой дом по ул.Э.Алексеевой,65
	2012
	
	0,90
	
	
	
	0,90

	666. 
	Строительство тепловой сети от  ТК-130 на тепломагистрали М234
	Жилой дом по пр.Прямой,6
	2013
	
	
	0,51
	
	
	0,51

	667. 
	Строительство тепловой сети от  ТК-130 на тепломагистрали М234
	ЦТП
	2011
	
	
	
	
	
	-

	  35 
	Подключение от ТК-врезки тепловой сети на жилой дом по ул.Цеховой, 15. Выполнить перекладку участка тепловой сети на   Д-250мм от ТК-12 до ТК врезки на Кипринский завод, протяженностью 170м
	Жилой дом по ул.Цеховая,15а
	2008-2012
	
	1,356
	
	
	
	1,356

	  36
	Строительство тепловой сети от  ТК-71а на тепломагистрали 

М 22
	Жилой дом по ул.Пионеров,1
	2007-2011
	0,8
	
	
	
	
	0,8

	73. 
	Подключение от тепловой сети на здание ОАО «БОКБА»
	Жилые дома по ул.Петра Сухова,2а,2в
	2008-2012
	
	0,76
	
	
	
	0,76

	74. 
	Строительство тепловой сети от   ТК 49/5 на тепломагистрали   М 21
	кв.414

Многоэт. жилой дом по ул.Брестской, 1б
	
	0,22
	
	
	
	
	0,22

	75. 
	Подключение от внутриквартальной тепловой сети
	ул.Сизова, 10а
	2011-2012
	0,409
	0,409
	
	
	
	0,818

	ИТОГО по Октябрьскому району
	
	8,261
	4,385
	1,41
	0
	0
	14,056

	ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

	76. 
	Строительство тепловой сети от  ТК-7б/4а на тепломагистрали   М 41. Выполнить перекладку участка тепловой сети от  ТК-7б/4 до ТК-7б/5 на Д-400мм, протяженностью 287м.
	Многоквартирный дом по ул.Монтажников,12
	2010-2011
	1,165
	
	
	
	
	1,165

	77. 
	Строительство тепловой сети от   ТК 10а/4 на тепломагистрали КУБ.М31
	16-этажный жилой дом по ул.Георгия Исакова,264
	2010-2012
	1,17
	1,17
	
	
	
	2,34

	78. 
	
	кв.1094 всего:, в том числе
	2011-2014
	0,943
	1,15
	1,36
	0,364
	0
	3,817

	79. 
	Строительство тепловой сети от   ТК 143а/1 на

тепломагистрали   М 412. Выполнить перекладку участков тепловой сети на   Д-400мм от ТК 8/13 до ТК 8/16, протяженностью 410м; от ТК 8/16 до ТК 143а/1, протяженностью 280м
	Группа жилых домов по ул.Гущина,157, 157А, Малахова,44
	2011-2014
	0,943
	1,15
	1,36
	0,364
	0
	3,817

	80. 
	Строительство тепловой сети от   ТК 143а/1 на

тепломагистрали   М 412. Выполнить перекладку участков тепловой сети на   Д-400мм от ТК 8/13 до ТК 8/16, протяженностью 410м; от ТК 8/16 до ТК 143а/1, протяженностью 280м
	Жилой дом по ул.Гущина,157
	2011
	0,93
	
	
	
	
	0,93

	81. 
	Строительство тепловой сети от   ТК 143а/1 на

тепломагистрали   М 412. Выполнить перекладку участков тепловой сети на   Д-400мм от ТК 8/13 до ТК 8/16, протяженностью 410м; от ТК 8/16 до ТК 143а/1, протяженностью 280м
	Жилой дом по ул.Гущина,157А
	2012
	
	1,15
	
	
	
	1,15

	82. 
	Строительство тепловой сети от   ТК 143а/1 на

тепломагистрали   М 412. Выполнить перекладку участков тепловой сети на   Д-400мм от ТК 8/13 до ТК 8/16, протяженностью 410м; от ТК 8/16 до ТК 143а/1, протяженностью 280м
	Жилой дом по ул.Малахова,44
	2013
	
	
	1,36
	
	
	1,36

	83. 
	Строительство тепловой сети от   ТК 143а/1 на

тепломагистрали   М 412. Выполнить перекладку участков тепловой сети на   Д-400мм от ТК 8/13 до ТК 8/16, протяженностью 410м; от ТК 8/16 до ТК 143а/1, протяженностью 280м
	Спортивный зал ул.Гущина,157б
	2014
	
	
	
	0,364
	
	0,364

	84. 
	Строительство тепловой сети от   ТК 143а/1 на

тепломагистрали   М 412. Выполнить перекладку участков тепловой сети на   Д-400мм от ТК 8/13 до ТК 8/16, протяженностью 410м; от ТК 8/16 до ТК 143а/1, протяженностью 280м
	ЦТП
	2011
	0,013
	
	
	
	
	0,013

	85. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	кв.1075

(16-этажный жилой дом по ул.Юрина,241а)
	2013
	
	
	2,45
	
	
	2,45

	86. 
	Строительство тепловой сети от   ТК 1а на внутриквартальной тепловой сети от ЦТП №539. Выполнить перекладку тепловой сети с увеличением диаметра от     ЦТП №539 до ТК 1а.
	кв.1095

(10-этажный жилой дом по ул.Гущина, 173д)
	2011
	0,48
	
	
	
	
	0,48

	87. 
	Строительство тепловой сети от  ТК-12а на тепломагистрали   М 33
	Жилой дом по ул.Антона Петрова,222а
	2011
	0,985
	
	
	
	
	0,985

	88. 
	Строительство тепловой сети от   ТК 9/4 на тепломагистрали   М 411. Выполнить перекладку тепловой сети от ТК 9/2 до  ТК 9 на Д-500мм
	Жилой дом по ул.Юрина,299а
	2008-2012
	1,1
	1,1
	
	
	
	2,2

	47.
	Строительство автономного источника на газовом топливе
	Застройка в районе п.Научный Городок вдоль Гоньбинского тракта
	2011-2015
	
	
	
	
	
	

	48.
	Подключение от собственной котельной на газовом топливе
	Строительство пристройки к МОУ «Средняя общеобразовательная школа №97» под детский сад на 55 мест в с.Гоньба
	2013
	
	
	0,300
	
	
	0,300

	49.
	Строительство автономного источника на газовом топливе
	Детский сад в п.Казенная Заимка
	2013
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по Ленинскому району
	
	5,843
	3,42
	4,11
	0,364
	0
	13,737

	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

	  50
	
	мкр.17 всего:, в том числе
	2012
	0
	0,751
	0
	0
	0
	0,751

	85. 
	Строительство внутриквартальной тепловой сети от ЦТП №274
	Жилой дом по ул.Папанинцев,119
	2012
	
	0,590
	
	
	
	0,590

	86. 
	Строительство внутриквартальной тепловой сети от ЦТП №274
	Детский сад в мкр.17
	2012
	
	0,161
	
	
	
	0,161

	  51
	Строительство автономного источника на газовом топливе
	Жилой комплекс по Змеиногорскому тракту,104
	2011-2012
	
	
	
	
	
	

	 52
	Строительство автономного источника на газовом топливе
	Группа жилых домов по Змеиногорскому тракту,104м/4,3,2 всего:, в том числе
	2011-2013
	
	
	
	
	
	

	87. 
	Строительство автономного источника на газовом топливе
	Жилой дом по Змеиногорскому тракту,104м/4
	2011
	
	
	
	
	
	

	88. 
	Строительство автономного источника на газовом топливе
	Жилой дом по Змеиногорскому тракту,104м/3
	2012
	
	
	
	
	
	

	89. 
	Строительство автономного источника на газовом топливе
	Жилой дом по Змеиногорскому тракту,104м/2
	2013
	
	
	
	
	
	

	90. 
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	Жилые дома по ул.Партизанская,55
	2012
	
	2,45
	
	
	
	2,45

	91. 
	Строительство тепловой сети от  ТК-66/6а на тепломагистрали   М 21
	Жилые дома по ул.Партизанская,61
	2013
	
	
	1,114
	
	
	1,114

	92. 
	
	Группа жилых домов по ул.Приречная,1,5,9 всего:, в том числе
	2008-2013
	1,09
	1,09
	1,09
	0
	0
	3,27

	93. 
	Строительство тепловой сети от ТК 7 на тепломагистрали по ул.Максима Горького
	Жилой дом по ул.Приречная,1
	2011
	1,09
	
	
	
	
	1,09

	94. 
	Строительство тепловой сети от ТК 7 на тепломагистрали по ул.Максима Горького
	Жилой дом по ул.Приречная,5
	2012
	
	1,09
	
	
	
	1,09

	95. 
	Строительство тепловой сети от ТК 7 на тепломагистрали по ул.Максима Горького
	Жилой дом по ул.Приречная,9
	2013
	
	
	1,09
	
	
	1,09

	96. 
	Стоительство тепловой сети от котельной ИЗ-22/1
	Жилой дом по ул.Канатная,79б
	2010-2011
	2,4
	
	
	
	
	2,4

	97. 
	Подключение от внутриквартальной тепловой сети
	Жилой дом по ул.Чайковского,45а
	2011
	0,166
	
	
	
	
	0,166

	58.
	Строительство тепловой сети от котельной по      ул. Пушкина, 58
	Административное здание ул.Гоголя, 48
	2012
	
	0,717
	
	
	
	0,717

	59.
	 Строительство автономного источника на газовом топливе
	ДНТ «Благодатное» 
	2011-2015
	
	
	
	
	
	

	60.
	 Строительство автономного источника на газовом топливе
	ДНТ «Сибирская Долина» 
	2011-2015
	
	
	
	
	
	

	61.
	 Строительство автономного источника на газовом топливе
	ДНТ «Приозерное» 30%
	2011-2015
	
	
	
	
	
	

	62.
	 Строительство автономного источника на газовом топливе
	ДНП «Отрадное»
	2011-2015
	
	
	
	
	
	

	63.
	 Строительство автономного источника на газовом топливе
	ДНТ «Сибирь»
	2011-2015
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по Центральному району
	
	3,656
	5,008
	2,204
	0
	0
	10,868

	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

	  65 
	Строительство тепловой сети от тепломагистрали 

М 34, с точкой врезки у неподвижной опоры между ТК 40 и ТК 41. Выполнить перекладку тепловой сети от ТК 30 до ТК врезки на базу ОАО «Барнаульская горэлектросеть», протяженностью 190м
	14-этажный жилой дом ул.Молодежная,53
	2011-2012
	
	1,16
	
	
	
	1,16

	 66
	Строительство тепловой сети от 

ТК 44/7д на

тепломагистрали   М 22. Выполнить перекладку тепловой сети от ТК 44/7 до  ТК 44/7а на Д-325мм, от ТК 44/7в до     ТК 44/7д
	Жилой дом по просп.Строителей,33
	2006-2011
	1,1647
	
	
	
	
	1,1647

	 67
	Строительство автономного источника на газовом топливе
	Жилой дом по       пр-кту Коммунаров,120а
	2009-2011
	
	
	
	
	
	

	 68
	Подключение от внутриквартальных тепловых сетей
	кв.904

(16-этажный жилой дом по просп.Ленина,151б)
	2014
	
	
	
	0,615
	
	0,615

	79. 
	Строительство тепловой сети от  ТК-30/3 на тепломагистрали   М 34
	12-этажный жилой 

дом по пер.Революцион-ный,120а
	2012
	
	0,77
	
	
	
	0,77

	70.
	Строительство тепловой сети от   ТК 44/12 на тепломагистрали КУБ.М4
	МУЗ «Городская поликлиника №3» ул.Молодежная, 35
	2013
	
	
	0,843
	
	
	0,843

	71.
	Строительство тепловой сети от   ТК 21с/2 на

тепломагистрали   М 313. Выполнить перекладку тепловой сети от ТК 22с до  ТК 23с на Ду 600мм, протяженностью 230м.
	Реконструкция корпусов МУЗ «Детская городская клиническая больница №7»
	2014
	
	
	
	1,614
	
	1,614

	72.
	Строительство тепловой сети от  ТК-30/3 на тепломагистрали   М 34
	кв.319 12-этажный жилой дом по пер.Революцион-

ному, 120
	2012
	
	0,36
	
	
	
	0,36

	ИТОГО по Железнодорожному району
	
	1,1647
	2,29
	0,843
	2,229
	0
	6,5267

	
	
	ИТОГО:
	
	93,9087
	64,548
	65,273
	68,434
	61,268
	353,4367


Примечание: Конкретные мероприятия по строительству сетей и сооружений, а также реконструкции существующих и их стоимость будут определены в соответствии с инвестиционной программой ОКК.

5.6. Газоснабжение

Развитие газовой инфраструктуры в городском округе предусматривается в направлении газоснабжения планируемых к строительству капитальных объектов и газоснабжения существующих объектов капитального строительства.

Информация о перспективах роста присоединяемых газовых мощностей на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края для планируемых к строительству капитальных объектов указана в таблице №33.

Для обеспечения указанных газовых мощностей предусматривается строительство газовых сетей высокого, низкого давления и установка газорегуляторных пунктов (ГРП), указанных в таблице №34.

Информация о перспективах роста присоединяемых газовых мощностей на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края для планируемых к строительству капитальных объектов указана в таблице №35.

Для газоснабжения существующих объектов капитального строительства предполагается проектирование и строительство газовых сетей указанных в таблице №36.

Для устойчивой и надежной работы системы газоснабжения города Барнаула с учетом темпов строительства и покрытия планируемых нагрузок (см.таблицу №33,35) предусматриваются мероприятия по оптимизации и развитию систем газоснабжения, включающие подключение существующих и проектируемых индивидуальных жилых домов и котельных, работающих на твердом и жидком топливе, к газовым сетям, а также перевод объектов, использующих сжиженный углеводородный газ, на использование природного газа. Это способствует улучшению экологической обстановки в городе за счет снижения вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при сгорании топлива. При установке в индивидуальных жилых домах газоиспользующего оборудования для теплоснабжения, пищеприготовления и подготовки горячей воды повышается комфортность проживания населения. Снижается стоимость одного кубического метра газа поставляемого потребителю за счет исключения этапов по сжижению газа и его доставки потребителю автомобильным транспортом.

Таблица №33

ИНФОРМАЦИЯ

о перспективах роста присоединяемых газовых мощностей на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края с указанием мест их расположения (для газификации планируемых к строительству объектов)

	№ п/п
	Квартал, объект капитального строительства
	Период строительства объектов, годы
	Объем газоснабжения с разбивкой на этапы ввода объектов в эксплуатацию (ориентировочные сроки ввода), тыс.куб.м/час
	Объем газоснабжения,

тыс.куб.м/час

	
	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН

	1
	кв.2023
	2011-2015
	0,6075
	0,6075
	0,6075
	0,6075
	0,6075
	3,0375

	668. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Жилой дом по ул.Просторная,240
	2009-2011
	0,015
	0
	0
	0
	0
	0,015

	3
	Малоэтажные жилые дома в границах улиц Энтузиастов, Геодезическая, Антона Петрова, Солнечная поляна (таунхаусы, I очередь)
	2011-2013
	0,132
	0,265
	0,132
	0
	0
	0,531

	4
	Здание общественного назначения
	2013
	0,065
	0
	0
	0
	0
	0,065

	5
	Средняя школа в. п.Солнечная поляна
	2013
	0,234
	0
	0
	0
	0
	0,234

	6
	Здание магазина ул.А.Петрова,364
	2013
	0,057
	0
	0
	0
	0
	0,057

	7
	Здание магазина ул.А.Петрова,362
	2013
	0,057
	0
	0
	0
	0
	0,057

	8
	Малоэтажная высокоплотная застройка, объекты общественного назначения по ул.Солнечная поляна, Просторная, А.Петрова. III-я очередь
	2012
	0
	0,057
	0
	0
	0
	0,057

	9
	Детский сад
	2014
	0
	0
	
	0,019
	0
	0,019

	10
	Детский сад в с.Власиха
	2013
	0
	0
	0,019
	0
	0
	0,019

	11
	Детский сад в п.Лесной
	2013
	0
	0
	0,019
	0
	0
	0,019

	12
	Усадебная застройка мкр.Лесная поляна (30%)
	2015
	0
	0
	0
	0
	0,642
	0,642

	ИТОГО по Индустриальному району
	1,1682
	0,93
	0,7782
	0,6265
	1,2495
	4,753

	ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

	Газоснабжаемые объекты в Октябрьском районе отсутствуют

	ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

	13
	Застройка в районе п.Научный Городок вдоль Гоньбинского тракта
	2011-2015
	0,1104
	0,1104
	0,1104
	0,1104
	0,1104
	0,552

	14
	Детский сад в п.Казенная Заимка
	2013
	0
	0
	0,042
	0
	0
	0,042

	ИТОГО по Ленинскому району
	0,1104
	0,1104
	0,1524
	0,1104
	0,1104
	0,5940

	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

	15
	Жилой комплекс по Змеиногорскому тракту,104
	2011-2012
	0,691
	0,691
	0
	0
	0
	1,382

	16
	Группа жилых домов по Змеиногорскому тракту,104м/4,3,2 всего:, в том числе
	2011-2013
	0,0922
	0,0922
	0,0922
	0
	0
	0,27766

	98. 
	Жилой дом по Змеиногорскому тракту,104м/4
	2011
	0,0922
	0
	0
	0
	0
	0,0922

	99. 
	Жилой дом по Змеиногорскому тракту,104м/3
	2012
	0
	0,0922
	0
	0
	0
	0,0922

	100. 
	Жилой дом по Змеиногорскому тракту,104м/2
	2013
	0
	0
	0,0922
	0
	0
	0,0922

	17
	Жилой дом по ул.Канатная,79б
	2010-2011
	7,46
	0
	0
	0
	0
	7,46

	18
	ДНТ «Благодатное» 30%
	2011-2015
	0,0972
	0,0972
	0,0972
	0,0972
	0,0972
	0,486

	19
	ДНТ «Сибирская Долина» 30%
	2011-2015
	0,0600
	0,0600
	0,0600
	0,0600
	0,0600
	0,300

	20
	ДНТ «Приозерное» 30%
	2011-2015
	0,0444
	0,0444
	0,0444
	0,0444
	0,0444
	0,222

	21
	ДНП «Отрадное» 30%
	2011-2015
	0,0462
	0,0462
	0,0462
	0,0462
	0,0462
	0,231

	22
	ДНТ «Сибирь» 30%
	2011-2015
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,220

	23
	Придорожный комплекс сервисного обслуживания (165 рабочих мест), Змеиногорский 

тракт, 118
	2013
	0
	0
	0,054
	0
	0
	0,054

	ИТОГО по Центральному району
	1,075
	1,075
	0,438
	0,2918
	0,2918
	3,1716

	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

	24
	Жилой дом по просп.Коммунаров,120а
	2009-2011
	0,056
	
	
	
	
	0,056

	ИТОГО по Железнодорожному району
	0,056
	0
	0
	0
	0
	0,056

	ИТОГО по городскому округу-городу Барнаулу Алтайского края
	2,4096
	2,1154
	1,3686
	1,0287
	1,6517
	8,5746


Таблица №34

СВЕДЕНИЯ

О размерах планируемых объемов газа с формированием объектов газовой инфраструктуры 

 (для газификации планируемых к строительству объектов)

	№ п/п
	Наименование объекта коммунальной инфраструктуры, создание которого необходимо для обеспечения подключения вновь создаваемых, реконструируемых объектов капитального строительства
	Квартал, объект капитального строительства
	Период строительства объектов, годы
	Объем газа с разбивкой на этапы ввода объектов в эксплуатацию (ориентировочные сроки ввода), тыс.куб.м/час
	Объем газоснабжения,

тыс.куб.м/час

	
	
	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН

	1
	Газопроводы высокого давления протяженностью 450 м от двух точек подключения на газопроводе по ул.Власихинской, два ГРП и разводящие сети низкого давления 
	кв.2023
	2011-2015
	0,6075
	0,6075
	0,6075
	0,6075
	0,6075
	3,0375

	2
	Газопровод низкого давления протяженностью 75 м с точкой подключения от газопровода по ул.Просторной
	Жилой дом по ул.Просторная,240
	2009-2011
	0,015
	0
	0
	0
	0
	0,015

	3
	Газопровод высокого давления протяженностью 1200 м от точки подключения на газопроводе по ул.Просторной, ГРП и разводящие сети низкого давления
	Малоэтажные жилые дома в границах улиц Энтузиастов, Геодезическая, Антона Петрова, Солнечная поляна (таунхаусы, I очередь)
	2011-2013
	0,132
	0,265
	0,132
	0
	0
	0,531

	4
	Газопровод высокого давления от точки подключения на газопроводе высокого давления по ул.Просторной, ГРП и разводящие сети низкого давления
	Здание общественного назначения
	2013
	0,065
	0
	0
	0
	0
	0,065

	
	
	Средняя школа в. П.Солнечная поляна
	2013
	0,234
	0
	0
	0
	0
	0,234

	
	
	Здание магазина ул.А.Петрова,364
	2013
	0,057
	0
	0
	0
	0
	0,057

	
	
	Здание магазина ул.А.Петрова,362
	2013
	0,057
	0
	0
	0
	0
	0,057

	
	
	Малоэтажная высокоплотная застройка, объекты общественного назначения по ул.Солнечная поляна, Просторная, А.Петрова. III-я очередь
	2012
	0
	0,057
	0
	0
	0
	0,057

	
	
	Детский сад
	2014
	0
	0
	
	0,019
	0
	0,019

	5
	Газопровод низкого давления
	Детский сад в с.Власиха
	2013
	0
	0
	0,019
	0
	0
	0,019

	6
	Газопровод низкого давления
	Детский сад в п.Лесной
	2013
	0
	0
	0,019
	0
	0
	0,019

	7
	Газопровод высокого давления протяженностью 6500 м от точки подключения на газопроводе Д-159мм перед ГГРП-15 от ГРС-2 до с.Солоновка, десять ГРП и разводящие сети низкого давления
	Усадебная застройка мкр.Лесная поляна (30%)
	2015
	0
	0
	0
	0
	0,642
	0,642

	
	ИТОГО по Индустриальному району
	1310,561
	1310,323
	1310,171
	1310,019
	1310,642
	6551,715

	
	ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

	
	Газоснабжаемые строящиеся объекты в Октябрьском районе отсутствуют

	
	ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

	8
	Газопровод высокого давления протяженностью 105 м от точки подключения на газопроводе вдоль Гоньбинского тракта, ГРП и разводящий газопровод низкого давления протяженностью 4200м
	Застройка в районе п.Научный Городок вдоль Гоньбинского тракта
	2011-2015
	0,1104
	0,1104
	0,1104
	0,1104
	0,1104
	0,552

	9
	Газопровод низкого давления
	Детский сад в п.Казенная Заимка
	2013
	0
	0
	0,042
	0
	0
	0,042

	
	ИТОГО по Ленинскому району
	0,1104
	0,1104
	0,1524
	0,1104
	0,1104
	0,5940

	
	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

	10
	
	Жилой комплекс по Змеиногорскому тракту,104
	2011-2012
	0,691
	0,691
	0
	0
	0
	1,382

	11
	Газопровод высокого давления 10 м, ГРП и разводящий газопровод низкого давления протяженностью 2000м
	Группа жилых домов по Змеиногорскому тракту,104м/4,3,2 всего:, в том числе
	2011-2013
	0,0922
	0,0922
	0,0922
	0
	0
	0,27766

	
	101. 
	Жилой дом по Змеиногорскому тракту,104м/4
	2011
	0,0922
	0
	0
	0
	0
	0,0922

	
	102. 
	Жилой дом по Змеиногорскому тракту,104м/3
	2012
	0
	0,0922
	0
	0
	0
	0,0922

	
	103. 
	Жилой дом по Змеиногорскому тракту,104м/2
	2013
	0
	0
	0,0922
	0
	0
	0,0922

	12
	Газопровод высокого давления протяженностью 6500 м от точки подключения на газопроводе, двенадцать ГРП и газопровод низкого давления протяженностью 34000 м
	ДНТ «Благодатное» 30%
	2011-2015
	0,0972
	0,0972
	0,0972
	0,0972
	0,0972
	0,486

	13
	Газопровод высокого давления протяженностью 5800 м, ГГРП 
	ДНТ «Сибирская Долина» 30%
	2011-2015
	0,0600
	0,0600
	0,0600
	0,0600
	0,0600
	0,300

	14


	Газопровод высокого давления от газопровода ДНТ «Сибирская Долина», ГРП и разводящие сети низкого давления
	ДНТ «Сибирь» 30%
	2011-2015
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,044
	0,220

	
	
	ДНТ «Приозерное» 30%
	2011-2015
	0,0444
	0,0444
	0,0444
	0,0444
	0,0444
	0,222

	15
	Газопровод высокого давления от ГРП п.Черницк и разводящие газовые сети низкого давления
	ДНП «Отрадное» 30%
	2011-2015
	0,0462
	0,0462
	0,0462
	0,0462
	0,0462
	0,231

	16
	Газопровод высокого давления, ГРП, газопровод низкого давления
	Придорожный комплекс сервисного обслуживания (165 рабочих мест), Змеиногорский 

тракт, 118
	2013
	0
	0
	5,39
	0
	0
	5,39

	
	ИТОГО по Центральному району
	1,075
	1,075
	0,438
	0,2918
	0,2918
	3,1716

	
	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

	17
	Газопровод высокого давления протяженностью 472 м от точки подключения на газопроводе по пр-кту Коммунаров
	Жилой дом по просп.Коммунаров,120а
	2009-2011
	0,056
	
	
	
	
	0,056

	
	ИТОГО по Железнодорожному району
	0,056
	
	
	
	
	0,056

	
	ИТОГО по городскому округу-городу Барнаулу Алтайского края
	2,4096
	2,1154
	1,3686
	1,0287
	1,6517
	8,5746


Таблица №35

ИНФОРМАЦИЯ

о перспективах роста присоединяемых газовых мощностей на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края с указанием мест их расположения (для газификации существующих капитальных объектов)

	№ п/п
	Объект проектирования и строительства 
	Период строительства объектов, годы
	Объем газа с разбивкой на этапы газоснабжения, тыс.куб.м/час
	Объем газоснабжения,

тыс.куб.м/час

	
	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН

	Проектирование

	1
	Газоснабжение жилых домов микрорайона «Инициативный» Индустриального района г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	2
	Газовые сети жилого сектора по ул.Куета Индустриального района г.Барнаула Алтайского края (2 очередь)
	2011
	
	
	
	
	
	*

	3
	Газовые сети высокого давления и ГРП в границах улиц 42 Краснознаменной Бригады, Ядерной, Сухэ-Батора, Островского, Энтузиастов, проезда Станкостроительного 4-го, Новгородской, Советской Армии г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	4
	Реконструкция газопровода среднего давления до котельной УБ 14/3 п.Куета Индустриального района г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	5
	Газоснабжение котельной по ул.Первомайской, 50б с.Власиха г.Барнаула
	2011
	
	
	
	
	
	*

	6
	Газовая котельная для п.Лесной Индустриального района г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	7
	Газоснабжение котельной по ул.Центральная, 25 с.Новомихайловка Индустриального района г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	
	
	
	
	*

	8
	Газопровод высокого давления по ул.Власихинской от ул.Малахова до ул.Фурманова г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	
	
	
	*

	9
	Газоснабжение котельной по ул.Строительная, 16 с.Власиха Индустриального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	
	
	
	*

	Строительство

	10
	Газоснабжение котельной по ул.Первомайской, 50б в с.Власиха г.Барнаула
	2011
	0,0567
	
	
	
	
	0,0567

	11
	Газоснабжение жилых домов микрорайона «Инициативный» Индустриального района г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	0,480
	
	
	
	0,480

	12
	Газовые сети жилого сектора по ул.Куета Индустриального района г.Барнаула Алтайского края (2 очередь)
	2012
	
	0,440
	
	
	
	0,440

	13
	Газовая котельная для п.Лесной Индустриального района г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	
	
	
	
	

	14
	Реконструкция газопровода среднего давления до котельной УБ 14/3 п.Куета Индустриального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	
	
	
	Параллельная прокладка для увеличения пропускной способности

	15
	Газоснабжение котельной по ул.Центральная, 25 с.Новомихайловка Индустриального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	
	
	
	

	16
	Газопровод высокого давления по ул.Власихинской от ул.Малахова до ул.Фурманова г.Барнаула Алтайского края
	2014
	
	
	
	20,842
	
	20,842

	17
	Газоснабжение котельной по ул.Строительная, 16 с.Власиха Индустриального района г.Барнаула Алтайского края
	2014
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по Индустриальному району
	0,0567
	0,92
	0
	20,842
	0
	21,8187

	ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

	Проектирование

	18
	Распределительный газопровод и ГРП микрорайона «Докучаево» Ленинского района г.Барнаула Алтайского края 
	2011
	
	
	
	
	
	*

	19
	Газоснабжение жилых домов по ул.Георгия Исакова, 169, 171, 175 Ленинского района г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	20
	Распределительный газопровод и ГРП в квартале улиц Малахова, Покровской, проездов Мирный 3-й, 4-ый Ленинского района г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	21
	Газоснабжение жилых домов от ГРП 40/2 Ленинского района г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	
	
	
	
	*

	Строительство

	22
	Распределительный газопровод и ГРП микрорайона «Докучаево» Ленинского района г.Барнаула Алтайского края 
	2011
	1,893
	
	
	
	
	1,893

	23
	Газоснабжение жилых домов по ул.Георгия Исакова, 169, 171, 175 Ленинского района г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	1,280
	
	
	
	1,280

	24
	Газоснабжение жилых домов от ГРП 40/2 Ленинского района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	3,040
	
	
	3,040

	25
	Газопровод высокого давления до котельной Алтайской краевой психиатрической больницы №3 по ул.Центральной, 6 в п.Березовка г.Барнаула Алтайского края 
	2013
	
	
	0,779
	
	
	0,779

	26
	Газоснабжение Алтайской краевой психиатрической больницы №3 по ул.Центральной,6 в п.Березовка г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по Ленинскому району
	1,893
	1,28
	3,819
	0
	0
	6,992

	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

	Проектирование

	27
	Распределительный газопровод от ул.Пушкина по пр.Комсомольскому до ГРП 14 г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	28
	Распределительный газопровод по ул.Центральной, Школьной, Молодежной, Полевой в с.Лебяжье г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	29
	Газоснабжение жилого дома по ул.Интернациональной, 135 г.Барнаула
	2011
	
	
	
	
	
	*

	30
	Газоснабжение жилого дома по ул.Короленко, 3 г.Барнаула
	2011
	
	
	
	
	
	*

	31
	Газовые сети низкого давления по улицам Стрелецкой, Сибирской, Волжской, Ржевской, пер.Проходному г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	32
	Газоснабжение жилых домов по ул.Парковая, 34, 47 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	33
	Газоснабжение жилых домов по ул.Тепличный комбинат Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	34
	Распределительный газопровод и ГРП в п.Мохнатушка г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	35
	Газоснабжение жилых домов в границах ул.Аванесова, Веховского, пер.Пожарного, Сычева Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	36
	Расширение автономного источника теплоснабжения по адресу: ул.Аванесова, 32 г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	37
	Реконструкция котельной в связи с переводом на природный газ по ул.Тяптина, 40 г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	38
	Реконструкция котельной в связи с переводом на природный газ по ул.Интернациональной, 121 г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	39
	Газоснабжение котельной по ул.Пушкина, 47 г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	40
	Автономный источник теплоснабжения для школы и объектов соцкультбыта по ул.Аванесова, 44 г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	41
	Автономный источник теплоснабжения детского сада по ул.Радужной, 4 п.Борзовая Заимка г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	42
	Газоснабжение жилых домов по ул.Мусоргского, Зоотехнической г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	
	
	
	
	*

	43
	Распределительные газовые сети для микрорайонов примыкающих к пр-кту Комсомольскому г.Барнаула (1 очередь)
	2012
	
	
	
	
	
	*

	44
	Газоснабжение жилого дома по ул.Льва Толстого, 5, г.Барнаула 
	2012
	
	
	
	
	
	*

	45
	Газоснабжение природным газом жилых домов по ул.Ленина, 131, 137, 139, г.Барнаула 
	2012
	
	
	
	
	
	*

	46
	Газоснабжение жилого дома по ул.Ползунова, 19, г.Барнаула 
	2012
	
	
	
	
	
	*

	47
	Газоснабжение котельной по ул.Анатолия, 193 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	
	
	
	
	*

	48
	Газоснабжение котельной для зданий по пр-кту Красноармейскому, 19, 21 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	
	
	
	
	*

	49
	Газоснабжение котельной по ул.Никитина, 22 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	
	
	
	
	*

	50
	Газоснабжение котельной по ул.Партизанской, 195 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	
	
	
	
	*

	51
	Газоснабжение котельной по ул.Промышленной, 3, п.Центральный Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	
	
	
	
	*

	52
	Газоснабжение котельной по ул.Чкалова, 194, Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	
	
	
	
	*

	53
	Газоснабжение котельной по ул.Никитина, 31 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	
	
	
	
	*

	54
	Модульная котельная на природном газе для школы в п.Черницк Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	
	
	
	
	*

	55
	Распределительные газовые сети для микрорайонов примыкающих к пр-кту Комсомольскому г.Барнаула (2 очередь)
	2013
	
	
	
	
	
	*

	56
	Газоснабжение жилого дома по ул.Профинтерна, 45, г.Барнаула 
	2013
	
	
	
	
	
	*

	57
	Газоснабжение жилых домов по ул.Анатолия, 60, 64, 68, г.Барнаула 
	2013
	
	
	
	
	
	*

	58
	Газоснабжение жилого дома по ул.Максима Горького, 38а, 45, г.Барнаула 
	2013
	
	
	
	
	
	*

	59
	Газоснабжение жилого дома по ул.Интернациональная, 54, г.Барнаула 
	2013
	
	
	
	
	
	*

	60
	Газоснабжение жилых домов по пр-кту Комсомольскому, 124, 126, г.Барнаула 
	2013
	
	
	
	
	
	*

	61
	Газоснабжение от установки СУГ жилого дома по пр-кту Ленина, 43, г.Барнаула 
	2013
	
	
	
	
	
	*

	62
	Газоснабжение жилого дома по ул.Никитина, 58, г.Барнаула 
	2013
	
	
	
	
	
	*

	63
	Газоснабжение от установки СУГ жилого дома по ул.Папанинцев, 76 г.Барнаула
	2013
	
	
	
	
	
	*

	64
	Газоснабжение от установки СУГ жилого дома по ул.Партизанской, 120 г.Барнаула
	2013
	
	
	
	
	
	*

	65
	Газоснабжение от установки СУГ жилого дома по ул.Пролетарской, 69 г.Барнаула
	2013
	
	
	
	
	
	*

	66
	Газоснабжение от установки СУГ жилого дома по пр-кту Социалистическому, 85 г.Барнаула
	2013
	
	
	
	
	
	*

	67
	Газоснабжение жилого дома по ул.Пролетарской, 48, г.Барнаула 
	2013
	
	
	
	
	
	*

	68
	Газоснабжение жилого дома по ул.Чкалова, 1б, г.Барнаула 
	2013
	
	
	
	
	
	*

	69
	Газоснабжение котельной по ул.Чкалова, 1б Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	
	
	
	*

	70
	Газовая котельная для жилых домов по ул.Аванесова, 103б Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	
	
	
	*

	71
	Газовая котельная для жилых домов по ул.Аванесова, 132 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	
	
	
	*

	72
	Газовая котельная для жилых домов по ул.Аванесова, 94 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	
	
	
	*

	73
	Газовая котельная для жилых домов по Змеиногорскому тр-ту, 25 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	
	
	
	*

	74
	Газовая котельная для жилых домов по ул.Анатолия, 241 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	
	
	
	*

	Строительство

	75
	Распределительный газопровод от ул.Пушкина по пр.Комсомольскому до ГРП 14 г.Барнаула Алтайского края
	2011-2013
	1,600
	1,600
	1,600
	
	
	4,800

	76
	Газоснабжение жилых домов от ГРП-10, 11, 12 в п.Борзовая Заимка Центрального района г.Барнаула Алтайского края 
	2011
	0,4845
	
	
	
	
	0,4845

	77
	Распределительный газопровод по улицам Школьной, Центральной в с.Лебяжье Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2011
	0,112
	
	
	
	
	0,112

	78
	Газопровод в границах ул.Вербной, проезда Ангарского, ул.Краевой, проездаТашкентского, ул.Загородной, ул.Кутузова, ул.Хвойной Центрального района г.Барнаула
	2011
	5,113
	
	
	
	
	5,113

	79
	Газопровод высокого давления до ГРП в п.Борзовая Заимка Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2011
	2,678
	
	
	
	
	2,678

	80
	Газоснабжение жилых домов от ГРП-3 в п.Борзовая Заимка Центрального района г.Барнаула Алтайского края 
	2011
	0,377
	
	
	
	
	0,377

	81
	Котельная на природном газе по ул.Гоголя, 16 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2011
	0,212
	
	
	
	
	0,212

	82
	Автономный источник теплоснабжения поликлиники №5 по ул.Аванесова, 32 г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	

	83
	Автономный источник теплоснабжения ГУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер» по ул.Льва Толстого, 23 г.Барнаула
	2011
	0,074
	
	
	
	
	0,074

	84
	Котельная на природном газе для школы №94 в п.Бельмесево Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2011
	0,047
	
	
	
	
	0,047

	85
	Расширение автономного источника теплоснабжения по адресу: ул.Аванесова, 32 г.Барнаула Алтайского края
	2011
	0,130
	
	
	
	
	0,130

	86
	Автономный источник теплоснабжения с использованием природного газа по ул.Мусоргского, 22 г.Барнаула Алтайского края
	2011
	0,080
	
	
	
	
	0,080

	87
	Газоснабжение котельной по ул.Пушкина, 47 г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	

	88
	Газоснабжение п.Центрального Центрального района г.Барнаула 
	2012
	
	2,637
	
	
	
	2,637

	89
	Газоснабжение жилого дома по ул.Интернациональной, 135 г.Барнаула
	2012
	
	0,030
	
	
	
	0,030

	90
	Распределительный газопровод по ул.Центральной, Школьной, Молодежной, Полевой в с.Лебяжье г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	0,616
	
	
	
	0,616

	91
	Распределительный газопровод и ГРП в п.Мохнатушка г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	0,229
	
	
	
	0,229

	92
	Газопровод до жилых домов п.Ягодное Центрального района г.Барнаула
	2012
	
	1,195
	
	
	
	1,195

	93
	Распределительный газопровод от ГГРП п.Сибирская долина до ГГРП с.Бельмесево и ГГРП с.Лебяжье г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	13,648
	
	
	
	13,648

	94
	ГГРП с.Лебяжье г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	106,000
	
	
	
	106,000

	95
	Реконструкция котельной в связи с переводом на природный газ по ул.Тяптина, 40 г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	0,130
	
	
	
	0,130

	96
	Реконструкция котельной в связи с переводом на природный газ по ул.Интернациональной, 121 г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	
	
	
	
	

	97
	Автономный источник теплоснабжения для школы и объектов соцкультбыта по ул.Аванесова, 44 г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	
	
	
	
	

	98
	Автономный источник теплоснабжения детского сада по ул.Радужной, 4 п.Борзовая Заимка г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	
	
	
	
	

	99
	Газоснабжение жилых домов по ул.Мусоргского, Зоотехнической г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	1,200
	
	
	1,200

	100
	Распределительные газовые сети для микрорайонов примыкающих к пр-кту Комсомольскому г.Барнаула (1 очередь)
	2013
	
	
	1,600
	
	
	1,600

	101
	Газоснабжение жилого дома по ул.Льва Толстого, 5, г.Барнаула 
	2013
	
	
	0,072
	
	
	0,072

	102
	Газоснабжение природным газом жилых домов по ул.Ленина, 131, 137, 139, г.Барнаула 
	2013
	
	
	0,428
	
	
	0,428

	103
	Газоснабжение жилого дома по ул.Ползунова, 19, г.Барнаула 
	2013
	
	
	0,088
	
	
	0,088

	104
	Газовые сети низкого давления по улицам Стрелецкой, Сибирской, Волжской, Ржевской, пер.Проходному г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	0,1975
	
	
	0,1975

	105
	Газоснабжение жилых домов по ул.Парковая, 34, 47 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	0,277
	
	
	0,277

	106
	Газоснабжение жилых домов по ул.Тепличный комбинат Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	0,0325
	
	
	0,0325

	107
	Газоснабжение жилого дома по ул.Короленко, 3 г.Барнаула
	2013
	
	
	0,030
	
	
	0,030

	108
	Газоснабжение жилых домов в границах ул.Аванесова, Веховского, пер.Пожарного, Сычева Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	0,240
	
	
	0,240

	109
	Распределительный газопровод высокого давления и ГРП в п.Черницк г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	0,9826
	
	
	0,9826

	110
	Газоснабжение ст.Ползунова Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	0,141
	
	
	0,141

	111
	Газоснабжение котельной по ул.Анатолия, 193 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	0,0393
	
	
	0,0393

	112
	Газоснабжение котельной для зданий по пр-кту Красноармейскому, 19, 21 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	
	
	
	

	113
	Газоснабжение котельной по ул.Никитина, 22 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	
	
	
	

	114
	Газоснабжение котельной по ул.Партизанской, 195 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	0,248
	
	
	0,248

	115
	Газоснабжение котельной по ул.Промышленной, 3, п.Центральный Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	
	
	
	

	116
	Газоснабжение котельной по ул.Чкалова, 194, Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	
	
	
	

	117
	Газоснабжение котельной по ул.Никитина, 31 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	
	
	
	

	118
	Модульная котельная на природном газе для школы в п.Черницк Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	
	
	
	

	119
	Распределительные газовые сети для микрорайонов примыкающих к пр-кту Комсомольскому г.Барнаула (2 очередь)
	2014
	
	
	
	2,000
	
	2,000

	120
	Газоснабжение жилого дома по ул.Профинтерна, 45, г.Барнаула 
	2014
	
	
	
	0,072
	
	0,072

	121
	Газоснабжение жилых домов по ул.Анатолия, 60, 64, 68, г.Барнаула 
	2014
	
	
	
	0,412
	
	0,412

	122
	Газоснабжение жилого дома по ул.Максима Горького, 38а, 45, г.Барнаула 
	2014
	
	
	
	0,288
	
	0,288

	123
	Газоснабжение жилого дома по ул.Интернациональная, 54, г.Барнаула 
	2014
	
	
	
	0,160
	
	0,160

	124
	Газоснабжение жилых домов по пр-кту Комсомольскому, 124, 126, г.Барнаула 
	2014
	
	
	
	0,188
	
	0,188

	125
	Газоснабжение от установки СУГ жилого дома по пр-кту Ленина, 43, г.Барнаула 
	2014
	
	
	
	0,084
	
	0,084

	126
	Газоснабжение жилого дома по ул.Никитина, 58, г.Барнаула 
	2014
	
	
	
	0,228
	
	0,228

	127
	Газоснабжение от установки СУГ жилого дома по ул.Папанинцев, 76 г.Барнаула
	2014
	
	
	
	0,052
	
	0,052

	128
	Газоснабжение от установки СУГ жилого дома по ул.Партизанской, 120 г.Барнаула
	2014
	
	
	
	0,088
	
	0,088

	129
	Газоснабжение от установки СУГ жилого дома по ул.Пролетарской, 69 г.Барнаула
	2014
	
	
	
	0,072
	
	0,072

	130
	Газоснабжение от установки СУГ жилого дома по пр-кту Социалистическому, 85 г.Барнаула
	2014
	
	
	
	0,048
	
	0,048

	131
	Газоснабжение жилого дома по ул.Пролетарской, 48, г.Барнаула 
	2014
	
	
	
	0,052
	
	0,052

	132
	Газоснабжение жилого дома по ул.Чкалова, 1б, г.Барнаула 
	2014
	
	
	
	0,096
	
	0,096

	133
	Газоснабжение котельной по ул.Чкалова, 1б Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2014
	
	
	
	
	
	

	134
	Газовая котельная для жилых домов по ул.Аванесова, 103б Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2014
	
	
	
	
	
	

	135
	Газовая котельная для жилых домов по ул.Аванесова, 132 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2014
	
	
	
	
	
	

	136
	Газовая котельная для жилых домов по ул.Аванесова, 94 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2014
	
	
	
	
	
	

	137
	Газовая котельная для жилых домов по Змеиногорскому тр-ту, 25 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2014
	
	
	
	
	
	

	138
	Газовая котельная для жилых домов по ул.Анатолия, 241 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2014
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по Центральному, Октябрьскому району
	33,6155
	126,085
	7,1759
	3,84
	0
	170,7164

	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

	Проектирование

	139
	Газоснабжение жилых домов в квартале улиц Северо-Западной, Юрина, Новороссийской, Аэродромной, проезда Источного г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	669. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	Газоснабжение котельной по ул.Коммунаров, 57а Железнодорожного района г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	
	
	
	
	*

	141
	Распределительный газопровод от отключающего устройства до ул.Новороссийской г.Барнаула Алтайского края
	2013-2014
	
	
	
	
	
	Параллельная прокладка для увеличения пропускной способности

	Строительство

	142
	Газоснабжение объектов предприятия ООО «Алтайхолод» по ул.Бехтерева, 2 в г.Барнауле
	2012
	
	5,600
	
	
	
	5,600

	143
	Газоснабжение жилых домов в квартале улиц Северо-Западной, Юрина, Новороссийской, Аэродромной, проезда Источного г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	1,11
	
	
	1,11

	144
	Газоснабжение котельной по ул.Коммунаров, 57а Железнодорожного района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по Железнодорожному району
	0
	0
	1,11
	0
	0
	1,11

	ИТОГО по городскому округу-городу Барнаулу Алтайского края
	35,5652
	128,285
	12,1049
	24,682
	0
	200,6371


     * - Объемы газа на проектируемые объекты будут определены в процессе разработки проектной документации

Таблица №36

СВЕДЕНИЯ

О размерах планируемых объемов газа с формированием объектов газовой инфраструктуры 

 (для газификации существующих капитальных объектов)

	№ п/п
	Наименование объекта коммунальной инфраструктуры, создание которого необходимо для обеспечения подключения существующих объектов капитального строительства
	Объект проектирования и строительства 
	Период строительства объектов, годы
	Объем газа с разбивкой на этапы газоснабжения, тыс.куб.м/час
	Объем газоснабжения,

тыс.куб.м/час

	
	
	
	
	2011 год
	2012 год
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН

	Проектирование

	1
	Сети и сооружения системы газоснабжения
	Газоснабжение жилых домов микрорайона «Инициативный» Индустриального района г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	2
	
	Газовые сети жилого сектора по ул.Куета Индустриального района г.Барнаула Алтайского края (2 очередь)
	2011
	
	
	
	
	
	*

	3
	
	Газовые сети высокого давления и ГРП в границах улиц 42 Краснознаменной Бригады, Ядерной, Сухэ-Батора, Островского, Энтузиастов, проезда Станкостроительного 4-го, Новгородской, Советской Армии г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	4
	
	Реконструкция газопровода среднего давления до котельной УБ 14/3 п.Куета Индустриального района г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	5
	
	Газоснабжение котельной по ул.Первомайской, 50б с.Власиха г.Барнаула
	2011
	
	
	
	
	
	*

	6
	
	Газовая котельная для п.Лесной Индустриального района г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	7
	
	Газоснабжение котельной по ул.Центральная, 25 с.Новомихайловка Индустриального района г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	
	
	
	
	*

	8
	
	Газопровод высокого давления по ул.Власихинской от ул.Малахова до ул.Фурманова г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	
	
	
	*

	9
	
	Газоснабжение котельной по ул.Строительная, 16 с.Власиха Индустриального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	
	
	
	*

	Строительство

	10
	
	Газоснабжение котельной по ул.Первомайской, 50б в с.Власиха г.Барнаула
	2011
	0,0567
	
	
	
	
	0,0567

	11
	Газовые сети протяженностью 500 м
	Газоснабжение жилых домов микрорайона «Инициативный» Индустриального района г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	0,480
	
	
	
	0,480

	12
	Газовые сети протяженностью 3000 м
	Газовые сети жилого сектора по ул.Куета Индустриального района г.Барнаула Алтайского края (2 очередь)
	2012
	
	0,440
	
	
	
	0,440

	13
	
	Газовая котельная для п.Лесной Индустриального района г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	
	
	
	
	

	14
	Газовые сети протяженностью 900 м
	Реконструкция газопровода среднего давления до котельной УБ 14/3 п.Куета Индустриального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	
	
	
	Параллельная прокладка для увеличения пропускной способности

	15
	
	Газоснабжение котельной по ул.Центральная, 25 с.Новомихайловка Индустриального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	
	
	
	

	16
	Газовые сети протяженностью 3900 м
	Газопровод высокого давления по ул.Власихинской от ул.Малахова до ул.Фурманова г.Барнаула Алтайского края
	2014
	
	
	
	20,842
	
	20,842

	17
	
	Газоснабжение котельной по ул.Строительная, 16 с.Власиха Индустриального района г.Барнаула Алтайского края
	2014
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по Индустриальному району
	
	0,0567
	0,92
	0
	20,842
	0
	21,8187

	ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

	Газоснабжаемые объекты в Октябрьском районе отсутствуют
	

	ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

	Проектирование

	18
	Сети и сооружения системы газоснабжения
	Распределительный газопровод и ГРП микрорайона «Докучаево» Ленинского района г.Барнаула Алтайского края 
	2011
	
	
	
	
	
	*

	19
	
	Газоснабжение жилых домов по ул.Георгия Исакова, 169, 171, 175 Ленинского района г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	20
	
	Распределительный газопровод и ГРП в квартале улиц Малахова, Покровской, проездов Мирный 3-й, 4-ый Ленинского района г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	21
	
	Газоснабжение жилых домов от ГРП 40/2 Ленинского района г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	
	
	
	
	*

	Строительство

	22
	Газовые сети протяженностью 4200 м
	Распределительный газопровод и ГРП микрорайона «Докучаево» Ленинского района г.Барнаула Алтайского края 
	2011
	1,893
	
	
	
	
	1,893

	23
	Газовые сети протяженностью 600 м
	Газоснабжение жилых домов по ул.Георгия Исакова, 169, 171, 175 Ленинского района г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	1,280
	
	
	
	1,280

	24
	Газовые сети протяженностью 3500 м
	Газоснабжение жилых домов от ГРП 40/2 Ленинского района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	3,040
	
	
	3,040

	25
	Газовые сети протяженностью 8200 м
	Газопровод высокого давления до котельной Алтайской краевой психиатрической больницы №3 по ул.Центральной, 6 в п.Березовка г.Барнаула Алтайского края 
	2013
	
	
	0,779
	
	
	0,779

	26
	
	Газоснабжение Алтайской краевой психиатрической больницы №3 по ул.Центральной,6 в п.Березовка г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по Ленинскому району
	
	1,893
	1,28
	3,819
	0
	0
	6,992

	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

	Проектирование

	27
	Сети и сооружения системы газоснабжения
	Распределительный газопровод от ул.Пушкина по пр.Комсомольскому до ГРП 14 г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	28
	
	Распределительный газопровод по ул.Центральной, Школьной, Молодежной, Полевой в с.Лебяжье г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	29
	
	Газоснабжение жилого дома по ул.Интернациональной, 135 г.Барнаула
	2011
	
	
	
	
	
	*

	30
	
	Газоснабжение жилого дома по ул.Короленко, 3 г.Барнаула
	2011
	
	
	
	
	
	*

	31
	
	Газовые сети низкого давления по улицам Стрелецкой, Сибирской, Волжской, Ржевской, пер.Проходному г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	32
	
	Газоснабжение жилых домов по ул.Парковая, 34, 47 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	33
	
	Газоснабжение жилых домов по ул.Тепличный комбинат Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	34
	
	Распределительный газопровод и ГРП в п.Мохнатушка г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	35
	
	Газоснабжение жилых домов в границах ул.Аванесова, Веховского, пер.Пожарного, Сычева Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	36
	
	Расширение автономного источника теплоснабжения по адресу: ул.Аванесова, 32 г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	37
	
	Реконструкция котельной в связи с переводом на природный газ по ул.Тяптина, 40 г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	38
	
	Реконструкция котельной в связи с переводом на природный газ по ул.Интернациональной, 121 г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	39
	
	Газоснабжение котельной по ул.Пушкина, 47 г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	40
	
	Автономный источник теплоснабжения для школы и объектов соцкультбыта по ул.Аванесова, 44 г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	41
	
	Автономный источник теплоснабжения детского сада по ул.Радужной, 4 п.Борзовая Заимка г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	42
	
	Газоснабжение жилых домов по ул.Мусоргского, Зоотехнической г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	
	
	
	
	*

	43
	
	Распределительные газовые сети для микрорайонов примыкающих к пр-кту Комсомольскому г.Барнаула (1 очередь)
	2012
	
	
	
	
	
	*

	44
	
	Газоснабжение жилого дома по ул.Льва Толстого, 5, г.Барнаула 
	2012
	
	
	
	
	
	*

	45
	
	Газоснабжение природным газом жилых домов по ул.Ленина, 131, 137, 139, г.Барнаула 
	2012
	
	
	
	
	
	*

	46
	
	Газоснабжение жилого дома по ул.Ползунова, 19, г.Барнаула 
	2012
	
	
	
	
	
	*

	47
	
	Газоснабжение котельной по ул.Анатолия, 193 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	
	
	
	
	*

	48
	
	Газоснабжение котельной для зданий по пр-кту Красноармейскому, 19, 21 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	
	
	
	
	*

	49
	
	Газоснабжение котельной по ул.Никитина, 22 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	
	
	
	
	*

	50
	
	Газоснабжение котельной по ул.Партизанской, 195 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	
	
	
	
	*

	51
	
	Газоснабжение котельной по ул.Промышленной, 3, п.Центральный Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	
	
	
	
	*

	52
	
	Газоснабжение котельной по ул.Чкалова, 194, Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	
	
	
	
	*

	53
	
	Газоснабжение котельной по ул.Никитина, 31 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	
	
	
	
	*

	54
	
	Модульная котельная на природном газе для школы в п.Черницк Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	
	
	
	
	*

	55
	
	Распределительные газовые сети для микрорайонов примыкающих к пр-кту Комсомольскому г.Барнаула (2 очередь)
	2013
	
	
	
	
	
	*

	56
	
	Газоснабжение жилого дома по ул.Профинтерна, 45, г.Барнаула 
	2013
	
	
	
	
	
	*

	57
	
	Газоснабжение жилых домов по ул.Анатолия, 60, 64, 68, г.Барнаула 
	2013
	
	
	
	
	
	*

	58
	
	Газоснабжение жилого дома по ул.Максима Горького, 38а, 45, г.Барнаула 
	2013
	
	
	
	
	
	*

	59
	
	Газоснабжение жилого дома по ул.Интернациональная, 54, г.Барнаула 
	2013
	
	
	
	
	
	*

	60
	
	Газоснабжение жилых домов по пр-кту Комсомольскому, 124, 126, г.Барнаула 
	2013
	
	
	
	
	
	*

	61
	
	Газоснабжение от установки СУГ жилого дома по пр-кту Ленина, 43, г.Барнаула 
	2013
	
	
	
	
	
	*

	62
	
	Газоснабжение жилого дома по ул.Никитина, 58, г.Барнаула 
	2013
	
	
	
	
	
	*

	63
	
	Газоснабжение от установки СУГ жилого дома по ул.Папанинцев, 76 г.Барнаула
	2013
	
	
	
	
	
	*

	64
	
	Газоснабжение от установки СУГ жилого дома по ул.Партизанской, 120 г.Барнаула
	2013
	
	
	
	
	
	*

	65
	
	Газоснабжение от установки СУГ жилого дома по ул.Пролетарской, 69 г.Барнаула
	2013
	
	
	
	
	
	*

	66
	
	Газоснабжение от установки СУГ жилого дома по пр-кту Социалистическому, 85 г.Барнаула
	2013
	
	
	
	
	
	*

	67
	
	Газоснабжение жилого дома по ул.Пролетарской, 48, г.Барнаула 
	2013
	
	
	
	
	
	*

	68
	
	Газоснабжение жилого дома по ул.Чкалова, 1б, г.Барнаула 
	2013
	
	
	
	
	
	*

	69
	
	Газоснабжение котельной по ул.Чкалова, 1б Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	
	
	
	*

	70
	
	Газовая котельная для жилых домов по ул.Аванесова, 103б Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	
	
	
	*

	71
	
	Газовая котельная для жилых домов по ул.Аванесова, 132 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	
	
	
	*

	72
	
	Газовая котельная для жилых домов по ул.Аванесова, 94 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	
	
	
	*

	73
	
	Газовая котельная для жилых домов по Змеиногорскому тр-ту, 25 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	
	
	
	*

	74
	
	Газовая котельная для жилых домов по ул.Анатолия, 241 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	
	
	
	*

	Строительство

	75
	Газовые сети протяженностью 1200 м – 2011 г, газовые сети протяженностью 3700 м – 2012 г, газовые сети протяженностью 3600 м – 2013 г.
	Распределительный газопровод от ул.Пушкина по пр.Комсомольскому до ГРП 14 г.Барнаула Алтайского края
	2011-2013
	1,600
	1,600
	1,600
	
	
	4,800

	76
	Газовые сети протяженностью 4000 м
	Газоснабжение жилых домов от ГРП-10, 11, 12 в п.Борзовая Заимка Центрального района г.Барнаула Алтайского края 
	2011
	0,4845
	
	
	
	
	0,4845

	77
	
	Распределительный газопровод по улицам Школьной, Центральной в с.Лебяжье Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2011
	0,112
	
	
	
	
	0,112

	78
	Газовые сети протяженностью 5000 м
	Газопровод в границах ул.Вербной, проезда Ангарского, ул.Краевой, проездаТашкентского, ул.Загородной, ул.Кутузова, ул.Хвойной Центрального района г.Барнаула
	2011
	5,113
	
	
	
	
	5,113

	79
	Газовые сети протяженностью 6200 м
	Газопровод высокого давления до ГРП в п.Борзовая Заимка Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2011
	2,678
	
	
	
	
	2,678

	80
	Газовые сети протяженностью 5500 м
	Газоснабжение жилых домов от ГРП-3 в п.Борзовая Заимка Центрального района г.Барнаула Алтайского края 
	2011
	0,377
	
	
	
	
	0,377

	81
	
	Котельная на природном газе по ул.Гоголя, 16 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2011
	0,212
	
	
	
	
	0,212

	82
	
	Автономный источник теплоснабжения поликлиники №5 по ул.Аванесова, 32 г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	

	83
	
	Автономный источник теплоснабжения ГУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер» по ул.Льва Толстого, 23 г.Барнаула
	2011
	0,074
	
	
	
	
	0,074

	84
	
	Котельная на природном газе для школы №94 в п.Бельмесево Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2011
	0,047
	
	
	
	
	0,047

	85
	
	Расширение автономного источника теплоснабжения по адресу: ул.Аванесова, 32 г.Барнаула Алтайского края
	2011
	0,130
	
	
	
	
	0,130

	86
	
	Автономный источник теплоснабжения с использованием природного газа по ул.Мусоргского, 22 г.Барнаула Алтайского края
	2011
	0,080
	
	
	
	
	0,080

	87
	
	Газоснабжение котельной по ул.Пушкина, 47 г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	

	88
	Газовые сети протяженностью 6800 м
	Газоснабжение п.Центрального Центрального района г.Барнаула 
	2012
	
	2,637
	
	
	
	2,637

	89
	Газовые сети протяженностью 200 м
	Газоснабжение жилого дома по ул.Интернациональной, 135 г.Барнаула
	2012
	
	0,030
	
	
	
	0,030

	90
	Газовые сети протяженностью 8500 м
	Распределительный газопровод по ул.Центральной, Школьной, Молодежной, Полевой в с.Лебяжье г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	0,616
	
	
	
	0,616

	91
	Газовые сети протяженностью 2500 м
	Распределительный газопровод и ГРП в п.Мохнатушка г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	0,229
	
	
	
	0,229

	92
	Газовые сети протяженностью 2100 м
	Газопровод до жилых домов п.Ягодное Центрального района г.Барнаула
	2012
	
	1,195
	
	
	
	1,195

	93
	Газовые сети протяженностью 4800 м
	Распределительный газопровод от ГГРП п.Сибирская долина до ГГРП с.Бельмесево и ГГРП с.Лебяжье г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	13,648
	
	
	
	13,648

	94
	
	ГГРП с.Лебяжье г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	106,000
	
	
	
	106,000

	95
	
	Реконструкция котельной в связи с переводом на природный газ по ул.Тяптина, 40 г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	0,130
	
	
	
	0,130

	96
	
	Реконструкция котельной в связи с переводом на природный газ по ул.Интернациональной, 121 г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	
	
	
	
	

	97
	
	Автономный источник теплоснабжения для школы и объектов соцкультбыта по ул.Аванесова, 44 г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	
	
	
	
	

	98
	
	Автономный источник теплоснабжения детского сада по ул.Радужной, 4 п.Борзовая Заимка г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	
	
	
	
	

	99
	Газовые сети протяженностью 2300 м
	Газоснабжение жилых домов по ул.Мусоргского, Зоотехнической г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	1,200
	
	
	1,200

	100
	Газовые сети протяженностью 1800 м
	Распределительные газовые сети для микрорайонов примыкающих к пр-кту Комсомольскому г.Барнаула (1 очередь)
	2013
	
	
	1,600
	
	
	1,600

	101
	Газовые сети протяженностью 300 м
	Газоснабжение жилого дома по ул.Льва Толстого, 5, г.Барнаула 
	2013
	
	
	0,072
	
	
	0,072

	102
	Газовые сети протяженностью 600 м
	Газоснабжение природным газом жилых домов по ул.Ленина, 131, 137, 139, г.Барнаула 
	2013
	
	
	0,428
	
	
	0,428

	103
	Газовые сети протяженностью 200 м
	Газоснабжение жилого дома по ул.Ползунова, 19, г.Барнаула 
	2013
	
	
	0,088
	
	
	0,088

	104
	Газовые сети протяженностью 900 м
	Газовые сети низкого давления по улицам Стрелецкой, Сибирской, Волжской, Ржевской, пер.Проходному г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	0,1975
	
	
	0,1975

	105
	Газовые сети протяженностью 600 м
	Газоснабжение жилых домов по ул.Парковая, 34, 47 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	0,277
	
	
	0,277

	106
	Газовые сети протяженностью 700 м
	Газоснабжение жилых домов по ул.Тепличный комбинат Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	0,0325
	
	
	0,0325

	107
	Газовые сети протяженностью 400 м
	Газоснабжение жилого дома по ул.Короленко, 3 г.Барнаула
	2013
	
	
	0,030
	
	
	0,030

	108
	Газовые сети протяженностью 3300 м
	Газоснабжение жилых домов в границах ул.Аванесова, Веховского, пер.Пожарного, Сычева Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	0,240
	
	
	0,240

	109
	Газовые сети протяженностью 2700 м
	Распределительный газопровод высокого давления и ГРП в п.Черницк г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	0,9826
	
	
	0,9826

	110
	Газовые сети протяженностью 8200 м
	Газоснабжение ст.Ползунова Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	0,141
	
	
	0,141

	111
	
	Газоснабжение котельной по ул.Анатолия, 193 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	0,0393
	
	
	0,0393

	112
	
	Газоснабжение котельной для зданий по пр-кту Красноармейскому, 19, 21 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	
	
	
	

	113
	
	Газоснабжение котельной по ул.Никитина, 22 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	
	
	
	

	114
	
	Газоснабжение котельной по ул.Партизанской, 195 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	0,248
	
	
	0,248

	115
	
	Газоснабжение котельной по ул.Промышленной, 3, п.Центральный Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	
	
	
	

	116
	
	Газоснабжение котельной по ул.Чкалова, 194, Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	
	
	
	

	117
	
	Газоснабжение котельной по ул.Никитина, 31 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	
	
	
	

	118
	
	Модульная котельная на природном газе для школы в п.Черницк Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	
	
	
	

	119
	Газовые сети протяженностью 3500 м
	Распределительные газовые сети для микрорайонов примыкающих к пр-кту Комсомольскому г.Барнаула (2 очередь)
	2014
	
	
	
	2,000
	
	2,000

	120
	Газовые сети протяженностью 100 м
	Газоснабжение жилого дома по ул.Профинтерна, 45, г.Барнаула 
	2014
	
	
	
	0,072
	
	0,072

	121
	Газовые сети протяженностью 300 м
	Газоснабжение жилых домов по ул.Анатолия, 60, 64, 68, г.Барнаула 
	2014
	
	
	
	0,412
	
	0,412

	122
	Газовые сети протяженностью 200 м
	Газоснабжение жилого дома по ул.Максима Горького, 38а, 45, г.Барнаула 
	2014
	
	
	
	0,288
	
	0,288

	123
	Газовые сети протяженностью 100 м
	Газоснабжение жилого дома по ул.Интернациональная, 54, г.Барнаула 
	2014
	
	
	
	0,160
	
	0,160

	124
	Газовые сети протяженностью 200 м
	Газоснабжение жилых домов по пр-кту Комсомольскому, 124, 126, г.Барнаула 
	2014
	
	
	
	0,188
	
	0,188

	125
	Газовые сети протяженностью 100 м
	Газоснабжение от установки СУГ жилого дома по пр-кту Ленина, 43, г.Барнаула 
	2014
	
	
	
	0,084
	
	0,084

	126
	Газовые сети протяженностью 100 м
	Газоснабжение жилого дома по ул.Никитина, 58, г.Барнаула 
	2014
	
	
	
	0,228
	
	0,228

	127
	Газовые сети протяженностью 100 м
	Газоснабжение от установки СУГ жилого дома по ул.Папанинцев, 76 г.Барнаула
	2014
	
	
	
	0,052
	
	0,052

	128
	Газовые сети протяженностью 100 м
	Газоснабжение от установки СУГ жилого дома по ул.Партизанской, 120 г.Барнаула
	2014
	
	
	
	0,088
	
	0,088

	129
	Газовые сети протяженностью 100 м
	Газоснабжение от установки СУГ жилого дома по ул.Пролетарской, 69 г.Барнаула
	2014
	
	
	
	0,072
	
	0,072

	130
	Газовые сети протяженностью 100 м
	Газоснабжение от установки СУГ жилого дома по пр-кту Социалистическому, 85 г.Барнаула
	2014
	
	
	
	0,048
	
	0,048

	131
	Газовые сети протяженностью 100 м
	Газоснабжение жилого дома по ул.Пролетарской, 48, г.Барнаула 
	2014
	
	
	
	0,052
	
	0,052

	132
	Газовые сети протяженностью 100 м
	Газоснабжение жилого дома по ул.Чкалова, 1б, г.Барнаула 
	2014
	
	
	
	0,096
	
	0,096

	133
	
	Газоснабжение котельной по ул.Чкалова, 1б Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2014
	
	
	
	
	
	

	134
	
	Газовая котельная для жилых домов по ул.Аванесова, 103б Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2014
	
	
	
	
	
	

	135
	
	Газовая котельная для жилых домов по ул.Аванесова, 132 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2014
	
	
	
	
	
	

	136
	
	Газовая котельная для жилых домов по ул.Аванесова, 94 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2014
	
	
	
	
	
	

	137
	
	Газовая котельная для жилых домов по Змеиногорскому тр-ту, 25 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2014
	
	
	
	
	
	

	138
	
	Газовая котельная для жилых домов по ул.Анатолия, 241 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2014
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по Центральному району
	
	10,9075
	126,085
	7,1759
	3,84
	0
	148,0084

	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

	Проектирование

	139
	Сети и сооружения системы газоснабжения
	Газоснабжение жилых домов в квартале улиц Северо-Западной, Юрина, Новороссийской, Аэродромной, проезда Источного г.Барнаула Алтайского края
	2011
	
	
	
	
	
	*

	140
	
	Газоснабжение котельной по ул.Коммунаров, 57а Железнодорожного района г.Барнаула Алтайского края
	2012
	
	
	
	
	
	*

	141
	
	Распределительный газопровод от отключающего устройства до ул.Новороссийской г.Барнаула Алтайского края
	2013-2014
	
	
	
	
	
	Параллельная прокладка для увеличения пропускной способности

	Строительство

	142
	
	Газоснабжение объектов предприятия ООО «Алтайхолод» по ул.Бехтерева, 2 в г.Барнауле
	2012
	
	5,600
	
	
	
	5,600

	143
	
	Газоснабжение жилых домов в квартале улиц Северо-Западной, Юрина, Новороссийской, Аэродромной, проезда Источного г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	1,11
	
	
	1,11

	144
	
	Газоснабжение котельной по ул.Коммунаров, 57а Железнодорожного района г.Барнаула Алтайского края
	2013
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО по Железнодорожному району
	
	0
	0
	1,11
	0
	0
	1,11

	ИТОГО по городскому округу-городу Барнаулу Алтайского края
	
	35,5652
	128,285
	12,1049
	24,682
	0
	200,6371


    * - Объемы газа на проектируемые объекты будут определены в процессе разработки проектной документации
5.7. Утилизация твердых бытовых отходов

Сбор и удаление твердых бытовых отходов в городском округе предусматривается по централизованной планово-регулярной системе, в которую должна быть вовлечена вся индивидуальная застройка.

Нормы накопления отходов на одного человека составят к 2015 году для населения, проживающего в капитальной застройке, 340 кг в год, а для населения, проживающего в частном секторе – 600 кг.

Таблица №37

Ориентировочные расчеты образования ТБО по городскому округу – городу Барнаулу Алтайского края на 2010-2015гг. 
(СНиП-2.07.01-98* Москва 2004г. приложение 11)

	Население
	Численность населения (тыс.чел.)
	Нормативное кол-во отходов (кг на 1чел. в год)
	Проектное

кол-во отходов (тонн)

	Проживающее в капитальной застройке (благоустроенный фонд)
	587,5
	340
	200 000

	Проживающее в усадебной застройке (неблагоустроенный фонд)
	73,3
	600
	45 000

	Итого
	660,8
	
	245 000

	С учетом отбора утильной фракции
	50%
	
	145 000

	С учетом прессования
	В 4раза
	
	36 000

	Размер полигона
	
	
	0,80 га


Учитывая, что полигон захоронения ТБО является одной из важных составляющих системы коммунальной инфраструктуры и санитарной очистки города, необходимо последовательное проведение мероприятий, направленных на поэтапное выведение из эксплуатации действующего полигона: проведения своевременной рекультивации использованных участков и строительство нового современного мусоросортировочного комплекса и высокотехнологичного полигона с системой утилизации ТБО способом брикетирования.

Данная система позволит:

уменьшить объем ТБО, поступающих на полигон, в 2 раза и сократить площадь, необходимую для утилизации (захоронения) ТБО, в 6 раз;

предотвратить попадание фильтрата в грунтовые воды и выбросы метана в атмосферу;

полностью исключить возможность возникновения пожаров и появления на полигоне бродячих животных и птиц, которые являются распространителями вирусных инфекций.

Основные мероприятия

1. Закрытие и рекультивация полигона ТБО;
2. Закрытие и рекультивация полигона промышленных отходов;
3. Организация комплексной переработки ТБО и промышленных отходов 4-5 класса опасности;
4. Строительство комплекса по сортировке и переработке ТБО;
5. Размещение нового полигона ТБО.

Площадка нового полигона ТБО предусматривается размером 6 га. Размещение полигона ТБО предлагается в западной части Барнаульского городского округа на территории проектируемой коммунальной зоны вблизи обходной дороги.
Оптимальная эксплуатация полигона ТБО предусматривается за счет изъятия утильной фракции и, соответственно, уменьшения размещаемых ТБО (на 50%). Кроме того, захоронение неутилизируемой части отходов будет осуществляться в виде герметичных пакетов с предварительным уплотнением.

В соответствии с правилами сбора, хранения и удаления отходов (ЛПУ) (СП 2.1.7. 1038-01) на территории полигона должен быть предусмотрен прием твердых отходов лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). На территории полигона должна быть предусмотрена биотермическая яма.

В целях изучения ресурсного потенциала отходов необходимо провести инвентаризацию образующихся на территории города твёрдых бытовых отходов с определением морфологического состава ТБО.

Для сокращения транспортных расходов предусматривается двухэтапная система вывоза ТБО с применением мусороперегрузочных станций (МПС) с использованием большегрузных транспортных мусоровозов. Бытовые отходы с контейнерных площадок вывозятся мусоровозным транспортом на мусороперегрузочные станции, где производится частичная сортировка, упаковка и накопление рассортированного мусора. Вывоз вторичного сырья на мусороперерабатывающий завод и неутилизируемого мусора на полигон будет осуществляться большегрузным транспортом.

Предлагается разместить три мусороперегрузочные станции: в районе автоматизированного мусоросортировочного комплекса СТАНКО-100, в районе городского кладбища и на юго-западе, в районе пересечения Змеиногорского тракта с обходной дорогой.

Ориентировочное размещение мусороперегрузочных станций показано на «Комплексной сводной схеме инженерного обеспечения городского округа – города Барнаула Алтайского края на 2010-2015 гг.» (приложение).

Общая стоимость мероприятий составляет 554428,02 тыс.руб. 
Кроме мероприятий по программе «Полигон ТБО», для общей модернизации системы необходимо обеспечить выполнение организационно-технических мероприятий по сбору, вывозу и утилизации отходов других видов, всех классов опасности 1-5, а также крупногабаритных и жидких отходов.

5.8. Пожаротушение

Тушение пожаров предусматривается от кольцевой централизованной системы объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, с установкой резервуаров и пожарных гидрантов через 150 м.

Ввиду того, что кольцевание водоводов городского округа выполнено не в полном объеме, намечается до полного выполнения всех дублирующих кольцевых водопроводных сетей обеспечить пожаротушение части застройки из водоемов.

В настоящее время существует 7 пирсов для подъезда спецмашин на набережных реки Оби и водоемах пригородной зоны: в селе Гоньба (2 ед.), в поселке Научный Городок (1 ед.), в поселке Казенная Заимка (1 ед.), в селе Лебяжье (1 ед.), в поселке Затон (1 ед.), в поселке Восточный (1 ед.).

На период 2010-2015 гг. намечаются следующие мероприятия:

модернизация и реконструкция существующих сетей и сооружений с резервуарами, в которых хранится противопожарный запас;
прокладка новых сетей, обеспечивающих создание объединенной с городскими сетями кольцевой системы и обеспечивающей маневренность и возможность получения достаточного напора и расхода воды в каждой проблемной точке застройки;
сохранение дублирования пожаротушения из естественных водоемов до окончания срока реконструкции системы водоснабжения и проведение пусконакладочных работ с контролем напора и расхода в контрольных точках и возможного возникновения пожара.

В этих целях предусматриваются новые пирсы:

на реке Обь в устье Барнаулки, в районе КОС-2, в районе речного  вокзала, поселке Затон – 4 ед.;
на реке Барнаулке в месте пересечения с проспектом Социалистическим – 2 ед.;
на реке Пивоварке, в парке «Юбилейный» - 1 ед.;
на озере в селе Гоньба – 1 ед.;
на озере поселка Научный Городок – 1 ед.

Все существующие пирсы сохраняются, вводятся в систему пожаротушения, реконструируются и обеспечиваются подъездами для спецмашин.

На схеме (приложение) указаны основные существующие и проектируемые инженерные сети и сооружения.

Объем водоснабжения, необходимого для осуществления пожаротушения, учтен в разделе 5.1.

6. ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

6.1. Оценка стоимости реализации мероприятий на 2010-2015 гг. (в ценах 2010 года)
Таблица №38

Инвестиционный план оптимизации и развития системы водоснабжения городского округа
	№№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ориентировочная стоимость мероприятий, млн.руб.

	
	
	Всего
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Система водоснабжения
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Модернизация водоочистных сооружений (ВОС-1 и ВОС-2) с заменой оборудования и контрольно-измерительных приборов
	38,39
	6,09        
	8,51
	9,72
	5,39
	8,68

	2. 
	Модернизация фильтров ВОС-1 и ВОС-2
	61,084
	10,0
	8,304
	22,8
	9,89
	10,09

	3. 
	Модернизация насосной станции 2-го подъема
	
	12,0
	
	
	
	

	4. 
	Проектирование и строительство водопровода по ул.Власихинской от Павловского тракта до С.Власихинской,Д=500
	57,6
	1,9
	28,7
	27,0
	0
	0

	5. 
	Развитие системы водоснабжения р.п.Южный с включением в кольцевую систему (II очередь)
	78,08
	44,27     
	33,81
	0
	0
	0

	6. 
	Строительство группового водозабора из подземных вод «Власихинский»
	19,0
	3,0
	6,0       
	10,0
	0
	0

	7. 
	Строительство насосной станции I подъема на речном водозаборе №1
	286,95
	29,83
	41,93    
	37,98
	72,27
	104,94

	8. 
	Реконструкция водозаборов подземных вод в пос.Центральный, Бельмесево, Ягодный, Мохнатушка, Черницк с установкой очистки воды
	8,8
	
	
	
	
	8,8

	9. 
	Реконструкция водопроводных сетей, в том числе:
	38,3
	
	
	
	
	38,3

	9.1
	пос.Центральный, ул.Промышленная, 14б (вс), l=7,8 км
	11,7
	
	
	
	
	11,7

	9.2
	пос.Ягодный, пер.Школьный, 5а (вс), l=6,2 км
	9,5
	
	
	
	
	9,5

	9.3
	пос.Бельмесево, ул.Молодежная, 13а (вс), ул.Обская, 4 (вс), ул.Кленовая, 7б (вс), l=5,4 км
	8,5
	
	
	
	
	8,5

	9.4
	пос.Черницк, ул.Школьная, 18а (вс), ул.Пионерская, 19а (вс), l=3,0 км
	4,5
	
	
	
	
	4,5

	9.5
	пос.Мохнатушка, ул.Нагорная, 26 (вс), l=2,7 км
	4,1
	
	
	
	
	4,1

	10. 
	Строительство внеплощадочного водовода Д=800 мм от ул,Малахова до ул.Сиреневой l= 2,9 км по Павловскому тракту
	191,8
	6,5
	  7,0
	16,6
	55,7
	106,0

	
	Сети водопровода
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Реконструкция участка водопровода по ул.Антона Петрова от ул,Малахова до ул.Ленинградской, l=1,2 км
	14,85
	0
	0
	0
	14,85
	  0,00

	12. 
	Реконструкция водопровода по ул.Чеглецова, Чудненко, l=1,7 км
	5,43
	0
	5,43
	0
	0
	   0,00

	13. 
	Реконструкция участка водопровода от насосной станции II подъема до пр.Социалистического до ул.Молодежной, l=4,5 км
	8,82
	0
	4,29
	4,53
	0
	    0,0

	14. 
	Проектирование и строительство водопровода по ул.Шумакова от пр.С.Власихинского до ул.Власихинской с переходом через ул.Власихинскую
	2,7
	   0
	0
	2,7
	0
	0

	15. 
	Проектирование и строительство водопровода по ул.Лазурной от пр.С.Власихинский до ул.Власихинской с переходом через ул.Власихинскую
	2,7
	0
	0
	2,7
	0
	0

	16. 
	Проектирование и строительство водопровода по четной стороне Змеиногорского тракта от ул.6-й Нагорной до Змеиногорского тракта
	14,7
	0
	0
	0
	14,7
	0

	17. 
	Проектирование и строительство разводящих сетей водопровода диаметром до 300 мм для водоснабжения подключаемых объектов капитального строительства в кварталах города
	38,9
	5,4
	7,2
	7,6
	9,2
	9,5

	18. 
	Проектирование и строительство водовода Д=400 мм от водовода на пересечении ул.Ипподромной,пер.М.Прудскому,ул.Никитина,пер.Радищева,ул.Гоголя до просп.Красноармейского
	54,2
	0
	17,6
	15,7
	20,9
	0

	19. 
	Реконструкция 7 пирсов для пожаротушения
	
	
	
	
	
	0,7

	20. 
	Строительство 9 пирсов на водоемах
	
	
	
	
	
	1,8

	
	Итого по системе водоснабжения
	960,604
	97,5
	168,774
	157,33
	202,90
	327,11


Таблица №39

Инвестиционный план оптимизации и развития системы водоотведения городского округа 
	№№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ориентировочная стоимость мероприятий, млн.руб.

	
	
	Всего
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Система хозяйственно-бытовой канализации
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Модернизация КОС-1 (обеззараживание, песколовки, отстойники)
	51,8
	9,5
	21,0
	21,3
	
	

	24. 
	Модернизация КОС-2 (обеззараживание, блоки технологических емкостей, песколовки, выпуск)
	46,1
	9,5
	21,0
	15,6
	
	

	25. 
	Реконструкция локальных очистных сооружений (ЛОС-1) под КНС-1
	4,0
	4,0
	
	
	
	

	26. 
	Канализационные очистные сооружения (КОС) мкр.Затон Q=100 куб.м/сут.
	26,9
	26,9
	
	
	
	

	
	Сети канализации
	
	
	
	
	
	

	27. 
	Проектирование и модернизация самотечного канализационного коллектора, приток коллектора №9а по Змеиногорскому тракту от камеры гашения напора до ул.6-я Нагорная l=1,8 км
	55,2
	
	
	
	
	55,2

	28. 
	Проектирование и реконструкция канализации в кварталах 400, 403, 404 (ул.Сизова, пр-кт Комсомольский, ул.Профинтерна), l=0,7 км
	19,92
	
	
	5,5
	14,42
	

	29. 
	Реконструкция коллектора «Главный» от пр-кта Калинина до КГН, l=2,6 км 
	20,9
	
	
	
	
	20,9

	30. 
	Реконструкция канализационной сети по ул.Короленко от пр-кта Социалистического до пр-кта Ленина, l=0,2 км
	7,0
	
	7,0
	
	
	

	31. 
	Реконструкция канализационной сети по ул.Гущина, переход через ул.Попова, l=0,09 км
	2,53
	
	2,53
	
	
	

	32. 
	Реконструкция участка коллектора №6 от пр-кта Строителей, 54 по пер.Революционному, ул.Димитрова, Папанинцев, пр-кту Красноармейскому, ул.Песчаной до пр-кта Социалистического, l=0,1 км
	3,02
	
	3,02
	
	
	

	33. 
	Реконструкция канализационного коллектора №7а, l=1,2 км 
	9,6
	
	
	
	
	9,6

	34. 
	Проектирование и реконструкция второй нитки канализационного коллектора от КНС-7 до камеры гашения, l=1,5 км
	7,5
	
	
	2,5
	2,5
	2,5

	35. 
	Проектирование и строительство дублирующего коллектора №8 по Бульвару 9-го Января, пер.Трудовой до КНС-2, Д-700, 900 мм
	97,3
	12,5
	12,5
	20,1
	10,5
	41,7

	36. 
	Проектирование и строительство притока дублирующего коллектора №8 от пл.Текстильщиков по ул.Цеховой, просп.Комсомольскому, парку Изумрудному до Бульвара 9-го Января, Д-400 мм
	74,4
	4,0
	4,0
	11,6
	15,1
	39,7

	37. 
	Проектирование и строительство сети канализации по ул.Лазурной от ул.Власихинской до пр.Северного Власихинского
	3,5
	
	3,5
	
	
	

	38. 
	Проектирование и строительство напорных канализационных коллекторов от КНС по Павловскому тракту, 215в до КНС по пр.Северному Власихинскому, 84 и от КНС по пр.Северному Власихинскому, 84 до камеры гашения в районе КОС-2
	1005,3
	335,1
	335,1
	335,1
	
	

	39. 
	Проектирование и реконструкция канализационного коллектора №15 
	105,0
	21,0
	21,0
	21,0
	21,0
	21,0

	40. 
	Канализование микрорайона "Авиатор"
	125,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0

	41. 
	Проектирование и строительство канализационного коллектора и КНС (Научный Городок), l=8 км
	40,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0

	42. 
	Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от ДНТ "Сибирская Долина" до КНС-14
	485,6
	97,12
	97,12
	97,12
	97,12
	97,12

	43. 
	Строительство канализационного коллектора Обский бульвар – КНС-8
	4,0
	
	4,0
	
	
	

	44. 
	Проектирование и строительство распределительных сетей канализации диаметром до 300 мм для канализования подключаемых объектов капитального строительства
	103,11
	7,5
	17,1
	10,7
	8,2
	59,61

	
	Итого по системе хозяйственно-бытовой канализации
	2297,68
	560,12
	581,87
	573,52
	201,84
	380,33


Таблица №40

Инвестиционный план оптимизации и развития системы ливневой канализации городского округа 

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Объем финансирования

(из средств городского бюджета/краевого бюджета/федерального бюджета/внебюджетных источников), млн. рублей

	
	
	всего
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Обследование сетей ливневой канализации
	47,4/

-/

-/

-
	8,6/

-/

-/

-
	9,0/

-/

-/

-
	9,5/

-/

-/

-
	9,9/

-/

-/

-
	10,4/

-/

-/

-

	1.2
	Выявление и обследование бесхозной сети ливневой канализации
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Устранение засоренности, промывка, прочистка, ремонт труб и колодцев, в т.ч. и на бесхозных сетях
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Выявление незаконных врезок в ливневую сеть хозяйственно-бытовой фекальной канализации
	
	
	
	
	
	

	2.
	Подготовка документации для постановки на баланс (включая бесхозные сети)
	15,5/

-/

-/

-
	10,0/

-/

-/

-
	4,0/

-/

-/

-
	0,5/

-/

-/

-
	0,5/

-/

-/

-
	0,5/

-/

-/

-

	2.1.
	в т.ч. формирование сводного перечня и включение его в реестр объектов муниципальной собственности
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	Передача сетей ливневой канализации на баланс
	
	
	
	
	
	

	3.
	Прием в муниципальную собственность бесхозных сетей ливневой канализации


	30,0/

-/

-/

-
	7,0/

-/

-/

-
	10,0/

-/

-/

-
	10,0/

-/

-/

-
	3,0/

-/

-/

-
	-

	4.
	Разработка схемы развития ливневой канализации города
	1
	1
	-
	-
	-
	-

	5.
	Строительство сетей ливневой канализации на улично-дорожной сети города.
	709,7/

-/

-/

-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.1.
	Строительство ливневой канализации по ул.Ползунова от пер. Ядринцева до пр-кта Красноармейско-го (L=0,77км,    D=800 мм)
	20,2/

-/

-/

-
	-
	-
	-20,2/

-/

-/

-
	-
	-

	5.2.
	Строительство ливневого коллектора №3

(у.е.з)
	206/

-/

-/

-
	-
	-
	6/

-/

-/

-
	100/

-/

-/

-
	100/

-/

-/

-

	5.3
	Строительство ливневой канализации по ул.Власихинская 

(4-й коллектор) (2Дуп/э=1400 мм, L=3,96 км)

Две нитки с очистными сооружениями объемом стоков 

9 тыс.куб.м.
	263,5/

-/

-/

-
	131,8/

-/

-/

-
	131,7/

-/

-/

-
	-
	-
	-

	5.4
	Строительство сетей, коллекторов ливневой канализации, согласно новой, единой схемы города
	220,0/

-/

-/

-
	20,0/

-/

-/

-
	50,0/

-/

-/

-
	50,0/

-/

-/

-
	50,0/

-/

-/

-
	50,0/

-/

-/

-

	6.
	Реконструкция сетей ливневой канализации (всего)
	182,6/

14,5/

14,5/

0,4
	
	
	
	
	

	6.1.
	Реконструкция сети по ул.Челюскинцев от просп.Строите-лей до ул.Партизанской до (L=1,9 км, Д=300)
	6,8/

14,5/

14,5/

0,4
	6,8/

14,5/

14,5/

0,4
	-
	-
	-
	-

	6.2.
	Реконструкция ливневой канализации по ул Попова от ул.Власихинской до пр.Сухой Лог 

(L=0,99 км, D=800 )
	24,9/

-/

-/

-
	-
	-
	24,9/

-/

-/

-
	-
	-

	6.3
	Реконструкция ливневой канализации по ул.Попова от пр.Сухой Лог до ул.Трактовой 

(L=2,22 км, D=600-800)
	55,9/

-/

-/

-
	-
	-
	55,9/

-/

-/

-
	-
	-

	6.4.
	Реконструкция сетей, коллекторов ливневой канализации, согласно новой, единой схемы города
	130,0/

-/

-/

-
	10,0/

-/

-/

-
	20,0/

-/

-/

-
	30,0/

-/

-/

-
	35,0/

-/

-/

-
	35,0/

-/

-/

-

	7.
	Капитальный ремонт сетей канализации
	67,0/

-/

-/

-
	10,0/

-/

-/

-
	12,0/

-/

-/

-
	15,0/

-/

-/

-
	15,0/

-/

-/

-
	15,0/

-/

-/

-

	8.
	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на строительство ливневой канализации по ул. Власихинская 

(4-й коллектор) с учетом очистных сооружений
	0,376/

-/

-/

-
	0,376/

-/

-/

-/
	-
	-
	-
	-

	9.
	Строительство очистных сооружений
	1297,4/

-/

-/

-
	72,5/

-/

-/

-
	585,6/

-/

-/

-
	233,1/

-/

-/

-
	322,7/

-/

-/

-
	83,5/

-/

-/

-

	10.
	Строительство очистных сооружений в районе ул.Кутузова
	94,0
	
	94,0
	-
	-
	-


Таблица №41

Инвестиционный план оптимизации и развития системы электроснабжения городского округа
	№№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ориентировочная стоимость мероприятий, млн.руб.

	
	
	всего
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Электроснабжение
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Реконструкция ЦЭС ВЛ 110кВ ТГ41,ТГ-42 11,7 км (замена провода) 
	50,35
	
	
	
	
	50,35

	22. 
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Власиха. (Замена дер опор на ж/б, замена А-50 на СИП-2 3*70+1*95+2*25, замена КТП) 
	27,88
	27,88
	
	
	
	

	23. 
	Реконструкция ПС 110/10 ПС Береговая, ( Замена ОД и КЗ на элегазовые 2 шт.), ЦЭС
	9,58
	9,58
	
	
	
	

	24. 
	Реконструкция ПС 110/10 "Западная"№8, "Сиреневая" №22, (Замена ОД и КЗ на элегазовые 4 шт.), ЦЭС
	17,06
	17,06
	
	
	
	

	25. 
	Реконструкция ПС 110/10 "Западная" №8 г. Барнаул (замена тр-ров тока10кВ, замена 3-х выкл.10кВ в сущ-их ячейках), ЦЭС
	1,08
	1,08
	
	
	
	

	26. 
	Реконструкция ПС 110 кВ г.Барнаула №20 КМК (замена тр-ра 15 мВА на 25 мВА) монтаж РБГ 10/1600 - 2 шт. замена масл.выкл 10 кВ - 27 шт.), ж/б ограждение
	94
	
	
	
	
	94

	27. 
	Реконструкция ПС 110 кВ г.Барнаула № 22 Сиреневая (замена тр-ров 2*25 мВА на 2*40 мВА) ЦЭС
	88
	
	44
	44
	
	

	28. 
	Реконструкция ПС "Городская" (замена ЗРУ-10кВ на КРУН 10кВ с перекладкой кабельных заходов 10кВ), ЦЭС
	214
	
	106
	108
	
	

	29. 
	Реконструкция ПС-13 110/35/6 кВ "Подгорная" г. Барнаул (замена МКП на ВЭБ - 8 шт., замена масл. выкл. 35 кВ на вакуумные), цэс
	47
	
	
	
	47
	

	30. 
	Реконструкция ПС 110 кВ Опорная (замена масл. выключателей 110 кВ на элегазовые - 10 шт)
	19
	
	
	
	
	19

	31. 
	Рек. ПС -35/6 кВ "Прудская" с переводом питания по 110 кВ (замена тр-ров 2*16МВА)
	299
	
	
	
	
	299

	32. 
	Реконструкция ПС 35 кВ № 2 Прудская (замена ВМ-35 на вакуумные -35 кВ -5 шт) ЦЭС
	5
	
	
	
	
	5

	33. 
	Рек. ПС-35 кВ "Обь" в г. Барнауле (замена выключателей С-35 на ВВУ-2 шт., замена тр-торов напряжения 35кВ - 2 шт.), цэс
	4,71
	4,71
	
	
	
	

	34. 
	Рек. РП-27 и ТП-28 (РП-10кВ) г.Барнаул (28 ячеек), цэс
	21
	
	
	21
	
	

	35. 
	Сооружение линейной части ВОЛС по ВЛ 110 кВ ТШ-103/ТШ-104 от ТЭЦ-2 до ПС "Западная". Ориентировочная длина 8500м
	1,118
	
	1,118
	
	
	

	36. 
	Сооружение линейной части ВОЛС по ВЛ 110 кВ ТГ-41/ТГ-42 от ТЭЦ-3 до ПС "Гоньба". Ориентировочная длина 15600м
	2,118
	
	2,118
	
	
	

	37. 
	Сооружение линейной части ВОЛС по ВЛ 35 кВ ВЮ-309, 310 от ПС "Власиха" до ПС "Юбилейная". Ориентировочная длина 17420м
	2,35
	
	2,35
	
	
	

	38. 
	Проектные работы по реконструкции ПС-13 110/35/6 кВ "Подгорная" г. Барнаул (замена МКП на ВЭБ - 8 шт., замена масл. выкл. 35 кВ на вакуумные), цэс
	4,235
	
	
	4,235
	
	

	39. 
	ПИР Реконструкция ПС-110кВ "КМК" 
	16,47
	
	
	
	16,47
	

	40. 
	ПИР Рек. ПС -35/6 кВ "Прудская" с переводом питания по 110 кВ (замена тр-ров 2*16МВА)
	11,8
	
	
	
	11,8
	

	41. 
	ПИР Реконструкция ПС 110 кВ Опорная (замена масл. Выключателей 110 кВ на элегазовые - 10 шт)
	7,9
	
	
	2
	
	5,9

	42. 
	ПИР Реконструкция ЦЭС ВЛ 110кВ ТГ41,ТГ-42 11,7 км (замена провода)
	6
	
	
	
	6
	

	43. 
	Подключение ПС 110 кВ Сиреневая, Восточная, Западная к городскому водопроводу
	1,17
	1,17
	
	
	
	

	44. 
	строительство ПС 110/10 кВ «Солнечная поляна»
	348
	
	
	
	348
	

	45. 
	Техническое перевооружение и реконструкция ТП 523 шт. 

(АИИС КУЭ) 
	77,519469
	
	15,67027955
	19,73847260
	25,46499799
	16,64571909

	46. 
	Реконструкция ПС «Кристалл»
	77,30171
	
	
	25,66912269
	
	51,63258735

	47. 
	Реконструкция объектов для кв.2008
	20,484333
	
	20,48433273
	
	
	

	48. 
	КЛ 10 кВ ПС22-РП32 
	9,82347072
	
	9,82347072
	
	
	

	49. 
	РП32 
	10,66086201
	
	10,66086201
	
	
	

	50. 
	Реконструкция объектов для кв.2011
	48,026729
	
	
	
	19,58557451
	28,44115416

	51. 
	КЛ 10 кВ ПС22-РП32
	6,45070450
	
	
	
	6,45070450
	

	52. 
	КЛ 10 кВ ПС22-РП44 
	13,86095582
	
	
	
	
	13,86095582

	53. 
	РП28
	13,13487001
	
	
	
	13,13487001
	

	54. 
	РП44
	14,58019834
	
	
	
	
	14,58019834

	55. 
	Строительство внутриплощадочных сетей и сооружений в кв.2008
	30,600691
	
	7,82737754
	22,77331305
	
	

	56. 
	КЛ 10 кВ РП32-ТП31
	2,04766788
	
	2,04766788
	
	
	

	57. 
	ТП31
	5,77970966
	
	5,77970966
	
	
	

	58. 
	КЛ 10 кВ ТП28-ТП29
	0,69698246
	
	
	0,69698246
	
	

	59. 
	КЛ 10 кВ ТП29-ТП29а 
	1,12239826
	
	
	1,12239826
	
	

	60. 
	КЛ 10 кВ РП32-ТП28
	1,70815101
	
	
	1,70815101
	
	

	61. 
	ТП29
	6,41526044
	
	
	6,41526044
	
	

	62. 
	ТП29а 
	6,41526044
	
	
	6,41526044
	
	

	63. 
	ТП28
	6,41526044
	
	
	6,41526044
	
	

	64. 
	Строительство внутриплощадочных сетей и сооружений в кв.2011
	29,479575
	
	
	
	10,0486901
	19,43088475

	65. 
	КЛ 10 кВ РП32-РП28
	0,98825747
	
	
	
	0,98825747
	

	66. 
	КЛ 10 кВ РП28-ТП25
	1,93945732
	
	
	
	1,93945732
	

	67. 
	ТП25
	7,12097531
	
	
	
	7,12097531
	

	68. 
	КЛ 10 кВ РП44-ТП26 
	2,45503423
	
	
	
	
	2,45503423

	69. 
	КЛ 10 кВ ТП26-ТП63
	1,16675118
	
	
	
	
	1,16675118

	70. 
	ТП26
	7,90454967
	
	
	
	
	7,90454967

	71. 
	ТП63
	7,90454967
	
	
	
	
	7,90454967

	Итого по электроснабжению
	1582,233506
	61,48
	199,568
	247,4159
	484,3693
	589,4003


Таблица №42

Инвестиционный план оптимизации и развития системы теплоснабжения городского округа
	
	Наименование мероприятия
	Всего
	Ориентировочная стоимость мероприятий, тыс. руб.

	№№ п/п
	
	
	

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Итого по теплоснабжению в том числе:
	3 784 030
	395 486
	592 670
	661 956
	700 506
	715 006

	1
	Строительство ПНС№3а
	118 011
	2 655
	50 000
	65 356
	0
	0

	2
	Строительство модульной паровой котельной производительностью 4 т/ч на площадке РВК 
	11 946
	11 946
	0
	0
	0
	0

	3
	Реконструкция тепломагистрали КУБ.М3 2Ду700мм. от ТК-10а в сторону ТК-9 по ул. Попова, прот. по трасе 300м.
	12 800
	12 800
	0
	0
	0
	0

	4
	Реконструкция тепломагистрали М410 2Ду400мм. от ТК-7Б/3 до ТК-7Б/4а по ул.Кащеева, прот .по трассе 70м.
	5 500
	5 500
	0
	0
	0
	0

	5
	Реконструкция тепломагистрали М232 с увеличением диаметра с 2Ду300 на 2Ду400мм. от ТК-99 до ТК-106 по ул.Тимуровской, прот. по трассе 700м.
	29 000
	29 000
	0
	0
	0
	0

	6
	Организация контроля тепловых параметров и коммерческий учет тепловой энергии на границах раздела балансовой принадлежности БФ ОАО "Кузбассэнерго" с транспортными компаниями, и на границах источников теплоснабжения
	61 800
	11 800
	10 000
	10 000
	10 000
	10 000

	7
	Реконструкция ПНС №12. Установка устройств защиты от превышения давления. Замена кабельных линий.
	6 000
	6 000
	0
	0
	0
	0

	8
	Реконструкция ПНС №11. Замена кабельных линий
	5 000
	5 000
	0
	0
	0
	0

	9
	Реконструкция ПНС №2. Замена вторичных цепей электроавтоматики.
	5 000
	0
	5 000
	0
	0
	0

	10
	Реконструкция ПНС №4. Замена вторичных цепей электроавтоматики.
	2 800
	0
	2 800
	0
	0
	0

	11
	Монтаж пожарной сигнализации
	5 724
	724
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000

	12
	Реконструкция ПНС №1 (ПИР)
	32 850
	2 850
	30 000
	0
	0
	0

	13
	Реконструкция ПНС №7
	52 000
	2 000
	50 000
	0
	0
	0

	14
	Модернизация тепломагистрали М-31 с увеличением диаметра на участке ТК-152а ТК-28с с 2Ду 500 на 2Ду700 L = 991 м, на участке ТК-28с ТК-22с с 2Ду 500 на 2Ду600 L = 1180 м
	86 000
	3 000
	33 000
	50 000
	0
	0

	15
	Модернизация тепломагистрали М-223 на участке ТК38а/8 - Тк38а/9 2Ду 500, L = 900 м
	26 440
	1 440
	25 000
	0
	0
	0

	16
	Модернизация проходного канала тепломагистралей М-23 и М-24 по улице Космонавтов с частичной заменой трубопроводов 2Ду800 и 2Ду600 мм., конструкций каналов и опор трубопроводов, L = 4500 м
	148 200
	6 000
	35 400
	35 600
	35 600
	35 600

	17
	Строительство теплотрассы 2Ду500 мм от БТЭЦ-2 до БТЭЦ-1
	11 771
	11 771
	0
	0
	0
	0

	18
	Обследование существующей схемы теплоснабжения г. Барнаула и разработка оптимального варианта циркуляционной схемы магистральных трубопроводов. Внедрение информационного расчетного комплекса для анализа и наладки режимов теплоснабжения. 
	50 000
	20 000
	30 000
	0
	0
	0

	19
	Создание центрального диспетчерского пункта БТЦ с устройством системы отображения информации параметров теплоносителя в ключевых точках разветвлённой теплосети и управления оборудованием подкачивающих насосных станций и тепловых пунктов
	130 000
	15 000
	15 000
	40 000
	60 000
	0

	20
	Модернизация, автоматизация ПНС направленных на снижение себестоимости при транспортировки теплоносителя
	593 470
	0
	110 470
	153 000
	120 000
	90 000

	21
	Строительство новых ПНС
	1 607 218
	5 000
	115 000
	220 000
	422 406
	422 406

	22
	Реконструкция теплосети М-33. Перекладка трубопроводов на участке ТП-3-ТП-2 2Ду 1000, L = 1670 м; на участке ТК-4 ТК-2 2Ду 1000, L = 581м; на участке ТК-12а ТК-18 2Ду700м, L = 444м 
	106 000
	0
	0
	0
	6 000
	50 000

	23
	Реконструкция теплосети М-41. Перекладка трубопроводов на участке ТК-1 ТП-1 2Ду 700, L = 1230 м
	113 000
	0
	0
	0
	3 000
	50 000

	24
	Реконструкция теплосети М-213. Перекладка трубопроводов на участке ТК53а/6-Тк53а/8а 2Ду 500, L = 320 м. Увеличение диаметра трубопровода на участке ТК53а/8а - Тк53а/9 с 2Ду300 2Ду 500, L = 80 м
	36 500
	0
	0
	0
	1 500
	15 000

	25
	Реконструкция тепломагистрали М-22 на участке от ТЭЦ-2 до ТК-14 2Ду 820 мм, L = 1400 м. Участок от ТК-18 до ПНС-1 с 2Ду 500 на 2Ду 600, L = 400 м.
	401 000
	242 000
	79 000
	80 000
	0
	0

	26
	Модернизация тепломагистрали М-34 на участке ТК10-ТК15 2Ду800, L = 1500 м; на участке ТК7-ТК12 2Ду500 L800м, на участке Тк 163-ТК164 2Ду500, L = 187, на участке ТК 164/3 - ТК164/14 2Ду500, L = 1111 м
	126 000
	0
	0
	6 000
	40 000
	40 000

	
	Итого по теплоснабжению:
	3 784 030
	395 486
	592 670
	661 956
	700 506
	715 006


Таблица №43

Инвестиционный план оптимизации и развития системы газоснабжения городского округа
	№№ п/п
	Наименование объекта коммунальной инфраструктуры, создание которого необходимо для обеспечения подключения существующих объектов капитального строительства
	Объект проектирования и строительства
	Ориентировочная стоимость мероприятий, млн.руб.

	
	
	
	всего
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ПРОЕКТИРОВАНИЕ

	1
	Подготовка проектной документации
	Газоснабжение жилых домов микрорайона «Инициативный» Индустриального района г.Барнаула Алтайского края
	0,6
	0,6
	
	
	
	

	
	
	Газовые сети жилого сектора по ул.Куета Индустриального района г.Барнаула Алтайского края (2 очередь)
	0,456
	0,456
	
	
	
	

	
	
	Газовые сети высокого давления и ГРП в границах улиц 42 Краснознаменной Бригады, Ядерной, Сухэ-Батора, Островского, Энтузиастов, проезда Станкостроительного 4-го, Новгородской, Советской Армии г.Барнаула Алтайского края
	1,026
	1,026
	
	
	
	

	
	
	Реконструкция газопровода среднего давления до котельной УБ 14/3 п.Куета Индустриального района г.Барнаула Алтайского края
	0,223
	0,223
	
	
	
	

	
	
	Газоснабжение котельной по ул.Первомайской, 50б с.Власиха г.Барнаула
	0,350
	0,350
	
	
	
	

	
	
	Газовая котельная для п.Лесной Индустриального района г.Барнаула Алтайского края
	1,770
	1,770
	
	
	
	

	
	
	Газоснабжение котельной по ул.Центральная, 25 с.Новомихайловка Индустриального района г.Барнаула Алтайского края
	0,700
	
	0,700
	
	
	

	
	
	Газопровод высокого давления по ул.Власихинской от ул.Малахова до ул.Фурманова г.Барнаула Алтайского края
	1,5
	
	
	1,5
	
	

	
	
	Газоснабжение котельной по ул.Строительная, 16 с.Власиха Индустриального района г.Барнаула Алтайского края
	1,5
	
	
	1,5
	
	

	
	
	Распределительный газопровод и ГРП микрорайона «Докучаево» Ленинского района г.Барнаула Алтайского края
	0,3
	0,3
	
	
	
	

	
	
	Газоснабжение жилых домов по ул.Георгия Исакова, 169, 171, 175 Ленинского района г.Барнаула Алтайского края
	0,615
	0,615
	
	
	
	

	
	
	Распределительный газопровод и ГРП в квартале улиц Малахова, Покровской, проездов Мирный 3-й, 4-ый Ленинского района г.Барнаула Алтайского края
	0,6
	0,6
	
	
	
	

	
	
	Газоснабжение жилых домов от ГРП 40/2 Ленинского района г.Барнаула Алтайского края
	1,4
	
	1,4
	
	
	

	
	
	Распределительный газопровод от ул.Пушкина по пр.Комсомольскому до ГРП 14 г.Барнаула Алтайского края
	0,4
	0,4
	
	
	
	

	
	
	Распределительный газопровод по ул.Центральной, Школьной, Молодежной, Полевой в с.Лебяжье г.Барнаула Алтайского края
	0,3
	0,3
	
	
	
	

	
	
	Газоснабжение жилого дома по ул.Интернациональной, 135 г.Барнаула
	0,52
	0,52
	
	
	
	

	
	
	Газоснабжение жилого дома по ул.Короленко, 3 г.Барнаула
	0,435
	0,435
	
	
	
	

	
	
	Газовые сети низкого давления по улицам Стрелецкой, Сибирской, Волжской, Ржевской, пер.Проходному г.Барнаула Алтайского края
	0,5
	0,5
	
	
	
	

	
	
	Газоснабжение жилых домов по ул.Парковая, 34, 47 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	0,250
	0,250
	
	
	
	

	
	
	Газоснабжение жилых домов по ул.Тепличный комбинат Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	0,330
	0,330
	
	
	
	

	
	
	Распределительный газопровод и ГРП в п.Мохнатушка г.Барнаула Алтайского края
	0,204
	0,204
	
	
	
	

	
	
	Газоснабжение жилых домов в границах ул.Аванесова, Веховского, пер.Пожарного, Сычева Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	0,802
	0,802
	
	
	
	

	
	
	Расширение автономного источника теплоснабжения по адресу: ул.Аванесова, 32 г.Барнаула Алтайского края
	1,383
	1,383
	
	
	
	

	
	
	Реконструкция котельной в связи с переводом на природный газ по ул.Тяптина, 40 г.Барнаула Алтайского края
	1,160
	1,160
	
	
	
	

	
	
	Реконструкция котельной в связи с переводом на природный газ по ул.Интернациональной, 121 г.Барнаула Алтайского края
	1,573
	1,573
	
	
	
	

	
	
	Газоснабжение котельной по ул.Пушкина, 47 г.Барнаула Алтайского края
	0,1
	0,1
	
	
	
	

	
	
	Автономный источник теплоснабжения для школы и объектов соцкультбыта по ул.Аванесова, 44 г.Барнаула Алтайского края
	1,744
	1,744
	
	
	
	

	
	
	Автономный источник теплоснабжения детского сада по ул.Радужной, 4 п.Борзовая Заимка г.Барнаула Алтайского края
	0,7
	0,7
	
	
	
	

	
	
	Газоснабжение жилых домов по ул.Мусоргского, Зоотехнической г.Барнаула Алтайского края
	0,4
	
	0,4
	
	
	

	
	
	Распределительные газовые сети для микрорайонов примыкающих к пр-кту Комсомольскому г.Барнаула (1 очередь)
	1,1
	
	1,1
	
	
	

	
	
	Газоснабжение жилого дома по ул.Льва Толстого, 5, г.Барнаула
	0,42
	
	0,42
	
	
	

	
	
	Газоснабжение природным газом жилых домов по ул.Ленина, 131, 137, 139, г.Барнаула
	0,570
	
	0,570
	
	
	

	
	
	Газоснабжение жилого дома по ул.Ползунова, 19, г.Барнаула
	0,480
	
	0,480
	
	
	

	
	
	Газоснабжение котельной по ул.Анатолия, 193 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	0,450
	
	0,450
	
	
	

	
	
	Газоснабжение котельной для зданий по пр-кту Красноармейскому, 19, 21 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	0,6
	
	0,6
	
	
	

	
	
	Газоснабжение котельной по ул.Никитина, 22 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	0,6
	
	0,6
	
	
	

	
	
	Газоснабжение котельной по ул.Партизанской, 195 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	0,9
	
	0,9
	
	
	

	
	
	Газоснабжение котельной по ул.Промышленной, 3, п.Центральный Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2,5
	
	2,5
	
	
	

	
	
	Газоснабжение котельной по ул.Чкалова, 194, Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	0,65
	
	0,65
	
	
	

	
	
	Газоснабжение котельной по ул.Никитина, 31 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	0,6
	
	0,6
	
	
	

	
	
	Модульная котельная на природном газе для школы в п.Черницк Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	0,15
	
	0,15
	
	
	

	
	
	Распределительные газовые сети для микрорайонов примыкающих к пр-кту Комсомольскому г.Барнаула (2 очередь)
	8,6
	
	
	1,1
	7,5
	

	
	
	Газоснабжение жилого дома по ул.Профинтерна, 45, г.Барнаула
	0,53
	
	
	0,53
	
	

	
	
	Газоснабжение жилых домов по ул.Анатолия, 60, 64, 68, г.Барнаула
	0,6
	
	
	0,6
	
	

	
	
	Газоснабжение жилого дома по ул.Максима Горького, 38а, 45, г.Барнаула
	0,55
	
	
	0,55
	
	

	
	
	Газоснабжение жилого дома по ул.Интернациональная, 54, г.Барнаула
	0,42
	
	
	0,42
	
	

	
	
	Газоснабжение жилых домов по пр-кту Комсомольскому, 124, 126, г.Барнаула
	0,55
	
	
	0,55
	
	

	
	
	Газоснабжение от установки СУГ жилого дома по пр-кту Ленина, 43, г.Барнаула
	0,38
	
	
	0,38
	
	

	
	
	Газоснабжение жилого дома по ул.Никитина, 58, г.Барнаула
	0,36
	
	
	0,36
	
	

	
	
	Газоснабжение от установки СУГ жилого дома по ул.Папанинцев, 76 г.Барнаула
	0,4
	
	
	0,4
	
	

	
	
	Газоснабжение от установки СУГ жилого дома по ул.Партизанской, 120 г.Барнаула
	0,38
	
	
	0,38
	
	

	
	
	Газоснабжение от установки СУГ жилого дома по ул.Пролетарской, 69 г.Барнаула
	0,42
	
	
	0,42
	
	

	
	
	Газоснабжение от установки СУГ жилого дома по пр-кту Социалистическому, 85 г.Барнаула
	0,45
	
	
	0,45
	
	

	
	
	Газоснабжение жилого дома по ул.Пролетарской, 48, г.Барнаула
	0,38
	
	
	0,38
	
	

	
	
	Газоснабжение жилого дома по ул.Чкалова, 1б, г.Барнаула
	0,42
	
	
	0,42
	
	

	
	
	Газоснабжение котельной по ул.Чкалова, 1б Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	0,6
	
	
	0,6
	
	

	
	
	Газовая котельная для жилых домов по ул.Аванесова, 103б Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	0,7
	
	
	0,7
	
	

	
	
	Газовая котельная для жилых домов по ул.Аванесова, 132 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	0,7
	
	
	0,7
	
	

	
	
	Газовая котельная для жилых домов по ул.Аванесова, 94 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	0,6
	
	
	0,6
	
	

	
	
	Газовая котельная для жилых домов по Змеиногорскому тр-ту, 25 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	0,4
	
	
	0,4
	
	

	
	
	Газовая котельная для жилых домов по ул.Анатолия, 241 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	0,5
	
	
	0,5
	
	

	
	
	Газоснабжение жилых домов в квартале улиц Северо-Западной, Юрина, Новороссийской, Аэродромной, проезда Источного г.Барнаула Алтайского края
	0,535
	0,535
	
	
	
	

	
	
	Газоснабжение котельной по ул.Коммунаров, 57а Железнодорожного района г.Барнаула Алтайского края
	0,5
	
	0,5
	
	
	

	
	
	Распределительный газопровод от отключающего устройства до ул.Новороссийской г.Барнаула Алтайского края
	4,8
	
	
	0,3
	4,5
	

	ИТОГО на проектирование
	54,636
	16,876
	12,02
	13,74
	12
	0

	СТРОИТЕЛЬСТВО

	2. 
	Газопроводы высокого давления протяженностью 450 м от двух точек подключения на газопроводе по ул.Власихинской, два ГРП и разводящие сети низкого давления
	кв.2023
	0,865
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173

	3. 
	Газопровод низкого давления протяженностью 75 м с точкой подключения от газопровода по ул.Просторной
	Жилой дом по ул.Просторная,240
	0,1125
	0,1125
	
	
	
	

	4. 
	Газопровод высокого давления протяженностью 1200 м от точки подключения на газопроводе по ул.Просторной, ГРП и разводящие сети низкого давления
	Малоэтажные жилые дома в границах улиц Энтузиастов, Геодезическая, Антона Петрова, Солнечная поляна (таунхаусы, I очередь)
	2,645
	0,66125
	1,3225
	0,66125
	
	

	5. 
	Газопровод высокого давления от точки подключения на газопроводе высокого давления по ул.Просторной, ГРП и разводящие сети низкого давления
	Здание общественного назначения
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	6. 
	
	Средняя школа в. П.Солнечная поляна
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	Здание магазина ул.А.Петрова,364
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	Здание магазина ул.А.Петрова,362
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	Малоэтажная высокоплотная застройка, объекты общественного назначения по ул.Солнечная поляна, Просторная, А.Петрова. III-я очередь
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	Детский сад
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Газопровод низкого давления
	Детский сад в с.Власиха
	1,0
	
	
	1,0
	
	

	12. 
	Газопровод низкого давления
	Детский сад в п.Лесной
	1,0
	
	
	1,0
	
	

	13. 
	Газопровод высокого давления протяженностью 6500 м от точки подключения на газопроводе Д-159мм перед ГГРП-15 от ГРС-2 до с.Солоновка, десять ГРП и разводящие сети низкого давления (30%)
	Усадебная застройка мкр.Лесная поляна (30%)
	23,05
	
	
	
	
	23,05

	14. 
	Газопровод высокого давления протяженностью 105 м от точки подключения на газопроводе вдоль Гоньбинского тракта, ГРП и разводящий газопровод низкого давления протяженностью 4200м
	Застройка в районе п.Научный Городок вдоль Гоньбинского тракта
	6,55
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31
	1,31

	15. 
	Газопровод низкого давления
	Детский сад в п.Казенная Заимка
	1,0
	
	
	1,0
	
	

	16. 
	Газопровод высокого давления 10 м, ГРП и разводящий газопровод низкого давления протяженностью 2000м
	Жилой комплекс по Змеиногорскому тракту,104
	3,11
	1,036
	1,036
	1,036
	
	

	17. 
	
	Группа жилых домов по Змеиногорскому тракту,104м/4,3,2 всего:, в том числе
	
	
	
	
	
	

	18. 
	
	Жилой дом по Змеиногорскому тракту,104м/4
	
	
	
	
	
	

	19. 
	
	Жилой дом по Змеиногорскому тракту,104м/3
	
	
	
	
	
	

	20. 
	
	Жилой дом по Змеиногорскому тракту,104м/2
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Газопровод высокого давления протяженностью 6500 м от точки подключения на газопроводе, двенадцать ГРП и газопровод низкого давления протяженностью 34000 м (30%)
	ДНТ «Благодатное» 30%
	18,423
	3,6846
	3,6846
	3,6846
	3,6846
	3,6846

	22. 
	Газопровод высокого давления протяженностью 5800 м, ГГРП
	ДНТ «Сибирская Долина» 30%
	6,415
	1,283
	1,283
	1,283
	1,283
	1,283

	23. 
	Газопровод высокого давления от газопровода ДНТ «Сибирская Долина», ГРП и разводящие сети низкого давления (30%)
	ДНТ «Сибирь» 30%
	9,0
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8

	24. 
	
	ДНТ «Приозерное» 30%
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Газопровод высокого давления от ГРП п.Черницк и разводящие газовые сети низкого давления
	ДНП «Отрадное» 30%
	5,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	26. 
	Газопровод высокого давления, ГРП, газопровод низкого давления
	Придорожный комплекс сервисного обслуживания (165 рабочих мест), Змеиногорский

тракт, 118
	0,5
	
	
	0,5
	
	

	27. 
	Газопровод высокого давления протяженностью 472 м от точки подключения на газопроводе по пр-кту Коммунаров
	Жилой дом по просп.Коммунаров,120а
	0,8
	0,8
	
	
	
	

	28. 
	
	Газоснабжение котельной по ул.Первомайской, 50б в с.Власиха г.Барнаула
	4,9
	4,9
	
	
	
	

	29. 
	Газовые сети протяженностью 500 м
	Газоснабжение жилых домов микрорайона «Инициативный» Индустриального района г.Барнаула Алтайского края
	2,0
	
	2,0
	
	
	

	30. 
	Газовые сети протяженностью 3000 м
	Газовые сети жилого сектора по ул.Куета Индустриального района г.Барнаула Алтайского края (2 очередь)
	3,5
	
	3,5
	
	
	

	31. 
	
	Газовая котельная для п.Лесной Индустриального района г.Барнаула Алтайского края
	15,7
	
	15,7
	
	
	

	32. 
	Газовые сети протяженностью 900 м
	Реконструкция газопровода среднего давления до котельной УБ 14/3 п.Куета Индустриального района г.Барнаула Алтайского края
	0,6
	
	
	0,6
	
	

	33. 
	
	Газоснабжение котельной по ул.Центральная, 25 с.Новомихайловка Индустриального района г.Барнаула Алтайского края
	35
	
	
	35
	
	

	34. 
	Газовые сети протяженностью 3900 м
	Газопровод высокого давления по ул.Власихинской от ул.Малахова до ул.Фурманова г.Барнаула Алтайского края
	35
	
	
	
	35
	

	35. 
	
	Газоснабжение котельной по ул.Строительная, 16 с.Власиха Индустриального района г.Барнаула Алтайского края
	12
	
	
	
	12
	

	36. 
	Газовые сети протяженностью 4200 м
	Распределительный газопровод и ГРП микрорайона «Докучаево» Ленинского района г.Барнаула Алтайского края
	8,2
	8,2
	
	
	
	

	37. 
	Газовые сети протяженностью 600 м
	Газоснабжение жилых домов по ул.Георгия Исакова, 169, 171, 175 Ленинского района г.Барнаула Алтайского края
	1,25
	
	1,25
	
	
	

	38. 
	Газовые сети протяженностью 3500 м
	Газоснабжение жилых домов от ГРП 40/2 Ленинского района г.Барнаула Алтайского края
	4,9
	
	
	4,9
	
	

	39. 
	Газовые сети протяженностью 8200 м
	Газопровод высокого давления до котельной Алтайской краевой психиатрической больницы №3 по ул.Центральной, 6 в п.Березовка г.Барнаула Алтайского края
	8
	
	
	8
	
	

	40. 
	
	Газоснабжение Алтайской краевой психиатрической больницы №3 по ул.Центральной,6 в п.Березовка г.Барнаула Алтайского края
	3,4
	
	
	3,4
	
	

	41. 
	Газовые сети протяженностью 1200 м – 2011 г, газовые сети протяженностью 3700 м – 2012 г, газовые сети протяженностью 3600 м – 2013 г.
	Распределительный газопровод от ул.Пушкина по пр.Комсомольскому до ГРП 14 г.Барнаула Алтайского края
	54,735
	9,735
	23,0
	22,0
	
	

	42. 
	Газовые сети протяженностью 4000 м
	Газоснабжение жилых домов от ГРП-10, 11, 12 в п.Борзовая Заимка Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	1,0
	1,0
	
	
	
	

	43. 
	
	Распределительный газопровод по улицам Школьной, Центральной в с.Лебяжье Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	2,545
	2,545
	
	
	
	

	44. 
	Газовые сети протяженностью 5000 м
	Газопровод в границах ул.Вербной, проезда Ангарского, ул.Краевой, проездаТашкентского, ул.Загородной, ул.Кутузова, ул.Хвойной Центрального района г.Барнаула
	24,59
	24,59
	
	
	
	

	45. 
	Газовые сети протяженностью 6200 м
	Газопровод высокого давления до ГРП в п.Борзовая Заимка Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	9,395
	9,395
	
	
	
	

	46. 
	Газовые сети протяженностью 5500 м
	Газоснабжение жилых домов от ГРП-3 в п.Борзовая Заимка Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	5,109
	5,109
	
	
	
	

	47. 
	
	Котельная на природном газе по ул.Гоголя, 16 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	0,28
	0,28
	
	
	
	

	48. 
	
	Автономный источник теплоснабжения поликлиники №5 по ул.Аванесова, 32 г.Барнаула Алтайского края
	0,1
	0,1
	
	
	
	

	49. 
	
	Автономный источник теплоснабжения ГУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер» по ул.Льва Толстого, 23 г.Барнаула
	2,596
	2,596
	
	
	
	

	50. 
	
	Котельная на природном газе для школы №94 в п.Бельмесево Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	0,2
	0,2
	
	
	
	

	51. 
	
	Расширение автономного источника теплоснабжения по адресу: ул.Аванесова, 32 г.Барнаула Алтайского края
	0,8
	0,8
	
	
	
	

	52. 
	
	Автономный источник теплоснабжения с использованием природного газа по ул.Мусоргского, 22 г.Барнаула Алтайского края
	7,55
	7,55
	
	
	
	

	53. 
	
	Газоснабжение котельной по ул.Пушкина, 47 г.Барнаула Алтайского края
	0,2
	0,2
	
	
	
	

	54. 
	Газовые сети протяженностью 6800 м
	Газоснабжение п.Центрального Центрального района г.Барнаула
	14,6
	
	14,6
	
	
	

	55. 
	Газовые сети протяженностью 200 м
	Газоснабжение жилого дома по ул.Интернациональной, 135 г.Барнаула
	1,3
	
	1,3
	
	
	

	56. 
	Газовые сети протяженностью 8500 м
	Распределительный газопровод по ул.Центральной, Школьной, Молодежной, Полевой в с.Лебяжье г.Барнаула Алтайского края
	10,2
	
	10,2
	
	
	

	57. 
	Газовые сети протяженностью 2500 м
	Распределительный газопровод и ГРП в п.Мохнатушка г.Барнаула Алтайского края
	6,9
	
	6,9
	
	
	

	58. 
	Газовые сети протяженностью 2100 м
	Газопровод до жилых домов п.Ягодное Центрального района г.Барнаула
	6,8
	
	6,8
	
	
	

	59. 
	Газовые сети протяженностью 4800 м
	Распределительный газопровод от ГГРП п.Сибирская долина до ГГРП с.Бельмесево и ГГРП с.Лебяжье г.Барнаула Алтайского края
	7,5
	
	7,5
	
	
	

	60. 
	
	ГГРП с.Лебяжье г.Барнаула Алтайского края
	26,5
	
	26,5
	
	
	

	61. 
	
	Реконструкция котельной в связи с переводом на природный газ по ул.Тяптина, 40 г.Барнаула Алтайского края
	6,5
	
	6,5
	
	
	

	62. 
	
	Реконструкция котельной в связи с переводом на природный газ по ул.Интернациональной, 121 г.Барнаула Алтайского края
	8,0
	
	8,0
	
	
	

	63. 
	
	Автономный источник теплоснабжения для школы и объектов соцкультбыта по ул.Аванесова, 44 г.Барнаула Алтайского края
	6,5
	
	6,5
	
	
	

	64. 
	
	Автономный источник теплоснабжения детского сада по ул.Радужной, 4 п.Борзовая Заимка г.Барнаула Алтайского края
	4,0
	
	4,0
	
	
	

	65. 
	Газовые сети протяженностью 2300 м
	Газоснабжение жилых домов по ул.Мусоргского, Зоотехнической г.Барнаула Алтайского края
	4,5
	
	
	4,5
	
	

	66. 
	Газовые сети протяженностью 1800 м
	Распределительные газовые сети для микрорайонов примыкающих к пр-кту Комсомольскому г.Барнаула (1 очередь)
	6,0
	
	
	6,0
	
	

	67. 
	Газовые сети протяженностью 300 м
	Газоснабжение жилого дома по ул.Льва Толстого, 5, г.Барнаула
	1,2
	
	
	1,2
	
	

	68. 
	Газовые сети протяженностью 600 м
	Газоснабжение природным газом жилых домов по ул.Ленина, 131, 137, 139, г.Барнаула
	3,6
	
	
	3,6
	
	

	69. 
	Газовые сети протяженностью 200 м
	Газоснабжение жилого дома по ул.Ползунова, 19, г.Барнаула
	1,3
	
	
	1,3
	
	

	70. 
	Газовые сети протяженностью 900 м
	Газовые сети низкого давления по улицам Стрелецкой, Сибирской, Волжской, Ржевской, пер.Проходному г.Барнаула Алтайского края
	1,8
	
	
	1,8
	
	

	71. 
	Газовые сети протяженностью 600 м
	Газоснабжение жилых домов по ул.Парковая, 34, 47 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	1,2
	
	
	1,2
	
	

	72. 
	Газовые сети протяженностью 700 м
	Газоснабжение жилых домов по ул.Тепличный комбинат Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	0,5
	
	
	0,5
	
	

	73. 
	Газовые сети протяженностью 400 м
	Газоснабжение жилого дома по ул.Короленко, 3 г.Барнаула
	1,48
	
	
	1,48
	
	

	74. 
	Газовые сети протяженностью 3300 м
	Газоснабжение жилых домов в границах ул.Аванесова, Веховского, пер.Пожарного, Сычева Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	3,5
	
	
	3,5
	
	

	75. 
	Газовые сети протяженностью 2700 м
	Распределительный газопровод высокого давления и ГРП в п.Черницк г.Барнаула Алтайского края
	5,7
	
	
	5,7
	
	

	76. 
	Газовые сети протяженностью 8200 м
	Газоснабжение ст.Ползунова Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	10,7
	
	
	10,7
	
	

	77. 
	
	Газоснабжение котельной по ул.Анатолия, 193 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	3,5
	
	
	3,5
	
	

	78. 
	
	Газоснабжение котельной для зданий по пр-кту Красноармейскому, 19, 21 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	5,0
	
	
	5,0
	
	

	79. 
	
	Газоснабжение котельной по ул.Никитина, 22 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	3,4
	
	
	3,4
	
	

	80. 
	
	Газоснабжение котельной по ул.Партизанской, 195 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	4,5
	
	
	4,5
	
	

	81. 
	
	Газоснабжение котельной по ул.Промышленной, 3, п.Центральный Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	35
	
	
	35
	
	

	82. 
	
	Газоснабжение котельной по ул.Чкалова, 194, Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	0,65
	
	
	0,65
	
	

	83. 
	
	Газоснабжение котельной по ул.Никитина, 31 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	3,4
	
	
	3,4
	
	

	84. 
	
	Модульная котельная на природном газе для школы в п.Черницк Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	3,0
	
	
	3,0
	
	

	85. 
	Газовые сети протяженностью 3500 м
	Распределительные газовые сети для микрорайонов примыкающих к пр-кту Комсомольскому г.Барнаула (2 очередь)
	7,5
	
	
	
	7,5
	

	86. 
	Газовые сети протяженностью 100 м
	Газоснабжение жилого дома по ул.Профинтерна, 45, г.Барнаула
	1,3
	
	
	
	1,3
	

	87. 
	Газовые сети протяженностью 300 м
	Газоснабжение жилых домов по ул.Анатолия, 60, 64, 68, г.Барнаула
	2,8
	
	
	
	2,8
	

	88. 
	Газовые сети протяженностью 200 м
	Газоснабжение жилого дома по ул.Максима Горького, 38а, 45, г.Барнаула
	1,8
	
	
	
	1,8
	

	89. 
	Газовые сети протяженностью 100 м
	Газоснабжение жилого дома по ул.Интернациональная, 54, г.Барнаула
	1,3
	
	
	
	1,3
	

	90. 
	Газовые сети протяженностью 200 м
	Газоснабжение жилых домов по пр-кту Комсомольскому, 124, 126, г.Барнаула
	1,8
	
	
	
	1,8
	

	91. 
	Газовые сети протяженностью 100 м
	Газоснабжение от установки СУГ жилого дома по пр-кту Ленина, 43, г.Барнаула
	1,3
	
	
	
	1,3
	

	92. 
	Газовые сети протяженностью 100 м
	Газоснабжение жилого дома по ул.Никитина, 58, г.Барнаула
	1,3
	
	
	
	1,3
	

	93. 
	Газовые сети протяженностью 100 м
	Газоснабжение от установки СУГ жилого дома по ул.Папанинцев, 76 г.Барнаула
	1,2
	
	
	
	1,2
	

	94. 
	Газовые сети протяженностью 100 м
	Газоснабжение от установки СУГ жилого дома по ул.Партизанской, 120 г.Барнаула
	1,4
	
	
	
	1,4
	

	95. 
	Газовые сети протяженностью 100 м
	Газоснабжение от установки СУГ жилого дома по ул.Пролетарской, 69 г.Барнаула
	1,3
	
	
	
	1,3
	

	96. 
	Газовые сети протяженностью 100 м
	Газоснабжение от установки СУГ жилого дома по пр-кту Социалистическому, 85 г.Барнаула
	1,2
	
	
	
	1,2
	

	97. 
	Газовые сети протяженностью 100 м
	Газоснабжение жилого дома по ул.Пролетарской, 48, г.Барнаула
	1,4
	
	
	
	1,4
	

	98. 
	Газовые сети протяженностью 100 м
	Газоснабжение жилого дома по ул.Чкалова, 1б, г.Барнаула
	1,1
	
	
	
	1,1
	

	99. 
	
	Газоснабжение котельной по ул.Чкалова, 1б Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	4,2
	
	
	
	4,2
	

	100. 
	
	Газовая котельная для жилых домов по ул.Аванесова, 103б Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	4,0
	
	
	
	4,0
	

	101. 
	
	Газовая котельная для жилых домов по ул.Аванесова, 132 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	4,5
	
	
	
	4,5
	

	102. 
	
	Газовая котельная для жилых домов по ул.Аванесова, 94 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	4,0
	
	
	
	4,0
	

	103. 
	
	Газовая котельная для жилых домов по Змеиногорскому тр-ту, 25 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	3,0
	
	
	
	3,0
	

	104. 
	
	Газовая котельная для жилых домов по ул.Анатолия, 241 Центрального района г.Барнаула Алтайского края
	4,0
	
	
	
	4,0
	

	105. 
	
	Газоснабжение объектов предприятия ООО «Алтайхолод» по ул.Бехтерева, 2 в г.Барнауле
	18,0
	
	18,0
	
	
	

	106. 
	
	Газоснабжение жилых домов в квартале улиц Северо-Западной, Юрина, Новороссийской, Аэродромной, проезда Источного г.Барнаула Алтайского края
	3,5
	
	
	3,5
	
	

	107. 
	
	Газоснабжение котельной по ул.Коммунаров, 57а Железнодорожного района г.Барнаула Алтайского края
	1,0
	
	
	1,0
	
	

	ИТОГО по строительству
	594,6495
	89,06035
	173,8591
	192,7779
	106,6506
	32,3006

	Итого по газоснабжению
	649,2845
	105,9364
	185,8791
	206,5179
	118,6506
	32,3006


* - данные будут рассчитаны в инвестиционной программе
Таблица №44

Сводный инвестиционный план 
оптимизации и развития коммунальной инфраструктуры городского округа
	№№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ориентировочная стоимость мероприятий, млн.руб.

	
	
	Всего
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Система водоснабжения
	846,6
	109,5
	205,70
	
	
	531,40

	2
	Система водоотведения
	2297,68
	560,12
	581,87
	573,52
	201,84
	380,33

	3
	Ливневая канализация
	2509,40
	307,50
	916,30
	455,10
	536,10
	294,40

	4
	Система электроснабжения
	1582,23
	61,48
	199,568
	247,42
	484,37
	589,40

	5
	Система теплоснабжения
	3784,03
	395,49
	592,67
	661,96
	700,51
	715,01

	6
	Система газоснабжения
	649,2845
	105,9364
	185,8791
	206,5179
	118,6506
	32,3006

	7
	Санитарная очистка
	635,70
	0     
	609,7
	0
	22,0
	4,0

	
	Итого:
	12307,9245
	3555,0264
	5308,6871
	2144,5179
	2063,4706
	4569,8406


6.2. Ресурсное обеспечение программных мероприятий

Критерии доступности коммунальных услуг для населения

В городе Барнауле регулирующими органами по установлению тарифов и надбавок к тарифам на коммунальные услуги организаций коммунального комплекса (далее – ОКК) являются:

комитет экономического анализа и ценового регулирования города Барнаула (далее – комитет по ценам) - в области регулирования надбавок к тарифам на холодную воду, водоотведение, утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов и тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры;

управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов - в области регулирования тарифов холодную и горячую воду, на электрическую, тепловую энергию, природный и сжиженный газ, водоотведение и утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, надбавок на электрическую, тепловую энергию, природный и сжиженный газ, тарифов на техприсоединение.

Основы тарифных решений продиктованы прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, Алтайского края и города Барнаула, сценарными условиями, установленными Министерством экономического развития Российской Федерации, и базируются на расчете финансовых потребностей, необходимых для реализации производственных и инвестиционных программ ОКК. 

В процессе тарифного регулирования выполняются требования действующего законодательства по ограничению роста тарифов и надбавок в рамках предельных индексов, утвержденных Федеральной службой по тарифам, и критериев доступности коммунальных услуг для потребителей.

Надбавки к тарифам на 2010 год установлены для трех ОКК, имеющих утвержденные инвестиционные программы: ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», ООО «Коммунальщик», ООО «Экотехпром». 

В целях обеспечения доступности и снижения социальной напряженности в городе Барнауле решением Барнаульской городской Думы от 26.02.2010 №257 принято «Положение о порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату коммунальных услуг», устанавливаются предельные значения стоимости единицы коммунальной услуги для населения, означающие, что гражданам, оплачивающим коммунальные услуги по тарифам, установленным для ОКК, выше указанных значений, предоставляются денежные компенсации из бюджета города.

Таким образом, фактический рост платы за жилищно-коммунальные услуги (далее – ЖКУ) в городе Барнауле стабильно ниже устанавливаемого уровня предельного индекса роста платы за ЖКУ (см. рис.1).
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Рис.1

Обязательной частью процесса тарифного регулирования является проверка стоимости коммунальной услуги на соответствие критерию доступности. 

В 2011 году критерии доступности для населения товаров и услуг ОКК установлены следующими нормативными правовыми актами:

приказом комитета по ценам от 21.02.2011 №01-РО «Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, а также утверждении таких критериев»;

решением Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края от 10.02.2010 №10-к «Об утверждении критериев доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края».

Комитетом по ценам ежегодно проводится оценка доступности для потребителей товаров, работ и услуг ОКК, обеспечивающих горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, очистку сточных вод и утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов. Коммунальные услуги с учетом тарифов и надбавок к тарифам на 2011 год были признаны доступными.

Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг ОКК, в отношении которых регулирование тарифов осуществляет Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, включает в себя критерии: физической и экономической доступности услуг. Критерий физической доступности услуг определяет гарантии предоставления требуемого объема услуг для групп потребителей и возможность обслуживания новых потребителей в соответствии с программой комплексного развития территорий. Критерий экономической доступности услуг дифференцируется в зависимости от категорий потребителей и отражает соответствие платежеспособного спроса потребителей услуг стоимости услуг.

Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг ОКК, установленных органом местного самоуправления, включает критерии экономической и информационной доступности. Экономическая доступность определяется как предельное значение доли оплаты потребителя за отдельную коммунальную услугу в его месячном душевом доходе, а информационная - путем раскрытия информации об установленных тарифах и надбавках в средствах массовой информации.

Определение предельного значения показателя критерия доступности товаров и услуг для потребителей является очень сложным моментом. Следует отметить, что единый или международный критерий доступности сегодня отсутствует, мнения специалистов по этому вопросу расходятся, и на практике используются различные показатели.

Согласно методическим рекомендациям Центра муниципальной экономики и права, наиболее объективным является критерий «Доля расходов на оплату коммунальных услуг в среднедушевом доходе граждан»
.

По результатам исследования И.Башмакова и В.Папушкина
 средняя готовность и способность населения платить за жилищно-коммунальные услуги (далее – ЖКУ) равна 7% от всех доходов населения. Именно в этой точке кривая зависимости собираемости платежей за ЖКУ от их доли в доходе пересекает уровень платежной дисциплины 95%. Это – жесткая и устойчивая пропорция в структуре потребительских расходов не только в России (см. рис.2).
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Рис. 2

При этом значения предельных показателей критерия доступности зависят от вида предоставляемых услуг.

Принято считать, что в странах Организации экономического сотрудничества и развития услуги водоснабжения и канализации являются доступными, если расходы на их оплату не превышают 1,5% доходов домашних хозяйств, и очень дорогими, если домохозяйства вынуждены тратить на оплату счетов от 3 до 5% своих доходов
.

Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг по вывозу (утилизации) ТБО в среднедушевом доходе должна составлять не более 0,1%.

На 2012 год комитетом по ценам определены критерии доступности товаров и услуг ОКК для потребителей в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации ТБО, которые представлены в таблице №45:

Таблица №45

Критерии доступности на 2012 год, (%)

	Наименование критерия
	Значение критерия

	Доля расходов населения по оплате услуг по холодному водоснабжению в среднедушевом доходе граждан
	0,69

	Доля расходов населения по оплате за услугу по водоотведению в среднедушевом доходе граждан
	0,81

	Доля расходов населения по оплате за услугу по утилизации (захоронению) ТБО в среднедушевом доходе граждан
	0,02


Приложением к Решению Главэкономики от 10.02.2010 №10-к закреплены критерии доступности товаров и услуг ОКК для потребителей на 2011 год, которые представлены в таблице №46.

Таблица №46

Критерии доступности товаров и услуг ОКК для потребителей

	Наименование показателя критерия оценки доступности товаров и услуг ОКК
	Показатель оценки доступности товаров и услуг ОКК

	коэффициент обеспечения текущей потребности организаций-потребителей в услугах
	более 0,9

	коэффициент обеспечения текущей потребности населения в услугах
	более 0,95

	коэффициент покрытия прогнозной потребности организаций-потребителей в услугах
	более 0,9

	коэффициент покрытия прогнозной потребности населения в услугах
	более 0,9

	коэффициент покупательской способности населения
	не более регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, установленного органом исполнительной власти Алтайского края

	коэффициент уровня платежа населения за услугу: при согласовании производственной программы организации коммунального комплекса и при установлении цен (тарифов)
	более 0,8

	при оценке инвестиционной программы организации коммунального комплекса
	не менее 1,0

	коэффициент необходимого субсидирования населения
	не более 0,3

	коэффициент соответствия цены на услугу затратам организаций коммунального комплекса
	не менее 1,0


Критерии доступности услуг для застройщиков

Оценка доступности тарифов на подключение осуществляется для обеспечения планируемых темпов развития жилищного строительства на территории городского округа. Отличие тарифов на подключение от других тарифов заключается в том, что для тарифа на подключение основные потребители – юридические лица-застройщики, а не население. Население оплачивает тариф на подключение косвенно через цену квадратного метра жилья.

Тариф на подключение должен стимулировать развитие жилищного строительства на территории муниципального образования, снижая средние издержки застройщиков на развитие систем коммунальной инфраструктуры.

В качестве критерия доступности тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости рекомендуется применять показатель «Доля расходов на подключение коммунальной инфраструктуры в стоимости строительства одного квадратного метра жилья»
.

На основе сравнения значений данного показателя для основных строительных организаций города Барнаула за период 2008–2010 гг. определен диапазон предельных значений доли расходов на подключение коммунальной инфраструктуры в стоимости строительства одного квадратного метра жилья, составляющей от 0,5 до 20%.

В случае, если плата за подключение к сетям превышает 20% совокупных затрат на подключение коммунальной инфраструктуры в стоимости строительства одного квадратного метра жилья, тарифы на подключение признаются недоступными, в обратном случае доступность обеспечивается.

Затраты на подключение соответствующих видов услуг в стоимости одного квадратного метра жилья не должны превышать:

по водоснабжению – 3,5%;

по водоотведению – 4,5%;

по теплоснабжению – 6,5%;

по электроснабжению – 5,5%.

7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ Программы

Практическая реализация мероприятий Программы позволит:

повысить качество и надежность коммунальных услуг, оказываемых потребителям;

повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры;

сократить объем затрат на энергоснабжение объектов коммунального хозяйства;

обеспечить коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями жилищного, общественного, промышленного и коммунального строительства;
повысить уровень инвестиционной привлекательности коммунальной отрасли;

улучшить уровень экологического состояния города.

Целевые показатели реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа – города Барнаула Алтайского края с разбивкой по годам представлены в таблице №47.

Таблица №47
Целевые показатели комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

городского округа – города Барнаула Алтайского края 
	№№ п/п
	Наименование показателя
	ед. изм.
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Водоснабжение
	
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Удельное водопотребление
	куб.м/км
	94,36
	94,81
	95,0
	96,0
	97,0
	98,0

	2. 
	Продолжительность (бесперебойной) поставки услуг
	час./день
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	3. 
	Количество аварийных отключений на сетях водоснабжения
	отк. км/сетей
	1,28
	1,05
	0,95
	0,80
	0,70
	0,6

	4. 
	Степень износа сетей водоснабжения
	%
	71,1
	68,3
	68,0
	67,0
	66,0
	65,0

	5. 
	Степень износа сооружений водоснабжения
	%
	69,4
	68,6
	69,0
	68,0
	67,0
	66,0

	6. 
	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене 
	%
	72,9
	70,8
	70,8
	70,5
	70,0
	65,0

	7. 
	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре
	%
	87,4
	87,6
	88,0
	89,0
	90,0
	95,0

	
	Водоотведение
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Удельное водоотведение
	куб.м/чел.
	102,4
	102,9
	100,0
	98,0
	98,0
	95,0

	9. 
	Продолжительность (бесперебойной) поставки
	час./день
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	10. 
	Степень износа сетей водоотведения
	%
	67,5
	66,7
	66,6
	66,5
	66,3
	66,0

	11. 
	Степень износа сооружений водоотведения
	%
	68,9
	68,1
	68,0
	67,0
	66,0
	65,0

	12. 
	Аварийность систем
	ед./км
	0,05
	0,05
	0,04
	0,04
	0,03
	0,02

	
	Теплоснабжение
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Степень износа разводящих и магистральных сетей теплоснабжения
	%
	67
	65
	65
	62
	62
	60

	14. 
	Количество внеплановых отключений на тепловых сетях (в год)
	шт.
	770
	750
	700
	610
	550
	500

	15. 
	Степень износа оборудования в муниципальных котельных 
	%
	60
	60
	56
	52
	40
	35

	
	Газоснабжение
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Охват населения газоснабжением
	%
	20,1
	25
	28
	30
	34
	40

	
	Электроснабжение
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Степень износа оборудования подстанций города
	%
	40
	38
	38
	35
	35
	33

	18. 
	Степень износа оборудования на подстанциях Пригородного РЭС
	%
	90
	82
	74
	66
	58
	50

	19. 
	Степень износа оборудования ТП
	%
	68
	64
	60
	56
	52
	48

	20. 
	Степень износа высоковольтных линий напряжением 110 кВ
	%
	55
	51
	47
	43
	40
	37

	21. 
	Степень износа высоковольтных линий напряжением 35кВ
	%
	54
	52
	50
	48
	46
	44

	22. 
	Степень износа высоковольтных линий напряжением 6-10кВ
	%
	68
	63
	58
	53
	48
	43

	23. 
	Степень износа кабельных линий напряжением 6-10кВ
	%
	63
	60
	57
	54
	51
	48

	24. 
	Степень износа высоковольтных линий 0,4 кВ
	%
	66
	62
	58
	54
	50
	46

	25. 
	Степень износа и кабельных линий 0,4 кВ
	%
	71
	66
	61
	56
	51
	46

	26. 
	Продолжительность (бесперебойной) поставки
	час./день
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	27. 
	Количество внеплановых отключений на тепловых сетях (в год)
	шт.
	618
	573
	528
	483
	438
	393

	28. 
	Охват населения электроснабжением
	%
	92
	93
	94
	96
	97
	98

	
	Ливневая канализация
	
	
	
	
	
	
	

	29. 
	Степень обеспеченности территории сетями ливневой канализации
	%
	29
	29,4
	29,8
	30,2
	30,8
	32,0

	30. 
	Строительство очистных сооружений ливневых стоков
	шт
	0
	1
	3
	3
	5
	5

	31. 
	Очистка коллекторов ливневой канализации
	км
	4
	6
	10
	14
	21
	26

	32. 
	Инвентаризация объектов ливневой канализации
	%
	40
	60
	80
	90
	100
	100

	33. 
	Степень износа ливневой канализации
	%
	79
	77
	74
	70
	65
	60


8. Мониторинг реализации мероприятий ПРОГРАММЫ

Мониторинг Программы должен осуществляться на основе выполнения графика реализации мероприятий и определения степени достижения ключевых целевых показателей функционирования коммунальных систем. Необходимо ежегодно рассчитывать значения этих индикаторов и сравнивать их как с базовыми уровнями, так и с целевыми значениями.

Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении намеченных показателей развития коммунального комплекса.

Координацию хода выполнения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры осуществляет администрация городского округа – города Барнаула Алтайского края.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

обеспечение скоординированной реализации Программы в соответствии с приоритетами социально-экономического развития города;

проверка и мониторинг процесса подключения новых потребителей к сетям и объектам коммунальной инфраструктуры;

обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов;

привлечение инвесторов к реализации намеченных проектов;

упрощение процедуры получения согласований, экспертных заключений при реализации инвестиционных проектов.

Приложение
к Программе комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры

городского округа – города Барнаула 

Алтайского края до 2015 года
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КОМПЛЕКСНАЯ СВОДНАЯ СХЕМА

инженерного обеспечения городского округа – города Барнаула Алтайского края на 2010-2015 гг.
� «Методические рекомендации по разработке критериев и оценке доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса», (Москва, 2009г.)


� И.Башмаков, В.Папушкин. Разработка комплексных инвестиционных программ развития и модернизации коммунального хозяйства города. «Энергосбережение» №1 и 2, 2006


� О.Н. Клюева Экономическая доступность услуг водоснабжения и водоотведения. – «Водоснабжение и водоотведение» №8 2009


� «Методические рекомендации по разработке критериев и оценке доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса», (Москва, 2009г.)





